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Вторичный получатель команд АО "АЭС" 

1
АО "АЭС"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 6-01-
08 / [ТП] 145 / РУ-0,4 кВ (ОАО "АЭС") ] ПС 110 кВ №1 0.016 0.021 0.026 0.032 0.037 0.042 0.047 0.053

2
АО "АЭС"  [ ПС-10 35/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 10-11 (аб) 
] ПС 110 кВ №9Н 0.049 0.073 0.098 0.122 0.146 0.171 0.195 0.220 0.244

3
АО "АЭС"  [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т 
/ [ФСН] 06-12 / [ТП] 287 / [СШНН] РУ-0,4 кВ (ОАО "АЭС") ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.007 0.008 0.009

4
АО "АЭС"  [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-02 / [ТП] 
320 / РУ-0,4 кВ (ОАО "АЭС") ] ПС 110 кВ №13 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.025

5
АО "АЭС"  [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 13-19 / [ТП] 
532 / [СШНН] РУ-0,4 кВ (ОАО "АЭС") ] ПС 110 кВ №13 0.011 0.014 0.016 0.018 0.020 0.023

6
АО "АЭС"  [ ПС-37 "Бакарица" 35/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 
37-05 / [ТП] 504 (аб) / РУ-6 кВ (АО "АЭС") ] ПС 110 кВ №7 0.027 0.041 0.054 0.068 0.081 0.095 0.108 0.122 0.135

7
АО "АЭС"  [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т 
/ [ФСН] 06-12 / [ТП] 290 (аб) / РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.023 0.030 0.038 0.046 0.053 0.061 0.068 0.076

8
АО "АЭС"  [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 
05-03 ТП 384 / [ТП] 377 / РУ-0,4 (ОАО "АЭС") кВ ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

9
АО "АЭС"  [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т 
/ [ФСН] 06-12 / [ТП] 258 / РУ-0,4 кВ (ОАО "АЭС") ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.022 0.029 0.037 0.044 0.051 0.059 0.066 0.073

10
АО "АЭС"  [ ПС-07 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 07-18 
АРЭС / [ТП] 352 [аб] / [СШНН] РУ-0,4 кВ (ОАО "АЭС") ] ПС 110 кВ №7 0.021 0.032 0.042 0.053 0.063 0.074 0.085 0.095 0.106

11
АО "АЭС"  [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 13-19 / [ТП] 
533 / РУ-0,4 кВ (ОАО "АЭС") ] ПС 110 кВ №13 0.014 0.018 0.023 0.028 0.032 0.037 0.041 0.046

12 АО "АЭС"  [ ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 08-19 (аб) ] ПС 110 кВ №7 0.031 0.061 0.092 0.123 0.154 0.184 0.215 0.246 0.277 0.307
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13
АО "АЭС"  [ ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 08-08 (аб) 
(АРЭС) / [ТП] ОАО "АЭС" / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 0.050

14

АО "АЭС"  [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т 
/ [ФСН] 06-43 / [ТП] 298 / РУ-0,4кВ (ОАО "АЭС") / Линия 0,4кВ 
(ОАО "АЭС") ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.006 0.007 0.007

15 АО "АЭС"  [ ПС-74 "Бревенник 1" 35/10 / СШ-СН1 ] ПС 110 кВ №9Н 0.034 0.069 0.103 0.138 0.172 0.206 0.241 0.275 0.310 0.344

16
АО "АЭС"  [ ПС-10 35/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 10-22 (аб) 
] ПС 110 кВ №9Н 0.038 0.075 0.113 0.150 0.188 0.225 0.263 0.300 0.338 0.375

17
АО "АЭС"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 6-01-
08 / [ТП] 34 / РУ-0,4 кВ (ОАО "АЭС") ] ПС 110 кВ №1 0.012 0.016 0.019 0.023 0.027 0.031 0.035 0.039

18
АО "АЭС"  [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-02 / [ТП] 
332 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Линия 0,4 кВ (ОАО "АЭС") ] ПС 110 кВ №13 0.011 0.013 0.015 0.018 0.020 0.022

19

АО "АЭС"  [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т 
/ [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-17-
11 / [ТП] 340 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.012 0.016 0.021 0.025 0.029 0.033 0.037 0.041

20
АО "АЭС"  [ ПС-37 "Бакарица" 35/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 
37-12 / [ТП] 654 (аб) / РУ-6 кВ (АрхИнвестЭнерго АЭС) ] ПС 110 кВ №7 0.024 0.033 0.041 0.049 0.057 0.065 0.073 0.082

21

АО "АЭС"  [ ПС-07 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 07-18 
АРЭС / [ТП] Поступление в сети МЭС (ВЛ-0,4 кВ от ТП-350) / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ (ОАО "АЭС") ] ПС 110 кВ №7 0.010 0.011 0.012

22

АО "АЭС"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-14-
32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-13 / [ТП] 6 / 
РУ-0,4кВ ОАО "АЭС" ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.026 0.029

23
АО "АЭС"  [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т 
/ [ФСН] 06-22 / [ТП] 274 (аб.) / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.027 0.041 0.054 0.068 0.081 0.095 0.108 0.122 0.136

24
АО "АЭС"  [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т 
/ [ФСН] 66-03 / [ТП] ОАО "АЭС" / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.005 0.006 0.006

25
АО "АЭС"  [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 13-25 (аб) / 
[ТП] 398 / РУ-0,4 кВ (ОАО "АЭС") ] ПС 110 кВ №13 0.012 0.016 0.020 0.025 0.029 0.033 0.037 0.041

26
АО "АЭС"  [ ПС-37 "Бакарица" 35/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 
37-12 / [ТП] 653 (аб) / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.011 0.013 0.015 0.018 0.020 0.022

27
АО "АЭС"  [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 18-02 / [ТП] Поступление в сети МЭС [аб] / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.051 0.076 0.102 0.127 0.152 0.178 0.203 0.229 0.254

28
АО "АЭС"  [ ПС-62 "Кегостров" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / 
[ФСН] 62-04 (аб) ] ПС 110 кВ Кегостров 0.024 0.035 0.047 0.059 0.071 0.083 0.095 0.106 0.118

29
АО "АЭС"  [ ПС-62 "Кегостров" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 62-03 (аб) ] ПС 110 кВ Кегостров 0.014 0.018 0.023 0.027 0.032 0.036 0.041 0.046
Вторичный получатель команд АО "ЦС Звездочка"

30 Промплощадка АО "ЦС "Звездочка" Северодвинская ТЭЦ-1 0.170 0.341 0.511 0.681 0.852 1.022 1.192 1.362 1.533 1.703
31 Промплощадка АО "ЦС "Звездочка" Северодвинская ТЭЦ-1 0.038 0.051 0.064 0.076 0.089 0.102 0.114 0.127
32 Промплощадка АО "ЦС "Звездочка" Северодвинская ТЭЦ-1 0.887 1.774 2.661 3.548 4.435 5.322 6.209 7.096 7.983 8.870

Вторичный получатель команд АО "Энергосети АОЭК"

33

АО "Энергосети АОЭК" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-16 / [ТП] 415 / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.011 0.012
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34

АО "Энергосети АОЭК" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / [ТП] потребление ООО "Энергосети АОЭК" / 
РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.021 0.027 0.034 0.041 0.048 0.055 0.062 0.069

35

АО "Энергосети АОЭК" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-16 / [ТП] 415 / РУ-0,4 кВ (ООО "Энергосети АОЭК") ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.012 0.014 0.015

36

АО "Энергосети АОЭК" [ ПС-141-Комплекс / [СШСН] 2СШ / 
[ФСН] ВЛ-10-141-16 / ПКУ-10кВ (Октябрьский,54 А) / [СШСН] 
СШСН-3600053757 / [ФСН] КЛ-10 кВ / [ТП] ТП-3600053767 / 
[СШСН] СШСН-3600053769 ] ПС 220 кВ Коноша 0.010 0.013 0.015 0.018 0.021 0.023 0.026
Вторичный получатель команд Архангельская дистанция 
электроснабжения – структурного подразделения Северной 
дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения 
Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД"

37 Потребители СЖД ПС 110 кВ №7 0.008 0.009 0.011 0.012 0.014 0.015
38 Потребители СЖД ПС 110 кВ Белогорская 0.010 0.013 0.016 0.018 0.021 0.023 0.026
39 Потребители СЖД ПС 110 кВ Жаровиха 0.011 0.014 0.017 0.019 0.022 0.025 0.028
40 Потребители СЖД ПС 110 кВ Луковецкая 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.012
41 Потребители СЖД ПС 110 кВ Привокзальная 0.068 0.103 0.137 0.171 0.205 0.239 0.274 0.308 0.342
42 Потребители СЖД ПС 110 кВ Сия 0.023 0.029 0.034 0.040 0.046 0.051 0.057
43 Потребители СЖД ПС 110 кВ Угзеньга 0.008 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017
44 Потребители СЖД ПС 110 кВ Шилега 0.044 0.059 0.074 0.088 0.103 0.118 0.132 0.147
45 Потребители СЖД ПС 35 кВ №8 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010
46 Потребители СЖД ПС 110 кВ №7 0.074 0.147 0.221 0.295 0.368 0.442 0.516 0.589 0.663 0.737
47 Потребители СЖД ПС 110 кВ Малошуйка 0.050 0.100 0.149 0.199 0.249 0.299 0.349 0.398 0.448 0.498
48 Потребители СЖД ПС 110 кВ Онега 0.023 0.028 0.034 0.039 0.045 0.051 0.056
49 Потребители СЖД ПС 220 кВ Савино 0.040 0.053 0.066 0.080 0.093 0.106 0.119 0.133
50 Потребители СЖД ПС 220 кВ Плесецк 0.029 0.038 0.048 0.058 0.067 0.077 0.086 0.096
51 Потребители СЖД ПС 220 кВ Савино 0.019 0.023 0.028 0.033 0.037 0.042 0.047
52 Потребители СЖД ПС 220 Обозерская 0.043 0.057 0.072 0.086 0.100 0.114 0.129 0.143

53 Тяговая нагрузка поездов
ПС 110 кВ Вонгуда, ПС 220 кВ 
Обозерская 0.334 0.669 1.003 1.337 1.672 2.006 2.341 2.675 3.009 3.344

54 Тяговая нагрузка поездов ПС 110 кВ Малошуйка 0.360 0.720 1.080 1.440 1.801 2.161 2.521 2.881 3.241 3.601
55 Тяговая нагрузка поездов ПС 220 кВ Няндома 0.342 0.684 1.026 1.368 1.710 2.052 2.394 2.736 3.078 3.419
56 Тяговая нагрузка поездов ПС 220 кВ Обозерская 0.295 0.590 0.885 1.180 1.475 1.770 2.065 2.360 2.655 2.950
57 Тяговая нагрузка поездов ПС 220 кВ Плесецк 0.232 0.464 0.696 0.929 1.161 1.393 1.625 1.857 2.089 2.322

58 Тяговая нагрузка поездов
ПС 220 кВ Плесецк, ПС 220 кВ 
Няндома 0.367 0.735 1.102 1.469 1.836 2.204 2.571 2.938 3.306 3.673

59
Тяговая нагрузка поездов, время ввода ограничения на тяговых 
ПС с переводом поездов на Карелию не более 2(двух) суток ПС 220 кВ Коноша 0.398 0.795 1.193 1.591 1.988 2.386 2.784 3.181 3.579 3.977
Вторичный получатель команд МП "Горэлектросеть"  МО 
"Няндомское"

60
МП "Горэлектросеть"  МО "Няндомское" [ ПС-133-СПТФ / 
[СШСН] 1СШ / [ФСН] яч.1А АБЗ ] ПС 110 кВ СПТФ 0.030 0.061 0.091 0.121 0.152 0.182 0.212 0.243 0.273 0.303

61
МП "Горэлектросеть"  МО "Няндомское" [ ПС-133-СПТФ / 
[СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-10-133-15 ] ПС 110 кВ СПТФ 0.013 0.017 0.021 0.025 0.029 0.034 0.038 0.042
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62
МП "Горэлектросеть"  МО "Няндомское" [ ПС-150-Няндома / 
[СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-150-02  ] ПС 220 кВ Няндома 0.011 0.015 0.018 0.022 0.026 0.029 0.033 0.037

63
МП "Горэлектросеть"  МО "Няндомское" [ ПС-150-Няндома / 
[СШСН] 2СШ / [ФСН] яч.21 Б.Городок ] ПС 220 кВ Няндома 0.036 0.053 0.071 0.089 0.107 0.125 0.142 0.160 0.178

64

МП "Горэлектросеть"  МО "Няндомское" [ ПС-133-СПТФ / 
[СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-10-133-21 / [ТП] ДЭС-2 / СШСН-
3600051715 ] ПС 110 кВ СПТФ 0.036 0.053 0.071 0.089 0.107 0.124 0.142 0.160 0.178

65
МП "Горэлектросеть"  МО "Няндомское" [ ПС-150-Няндома / 
[СШСН] 2СШ / [ФСН] яч.22 Город ] ПС 220 кВ Няндома 0.073 0.146 0.219 0.292 0.365 0.438 0.510 0.583 0.656 0.729

66
МП "Горэлектросеть"  МО "Няндомское" [ ПС-150-Няндома / 
[СШСН] 2СШ / [ФСН] яч.15 Шестиозерье ] ПС 220 кВ Няндома 0.011 0.014 0.017 0.019 0.022 0.025 0.028

67
МП "Горэлектросеть"  МО "Няндомское" [ ПС-133-СПТФ / 
[СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-10-133-19 ] ПС 110 кВ СПТФ 0.010 0.013 0.016 0.018 0.021 0.023 0.026
Вторичный получатель команд МУП "Карпогорская КЭС"

68
МУП "Карпогорская КЭС" [ ПС-42 "Карпогоры" 110/10 / 
[СШСН] МВ 10-1Т  Карпогоры / [ФСН] 42-06 ] ПС 110 кВ Карпогоры 0.007 0.008 0.009

69
МУП "Карпогорская КЭС" [ ПС-65 "Кушкопала" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 65-12 ] ПС 110 кВ Кушкопала 0.012 0.013 0.015 0.017

70
МУП "Карпогорская КЭС" [ ПС-42 "Карпогоры" 110/10 / 
[СШСН] МВ 10-2Т  Карпогоры / [ФСН] 42-13 (аб) ] ПС 110 кВ Карпогоры 0.032 0.063 0.095 0.126 0.158 0.189 0.221 0.252 0.284 0.315

71
МУП "Карпогорская КЭС" [ ПС-65 "Кушкопала" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 65-14 (аб) ] ПС 110 кВ Кушкопала 0.006 0.006 0.007

72

МУП "Карпогорская КЭС" [ ПС-43 "Шилега" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 43-18 (РП Пиринемь) / РП1-08 / РУ-10 кВ / ВЛ-
10 кВ РП1-08 ] ПС 110 кВ Шилега 0.006 0.006 0.007

73
МУП "Карпогорская КЭС" [ ПС-41 "Сийская" 110/10 / [СШСН] 
ВВ-10-1Т / [ФСН] 41-13 (аб) (ЖКХ) ] ПС 110 кВ Сийская 0.043 0.064 0.085 0.107 0.128 0.150 0.171 0.192 0.214

74
МУП "Карпогорская КЭС" [ ПС-43 "Шилега" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 43-16 ] ПС 110 кВ Шилега 0.013 0.016 0.019 0.022 0.025 0.028 0.032

75
МУП "Карпогорская КЭС" [ ПС-43 "Шилега" 110/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 43-07 (аб) (Промзона ЛПХ) ] ПС 110 кВ Шилега 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 0.050

76
МУП "Карпогорская КЭС" [ ПС-42 "Карпогоры" 110/10 / 
[СШСН] МВ 10-2Т  Карпогоры / [ФСН] 42-19 (аб) ] ПС 110 кВ Карпогоры 0.044 0.089 0.133 0.177 0.222 0.266 0.310 0.355 0.399 0.443

77
МУП "Карпогорская КЭС" [ ПС-65 "Кушкопала" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 65-18 /  ВЛ-10-ТП42-1 / ВЛ-10 кВ ] ПС 110 кВ Кушкопала 0.039 0.059 0.079 0.098 0.118 0.137 0.157 0.177 0.196

78
МУП "Карпогорская КЭС" [ ПС-43 "Шилега" 110/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 43-06 ] ПС 110 кВ Шилега 0.030 0.040 0.050 0.060 0.069 0.079 0.089 0.099

79
МУП "Карпогорская КЭС" [ ПС-42 "Карпогоры" 110/10 / 
[СШСН] МВ 10-1Т  Карпогоры / [ФСН] 42-05 (аб) ] ПС 110 кВ Карпогоры 0.051 0.102 0.152 0.203 0.254 0.305 0.356 0.406 0.457 0.508
Вторичный получатель команд МУП "МГЭС"

80
МУП "МГЭС" [ ПС-102 / [СШСН] 1СШ / [ФСН] яч.35 ЦРП-13-1 
] ПС 110 кВ №102 0.057 0.085 0.113 0.141 0.170 0.198 0.226 0.254 0.283

81 МУП "МГЭС" [ ПС-102 / [СШСН] 2СШ / [ФСН] яч.34 ЦРП-5-2 ] ПС 110 кВ №102 0.047 0.094 0.141 0.188 0.235 0.282 0.329 0.376 0.422 0.469

82 МУП "МГЭС" [ ПС-102 / [СШСН] 1СШ / [ФСН] яч.06 ЦРП-5-1 ] ПС 110 кВ №102 0.031 0.063 0.094 0.125 0.157 0.188 0.219 0.251 0.282 0.313

83
МУП "МГЭС" [ ПС-102 / [СШСН] 2СШ / [ФСН] яч.32 ТП-53 А-2 
] ПС 110 кВ №102 0.059 0.089 0.119 0.148 0.178 0.208 0.237 0.267 0.297
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84 МУП "МГЭС" [ ПС-102 / [СШСН] 2СШ / [ФСН] яч.30 ТП 53 ] ПС 110 кВ №102 0.011 0.014 0.016 0.019 0.022 0.025 0.027

85
МУП "МГЭС" [ ПС-102 / [СШСН] 1СШ / [ФСН] яч.01 ТП-53 А-1 
] ПС 110 кВ №102 0.057 0.086 0.115 0.143 0.172 0.201 0.230 0.258 0.287

86
МУП "МГЭС" [ ПС-102 А / [СШСН] 2СШ / [ФСН] яч.06 
Бет.завод ] ПС 110 кВ №102А 0.009 0.010 0.011

87
МУП "МГЭС" [ ПС-102 / [СШСН] 2СШ / [ФСН] яч.21 ЦРП-13-2 
] ПС 110 кВ №102 0.023 0.035 0.047 0.059 0.070 0.082 0.094 0.105 0.117

88 МУП "МГЭС" [ ПС-102 А / [СШСН] 1СШ / яч.46 ЦРП-32-22 ] ПС 110 кВ №102А 0.014 0.019 0.024 0.029 0.034 0.038 0.043 0.048
Вторичный получатель команд МУП "НЭСК"

89 Администрация МО Город Новодвинск ПС 110 кВ Первомайская 0.005 0.009 0.010
90 Администрация МО Город Новодвинск ПС 110 кВ Первомайская 0.008 0.014
91 Администрация МО Город Новодвинск ПС 110 кВ Первомайская 0.009

92 Администрация МО Город Новодвинск
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.007 0.008 0.011

93 Администрация МО Город Новодвинск
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.008 0.008 0.009

94 Администрация МО Город Новодвинск
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.007 0.008

95 Администрация МО Город Новодвинск
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003

96 Администрация МО Город Новодвинск
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.005 0.011 0.018

97 Администрация МО Город Новодвинск
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.008 0.012

98 Администрация МО Город Новодвинск
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003 0.004

99 АО Архангельский ЦБК                        ПС 110 кВ Первомайская 0.008 0.009 0.010

100 АО Архангельский ЦБК                        
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.011 0.014 0.016 0.018 0.020 0.023

101 АО БЫТ
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.018 0.024 0.029 0.035 0.041 0.055 0.065 0.073

102 АО БЫТ
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.008 0.009 0.010

103 АО Тандер ПС 110 кВ Первомайская 0.009 0.011 0.012
104 АО Тандер ПС 110 кВ Первомайская 0.007 0.008 0.009
105 АО Тандер ПС 110 кВ Первомайская 0.013 0.018 0.033 0.040 0.047 0.054 0.060 0.067

106 АО Тандер
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.006 0.006

107 АО Тандер
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.009 0.010 0.011

108 АО Тандер
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.007 0.008 0.008

109 АО Тандер
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.010 0.011 0.013 0.014

110 ГАПОУ АО Новодвинский индустр техникум ПС 110 кВ Первомайская 0.006 0.006 0.007

111 ГАПОУ АО Новодвинский индустр техникум
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.013 0.015



I II III IV V VI VII VIII IX X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N п/п Потребитель Наименование подстанции Очередь ограничения, МВт

112
ГБУ АО Новодвинский детский дом интернат для детей с 
серьезными нарушениями в интеллектуальном разви ПС 110 кВ Первомайская 0.012 0.015 0.017 0.019 0.022 0.024

113 ГБУЗ АО Новодвинская ЦГБ ПС 110 кВ Первомайская 0.010 0.022 0.026 0.029 0.032

114 ГБУЗ АО Новодвинская ЦГБ
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.010 0.011 0.012

115 ГПК Оптимист ПС 110 кВ Первомайская 0.003
116 ГСК Орбита 2 ПС 110 кВ Первомайская 0.005 0.006
117 ЖСК Бумажник ПС 110 кВ Первомайская 0.006 0.006 0.007
118 ЖСК Север ПС 110 кВ Первомайская 0.005 0.005

119 Зайцев О.А.
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.002

120 ЗАО ЭЛАР
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.007 0.008 0.009

121 ИП Белякова Ирина Сергеевна ПС 110 кВ Первомайская 0.003
122 ИП Веревкин Олег Михайлович ПС 110 кВ Первомайская 0.011 0.012 0.013

123 ИП Веревкин Олег Михайлович ПС 110 кВ Первомайская 0.005 0.006
124 ИП Веревкин Олег Михайлович ПС 110 кВ Первомайская 0.006 0.007 0.008

125 ИП Веревкин Олег Михайлович
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.007 0.008 0.009

126 ИП Воронцов Олег Владимирович
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.004 0.004

127 ИП Гаврилова Елена Валерьевна ПС 110 кВ Первомайская 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.025

128 ИП Гончаров Георгий Семенович
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003 0.004

129 ИП Дзекунов Андрей Станиславович
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003

130 ИП Жемчугов Н.В.
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

131 ИП Казаринова Е.В. ПС 110 кВ Первомайская 0.010 0.011 0.012

132 ИП Киселев Андрей Викторович
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.004 0.004

133 ИП Крылов Игорь Александрович
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.010 0.011 0.012

134 ИП Левкин Василий Георгиевич
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003

135 ИП Лукашонок Е.М. ПС 110 кВ Первомайская 0.006 0.006
136 ИП Лукашонок Елена Мечеславовна ПС 110 кВ Первомайская 0.003 0.004

137 ИП Лукичев Сергей Владимирович
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.005 0.006

138 ИП Морозов Алексей Викторович ПС 110 кВ Первомайская 0.005 0.006

139 ИП Носенков Лев Александрович
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.004 0.004

140 ИП Петровский Владимир Клавдиевич ПС 110 кВ Первомайская 0.005 0.005
141 ИП Петровский Владимир Клавдиевич ПС 110 кВ Первомайская 0.011 0.021 0.023 0.026

142 ИП Петровский Владимир Клавдиевич
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.008 0.008 0.009
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143 ИП Рудный Геннадий Александрович ПС 110 кВ Первомайская 0.006 0.006 0.007
144 ИП Семёнов Алексей Викторович ПС 110 кВ Первомайская 0.003

145 ИП Суркова Елена Петровна
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003

146 ИП Фролова О.Б.
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.002

147
ИФНС России по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу

ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.008 0.009 0.010

148 МДОУ Детский сад 12 Солнышко
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.004 0.004

149 МДОУ Детский сад 14 Родничок
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.007 0.008

150 МДОУ Детский сад 19 Цветик семицветик
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003

151 МДОУ Детский сад 24 Улыбка ПС 110 кВ Первомайская 0.003
152 МДОУ Детский сад Радуга ПС 110 кВ Первомайская 0.004 0.005

153 МДОУ ЦРР детский сад 10 Веночек
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003 0.004

154 МДОУ ЦРР Детский сад 17 ПС 110 кВ Первомайская 0.003 0.003
155 МДОУ ЦРР детский сад 18 Лесовичок ПС 110 кВ Первомайская 0.003

156 МОУ ДО Детско юношеский центр
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003

157 МОУ ДО ДЮСШ
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.006 0.006

158 МОУ Новодвинская гимназия
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003 0.007

159 МОУ СОШ 1
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003

160 МОУ СОШ 3 ПС 110 кВ Первомайская 0.008 0.009
161 МОУ СОШ 4 ПС 110 кВ Первомайская 0.006 0.006

162 МОУ СОШ 6
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.004 0.007

163 МОУ СОШ 7 ПС 110 кВ Первомайская 0.006 0.007 0.008
164 МОУ СОШ Средняя общеобразовательная школа 2 ПС 110 кВ Первомайская 0.008 0.009 0.010
165 МУ "ГХО" ПС 110 кВ Первомайская 0.004 0.004

166 МУ Группа хозяйственного обслуживания
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.004 0.005

167 МУП Жилкомсервис Новодвинск ПС 110 кВ Первомайская 0.013 0.028 0.055 0.087 0.108 0.121 0.135
168 МУП Жилкомсервис Новодвинск ПС 110 кВ Первомайская 0.002
169 МУП Жилкомсервис Новодвинск ПС 110 кВ Первомайская 0.014 0.029 0.059 0.117 0.136 0.173 0.195 0.217
170 МУП Жилкомсервис Новодвинск ПС 110 кВ Первомайская 0.011 0.013 0.016 0.030 0.081 0.100 0.114

171 МУП Жилкомсервис Новодвинск
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.006 0.013 0.015

172 МУП Жилкомсервис Новодвинск
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.007 0.008 0.009

173 МУП Жилкомсервис Новодвинск
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.025 0.029 0.034 0.058 0.065 0.073
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174 МУП Жилкомсервис Новодвинск
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.006 0.007 0.011

175 МУП Жилкомсервис Новодвинск
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.005 0.006 0.007

176 МУП Жилкомсервис Новодвинск
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.022 0.026 0.087 0.106 0.131

177 МУП Жилкомсервис Новодвинск
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.010 0.035 0.044 0.052 0.061 0.105 0.125 0.139

178 МУП Жилкомсервис Новодвинск
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.013 0.016 0.041 0.058 0.075 0.109 0.127

179 НУ непосредственное управление Архангельск
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.012 0.021 0.023

180 НУ непосредственное управление Архангельск
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.006 0.007 0.007

181 НУ непосредственное управление Архангельск
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.010 0.012 0.016

182 НУ непосредственное управление Архангельск
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

183 ОАО Архангельскоблгаз Архангельский филиал ПС 110 кВ Первомайская 0.002

184 ОАО Блеск
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.006 0.006

185 ОАО Общепит
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.005 0.006 0.006

186 ОАО Общепит
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.005 0.005

187 ОАО Сети ПС 110 кВ Первомайская 0.010 0.011 0.012
188 ОАО Сети ПС 110 кВ Первомайская 0.015 0.020 0.025 0.030 0.034 0.039 0.044 0.049

189 ОАО Сети
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003

190 ОАО Сети
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.007 0.008 0.009

191 ОМВД России по Архангельской области
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.004 0.004

192 ООО "Сатурн"
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003

193 ООО Агроторг ПС 110 кВ Первомайская 0.011 0.012 0.014 0.016

194 ООО Антикор 2
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003 0.004

195 ООО Архангельская телевизионная компания ПС 110 кВ Первомайская 0.003
196 ООО ГРАНАТ ПС 110 кВ Первомайская 0.006 0.007 0.008

197 ООО Гранд лес
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003

198 ООО Двина
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.002

199 ООО Долина Алко
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003

200 ООО Зеленый город ПС 110 кВ Первомайская 0.004 0.005
201 ООО Зеленый город ПС 110 кВ Первомайская 0.009 0.010
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202 ООО Интехсевер
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.005 0.005

203 ООО Квартал ПС 110 кВ Первомайская 0.005 0.005
204 ООО ЛУКОЙЛ Северо Западнефтепродукт ПС 110 кВ Первомайская 0.004 0.004

205 ООО Люмьер
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.005 0.006 0.006

206 ООО Минерва
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.007 0.008 0.009

207 ООО Мираж
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003 0.004

208 ООО Новодвинская УК ПС 110 кВ Первомайская 0.009 0.010 0.012
209 ООО Новодвинская УК ПС 110 кВ Первомайская 0.011 0.013 0.020 0.022

210 ООО Новодвинская УК
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.009 0.010 0.011

211 ООО Новодвинская УК
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003

212 ООО Новодвинская УК
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.006 0.011 0.012

213 ООО Новодвинская УК
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.006 0.007 0.011

214 ООО Новодвинские Коммунальные Системы
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.005 0.006 0.006

215 ООО Новодвинские перевозки
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.008 0.009 0.010

216 ООО Предприятие Салон Кармен
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.005 0.005

217 ООО Рассвет
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.006 0.007 0.007

218 ООО РН Архангельскнефтепродукт
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.005 0.006 0.006

219 ООО Румекс
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003 0.004

220 ООО Русский север
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.004 0.005

221 ООО Сатурн
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.005 0.006 0.007

222 ООО Северный лион ПС 110 кВ Первомайская 0.003 0.004
223 ООО Северпрод ПС 110 кВ Первомайская 0.011 0.012 0.014 0.015

224 ООО Северпрод
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.011 0.013 0.016 0.019 0.021 0.024 0.026

225 ООО Селект Б
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.007 0.007 0.008

226 ООО Сельцо Агро
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003 0.004

227 ООО Сигма
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.006 0.007 0.008

228 ООО Скиф
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.002
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229 ООО СМК
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003 0.004

230 ООО СМП Вирго
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.004 0.004

231 ООО ССМФ Арктикспецмонтаж ПС 110 кВ Первомайская 0.005 0.005

232 ООО Стандарт Архангельск
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.006 0.007 0.008

233 ООО Титан Девелопмент ПС 110 кВ Первомайская 0.015 0.019 0.024 0.029 0.034 0.039 0.044 0.049

234 ООО Торговый дом Новодвинск
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.008 0.009 0.010

235 ООО Торговый дом Новодвинск
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.006 0.007 0.008

236 ООО ТЭЧ сервис
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003

237 ООО ТЭЧ сервис
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003 0.003

238 ООО УК Наш дом ПС 110 кВ Первомайская 0.009 0.010 0.011

239 ООО УК Наш дом
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.005 0.005

240 ООО УК Наш дом
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.004 0.007

241 ООО УК Наш дом
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003

242 ООО Управляющая компания ПС 110 кВ Первомайская 0.011 0.015 0.019 0.033 0.038 0.044 0.054 0.061
243 ООО Управляющая компания ПС 110 кВ Первомайская 0.006 0.006 0.007

244 ПАО МТС
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003 0.003

245 ПАО МТС
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003

246 ПАО МТС
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.002

247 ПАО МТС
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.002

248 ПАО Ростелеком                           
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.016 0.018 0.020

249 ПАО Сбербанк ПС 110 кВ Первомайская 0.004 0.004

250 ПАО Сбербанк
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.005 0.005

251 ТСЖ ВЕСНА
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.007 0.008 0.008

252 ТСЖ Ворошилова 9
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003 0.003

253 ТСЖ ИЛЕС ПС 110 кВ Первомайская 0.004 0.005
254 ТСЖ Южный ПС 110 кВ Первомайская 0.006 0.007 0.007
255 ТСН Двина ПС 110 кВ Первомайская 0.012 0.013 0.015 0.016

256
Управление Судебного департамента в Архангельской области и 
Ненецком автономном округе

ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003 0.004
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257 ФЛ Михайлов Сергей Николаевич
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.002

258 ФЛ Цивунина Валентина Петровна
ТЭС-1, ТЭС-3 Архангельского 
ЦБК 0.003

Вторичный получатель команд ОАО "Архангельский морской 
торговый порт"

259
ОАО "Архангельский морской торговый порт" [ ПС-10 35/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 10-19 (аб) ] ПС 110 кВ №9Н 0.034 0.052 0.069 0.086 0.103 0.120 0.138 0.155 0.172

260

ОАО "Архангельский морской торговый порт" [ ПС-01 
110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-01-20 / [ТП] 60(аб.) / 
РУ- 6 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.015 0.020 0.024 0.029 0.034 0.039 0.044 0.049

261

ОАО "Архангельский морской торговый порт" [ ПС-01 
110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-01-20 / [ТП] 60А(аб.) / 
РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.025 0.034 0.042 0.051 0.059 0.068 0.076 0.085

262
ОАО "Архангельский морской торговый порт" [ ПС-37 
"Бакарица" 35/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 37-01 (аб) ] ПС 110 кВ №7 0.040 0.060 0.080 0.100 0.120 0.140 0.160 0.180 0.200

263
ОАО "Архангельский морской торговый порт" [ ПС-37 
"Бакарица" 35/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 37-03 (аб) ] ПС 110 кВ №7 0.026 0.034 0.043 0.051 0.060 0.068 0.077 0.085
Вторичный получатель команд ООО "Архэнергия"

264
ООО "Архэнергия" [ ПС-36 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 36-14 (аб) ] ПС 110 кВ №36 0.010 0.012 0.013
Вторичный получатель команд ООО "АСЭП" 

265

ООО "АСЭП"  [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-03 (РП-11-1) / [ТП] 213 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Победы 
10, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.012 0.013 0.015 0.017

266

ООО "АСЭП"  [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 247-2 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / Морской 89, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.010 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

267
ООО "АСЭП"  [ ПС-36 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 36-
12 (ДОК-1) / РУ-10 кВ / КЛ-10 кВ ] ПС 110 кВ №36 0.024 0.036 0.048 0.060 0.072 0.084 0.096 0.108 0.120

268

ООО "АСЭП"  [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / 67-
28 (РП-12-2) / РП-12-2; 12-8 / РП-12-2; 12-8 / ВЛ-10 РП-12-2; 12-8 
/ 251-2 / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Южная 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017

269
ООО "АСЭП"  [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-
32 (РП-1) / [ТП] 6 / ТП-6 ] ПС 110 кВ №38 0.011 0.015 0.019 0.022 0.026 0.030 0.034 0.037

270
ООО "АСЭП"  [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-01 (Волна) / [ТП] 240-2 / ТП-240-2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

271 ООО "АСЭП"  [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / ПС 110 кВ Южная 0.007 0.008 0.008

272

ООО "АСЭП"  [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 246-2 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / Победы 96, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.012 0.014 0.015

273

ООО "АСЭП"  [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-03 (РП-11-1) / [ТП] 212-2 / РУ-0,4 кВ / Юбилейная 15а, 
к. 1,2 ] ПС 110 кВ Южная 0.008 0.010 0.011

274

ООО "АСЭП"  [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-29 (РП-12-1) / РП-12-1 / РП-12-1 / ВЛ-10 РП-12-1 / 
[ТП] 250-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Победы 45, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.012 0.013
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275
ООО "АСЭП"  [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-
37 (РП-3) / [ТП] 73 / ТП-73 ] ПС 110 кВ №55 0.010 0.014 0.017 0.021 0.024 0.028 0.031 0.035

276

ООО "АСЭП"  [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-29 (РП-12-1) / РП-12-1 / РП-12-1 / ВЛ-10 РП-12-1 / 
[ТП] 250-1 / ТП-250-1 ] ПС 110 кВ Южная 0.008 0.009 0.010

277

ООО "АСЭП"  [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 240-1 / ТП-240-1; РУ-10 
кВ ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.009 0.010 0.011

278
ООО "АСЭП"  [ ПС-36 110/35/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 
36-27 (ДОК-2) / РУ-10 кВ / КЛ-10 кВ ] ПС 110 кВ №36 0.012 0.015 0.018 0.022 0.025 0.028 0.031

279

ООО "АСЭП"  [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 77 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Труда 3 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.008 0.009 0.010

280

ООО "АСЭП"  [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-45 (РП-8-2) / РП-08-06 / РП-08-06 / ВЛ-10 
РП-8-06 / КТП-СОТ Ягринское ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.012 0.015 0.019 0.022 0.025 0.028 0.031

281

ООО "АСЭП"  [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-
32 (РП-1) / [ТП] 13 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Карусель (парк, пульт) 
] ПС 110 кВ №38 0.006 0.006

282

ООО "АСЭП"  [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-45 (РП-8-2) / РП-08-06 / РП-08-06 / ВЛ-10 
РП-8-06 / КТПН-272 Б.Озеро ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.010 0.012 0.013

283

ООО "АСЭП"  [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / 67-
28 (РП-12-2) / РП-12-2; 12-8 / РП-12-2; 12-8 / ВЛ-10 РП-12-2; 12-8 
/ [ТП] 250-2 / РУ-0,4 кВ / Победы 51, к.2 ] ПС 110 кВ Южная 0.010 0.012 0.013 0.015

284
ООО "АСЭП"  [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-21 (01-7, КТП-19) ] ПС 110 кВ Южная 0.013 0.017 0.020 0.023 0.026 0.030 0.033

285
ООО "АСЭП"  [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-29 (РП-12-1) / РП-12-1 / РП-12-1 ] ПС 110 кВ Южная 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

286

ООО "АСЭП"  [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-29 (РП-12-1) / РП-12-1 / РП-12-1 / ВЛ-10 РП-12-1 / 251-
1 / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.013 0.014

287

ООО "АСЭП"  [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 240-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
/ Арктическая 2в, к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

288

ООО "АСЭП"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 6-
01-04 / [ТП] 67 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") / Линия 0,4 кВ (ООО 
"АСЭП") ] ПС 110 кВ №1 0.005 0.006

289
ООО "АСЭП"  [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 13-19 / 
[ТП] КТП Макком-М (аб.) / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ №13 0.008 0.009 0.010

290

ООО "АСЭП"  [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 02-21 / [ТП] 89 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-89/1 
(АСЭП) ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.022

291

ООО "АСЭП"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 
10-01-06 / РП-23 / [СШСН] 2 с.ш.10кВ / [ФСН] РП-23-04 / [ТП] 
433 [аб] / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.030 0.040 0.050 0.059 0.069 0.079 0.089 0.099
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292
ООО "АСЭП"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 6-
01-14 / [ТП] 70 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") / ВЛ-70/3 (АСЭП) ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.011 0.012

293

ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-
09 / [ТП] 22 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") / Линия 0,4 кВ (ООО 
"АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.006 0.007

294

ООО "АСЭП"  [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-
6-2Т / [ФСН] 06-12 / РП-10 (ООО "АСЭП") / [СШСН] РУ-6 кВ / 
[ФСН] РП-10/691 РП-10, яч.10 (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.013 0.017 0.021 0.025 0.029 0.034 0.038 0.042

295

ООО "АСЭП"  [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-
2Т / [ФСН] 12-06 / РП-5 / [СШСН] 2 с.ш. 6кВ. / [ФСН] РП-5-14 / 
РП-32 / [СШСН] 1 с.ш. 6 кВ / [ФСН] РП-32-3 / [ТП] 1002 (аб.) / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.008 0.009 0.011

296

ООО "АСЭП"  [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-
1Т / [ФСН] 12-03 / РП-09 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
09-12 / 463 (аб.) / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030

297

ООО "АСЭП"  [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 05-08 ТП 316 / [ТП] 328 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") / 
Линия 0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №1 0.005 0.005

298

ООО "АСЭП"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 
10-01-06 / РП-23 / [СШСН] 2 с.ш.10кВ / [ФСН] РП-23-14 / [ТП] 
434 / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.034 0.052 0.069 0.086 0.103 0.121 0.138 0.155 0.172

299

ООО "АСЭП"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-
01-20 / [ТП] 148 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Линия 0,4 кВ (ООО 
"АСЭП") ] ПС 110 кВ №1 0.009 0.010 0.011

300
ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 6-14-
17 / [ТП] 91 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Линия 0,4кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021 0.023

301
ООО "АСЭП"  [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 02-23 / [ТП] 215 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.036 0.040

302
ООО "АСЭП"  [ ПС-04 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 04-18 / 
[ТП] 271 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП-271 ] ПС 110 кВ №9Н 0.014 0.018 0.023 0.027 0.032 0.037 0.041 0.046

303

ООО "АСЭП"  [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 02-23 / [ТП] 215 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") / Линия 
0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.022

304
ООО "АСЭП"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 6-
01-04 / [ТП] 30 [аб] / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.006 0.006

305
ООО "АСЭП"  [ ПС-04 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 04-02 
(аб) ] ПС 110 кВ №9Н 0.052 0.079 0.105 0.131 0.157 0.183 0.210 0.236 0.262

306

ООО "АСЭП"  [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-
2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
17-11 / [ТП] 347 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") / Линия 0,4 кВ (ООО 
"АСЭП") ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.007 0.008 0.008

307
ООО "АСЭП"  [ ПС-61 "Бревенник 2" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 61-12 (аб) ] ПС 110 кВ №9Н 0.029 0.044 0.059 0.073 0.088 0.103 0.118 0.132 0.147

308
ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 6-14-
14 / [ТП] 107 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.012 0.013
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309
ООО "АСЭП"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-3Т / [ФСН] 
10-01-25 / [ТП] 83(аб.) / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.014 0.018 0.022 0.025 0.029 0.032 0.036

310
ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-
09 / [ТП] 21 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.008 0.009 0.010

311

ООО "АСЭП"  [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-
14 / [ТП] 155 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") / ВЛ-155/1 (ООО 
"АСЭП") ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.012 0.014 0.015

312

ООО "АСЭП"  [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-
05 / [ТП] 202 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.012 0.014

313

ООО "АСЭП"  [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-
6-2Т / [ФСН] 06-12 / РП-10 (ООО "АСЭП") / [СШСН] РУ-6 кВ / 
РП-10, яч.6 ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.026 0.035 0.043 0.052 0.060 0.069 0.078 0.086

314

ООО "АСЭП"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 6-
01-14 / [ТП] 61 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") / Линия 0,4 кВ 
АрхИнвестЭнерго АСЭП ] ПС 110 кВ №1 0.006 0.007 0.007

315
ООО "АСЭП"  [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-07 / [ТП] 231 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") / Линия ПС 110 кВ Привокзальная 0.008 0.009 0.010

316
ООО "АСЭП"  [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-
6-2Т / [ФСН] 06-44 / [ТП] 268 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.007 0.008 0.009

317

ООО "АСЭП"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 
10-01-06 / РП-23 / [СШСН] 2 с.ш.10кВ / [ФСН] РП-23-04 / [ТП] 
433 [аб] / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.028

318
ООО "АСЭП"  [ ПС-79 "Лесозавод №3" 35/6 / [СШСН] ВВ-6 1Т / 
[ФСН] 79-24 (аб) ] ПС 110 кВ №1 0.038 0.057 0.075 0.094 0.113 0.132 0.151 0.170 0.189

319
ООО "АСЭП"  [ ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 08-08 
(аб) (АРЭС) / [ТП] 356 (аб.) / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.022 0.030 0.037 0.044 0.052 0.059 0.067 0.074

320

ООО "АСЭП"  [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-
14 / [ТП] 238 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Линия 0,4 кВ (ООО"АСЭП") 
] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.012 0.013

321

ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-
14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-04-01 / [ТП] 
213 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.014 0.019 0.023 0.028 0.033 0.037 0.042 0.047

322

ООО "АСЭП"  [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 05-09 ТП 312 / [ТП] 307 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№307 
АРЭС / Линия 0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №1 0.012 0.015 0.017 0.019 0.022 0.024

323

ООО "АСЭП"  [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-05 / [ТП] 158  / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-158/1 
(ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.012 0.014 0.015

324

ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-
08 / [ТП] 37 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") / Линия 0,4 кВ (ООО 
"АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.012 0.013 0.015

325
ООО "АСЭП"  [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-02 / 
[ТП] 309 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №13 0.010 0.012 0.013 0.014
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326

ООО "АСЭП"  [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 05-08 ТП 316 / [ТП] 310 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№310 
АРЭС / Линия 0,4 кВ АрхИнвестЭнерго АСЭП ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.014 0.017 0.020 0.024 0.027 0.031 0.034

327

ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 6-14-
17 / [ТП] 175 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") / Линия 0,4 кВ (ООО 
"АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.014 0.016 0.019 0.022 0.024 0.027

328
ООО "АСЭП"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 6-
01-14 / [ТП] 61 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.012 0.013

329

ООО "АСЭП"  [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 124 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") / Линия 
0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.012 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.029

330

ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-
09 / [ТП] 127 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") / Линия 0,4 кВ (ООО 
"АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.014 0.016 0.019 0.022 0.025 0.027

331

ООО "АСЭП"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-3Т / 10-01-
21 / РП-20 / Секция шин СН / РП-20-09 / РП-20 / РУ-0,4 кВ 
РП№20 АРЭС 1сш (ООО АСЭП) ] ПС 110 кВ №1 0.007 0.008 0.009

332

ООО "АСЭП"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 
10-01-06 / РП-23 / [СШСН] 2 с.ш.10кВ / [ФСН] РП-23-04 / [ТП] 
433 [аб] / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") / Линия 0,4 кВ (ООО 
"АСЭП") ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.013 0.015 0.017 0.018

333

ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-30 / [ТП] 120 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Линия 0,4 кВ (ООО 
"АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.007 0.008 0.009

334
ООО "АСЭП"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-
01-20 / [ТП] 60(аб.) / РУ- 6 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.026 0.039 0.052 0.065 0.077 0.090 0.103 0.116 0.129

335
ООО "АСЭП"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 6-
01-08 / [ТП] 34 / РУ-0,4 кВ (АрхИнвестЭнерго АСЭП) ] ПС 110 кВ №1 0.009 0.010 0.012

336
ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-
08 / [ТП] 39 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Линия 0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.007 0.008

337

ООО "АСЭП"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 
10-01-06 / РП-23 / [СШСН] 2 с.ш.10кВ / [ФСН] РП-23-04 / [ТП] 
432 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.013 0.016 0.018 0.020 0.022

338

ООО "АСЭП"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-3Т / [ФСН] 
10-01-27 / РП-03 / [СШСН] Секция шин СН / РП-03-16 / 545 (ТП 
КНС-7) (аб.) / РУ- 10 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.025

339

ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-03 / [ТП] 
9 / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.023 0.034 0.046 0.057 0.068 0.080 0.091 0.103 0.114

340

ООО "АСЭП"  [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 05-09 ТП 312 / [ТП] 306 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") / 
Линия 0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017

341
ООО "АСЭП"  [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-02 / 
[ТП] 169(аб.) / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №13 0.010 0.014 0.017 0.021 0.024 0.028 0.031 0.035

342
ООО "АСЭП"  [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 05-08 ТП 316 / [ТП] 315(аб.) / РУ-6кВ ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.011 0.012
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343
ООО "АСЭП"  [ ПС-10 35/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 10-05 
(аб) ] ПС 110 кВ №9Н 0.027 0.041 0.054 0.068 0.081 0.095 0.109 0.122 0.136

344
ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-
09 / [ТП] 22 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.009 0.010 0.011

345

ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-
14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-04-01 / [ТП] 
214 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.013 0.016 0.018 0.020 0.022

346
ООО "АСЭП"  [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 05-03 ТП 384 / 525 / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

347

ООО "АСЭП"  [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-
2Т / [ФСН] 12-14 / [ТП] 116 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Линия 0,4 кВ 
(ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.005 0.006 0.007

348

ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-21-09 / [ТП] 
РП-21 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") / Линия 0,4 кВ (ООО "АСЭП") 
] ПС 110 кВ №14 0.011 0.012 0.013

349 ООО "АСЭП"  [ ПС-03 "Цигломень" 35/6 / СШ-СН1 ] ПС 110 кВ №36/ПС 110 кВ №7 0.110 0.221 0.331 0.442 0.552 0.663 0.773 0.884 0.994 1.104

350

ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-
08 / [ТП] 41 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") / Линия 0,4 кВ (ООО 
"АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.006 0.007

351
ООО "АСЭП"  [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-02 / 
[ТП] 332 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №13 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.036 0.040

352
ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-
08 / [ТП] 41 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.012 0.013

353

ООО "АСЭП"  [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-
2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
17-11 / [ТП] 347 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.005 0.006 0.006

354

ООО "АСЭП"  [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-
14 / [ТП] 155 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") / ВЛ-155/2 (ООО 
"АСЭП") ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.010 0.013 0.015 0.018 0.021 0.023 0.026

355
ООО "АСЭП"  [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-
6-2Т / [ФСН] 06-12 / РП-10 (ООО "АСЭП") / [СШСН] РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.016 0.021 0.027 0.032 0.038 0.043 0.048 0.054

356

ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-
08 / [ТП] 51 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") / Линия 0,4 кВ (ООО 
"АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.015 0.017 0.019 0.022 0.024

357
ООО "АСЭП"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 6-
01-16 / [ТП] 204(аб.) / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.013 0.015 0.017 0.020 0.022

358

ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-30 / [ТП] 14 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Линия 0,4 кВ (ООО 
"АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.008 0.009 0.010

359

ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-21-05 / [ТП] 
36А / РУ-0,4 кВ (ООО "Поморэнерго") ] ПС 110 кВ №14 0.015 0.020 0.026 0.031 0.036 0.041 0.046 0.051

360

ООО "АСЭП"  [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-
1Т / [ФСН] 12-03 / РП-09 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
09-07 / ТП База КМТС / РУ-6кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.010 0.013 0.017 0.020 0.023 0.027 0.030 0.033
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361
ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 6-14-
21 / [ТП] 36 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Линия 0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.007 0.008 0.009

362
ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-30 / [ТП] 186 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.036 0.053 0.071 0.089 0.107 0.125 0.142 0.160 0.178

363
ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-30 / [ТП] 136 / РУ-0,4кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.007 0.007

364

ООО "АСЭП"  [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-
14 / [ТП] 143 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.017 0.022 0.028 0.034 0.039 0.045 0.050 0.056

365

ООО "АСЭП"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-3Т / [ФСН] 
10-01-27 / РП-03 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-03-06 / 
ТП-1 / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.039 0.079 0.118 0.157 0.196 0.236 0.275 0.314 0.353 0.393

366

ООО "АСЭП"  [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-
14 / [ТП] 155 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") / Линия 0,4 кВ (ООО 
"АСЭП") ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.008 0.009 0.010

367
ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-
08 / [ТП] 51 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.006 0.007

368

ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-21-04 / [ТП] 
19 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.019 0.026 0.032 0.039 0.045 0.051 0.058 0.064

369

ООО "АСЭП"  [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-
2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
17-11 / [ТП] 340 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Линия 0,4кВ ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.007 0.008 0.009

370
ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-
08 / [ТП] 97 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.009 0.010 0.012

371
ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 6-14-
21 / [ТП] 23 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.008 0.009 0.010

372
ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-
14-38 / РП-11 / Секция шин СН / РП-11-1 / 566 / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.016 0.022 0.027 0.032 0.038 0.043 0.048 0.054

373

ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 6-14-
17 / [ТП] 183 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Линия 0,4 кВ (ООО "АСЭП") 
] ПС 110 кВ №14 0.006 0.007 0.008

374

ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-03 / [ТП] 
9 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП" по ЕКТ)   ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.013 0.015 0.018 0.021 0.023 0.026

375

ООО "АСЭП"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-3Т / 10-01-
21 / РП-20 / Секция шин СН / РП-20-09 / РП-20 / РУ-0,4 кВ 
РП№20 АРЭС 1сш (ООО АСЭП) / Линия 0,4 кВ РП№20 АРЭС 
1Т (ООО АСЭП) ] ПС 110 кВ №1 0.008 0.010 0.011

376
ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 6-14-
17 / [ТП] 181 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.009 0.010 0.011

377

ООО "АСЭП"  [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-
6-1Т / [ФСН] 06-45 / [ТП] 252 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Линия 0,4 
кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021 0.023

378
ООО "АСЭП"  [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 05-09 ТП 312 / [ТП] 308 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017
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379

ООО "АСЭП"  [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-
05 / 579 (аб.) / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017

380

ООО "АСЭП"  [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-02 / 
[ТП] 332 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") / Линия 0,4 кВ (ООО 
"АСЭП") ] ПС 110 кВ №13 0.005 0.006

381

ООО "АСЭП"  [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-
14 / [ТП] 143 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") / Линия 0,4 кВ (ООО 
"АСЭП") ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.012 0.016 0.021 0.025 0.029 0.033 0.037 0.041

382

ООО "АСЭП"  [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-
6-2Т / [ФСН] 06-12 / РП-10 (ООО "АСЭП") / [СШСН] РУ-6 кВ / 
РП-10, яч.5 ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.017 0.023 0.029 0.035 0.040 0.046 0.052 0.058

383
ООО "АСЭП"  [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-02 / 
[ТП] 343(аб.) / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №13 0.011 0.013 0.014 0.016

384

ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-
14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-04-02 / [ТП] 
562(аб.) / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.029 0.044 0.059 0.073 0.088 0.103 0.117 0.132 0.147

385

ООО "АСЭП"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / 10-01-
22 / РП-20 / Секция шин СН / РП-20-15 / РП-20 / РУ-0,4 кВ 
РП№20 АРЭС 2сш (ООО АСЭП) ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.015 0.018 0.022 0.026 0.029 0.033 0.037

386

ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-17 / [ТП] 
66 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") / Линия 0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.009 0.010 0.011

387

ООО "АСЭП"  [ ПС-07 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 07-
19 АРЭС / РП-19 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-19-03 / 
ТП РКНС Бакарица / РУ-6кВ ] ПС 110 кВ №7 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

388

ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 6-14-
17 / [ТП] 181 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") / Линия 0,4 кВ (ООО 
"АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.023 0.031 0.039 0.046 0.054 0.062 0.070 0.077

389
ООО "АСЭП"  [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШВ] МВ-35-
1Т / [ФВ] ВЛ-35-ДОК-2 ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.013 0.018 0.022 0.027 0.031 0.036 0.040 0.045

390

ООО "АСЭП"  [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 05-09 ТП 312 / [ТП] 308 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") / 
Линия 0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №1 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.036 0.041

391
ООО "АСЭП"  [ ПС-24 "Белая гора" 35/6 / СШ-СН2 / [ФСН] 
ф.Холодильник / КТП Православного храма / РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.006 0.006

392
ООО "АСЭП"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 
10-01-30 / [ТП] 346 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.014 0.016 0.019 0.022 0.025 0.027

393
ООО "АСЭП"  [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 13-19 / 
[ТП] 156(аб.) / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ №13 0.006 0.006 0.007

394

ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-
14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-04-06 / [ТП] 
555(аб.) / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

395
ООО "АСЭП"  [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-
6-2Т / [ФСН] 06-38 / [ТП] 262 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.036 0.040
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396

ООО "АСЭП"  [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-
6-1Т / [ФСН] 06-43 / [ТП] 27с / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Линия 0,4 
кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.018 0.024 0.030 0.037 0.043 0.049 0.055 0.061

397

ООО "АСЭП"  [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-02 / 
[ТП] 320 / РУ-0,4 кВ (АрхИнвестЭнерго АСЭП) / Линия 0,4 кВ 
(ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №13 0.010 0.012 0.013

398

ООО "АСЭП"  [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-
1Т / [ФСН] 12-15 / РП-05 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
05-08 ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.024 0.031 0.039 0.047 0.055 0.063 0.071 0.079

399

ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / РП-11-20 / 566 / РУ-10 
кВ ] ПС 110 кВ №14 0.016 0.021 0.026 0.032 0.037 0.042 0.047 0.053

400
ООО "АСЭП"  [ ПС-69 "Мебельная фабрика" 35/10 / [СШСН] 
МВ-10-2Т / [ФСН] 69-02 ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.013 0.014 0.016

401
ООО "АСЭП"  [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 151 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.013 0.016 0.019 0.022 0.026 0.029 0.032

402
ООО "АСЭП"  [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-
6-1Т / [ФСН] 06-22 / [ТП] 261 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП-261 АРЭС ПС 110 кВ Соломбальская 0.007 0.008 0.009

403
ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-
09 / [ТП] 79 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Линия 0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.009 0.011 0.012

404

ООО "АСЭП"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / 10-01-
22 / РП-20 / Секция шин СН / РП-20-15 / РП-20 / РУ-0,4 кВ 
РП№20 АРЭС 2сш (ООО АСЭП) / Линия 0,4 кВ РП№20 АРЭС 
2Т (ООО АСЭП) ] ПС 110 кВ №1 0.006 0.007 0.007

405
ООО "АСЭП"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 
10-01-34 / [ТП] 387 [аб] / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП) ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.012 0.014 0.015

406
ООО "АСЭП"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 6-
01-04 / [ТП] 67 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №1 0.006 0.007 0.007

407
ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 6-14-
14 ] ПС 110 кВ №14 0.020 0.027 0.034 0.041 0.048 0.055 0.061 0.068

408
ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 6-14-
14 / [ТП] 103 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.012 0.014 0.015

409

ООО "АСЭП"  [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-
05 / [ТП] 243 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.014 0.018 0.021 0.025 0.028 0.032 0.035

410

ООО "АСЭП"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-
01-22 / РП-01 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-01-22 / [ТП] 
11 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Линия 0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

411
ООО "АСЭП"  [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 02-23 / [ТП] 235(аб.) / РУ-0,4 кВ ООО "АСЭП" ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.021 0.029 0.036 0.043 0.050 0.057 0.064 0.071

412
ООО "АСЭП"  [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 02-23 ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

413

ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-21-17 / [ТП] 
121 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.013 0.017 0.021 0.026 0.030 0.034 0.038 0.043

414
ООО "АСЭП"  [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-02 / 
[ТП] 320 / РУ-0,4 кВ (АрхИнвестЭнерго АСЭП) ] ПС 110 кВ №13 0.025 0.033 0.041 0.050 0.058 0.066 0.075 0.083
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415
ООО "АСЭП"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 
10-01-34 / [ТП] 387 [аб] / [СШСН] РУ-10 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №1 0.016 0.021 0.026 0.031 0.036 0.041 0.047 0.052

416
ООО "АСЭП"  [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 05-22 / РП-16 / [СШСН] 1 сш 6кВ / [ФСН] РП-16-05 ] ПС 110 кВ №1 0.013 0.017 0.022 0.026 0.030 0.035 0.039 0.043

417

ООО "АСЭП"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 6-
01-14 / [ТП] 117 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Линия 0,4 кВ 
АрхИнвестЭнерго АСЭП ] ПС 110 кВ №1 0.006 0.006 0.007

418

ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-13 / 38 / 
ТП-48 2 с.ш. (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.022 0.030 0.037 0.045 0.052 0.060 0.067 0.075

419
ООО "АСЭП"  [ ПС-79 "Лесозавод №3" 35/6 / [СШСН] ВВ-6 2Т / 
[ФСН] 79-18 (аб) ] ПС 110 кВ №1 0.032 0.047 0.063 0.079 0.095 0.111 0.127 0.142 0.158

420
ООО "АСЭП"  [ ПС-69 "Мебельная фабрика" 35/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 69-17 ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.012 0.014 0.015

421
ООО "АСЭП"  [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-
1Т / [ФСН] 12-13 / [ТП] 111 (аб.) / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.008 0.009 0.010

422

ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-
14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-04-01 / [ТП] 
189 [аб] / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.015 0.018 0.022 0.025 0.028 0.031

423

ООО "АСЭП"  [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 05-08 ТП 316 / [ТП] 313 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№313 
АРЭС  / Линия 0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №1 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.024

424

ООО "АСЭП"  [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 05-09 ТП 312 / [ТП] 311 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") / 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.012 0.017 0.021 0.025 0.029 0.033 0.037 0.041

425

ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-17 / [ТП] 
119 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") / Линия 0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.006

426
ООО "АСЭП"  [ ПС-37 "Бакарица" 35/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / 
[ФСН] 37-12 / [ТП] 655 (аб) / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.012 0.016 0.019 0.023 0.027 0.031 0.035 0.039

427

ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 6-14-
14 / [ТП] 103 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") / Линия 0,4 кВ (ООО 
"АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.013 0.015 0.016

428
ООО "АСЭП"  [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-
6-1Т / [ФСН] 06-43 / [ТП] 28с / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.006 0.007 0.007

429
ООО "АСЭП"  [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-02 / 
[ТП] 343 / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ №13 0.005 0.006

430
ООО "АСЭП"  [ ПС-10 35/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 10-03 
/ [ТП] 272 [аб] (ООО "АСЭП") / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ №9Н 0.021 0.028 0.034 0.041 0.048 0.055 0.062 0.069

431
ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-
08 / [ТП] 37 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.007 0.008

432

ООО "АСЭП"  [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-
01-22 / РП-01 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-01-22 / [ТП] 
33 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Линия 0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №1 0.016 0.021 0.026 0.032 0.037 0.042 0.047 0.053

433
ООО "АСЭП"  [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 05-08 ТП 316 / [ТП] 328 / РУ-0,4 кВ (ООО "АСЭП") ] ПС 110 кВ №1 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.024
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434

ООО "АСЭП"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-03 / 6 / 
РУ-0,4 кВ (ООО АСЭП) ] ПС 110 кВ №14 0.026 0.035 0.044 0.053 0.062 0.071 0.079 0.088

435
ООО "АСЭП"  [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07- ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018

436
ООО "АСЭП"  [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-
6-1Т / [ФСН] 06-28 / РП-10 (ООО"АСЭП") / [СШСН] РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.011 0.013 0.016 0.019 0.022 0.024 0.027

437
ООО "АСЭП"  [ ПС-61 "Бревенник 2" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 61-16 ] ПС 110 кВ №9Н 0.016 0.021 0.026 0.031 0.036 0.042 0.047 0.052

438
ООО "АСЭП"  [ ПС-15  35/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 15-20 
(аб) ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.025 0.033 0.042 0.050 0.058 0.067 0.075 0.083

439

ООО "АСЭП"  [ ПС-16 "Боброво" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 16-10 / [ТП] ОАО "Мостострой №6" [аб/160кВА] / РУ-10 
кВ ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

440
ООО "АСЭП"  [ ПС-15  35/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 15-07 
(аб) ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.045 0.067 0.090 0.112 0.135 0.157 0.180 0.202 0.225

441
ООО "АСЭП"  [ ПС-19  35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 19-11 
(аб) ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018

442
ООО "АСЭП"  [ ПС-19  35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 19-13 
(аб) ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.022 0.033 0.044 0.055 0.067 0.078 0.089 0.100 0.111

443
ООО "АСЭП"  [ ПС-19  35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 19-08 
(аб) ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 0.051

444
ООО "АСЭП"  [ ПС-20 "Черный Яр" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 20-10 (аб) (АСЭП, по ЕКТ) ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018

445
ООО "АСЭП"  [ ПС-15  35/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 15-02 
(аб) ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.024

446
ООО "АСЭП"  [ ПС-16 "Боброво" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 16-02 / [ТП] КТП "КЖС" [аб/250кВА] / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.036 0.040

447

ООО "АСЭП"  [ ПС-62 "Кегостров" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / 
[ФСН] 62-08 / [ТП] Насосная [326/160 кВА] / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
] ПС 110 кВ Кегостров 0.006 0.007 0.008

448
ООО "АСЭП"  [ ПС-19  35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 19-01 
(аб) ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.025 0.038 0.050 0.063 0.076 0.088 0.101 0.114 0.126

449
ООО "АСЭП"  [ ПС-62 "Кегостров" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 62-05 (аб) ] ПС 110 кВ Кегостров 0.024 0.037 0.049 0.061 0.073 0.086 0.098 0.110 0.122

450
ООО "АСЭП"  [ ПС-11 "Нефтебаза" 35/6 / [СШВ] ВЛ-35 
Лапоминка-1 / [ФВ] ВЛ-35 Лапоминка-1 ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.006 0.006 0.007

451 ООО "АСЭП"  [ ПС-35 "Турдеевская" 35/6 / СШ-СН-1 ] ПС 110 кВ Первомайская 0.031 0.046 0.061 0.076 0.092 0.107 0.122 0.137 0.153

452
ООО "АСЭП"  [ ПС-62 "Кегостров" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / 
[ФСН] 62-08 / [ТП] КТПн-2  [аб/400 кВА] / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Кегостров 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.026

453
ООО "АСЭП"  [ ПС-11 "Нефтебаза" 35/6 / [СШВ] ВЛ-35 
Лапоминка-2 / [ФВ] ВЛ-35 Лапоминка-2 ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.011 0.012 0.014 0.015

454
ООО "АСЭП"  [ ПС-16 "Боброво" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 16-01 / [ТП] ООО АСЭП ТП-915 [аб/320кВА] / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.011 0.013 0.014 0.016
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455

ООО "АСЭП"  [ ПС-59 "Кехта" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 59-11 / [ТП] Санаторий Беломорье  [245/1х400 
кВА+250/400 кВА] / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Кехта 0.011 0.012 0.014 0.015

456
ООО "АСЭП"  [ ПС-15  35/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 15-10 
(аб) ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.016 0.021 0.026 0.031 0.036 0.042 0.047 0.052

457
ООО "АСЭП"  [ ПС-22 "Тройная Гора" 35/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 22-05 / [ТП] Радиоцентр [аб/1х100кВА] / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Луковецкая 0.011 0.012 0.014

458
ООО "АСЭП"  [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 05-
20 ] ПС 110 кВ №1 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 0.071 0.081 0.091 0.101

459
ООО "АСЭП"  [ ПС-15  35/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 15-21 
(аб) ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.034 0.051 0.068 0.085 0.101 0.118 0.135 0.152 0.169

460
ООО "АСЭП"  [ ПС-15  35/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 15-13 
(аб) ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.020 0.027 0.034 0.041 0.048 0.055 0.061 0.068

461
ООО "АСЭП"  [ ПС-35 "Турдеевская" 35/6 / МВ-6-1Т / 35-* / 1,2 / 
РУ - 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Первомайская 0.014 0.018 0.023 0.027 0.032 0.036 0.041 0.045

462

ООО "АСЭП"  [ ПС-22 "Тройная Гора" 35/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 22-05 / [ТП] Коттеджи "Киткин" [аб/160кВА] / РУ-10 
кВ ] ПС 110 кВ Луковецкая 0.006 0.007 0.008

463

ООО "АСЭП"  [ ПС-16 "Боброво" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 16-01 / [ТП] Коттеджи "МО Коскогорское" [аб/160кВА] / 
РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.005 0.006

464
ООО "АСЭП"  [ ПС-15  35/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 15-14 
(аб) ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.018 0.024 0.030 0.036 0.042 0.049 0.055 0.061

465
ООО "АСЭП"  [ ПС-45 "Первомайская" 110/35/6 / [СШСН] МВ-6-
2Т / [ФСН] 45-22  / 664 (аб.) п.Динамо / РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Первомайская 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021 0.023

466

ООО "АСЭП"  [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т 
/ [ФСН] 34-12 / [ТП] ЗТП 2*630кВА "РТП" / ЗТП 2*630кВА 
"РТП" ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.011 0.014 0.018 0.022 0.025 0.029 0.033 0.036

467

ООО "АСЭП"  [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т 
/ [ФСН] 34-02 (Копачево) / [ТП] КТП 100кВА "Пост ГАИ" / 
КТП100кВА Пост ГАИ ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.008 0.009 0.010

468
ООО "АСЭП"  [ ПС-23 "Луковецкая" 110/35/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 23-08 (аб) (Поселок) ] ПС 110 кВ Луковецкая 0.031 0.046 0.061 0.076 0.092 0.107 0.122 0.137 0.153

469
ООО "АСЭП"  [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т 
/ [ФСН] 34-12 ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.006 0.007 0.008

470

ООО "АСЭП"  [ ПС-48 "Емецк" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 48-07 (Бельково) / КТП250 кВА Апрель / КТП250 кВА 
Апрель ] ПС 110 кВ Емецк 0.010 0.011 0.012

471
ООО "АСЭП"  [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т 
/ [ФСН] 34-02 (Копачево) ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.009 0.010 0.011

472

ООО "АСЭП"  [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т 
/ [ФСН] 34-06 / [ТП] ЗТП 2*400кВА "МУП" / ЗТП 2*400кВА 
"МУП" ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.018 0.024 0.030 0.036 0.042 0.048 0.054 0.060

473
ООО "АСЭП"  [ ПС-23 "Луковецкая" 110/35/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 23-04 (аб) (Промзона) ] ПС 110 кВ Луковецкая 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017



I II III IV V VI VII VIII IX X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N п/п Потребитель Наименование подстанции Очередь ограничения, МВт

474

ООО "АСЭП"  [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т 
/ [ФСН] 34-11 (Товра) / [ТП] КТП 400кВА "М.Товра" / КТП 
400кВА "М.Товра" ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.008 0.009 0.010

475
ООО "АСЭП"  [ ПС-23 "Луковецкая" 110/35/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 23-11 (аб) (Скважина) ] ПС 110 кВ Луковецкая 0.034 0.052 0.069 0.086 0.103 0.121 0.138 0.155 0.172

476 ООО "АСЭП"  [ ПС-Волошка / [СШВ] АСЭП ] ПС 110 кВ Волошка 0.012 0.015 0.018 0.021 0.023 0.026 0.029

477

ООО "АСЭП"  [ ПС-141-Комплекс / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-
10-141-16 / ТП-5 - 250 кВА "Лесопункт" / [СШНН] 1 / [ФНН] ф. 
№1 ] ПС 220 кВ Коноша 0.005 0.006

478

ООО "АСЭП"  [ ПС-141-Комплекс / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-
10-141-16 / ТП-58А - 250 кВА "Совхозная" / [СШСН] СШСН-
3600053857 ] ПС 220 кВ Коноша 0.011 0.012 0.013

479

ООО "АСЭП"  [ ПС-141-Комплекс / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-
10-141-16 / ТП-42 - 250 кВА "Коттеджи" / [СШНН] 1 / [ФНН] ф. 
Водокачка ] ПС 220 кВ Коноша 0.011 0.014 0.016 0.018 0.020 0.023

480

ООО "АСЭП"  [ ПС-141-Комплекс / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-
10-141-16 / ТП-30 250 кВА. "Лесхоз" / [СШНН] 1 / [ФНН] ВЛ-0,4 
кВ ф. Юбилейная ] ПС 220 кВ Коноша 0.005 0.006

481

ООО "АСЭП"  [ ПС-141-Комплекс / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-
10-141-16 / ТП-30 250 кВА. "Лесхоз" / [СШНН] 1 / [ФНН] ВЛ-0,4 
кВ ф. Звездная ] ПС 220 кВ Коноша 0.011 0.012 0.013

482
ООО "АСЭП"  [ ПС-113-КЭЧ / [СШСН] 2СШ / [ФСН] яч.09 ДЭС-
1  ] ПС 220 кВ Обозерская 0.060 0.089 0.119 0.149 0.179 0.208 0.238 0.268 0.298

483
ООО "АСЭП"  [ ПС-111-Швакино / [СШСН] 1СШ / [ФСН] яч.09 
Лесопункт ] ПС 110 кВ Швакино 0.007 0.008 0.009

484
ООО "АСЭП"  [ ПС-111-Швакино / [СШСН] 1СШ / [ФСН] яч.03 
Посёлок-1  ] ПС 110 кВ Швакино 0.010 0.012 0.013 0.014

485
ООО "АСЭП"  [ ПС-111-Швакино / [СШСН] 2СШ / [ФСН] яч.14 
Посёлок-2  ] ПС 110 кВ Швакино 0.005 0.006 0.006

486
ООО "АСЭП"  [ ПС-151-Плесецк / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-
151-39 / ТП-17 ПТКУ / [СШНН] 1 / [ФНН] ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ] ПС 220 кВ Плесецк 0.008 0.009 0.010

487
ООО "АСЭП"  [ ПС-151-Плесецк / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-
151-39 / ТП-67 А / СШНН-1 ] ПС 220 кВ Плесецк 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

488

ООО "АСЭП"  [ ПС-131-Поселок / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-6-
131-23 / РП3 Оксово / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-6-РП3-18 / ТП-
417 / СШНН-1 ] ПС 110 кВ Поселок 0.006 0.007 0.008

489
ООО "АСЭП"  [ ПС-151-Плесецк / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-
151-39 / ТП-11 Больница / [СШНН] 1 ] ПС 220 кВ Плесецк 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

490
ООО "АСЭП"  [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / [ФСН] ВЛ-6-
152-06 / ТП-345 / [СШНН] 1 / [ФНН] ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ] ПС 220 кВ Савино 0.009 0.011 0.012

491
ООО "АСЭП"  [ ПС-112-Емца / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-
112-08 ] ПС 220 Савино 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

492
ООО "АСЭП"  [ ПС-130-Федово / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-
130-08 / ТП-650 / [СШНН] 1 ] ПС 110 кВ Федово 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

493
ООО "АСЭП"  [ ПС-127-Ярнема / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-
127-05 ] ПС 220 кВ Савино 0.014 0.018 0.023 0.027 0.032 0.036 0.041 0.045
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494
ООО "АСЭП"  [ ПС-116-Онега / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-
116-12 / ТП-215А КТП-400 / СШСН ] ПС 110 кВ Онега 0.007 0.008 0.009

495 ООО "АСЭП"  [ ПС-ОЛДК / СШ-110 ] ПС 110 кВ ОЛДК 0.007 0.008 0.009

496

ООО "АСЭП"  [ ПС-116-Онега / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛЗ-10-
116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-РП6-11 / ТП-
226А   КТП-250 / СШСН ] ПС 110 кВ Онега 0.010 0.012 0.013 0.015

497
ООО "АСЭП"  [ ПС-116-Онега / [СШСН] 2СШ / [ФСН] яч.22 
ОГЗ-2 ] ПС 110 кВ Онега 0.048 0.072 0.096 0.120 0.144 0.168 0.192 0.216 0.240

498
ООО "АСЭП"  [ ПС-116-Онега / [СШСН] 1СШ / [ФСН] яч.03 
ОГЗ-1 ] ПС 110 кВ Онега 0.041 0.081 0.122 0.163 0.203 0.244 0.285 0.325 0.366 0.406
Вторичный получатель команд ООО "Метэк"

499

ООО "Метэк" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-05 / [ТП] 425 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ООО "Архсвет" 
] ПС 110 кВ Привокзальная 0.013 0.016 0.020 0.023 0.026 0.029 0.033

500

ООО "Метэк" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-
01-22 / РП-01 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-01-27 / [ТП] 
3(аб.) / [СШНН] РУ-0,4 кВ  (ООО "Архсвет") ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

501

ООО "Метэк" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-
14-38 / РП-11 / Секция шин СН / РП-11-09 / РП-11 / КЛ-0,4 кВ 
ТСО ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.014 0.018 0.021 0.025 0.028 0.032 0.035

502

ООО "Метэк" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-
1Т / [ФСН] 12-15 / РП-05 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
05-16 / [ТП] 457(аб.) (ООО "Метэк") / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017

503
ООО "Метэк" [ ПС-07 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 07-14 
АРЭС / [ТП] 365 (аб.) / РУ-0,4 кВ (ООО "АСК") ] ПС 110 кВ №7 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

504
ООО "Метэк" [ ПС-04 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 04-16 (аб) 
] ПС 110 кВ №9Н 0.032 0.064 0.095 0.127 0.159 0.191 0.222 0.254 0.286 0.318

505
ООО "Метэк" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-
2Т / [ФСН] 06-42 / 485 / РУ-0,4кВ (ООО "АСК") ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.011 0.014 0.018 0.021 0.025 0.028 0.032 0.035

506
ООО "Метэк" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-3Т / [ФСН] 
10-01-25 / 77 (ООО "АСК") / РУ-10 кВ (ООО Архсвет") ] ПС 110 кВ №1 0.012 0.013 0.015 0.017

507
ООО "Метэк" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 6-14-
19 / [ТП] 98 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / РУ-0,4 кВ (смежная сетевая) ] ПС 110 кВ №14 0.008 0.009 0.010

508
ООО "Метэк" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-
01-27 / 209 (ООО АСК) / РУ-6кВ ] ПС 110 кВ №1 0.026 0.035 0.044 0.053 0.062 0.070 0.079 0.088

509
ООО "Метэк" [ ПС-09Н 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
10-09-21 / [ТП] Центральная усадьба [аб/250кВА] / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №9Н 0.011 0.013 0.016 0.018 0.020 0.022

510
ООО "Метэк" [ ПС-11 "Нефтебаза" 35/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / 
[ФСН] 11-16 ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.022 0.033 0.044 0.055 0.066 0.077 0.088 0.099 0.109
Вторичный получатель команд ООО "СельЭнерго"

511
ООО "СельЭнерго" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 
55-37 (РП-3) / 257 / РУ-0,4 кВ / Островского 14 ] ПС 110 кВ №55 0.008 0.009 0.010

512
ООО "СельЭнерго" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 237-1 / ТП-237-1 ] ПС 110 кВ Южная 0.012 0.016 0.019 0.022 0.025 0.028 0.031

513

ООО "СельЭнерго" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-03 / [ТП] 38 / ТП-48 1 с.ш. (ООО "СельЭнерго") ] ПС 110 кВ №14 0.029 0.039 0.049 0.059 0.069 0.079 0.088 0.098
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514

ООО "СельЭнерго" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-03 / КТП-598 (аб.) / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.017 0.023 0.028 0.034 0.039 0.045 0.051 0.056

515

ООО "СельЭнерго" [ ПС-141-Комплекс / [СШСН] 2СШ / [ФСН] 
ВЛ-10-141-16 / ТП-77А 250 кВА. "Солнечный" 1Т / [СШСН] 
СШСН-3600053876 ] ПС 220 кВ Коноша 0.013 0.018 0.022 0.027 0.031 0.036 0.040 0.045

516

ООО "СельЭнерго" [ ПС-141-Комплекс / [СШСН] 2СШ / [ФСН] 
ВЛ-10-141-16 / ПКУ-10кВ (Октябрьский,54 А) / [СШСН] СШСН-
3600053757 / [ФСН] КЛ-10 кВ / [ТП] ТП-3600053767 / [СШСН] 
СШСН-3600053769 ] ПС 220 кВ Коноша 0.011 0.014 0.018 0.021 0.025 0.028 0.032 0.036

517

ООО "СельЭнерго" [ ПС-116-Онега / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛЗ-
10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-РП6-11 / 
ТП-216А КТПК-160 / СШСН ] ПС 110 кВ Онега 0.010 0.011 0.012
Вторичный получатель команд ФКУ ИК-1 УФСИН России по 
Архангельской области

518

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области [ ПС-14 
110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] 
Секция шин СН / [ФСН] РП-11-16 / [ТП] 415 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.036 0.040

519

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области [ ПС-07 
110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 07-14 АРЭС / [ТП] 364 (аб.) 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.012 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.029

520

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области [ ПС-24 
"Белая гора" 35/6 / СШ-СН2 / [ФСН] ф.Холодильник / [ТП] 337 
(аб.?)ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области / РУ-
6 кВ ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.017 0.023 0.029 0.035 0.040 0.046 0.052 0.058

521

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области [ ПС-05 
"Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 05-07 РП-16 / РП-16 
/ 2 сш 6кВ / [ФСН] РП-16-10 / 470 аб / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.014 0.017 0.019 0.022 0.025 0.028

522
ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области [ ПС-07 
110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 07-10 УФСИН ] ПС 110 кВ №7 0.045 0.089 0.134 0.178 0.223 0.268 0.312 0.357 0.401 0.446

523

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области [ ПС-11 
"Нефтебаза" 35/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 11-04 / [ТП] АВТК 
[аб/400кВА] / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.010 0.014 0.017 0.021 0.024 0.027 0.031 0.034

524
ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области [ ПС-11 
"Нефтебаза" 35/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 11-14 (аб) ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.011 0.014 0.018 0.022 0.025 0.029 0.032 0.036

525

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области [ ПС-34 
"Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 34-02 
(Копачево) / [ТП] КТП 2*630 "Зона" / КТП2*630кВА Зона ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.017 0.023 0.028 0.034 0.040 0.045 0.051 0.057

526

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области [ ПС-34 
"Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 34-11 (Товра) / 
[ТП] КТП 2*630 "Зона" / КТП 2*630 Зона ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.018 0.024 0.030 0.036 0.042 0.048 0.054 0.060

527

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области [ ПС-34 
"Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 34-11 (Товра) / 
[ТП] КТП 250кВА "Спец  поселок" / КТП 250кВА "Спец  
поселок" ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.010 0.012 0.013 0.015

528
ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области [ ПС-137-
Ерцево / [СШСН] 1СШ / [ФСН] яч.01 Лесозавод ] ПС 220 кВ Коноша 0.024 0.032 0.040 0.048 0.056 0.064 0.072 0.080
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529
ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области [ ПС-131-
Поселок / [СШСН] 2СШ / [ФСН] яч.26 Водозабор-2 ] ПС 110 кВ Поселок 0.013 0.016 0.020 0.023 0.026 0.030 0.033
Вторичный получатель команд ФКУ ИК-21 ОУХД УФСИН 
России по Архангельской области

530
ФКУ ИК-21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области [ 
ПС-Янгоры  / ОУХД ] ПС 110 кВ Янгоры 0.017 0.023 0.028 0.034 0.040 0.045 0.051 0.057
Вторичный получатель команд ООО "Поморэнерго"

531
ООО "Поморэнерго" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-3Т / 
[ФСН] 38-41 (РП-5) / РП-7, яч.5 / РП-7, яч.5 / ВЛ-10 РП-7, яч.5 ] ПС 110 кВ №38 0.023 0.035 0.046 0.058 0.069 0.081 0.092 0.104 0.115

532
ООО "Поморэнерго" [ ПС-36 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 36-12 (ДОК-1) ] ПС 110 кВ №36 0.043 0.065 0.086 0.108 0.129 0.151 0.172 0.194 0.215

533
ООО "Поморэнерго" [ ПС-36 110/35/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / 
[ФСН] 36-27 (ДОК-2) ] ПС 110 кВ №36 0.030 0.045 0.060 0.076 0.091 0.106 0.121 0.136 0.151

534

ООО "Поморэнерго" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-42 / 485 / РУ-0,4кВ (ООО 
"Поморэнерго") ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.011 0.014 0.016 0.019 0.022 0.024 0.027

535
ООО "Поморэнерго" [ ПС-72 "АТНК" 110/6 / АСЭП (аб) / ВЛ-6 
кВ АСЭП (аб) / ТП АСЭП (аб) / РУ-0,4 кВ  / Линия 0,4 кВ  ] ПС 110 кВ АГЗ 0.022 0.030 0.037 0.045 0.052 0.059 0.067 0.074

536

ООО "Поморэнерго" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 222 / РУ-0,4 кВ (ООО 
"Поморэнерго") ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.028

537

ООО "Поморэнерго" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-3Т / 
10-01-21 / РП-20 / Секция шин СН / РП-20-09 / РП-20 / РУ-0,4 кВ 
РП№20 АРЭС 1сш (ООО "Поморэнерго") ] ПС 110 кВ №1 0.006 0.007 0.008

538

ООО "Поморэнерго" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
21-05 / [ТП] 36А / РУ-0,4 кВ (ООО "Поморэнерго") ] ПС 110 кВ №14 0.015 0.020 0.024 0.029 0.034 0.039 0.044 0.049

539
ООО "Поморэнерго" [ ПС-72 "АТНК" 110/6 / [СШВ] 4547 ПС-
110/6 ООО"АТНК" / [ФВ] АГЗ (ООО "Поморэнерго") ] ПС 110 кВ АГЗ 0.264 0.528 0.792 1.056 1.320 1.584 1.848 2.111 2.375 2.639

540

ООО "Поморэнерго" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-1Т / [ФСН] 12-03 / РП-09 / [СШСН] Секция шин СН / 
[ФСН] РП-09-04 / ТП База администрации области (аб.) ООО 
"Поморэнерго" / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.010 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021

541
ООО "Поморэнерго" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 6-14-08 / [ТП] 150  / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.013 0.017 0.020 0.023 0.027 0.030 0.033

542

ООО "Поморэнерго" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-03 / [ТП] 9 / РУ-0,4 кВ (ООО "Поморэнерго") ] ПС 110 кВ №14 0.024 0.036 0.047 0.059 0.071 0.083 0.095 0.107 0.118

543
ООО "Поморэнерго" [ ПС-20 "Черный Яр" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-
2Т / [ФСН] 20-10 (аб) (АСЭП, по ЕКТ) ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.011 0.013 0.015 0.016

544
ООО "Поморэнерго" [ ПС-75 "Лапоминка" 35/10 / [СШСН] МВ-
10-2Т / [ФСН] 75-12 / КРУН д. Патракеевка / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.036 0.040

545
ООО "Поморэнерго" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 45Д / РП-7, яч.6 / РУ-10 кВ ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.024 0.032 0.040 0.048 0.057 0.065 0.073 0.081

546
ООО "Поморэнерго" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 42Д / [ТП] 163 / РУ-0,4 кВ / Колбасный цех 3 (РП-РП3) ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.028 0.042 0.055 0.069 0.083 0.097 0.111 0.125 0.139
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547
ООО "Поморэнерго" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 42Д / [ТП] 161 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.015 0.019 0.024 0.029 0.034 0.039 0.044 0.049
Вторичный получатель команд ООО "Архсвет"

548

ООО "Архсвет" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-1Т / [ФСН] 02-05 / [ТП] 425 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ООО 
"Архсвет" ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.014 0.016 0.019 0.022 0.024 0.027

549
ООО "Архсвет" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 6-
14-17 ] ПС 110 кВ №14 0.014 0.018 0.023 0.027 0.032 0.036 0.041 0.046

550
ООО "Архсвет" [ ПС-79 "Лесозавод №3" 35/6 / [СШСН] ВВ-6 1Т 
/ [ФСН] 79-02 (аб) ] ПС 110 кВ №1 0.008 0.009 0.010

551

ООО "Архсвет" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-3Т / 
[ФСН] 10-01-27 / РП-03 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
03-09 / КТПН АТМ-Авто / РУ-10кВ ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.011 0.013 0.014

552

ООО "Архсвет" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 
6-01-22 / РП-01 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-01-27 / 
[ТП] 3(аб.) / [СШНН] РУ-0,4 кВ  (ООО "Архсвет") ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.013 0.015 0.018 0.020 0.022

553

ООО "Архсвет" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-
14-38 / РП-11 / Секция шин СН / РП-11-09 / РП-11 / КЛ-0,4 кВ 
ТСО ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.014 0.018 0.021 0.025 0.029 0.032 0.036

554
ООО "Архсвет" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-1Т / 66-21 ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.040 0.080 0.120 0.160 0.200 0.240 0.280 0.320 0.360 0.400

555 ООО "Архсвет" [ ПС-71 35/6 "ГРК" / СШ-СН1 ООО "АСК" ] ПС 110 кВ №7 0.054 0.082 0.109 0.136 0.163 0.190 0.218 0.245 0.272

556

ООО "Архсвет" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-
07-06 / [ТП] РП-07 / [СШНН] РУ-0,4 кВ РП №7 АРЭС 1сш ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.018 0.023 0.029 0.035 0.041 0.047 0.053 0.058

557

ООО "Архсвет" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-2Т / [ФСН] 02-27 / РП-07 / 2 с.ш. 10кВ / РП-07-03 / РП-07 /  
РУ-0,4 кВ РП№7 АРЭС 2 сш ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.014 0.018 0.023 0.028 0.032 0.037 0.041 0.046

558
ООО "Архсвет" [ ПС-68 "Промузловая" 35/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 68-02 / ТП речпорта 2 (аб.) / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.025 0.038 0.050 0.063 0.075 0.088 0.101 0.113 0.126

559
ООО "Архсвет" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-09 
(аб) ] ПС 110 кВ №13 0.010 0.014 0.017 0.020 0.024 0.027 0.030 0.034

560
ООО "Архсвет" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / 66-18 (аб) ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.038 0.077 0.115 0.154 0.192 0.231 0.269 0.307 0.346 0.384

561
ООО "Архсвет" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-2Т / 02-42 (аб) ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.026 0.040 0.053 0.066 0.079 0.092 0.105 0.119 0.132

562
ООО "Архсвет" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-
14-08 / [ТП] 187 / РУ-0,4кВ ] ПС 110 кВ №14 0.007 0.008 0.009

563
ООО "Архсвет" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-
2Т / [ФСН] 12-14 / [ТП] 236(аб.) / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.011 0.013 0.014 0.016

564
ООО "Архсвет" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-02 / 
[ТП] 309 / РУ-0,4кВ ] ПС 110 кВ №13 0.010 0.011 0.013

565
ООО "Архсвет" [ ПС-07 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 07-
14 АРЭС / [ТП] 365 (аб.) / РУ-0,4 кВ (ООО "АСК") ] ПС 110 кВ №7 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017

566
ООО "Архсвет" [ ПС-09Н 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 
10-09-11 (аб) ] ПС 110 кВ №9Н 0.028 0.043 0.057 0.071 0.085 0.099 0.114 0.128 0.142
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567

ООО "Архсвет" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-16 / [ТП] 
415 / РУ-0,4 кВ (ООО АСК) ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.017 0.021 0.025 0.029 0.033 0.037 0.041

568
ООО "Архсвет" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 05-08 ТП 316 / [ТП] 316 / РУ-0,4 кВ  ] ПС 110 кВ №1 0.009 0.010 0.011

569 ООО "Архсвет" [ ПС "БОПС" 35/6 / СШ-СН-1 ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.084 0.167 0.251 0.334 0.418 0.501 0.585 0.668 0.752 0.836

570
ООО "Архсвет" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-1Т / 02-41 (аб) ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.021 0.032 0.042 0.053 0.063 0.074 0.084 0.095 0.105

571

ООО "Архсвет" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-
14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-04-06 / [ТП] 
246(аб.) / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.020 0.027 0.033 0.040 0.047 0.053 0.060 0.067

572

ООО "Архсвет" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-1Т / [ФСН] 66-05 / РП-17 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-
17-07 / [ТП] 1022 / [СШНН] РУ-0,4 кВ (ООО "Архсвет") ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.010 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

573
ООО "Архсвет" [ ПС-79 "Лесозавод №3" 35/6 / [СШСН] ВВ-6 1Т 
/ [ФСН] 79-04 (аб) ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.014 0.017 0.021 0.024 0.028 0.031 0.035

574
ООО "Архсвет" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-
2Т / [ФСН] 12-14 / [ТП] 210 (аб.) / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.009 0.010 0.011

575
ООО "Архсвет" [ ПС-24 "Белая гора" 35/6 / СШ-СН2 / [ФСН] 
ф.Холодильник / [ТП] 379 / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.010 0.014 0.017 0.021 0.024 0.028 0.031 0.035

576 ООО "Архсвет" [ ПС-СЦБК / СШ-ВН ] ПС 110 кВ СЦБК 0.224 0.448 0.672 0.896 1.120 1.343 1.567 1.791 2.015 2.239

577
ООО "Архсвет" [ ПС-24 "Белая гора" 35/6 / МВ-35-1Т / ВЛ-35 
Промузловая-1, 2 ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.037 0.074 0.111 0.148 0.185 0.222 0.259 0.296 0.333 0.370

578
ООО "Архсвет" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 
6-01-20 / [ТП] 60(аб.) / ТЦ "Прага" ] ПС 110 кВ №1 0.008 0.009 0.010

579
ООО "Архсвет" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-
6-2Т / [ФСН] 06-42 / 485 / РУ-0,4кВ (ООО "АСК") ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.011 0.015 0.018 0.022 0.026 0.029 0.033 0.037

580
ООО "Архсвет" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-3Т / 
[ФСН] 10-01-25 / 77 (ООО "АСК") / РУ-10 кВ (ООО Архсвет") ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.011 0.012

581

ООО "Архсвет" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 6-
14-19 / [ТП] 98 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / РУ-0,4 кВ (смежная 
сетевая) ] ПС 110 кВ №14 0.009 0.010 0.011

582
ООО "Архсвет" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 
6-01-27 / 209 (ООО АСК) / РУ-6кВ ] ПС 110 кВ №1 0.026 0.034 0.043 0.051 0.060 0.068 0.077 0.085

583

ООО "Архсвет" [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 18-13 / [ТП] СОТ Строитель [268/250кВА] [аб] / РУ-10 кВ 
] ПС 110 кВ №7 0.014 0.019 0.023 0.028 0.033 0.037 0.042 0.047
Вторичный получатель команд АО "Архангельский ЦБК"

584 ЗАО "Архангельский фанерный завод"
ГРУ-6 кВ ТЭС-1 АО 
"Архангельский ЦБК" 0.085 0.170 0.255 0.340 0.425 0.510 0.595 0.680 0.765 0.850

585 ЗАО "Архангельский фанерный завод"
ГРУ-6 кВ ТЭС-1 АО 
"Архангельский ЦБК" 0.115 0.230 0.344 0.459 0.574 0.689 0.803 0.918 1.033 1.148

ПО АЭС Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" 
(ППК)

586

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 
74 / РУ-0,4 кВ / Труда 21,23 ] ПС 110 кВ №55 0.011 0.012 0.013



I II III IV V VI VII VIII IX X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N п/п Потребитель Наименование подстанции Очередь ограничения, МВт

587

ООО "РОС" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 111 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
К.Маркса 47, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.008

588

ООО "Финансгруп" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 240-1 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Стройка ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.006

589

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 79 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Труда 15, столовая ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006

590

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 67 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Труда 29 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.007

591

ООО "Агроторг" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 76 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Воронина 2, к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.008

592

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 
74 / РУ-0,4 кВ / Труда 17 ] ПС 110 кВ №55 0.005 0.006 0.006

593

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 
81 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Орджоникидзе 11 ] ПС 110 кВ №55 0.008 0.009 0.010

594

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 
72 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Воронина 10 ] ПС 110 кВ №55 0.005 0.006 0.006

595

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 236-1 / РУ-0,4 
кВ / Чеснокова 14 ] ПС 110 кВ Южная 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

596

СНТ "Пеньки" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-32 (РП-8-1) / РП-08-05  / ВЛ-10 кВ РП-8-05  / 
ПКУ-Двина-1 / Т- КТП-2 Пеньки ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021 0.023

597

МБОУ "СОШ № 28" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 67-03 (РП-11-1) / [ТП] 212-2 / РУ-0,4 кВ / Школа, щит 
1 ] ПС 110 кВ Южная 0.010 0.012 0.013

598

ООО "Агроторг"  [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 63 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Тургенева 6 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.007

599
ООО "РМС" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 247-2 / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.030 0.045 0.059 0.074 0.089 0.104 0.119 0.134 0.149

600
АО "ПЖРЭП" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 
(РП-3) / [ТП] 90 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Орджоникидзе 14 ] ПС 110 кВ №55 0.005 0.005

601

АО "Тандер" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 236-1 / РУ-0,4 кВ / Морской 56, 2 
этаж, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.005 0.006 0.006

602

ООО "РОС" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 112 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Морской 8, к.1,2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.008 0.009 0.010



I II III IV V VI VII VIII IX X
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603
ООО "СКФ "Диал" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-3Т / [ФСН] 
38-41 (РП-5) / РП-5-2 / РУ-10 КВ ] ПС 110 кВ №38 0.011 0.015 0.019 0.023 0.027 0.031 0.034 0.038

604
ООО "Грин Лайн" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-3Т / [ФСН] 
38-41 (РП-5) / [ТП] 227 / РУ-0,4 кВ / Теплицы ] ПС 110 кВ №38 0.011 0.014 0.016 0.018 0.021 0.023

605

СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 246-2 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Победы 86, к.2, под.1-5 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018

606

СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-
10-1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 26 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-
0,4 кВ Полярная от ТП-26 ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.005

607

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 
71 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / К.Маркса 15 ] ПС 110 кВ №55 0.005 0.006

608

АО "Открытие"  (ЖКХ плюс) [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 62 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Ломоносова 53 (ДЮТ) ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.007

609

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 89 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Орджоникидзе 20 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006

610
ООО "ЖКХ-Норд" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т 
/ [ФСН] 67-03 (РП-11-1) / [ТП] 214-2 / РУ-0,4 кВ / Труда 57, к.2 ] ПС 110 кВ Южная 0.016 0.022 0.027 0.032 0.038 0.043 0.049 0.054

611
ТСЖ "Труда 57" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-03 (РП-11-1) / [ТП] 214-2 / РУ-0,4 кВ / Труда 57, к.2 ] ПС 110 кВ Южная 0.007 0.008 0.009

612

ПАО "Ростелеком" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 200-2 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / АТС, щит 4, к.1,2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.013 0.016 0.019 0.021 0.024 0.026

613

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 215-2 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Лебедева 13, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.008

614

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 207-2 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Юбилейная 35, 1-6 под. ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

615

ТСЖ "Народная-10" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-3Т / [ФСН] 
38-41 (РП-5) / [ТП] 218-1 / РУ-0,4 кВ / Народная 10а / Народная 
10 ] ПС 110 кВ №38 0.011 0.013 0.014

616

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 
27-05 (ТП-158) / [ТП] 158 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Морской 41а, к.1 
] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.008 0.009 0.010

617

ООО "Паркет" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-
44 (РП-2) / [ТП] 100-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Гагарина 13 (СГА), 
к.1 ] ПС 110 кВ №38 0.010 0.014 0.017 0.021 0.024 0.027 0.031 0.034

618

ЧОУ ВО СГА  [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-
44 (РП-2) / [ТП] 100-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Гагарина 13 (СГА), 
к.1 ] ПС 110 кВ №38 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

619
ООО "ЖЭК № 1" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 248-1 / ТП-248-1 ] ПС 110 кВ Южная 0.012 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.029
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620

СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 200-1 / РУ-0,4 
кВ / Кирилкина 6/1, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.008 0.009 0.010

621

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 102 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Комсомольская 51 ] ПС 110 кВ №38 0.011 0.013 0.014

622
население [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-44 (РП-
2) / [ТП] 102 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Комсомольская 51 ] ПС 110 кВ №38 0.006 0.007 0.008

623

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 103 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Железнодорожная 21а ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006

624
ООО "ЖК "Парк" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 
38-32 (РП-1) / [ТП] 12 / РУ-0,4 кВ / Стройплощадка Парк ] ПС 110 кВ №38 0.006 0.006 0.007

625

ООО "Сезон" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-01 (Волна) / [ТП] 240-2 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
К. Маркса 58/4Б (магазин), к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.015 0.019 0.023 0.027 0.031 0.034 0.038

626

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 219-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Труда 58, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.006 0.007 0.008

627
ФГКУ "Специальное управление ФПС № 18 МЧС России" [ ПС-
55 110/10 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 55-38 (аб) ] ПС 110 кВ №55 0.010 0.012 0.013

628
АО "СПО "Арктика" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-4Т / 
[ФСН] 55-38 (аб) ] ПС 110 кВ №55 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

629
СМУП "Горсвет" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 55-
38 (аб) ] ПС 110 кВ №55 0.011 0.013 0.015 0.016

630
ООО "ГТ "Север" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 
55-38 (аб) ] ПС 110 кВ №55 0.011 0.013 0.015 0.016

631
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России  [ ПС-55 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-4Т / [ФСН] 55-38 (аб) ] ПС 110 кВ №55 0.023 0.031 0.039 0.047 0.054 0.062 0.070 0.078

632
ООО "Фрезениус нефрокеа" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-4Т 
/ [ФСН] 55-38 (аб) ] ПС 110 кВ №55 0.007 0.008 0.009

633
МБДОУ № 13 "Незабудка" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-4Т / 
[ФСН] 55-38 (аб) ] ПС 110 кВ №55 0.005 0.006 0.006

634
ИП Привалов К.В. [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 
55-38 (аб) ] ПС 110 кВ №55 0.006 0.007 0.008

635
СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 55-38 (аб) ] ПС 110 кВ №55 0.006 0.007 0.008

636
ПАО Мегафон [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 55-
38 (аб) ] ПС 110 кВ №55 0.008 0.009 0.011

637
ИП Мухина Л.В. [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 55-
38 (аб) ] ПС 110 кВ №55 0.006 0.007 0.007

638

ООО "94 квартал" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 240-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
/ Арктическая 2а ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

639

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 79 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / К.Маркса 20, к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.006
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640

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 215-2 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Победы 60, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.008 0.009 0.009

641

население [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-
2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 215-2 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Победы 60, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.009 0.010 0.011

642

ООО "Компания "Мясные продукты" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-3Т / [ФСН] 38-41 (РП-5) / РП-7, яч.4 / РП-7, яч.4 / ВЛ-10 
РП-7, яч.4 ] ПС 110 кВ №38 0.022 0.029 0.036 0.043 0.051 0.058 0.065 0.072

643

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 
15 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Железнодорожная 7 ] ПС 110 кВ №38 0.006 0.007 0.008

644

ООО "Техно" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 60 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
К.Маркса 5а, к.2,3 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

645
СТ "Лисьи борки" [ ПС-36 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 
36-18 (Шихариха) / КТП-СОТ Лисьи борки 2 / ВЛ-10 кВ ] ПС 110 кВ №36 0.010 0.011 0.012

646

ООО "РОС" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 110 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Морской 20 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

647

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 84 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Труда 44, к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.007

648
ООО "Алина" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 
(РП-3) / [ТП] 97 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Чехова 20, кафе ] ПС 110 кВ №55 0.006 0.007 0.008

649

УМВД России по АО [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 11 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Индустриальная 26 (УВД) ] ПС 110 кВ №38 0.007 0.007 0.008

650

АО "ПЖРЭП" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 145 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Первомайская 56 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.006

651

ООО "РОС" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 110 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Морской 16, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.007

652

АО "Открытие"  (ЖКХ плюс) [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 110 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Ломоносова 104, к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.036 0.041

653

ИП Веревкин Олег Михайлович  [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-15 (КОС) / [ТП] 156 / 
ТП-156 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.022 0.030 0.037 0.045 0.052 0.060 0.067 0.075

654

ООО "Горизонт" (ЖилЦентр) [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 36 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Торцева 
55 ] ПС 110 кВ №38 0.009 0.010 0.011
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655

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 76 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Первомайская 49 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.012 0.013

656

ООО "Омега Строй" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-37 (ТП-204-2) / [ТП] 238-2 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Морской 67 (СЭС), 2 секция ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.007

657

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской 
области" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-
2Т / [ФСН] 27-37 (ТП-204-2) / [ТП] 238-2 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Морской 67 (СЭС), 2 секция ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006

658

ООО "168 квартал" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 67-06 (РП-11-2) / [ТП] 244-1 / [СШНН] РУ- 0,4 кВ / 
Стройплощадка 168 Квартал ] ПС 110 кВ Южная 0.009 0.010 0.012

659

СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 237-2 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Чеснокова 4 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006

660

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 
27-05 (ТП-158) / [ТП] 158 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Морской 41 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.006

661

АО "ПЖРЭП" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / 199-2 / РУ-0,4 кВ / Арх.шоссе 87, 
к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.008

662

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 88 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Морской 5 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.010 0.012 0.013 0.014

663

АО "ПЖРЭП" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 145 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Портовая 9 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.006 0.007

664
ООО "Венас" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-15 (КОС) / [ТП] 156 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.013 0.017 0.021 0.025 0.030 0.034 0.038 0.042

665

ООО "Прайм Инвест" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-15 (КОС) / [ТП] 156 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.006

666

ИП Киселев Сергей Викторович [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-15 (КОС) / [ТП] 156 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.006

667

ГБОУ АО "Северодвинская специальная коррекционная 
общеобразовательная школа-интернат"   [ ПС-38 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 52 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ / Школа, сила ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006

668

ГБОУ АО "Северодвинская СКОШИ" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 52 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Школа, сила ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006

669

СНТ "Тайга" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-32 (РП-8-1) / РП-08-05  / ВЛ-10 кВ РП-8-05  / 
КТП-СОТ Тайга-1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.013 0.014 0.016
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670

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / 67-28 (РП-12-2) / РП-12-2; 12-8 / РП-12-2; 12-8 / ВЛ-10 РП-12-
2; 12-8 / [ТП] 216-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Победы 44а, ВРУ-1, 
к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.012 0.013

671
АО "Тандер" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 
(РП-3) / [ТП] 97 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Южная 144 ] ПС 110 кВ №55 0.005 0.006 0.007

672

АО "Открытие"  (ЖКХ плюс) [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 97 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Южная 
144 ] ПС 110 кВ №55 0.005 0.006 0.006

673

АО "ПЖРЭП" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-17 (ТП-96) / [ТП] 96 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Труда 16, к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.006 0.007

674

АО "Тандер" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-17 (ТП-96) / [ТП] 96 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Труда 16, к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.008 0.009 0.010

675
ООО "Квартал" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 219-1 / КЛ-10 кВ / КТП-253 ] ПС 110 кВ Южная 0.010 0.011 0.012

676

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 219-2 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Лебедева 1б, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.007

677

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 
106 / РУ-0,4 кВ / Ломоносова 73, к.2 ] ПС 110 кВ №55 0.008 0.009 0.010

678

АО "Открытие"  (ЖКХ плюс) [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 97 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Южная 
142, к.1 ] ПС 110 кВ №55 0.008 0.009 0.010

679

АО "Открытие"  (ЖКХ плюс) [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 62 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Тургенева 4 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.007

680
ИП Боченков М.А. [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 
55-37 (РП-3) / [ТП] 91 / РУ-0,4 кВ / Орджоникидзе 8, кафе ] ПС 110 кВ №55 0.005 0.006

681

ИП Митягин В.В. [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-29 (РП-12-1) / РП-12-1 / РП-12-1 / ВЛ-10 РП-12-1 / 
[ТП] 250-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Победы 51, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.005 0.006 0.006

682

ООО "ЖКХ-Норд" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т 
/ [ФСН] 67-29 (РП-12-1) / РП-12-1 / РП-12-1 / ВЛ-10 РП-12-1 / 
[ТП] 250-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Победы 51, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.005 0.006 0.007

683
ООО "Ринг" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 
(РП-3) / [ТП] 91 / РУ-0,4 кВ / Орджоникидзе 8, к.2 (Двина) ] ПС 110 кВ №55 0.009 0.010 0.011

684

ИП Януков Алексей Викторович [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-
10-2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 91 / РУ-0,4 кВ / Орджоникидзе 
8, к.2 (Двина) ] ПС 110 кВ №55 0.005 0.006 0.007

685
АО "Тандер" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 
(РП-3) / [ТП] 91 / РУ-0,4 кВ / Орджоникидзе 8, к.2 (Двина) ] ПС 110 кВ №55 0.005 0.006

686

ООО "Северпрод" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 
55-37 (РП-3) / [ТП] 91 / РУ-0,4 кВ / Орджоникидзе 8, к.2 (Двина) 
] ПС 110 кВ №55 0.011 0.012 0.014
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687
ООО "Квартет" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-
44 (РП-2) / [ТП] 100-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Мэрия, пристройка ] ПС 110 кВ №38 0.008 0.009 0.010

688

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 245-1 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Победы 76, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.006 0.007 0.008

689

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 
81 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / К.Маркса 25 ] ПС 110 кВ №55 0.008 0.009 0.010

690

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 217-2 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Победы 48, к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.012 0.014 0.015

691

ООО "Горизонт" (ЖилЦентр) [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 36 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Торцева 
53 ] ПС 110 кВ №38 0.006 0.007 0.008

692
ООО "РМС" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 247-1 / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.013 0.015 0.018 0.020 0.022

693

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 
80 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Труда 22 ] ПС 110 кВ №55 0.008 0.009 0.010

694

ООО "Горизонт" (ЖилЦентр) [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 60 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Воронина 15, к.1,2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.010 0.011 0.013

695

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
3Т / [ФСН] 38-41 (РП-5) / [ТП] 223-2 / РУ-0,4 кВ / 
Железнодорожная 46 ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006 0.007

696
ООО "Строй Центр" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 
38-32 (РП-1) / [ТП] 2 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №38 0.011 0.013 0.014

697
АО "ПЖРЭП" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 
(РП-3) / [ТП] 86 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / К.Маркса 27, КР-2 ] ПС 110 кВ №55 0.009 0.010 0.011

698
ООО "Развитие" (ЖКК 2) [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 53 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / К.Маркса 4 ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006

699

ИП Середин С.Ю. [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 
38-32 (РП-1) / [ТП] 103 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Железнодорожная 
19 ] ПС 110 кВ №38 0.010 0.012 0.013 0.014

700

ИП Середин Сергей Юрьевич [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 103 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Железнодорожная 19 ] ПС 110 кВ №38 0.010 0.012 0.013 0.015

701

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 
72 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Воронина 8 ] ПС 110 кВ №55 0.008 0.009 0.010

702
АО "ПЖРЭП" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 
(РП-3) / [ТП] 90 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Орджоникидзе 22, к.1 ] ПС 110 кВ №55 0.007 0.008 0.008

703

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 
72 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / К.Маркса 12 ] ПС 110 кВ №55 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017
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704

ООО "Горизонт" (ЖилЦентр) [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 39 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Индустриальная 53 ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006 0.007

705

АО "ПЖРЭП" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 89 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Орджоникидзе 26 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.008

706

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 89 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Орджоникидзе 26 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.007

707

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 6 / [СШНН]  РУ-0,4 кВ  / 
Ломоносова 7, к.2 ] ПС 110 кВ №38 0.008 0.009 0.010

708

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 102 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Ленина 
41 ] ПС 110 кВ №38 0.009 0.010 0.012

709

МБОУ "Лицей № 17" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 70 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ / Воронина 24, к.1 (школа) ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.006 0.007

710 ООО "Развитие" (ЖКК 2) [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / ПС 110 кВ №38 0.005 0.006 0.006

711

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 67 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Труда 27 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.007

712
ПАО "ТГК-2" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 246-1 / РУ-0,4 кВ / ЦТП, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.005 0.006 0.006

713

СНТ "Тайга" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-32 (РП-8-1) / РП-08-05  / ВЛ-10 кВ РП-8-05  / 
КТП-СОТ Тайга-3 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.008 0.009 0.010

714

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 
80 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Труда 26 ] ПС 110 кВ №55 0.007 0.008 0.008

715

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 236-2 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Чеснокова 16 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.008

716

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 215-2 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Лебедева 15, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006

717

ООО "Агроторг" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 215-2 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / Лебедева 15, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.006

718

ГБУ АО "Северодвинский реабилитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями "Ручеек" [ ПС-67 "Южная" 
110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 234-1 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Чеснокова 18а, к.2 (д/к) ] ПС 110 кВ Южная 0.008 0.009 0.010

719

ООО "Фрост" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-01 (Волна) / [ТП] 243-1 / [СШНН] ТП-243-1 / 
РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

720
АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
3Т / [ФСН] 38-41 (РП-5) / [ТП] 225-2 / РУ-0,4 кВ / Пионерская 41 ПС 110 кВ №38 0.007 0.008 0.008
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721
ООО "ЖКХ-Норд" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т 
/ [ФСН] 67-06 (РП-11-2) / [ТП] 244-1 / [СШНН] РУ- 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Южная 0.006 0.006

722

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 67-06 (РП-11-2) / [ТП] 244-1 / 
[СШНН] РУ- 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Южная 0.010 0.012 0.013 0.015

723

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 67-06 (РП-
11-2) / [ТП] 244-1 / [СШНН] РУ- 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Южная 0.005 0.005

724

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 215-2 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Победы 64 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.005

725

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 26 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 
кВ Ленина от ТП-26 ] ПС 110 кВ №38 0.006 0.007 0.008

726

АО "Северодвинск-Молоко"   [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
3Т / [ФСН] 38-41 (РП-5) / РП-7, яч.5 / РП-7, яч.5 / ВЛ-10 РП-7, 
яч.5 ] ПС 110 кВ №38 0.020 0.031 0.041 0.051 0.061 0.072 0.082 0.092 0.102

727

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 76 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Воронина 4 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.006 0.007

728

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / 67-28 (РП-12-2) / РП-12-2; 12-8 / РП-12-2; 12-8 / ВЛ-10 РП-12-
2; 12-8 / [ТП] 217-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Труда 66, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.006 0.007 0.008

729

ООО "Горизонт" (ЖилЦентр) [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 38 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Ленина 
16/1 ] ПС 110 кВ №38 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

730

ООО "СЗ "Строй Центр-2" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 67-03 (РП-11-1) / РП-11-1 / РУ-10 кВ / ВЛ-10 
РП-11-1 / РП-11-1 / Стройплощадка Альфа-Строй ] ПС 110 кВ Южная 0.009 0.010 0.011

731

ООО "Альфа-Строй" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 67-03 (РП-11-1) / РП-11-1 / РУ-10 кВ / ВЛ-10 РП-11-1 
/ РП-11-1 / Стройплощадка Альфа-Строй ] ПС 110 кВ Южная 0.012 0.013 0.015 0.017

732

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 5 /  РУ-0,4 кВ  / Железнодорожная 23а, 
к.1,2 ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.005

733

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 209-2 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Лебедева 2, к.1,2, под.3-7 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.013 0.016 0.020 0.023 0.026 0.029 0.033

734

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 247-2 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Морской 85, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.013 0.016 0.019 0.021 0.024 0.026

735

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 
27 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ Лесная от ТП-27 ] ПС 110 кВ №38 0.006 0.006

736

ООО "УК "Сармат" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 
38-44 (РП-2) / [ТП] 27 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ Лесная от 
ТП-27 ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006 0.006
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737

ООО "ЖКХ-Норд" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т 
/ 67-28 (РП-12-2) / РП-12-2; 12-8 / РП-12-2; 12-8 / ВЛ-10 РП-12-2; 
12-8 / [ТП] 250-2 / РУ-0,4 кВ / Победы 43 ] ПС 110 кВ Южная 0.009 0.010 0.011

738 СНТ "Зеленый бор" [ ПС "Карьер" 35/6 / ВЛ-35 кВ Карьер ] ПС 110 кВ Северодвинская 0.013 0.016 0.019 0.022 0.025 0.029 0.032

739

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / 67-28 (РП-12-2) / РП-12-2; 12-8 / РП-12-2; 12-8 / ВЛ-10 РП-12-
2; 12-8 / [ТП] 216-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Победы 46 ] ПС 110 кВ Южная 0.006 0.007 0.008

740

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 207-1 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Юбилейная 37, к.2, 1-2 под. ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.014 0.017 0.020 0.022 0.025 0.028

741

АО "ПЖРЭП" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 176 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Арх.шоссе 81, к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.008 0.009 0.009

742

СНТ Колос [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-
1Т / [ФСН] 27-32 (РП-8-1) / РП-08-05  / ВЛ-10 кВ РП-8-05  / КТП-
СОТ Колос ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006

743

ООО "Горизонт" (ЖилЦентр) [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 60 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / К.Маркса 7 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

744

АО "ПЖРЭП" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 145 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Портовая 15 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.006 0.007

745

МБОУ "Северодвинская гимназия №14" [ ПС-38 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 49 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ / Школа № 14, сила ] ПС 110 кВ №38 0.006 0.006 0.007

746

ООО "РОС" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 111 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
К.Маркса 49 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.008

747

ООО "РОС" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 111 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
К.Маркса 51 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006

748

ИП Моданов В.В. [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 144 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Первомайская 60,к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006

749

ИП Веревкин Олег Михайлович  [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 144 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Первомайская 60,к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.006

750

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 70 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Воронина 28 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.012 0.013

751

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 215-2 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Победы 50, к.3,4 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.013 0.014 0.016

752

ОАО "Северодвинская типография" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-3Т / [ФСН] 38-41 (РП-5) / [ТП] 228 / РУ-0,4 кВ / Щитовая 
(типография), ф.1 ] ПС 110 кВ №38 0.006 0.006 0.007
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753

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 234-2 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Юбилейная 57а, к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

754

АО "ПЖРЭП" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 176 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Орджоникидзе 2а, корп.1, к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.009 0.011 0.012

755

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 
13 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ Торцева от ТП-13 ] ПС 110 кВ №38 0.008 0.008 0.009

756

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 235-1 / РУ-0,4 
кВ / Юбилейная 49, к.1,2 ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.013 0.016 0.019 0.021 0.024 0.027

757

ООО "Строй Центр" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 235-1 / РУ-0,4 кВ / Юбилейная 
49, к.1,2 ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.013 0.014

758
ИП Еранян М.А. [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-3Т / [ФСН] 38-
41 (РП-5) / [ТП] 218-1 / ТП-218-1 ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006

759
ГСК "Планета" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-3Т / [ФСН] 38-
41 (РП-5) / [ТП] 218-1 / ТП-218-1 ] ПС 110 кВ №38 0.010 0.011 0.013

760
ИП Синельников К.Ю. [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-3Т / 
[ФСН] 38-41 (РП-5) / [ТП] 218-1 / ТП-218-1 ] ПС 110 кВ №38 0.008 0.009 0.010

761
СНТ "Беломор" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-23 (СОТ Беломор) ] ПС 110 кВ Южная 0.023 0.030 0.038 0.045 0.053 0.060 0.068 0.075

762
СНТ "Север" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-23 (СОТ Беломор) ] ПС 110 кВ Южная 0.020 0.026 0.033 0.039 0.046 0.052 0.059 0.065

763
СНТ "Высота" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-23 (СОТ Беломор) ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.012 0.013

764
ЗАО "Акатех-Норд" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 67-23 (СОТ Беломор) ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.012 0.014 0.015

765

АО "ПЖРЭП" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 87 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
К.Маркса 35 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.008 0.009 0.010

766

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 208-2 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Юбилейная 27 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.008

767
СНТ"Никольское" [ ПС-36 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 36-18 (Шихариха) / КТП-СОТ Никольское 1 / ВЛ-10 кВ ] ПС 110 кВ №36 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

768

СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 245-1 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Кирилкина 8 ] ПС 110 кВ Южная 0.010 0.012 0.013 0.015

769

ИП Шипицын А.В. [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 65 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ / Ломоносова 71а (автопавильон) ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.006

770

ООО "Агроторг"  [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 144 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Архангельской шоссе 65, к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.009 0.010 0.011
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771

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 
71 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Воронина 22 ] ПС 110 кВ №55 0.012 0.013 0.015 0.017 0.019

772
ГСК № 8 "Коммунальник" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-15 (КОС) / [ТП] 171 / ТП-171 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.006 0.007

773
ГСК "Строитель" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-15 (КОС) / [ТП] 171 / ТП-171 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.013 0.015 0.016

774

ООО "Фирма "Ремстройуслуги" [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-15 (КОС) / [ТП] 171 / 
ТП-171 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

775
ООО "Россиянка плюс" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-3Т / 
[ФСН] 38-41 (РП-5) / [ТП] 223-2 / РУ-0,4 кВ / Южная 2, к.2 ] ПС 110 кВ №38 0.006 0.007 0.008

776
АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
3Т / [ФСН] 38-41 (РП-5) / [ТП] 223-2 / РУ-0,4 кВ / Южная 2, к.2 ] ПС 110 кВ №38 0.007 0.008 0.008

777
СМУП "ЖКХ" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-
32 (РП-1) / [ТП] 136 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №38 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

778
ООО "ПСК Стройпарк" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 136 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №38 0.007 0.007 0.008

779
ООО "УК "Сармат" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 
38-32 (РП-1) / [ТП] 136 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №38 0.008 0.009 0.010

780

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / 67-28 (РП-12-2) / РП-12-2; 12-8 / РП-12-2; 12-8 / ВЛ-10 РП-12-
2; 12-8 / [ТП] 217-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Победы 40, к.1,2 ] ПС 110 кВ Южная 0.007 0.008 0.009

781

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 37-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Советская 50/12, Сбербанк ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006

782
ИП Ергина А.А. [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-3Т / [ФСН] 38-
41 (РП-5) / РП-5-2 / РП-5-2 / ВЛ-10 РП-5-2 ] ПС 110 кВ №38 0.006 0.006 0.007

783

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 
27-05 (ТП-158) / [ТП] 158 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Морской 41б, 
к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.012 0.014 0.017 0.019 0.022 0.024

784

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / 
[ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 90 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Орджоникидзе 32 ] ПС 110 кВ №55 0.005 0.006 0.006

785

ООО "СМУ 19 г. Северодвинска" [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-01 (Волна) / [ТП] 240-2 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

786

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 1 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Беломорский 9 (эл/плиты) ] ПС 110 кВ №38 0.008 0.009 0.010

787

СНТ "Двина-1" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-32 (РП-8-1) / РП-08-05  / ВЛ-10 кВ РП-8-05  
/ ПКУ-Двина-1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.015 0.018 0.022 0.026 0.030 0.033 0.037
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788

СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 246-1 / РУ-0,4 
кВ / М.Кудьма 11, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.008 0.009 0.010

789

ООО "РОС" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 112 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Морской 10 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006

790

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 69 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Ломоносова 70 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.007

791

ООО "Гипер" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 217-2 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Торговый центр ООО Гипер ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.017 0.023 0.028 0.034 0.040 0.045 0.051 0.057

792

ИП Роздухов М.Е. [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 217-2 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Торговый центр ООО Гипер ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 0.050

793

ООО "УК "Гипер" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 217-2 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Торговый центр ООО Гипер ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.035 0.039

794

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 145 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Первомайская 58, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.008

795

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 209-2 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Юбилейная 25, стр.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.008 0.009 0.010

796

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 216-2 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Лебедева 7, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.007

797

СНТ "Тайга" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-32 (РП-8-1) / РП-08-05  / ВЛ-10 кВ РП-8-05  / 
КТП-СОТ Тайга-2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.010 0.011 0.013 0.014

798
ООО "ВИБС-Инвест" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 67-03 (РП-11-1) / [ТП] 244-2 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.013 0.015 0.018 0.020 0.022

799
ООО "Развитие" (ЖКК 2) [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 48 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Торцева ] ПС 110 кВ №38 0.010 0.011 0.013 0.014

800

АО "Открытие"  (ЖКХ плюс) [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 65 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Ломоносова 69а, к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.007

801

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 85 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Труда 38 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.008 0.009 0.010

802

АО "ПЖРЭП" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 176 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Первомайская 69 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.007 0.008

803
СНТ"Никольское" [ ПС-36 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 36-18 (Шихариха) / КТП-СОТ Никольское 2 / ВЛ-10 кВ ] ПС 110 кВ №36 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018
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804

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 
52 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Торцева 75 ] ПС 110 кВ №38 0.011 0.012 0.014

805

АО "Открытие"  (ЖКХ плюс) [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 63 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Ломоносова 61 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.006 0.007

806

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 246-1 / РУ-0,4 
кВ / Победы 92, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.005 0.006

807

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 70 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Воронина 32 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.006 0.007

808

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
3Т / [ФСН] 38-41 (РП-5) / [ТП] 230 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Комсомольская 31, к.1 ] ПС 110 кВ №38 0.008 0.009 0.010

809

ИП Януков Алексей Викторович [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 208-1 / РУ-0,4 
кВ / Лебедева 8, к.1,2 (торговый центр) ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.013 0.015 0.017 0.020 0.022

810

АО "Северодвинский Торговый центр" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 208-1 / РУ-0,4 
кВ / Лебедева 8, к.1,2 (торговый центр) ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.012 0.014

811

АО "Тандер" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 208-1 / РУ-0,4 кВ / Лебедева 8, 
к.1,2 (торговый центр) ] ПС 110 кВ Южная 0.005 0.006 0.006

812

ООО "ЖКХ-Норд" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т 
/ [ФСН] 67-03 (РП-11-1) / [ТП] 212-2 / РУ-0,4 кВ / Юбилейная 
13а, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.006 0.007 0.008

813

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 77 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Первомайская 55 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006

814

СНТ Родник [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-45 (РП-8-2) / РП-08-06 / РП-08-06 / ВЛ-10 РП-8-
06 / КТП-СОТ Родник ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.009 0.010 0.011

815

ООО "Рябинка" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 79 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Труда 9, столовая ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017

816

АО "ПЖРЭП" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 89 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Ломоносова 100, к. 1,2  ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.028

817

ООО "МС29" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 89 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Ломоносова 100, к. 1,2  ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.007

818

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 
74 / РУ-0,4 кВ / К.Маркса 19/5 ] ПС 110 кВ №55 0.006 0.006
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819

АО "ПЖРЭП" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 89 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Орджоникидзе 24 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

820

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 
15 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Железнодорожная 5 ] ПС 110 кВ №38 0.007 0.008 0.009

821

АО "ПЖРЭП" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-17 (ТП-96) / [ТП] 96 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
К.Маркса 24, к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.006

822

АО "ПЖРЭП" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 144 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Портовая 13, к.1,2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.006

823

АО "Никольское" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-17 (ТП-96) / [ТП] 107А-2 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / Ресторан, сила, ввод-2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017

824

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 84 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Ломоносова 78, к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.007

825

ЗАО "Северная империя" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-2Т / [ФСН] 67-06 (РП-11-2) / [ТП] 244-1 / [СШНН] РУ- 0,4 кВ 
/ АЗС "Северная Империя" ] ПС 110 кВ Южная 0.009 0.010 0.011

826

ПАО СК " Росгосстрах" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 136 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Столовая, 
вентиляция ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006

827
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 164 "Русэнергосбыт" / ТП-164 ] ПС 110 кВ №38 0.010 0.012 0.015 0.017 0.019 0.021

828

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 103 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Дренаж, 
теплосети ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006 0.007

829

АО "ПЖРЭП" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / 199-2 / РУ-0,4 кВ / Арх.шоссе 83, 
к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.007

830

СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 237-2 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Морской 64, к.1,2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006

831

МБОУ "СОШ № 3" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 
38-32 (РП-1) / [ТП] 5 /  РУ-0,4 кВ  / Железнодорожная 21в, к.3,4 
(КР-2 Школа) ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006

832

АО "ПЖРЭП" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 87 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
К.Маркса 45 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

833

МБОУ "СОШ № 22" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / 
[ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 86 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / К.Маркса 33, 
к.1,2 (школа) ] ПС 110 кВ №55 0.006 0.006 0.007

834

СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 234-2 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Юбилейная 61, к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009
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835
ПАО "ТГК-2" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-47 (ПНС-2) ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.021 0.028 0.035 0.042 0.049 0.056 0.062 0.069

836

АО "ПЖРЭП" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 176 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Первомайская 79 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.008 0.009 0.010

837

ИП Середин С.Ю. [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 176 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Первомайская 79 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.008

838

ИП Середин Сергей Юрьевич [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 176 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Первомайская 79 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.007 0.008

839

ООО "ЖКХ-Норд" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т 
/ [ФСН] 67-03 (РП-11-1) / [ТП] 214-2 / РУ-0,4 кВ / Юбилейная 19, 
к.2 ] ПС 110 кВ Южная 0.007 0.008 0.009

840

ИП Букреев Н.И. [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 62 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Чехова 4 (сила) ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.006

841

ИП Серебренников И.А. [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-15 (КОС) / [ТП] 156 / ТП-156 / КЛ-
10 кВ, КТПН-400 кВа (Фукалов) ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006

842

СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 235-2 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Морской 50а ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.009 0.010 0.011

843

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 219-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Труда 60, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.005 0.006

844

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 144 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Архангельской шоссе 63, к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.008

845

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 209-1 / РУ-0,4 
кВ / Юбилейная 23, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.013 0.016 0.019 0.021 0.024 0.027

846
ООО "Диета" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-32 
(РП-1) / [ТП] 136 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Столовая, к.1 ] ПС 110 кВ №38 0.009 0.010 0.011

847

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 208-2 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Юбилейная 29, 1-2 под., к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.014 0.017 0.020 0.022 0.025 0.028

848

ООО "Горизонт" (ЖилЦентр) [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 60 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Воронина 13а ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

849
ИП Абдуллаев Ягуб Бабир оглы [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 106 / РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №55 0.006 0.006 0.007

850
ИП Гусев Э.И. [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-
37 (РП-3) / [ТП] 106 / РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №55 0.006 0.006

851
ООО "Сервисбыт Горбытобъединения" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 106 / РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №55 0.010 0.011 0.013

852
МБОУ ДО "Детско-юношеский центр" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 106 / РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №55 0.005 0.006 0.007
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853

СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 207-2 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Кирилкина 1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.010 0.012 0.013 0.014

854

АО "Тандер" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 207-2 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Кирилкина 1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.008

855

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 84 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Ломоносова 80 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

856

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 
80 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / К.Маркса 23-1 ] ПС 110 кВ №55 0.008 0.009 0.010

857
СМУП "ЖКХ" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-
32 (РП-1) / [ТП] 3 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Советская 9а, к.1 ] ПС 110 кВ №38 0.009 0.010 0.011

858

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 88 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Морской 1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.008

859

ООО "Горизонт" (ЖилЦентр) [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 39 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Индустриальная 51 ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006 0.006

860

АО "Открытие"  (ЖКХ плюс) [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 97 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Чехова 
18, к.2 ] ПС 110 кВ №55 0.005 0.006

861

ГАПОУ АО Архангельский медицинский колледж [ ПС-38 
110/10 / [СШСН] МВ-10-3Т / [ФСН] 38-41 (РП-5) / [ТП] 226-2 / 
РУ-0,4 кВ / Беломорский 80, к.3,4,5 ] ПС 110 кВ №38 0.007 0.008 0.009

862

АО "Открытие"  (ЖКХ плюс) [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 65 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Труда 41 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.006 0.007

863

ООО "ЖКХ-Норд" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 215-2 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Победы 68 к.1,2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006

864

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 145 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Портовая 5 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.006 0.007

865

СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 237-1 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Морской 62, к.1,2 ] ПС 110 кВ Южная 0.007 0.008 0.009

866

СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 211-2 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Кирилкина 15 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.006 0.007

867

ПАО "Ростелеком" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 69 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ / Ломоносова 64 (АТС) ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.008 0.009 0.010

868

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 235-1 / РУ-0,4 
кВ / Юбилейная 59 ] ПС 110 кВ Южная 0.005 0.006
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869

ТСН "Лебедева, дом 10" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 211-2 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Лебедева 10, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.010 0.011 0.013 0.014

870

ООО "РОС" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 110 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Морской 18 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.006 0.007

871

СНТ "Речные просторы"             [ ПС-36 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 36-18 (Шихариха) / КТП- Речные просторы / ВЛ-
10 кВ ] ПС 110 кВ №36 0.006 0.007 0.008

872

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 
52 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Воронина 11 ] ПС 110 кВ №38 0.006 0.006

873

ООО "Развитие" (ЖКК 2) [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 52 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Воронина 11 
] ПС 110 кВ №38 0.006 0.006

874

АО "Никольский посад" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 107А-1 / РУ-0,4 
кВ / ВРУ с АВР-1 Гостиница "Никольский посад" ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.013 0.015 0.016

875

АО "Гостиница "Никольский посад" [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 107А-
1 / РУ-0,4 кВ / ВРУ с АВР-1 Гостиница "Никольский посад" ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.036 0.040

876

ООО "Развитие" (ЖКК 2) [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 27 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Стройплощадка, Ломоносова 36 ] ПС 110 кВ №38 0.006 0.006 0.007

877

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 
81 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Орджоникидзе 13, к.1 ] ПС 110 кВ №55 0.005 0.006 0.007

878

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 219-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Лебедева 1, к.1-1а ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018

879

СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 237-1 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Морской 68, под.3, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.013 0.016 0.020 0.023 0.026 0.030 0.033

880

ООО "Развитие" (ЖКК 2) [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 48 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Советская 60 
] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006

881

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 3 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Советская 16, к.1,2 ] ПС 110 кВ №38 0.008 0.009 0.010

882
АО "ПЖРЭП" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 
(РП-3) / [ТП] 86 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Орджоникидзе 2 ] ПС 110 кВ №55 0.009 0.010 0.011

883
ООО "Агроторг" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-
32 (РП-1) / [ТП] 23 / РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №38 0.010 0.011 0.013

884

ООО "Круг" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 79 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
К.Маркса 20, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.007 0.008
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885

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 67 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Труда 31 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.007

886

СТ "Северное сияние" [ ПС-36 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 36-18 (Шихариха) / КТП-СОТ Северное сияние 2  / ВЛ-10 
кВ  ] ПС 110 кВ №36 0.005 0.005

887

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 216-2 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Лебедева 9, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.010 0.011 0.012

888

ООО "Горизонт" (ЖилЦентр) [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 38 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Индустриальная 56 ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006 0.006

889

ООО "Сезон" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 236-2 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Морской 54, к.3,4 (торг.центр) ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

890

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 85 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Труда 40, к.1,2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.008 0.009 0.010

891

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 215-2 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Лебедева 19 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

892 ГВМК "Моряна" [ ПС-60 "ВОС-2" 35/6 / ВОС-2 35 кВ ] ПС 110 кВ Северодвинская 0.010 0.011 0.012

893

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 246-2 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / М.Кудьма 13, к.3,4 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.013 0.014

894

МБДОУ № 89 "Умка" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / РП-10-2 / РУ-10 кВ / 
ВЛ-10 РП-10-2 / РП-10-2 / РУ-0,4 кВ  / Лебедева 12, к.2 (д/к) ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006

895

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 237-2 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Чеснокова 10, к.1,2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

896

АО "ПЖРЭП" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 144 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Первомайская 64,к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.006 0.007

897

ООО "Аркос-М" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 176 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Арх.шоссе 77, к.1 "ООО Аркос-М" ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

898

ООО "ЖКХ-Норд" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т 
/ [ФСН] 67-03 (РП-11-1) / [ТП] 213 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Победы 
4, общ.блок 1, щит 4 ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.013 0.016 0.018 0.020 0.022

899
ООО "Циркульный" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 110 / [СШНН] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.014 0.016 0.019 0.022 0.025 0.027

900

ИП Захарова Т.И.   [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 110 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Ломоносова 104, к.2 (магазин) ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.010 0.012 0.013

901

УФНС России по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 
38-32 (РП-1) / [ТП] 1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Торцева 4 ] ПС 110 кВ №38 0.007 0.008 0.009
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902

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 3 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ 
Железнодорожная- Республиканская от ТП-3 ] ПС 110 кВ №38 0.006 0.007 0.007

903

АО "ПЖРЭП" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-32 
(РП-1) / [ТП] 3 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ 
Железнодорожная- Республиканская от ТП-3 ] ПС 110 кВ №38 0.006 0.006 0.007

904

ООО "ЖКХ-Норд" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т 
/ [ФСН] 67-03 (РП-11-1) / [ТП] 212-2 / РУ-0,4 кВ / Юбилейная 
13б, к.2 ] ПС 110 кВ Южная 0.008 0.009 0.009

905
АО "ПЖРЭП" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 
(РП-3) / [ТП] 86 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Орджоникидзе 4 ] ПС 110 кВ №55 0.005 0.006

906

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / 
[ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 86 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Орджоникидзе 4 ] ПС 110 кВ №55 0.005 0.006 0.007

907

ООО "РОС" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 110 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Морской 16, п.5-6, к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

908

ИП Никитинский Виктор Валерьянович [ ПС-27 
"Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-07 
(ТП-110) / [ТП] 110 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Морской 16, п.5-6, к.1 
] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.006

909
ООО "ЖКХ-Норд" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т 
/ [ФСН] 67-03 (РП-11-1) / [ТП] 214-2 / РУ-0,4 кВ / Труда 51, к.2 ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.012 0.014 0.015

910
АО "Тандер" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-03 (РП-11-1) / [ТП] 214-2 / РУ-0,4 кВ / Труда 51, к.2 ] ПС 110 кВ Южная 0.006 0.007 0.008

911

ООО "Универмаг Радуга" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 49 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Советская 
56, к.1 (м-н Пять шагов) ] ПС 110 кВ №38 0.011 0.013 0.015 0.018 0.020 0.022

912

ООО "Пять шагов" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 
38-44 (РП-2) / [ТП] 49 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Советская 56, к.1 (м-
н Пять шагов) ] ПС 110 кВ №38 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

913

ИП Середин Сергей Юрьевич [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 49 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Советская 56, к.1 (м-н Пять шагов) ] ПС 110 кВ №38 0.008 0.009 0.010

914

ООО "Универмаг "Радуга" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 49 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Советская 
56, к.1 (м-н Пять шагов) ] ПС 110 кВ №38 0.010 0.013 0.015 0.018 0.021 0.023 0.026

915

ИП Януков Алексей Викторович [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-
10-1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 49 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Советская 56, к.1 (м-н Пять шагов) ] ПС 110 кВ №38 0.008 0.009 0.010

916

ООО "Братья Гриль" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 49 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Советская 
56, к.1 (м-н Пять шагов) ] ПС 110 кВ №38 0.010 0.011 0.012

917

ООО "РОС" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 111 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Морской 6, к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006



I II III IV V VI VII VIII IX X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N п/п Потребитель Наименование подстанции Очередь ограничения, МВт

918
ООО "ПКФ "Олимп" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 108 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №38 0.011 0.012 0.014

919

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
3Т / [ФСН] 38-41 (РП-5) / [ТП] 224-2 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Южная 4а ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006 0.007

920

АО "Открытие"  (ЖКХ плюс) [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 64 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Тургенева12, к.2 (д/к) ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.006

921

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 217-2 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Победы 42, к.1,2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.008

922

МБОУ "СОШ № 29" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 236-1 / РУ-0,4 кВ / Морской 
56а, к.1,2 (школа) ] ПС 110 кВ Южная 0.008 0.009 0.010

923

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 76 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Первомайская 53 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.007

924

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 219-2 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Лебедева 1а, ввод №1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006

925

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 248-1 / РУ-0,4 
кВ / М.Кудьма 6, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.007 0.008 0.008

926

ООО "Наше кино" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-17 (ТП-96) / [ТП] 96 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ / К.Маркса 22, (кинотеатр), свет ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.013 0.014

927

ООО "Развитие" (ЖКК 2) [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 77 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ / Труда 5 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.007

928

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 245-2 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Победы 80, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.006

929

ФЛ Машенькин К.В. [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 208-2 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Юбилейная 33 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.007

930

СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 208-2 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Юбилейная 33 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.010 0.011 0.012

931

СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / 211-1 / РУ-0,4 кВ / 
Лебедева 16 ] ПС 110 кВ Южная 0.005 0.006 0.006

932
население [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 
67-27 (РП-10-1) / 211-1 / РУ-0,4 кВ / Лебедева 16 ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.013 0.015 0.016

933

ООО "94 квартал" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 240-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
/ Арктическая 2б ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009
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934

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 209-1 / РУ-0,4 кВ / Юбилейная 
21, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.010 0.011 0.012

935

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / РП-10-1 / РП-10-1 / 
ВЛ-10 РП-10-1 / РП-10-1 / РУ-0,4 кВ / Кирилкина 13 вставка, к.1 
] ПС 110 кВ Южная 0.012 0.014 0.017 0.019 0.022 0.024

936
СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 235-2 ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.006

937

ГСК "Мираж" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 77 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ГСК 
Мираж ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.010 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

938
АО "Карин" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-44 
(РП-2) / [ТП] 48 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Советская 62 ] ПС 110 кВ №38 0.011 0.012 0.013

939

ООО "Братья Гриль" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 48 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Советская 62 
] ПС 110 кВ №38 0.011 0.012 0.014

940

ООО "Развитие" (ЖКК 2) [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 48 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Советская 62 
] ПС 110 кВ №38 0.009 0.011 0.012

941
ООО "ЖЭК № 1" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-03 (РП-11-1) / [ТП] 213 / ТП-284 ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.013 0.016 0.019 0.022 0.024 0.027

942

ИП Киселев Сергей Викторович [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 15 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Торцева 
2а (Восход) ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006

943

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 103 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Железнодорожная 17, к.1 ] ПС 110 кВ №38 0.007 0.008 0.009

944

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 176 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Первомайская 73, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.008

945

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 79 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Труда 11 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.007

946

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-01 (Волна) / [ТП] 199-1 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Арх.шоссе 85 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.006

947

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 87 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / К.Маркса 37, к.1 (кафе) ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.008

948

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 237-1 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Чеснокова 6 ] ПС 110 кВ Южная 0.005 0.006

949

ООО "Промтрейд" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 219-2 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Стройплощадка Промтрейд ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.012 0.014 0.015 0.017 0.019
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950

МБОУ "Гуманитарная гимназия № 8" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 14 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Торцева 12 (школа), к.1 ] ПС 110 кВ №38 0.007 0.008 0.008

951

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 207-1 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Юбилейная 39, к.2 ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.013 0.014 0.016

952

ТСЖ "Юбилейная, 39" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 207-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Юбилейная 39, к.2 ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.012 0.013

953

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-17 (ТП-96) / [ТП] 96 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ / К.Маркса 14, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

954

ИП Казаринова Т.В. [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 89 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Ломоносова 98а, к.5 (ТК "Гранд", пристройка) ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.015 0.019 0.023 0.026 0.030 0.034 0.038

955

СМУП "Горсвет" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 235-1 / РУ-0,4 кВ / Ж/д переезд, к.1 
] ПС 110 кВ Южная 0.005 0.006

956

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 79 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / К.Маркса 18а ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

957

ООО "Развитие" (ЖКК 2) [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 79 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ / К.Маркса 18а ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

958

АО "Открытие"  (ЖКХ плюс) [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 64 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Ломоносова 65 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.012 0.014 0.015

959

ООО "ЖКХ-Норд" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т 
/ [ФСН] 67-06 (РП-11-2) / [ТП] 212-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Юбилейная 15 ] ПС 110 кВ Южная 0.007 0.008 0.009

960

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 234-1 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Юбилейная 65, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.014 0.018 0.021 0.025 0.028 0.032 0.035

961
Северный филиал ФГБУ "Главрыбвод" [ ПС-33 "Солза" 35/6 / 
Оборонэнерго ] ПС 110 кВ Северодвинская 0.029 0.044 0.059 0.073 0.088 0.103 0.117 0.132 0.147

962 СНТ Лесная поляна [ ПС-33 "Солза" 35/6 / Оборонэнерго ] ПС 110 кВ Северодвинская 0.006 0.007 0.008

963

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 89 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Морской 9, к.1  ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.013 0.015 0.016

964

СНТ Спектр [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-45 (РП-8-2) / РП-08-06 / РП-08-06 / ВЛ-10 РП-8-
06 / КТП-СОТ Спектр ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.013 0.015 0.017 0.020 0.022

965

ООО "РиК" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-01 (Волна) / РП-6-34 / РП-6-34 / КЛ-10 РП-6-30 
/ 291 / ТП-291 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.010 0.014 0.017 0.021 0.024 0.028 0.031 0.035
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966

ИП Роздухов М.Е. [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-01 (Волна) / РП-6-34 / РП-6-34 / 
КЛ-10 РП-6-30 / 291 / ТП-291 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.037 0.055 0.074 0.092 0.111 0.129 0.148 0.166 0.185

967

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 103 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Железнодорожная 19а ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006 0.006

968

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 67 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Труда 33 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.007

969

СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 207-1 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Кирилкина 7, 1-4 под. ] ПС 110 кВ Южная 0.005 0.006 0.007

970

МАОУ "Северодвинская прогимназия №1" [ ПС-38 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 27 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ / Ленина 31, к.1 (школа) ] ПС 110 кВ №38 0.008 0.009 0.010

971

ООО "Горизонт" (ЖилЦентр) [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 39 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Лесная 
54 ] ПС 110 кВ №38 0.011 0.012 0.014 0.015

972
ИП Груничева В.С. [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 
38-44 (РП-2) / [ТП] 39 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Лесная 54 ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.005

973

АО "Стимул" (ЖККомплекс) [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т 
/ [ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 21 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Беломорский 20 ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006

974

ООО "ЖКХ-Норд" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т 
/ 67-28 (РП-12-2) / РП-12-2; 12-8 / РП-12-2; 12-8 / ВЛ-10 РП-12-2; 
12-8 / [ТП] 250-2 / РУ-0,4 кВ / Победы 55, к.2 ] ПС 110 кВ Южная 0.010 0.012 0.013 0.014

975

население [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-
2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 145 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Портовая 12, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.009 0.010 0.011

976

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 
80 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Труда 20 ] ПС 110 кВ №55 0.006 0.007 0.008

977

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
3Т / [ФСН] 38-41 (РП-5) / [ТП] 225-2 / РУ-0,4 кВ / Южная 16, к.2 
] ПС 110 кВ №38 0.010 0.012 0.013

978
АО "ПЖРЭП" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 
(РП-3) / [ТП] 91 / РУ-0,4 кВ / Орджоникидзе 10, к.1 ] ПС 110 кВ №55 0.005 0.006

979

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 
218-2 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ Народная 9 ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006

980

ООО "Большой город" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 13 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ 
Советская от ТП-13 ] ПС 110 кВ №38 0.006 0.007 0.008

981
АО "Тандер" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-44 
(РП-2) / [ТП] 39 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Родина, к.1 ] ПС 110 кВ №38 0.008 0.009 0.011

982
ООО "Родина" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-
44 (РП-2) / [ТП] 39 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Родина, к.1 ] ПС 110 кВ №38 0.007 0.008 0.009
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983

ИП Митягин В.В. [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / 
67-28 (РП-12-2) / РП-12-2; 12-8 / РП-12-2; 12-8 / ВЛ-10 РП-12-2; 
12-8 / [ТП] 250-2 / РУ-0,4 кВ / Победы 51, к.2 ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

984

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 234-1 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Юбилейная 61 ] ПС 110 кВ Южная 0.013 0.016 0.019 0.022 0.026 0.029 0.032

985

ИП Середин С.Ю. [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т 
/ [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 234-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Юбилейная 61 ] ПС 110 кВ Южная 0.005 0.006

986

ИП Середин Сергей Юрьевич [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 234-1 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / Юбилейная 61 ] ПС 110 кВ Южная 0.005 0.006

987

ООО "Горизонт" (ЖилЦентр) [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 38 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Плюснина 3 ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006

988

ООО "ХС Морское проектирование" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 72 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
К.Маркса 6б, к.1а, 1б ] ПС 110 кВ №55 0.005 0.005

989

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 
71 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / К.Маркса 11 ] ПС 110 кВ №55 0.005 0.006

990

СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 237-2 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Морской 58, к.1,2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006

991
АО "Северный рейд" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 67-21 (01-7, КТП-19) ] ПС 110 кВ Южная 0.008 0.009 0.010

992

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 
27-05 (ТП-158) / [ТП] 158 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Сов.Космонавтов 16 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.009 0.010 0.011

993

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 
52 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Торцева 73 ] ПС 110 кВ №38 0.009 0.010 0.011

994

ИП Бондаренко С.С.   [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 15 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Железнодорожная 11, к.1 ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006 0.007

995

ИП Анкудинов Р.В. [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 
38-32 (РП-1) / [ТП] 15 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Железнодорожная 
11, к.1 ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006 0.006

996

ПАО "Ростелеком" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-17 (ТП-96) / [ТП] 107 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Освещение дизельной, узла связи ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.005

997

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 235-2 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Юбилейная 57 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

998

АО "Открытие"  (ЖКХ плюс) [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 65 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Ломоносова 69а, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.007
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999

АО "Открытие"  (ЖКХ плюс) [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 97 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Народная 8 ] ПС 110 кВ №55 0.006 0.007 0.007

1000

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 84 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Ломоносова 84, к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

1001

ООО "ЖКХ-Норд" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т 
/ [ФСН] 67-03 (РП-11-1) / [ТП] 213 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Победы 
12а ] ПС 110 кВ Южная 0.005 0.006 0.006

1002

СМУП "Горсвет" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 209-2 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / Уличное освещение ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006

1003

СНТ "Космос-2" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-45 (РП-8-2) / РП-08-06 / РП-08-06 / ВЛ-10 
РП-8-06 / КТП-СОТ Космос-2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.029

1004

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 
39 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Ленина 21/47 ] ПС 110 кВ №38 0.012 0.013 0.015 0.016

1005

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 85 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Труда 30, к.1,2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.007

1006

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 234-1 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Чеснокова 22, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.010 0.011 0.013

1007

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 79 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Труда 13 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006

1008

АО "Тандер" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 219-2 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Лебедева 3, стройка, кафе, магазин ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.012 0.014 0.017 0.019 0.022 0.024

1009

ИП Мелконян А.Л. [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 176 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Первомайская 71 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.009 0.010 0.012

1010

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 176 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Первомайская 71 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.008 0.009 0.010

1011

МБОУ "СОШ № 13" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 208-2 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Лебедева 10а, к.3,4 (школа) ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.010 0.011 0.012

1012

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-26 (ТП-204-1) / [ТП] 
238-1 / РУ-0,4 кВ / Морской 63, к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.008 0.009 0.010

1013

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / 67-28 (РП-12-2) / РП-12-2; 12-8 / РП-12-2; 12-8 / ВЛ-10 РП-12-
2; 12-8 / [ТП] 215-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Лебедева 17 ] ПС 110 кВ Южная 0.005 0.006 0.007
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1014

МАДОУ № 44 "Веселые нотки" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-2Т / 67-28 (РП-12-2) / РП-12-2; 12-8 / РП-12-2; 12-
8 / ВЛ-10 РП-12-2; 12-8 / [ТП] 216-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Лебедева 5, к.1,2 (д/к) ] ПС 110 кВ Южная 0.006 0.006

1015

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 84 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Ломоносова 82 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.008

1016

АО "Открытие"  (ЖКХ плюс) [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 97 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Чехова 
16, к.2 ] ПС 110 кВ №55 0.005 0.006 0.006

1017

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 85 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Труда 34 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

1018

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 219-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Труда 62, к.2 (2 каб.) ] ПС 110 кВ Южная 0.012 0.013 0.015 0.016

1019

СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-
10-1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 26 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-
0,4 кВ Комсомольская от ТП-26 ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006 0.006

1020

ООО "Новострой" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-01 (Волна) / РП-6-08 / РП-6-08 / ВЛ-10 РП-6-
08 / 285 / РУ-0,4 кВ / ф.Архангельское шоссе 93, к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006

1021

СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 235-1 / РУ-0,4 
кВ / Морской 52, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.008 0.009 0.010

1022
АО "Тандер" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-44 
(РП-2) / [ТП] 102 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Ленина 43, сила ] ПС 110 кВ №38 0.010 0.012 0.013

1023

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 85 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Труда 28, к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.008

1024

АО "ПЖРЭП" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 87 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
К.Маркса 41, 43, к.1,2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.008

1025

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 87 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / К.Маркса 41, 43, к.1,2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

1026

СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 234-2 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Чеснокова 20 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.008 0.009 0.010

1027

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 85 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Труда 36 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

1028
ООО "Фирма "Ремстройуслуги" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 13 / КТПН рынка "Новый" ] ПС 110 кВ №38 0.007 0.008 0.009
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1029

СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 209-2 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Лебедева 4 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006

1030

ООО "Елочка" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 66 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Труда 39 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018

1031

ООО "Строй Центр" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 235-1 / РУ-0,4 кВ / Морской  
48, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.012 0.014 0.015

1032

ИП Жемчугов Николай Владимирович [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 219-2 
/ КЛ-10 кВ ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

1033
ООО "Спорт"   [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 219-2 / КЛ-10 кВ ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.010 0.011 0.012

1034
ООО "Палестра" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 219-2 / КЛ-10 кВ ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.009 0.010 0.011

1035

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 
74 / РУ-0,4 кВ / Труда 19 ] ПС 110 кВ №55 0.005 0.006 0.006

1036
АО "ПЖРЭП" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 
(РП-3) / [ТП] 90 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Орджоникидзе 12, к.1 ] ПС 110 кВ №55 0.008 0.009 0.009

1037

ООО "РОС" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 111 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Морской 4 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006

1038

ООО "Горизонт" (ЖилЦентр) [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 38 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Ленина 
18 ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006

1039

АО "Тандер" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 89 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Ломоносова 98а, к. 1,2 (ТК "Гранд", левое крыло) ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.008

1040
ООО "ЖЭК № 1" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-03 (РП-11-1) / [ТП] 214-2 / РУ-0,4 кВ / Труда 61, к.2 ] ПС 110 кВ Южная 0.005 0.006

1041

АО "Открытие"  (ЖКХ плюс) [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 97 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Трудовой пер. 9, к.1 ] ПС 110 кВ №55 0.007 0.008 0.009

1042

ООО "ЖКХ-Норд" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т 
/ [ФСН] 67-03 (РП-11-1) / [ТП] 213 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Победы 
12, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.012 0.014

1043

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 1 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Беломорский 7 ] ПС 110 кВ №38 0.006 0.006 0.007

1044
ООО "ЛАЯ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" [ ПС-36 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 36-12 (ДОК-1) ] ПС 110 кВ №36 0.019 0.025 0.031 0.037 0.043 0.050 0.056 0.062

1045
АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 245-2 ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006
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1046

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 217-2 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Труда 68, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.008

1047

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 
72 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Воронина 14, к.1 ] ПС 110 кВ №55 0.005 0.006

1048

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 88 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Морской 3, к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.007 0.008

1049

ООО "Горизонт" (ЖилЦентр) [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 36 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Советская 52 ] ПС 110 кВ №38 0.009 0.010 0.012

1050

АО "РАЛ" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-44 
(РП-2) / [ТП] 39 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Лесная 54 / Лесная 56, к.1 
] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006 0.006

1051

ООО "СеверИнвестГрупп" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-15 (КОС) / [ТП] 173 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ / Заозёрный 7а (гаражи, Сафонов) ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.006

1052

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 
15 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Железнодорожная 9 ] ПС 110 кВ №38 0.007 0.008 0.009

1053

ООО "ЖКХ-Норд" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т 
/ [ФСН] 67-06 (РП-11-2) / [ТП] 210 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Юбилейная 7 (под.1-5) к.2 ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.015 0.019 0.023 0.026 0.030 0.034 0.038

1054

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 235-1 / РУ-0,4 
кВ / Морской 50 ] ПС 110 кВ Южная 0.006 0.007 0.008

1055

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 144 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Первомайская 62,к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.008

1056

СНТ "Пеньки" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-32 (РП-8-1) / РП-08-05  / ВЛ-10 кВ РП-8-05  / 
ПКУ-Двина-1 / Т- КТП-1 Пеньки ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

1057
СМУП "ЖКХ" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-
44 (РП-2) / [ТП] 36 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Бойчука 3 ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006 0.007

1058

АО "Открытие"  (ЖКХ плюс) [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 65 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Ломоносова 63 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.007

1059

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 216-2 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Победы 52 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.008

1060

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 26 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 
кВ Ломоносова от ТП-26 ] ПС 110 кВ №38 0.007 0.008 0.009

1061

СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-
10-3Т / [ФСН] 38-41 (РП-5) / [ТП] 230 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Южная 22 ] ПС 110 кВ №38 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017
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1062

ООО "ЖКХ-Норд" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т 
/ [ФСН] 67-06 (РП-11-2) / [ТП] 210 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Юбилейная 11 (под 1-4) к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.026

1063

ИП Середин С.Ю. [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т 
/ [ФСН] 67-06 (РП-11-2) / [ТП] 210 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Юбилейная 11 (под 1-4) к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.005 0.006

1064

ИП Середин Сергей Юрьевич [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-2Т / [ФСН] 67-06 (РП-11-2) / [ТП] 210 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / Юбилейная 11 (под 1-4) к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.005 0.006

1065

ООО "Горизонт" (ЖилЦентр) [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 38 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Бойчука 
9 ] ПС 110 кВ №38 0.010 0.011 0.012

1066

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 89 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Орджоникидзе 18 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

1067

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 
15 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Торцева 2а, к.2 ] ПС 110 кВ №38 0.008 0.009 0.010

1068

ООО "Горизонт" (ЖилЦентр) [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 38 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Индустриальная 50 ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006 0.006

1069
ООО "Развитие" (ЖКК 2) [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 48 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Седова 4 ] ПС 110 кВ №38 0.008 0.009 0.010

1070

ООО "ЖКХ-Норд" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т 
/ [ФСН] 67-25 (ТП-255-1) / [ТП] 255-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Жил.дом ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.012 0.014

1071

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 102 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Ленина 
45а ] ПС 110 кВ №38 0.009 0.010 0.011

1072
ООО "ЛАЯ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" [ ПС-36 110/35/10 / [СШСН] МВ-
10-2Т / [ФСН] 36-27 (ДОК-2) ] ПС 110 кВ №36 0.047 0.071 0.094 0.118 0.142 0.165 0.189 0.212 0.236

1073

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 103 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Железнодорожная 21 ] ПС 110 кВ №38 0.010 0.011 0.012

1074

СМУП "Горсвет" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / 
[ФСН] 67-06 (РП-11-2) / [ТП] 210 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Освещение путепровода ] ПС 110 кВ Южная 0.005 0.006 0.006

1075
ИП Окулова Анна Андреевна [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
3Т / [ФСН] 38-41 (РП-5) / [ТП] 218-1 / РУ-0,4 кВ / Южная 157/1 ] ПС 110 кВ №38 0.011 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.028

1076
МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / 
[ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 91 / РУ-0,4 кВ / К.Маркса 31, к.1,2 ] ПС 110 кВ №55 0.009 0.010 0.011

1077

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 219-2 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Лебедева 3а, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.009 0.010 0.012
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1078

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-39 (РП-10) / [ТП] 248-2 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / М.Кудьма 8, к.2 
] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.007

1079

ИП Середин С.Ю. [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 200-2 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / Кирилкина 6/1, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.007

1080

ИП Середин Сергей Юрьевич [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 200-2 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Кирилкина 6/1, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.008

1081

СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 246-1 / РУ-0,4 
кВ / Морской 91/100, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.007 0.008 0.009

1082
СМУП "Горсвет" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-
32 (РП-1) / [ТП] 2 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Уличное освещение ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006

1083

ООО "ЖКХ-Норд" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т 
/ [ФСН] 67-29 (РП-12-1) / РП-12-1 / РП-12-1 / ВЛ-10 РП-12-1 / 
[ТП] 250-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Победы 47, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.005 0.006

1084

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 235-2 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Юбилейная 51, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.006 0.007

1085

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / 
[ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 86 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / К.Маркса 29, 
к.1 ] ПС 110 кВ №55 0.009 0.010 0.011

1086

МБОУ "СОШ № 25" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 112 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Морской 12а, к.1 (школа) ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.008

1087

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 247-1 / РУ-0,4 
кВ / М.Кудьма 17, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.005 0.006 0.007

1088
АО "ПЖРЭП" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 
(РП-3) / [ТП] 90 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Орджоникидзе 16 ] ПС 110 кВ №55 0.007 0.008 0.009

1089

ООО "Ставка" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 215-2 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Победы 58, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

1090

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / 211-1 / РУ-0,4 кВ / 
Лебедева 14, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.013 0.015 0.016

1091
население [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 
67-27 (РП-10-1) / 211-1 / РУ-0,4 кВ / Лебедева 14, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.010 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

1092

ООО "РОС" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 112 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Морской 12г ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.013 0.015 0.017 0.018

1093

ООО "Агроторг"  [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 112 / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
/ Морской 12г ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.007
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1094

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / 67-28 (РП-12-2) / РП-12-2; 12-8 / РП-12-2; 12-8 / ВЛ-10 РП-12-
2; 12-8 / [ТП] 215-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Победы 66, к.3,4 ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.013 0.015 0.018 0.020 0.022

1095
ПАО "Ростелеком" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 
38-32 (РП-1) / [ТП] 12 / РУ-0,4 кВ / АТС, Советская 27 ] ПС 110 кВ №38 0.014 0.018 0.023 0.027 0.032 0.036 0.041 0.045

1096

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 5 /  РУ-0,4 кВ  / Железнодорожная 23в 
] ПС 110 кВ №38 0.007 0.008 0.009

1097
ООО "Развитие" (ЖКК 2) [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 48 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Гагарина 7 ] ПС 110 кВ №38 0.006 0.006

1098

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 
80 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Труда 24 ] ПС 110 кВ №55 0.007 0.007 0.008

1099

ИП Середин С.Ю. [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-17 (ТП-96) / [ТП] 96 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Труда 12, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.005

1100

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-17 (ТП-96) / [ТП] 96 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ / Труда 12, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.007

1101
МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 5 /  РУ-0,4 кВ  / Железнодорожная 25 ] ПС 110 кВ №38 0.007 0.008 0.009

1102

АО "РАЛ" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-
2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 65 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Ломоносова 57 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.005

1103

АО "Открытие"  (ЖКХ плюс) [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 65 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Ломоносова 57 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.013 0.015 0.016

1104
ООО "Ермак" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 112 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006

1105

ООО "РОС" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 112 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Морской 12 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

1106

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 70 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Воронина 30 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.007

1107

ООО "Агроторг"  [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-03 (РП-11-1) / [ТП] 213 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Победы 
4, общ.щит 2 ] ПС 110 кВ Южная 0.006 0.007 0.008

1108

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 216-2 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Лебедева 7б, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.010 0.012 0.013

1109

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-
3Т / [ФСН] 38-41 (РП-5) / [ТП] 224-2 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Беломорский 55/8, к.2 ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006
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1110

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
27-27 (РП-3) / [ТП] 68 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Ломоносова 74 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

1111

ООО "Полярные зори" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 68 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ / Ломоносова 74 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.010 0.011 0.012

1112

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / 67-28 (РП-12-2) / РП-12-2; 12-8 / РП-12-2; 12-8 / ВЛ-10 РП-12-
2; 12-8 / [ТП] 215-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Победы 62 ] ПС 110 кВ Южная 0.007 0.008 0.009

1113
население [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-3Т / [ФСН] 38-41 (РП-
5) / [ТП] 230 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Комсомольская 37, к.1 ] ПС 110 кВ №38 0.007 0.008 0.009

1114

СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-
10-3Т / [ФСН] 38-41 (РП-5) / [ТП] 230 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Южная 26, под.1-4 ] ПС 110 кВ №38 0.010 0.011 0.013

1115

МБОУ "СОШ № 20" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 78 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ / Труда 7б, к.1,2 (школа) ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.012 0.014

1116

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / 67-28 (РП-12-2) / РП-12-2; 12-8 / РП-12-2; 12-8 / ВЛ-10 РП-12-
2; 12-8 / [ТП] 216-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Победы 54, к.1,2 ] ПС 110 кВ Южная 0.005 0.005

1117
АО "СПО "Арктика" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-3Т / 
[ФСН] 38-43 (аб) ] ПС 110 кВ №38 0.017 0.023 0.029 0.035 0.041 0.046 0.052 0.058

1118

ООО "Новострой" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / РП-6-07 / РП-6-07 / ВЛ-10 РП-6-
07 / 285 / РУ-0,4 кВ / ф.Архангельское шоссе 91, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006

1119

ООО "ЖКХ-Норд" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т 
/ [ФСН] 67-06 (РП-11-2) / [ТП] 214-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Юбилейная 17а, ВРУ-2, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.013 0.014 0.016

1120

ИП Кузнецова Елена Владимировна [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 60 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Индустриальная 66 (магазин) ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.008 0.009 0.010

1121

АО "Тандер" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 60 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Индустриальная 66 (магазин) ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.007 0.008

1122

ООО "РОС" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 111 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Морской 2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.006

1123

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 103 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Железнодорожная 15а ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006

1124

ООО "ЖКХ-Норд" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т 
/ [ФСН] 67-06 (РП-11-2) / [ТП] 214-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Юбилейная 19, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.006 0.006
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1125

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 
53 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / К.Маркса 10 ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006

1126

АО "Военторг-Запад" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 53 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / К.Маркса 10 
] ПС 110 кВ №38 0.010 0.012 0.013

1127
АО "Тандер" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-05 (ТП-158) / [ТП] 203-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.006

1128

ООО "ГСК" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-05 (ТП-158) / [ТП] 203-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Морской 49а ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.007 0.008

1129

ООО "СРП" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 247-1 / РУ-0,4 кВ / Морской 85, к.1 
] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.015 0.018 0.022 0.026 0.029 0.033 0.037

1130
АО "Северный рейд" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 67-09 ] ПС 110 кВ Южная 0.026 0.039 0.052 0.065 0.078 0.091 0.104 0.116 0.129

1131

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 
74 / РУ-0,4 кВ / К.Маркса 17 ] ПС 110 кВ №55 0.005 0.006

1132
СТ "Северное сияние" [ ПС-36 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 36-18 (Шихариха) / [ТП] КТП-СОТ Северное сияние 1 ] ПС 110 кВ №36 0.011 0.015 0.018 0.022 0.026 0.029 0.033 0.036

1133
МП КШП [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 
67-26 (ТП-172) / [ТП] 172 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Южная 0.010 0.014 0.017 0.021 0.024 0.028 0.031 0.035

1134

СНТ "Малиновка" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-45 (РП-8-2) / РП-08-06 / ПКУ-СНТ 
Дружба ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006

1135

СНТ "Автомобилист" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-45 (РП-8-2) / РП-08-06 / ПКУ-СНТ 
Дружба ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.008 0.009 0.010

1136
СНТ "Отрада" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-45 (РП-8-2) / РП-08-06 / ПКУ-СНТ Дружба ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.009 0.010 0.011

1137

СНТ "Приозерный" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-45 (РП-8-2) / РП-08-06 / ПКУ-СНТ 
Дружба ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.009 0.010 0.011

1138

СНТ "Дружба" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-45 (РП-8-2) / РП-08-06 / ПКУ-СНТ Дружба 
] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.013 0.016 0.019 0.023 0.026 0.029 0.032

1139

ИП Куликова М.Г. [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 245-2 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Кирилкина 8б, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.007

1140

ООО "Агроторг" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 245-2 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / Кирилкина 8б, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006

1141

ООО "ЖКХ-Север" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 219-1 / КЛ-10 кВ / КТП-253 / 
РУ-10 кВ / Труда 62, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.009 0.010 0.011
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1142

МАДОУ № 3 "Морозко" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 237-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Морской 62а, к.1 (д/к) ] ПС 110 кВ Южная 0.005 0.006

1143

МАДОУ № 44 "Веселые нотки" [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 215-2 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / Лебедева 13а, к.3,4 (д/к) ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

1144

МАДОУ № 8 "Лесная сказка" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 67-03 (РП-11-1) / [ТП] 244-2 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / Победы 24,к.2 (д/к) ] ПС 110 кВ Южная 0.006 0.006

1145

ООО "Управление домами" (ЖКТ 1) [ ПС-38 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-3Т / [ФСН] 38-41 (РП-5) / [ТП] 25 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Комсомольская 29, к.1 ] ПС 110 кВ №38 0.010 0.012 0.013 0.015

1146

население [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-
2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 145 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Портовая 8, КР № 1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018

1147

ООО "Белый дом" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 246-2 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Детский сад, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017

1148

ТСНИ "улица Гагарина 14/2" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т 
/ [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 53 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Гагарина 
14/2 ] ПС 110 кВ №38 0.006 0.007 0.008

1149
ООО "УК "Сармат" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 
38-44 (РП-2) / [ТП] 53 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Гагарина 14/2 ] ПС 110 кВ №38 0.006 0.007 0.008

1150
СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006

1151

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 89 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Морской 13, к.1 (общежитие) ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.012 0.014 0.016 0.018 0.021 0.023

1152
СМУП "Горсвет" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 38-
32 (РП-1) / [ТП] 13 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Горсвет (дворовая) ] ПС 110 кВ №38 0.005 0.006

1153
ПАО "ТГК-2" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-28 (ПНС-1) ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.021 0.028 0.035 0.043 0.050 0.057 0.064 0.071

1154

ПАО "Ростелеком" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-17 (ТП-96) / [ТП] 107А-2 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Уличное освещение (панель № 8) ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.013 0.017 0.021 0.025 0.030 0.034 0.038 0.042

1155

МПЖРЭП Северодвинска [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 5 /  РУ-0,4 кВ  / Железнодорожная 23б 
] ПС 110 кВ №38 0.006 0.006

1156
СТ "Лисьи борки" [ ПС-36 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 
36-18 (Шихариха) / [ТП] КТП-СОТ Лисьи борки 1 / ВЛ-10 кВ ] ПС 110 кВ №36 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021 0.023

1157

СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 207-1 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Кирилкина 5 ] ПС 110 кВ Южная 0.009 0.010 0.011
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1158

ООО "РОС" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 112 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Морской 12в ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006 0.006

1159

АО "Тандер" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-07 (ТП-110) / [ТП] 88 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Морской 1б, к.1 (Дельфин) ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.009

1160

ООО "Двина-Финанс" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 4 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Стройплощадка Двина-Финанс ] ПС 110 кВ №38 0.009 0.010 0.011

1161

АО "ПЖРЭП" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 144 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Первомайская 68 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.008

1162

ООО "Сезон" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-25 (ВМФ) / [ТП] 240-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / К. 
Маркса 58/4Б (магазин), к.1 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.013 0.016 0.018 0.021 0.024 0.026

1163

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ ПС-67 "Южная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 245-1 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Победы 74, к.1 ] ПС 110 кВ Южная 0.005 0.006

1164
СНТ "Медик" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-45 (РП-8-2) / РП-08-04 / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.005 0.006

1165
СНТ "Строитель" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-45 (РП-8-2) / РП-08-04 / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.008 0.009 0.010

1166
СНТ "Уйма" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-45 (РП-8-2) / РП-08-04 / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.015 0.020 0.026 0.031 0.036 0.041 0.046 0.051

1167

ООО "УК "Содействие" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-
1Т / [ФСН] 05-08 ТП 316 / [ТП] 328 / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
ТП№328 АРЭС 1сш / [ФНН] КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП№328 
АРЭС 1Т до ШВ Воронина, 43 к.1 ] ПС 110 кВ №1 0.007 0.008 0.009

1168
ООО "Ветер перемен" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 
13-19 / [ТП] 162 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-162/2 ] ПС 110 кВ №13 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.025

1169
ООО "УК"Хозяин" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 13-
19 / [ТП] 162 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-162/2 ] ПС 110 кВ №13 0.010 0.012 0.013 0.015

1170
МУ "ИРЦ" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 6-01-
04 / [ТП] 67 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.005 0.006 0.007

1171
МУП "Горсвет" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 151 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.006 0.006

1172
ТСЖ "Кононова, 2" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-
02 / [ТП] 320 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №13 0.011 0.012 0.014 0.015

1173
ООО "УК КАЧЕСТВО" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 
13-02 / [ТП] 320 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №13 0.011 0.013 0.014

1174
ООО "Агроторг" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-02 / 
[ТП] 320 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №13 0.009 0.011 0.012

1175

ООО "УК "Архсити Групп" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 13-02 / [ТП] 320 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №13 0.010 0.012 0.013
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1176
ООО "Варавино-2" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-
02 / [ТП] 320 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №13 0.011 0.013 0.016 0.018 0.021 0.024 0.026

1177
ООО "Результат" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-02 / 
[ТП] 320 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №13 0.008 0.009 0.010

1178

СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-02 / [ТП] 
320 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №13 0.011 0.013 0.015 0.018 0.020 0.022

1179

ООО "УК "ОКРАИНА" [ ПС-07 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 07-10 УФСИН / [ТП] 641 (АЭС) / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.010 0.012 0.015 0.017 0.019 0.021

1180
ИП Наумов Христофор Федорович [ ПС-24 "Белая гора" 35/6 / 
СШ-СН2 / [ФСН] ф.Холодильник ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018

1181

ООО "Деревянный город" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-38 / [ТП] 279 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4 кВ 279/2 ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.008 0.009 0.010

1182

ООО "АВФ-книга" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 
10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-13 / 
[ТП] 46 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.006 0.007

1183

ООО "Новый город" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-13 / [ТП] 46 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.025 0.034 0.042 0.051 0.059 0.067 0.076 0.084

1184

ООО "Новый Уютный Дом-1" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-
1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] 
РП-11-13 / [ТП] 46 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.017 0.023 0.029 0.034 0.040 0.046 0.052 0.057

1185

ТСЖ "Оптимист-Норд" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-30 / [ТП] 131 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.011 0.012

1186

ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской 
области" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-14-30 / 
[ТП] 131 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.011 0.012

1187

ГБУ Архангельской области "Молодежный центр" [ ПС-14 
110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-14-30 / [ТП] 131 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.012 0.014

1188

ООО "Северо-Западная компания" [ ПС-06 "Соломбальская" 
110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-42 / 485 / РУ-0,4кВ (ООО 
"Поморэнерго") ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.011 0.015 0.019 0.023 0.026 0.030 0.034 0.038

1189

ООО "Ветер перемен" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин СН / 
[ФСН] РП-17-11 / [ТП] 340 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.005 0.005

1190

ИП Кувшинова Надежда Калинична [ ПС-01 110/35/10/6 / 
[СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 6-01-04 / [ТП] 114 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / ВЛ-114/1 ] ПС 110 кВ №1 0.005 0.006

1191

ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный 
университет им М.В.Ломоносова" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] 
МВ-6-1Т / [ФСН] 6-01-08 / [ТП] 34 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.012 0.014 0.017 0.019 0.021
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1192
Фонд "Устойчивое развитие Поморья" [ ПС-01 110/35/10/6 / 
[СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-01-20 ] ПС 110 кВ №1 0.024 0.032 0.040 0.048 0.056 0.064 0.072 0.080

1193

ГОУ "Архангельский техникум строительства и экономики" [ ПС-
66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 66-05 / 
РП-17 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / РП-17-09 / [ТП] 383 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ ТП№383 АРЭС 1сш / [ФНН] КЛ-0,4 кВ РУ-0,4кВ ТП№383 
АРЭС 1Т до ВРУ ПС 110 кВ Ломоносовская 0.005 0.006 0.007

1194

Непосредственное управление (население (бытовые потребители) 
[ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 66-
05 / РП-17 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / РП-17-09 / [ТП] 393 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№393 АРЭС 1сш / [ФНН] КЛ-0,4кВ РУ-
0,4кВ ТП№393 АРЭС 1Т д ПС 110 кВ Ломоносовская 0.007 0.008 0.009

1195

ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный 
университет им М.В.Ломоносова" [ ПС-66 "Ломоносовская" 
110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 66-05 / РП-17 / [СШСН] 1 
с.ш. 10 кВ / РП-17-09 / [ТП] 393 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№393 
АРЭС 1сш / [ФНН] КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ПС 110 кВ Ломоносовская 0.008 0.009 0.010

1196
АО "Тандер" [ ПС-10 35/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 10-20 / 
[ТП] 272 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №9Н 0.005 0.006 0.007

1197
ТСЖ "Попова, 56, корп.2" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.005 0.006 0.007

1198
ИП Шахбазян Вреж Ашотович [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.009 0.010 0.011

1199
ООО "ЖЭУ №1" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-2Т / [ФСН] 02-19 ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 0.050

1200

ООО "Выставочный центр Поморская ярмарка" (ООО АСЭП-2) [ 
ПС-72 "АТНК" 110/6 / АСЭП (аб) / ВЛ-6 кВ АСЭП (аб) / ТП 
АСЭП (аб) / РУ-0,4 кВ  / Линия 0,4 кВ  ] ПС 110 кВ АГЗ 0.012 0.015 0.017 0.020 0.023 0.026 0.029

1201

ООО "Атлас" (ООО АСЭП-2)  [ ПС-72 "АТНК" 110/6 / АСЭП 
(аб) / ВЛ-6 кВ АСЭП (аб) / ТП АСЭП (аб) / РУ-0,4 кВ  / Линия 
0,4 кВ  ] ПС 110 кВ АГЗ 0.012 0.015 0.017 0.020 0.023 0.026 0.029

1202

ИП Сыров Александр Сергеевич (ООО АСЭП-2) [ ПС-72 
"АТНК" 110/6 / АСЭП (аб) / ВЛ-6 кВ АСЭП (аб) / ТП АСЭП (аб) 
/ РУ-0,4 кВ  / Линия 0,4 кВ  ] ПС 110 кВ АГЗ 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.024

1203

ООО "Альтаир" (ООО АСЭП-2) [ ПС-72 "АТНК" 110/6 / АСЭП 
(аб) / ВЛ-6 кВ АСЭП (аб) / ТП АСЭП (аб) / РУ-0,4 кВ  / Линия 
0,4 кВ  ] ПС 110 кВ АГЗ 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.024

1204
ООО "Авто-Р" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-
01-27 ] ПС 110 кВ №1 0.020 0.031 0.041 0.051 0.061 0.072 0.082 0.092 0.102

1205
ПАО "ТГК-2" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-
01-27 ] ПС 110 кВ №1 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.024

1206
АО "ДСМ" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-01-
27 ] ПС 110 кВ №1 0.013 0.017 0.022 0.026 0.030 0.035 0.039 0.044

1207

ООО "ЭлектроПрофиль" [ ПС-07 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 07-14 АРЭС / [ТП] 364 (аб.) / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
ВЛ-0,4 кВ 364/1 ] ПС 110 кВ №7 0.008 0.009 0.010
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1208
УМВД России по АО [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 124 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.006 0.006 0.007

1209
ИП Савочкин Сергей Анатольевич [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] 
ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-09 / [ТП] 21 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.013 0.016 0.019 0.022 0.025 0.028 0.031

1210

ООО "ЖЭУ №1" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 
10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-03 / 
[ТП] 38 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.013 0.014

1211

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-
1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] 
РП-11-03 / [ТП] 38 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.012 0.014

1212

ИП Симаков Дмитрий Сергеевич [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / 
[ФСН] РП-11-03 / [ТП] 38 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

1213

ООО "Архтоппром" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-03 / [ТП] 419 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.015 0.018 0.022 0.026 0.030 0.033 0.037

1214

ООО "Севдорстройсервис" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т 
/ [ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-03 / [ТП] 419 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.011 0.012

1215

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-
1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] 
РП-11-03 / [ТП] 419 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.014 0.018 0.022 0.025 0.029 0.032 0.036

1216

ООО "Мистраль" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 
10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-03 / 
[ТП] 419 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.007 0.008 0.009

1217
ООО "Сезон" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-
08 / [ТП] 51 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.011 0.013 0.014

1218

ООО "Кристина" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин СН / РП-17-
06 / РП-17 (аб.) / РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.009 0.010 0.011

1219
АО "Тандер" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 
10-01-06 / ТП-596 / РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.006 0.007 0.008

1220
ООО "ЖЭУ №1" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / 
[ФСН] 10-01-06 / ТП-596 / РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.022 0.033 0.044 0.055 0.066 0.077 0.088 0.099 0.110

1221
ИП Хливинская Ирина Ярославовна [ ПС-01 110/35/10/6 / 
[СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 10-01-06 / ТП-596 / РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.006 0.006

1222

Управление Росгвардии по Архангельской области [ ПС-12 
"Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 12-15 / РП-
05 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-05-15 / [ТП] 449 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.005 0.006 0.007

1223

ЗАО "СМТ-5" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-
1Т / [ФСН] 12-15 / РП-05 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
05-15 / [ТП] 449 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.010 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

1224
ООО "Риа "Профессионал" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 12-15 ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.013 0.016 0.020 0.023 0.026 0.030 0.033
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1225
ООО "Архангельский мусороперерабатывающий комбинат" [ ПС-
12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 12-15 ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.010 0.011 0.012

1226
ПАО "Севералмаз" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-1Т / [ФСН] 12-15 ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.031 0.035 0.039

1227
ГК "Полярник" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-
1Т / [ФСН] 12-15 ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.008 0.009 0.011

1228

Управление росреестра по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 
6-14-08 / [ТП] 51 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.009 0.011 0.012

1229
Мешалкин Сергей Николаевич [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-
1Т / [ФСН] 6-14-08 / [ТП] 51 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.006 0.006

1230
ТСЖ "Дом на Двине" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 6-14-08 / [ТП] 51 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.011 0.012

1231

ООО "УК 9 "Наш дом - Архангельск" [ ПС-06 "Соломбальская" 
110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-22 / [ТП] 261 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ ТП-261 АРЭС 1 с.ш. / КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП№261 
АРЭС 1Т до ШВ ж.д. Адм.Кузнецова, 11 ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.007 0.008 0.009

1232

МУП "АПАП-3" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-
6-1Т / [ФСН] 12-15 / РП-05 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] 
РП-05-16 / [ТП] 454 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.005 0.006

1233
ООО "Бизнес-Инвест" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 02-07 ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.014 0.019 0.024 0.029 0.033 0.038 0.043 0.048

1234
ООО "УК "ОКРАИНА" [ ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 08-03 / 
646 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.006 0.006

1235

ООО "Капитал-Сервис" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / 66-19 / [ТП] РП-24 / [СШСН] РП-24 1с.ш. / 
[ФСН] РП-24-19 / [ТП] 1010 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП №1010 2 
с.ш. / Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.005 0.006 0.007

1236

ГБОУ СПО АО "Техникум строительства и городского 
хозяйства" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин СН / РП-17-14 / 394 / 
РУ-0,4кВ ТП№394 АРЭС 2сш ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.009 0.010 0.011

1237

ООО "Север" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-
2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин СН / РП-17-14 / 
394 / РУ-0,4кВ ТП№394 АРЭС 2сш ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.007 0.008 0.009

1238

ИП Жемчугов Николай Владимирович [ ПС-66 "Ломоносовская" 
110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] 
Секция шин СН / РП-17-14 / 394 / РУ-0,4кВ ТП№394 АРЭС 2сш ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.035 0.039

1239
ООО "ЖЭУ №1" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / 
[ФСН] 10-01-34 / [ТП] 387 [аб] / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.033 0.037 0.041

1240
ООО "Двинская слобода" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-
4Т / [ФСН] 10-01-34 / [ТП] 387 [аб] / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.012 0.013

1241
ГБОУ АО СКОШ №31 [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / 
[ФСН] 10-01-34 / [ТП] 387 [аб] / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.008 0.009 0.010

1242
ООО "РН-ЭНЕРГО" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 
6-14-17 / [ТП] 91 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.012 0.013
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1243

ФГКУ "3 отряд ФПС по Архангельской области" [ ПС-14 
110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-14-40 / РП-04 / [СШСН] 
Секция шин СН / [ФСН] РП-04-01 / [ТП] 189 [аб] / [СШНН] РУ-
0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.008 0.009 0.010

1244

ТСЖ "Гагарина" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
10-14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-04-01 / 
[ТП] 189 [аб] / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.011 0.013 0.014

1245

ООО "УК "ОБЛИК" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 10-14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
04-01 / [ТП] 189 [аб] / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.007 0.008 0.008

1246

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 10-14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / 
[ФСН] РП-04-01 / [ТП] 189 [аб] / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.009 0.010 0.011

1247

ООО "ТФ "Морсервис" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 10-14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
04-01 / [ТП] 189 [аб] / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.011 0.012

1248
ОАО "Кузнечевский КСКМ" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 12-10 (аб) ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.033 0.050 0.067 0.083 0.100 0.117 0.133 0.150 0.166

1249

ООО "Октябрьский" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 6-14-14 / [ТП] 194 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.006 0.007

1250

ООО "УК"ЖИЛОЙ КВАРТАЛ" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-
2Т / [ФСН] 6-14-14 / [ТП] 194 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.008 0.009 0.010

1251

ИП Януков Алексей Викторович [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 05-08 ТП 316 / [ТП] 328 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ ТП№328 АРЭС 1сш / КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП№328 АРЭС 
1Т до ВРУ м-на Воронина,43 ] ПС 110 кВ №1 0.007 0.008 0.009

1252

ООО "ТСТ" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 
05-08 ТП 316 / [ТП] 328 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№328 АРЭС 
1сш / КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП№328 АРЭС 1Т до ВРУ м-на 
Воронина,43 ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

1253

МУП "Горсвет" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-13 / [ТП] 
46 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.006

1254

ИП Петров Валерий Николаевич [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / 
[ФСН] РП-11-13 / [ТП] 46 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.007 0.008

1255

ООО "Норд-Центр" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-13 / [ТП] 46 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.005

1256
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 08-17 (АРЭС) / [ТП] 369 [аб] / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.007 0.008 0.009
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1257
ООО "Ветер перемен" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 
13-19 / [ТП] 162 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-162/1 ] ПС 110 кВ №13 0.011 0.012 0.014 0.015

1258
ООО "УК"Хозяин" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 13-
19 / [ТП] 162 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-162/1 ] ПС 110 кВ №13 0.008 0.009 0.010

1259

ООО "Леруа Мерлен Восток" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-
10-3Т / [ФСН] 10-01-27 / РП-03 / [СШСН] Секция шин СН / РП-
03-13 / 1008 / РУ-0,4 кВ ТП-1008 АРЭС 1сш ] ПС 110 кВ №1 0.029 0.039 0.048 0.058 0.068 0.077 0.087 0.097

1260
ООО "Гамма" [ ПС-68 "Промузловая" 35/10 / [СШСН] МВ-10-2Т 
/ [ФСН] 68-21 / [ТП] 335 (аб.) / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.011 0.013 0.014 0.016

1261

ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-
2Т / [ФСН] 6-01-22 / РП-01 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] 
РП-01-02 / [ТП] 13 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.013 0.014 0.016

1262

МУ "ХС" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-01-
22 / РП-01 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-01-02 / [ТП] 13 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

1263

Центральный банк Российской Федерации [ ПС-01 110/35/10/6 / 
[СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-01-22 / РП-01 / [СШСН] Секция 
шин СН / [ФСН] РП-01-02 / [ТП] 13 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.013 0.018 0.022 0.026 0.031 0.035 0.040 0.044

1264

ООО "Октябрьский-2" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-30 / [ТП] 120 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

1265

ООО "УК "Архсити Групп" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т 
/ [ФСН] 10-14-30 / [ТП] 120 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.013 0.014 0.016

1266

ОГУ "Архангельская областная ветеринарная лаборатория" [ ПС-
14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-14-30 / [ТП] 120 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

1267

ИП Спиридонов Андрей Евгеньевич [ ПС-01 110/35/10/6 / 
[СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-01-22 / РП-01 / [СШСН] Секция 
шин СН / [ФСН] РП-01-02 / [ТП] 59 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.011 0.012

1268

Центральный банк Российской Федерации [ ПС-01 110/35/10/6 / 
[СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-01-22 / РП-01 / [СШСН] Секция 
шин СН / [ФСН] РП-01-02 / [ТП] 59 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.013 0.016 0.019 0.022 0.025 0.028 0.031

1269
ООО "Тандем" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 
10-01-30 / [ТП] 45 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-45/3 ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.013 0.017 0.020 0.023 0.027 0.030 0.033

1270
ООО "УК "ОБЛИК" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-22 / [ТП] 274 (аб.) / РУ-0,4 кВ  / ВЛ 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

1271
ООО "УК "ЖКС" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-22 / [ТП] 274 (аб.) / РУ-0,4 кВ  / ВЛ 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.011 0.013 0.015 0.017 0.020 0.022

1272

ООО "УК "ОБЛИК" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-43 / [ТП] 298 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.011 0.015 0.019 0.023 0.027 0.031 0.034 0.038
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1273

ООО "УК "ВКБгрупп" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-43 / [ТП] 298 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.005 0.006

1274

ООО "УК"Восход" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-43 / [ТП] 298 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.010 0.011 0.013

1275

ООО "УК "ЖКС" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-43 / [ТП] 298 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.010 0.011 0.013

1276

ООО "Морион" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-
6-1Т / [ФСН] 06-22 / [ТП] 261 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП-261 АРЭС 
1 с.ш. / КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП№261 АРЭС 1Т до ШВ м-на 
Адм.Кузнецова,11 ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.007 0.008 0.009

1277

ТСЖ "ПОПОВА 34" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 10-14-38 / РП-11 / Секция шин СН / РП-11-09 / РП-11 / РУ-
0,4 кВ РП№11 АРЭС 2сш ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.015 0.018 0.022 0.025 0.028 0.031

1278
АМРТ ФГБОУ ВО "МГТУ" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 13-03 / [ТП] 399 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №13 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

1279

ООО "Селект-Б" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-02 / 
[ТП] 309 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№309 АРЭС 2сш / [ФНН] КЛ-
0,4кВ РУ-0,4кВ ТП№309 АРЭС 2Т до ВРУ Русанова,8 ] ПС 110 кВ №13 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

1280

ТСЖ  "Риф" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-02 / 
[ТП] 309 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№309 АРЭС 2сш / [ФНН] КЛ-
0,4кВ РУ-0,4кВ ТП№309 АРЭС 2Т до ВРУ Русанова,8 ] ПС 110 кВ №13 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

1281

ООО "УК "ЖКС" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-12 / [ТП] 258 / РУ-0,4 кВ (ОАО "АЭС") / ВЛ-
0,4 кВ (АрхИнвестЭнерго АЭС) ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.010 0.012 0.013

1282

ООО "УК 8 "Наш дом - Архангельск" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 05-09 ТП 312 / [ТП] 306 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ ТП№306 АРЭС 1сш / КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП№306 АРЭС 
1Т до ВРУ Ленинградский, 277 к.2 ] ПС 110 кВ №1 0.007 0.008 0.009

1283
ООО "Сфера" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-
08 / [ТП] 150  / [СШСН] РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.012 0.014 0.015

1284
ФГБУ "Северное УГМС" [ ПС-04 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 04-18 / [ТП] 270 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП-270 ] ПС 110 кВ №9Н 0.010 0.012 0.013 0.015

1285

ПОУ "Архкооптехникум" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин 
СН / РП-17-14 / 382 / РУ-0,4кВ ТП№382 АРЭС 2сш / КЛ-0,4кВ 
РУ-0,4кВ ТП№382 АРЭС 2Т до ВРУ-2 Воронина,32 ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.011 0.012 0.013

1286

ЖСК "Березка" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-
07-14 / [ТП] 238 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.007 0.008 0.009

1287

ЖСК "Прилив" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-
07-14 / [ТП] 238 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.007 0.008 0.009
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1288

ЖСК "Беломор" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-
07-14 / [ТП] 238 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.007 0.008 0.009

1289

ФГУ "Архангельский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-
07-14 / [ТП] 238 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.006 0.007 0.008

1290

ЖСК "Помор" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-
14 / [ТП] 238 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.007 0.007 0.008

1291
ООО "Белоканы" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-2Т / [ФСН] 02-23 / [ТП] 215 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018

1292

ГБУ АО "АКОД" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-
6-1Т / [ФСН] 12-13 / [ТП] 86 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.014 0.019 0.024 0.028 0.033 0.038 0.043 0.047

1293
ООО "Сфера" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-
08 ] ПС 110 кВ №14 0.016 0.022 0.027 0.033 0.038 0.044 0.049 0.055

1294
ФГБОУ ВПО "ГУМРФ им.адм.С.О.Макарова" [ ПС-14 110/10/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-08 ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.015 0.018 0.022 0.026 0.030 0.033 0.037

1295
ТСЖ "Карельский" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 
6-14-17 / [ТП] 183 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.006 0.006

1296

ИП Абдурахманов Акиф Алибек оглы [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 05-20 РП-6 / РП-6 / 2 сш 6кВ / [ФСН] 
РП-06-16 / [ТП] 319 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.013 0.014 0.016

1297

ТСЖ "Кооператор" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 66-05 / РП-17 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / РП-17-
09 / [ТП] 382 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№382 АРЭС 1сш / КЛ-
0,4кВ РУ-0,4кВ ТП№382 АРЭС 1Т до ВРУ ж.д. Воронина,32 к.1 ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.011 0.015 0.019 0.022 0.026 0.030 0.033 0.037

1298
ООО "Автодороги" [ ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 08-
17 (АРЭС) / 515 [аб] / [СШНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.011 0.013 0.015 0.016

1299

ООО "Новый Уютный Дом-1" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-23 / [ТП] 146 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.006 0.007 0.008

1300

ИП Абдурахманов Акиф Алибек оглы [ ПС-69 "Мебельная 
фабрика" 35/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 69-18 / [ТП] 395 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.005 0.006 0.007

1301
ООО "Фактория-1" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-
02 / [ТП] 396 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №13 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021 0.023

1302

ООО "Агроторг" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] 
РП-17-11 / [ТП] 388 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.011 0.012 0.013
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1303

ГУП АО "Фармация" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин СН / 
[ФСН] РП-17-11 / [ТП] 388 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021 0.023

1304

ООО "Кром" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-
2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
17-11 / [ТП] 388 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.006 0.007 0.008

1305

ФЛ Людкевич Алексей Миронович [ ПС-06 "Соломбальская" 
110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-38 / [ТП] 264 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.006 0.007 0.008

1306

ООО "УК"Восход" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-38 / [ТП] 264 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.008 0.009 0.011

1307

ООО "УК "ЖКС" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-38 / [ТП] 264 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.008 0.009 0.010

1308

УМВД России по АО [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / 
[ФСН] 6-01-22 / РП-01 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-01-
22 / [ТП] 11 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.008 0.009 0.010

1309

ООО "Бизнес центр "Новгородский 74" [ ПС-01 110/35/10/6 / 
[СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-01-22 / РП-01 / [СШСН] Секция 
шин СН / [ФСН] РП-01-22 / [ТП] 11 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.013 0.015 0.016

1310
ЗАО "Лесозавод 25" [ ПС-10 35/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 
10-01 / [ТП] 284 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №9Н 0.006 0.006 0.007

1311

ООО "Деревянный город" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-45 / [ТП] 252 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4 кВ 252/1 ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.006 0.006 0.007

1312

ООО "УК Садовый район" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т 
/ [ФСН] 10-14-30 / [ТП] 49 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.006 0.006

1313
ООО "Автокапитал" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 02-05 / [ТП] 425 / РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.013 0.016 0.019 0.022 0.026 0.029 0.032

1314
АО "Тандер" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / 66-19 ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.008 0.009 0.010

1315
ООО "УК "ОКРАИНА" [ ПС-07 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 07-
17 / 640 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.012 0.013 0.015 0.016

1316

ООО "Архсвет" (потребитель ТСО) [ ПС-24 "Белая гора" 35/6 / 
СШ-СН2 / [ФСН] ф.Холодильник / [ТП] 337 (аб.?)ФКУ ИК-1 
УФСИН России по Архангельской области / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.011 0.015 0.018 0.022 0.026 0.029 0.033 0.037

1317
АО "Тандер" [ ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 08-19 (аб) / 
[ТП] 644 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.006 0.007 0.008

1318
ИП Седаков Владимир Федорович [ ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-
2Т / [ФСН] 08-19 (аб) / [ТП] 644 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.006 0.007 0.008

1319
ИП Гаврилов Александр Сергеевич [ ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-
2Т / [ФСН] 08-19 (аб) / [ТП] 644 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.006 0.007 0.008
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1320

ТСЖ "Карла Маркса, 22" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-06 / [ТП] 412 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.029

1321

Непосредственное управление (население (бытовые потребители) 
[ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-11 / 
[СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-06 / [ТП] 412 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.013 0.015 0.016

1322

УФНС России по АО и НАО [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-
1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] 
РП-11-06 / [ТП] 412 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.015 0.018 0.022 0.025 0.028 0.031

1323

ООО Т2 Мобайл [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-45 / [ТП] 293 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№293 
АРЭС 1сш ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

1324

ООО "Управляющая рынком компания "Терехина-5" [ ПС-06 
"Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-45 / 
[ТП] 293 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№293 АРЭС 1сш ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.010 0.012 0.013 0.014

1325

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 
/ [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-45 / [ТП] 293 / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
ТП№293 АРЭС 1сш ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.024

1326

ИП Киселева Анна Александровна [ ПС-06 "Соломбальская" 
110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-45 / [ТП] 293 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ ТП№293 АРЭС 1сш ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.007 0.008 0.008

1327

ООО "УК Майская горка" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин 
СН / [ФСН] РП-17-11 / [ТП] 347 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
ВЛ-0,4 кВ 347/1 ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.007 0.008 0.009

1328

ТСН "Северянин" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] 
РП-17-11 / [ТП] 347 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 кВ 
347/1 ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.009 0.010 0.011

1329

ООО "УК"Прогресс" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин СН / 
[ФСН] РП-17-11 / [ТП] 347 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 
кВ 347/1 ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018

1330

ТСН "Папанина 11/1" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин СН / 
[ФСН] РП-17-11 / [ТП] 347 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 
кВ 347/1 ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.009 0.010 0.011

1331

ООО "УК МАЙСКИЙ ОКРУГ" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 
/ [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция 
шин СН / [ФСН] РП-17-11 / [ТП] 347 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4 кВ 347/1 ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.011 0.012 0.014 0.015

1332

ООО "Флагман" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] 
РП-17-11 / [ТП] 347 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 кВ 
347/1 ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.011 0.013 0.015 0.016

1333
АМРТ ФГБОУ ВПО "МГТУ" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 13-25 (аб) / [ТП] 399 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №13 0.011 0.014 0.016 0.019 0.022 0.024 0.027
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1334
ООО "Ветер перемен" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 
13-25 (аб) / [ТП] 399 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №13 0.007 0.008 0.009

1335

ТСЖ "Элита" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-03 / [ТП] 
38 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

1336

ГК "Агат" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-14-40 
/ РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-04-01 / [ТП] 182 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.006

1337

МБДОУ Детский сад №124 [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т 
/ [ФСН] 10-14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
04-01 / [ТП] 182 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.006 0.007

1338

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"АРХГОРПРОЕКТ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 12-14 / [ТП] 55 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.013 0.016 0.020 0.023 0.026 0.029 0.033

1339

ООО "УК "ЖКС" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-
6-2Т / [ФСН] 12-14 / [ТП] 55 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.010 0.012 0.013 0.015

1340

ООО "УК"ОДО" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-
6-2Т / [ФСН] 12-14 / [ТП] 55 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.011 0.014 0.018 0.021 0.025 0.028 0.032 0.035

1341

ООО "УК "Архсити Групп" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 12-14 / [ТП] 55 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.010 0.011 0.012

1342

ООО "ЖЭУ №1" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / 
[ФСН] 10-01-06 / [ТП] РП-23 / [СШСН] 2 с.ш.10кВ / [ФСН] РП-
23-07 / [ТП] РП-23 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.013 0.017 0.021 0.025 0.030 0.034 0.038 0.042

1343

ООО "ОПТ-РЫБА" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 10-14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
04-02 / [ТП] 241 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.014 0.016 0.018 0.019

1344

ОАО "Архангельский ТИСИЗ" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-
2Т / [ФСН] 10-14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] 
РП-04-02 / [ТП] 241 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.007 0.007

1345

ЗАО "Торгтех" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-
14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-04-02 / [ТП] 
241 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.013 0.014 0.016

1346

ООО "Профсервис" [ ПС-37 "Бакарица" 35/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / 
[ФСН] 37-12 / [ТП] 654 (аб) / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
(АрхИнвестЭнерго АЭС) / ВЛ-0,4 кВ (АрхИнвестЭнерго АЭС) ] ПС 110 кВ №7 0.006 0.007 0.008

1347

ООО "УК "Левобережье" [ ПС-37 "Бакарица" 35/6 / [СШСН] МВ-
6-1Т / [ФСН] 37-12 / [ТП] 654 (аб) / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
(АрхИнвестЭнерго АЭС) / ВЛ-0,4 кВ (АрхИнвестЭнерго АЭС) ] ПС 110 кВ №7 0.005 0.006
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1348

МУК "Ломоносовский ДК" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин 
СН / [ФСН] РП-17-11 / [ТП] 342 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.006 0.007 0.008

1349

ООО "УК МАЙСКИЙ ОКРУГ" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 05-03 ТП 384 / [ТП] 377 / РУ-0,4 (ОАО 
"АЭС") кВ / ВЛ-0,4кВ ] ПС 110 кВ №1 0.007 0.007 0.008

1350

ГАУЗ АО "АККВД" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-2Т / [ФСН] 12-14 / [ТП] 110 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.008 0.009 0.010

1351

ТСЖ "Кооператор" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин СН / РП-
17-14 / 382 / РУ-0,4кВ ТП№382 АРЭС 2сш / КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ 
ТП№382 АРЭС 2Т до ВРУ ж.д. Воронина,32 к.1 ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018

1352
ООО "ОМЕГА СТРОЙ" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-30 / [ТП] 120 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.012 0.014

1353

ТСЖ "Моряк" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-17 / [ТП] 
66 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.009 0.010 0.012

1354

МУ "ХС" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-01-
22 / РП-01 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-01-02 / [ТП] 59 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.007 0.007 0.008

1355
ООО "Стройкапитал" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 6-14-09 / [ТП] 32 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.006

1356
ООО "Сириус-С" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-
14-09 / [ТП] 32 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.013 0.015 0.018 0.021 0.023 0.026

1357

ИП Жемчугов Николай Владимирович [ ПС-14 110/10/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-09 / [ТП] 32 / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
] ПС 110 кВ №14 0.011 0.014 0.017 0.020 0.023 0.025 0.028

1358

ООО "УК "ОБЛИК" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 124 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-
124/1 ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.009 0.010 0.011

1359

ООО "УК "Архсити Групп" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 124 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / ВЛ-124/1 ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.007 0.008 0.008

1360

ООО "БСК Логистика" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 12-15 / РП-05 / [СШСН] Секция шин 
СН / [ФСН] РП-05-10 / [ТП] 453 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.005 0.006 0.006

1361
ООО "Ветер перемен" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 
13-18 / [ТП] 157 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-157/2 ] ПС 110 кВ №13 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.031

1362
ООО "УК"Хозяин" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 13-
18 / [ТП] 157 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-157/2 ] ПС 110 кВ №13 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017

1363
ПАО "ТГК-2" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 13-18 / 
[ТП] 157 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-157/2 ] ПС 110 кВ №13 0.007 0.008 0.009

1364

ООО "УК "ОБЛИК" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-42 / [ТП] 14с / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№14с 
АРЭС / [ФНН] ВЛ-0,4кВ 14с/1  ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.007 0.007 0.008
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1365

ТСН "Новосел" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-1Т / [ФСН] 02-05 / [ТП] 195 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018

1366

ООО "УК Садовый район" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-05 / [ТП] 195 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.005 0.006 0.006

1367

ООО "Двина" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-05 / [ТП] 195 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.005 0.006 0.007

1368

ООО "УК Современник" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-05 / [ТП] 195 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.007 0.008 0.009

1369

ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-05 / [ТП] 195 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.005 0.006 0.007

1370

ООО "УК "ВКБгрупп" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-05 / [ТП] 195 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.008 0.009 0.010

1371

ООО "Северпрод" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 02-05 / [ТП] 195 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.010 0.011 0.012

1372

ПАО "ТГК-2" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-05 / [ТП] 195 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.009 0.010 0.011

1373

ИП Януков Алексей Викторович [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 
/ [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-05 / [ТП] 195 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.005 0.006

1374
ООО "Агроторг" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-44 / [ТП] 256 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.011 0.013 0.015 0.016 0.018

1375

Фонд "Устойчивое развитие Поморья" [ ПС-14 110/10/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-09 / [ТП] 408 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.009 0.010 0.011

1376
ЗАО "Картель" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-
09 / [ТП] 408 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.007 0.008

1377

ООО "УК МАЙСКИЙ ОКРУГ" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 05-03 ТП 384 / [ТП] 377 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ ТП№377 АРЭС 1сш / КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП№377 АРЭС 
1Т до ВРУ-1,ВРУ-2 жд Дачная 49 к.3 ] ПС 110 кВ №1 0.006 0.006 0.007

1378

ООО "Флагман" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 05-03 ТП 384 / [ТП] 377 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№377 
АРЭС 1сш / КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП№377 АРЭС 1Т до ВРУ-
1,ВРУ-2 жд Дачная 49 к.3 ] ПС 110 кВ №1 0.006 0.006 0.007

1379

ООО "Новый город" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-16 / [ТП] 415 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.023 0.034 0.046 0.057 0.069 0.080 0.092 0.103 0.114

1380

ТСЖ "Карла Маркса, 24" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-16 / [ТП] 415 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.007 0.007 0.008
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1381

ООО "ФЕРРОНОРДИК МАШИНЫ АРХАНГЕЛЬСК" [ ПС-08 
35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 08-17 (АРЭС) / [ТП] 369 [аб] / 
[СШНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.006 0.006 0.007

1382

МБОУ СШ №26 [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 05-09 ТП 312 / [ТП] 312 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№312 
АРЭС / КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП№312 АРЭС до ВРУ Воронина, 37 
к.4 ] ПС 110 кВ №1 0.005 0.006

1383

ООО "УК "Профмастер" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
21-18 / [ТП] 50 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.014 0.016 0.018 0.021 0.023

1384

АО "Тандер" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-14-
32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-21-18 / [ТП] 50 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.007 0.008 0.008

1385

ООО "ТСМ "Березка" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
21-18 / [ТП] 50 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

1386

ООО ПКФ "Орбита-Сервис" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-
1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] 
РП-21-18 / [ТП] 50 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.013 0.015 0.016

1387

ОАО "Архрыбсбыт" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
21-18 / [ТП] 50 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.016 0.019 0.023 0.027 0.031 0.035 0.039

1388

ООО "УК 1 "Наш дом - Архангельск" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] 
ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / 
[ФСН] РП-21-18 / [ТП] 50 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.013 0.014

1389

ООО "АРХАНГЕЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" [ 
ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-
19 / [ТП] 151 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-151/2 ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.012 0.013

1390
ООО "Пять шагов" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 90 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.012 0.016 0.019 0.022 0.025 0.028 0.031

1391
ИП Януков А.В. [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 90 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.013 0.016 0.018 0.021 0.024 0.026

1392

ООО "УК "ОБЛИК" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-06 / [ТП] 412 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.013 0.016 0.019 0.021 0.024 0.027

1393

ООО "УК "ФАСАД"" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-06 / [ТП] 412 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.007 0.008

1394

ООО "Вента плюс" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / 
[ФСН] 10-01-06 / РП-23 / [СШСН] 2 с.ш.10кВ / [ФСН] РП-23-04 / 
[ТП] 432 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.025

1395

МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг  [ ПС-01 110/35/10/6 / 
[СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 10-01-06 / РП-23 / [СШСН] 2 
с.ш.10кВ / [ФСН] РП-23-04 / [ТП] 432 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.009 0.010 0.011
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1396

ИП Авалиани Михаил Мемедович [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] 
МВ-10-4Т / [ФСН] 10-01-06 / РП-23 / [СШСН] 2 с.ш.10кВ / 
[ФСН] РП-23-04 / [ТП] 432 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.012 0.013 0.015 0.017 0.019

1397

ООО "Соната" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-
2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
17-11 / [ТП] 528 / [СШСН] РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.029 0.038 0.048 0.057 0.067 0.077 0.086 0.096

1398

ООО "Специализированный застройщик "Интехстрой" [ ПС-66 
"Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-
17 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-17-11 / [ТП] 528 / 
[СШСН] РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.025

1399
ООО "Ритейл" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-02 / 
[ТП] 309 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№309 АРЭС 2сш ] ПС 110 кВ №13 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

1400
ТСЖ "Лайда" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-02 / 
[ТП] 309 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№309 АРЭС 2сш ] ПС 110 кВ №13 0.008 0.009 0.010

1401

ООО "Диско 29" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-
07-14 / [ТП] 238 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.010 0.012 0.013

1402

ИП Веревкин Олег Михайлович  [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 
/ [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 
кВ / [ФСН] РП-07-14 / [ТП] 238 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.009 0.010 0.011

1403

ИП Рудный Геннадий Александрович [ ПС-02 "Привокзальная" 
110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 
с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-14 / [ТП] 238 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

1404
ЗАОр "НП "Арххлеб" [ ПС-07 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 07-19 АРЭС ] ПС 110 кВ №7 0.027 0.041 0.055 0.068 0.082 0.096 0.110 0.123 0.137

1405
ООО "Автодороги" [ ПС-07 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 
07-19 АРЭС ] ПС 110 кВ №7 0.008 0.009 0.010

1406
ООО "АКСИОМА" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-2Т / [ФСН] 12-06 / [ТП] 62 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018

1407

МБОУ Гимназия №3  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
21-04 / [ТП] 19 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.008 0.009 0.010

1408

ГКУ АО "Хозяйственное управление" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] 
ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / 
[ФСН] РП-21-04 / [ТП] 19 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030

1409

ООО "УК "ОБЛИК" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
21-04 / [ТП] 19 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.006 0.006

1410

ООО "Новый город" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
21-04 / [ТП] 19 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.018 0.024 0.030 0.036 0.043 0.049 0.055 0.061

1411

ООО "УК"Малахит" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
21-04 / [ТП] 19 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.007 0.007
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1412

ГКУ Архангельской области "Центр ГЗ" [ ПС-14 110/10/6 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция 
шин СН / [ФСН] РП-21-04 / [ТП] 19 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.008 0.009 0.010

1413

ГБУК АО "Архангельский краеведческий музей" [ ПС-14 
110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-21 / [СШСН] 
Секция шин СН / [ФСН] РП-21-04 / [ТП] 19 / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
/ [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.007 0.008

1414

ООО "Прогресс" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-3Т / 
[ФСН] 10-01-27 / РП-03 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
03-09 / [ТП] 404(аб.) / РУ-0,4 кВ  ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018

1415
ООО "Жилкомплекс" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 10-14-40 ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.005

1416

ООО "УК 9 "Наш дом - Архангельск" [ ПС-06 "Соломбальская" 
110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-12 / [ТП] 261 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ ТП-261 АРЭС 2 с.ш. / [ФНН] КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-
261 АРЭС 2Т до ШВ Кр.партизан, 35 к.1 ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.007 0.008 0.009

1417
ФГКУ УВО ВНГ России по АО [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-
1Т / [ФСН] 6-14-09 / [ТП] 79 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.008 0.009 0.010

1418

ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный 
университет им М.В.Ломоносова" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] 
МВ-6-1Т / [ФСН] 6-01-14 / [ТП] 20 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.009 0.010 0.011

1419
АО ПСФ "Инстрой" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / 
[ФСН] 6-01-14 / [ТП] 20 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.013 0.015 0.016

1420
ПЖСК "Блок" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-
09 / [ТП] 408 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.013 0.014

1421
ИП Януков Алексей Викторович [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-
6-1Т / [ФСН] 6-14-09 / [ТП] 408 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.006

1422
АО "Тандер" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-
09 / [ТП] 408 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.005

1423
ООО "АЭСБ" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-
09 / [ТП] 408 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.013 0.014

1424
ТСЖ "Альбатрос" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-
14-09 / [ТП] 408 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

1425
ИП Романова Александра Сергеевна [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] 
ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-09 / [ТП] 408 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.007 0.008 0.009

1426
ООО "РВК-Архангельск" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 6-14-07 ] ПС 110 кВ №14 0.022 0.033 0.044 0.055 0.066 0.078 0.089 0.100 0.111

1427

МБДОУ Детский сад №162 [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 223 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.005 0.006

1428
АО "Тандер" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 223 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.008 0.009 0.010

1429
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 08-15 (аб) (РЖД) ] ПС 110 кВ №7 0.050 0.099 0.149 0.198 0.248 0.298 0.347 0.397 0.446 0.496
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1430
ООО "УК "ОКРАИНА" [ ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 08-03 / 
647 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.010 0.012 0.013

1431
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-01 (К) ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.059 0.088 0.117 0.147 0.176 0.205 0.235 0.264 0.293

1432
ООО "Ветер перемен" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 
13-02 / [ТП] 396 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-396/3 ] ПС 110 кВ №13 0.009 0.010 0.012

1433

ООО "УК Южный округ" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 66-05 / РП-17 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ 
/ РП-17-09 / [ТП] 382 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№382 АРЭС 1сш / 
КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП№382 АРЭС 1Т до ВРУ Воронина,32 к.3 ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

1434

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ПОДВОРЬЕ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 
СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] 
МВ-6-1Т / [ФСН] 6-01-04 / [ТП] 63 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.006 0.007 0.007

1435

ПАО "Ростелеком" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-45 / [ТП] 293 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№293 
АРЭС 1сш / КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП№293 АРЭС до ВРУ АТС 
Терехина,1 ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.008 0.009 0.010

1436
ФГУП "РТРС" филиал "Архангельский ОРТПЦ" [ ПС-08 35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 08-17 (АРЭС) ] ПС 110 кВ №7 0.023 0.031 0.039 0.047 0.054 0.062 0.070 0.078

1437
ОАО "Славянка" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 
10-14-30 / [ТП] 136 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.009 0.010 0.011

1438

ИП Обермейстер Анатолий Семенович [ ПС-02 "Привокзальная" 
110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 234 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.007 0.008 0.009

1439
ООО "Агроторг" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 234 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.012 0.014 0.015

1440
ООО "ОТЭК" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-30 / [ТП] 14 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.006 0.007

1441

Предприниматель Шестаков Андрей Вениаминович [ ПС-12 
"Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 12-15 / РП-
05 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-05-05 / [ТП] 447(аб.) / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.011 0.012 0.013

1442
ООО "УК "Левобережье" [ ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 08-19 (аб) / 660 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.005 0.006

1443
ООО "ТИТУЛ" [ ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 08-19 
(аб) / 660 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.005 0.006 0.007

1444

ФГОБУ ВПО Архангельский колледж телекоммуникации ф 
СПбГУТ [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин СН / РП-17-14 / 394 / 
РУ-0,4кВ ТП№394 АРЭС 2сш / КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП№394 
АРЭС 2Т до ВРУ Воронина, 30 к. ПС 110 кВ Ломоносовская 0.011 0.012 0.014

1445
ГАУ АО "Водник" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 
10-14-30 ] ПС 110 кВ №14 0.028 0.042 0.056 0.070 0.084 0.098 0.112 0.126 0.140

1446
АО "АЛВИЗ" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-30 ] ПС 110 кВ №14 0.025 0.033 0.042 0.050 0.058 0.067 0.075 0.084

1447
АО "АГД Даймондс" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-30 ] ПС 110 кВ №14 0.014 0.019 0.024 0.028 0.033 0.038 0.043 0.047
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1448

ПАО "Ростелеком" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-42 / [ТП] 293 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№293 
АРЭС 2сш / КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП№293 АРЭС до ВРУ АТС 
Терехина,1 ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.012 0.016 0.020 0.024 0.029 0.033 0.037 0.041

1449

ООО "Управляющая компания "Левобережье" [ ПС-37 
"Бакарица" 35/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 37-12 / [ТП] 353 (Т-
2) / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.010 0.012 0.013 0.015

1450

ТСЖ "Дежневцев 11" [ ПС-37 "Бакарица" 35/6 / [СШСН] МВ-6-
1Т / [ФСН] 37-12 / [ТП] 353 (Т-2) / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.010 0.011 0.012

1451

ООО "Профсервис" [ ПС-37 "Бакарица" 35/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / 
[ФСН] 37-12 / [ТП] 353 (Т-2) / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.006 0.006

1452
ООО "Тандем" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 
10-01-30 / [ТП] 45 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-45/1 ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.013 0.014 0.016

1453
ГБУ АО "АКОД" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-
6-1Т / 12-27 (аб) ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.021

1454
АО "Тандер" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 13-19 / 
[ТП] 533 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП-533- АРЭС 2 сш ] ПС 110 кВ №13 0.005 0.006

1455

ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 12-03 / РП-09 / [СШСН] Секция шин 
СН / [ФСН] РП-09-10  / [ТП] КТП Грузовой двор СЖД (аб.) / РУ-
6 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.012 0.016 0.019 0.023 0.027 0.031 0.035 0.039

1456 ООО "АКС" [ ПС-04 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 04-20 ] ПС 110 кВ №9Н 0.024 0.032 0.040 0.048 0.056 0.064 0.072 0.080

1457

ООО "ИНДУСТРИЯ" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
21-09 / [ТП] РП-21 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.012 0.014 0.015

1458

ООО "УК"Восход" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 
10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-21-09 / 
[ТП] РП-21 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.007 0.008

1459

ООО УК "Северный Дом" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 10-14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
04-01 / [ТП] 239 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

1460

ФГБОУ ВО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России [ ПС-12 
"Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 12-14 / [ТП] 
108 [аб] / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.005 0.006 0.007

1461

ООО "АРХАНГЕЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" [ 
ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 6-14-19 / [ТП] 98 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.007 0.008 0.009

1462
ООО "УК "Архсити Групп" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 6-14-19 / [ТП] 98 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.007 0.008 0.009

1463

ООО "Лесопромышленные инвестиции" [ ПС-02 
"Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-27 / РП-
07 / 2 с.ш. 10кВ / РП-07-03 / РП-07 /  РУ-0,4 кВ РП№7 АРЭС 2 
сш ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.008 0.009 0.010

1464

ТСЖ "Галушина 30/2" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / 
[ФСН] 10-01-06 / РП-23 / [СШСН] 2 с.ш.10кВ / [ФСН] РП-23-04 / 
[ТП] 389 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.006 0.007 0.008
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1465

ООО "Комфортное жилье" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-
4Т / [ФСН] 10-01-06 / РП-23 / [СШСН] 2 с.ш.10кВ / [ФСН] РП-23-
04 / [ТП] 389 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

1466

ООО "УК"Полюс" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / 
[ФСН] 10-01-06 / РП-23 / [СШСН] 2 с.ш.10кВ / [ФСН] РП-23-04 / 
[ТП] 389 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.018 0.023 0.029 0.035 0.041 0.047 0.053 0.059

1467

ТСЖ "Майский" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / 
[ФСН] 10-01-06 / РП-23 / [СШСН] 2 с.ш.10кВ / [ФСН] РП-23-04 / 
[ТП] 389 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.014 0.019 0.024 0.029 0.034 0.038 0.043 0.048

1468

ООО "УК 4 "Наш дом - Архангельск" [ ПС-01 110/35/10/6 / 
[СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 10-01-06 / РП-23 / [СШСН] 2 
с.ш.10кВ / [ФСН] РП-23-04 / [ТП] 389 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.013 0.015 0.016 0.018

1469

МБДОУ Детский сад №186 [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-
4Т / [ФСН] 10-01-06 / РП-23 / [СШСН] 2 с.ш.10кВ / [ФСН] РП-23-
04 / [ТП] 389 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.005 0.006

1470

ТСЖ "Престиж" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / 
[ФСН] 10-01-06 / РП-23 / [СШСН] 2 с.ш.10кВ / [ФСН] РП-23-04 / 
[ТП] 389 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018

1471

ООО "АРХАНГЕЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" [ 
ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-14-40 / РП-04 / 
[СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-04-01 / [ТП] 214 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.009 0.011 0.012

1472

ТСЖ "Гагарина 50" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 10-14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
04-01 / [ТП] 214 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.013 0.015 0.017 0.020 0.022

1473

ЖСК "Связь" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-
14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-04-01 / [ТП] 
214 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.009 0.010 0.011

1474

ТСН "Дзержинского 19" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 10-14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
04-01 / [ТП] 214 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030

1475

ЖСК "Ломоносовский-7" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-
4Т / [ФСН] 10-01-34 / [ТП] 385 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.012 0.014

1476

ООО "Архангельская Управленческая Компания" [ ПС-01 
110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 10-01-34 / [ТП] 385 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.013 0.015 0.018 0.021 0.023 0.026

1477

ТСЖ "Смольный Буян, 24, корпус 3" [ ПС-01 110/35/10/6 / 
[СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 10-01-34 / [ТП] 385 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.009 0.010 0.011

1478

ПЖСК "Ломоносовский-3" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-
4Т / [ФСН] 10-01-34 / [ТП] 385 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021 0.023
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1479

ЖСК "Ломоносовский-6" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-
4Т / [ФСН] 10-01-34 / [ТП] 385 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.012 0.013

1480 в/ч 6832 [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-02 ] ПС 110 кВ №13 0.013 0.018 0.022 0.026 0.031 0.035 0.039 0.044

1481
ООО "Профсервис" [ ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 08-
19 (аб) / [ТП] 644 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.006 0.006

1482
ИП Николаева Ираида Витальевна [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] 
ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-08 / [ТП] 37 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.006

1483
ИП Кузнецов Сергей Валерьевич [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-
6-1Т / [ФСН] 6-14-08 / [ТП] 37 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.007 0.007 0.008

1484

ООО "УК Соломбальский округ" (дог.11-004912) [ ПС-06 
"Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-22 / 
[ТП] 290 (аб.) / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.007 0.008 0.009

1485

ОАО "Архангельскоблгаз" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т 
/ [ФСН] 10-14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
04-02 / [ТП] 193 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.007 0.008 0.009

1486
Колледж культуры [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 
6-14-08 / [ТП] 41 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.008 0.009 0.010

1487

ООО "ЖЭУ №1" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-3Т / 
[ФСН] 10-01-13 / [ТП] РП-23 / [СШСН] 1 с.ш. 10кВ / [ФСН] РП-
23-19 / [ТП] 1007 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП №1007 1 с.ш. ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.011 0.012

1488

ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-
1Т / [ФСН] 6-01-04 / [ТП] 63 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017

1489
ООО "Ветер перемен" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 
13-02 / [ТП] 396 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-396/2 ] ПС 110 кВ №13 0.007 0.008 0.009

1490
в/ч 6832 [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-02 / [ТП] 
343(аб.) / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №13 0.012 0.014 0.017 0.019 0.022 0.024

1491
ООО "УК"Заречная" [ ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 08-
19 (аб) / 665 / ВЛ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.006 0.007 0.008

1492

ГБНОУ АО "АГЛ имени М.В.Ломоносова" [ ПС-01 110/35/10/6 / 
[СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 6-01-14 / [ТП] 70 / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
/ [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.006 0.006

1493

ООО "Белуга Север" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] 
РП-07-14 / [ТП] 154 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№154 АРЭС 1сш ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.013 0.015 0.016

1494

МБОУ Гимназия №25 [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / 
[ФСН] 10-01-06 / РП-23 / [СШСН] 2 с.ш.10кВ / [ФСН] РП-23-04 / 
[ТП] 433 [аб] / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.012 0.013 0.014

1495

ООО "Северпрод" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 05-03 ТП 384 / [ТП] 377 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№377 
АРЭС 1сш / [ФНН] КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП№377 АРЭС 1Т до 
ВРУ м-на Дачная 51 к.3 ] ПС 110 кВ №1 0.007 0.008 0.009
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1496

ИП Януков Алексей Викторович [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 05-03 ТП 384 / [ТП] 377 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ ТП№377 АРЭС 1сш / [ФНН] КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ 
ТП№377 АРЭС 1Т до ВРУ м-на Дачная 51 к.3 ] ПС 110 кВ №1 0.005 0.006 0.006

1497

ООО "Ярмарка" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 05-03 ТП 384 / [ТП] 377 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№377 
АРЭС 1сш / [ФНН] КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП№377 АРЭС 1Т до 
ВРУ м-на Дачная 51 к.3 ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.013 0.015 0.016

1498

ООО "УК"Архберег" [ ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 08-
08 (аб) (АРЭС) / [ТП] 355 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.016 0.022 0.027 0.033 0.038 0.043 0.049 0.054

1499

ООО "УК "ОКРАИНА" [ ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 
08-08 (аб) (АРЭС) / [ТП] 355 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.012 0.015 0.019 0.022 0.025 0.028 0.031

1500
УМВД России по АО [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / 
[ФСН] 6-01-16 / [ТП] 205 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.012 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.029

1501

ООО ПСК "Архпромкомплект" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 66-05 / РП-17 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ 
/ РП-17-09 / [ТП] 382 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№382 АРЭС 1сш / 
КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП№382 АРЭС 1Т до ВРУ Воронина,32 к.5 ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.005 0.006

1502

ИП Крюков Александр Николаевич [ ПС-12 "Кузнечевская" 
110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 12-06 / [ТП] РП-5 / [СШСН] 
2 с.ш. 6кВ. / [ФСН] РП-5-14 / [ТП] РП-32 / [СШСН] 1 с.ш. 6 кВ / 
[ФСН] РП-32-3 ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030

1503

ООО "Северо-западные коммунальные системы" [ ПС-14 
110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-08 / [ТП] 81(аб.) / РУ-
0,4кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.012 0.013

1504

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 
/ [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 12-03 / [ТП] 450 / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.012 0.013 0.015 0.017

1505

ФГКУ "3 отряд ФПС по Архангельской области" [ ПС-12 
"Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 12-03 / [ТП] 
450 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.012 0.013 0.015 0.016

1506

ТСЖ "На Троицком" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 6-14-17 / [ТП] 91 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №14 0.008 0.009 0.010

1507

ООО "Автодороги" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин СН / 
[ФСН] РП-17-11 / [ТП] 342 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.010 0.013 0.015 0.018 0.021 0.023 0.026

1508

ПАО "Ростелеком" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин СН / 
[ФСН] РП-17-11 / [ТП] 342 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.018 0.024 0.030 0.036 0.042 0.048 0.054 0.060

1509

ГБОУ СПО АО "Техникум строительства и городского 
хозяйства" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т 
/ [ФСН] 66-05 / РП-17 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / РП-17-09 / [ТП] 
383 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№383 АРЭС 1сш ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.005 0.006 0.007
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1510
ТСЖ "Тыко-Вылко, 11" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 10-14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП- ПС 110 кВ №14 0.013 0.016 0.019 0.022 0.026 0.029 0.032

1511

ТСЖ "Дзержинский-29" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 10-14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
04-01 / [ТП] 178 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030

1512

ООО "УК "Профмастер" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-21 / [ТП] 232 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.010 0.012 0.015 0.017 0.019 0.021

1513

ООО "УК"Профессионал" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-21 / [ТП] 232 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.013 0.015 0.017 0.020 0.022

1514

ООО "УК 2 "Наш дом - Архангельск" [ ПС-02 "Привокзальная" 
110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-21 / [ТП] 232 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.007 0.008 0.009

1515

ЗАО "ЮниКредитБанк" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-21 / [ТП] 232 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.006 0.006 0.007

1516
ИП Романова Зинаида Александровна [ ПС-06 "Соломбальская" 
110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-39 ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.007 0.007 0.008

1517
ООО "СМЗ" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-
1Т / [ФСН] 06-39 ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.024 0.035 0.047 0.059 0.071 0.083 0.095 0.106 0.118

1518
ООО "УК "ОКРАИНА" [ ПС-07 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 07-18 АРЭС / [ТП] 352 [аб] / [СШНН] РУ-0,4 кВ (ОАО ПС 110 кВ №7 0.011 0.012 0.014 0.016

1519

АО "Плесецкое дорожное управление" [ ПС-02 "Привокзальная" 
110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 
с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-05 / [ТП] 202 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.008 0.009 0.010

1520

ГБОУ СПО АО "Архангельский педколледж" [ ПС-02 
"Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-
07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-05 / [ТП] 202 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.006 0.007 0.008

1521

ООО "Торговый центр на Нагорной" [ ПС-02 "Привокзальная" 
110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 222 / РУ-0,4 кВ 
(ООО "Поморэнерго") ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.015 0.019 0.023 0.026 0.030 0.034 0.038

1522

ООО "АКСК" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 05-20 РП-6 / РП-6 / 2 сш 6кВ / [ФСН] РП-06-16 / [ТП] 374 
(аб.) / РУ-6кВ ] ПС 110 кВ №1 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

1523

ООО "УК Современник" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ 
/ [ФСН] РП-07-05 / [ТП] 243 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.013 0.016 0.018 0.020 0.022

1524

ООО "УК Губерния" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] 
РП-07-05 / [ТП] 243 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.017 0.023 0.029 0.034 0.040 0.046 0.052 0.057

1525

ООО "ТЕРРА" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-
05 / [ТП] 243 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.010 0.013 0.016 0.018 0.021 0.024 0.026
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1526

ГСК "Сигнал-3" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 
6-01-22 / РП-01 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-01-22 / 
[ТП] 11 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.012 0.013 0.015

1527

ГАОУ ДПО "АО ИОО" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / 
[ФСН] 6-01-22 / РП-01 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-01-
22 / [ТП] 11 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.005 0.006

1528
ООО"УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" [ ПС-72 "АТНК" 110/6 / МВ-6-1Т / 
72-? / 603 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ АГЗ 0.010 0.011 0.012

1529
ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой" [ ПС-72 "АТНК" 110/6 / МВ-6-1Т / 72-
? / 603 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ АГЗ 0.011 0.014 0.017 0.020 0.023 0.025 0.028

1530

ООО "УК Губерния" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-03 / [ТП] 419 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.013 0.016 0.019 0.022 0.026 0.029 0.032

1531

ТСЖ "Октябрьский-8" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-03 / [ТП] 419 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.006

1532

АО "Механический завод" (АО "Армез") [ ПС-12 "Кузнечевская" 
110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 12-15 / РП-05 / [СШСН] 
Секция шин СН / [ФСН] РП-05-09 ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.010 0.011 0.013 0.014

1533
УФНС России по АО и НАО [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т 
/ [ФСН] 6-14-08 / [ТП] 187 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.025

1534
ООО "УК"Восход" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 
6-14-08 / [ТП] 187 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.008 0.009 0.010

1535
ООО "УК"Возрождение" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 6-14-08 / [ТП] 187 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

1536
АО "Тандер" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-
08 / [ТП] 187 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.007 0.008 0.008

1537

ИП Никитинский Виктор Валерьянович [ ПС-14 110/10/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-08 / [ТП] 187 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №14 0.008 0.009 0.010

1538
УМВД России по АО [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 6-14-08 / [ТП] 187 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.013 0.015 0.017

1539 ЗАО "АКРиС" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6- ПС 110 кВ Кузнечевская 0.005 0.006 0.006

1540

ФЛ Суполов Константин Юрьевич [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 05-09 ТП 312 / [ТП] 312 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ ТП№312 АРЭС / КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП№312 АРЭС до 
ВРУ Никитова, 10 ] ПС 110 кВ №1 0.008 0.009 0.010

1541

ИП Нилов Дмитрий Владимирович [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 05-09 ТП 312 / [ТП] 312 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ ТП№312 АРЭС / КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП№312 АРЭС до 
ВРУ Никитова, 10 ] ПС 110 кВ №1 0.009 0.010 0.011

1542

ООО УК "Архжилсервис" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-30 / [ТП] 141 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.007 0.007 0.008

1543

ИП Гаврилова Елена Энгельсовна [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 10-14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / 
[ФСН] РП-04-02 / [ТП] 188 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.006 0.007
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1544

ООО "Луда" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-14-
40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-04-02 / [ТП] 
188 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017

1545

ООО"Династия" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 
10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-21-09 / 
[ТП] РП-21 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.007 0.008 0.009

1546

ООО "РВК-Архангельск" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
21-09 / [ТП] РП-21 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.006

1547

ООО "Агроторг" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 
10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-21-09 / 
[ТП] РП-21 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.012 0.013 0.015

1548

ООО "Аксиома"  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 
10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-21-09 / 
[ТП] РП-21 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021 0.023

1549

ООО "Жилкомплекс" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / 
[ФСН] 10-01-06 / РП-23 / [СШСН] 2 с.ш.10кВ / [ФСН] РП-23-14 / 
[ТП] 434 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.014 0.017 0.020 0.023 0.025 0.028

1550

ООО "УК "Архсити Групп" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-
4Т / [ФСН] 10-01-06 / РП-23 / [СШСН] 2 с.ш.10кВ / [ФСН] РП-23-
14 / [ТП] 434 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.013 0.016 0.019 0.022 0.025 0.028 0.031

1551

ТСЖ "Московский 47" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / 
[ФСН] 10-01-06 / РП-23 / [СШСН] 2 с.ш.10кВ / [ФСН] РП-23-14 / 
[ТП] 434 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.013 0.016 0.019 0.021 0.024 0.027

1552

ИП Тремзин Михаил Николаевич [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / 
[ФСН] РП-11-13 / [ТП] 6 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №14 0.008 0.009 0.010

1553

АО "Россельхозбанк" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-13 / [ТП] 6 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.012 0.014 0.015

1554

ООО "УК "ОБЛИК" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-13 / [ТП] 6 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.012 0.014 0.015

1555

ЗАО "НХП "Беломорские узоры" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 10-14-30 / [ТП] 104 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.013 0.015 0.017

1556
ГБУ АО "ГААО" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 
10-14-30 / [ТП] 104 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.006 0.007

1557
ООО "Воймир" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-
1Т / [ФСН] 12-03 / [ТП] 466 (аб.) / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.011 0.013 0.016 0.019 0.022 0.024 0.027

1558

АО "АРХГРАЖДАНРЕКОНСТРУКЦИЯ" [ ПС-01 110/35/10/6 / 
[СШСН] МВ-10-3Т / [ФСН] 10-01-13 / РП-23 / [СШСН] 1 с.ш. 
10кВ / [ФСН] РП-23-19 / [ТП] 1007 / [СШСН] РУ-10 кВ 
ТП№1007 ] ПС 110 кВ №1 0.013 0.017 0.021 0.025 0.029 0.033 0.038 0.042

1559

ООО "ЖЭУ №1" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-3Т / 
[ФСН] 10-01-13 / РП-23 / [СШСН] 1 с.ш. 10кВ / [ФСН] РП-23-19 
/ [ТП] 1007 / [СШСН] РУ-10 кВ ТП№1007 ] ПС 110 кВ №1 0.013 0.016 0.020 0.023 0.026 0.030 0.033
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1560
ООО "УК "Левобережье" [ ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 08-19 (аб) / 662 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.008 0.008 0.009

1561
ООО "УК "ОКРАИНА" [ ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 
08-19 (аб) / 662 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.009 0.010 0.011

1562
ПАО "ТГК-2" [ ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 08-19 (аб) 
/ 664 / РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.012 0.015 0.018 0.021 0.025 0.028 0.031

1563

ООО "Архангельская Управленческая Компания" [ ПС-02 
"Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-21 / 
[ТП] 233 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.012 0.015 0.018 0.022 0.025 0.028 0.031

1564

ООО "УК Современник" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-21 / [ТП] 233 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.012 0.014

1565

ООО "УК 2 "Наш дом - Архангельск" [ ПС-02 "Привокзальная" 
110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-21 / [ТП] 233 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.012 0.013

1566
РУ ФСБ России по АО [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 
13-24 (аб) ] ПС 110 кВ №13 0.013 0.018 0.022 0.026 0.031 0.035 0.039 0.044

1567
ООО"ТНС" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-01-
20 / [ТП] 148 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.005 0.006 0.007

1568
ЗАО "АКРиС" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-
2Т / [ФСН] 12-14 ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.010 0.011 0.012

1569

ГАПОУ АО "Торгово-экономический колледж" [ ПС-05 
"Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 05-03 ТП 384 / [ТП] 
317 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП №317 1сш / КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ 
ТП№317 АРЭС 1Т до ВРУ Дачная 57к.2 ] ПС 110 кВ №1 0.008 0.009 0.010

1570

ООО "УК МАЙСКИЙ ОКРУГ" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 05-03 ТП 384 / [ТП] 378 / РУ-0,4 кВ 
ТП№378 АРЭС 1сш / КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП№378 АРЭС 1Т до 
ВРУ ж.д.Холмогорская,16 ] ПС 110 кВ №1 0.009 0.010 0.011

1571

ООО "Флагман" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 05-03 ТП 384 / [ТП] 378 / РУ-0,4 кВ ТП№378 АРЭС 1сш / 
КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП№378 АРЭС 1Т до ВРУ 
ж.д.Холмогорская,16 ] ПС 110 кВ №1 0.009 0.010 0.011

1572

ООО "РСК "Метелица+" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-42 / [ТП] 14с / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
ТП№14с АРЭС / КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП№14с АРЭС до СПУ-
14с/1 Адм.Кузнецова,2 ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.007 0.008 0.008

1573

АО "Тандер" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 234 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.008 0.009 0.010

1574

ТСН "Попова 56 корпус 3" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 234 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.012 0.013

1575

ООО "АРХАНГЕЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" [ 
ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-
19 / [ТП] 234 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.019 0.025 0.031 0.037 0.043 0.050 0.056 0.062
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1576

ООО "УК "Архсити Групп" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 234 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.015 0.019 0.022 0.026 0.030 0.034 0.037

1577

ООО "УК "ВКБгрупп" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 234 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.013 0.015 0.016 0.018

1578

ТСЖ "Астра" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 234 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021 0.023

1579

УФССП России по АО и НАО [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 234 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.006 0.007 0.008

1580

ООО "Севжилстрой" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 234 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.008 0.009 0.010

1581

ООО "СТК" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т 
/ [ФСН] 12-15 / РП-05 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-05-
16 / [ТП] 457(аб.) (ООО "Метэк") / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.010 0.012 0.013 0.015

1582

ООО "Винком" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-21-17 / [ТП] 
121 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.005

1583
ОАО "Кузнечевский КСКМ" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 12-04 (аб) ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.008 0.009 0.010

1584
ФГУП "РТРС" филиал "Архангельский ОРТПЦ" [ ПС-12 
"Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 12-25 (аб) ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.011 0.014 0.017 0.019 0.022 0.025 0.028

1585

АО "Тандер" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т 
/ [ФСН] 12-14 / [ТП] 118 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 
кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.008 0.009 0.010

1586
ООО "Управляющая компания Соломбала-1" [ ПС-12 
"Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 12-14 / [ТП] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.005 0.006

1587
ООО "УК "ОКРАИНА" [ ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 08-03 / 
645 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030

1588
ЗАО "Синергия Маркет Архангельск" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] 
ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-14-30 / [ТП] 104 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.007 0.008

1589
АО "АЛВИЗ" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-30 / [ТП] 104 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.014 0.018 0.022 0.025 0.029 0.032 0.036

1590

ООО "Соломбальские бани" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-38 / [ТП] 262 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.007 0.008 0.009

1591

АО "Тандер" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 05-09 ТП 312 / [ТП] 312 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№312 
АРЭС ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021
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1592

ООО "УК "Архсити Групп" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / 66-19 / РП-24 / [СШСН] РП-24 1с.ш. / 
[ФСН] РП-24-19 / [ТП] 1005 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП №1005 2 
с.ш. / [ФНН] КЛ-0,4 кВ РУ-0,4кВ ТП№1005 АРЭС 2Т до ВРУ-1  
ж.д.пр.Московский, д.55, к ПС 110 кВ Ломоносовская 0.006 0.007 0.008

1593

ООО "Поморэнерго" (Потребитель ТСО) [ ПС-72 "АТНК" 110/6 / 
[СШВ] 4547 ПС-110/6 ООО"АТНК" / [ФВ] АГЗ (ООО 
"Поморэнерго") ] ПС 110 кВ АГЗ 0.081 0.162 0.243 0.324 0.405 0.486 0.567 0.648 0.729 0.810

1594
АО "АТФ" ("Поморэнерго") [ ПС-72 "АТНК" 110/6 / [СШВ] 4547 
ПС-110/6 ООО"АТНК" / [ФВ] АГЗ (ООО "Поморэнерго") ] ПС 110 кВ АГЗ 0.060 0.121 0.181 0.242 0.302 0.363 0.423 0.484 0.544 0.605

1595

ЗАО "Лесозавод 25" ("Поморэнерго") [ ПС-72 "АТНК" 110/6 / 
[СШВ] 4547 ПС-110/6 ООО"АТНК" / [ФВ] АГЗ (ООО 
"Поморэнерго") ] ПС 110 кВ АГЗ 0.108 0.217 0.325 0.434 0.542 0.650 0.759 0.867 0.975 1.084

1596
АО "Тандер" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-
09 / [ТП] 32 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.008 0.009 0.010

1597

ООО "Октябрьский-2" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 6-14-09 / [ТП] 32 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.013 0.014 0.016

1598

ЗАО "Архгипродрев" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 6-14-09 / [ТП] 32 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

1599

ООО "Аква Делан" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-22 / [ТП] 262 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.006 0.007 0.008

1600

УФНС России по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-22 / [ТП] 290 (аб.) / РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.005 0.006 0.007

1601

ООО "УК"Исток" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] 
РП-17-11 / [ТП] 340 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.011 0.013 0.016 0.019 0.021 0.024 0.027

1602

ООО "Архжилсервис" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин 
СН / [ФСН] РП-17-11 / [ТП] 340 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.007 0.008 0.008

1603

ООО "УК "Деком-1" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин СН / 
[ФСН] РП-17-11 / [ТП] 340 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.011 0.013 0.016 0.018 0.020 0.022

1604

ООО "Регион-Девелопмент" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 12-03 / РП-09 / [СШСН] Секция шин 
СН / [ФСН] РП-09-04 / ТП База администрации области (аб.) 
ООО "Поморэнерго" / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.012 0.014 0.017 0.019 0.022 0.024

1605
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-10 35/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-20 ] ПС 110 кВ №9Н 0.011 0.014 0.018 0.022 0.025 0.029 0.032 0.036

1606
ООО "УК "ОКРАИНА" [ ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 
08-08 (аб) (АРЭС) / 643 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.008 0.009 0.010
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1607

ФГУ "АМП Западной Арктики" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / 
[ФСН] РП-21-05 / [ТП] 36А / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.006

1608

ОАО "Архстрой" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 
10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-21-05 / 
[ТП] 36А / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.011 0.012

1609

ОАО "ИВЦ" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-14-
32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-21-05 / [ТП] 
36А / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.012 0.013

1610

ТСЖ "Надел" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-
2Т / [ФСН] 06-44 / [ТП] 268 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

1611

ТСЖ "Советская 34, корп.1" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-44 / [ТП] 268 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.008 0.009 0.010

1612

ООО "УК "ОБЛИК" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-44 / [ТП] 268 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.008 0.010 0.011

1613

ООО "РСК "Метелица+" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-44 / [ТП] 268 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030

1614

ООО "УК 9 "Наш дом - Архангельск" [ ПС-06 "Соломбальская" 
110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-44 / [ТП] 268 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017

1615

ООО"АРХСТРОЙТРАНС" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-
1Т / [ФСН] 6-01-14 / [ТП] 20 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-
20/1 ] ПС 110 кВ №1 0.023 0.030 0.038 0.045 0.053 0.060 0.068 0.075

1616
АО "Тандер" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 
10-01-30 / [ТП] 346 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.005 0.006 0.007

1617

ООО "Минерва" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / 
[ФСН] 10-01-30 / [ТП] 346 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.009 0.010 0.011

1618

ООО "УК"Вектор" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / 
[ФСН] 10-01-30 / [ТП] 346 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.013 0.015 0.017 0.020 0.022

1619

ИП Симакова Валерия Дмитриевна [ ПС-12 "Кузнечевская" 
110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 12-15 / РП-05 / [СШСН] 
Секция шин СН / [ФСН] РП-05-16 / [ТП] 452 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ ТП-452 АРЭС 1Т / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.010 0.012 0.013 0.015

1620

ИП Симакова Карина Дмитриевна [ ПС-12 "Кузнечевская" 
110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 12-15 / РП-05 / [СШСН] 
Секция шин СН / [ФСН] РП-05-16 / [ТП] 452 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ ТП-452 АРЭС 1Т / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.010 0.012 0.013

1621

ФБУ "ЖКУ УФСИН России по Архангельской области" [ ПС-14 
110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-21 / [СШСН] 
Секция шин СН / [ФСН] РП-21-17 / [ТП] 121 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.013 0.014 0.016
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1622

ООО "Братья Гриль Архангельск" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / 
[ФСН] РП-21-17 / [ТП] 121 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.008 0.009 0.010

1623

ООО "ТА Север" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 
10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-21-17 / 
[ТП] 121 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.006

1624

ООО "АЭСБ" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-21-17 / [ТП] 
121 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.007 0.008

1625

ОАО "Полярный" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 
10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-21-17 / 
[ТП] 121 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.007 0.007

1626

ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ 
/ [ФСН] РП-07-14 / [ТП] 420 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 
кВ 420/1 ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.012 0.013

1627

ГУ МРФ по ГО и ЧС и ликвидации последсвий стихийных 
бедствий по Архангельской области [ ПС-01 110/35/10/6 / 
[СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-01-22 / РП-01 / [СШСН] Секция 
шин СН / [ФСН] РП-01-22 / [ТП] 33 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.005 0.006 0.007

1628

АО "Тандер" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-
2Т / [ФСН] 06-44 / [ТП] 256 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.007 0.008 0.009

1629

ООО "Персей-4" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-44 / [ТП] 256 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.009 0.011 0.012

1630

ТСЖ "Маяковка" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-44 / [ТП] 256 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

1631

ТСЖ "Соломбальский-2" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-44 / [ТП] 256 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.012 0.015 0.018 0.020 0.023 0.026 0.029

1632

ООО "РСК "Метелица+" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-44 / [ТП] 256 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021 0.023

1633

ООО "УК Соломбала" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-44 / [ТП] 256 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.011 0.015 0.019 0.023 0.026 0.030 0.034 0.038

1634

ООО "Соната" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-
2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
17-11 / [ТП] 342 / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.018 0.024 0.030 0.035 0.041 0.047 0.053 0.059

1635

ООО "Норд-Экспо" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 66-05 / РП-17 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] 
РП-17-07 / [ТП] 1022 / [СШНН] РУ-0,4 кВ (ООО "Архсвет") / 
[ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.005 0.006 0.007
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1636
ООО "УК "ОБЛИК" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 
6-14-14 / [ТП] 107 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.011 0.012

1637

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"АРХГОРПРОЕКТ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 6-14-14 / [ТП] 107 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030

1638
ООО "УК"ОДО" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 6-
14-14 / [ТП] 107 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

1639

ООО "УК "Архсити Групп" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 6-14-14 / [ТП] 107 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №14 0.009 0.010 0.011

1640
ЖСК "Дружба" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 6-14-
14 / [ТП] 107 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.006

1641

МУ "ХС" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-01-
22 / РП-01 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-01-02 / [ТП] 13 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.013 0.014 0.016

1642

ООО "Новый Уютный Дом-1" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-
1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] 
РП-11-15 / [ТП] РП-11 / РУ-0,4 кВ РП№11 АРЭС 1 сш / КЛ-0,4 
кВ РУ-0,4 кВ РП№11 АРЭС 1Т-ВРУ Новгородский,158  ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.013 0.015 0.017 0.020 0.022

1643

ООО "РСК "Метелица+" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-28 / [ТП] 275 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.028 0.038 0.047 0.057 0.066 0.076 0.085 0.095

1644

ООО "Агроторг" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-28 / [ТП] 275 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.007 0.008 0.009

1645

Предприниматель Варлачев Денис Валерьевич [ ПС-01 
110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-3Т / [ФСН] 10-01-27 / [ТП] РП-03 / 
[СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-03-03 / [ТП] РП-03 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.012 0.017 0.021 0.025 0.029 0.033 0.037 0.041

1646

ООО "Троян" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-3Т / [ФСН] 
10-01-27 / [ТП] РП-03 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-03-
03 / [ТП] РП-03 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.012 0.013 0.014

1647

ИП Обермейстер Анатолий Семенович [ ПС-01 110/35/10/6 / 
[СШСН] МВ-10-3Т / [ФСН] 10-01-27 / [ТП] РП-03 / [СШСН] 
Секция шин СН / [ФСН] РП-03-03 / [ТП] РП-03 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №1 0.005 0.006

1648

ООО "РН-ЭНЕРГО" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-3Т / 
[ФСН] 10-01-27 / [ТП] РП-03 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] 
РП-03-03 / [ТП] РП-03 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.005 0.006 0.006

1649
МБОУ СШ №30 [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 13-18 / 
[ТП] 167 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №13 0.006 0.007 0.007

1650
ООО "Ветер перемен" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 
13-18 / [ТП] 157 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-157/1 ] ПС 110 кВ №13 0.008 0.009 0.011



I II III IV V VI VII VIII IX X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N п/п Потребитель Наименование подстанции Очередь ограничения, МВт

1651
ПАО "Ростелеком" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 222 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.005 0.006 0.007

1652

ИП Сырова Татьяна Сергеевна [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 222 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.007 0.008 0.009

1653
ООО ТПК "Баярд" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / 
[ФСН] 6-01-20 / [ТП] 8 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.006 0.006

1654
ООО "Север-Б" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 
6-01-20 / [ТП] 8 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.006 0.006 0.007

1655
ООО "КАСКАД-ЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-02 "Привокзальная" 
110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / 02-42 (аб) ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.028 0.042 0.056 0.070 0.084 0.098 0.112 0.125 0.139

1656

ООО "АРХАНГЕЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" [ 
ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-14-40 / РП-04 / 
[СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-04-01 / [ТП] 213 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.016 0.020 0.025 0.029 0.033 0.037 0.041

1657
ТСЖ "Багрянка" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 13-25 
(аб) ] ПС 110 кВ №13 0.009 0.011 0.012

1658

ООО "УК "Содействие" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 
13-19 / 570 / РУ-0,4 кВ ТП-570 АРЭС 2сш / Линия 0,4 кВ ТП-570 
] ПС 110 кВ №13 0.011 0.013 0.014

1659

МБОУ СШ №17 [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-1Т / [ФСН] 02-07 / [ТП] 231 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.006 0.007 0.008

1660

ООО "РСК "Метелица+" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-07 / [ТП] 231 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.008 0.009 0.010

1661

ООО "УК Губерния" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 02-07 / [ТП] 231 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.008 0.009 0.010

1662

ООО "УК 2 "Наш дом - Архангельск" [ ПС-02 "Привокзальная" 
110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-07 / [ТП] 231 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.012 0.014 0.015

1663

ООО "УК 1 "Наш дом - Архангельск" [ ПС-02 "Привокзальная" 
110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-07 / [ТП] 231 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.013 0.016 0.019 0.021 0.024 0.027

1664

ООО "УК"Полюс" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / 
[ФСН] 10-01-06 / РП-23 / [СШСН] 2 с.ш.10кВ / [ФСН] РП-23-04 / 
[ТП] 432 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

1665

ИП Лукичев Сергей Владимирович [ ПС-01 110/35/10/6 / 
[СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 10-01-06 / РП-23 / [СШСН] 2 
с.ш.10кВ / [ФСН] РП-23-04 / [ТП] 432 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.009 0.010 0.011

1666

ТСЖ "Уют" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 10-
01-06 / РП-23 / [СШСН] 2 с.ш.10кВ / [ФСН] РП-23-04 / [ТП] 432 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.007 0.008 0.009



I II III IV V VI VII VIII IX X
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1667

ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный 
университет им М.В.Ломоносова" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] 
МВ-6-1Т / [ФСН] 6-01-08 / [ТП] 34 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.005 0.006

1668

ООО "УК"Восход" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-43 / [ТП] 269 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
ВЛ-0,4 кВ 269/2 ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

1669

ООО "УК "ВКБгрупп" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-43 / [ТП] 269 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4 кВ 269/2 ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.005 0.006 0.007

1670

ООО "УК "ОБЛИК" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-43 / [ТП] 269 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
ВЛ-0,4 кВ 269/2 ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.011 0.013 0.015 0.016

1671

Непосредственное управление (население (бытовые потребители) 
[ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-
43 / [ТП] 269 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 кВ 269/2 ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.005 0.006 0.006

1672

ООО "Ритейл" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 05-08 ТП 316 / [ТП] 316 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№316 
АРЭС 1 сш ] ПС 110 кВ №1 0.008 0.009 0.010

1673

ФГУП "Рослесинфорг" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-
1Т / [ФСН] 05-08 ТП 316 / [ТП] 316 / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
ТП№316 АРЭС 1 сш ] ПС 110 кВ №1 0.006 0.007 0.008

1674

Управление Судебного департамента в Архангельской области и 
Ненецком автономном округе [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-
2Т / [ФСН] 6-14-14 / [ТП] 103 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.007 0.008

1675

ООО "ИНДУСТРИЯ" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 6-14-14 / [ТП] 103 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №14 0.007 0.007 0.008

1676
ПАО "Ростелеком" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 
6-14-14 / [ТП] 103 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.011 0.013

1677

Архангельский областной суд [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-
1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] 
РП-11-05 / [ТП] 414 / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.015 0.019 0.022 0.026 0.030 0.033 0.037

1678
ИП Заставнецкий Руслан Владимирович [ ПС-08 35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-1Т / 08-01 / 651 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.010 0.011 0.012

1679
ООО "УК"Заречная" [ ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 08-01 / 
651 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.005 0.006

1680
ООО "Профсервис" [ ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 08-01 / 651 
/ РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.005 0.006 0.007

1681
ООО "Новый век" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-
6-2Т / [ФСН] 12-14 / [ТП] 236(аб.) / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.005 0.006 0.006

1682

ЖСК "Альбатрос" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-2Т / [ФСН] 02-21 / [ТП] 230 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.010 0.011 0.012
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1683

АО "Тандер" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 02-21 / [ТП] 230 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.009 0.010 0.011

1684

ООО "УК Воскресенский район" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 
/ [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-21 / [ТП] 230 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.013 0.017 0.021 0.025 0.029 0.033 0.038 0.042

1685

ТСЖ "Свой дом" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-2Т / [ФСН] 02-21 / [ТП] 230 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.013 0.015 0.016

1686
ООО "Жилкомплекс" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-
02 / [ТП] 332 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №13 0.013 0.016 0.020 0.023 0.026 0.029 0.033

1687
ООО "ДКС" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-02 / 
[ТП] 332 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №13 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

1688
ПАО "ТГК-2" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-25 ] ПС 110 кВ №14 0.068 0.136 0.204 0.271 0.339 0.407 0.475 0.543 0.611 0.679

1689

ООО "УК "ОБЛИК" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-12 / [ТП] 498 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

1690

АО "Тандер" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-
2Т / [ФСН] 06-12 / [ТП] 498 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.007 0.008 0.009

1691
ООО "Ветер перемен" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 
13-19 / [ТП] 163 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-163/2 ] ПС 110 кВ №13 0.010 0.011 0.012

1692
ООО "Тандем" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 13-19 / 
[ТП] 163 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-163/2 ] ПС 110 кВ №13 0.008 0.009 0.010

1693
ООО "УК"Хозяин" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 13-
19 / [ТП] 163 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-163/2 ] ПС 110 кВ №13 0.005 0.006

1694
ООО "Сельхозконтракт" [ ПС-07 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 07-18 АРЭС ] ПС 110 кВ №7 0.010 0.014 0.017 0.020 0.024 0.027 0.031 0.034

1695

ООО "УК "ОБЛИК" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-2Т / [ФСН] 02-23 / [ТП] 146 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
ВЛ-146/1 ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.007 0.008 0.009

1696

ИП Петровский Владимир Клавдиевич [ ПС-02 "Привокзальная" 
110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 226 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.007 0.008 0.009

1697

ООО "АРХАНГЕЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" [ 
ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-
19 / [ТП] 226 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.012 0.016 0.019 0.023 0.027 0.031 0.035 0.039

1698

ИП Михайлов Александр Сергеевич [ ПС-02 "Привокзальная" 
110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 226 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.014 0.016 0.018 0.020 0.023

1699

ООО "Колос" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 226 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030

1700
ТСЖ "Уют" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-02 / [ТП] 
320 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №13 0.005 0.006
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1701

ООО "Северо-западные коммунальные системы" [ ПС-14 
110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] 
Секция шин СН / [ФСН] РП-11-05 / [ТП] 414 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.007 0.008 0.008

1702

ООО "АРХАНГЕЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" [ 
ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-11 / 
[СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-05 / [ТП] 414 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.025

1703

ООО "Новый город" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-05 / [ТП] 414 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.013 0.018 0.022 0.026 0.031 0.035 0.040 0.044

1704

ООО "Новый Уютный Дом-1" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-
1Т / [ФСН] 6-14-09 / [ТП] 22 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.012 0.014 0.015

1705

МОУ "Общеобразовательная гимназия №6" [ ПС-14 110/10/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-09 / [ТП] 22 / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
/ [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.009 0.011 0.012

1706

ООО "Белый город" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 02-05 / [ТП] 229 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.007 0.008 0.009

1707

УМВД России по АО [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 02-05 / [ТП] 229 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.005 0.006 0.007

1708

ТСН "Воскресенская-100" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-05 / [ТП] 229 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.012 0.014 0.017 0.019 0.022 0.024

1709
ООО "Агроторг" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 6-
14-17 / [ТП] 181 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.008 0.009 0.011

1710

ООО "УК Садовый район" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 6-14-17 / [ТП] 181 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №14 0.008 0.009 0.010

1711

ТСЖ "Воскресенская 12" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-03 / [ТП] 9 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017

1712

ООО "Двина" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-03 / [ТП] 
9 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.014 0.016 0.018 0.020 0.023

1713

ООО "УК "ОБЛИК" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-03 / [ТП] 9 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.007 0.008

1714

ООО "УК "ВКБгрупп" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-03 / [ТП] 9 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.014 0.017 0.019 0.022 0.024

1715

ООО "Управляющая жилищная компания" [ ПС-14 110/10/6 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция 
шин СН / [ФСН] РП-04-01 / [ТП] 239 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.006
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1716

ООО "УК "ОБЛИК" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 10-14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
04-01 / [ТП] 239 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030

1717

ООО "УК "ВКБгрупп" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 10-14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
04-01 / [ТП] 239 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.013 0.016 0.019 0.021 0.024 0.027

1718

ООО "ОЧАГ" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-
14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-04-01 / [ТП] 
239 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.006 0.006

1719

ООО "УК "Архсити Групп" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т 
/ [ФСН] 10-14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
04-01 / [ТП] 239 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.009 0.010 0.011

1720

Архангельский музыкальный колледж [ ПС-14 110/10/6 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция 
шин СН / [ФСН] РП-04-01 / [ТП] 239 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.014 0.016 0.018 0.020 0.023

1721

ГБУ АО "Служба спасения им.И.А.Поливаного" [ ПС-01 
110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 6-01-08 / [ТП] 145 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.008 0.009 0.010

1722

ООО "УК "ОБЛИК" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / 
[ФСН] 6-01-08 / [ТП] 145 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №1 0.013 0.016 0.019 0.022 0.025 0.029 0.032

1723
ГАУ АО "Водник" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 
10-14-30 / [ТП] 134(аб.) / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.023 0.031 0.038 0.046 0.054 0.062 0.069 0.077

1724
ООО "ТЦ Панорама" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 6-14-09 / [ТП] 22 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.008 0.008 0.009

1725

ООО "АРХАНГЕЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" [ 
ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-
19 / [ТП] 151 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.009 0.010 0.011

1726

ООО "УК "Архсити Групп" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 151 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.008 0.009 0.010

1727

Войсковая часть 6809 внутренних войск МВД РФ [ ПС-02 
"Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 / 
[ТП] 151 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.006 0.006 0.007

1728
ООО"УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" [ ПС-10 35/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 10-11 (аб) / 616 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №9Н 0.008 0.009 0.010

1729
ООО "Территория" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 
10-14-30 / [ТП] 141 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.015 0.018 0.022 0.026 0.030 0.033 0.037

1730
ООО "ИНДУСТРИЯ" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-30 / [ТП] 141 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.013 0.016 0.020 0.023 0.026 0.029 0.033

1731

ЗАО работников "Народное предприятие "Архангельскхлеб" [ 
ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-14-30 / [ТП] 141 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.006 0.007
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1732

ООО "УК "Содействие" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-
1Т / [ФСН] 05-08 ТП 316 / [ТП] 316 / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
ТП№316 АРЭС 1 сш / [ФНН] КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП№316 
АРЭС 1Т до ШВ Воронина, 41 ] ПС 110 кВ №1 0.006 0.007 0.008

1733 ООО "ГК УЛК" [ ПС-52 ООО "ПЛК" 35/6 / СШ-СН1 ] Пс 110 кВ №6 0.007 0.007 0.008
1734 ООО "ГК "УЛК" [ ПС-52 ООО "ПЛК" 35/6 / СШ-СН1 ] Пс 110 кВ №6 0.032 0.064 0.096 0.128 0.160 0.192 0.224 0.255 0.287 0.319

1735
ЗАОр "НП "Арххлеб" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-43 ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.038 0.076 0.114 0.153 0.191 0.229 0.267 0.305 0.343 0.381

1736
ООО "Оберон" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-
6-1Т / [ФСН] 06-43 ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.009 0.010 0.011

1737

ООО "Ресанта" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-
14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-04-02 / [ТП] 
241 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.007 0.008 0.009

1738
ООО "Офис-С" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-1Т / [ФСН] 02-07 / [ТП] 224 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.007 0.007 0.008

1739

ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 158 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.006 0.007 0.007

1740
ООО "АИР-Финанс" (ООО АСЭП-2) [ ПС-72 "АТНК" 110/6 / 
АСЭП (аб) / ВЛ-6 кВ АСЭП (аб) / ТП АСЭП (аб) / РУ-0,4 кВ  ] ПС 110 кВ АГЗ 0.037 0.074 0.111 0.149 0.186 0.223 0.260 0.297 0.334 0.371

1741
ООО "Олимп-Инвест" (ООО АСЭП-2) [ ПС-72 "АТНК" 110/6 / 
АСЭП (аб) / ВЛ-6 кВ АСЭП (аб) / ТП АСЭП (аб) / РУ-0,4 кВ  ] ПС 110 кВ АГЗ 0.040 0.061 0.081 0.101 0.121 0.141 0.161 0.182 0.202

1742

ЗАО "Торговый комплекс "На Окружной" (ООО АСЭП-2) [ ПС-
72 "АТНК" 110/6 / АСЭП (аб) / ВЛ-6 кВ АСЭП (аб) / ТП АСЭП 
(аб) / РУ-0,4 кВ  ] ПС 110 кВ АГЗ 0.030 0.045 0.061 0.076 0.091 0.106 0.121 0.136 0.151

1743
ООО "АСЭП" (Потребитель ТСО) [ ПС-72 "АТНК" 110/6 / АСЭП 
(аб) / ВЛ-6 кВ АСЭП (аб) / ТП АСЭП (аб) / РУ-0,4 кВ  ] ПС 110 кВ АГЗ 0.027 0.040 0.053 0.067 0.080 0.094 0.107 0.120 0.134

1744
ГБУ АО "ГУКС" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / 
[ФСН] 6-01-04 / [ТП] 114 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.007 0.008 0.009

1745
ООО "Ветер перемен" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 
13-02 / [ТП] 396 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-396/1 ] ПС 110 кВ №13 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.025

1746
ООО "УК"Хозяин" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-
02 / [ТП] 396 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-396/1 ] ПС 110 кВ №13 0.006 0.007 0.008

1747

ИП Шуньгина Татьяна Геннадьевна [ ПС-69 "Мебельная 
фабрика" 35/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / 69-20 / [ТП] 339 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.005 0.006

1748
АО "Архгипробум" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / 
[ФСН] 6-01-22 / РП-01 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-01- ПС 110 кВ №1 0.005 0.006 0.007

1749

ООО "ОТЭК" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-
01-22 / РП-01 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-01-17 / [ТП] 
13А / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.014 0.018 0.023 0.027 0.032 0.036 0.041 0.045

1750

ООО "УК МАЙСКИЙ ОКРУГ" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 05-03 ТП 384 / [ТП] 377 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ ТП№377 АРЭС 1сш / КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП№377 АРЭС 
1Т до ВРУ жд Дачная 51 к.1 ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.012 0.013
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1751

ООО "Флагман" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 05-03 ТП 384 / [ТП] 377 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№377 
АРЭС 1сш / КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП№377 АРЭС 1Т до ВРУ жд 
Дачная 51 к.1 ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.012 0.013

1752
ООО "Троян" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-3Т / [ФСН] 
10-01-27 / [ТП] РП-03 / [СШСН] Секция шин СН ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.012 0.013

1753
РУ ФСБ России по АО [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-3Т / 
[ФСН] 10-01-27 / [ТП] РП-03 / [СШСН] Секция шин СН ] ПС 110 кВ №1 0.012 0.014 0.017 0.019 0.022 0.024

1754
ООО "Тандем" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 
10-01-30 / [ТП] 45 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-45/2 ] ПС 110 кВ №1 0.013 0.016 0.020 0.023 0.026 0.029 0.033

1755
ООО "Триада" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 
10-01-30 / [ТП] 45 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-45/2 ] ПС 110 кВ №1 0.007 0.007 0.008

1756

Управление Судебного департамента в Архангельской области и 
Ненецком автономном округе [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-
1Т / [ФСН] 6-14-08 / [ТП] 150  / РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.008 0.009 0.010

1757
ООО "Сфера" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-
08 / [ТП] 150  / РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021 0.023

1758

УМВД России по АО [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-45 / [ТП] 283 / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
ТП-283 АРЭС 2Т / [ФНН] ВЛ-0,4 кВ 283/2 ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.007 0.008 0.008

1759

ЖСК "Телдом" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-
6-1Т / [ФСН] 06-45 / [ТП] 283 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП-283 АРЭС 
2Т / [ФНН] ВЛ-0,4 кВ 283/2 ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.011 0.012 0.013

1760

ООО "УК Держава" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-2Т / [ФСН] 12-14 / [ТП] 57 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.008 0.009 0.010

1761

ООО "УК "ОБЛИК" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-2Т / [ФСН] 12-14 / [ТП] 57 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 0.050

1762

ООО "УК"Малахит" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-2Т / [ФСН] 12-14 / [ТП] 57 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.005 0.006

1763
ГБУК АО "Архангельский краеведческий музей" [ ПС-01 
110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 6-01-04 ] ПС 110 кВ №1 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

1764

ООО "Северпрод" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 
10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-17 / 
[ТП] 119 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.009 0.010 0.011

1765

ООО "АРХАНГЕЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" [ 
ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-11 / 
[СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-17 / [ТП] 119 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 0.050

1766

ИП Роздухов Максим Евгеньевич  [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / 
[ФСН] РП-11-17 / [ТП] 119 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.025
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1767

ООО "УК "Архсити Групп" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т 
/ [ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-17 / [ТП] 119 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.013 0.016 0.018 0.021 0.023 0.026

1768

ИП Януков Алексей Викторович [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / 
[ФСН] РП-11-17 / [ТП] 119 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.007 0.007

1769

ИП Петровский Владимир Клавдиевич [ ПС-14 110/10/6 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция 
шин СН / [ФСН] РП-11-17 / [ТП] 119 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.008 0.009 0.010

1770
ООО "УК "Левобережье" [ ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 08-19 (аб) / 650 / РУ-0,4 кВ / Линия 0,4кВ  ] ПС 110 кВ №7 0.008 0.009 0.010

1771

АО "Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота" [ 
ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 08-19 (аб) / 650 / РУ-0,4 
кВ / Линия 0,4кВ  ] ПС 110 кВ №7 0.006 0.007 0.008

1772

ООО "УК МАЙСКИЙ ОКРУГ" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 05-03 ТП 384 / [ТП] 377 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ ТП№377 АРЭС 1сш / КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП№377 АРЭС 
1Т до ВРУ жд Дачная 49 к.2 ] ПС 110 кВ №1 0.007 0.008 0.009

1773

ООО "Флагман" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 05-03 ТП 384 / [ТП] 377 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№377 
АРЭС 1сш / КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП№377 АРЭС 1Т до ВРУ жд 
Дачная 49 к.2 ] ПС 110 кВ №1 0.007 0.008 0.009

1774

ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" [ 
ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-
21 / [ТП] 89 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017

1775

ООО "Время-сервис-2" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-21 / [ТП] 89 / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
/ [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.005 0.006

1776

ООО "УК"ЖИЛОЙ КВАРТАЛ" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 10-14-30 / [ТП] 14 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.012 0.013 0.015

1777
КИЗ "Бриз" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-14-
30 / [ТП] 14 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018

1778

ТСН "Троицкий 160" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-30 / [ТП] 14 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №14 0.009 0.010 0.011

1779
ООО "УК "ВКБгрупп" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 6-14-14 / [ТП] 107 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.008 0.009 0.010

1780
ООО "УК Держава" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 
6-14-14 / [ТП] 107 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.012 0.014 0.015

1781
ООО "Автодороги" [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-
2Т / 18-13 ] ПС 110 кВ №7 0.006 0.006 0.007

1782
ООО "Ветер перемен" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 
13-25 (аб) / [ТП] 399 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №13 0.005 0.006 0.007
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1783

ООО "РН-ЭНЕРГО" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-45 / [ТП] 283 / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
ТП-283 АРЭС 2Т ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.006 0.007 0.007

1784

ООО "СТРОИТЕЛЬ" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-45 / [ТП] 283 / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
ТП-283 АРЭС 2Т ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

1785

ООО "ДВИНА-СЕРВИС" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-45 / [ТП] 283 / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
ТП-283 АРЭС 2Т ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.007 0.008 0.009

1786

ООО "УК Садовый район" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 90 / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
/ [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018

1787

ТСЖ "Московский" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / 
[ФСН] 10-01-34 / [ТП] 386 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.015 0.019 0.023 0.027 0.030 0.034 0.038

1788

ЖСК "Ломоносовский-10" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-
4Т / [ФСН] 10-01-34 / [ТП] 386 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.013 0.014 0.016

1789

МБДОУ Детский сад №174 [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-
4Т / [ФСН] 10-01-34 / [ТП] 386 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.005 0.006

1790

ООО "Уютный дом-2" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / 
[ФСН] 10-01-34 / [ТП] 386 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.009 0.010 0.011

1791 ОАО "Соломбальский ЦБК" [ ПС "БОПС" 35/6 / СШ-СН-1 ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.004 0.004

1792

КИЗ "Орбита" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 66-05 / РП-17 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / РП-17-09 / 
[ТП] 393 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№393 АРЭС 1сш ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.006 0.007 0.008

1793

ООО ТСЖ "Попова,19" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
21-20 / [ТП] 588 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.008 0.009 0.010

1794

Непосредственное управление (население (бытовые потребители) 
[ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-
38 / [ТП] 279 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.006 0.006 0.007

1795

ООО ПКФ "Орбита-Сервис" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-
1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] 
РП-21-18 / [ТП] 50 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.007 0.008

1796

ИП Киселев Сергей Викторович [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 
/ [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-07 / [ТП] 248 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.009 0.010 0.011

1797

ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-07 / [ТП] 248 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.012 0.014 0.015

1798

ГАУЗ Архангельской области "АОКСП" [ ПС-12 "Кузнечевская" 
110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 12-14 / [ТП] 75 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.007 0.007 0.008
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1799

ГБУ АО "АКОД" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-
6-2Т / [ФСН] 12-14 / [ТП] 75 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.013 0.018 0.022 0.026 0.031 0.035 0.040 0.044

1800

ПЖСК "Монтажник плюс-1" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-
10-3Т / 10-01-21 / РП-20 / Секция шин СН / РП-20-09 / РП-20 / РУ-
0,4 кВ РП№20 АРЭС 1сш ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.011 0.012

1801

ООО "ОРТОСТ-ФАСАД" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин 
СН / РП-17-14 / 383 / РУ-0,4кВ ТП№383 АРЭС 2сш ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.011 0.012 0.013

1802

ООО "УК "ОБЛИК" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-42 / [ТП] 14с / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№14с 
АРЭС / ВЛ-0,4кВ 14с/2 ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.005 0.006

1803

ООО"УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 
/ [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-42 / [ТП] 14с / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
ТП№14с АРЭС / ВЛ-0,4кВ 14с/2 ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.011 0.014 0.016 0.018 0.020 0.023

1804

ООО "УК"Восход" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-42 / [ТП] 14с / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№14с 
АРЭС / ВЛ-0,4кВ 14с/2 ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.007 0.007 0.008

1805
ТСЖ "Логинова 4" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 
6-14-09 / [ТП] 28 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.009 0.010 0.012

1806
ООО "Идиллия" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-
14-09 / [ТП] 28 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.007 0.007 0.008

1807

ООО "Архжилсервис" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 6-14-09 / [ТП] 28 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.006 0.006

1808

ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 6-14-09 / [ТП] 28 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №14 0.007 0.008 0.008

1809
ООО "КАСКАД-ЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-02 "Привокзальная" 
110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 02-41 (аб) ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.027 0.035 0.044 0.053 0.062 0.071 0.080 0.088

1810

ООО "АРХАНГЕЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" [ 
ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-
19 / [ТП] 223 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.036 0.040

1811

ООО "УК "Архсити Групп" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 223 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018

1812

ЖСК "Октябрьский-7" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 223 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.009 0.010 0.011

1813

ПМРО Приход храма иконы Божьей матери "Взыскание 
погибших" [ ПС-24 "Белая гора" 35/6 / СШ-СН2 / [ФСН] 
ф.Холодильник / КТП Православного храма / РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.007 0.007 0.008

1814

ООО "Поморэнерго" (Потребитель ТСО) [ ПС-72 "АТНК" 110/6 / 
Поморэнерго (аб) / ВЛ-6 кВ Поморэнерго (аб) / ТП Поморэнерго 
(аб) / РУ-0,4 кВ (аб) / ВЛ-0,4 кВ Поморэнерго (аб) ] ПС 110 кВ АГЗ 0.021 0.028 0.035 0.042 0.049 0.056 0.062 0.069
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1815
ОАО "Кузнечевский КСКМ" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 12-05 (аб) ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.020 0.026 0.033 0.039 0.046 0.052 0.059 0.065

1816

ГБУ Архангельской области "Центр природопользования и 
охраны окружающей среды" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-
2Т / [ФСН] 6-01-27 / [ТП] 201 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.005 0.006

1817

ООО "Форт Нокс" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] 
РП-07-14 / [ТП] 143 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.010 0.011 0.012

1818

ТСЖ "Удачный" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 05-03 ТП 384 / [ТП] 377 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№377 
АРЭС 1сш ] ПС 110 кВ №1 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030

1819

ООО "Интер-ТЕП" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 05-03 ТП 384 / [ТП] 377 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№377 
АРЭС 1сш ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

1820

Батраков Владимир Александрович [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 05-03 ТП 384 / [ТП] 377 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ ТП№377 АРЭС 1сш ] ПС 110 кВ №1 0.006 0.007 0.008

1821

ООО "УК "ОКРАИНА" [ ПС-07 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 07-18 АРЭС / [ТП] 350 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.010 0.011 0.012

1822

ООО "Жилкомплекс" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] 
РП-07-05 / [ТП] 423 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.013 0.016 0.019 0.022 0.025 0.028 0.031

1823

ООО "Двина" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-
05 / [ТП] 423 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.010 0.013 0.017 0.020 0.023 0.027 0.030 0.033

1824

ООО "ТЕРРА" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-
05 / [ТП] 423 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.008 0.009 0.010

1825

ООО "Ролс-Дельта" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] 
РП-07-05 / [ТП] 423 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.008 0.008 0.009

1826

ООО "ДКС" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-
05 / [ТП] 423 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.012 0.015 0.017 0.020 0.023 0.026 0.029

1827

ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный 
университет им М.В.Ломоносова" [ ПС-02 "Привокзальная" 
110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 
с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-05 / [ТП] 423 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.013 0.017 0.021 0.026 0.030 0.034 0.039 0.043

1828

ТСЖ "Смольный Буян 23" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ 
/ [ФСН] РП-07-05 / [ТП] 423 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.008 0.009 0.011
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N п/п Потребитель Наименование подстанции Очередь ограничения, МВт

1829

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Исакогорский ДЮЦ" [ ПС-08 35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-1Т / 08-03 / 649 / РУ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.007 0.008 0.008

1830
ГБУ АО "АКОД" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-
6-2Т / 12-28 (аб) ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.014 0.018 0.023 0.027 0.032 0.037 0.041 0.046

1831
ООО "Исток" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-05 / [ТП] 158  / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-158/3 ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.005 0.006 0.006

1832
МБОУ СШ №36 [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / 
[ФСН] 10-01-34 / [ТП] 387 [аб] / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] ПС 110 кВ №1 0.007 0.007 0.008

1833

ООО "УК "ОБЛИК" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / 
[ФСН] 10-01-34 / [ТП] 387 [аб] / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.011 0.013

1834

ООО "УК"Восход" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / 
[ФСН] 10-01-34 / [ТП] 387 [аб] / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.007 0.008 0.009

1835 ООО "Двина" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] ПС 110 кВ №1 0.005 0.006

1836
ООО "УК"Заречная" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / 
[ФСН] 10-01-34 / [ТП] 387 [аб] / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] ПС 110 кВ №1 0.007 0.008 0.009

1837

ООО "Уютный дом-1" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / 
[ФСН] 10-01-34 / [ТП] 387 [аб] / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.008 0.008 0.009

1838 ООО "Управляющая компания "Баланс" [ ПС-01 110/35/10/6 / ПС 110 кВ №1 0.010 0.012 0.013

1839

АРОО "Содействие" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т 
/ [ФСН] 05-08 ТП 316 / [ТП] 313 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№313 
АРЭС  ] ПС 110 кВ №1 0.007 0.007 0.008

1840

ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный 
университет им М.В.Ломоносова" [ ПС-66 "Ломоносовская" 
110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 66-05 / РП-17 / [СШСН] 1 
с.ш. 10 кВ / РП-17-09 / [ТП] 393 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№393 
АРЭС 1сш / Линия 0,4кВ  ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.008 0.009 0.010

1841

ООО "АРХАНГЕЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" [ 
ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 6-14-19 / [ТП] 98 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.024 0.032 0.040 0.048 0.056 0.064 0.072 0.080

1842

ООО "УК "Архсити Групп" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 6-14-19 / [ТП] 98 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №14 0.017 0.022 0.028 0.033 0.039 0.044 0.050 0.055

1843

ООО "УК Садовый район" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 6-14-19 / [ТП] 98 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.006 0.007

1844

ООО "УК Красная Звезда" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-1Т / [ФСН] 05-03 ТП 384 / [ТП] 378 / РУ-0,4 кВ ТП№378 
АРЭС 1сш / КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП№378 АРЭС 1Т до ВРУ-1 
Калинина,21 ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.011 0.013

1845

МБДОУ Детский сад №119 [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т 
/ [ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-17 / [ТП] 66 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.006
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1846

ТСЖ "Логинова, 20" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-17 / [ТП] 66 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.013 0.016 0.018 0.021 0.023 0.026

1847

ООО "АРХАНГЕЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" [ 
ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-11 / 
[СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-17 / [ТП] 66 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.016 0.019 0.023 0.027 0.031 0.035 0.039

1848

ТСЖ "Моряк" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-17 / [ТП] 
66 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.013 0.016 0.019 0.022 0.025 0.029 0.032

1849

ТСЖ "Октябрьский-5" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-17 / [ТП] 66 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.013 0.015 0.016 0.018

1850

ТСЖ "Дзержинского 27" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 10-14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
04-01 / [ТП] 182 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.012 0.014 0.015

1851

ООО "УК"ЖИЛОЙ КВАРТАЛ" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 10-14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / 
[ФСН] РП-04-01 / [ТП] 182 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.013 0.016 0.018 0.020 0.022

1852

ООО "АРХАНГЕЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" [ 
ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-14-40 / РП-04 / 
[СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-04-01 / [ТП] 182 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.021 0.028 0.036 0.043 0.050 0.057 0.064 0.071

1853

ПАО "Ростелеком" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 
10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-03 / 
[ТП] 9 / [СШСН] РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.024 0.036 0.049 0.061 0.073 0.085 0.097 0.109 0.121

1854

ООО "Компания Воскресенская 8" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] 
ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / 
[ФСН] РП-11-03 / [ТП] 9 / [СШСН] РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.012 0.014 0.015

1855
АО "АЛВИЗ" [ ПС-07 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 07-10 
УФСИН / [ТП] 363 (АЭС) / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.007 0.008 0.009

1856

МУК "АГКЦ" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 222 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.007 0.008 0.009

1857

ГАУЗ АО "Архангельская детская стоматологическая 
поликлиника" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 222 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.007 0.008 0.008

1858

ПАО "Ростелеком" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 222 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.010 0.014 0.017 0.021 0.024 0.028 0.031 0.035

1859

ООО "Жилкомплекс" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-
02 / [ТП] 332 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ 
(АрхИнвестЭнерго) ] ПС 110 кВ №13 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

1860

ООО "УК "Архсити Групп" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 13-02 / [ТП] 332 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 
кВ (АрхИнвестЭнерго) ] ПС 110 кВ №13 0.011 0.013 0.014
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1861

МБДОУ Центр развития ребенка детский сад №173 
"Подснежник" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-02 / 
[ТП] 332 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ 
(АрхИнвестЭнерго) ] ПС 110 кВ №13 0.006 0.006 0.007

1862

ООО "Тандем" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-02 / 
[ТП] 332 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ 
(АрхИнвестЭнерго) ] ПС 110 кВ №13 0.006 0.007 0.008

1863

ООО "Управдом Варавино Фактория" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-
6-1Т / [ФСН] 13-02 / [ТП] 332 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ (АрхИнвестЭнерго) ] ПС 110 кВ №13 0.011 0.015 0.019 0.023 0.027 0.030 0.034 0.038

1864
ПАО "Ростелеком" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 158 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.005 0.005

1865
МУП "Архкомхоз" [ ПС-69 "Мебельная фабрика" 35/10 / 
[СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 69-02 ] ПС 110 кВ №1 0.005 0.006

1866

Непосредственное управление (население (бытовые потребители) 
[ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-14-40 / РП-04 / 
[СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-04-01 / [ТП] 146 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.005

1867
ООО "Ветер перемен" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 
13-18 / [ТП] 167 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-167/3 ] ПС 110 кВ №13 0.010 0.011 0.013

1868
ООО "УК"Хозяин" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 13-
18 / [ТП] 167 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-167/3 ] ПС 110 кВ №13 0.007 0.007 0.008

1869

ООО "Леруа Мерлен Восток" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-
10-3Т / [ФСН] 10-01-27 / [ТП] РП-03 / [СШСН] Секция шин СН / 
[ФСН] РП-03-08 / 1008 / РУ-0,4 кВ ТП-1008 АРЭС 2 сш ] ПС 110 кВ №1 0.020 0.026 0.033 0.039 0.046 0.052 0.059 0.065

1870

ООО "ИНДУСТРИЯ" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / 
[ФСН] 6-01-14 / [ТП] 117 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №1 0.005 0.005

1871

ОАО "Севречторг" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / 
[ФСН] 6-01-14 / [ТП] 117 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №1 0.007 0.008 0.009

1872

ООО "Ломоносовский" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / 
[ФСН] 6-01-14 / [ТП] 117 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №1 0.005 0.005

1873
ООО "Полисфера" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-
14-09 / [ТП] 28 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.007 0.008 0.009

1874
ООО ТКП "Спорттовары" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 6-14-09 / [ТП] 28 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.005

1875

ООО "УК 8 "Наш дом - Архангельск" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 05-09 ТП 312 / [ТП] 312 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ ТП№312 АРЭС / КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП№312 АРЭС до 
ВРУ Никитова,12 ] ПС 110 кВ №1 0.009 0.010 0.011

1876
ООО "Архсвет" (потребитель ТСО) [ ПС-24 "Белая гора" 35/6 / 
СШ-СН2 / [ФСН] ф.Холодильник / [ТП] 379 / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.009 0.010 0.012
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1877

ГБУК Архангельской области "Архангельский театр драмы 
имени М.В.Ломоносова" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
21-06 ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.015 0.018 0.022 0.026 0.029 0.033 0.037

1878
АО "Тандер" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-07 / [ТП] 424 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.007 0.007 0.008

1879
ООО "АЭСБ" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-07 / [ТП] 424 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.013 0.017 0.021 0.025 0.030 0.034 0.038 0.042

1880

ТСЖ "Полет" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 05-08 ТП 316 / [ТП] 328 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№328 
АРЭС 1сш / КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП№328 АРЭС 1Т до ВРУ 
Воронина,45 ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.012 0.015 0.017 0.019 0.021

1881
ООО "УК "Левобережье" [ ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 08-19 (аб) / 658 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.008 0.009 0.010

1882
ООО "УК "Деком-1" [ ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 08-
19 (аб) / 658 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.005 0.006

1883 АО "Тандер" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-03 ] ПС 110 кВ №13 0.011 0.013 0.014

1884 ТСЖ "Багрянка" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-03 ] ПС 110 кВ №13 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017

1885
ОАО"Архангельская мебельная фабрика" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-03 ] ПС 110 кВ №13 0.012 0.014 0.016 0.017 0.019

1886
ООО"УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" [ ПС-10 35/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 10-11 (аб) / 619 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №9Н 0.008 0.009 0.010

1887
ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой" [ ПС-10 35/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / 
[ФСН] 10-11 (аб) / 619 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №9Н 0.011 0.013 0.016 0.018 0.021 0.024 0.026

1888

ФГОБУ ВПО Архангельский колледж телекоммуникации ф 
СПбГУТ [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 66-05 / РП-17 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / РП-17-09 / [ТП] 381 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№381 АРЭС 1 сш / [ФНН] КЛ-0,4кВ РУ-
0,4кВ ТП№381 АРЭС 1Т до ПС 110 кВ Ломоносовская 0.013 0.016 0.019 0.023 0.026 0.029 0.032

1889
ОАО "Архпромкомбинат" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-38 ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.010 0.011 0.012

1890
ООО "ТФ "Морсервис" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 6-14-14 / [ТП] 103 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.007 0.008 0.008

1891
Архангельская таможня [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 6-14-14 / [ТП] 103 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

1892

ООО "УК "ОБЛИК" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-2Т / [ФСН] 12-14 / [ТП] 56 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
ВЛ-0,4 кВ 56/1 АРЭС ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.007 0.008 0.009

1893

ООО "УК "Архсити Групп" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 12-14 / [ТП] 56 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4 кВ 56/1 АРЭС ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.008 0.008 0.009

1894
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-07 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 07-14 АРЭС / [ТП] 364 (аб.) / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.013 0.017 0.021 0.025 0.029 0.033 0.038 0.042

1895 ОАО "Соломбальский ЦБК" [ ПС-СЦБК / СШ-ВН ] ПС 110 кВ СЦБК 0.016 0.022 0.027 0.033 0.038 0.044 0.049 0.055
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1896

ГУП АО "Фонд имущества и инвестиций" [ ПС-14 110/10/6 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция 
шин СН / [ФСН] РП-04-02 / [ТП] 188 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.007 0.008 0.009

1897

АО "Тандер" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-14-
40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-04-02 / [ТП] 
188 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.007 0.008 0.009

1898

ГОУ ВПО "СГМУ Росздрава" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-
2Т / [ФСН] 10-14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] 
РП-04-02 / [ТП] 188 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

1899
ООО "Новый Век" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-
14-09 / [ТП] 79 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.021 0.027 0.034 0.041 0.048 0.055 0.062 0.069

1900

Управление Судебного департамента в АО и НАО [ ПС-14 
110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-09 / [ТП] 79 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.006

1901

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-
1Т / [ФСН] 6-14-09 / [ТП] 79 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.007 0.008

1902

ФГОБУ ВПО Архангельский колледж телекоммуникации ф 
СПбГУТ [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 66-05 / РП-17 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / РП-17-09 / [ТП] 394 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№394 АРЭС 1сш / КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ 
ТП№394 АРЭС 1Т до ВРУ Вор ПС 110 кВ Ломоносовская 0.008 0.009 0.010

1903

ГБОУ СПО АО "Архангельский педколледж" [ ПС-02 
"Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-
07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-05 / [ТП] 202 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

1904

ООО "Двина" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-
05 / [ТП] 202 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.005 0.005

1905

ООО "УК "ВКБгрупп" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ 
/ [ФСН] РП-07-05 / [ТП] 202 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.010 0.011 0.012

1906

ЖС КИЗ "Нептун" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-02 
/ [ТП] 309 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№309 АРЭС 2сш / КЛ-0,4кВ 
РУ-0,4кВ ТП№309 АРЭС 2Т до ВРУ Воронина,19 ] ПС 110 кВ №13 0.008 0.009 0.010

1907

ФГУП "Росморпорт" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-13 / [ТП] 6 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.013 0.014 0.016

1908

ООО "УК "Мегаполис" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-13 / [ТП] 6 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.014 0.017 0.020 0.023 0.025 0.028

1909

ООО "Альтаир" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-21-05 / [ТП] 
36А / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.014 0.016 0.018 0.021 0.023
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1910

ИП Сыров Александр Сергеевич [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / 
[ФСН] РП-21-05 / [ТП] 36А / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.014 0.016 0.018 0.021 0.023

1911
ООО "Бизнес-Риэлти" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП- ПС 110 кВ №14 0.005 0.006 0.007

1912

ЗАО "Альянс-группа" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
21-05 / [ТП] 36А / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.006

1913
ООО "Ветер перемен" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 
13-18 / [ТП] 167 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-167/2 ] ПС 110 кВ №13 0.010 0.014 0.017 0.021 0.024 0.028 0.031 0.035

1914
ООО "УК"Хозяин" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 13-
18 / [ТП] 167 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-167/2 ] ПС 110 кВ №13 0.005 0.006 0.007

1915
ООО "Результат" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 13-18 / 
[ТП] 167 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-167/2 ] ПС 110 кВ №13 0.005 0.006 0.006

1916

ТСЖ "Дзержинского 17" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-23 / [ТП] 215 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.009 0.010 0.011

1917

АО "Тандер" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 02-23 / [ТП] 215 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.005 0.006 0.007

1918

ООО "ТСТ" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 02-23 / [ТП] 215 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.005 0.006

1919

ООО "ТРАКТОРОДЕТАЛЬ ГРУПП" [ ПС-12 "Кузнечевская" 
110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 12-03 / [ТП] РП-09 / 
[СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-09-07 ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.011 0.014 0.017 0.020 0.022 0.025 0.028

1920

ООО "Северпрод" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 05-09 ТП 312 / [ТП] 307 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№307 
АРЭС ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.012 0.013

1921

Шумилов Павел Владимирович [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 05-09 ТП 312 / [ТП] 307 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ ТП№307 АРЭС ] ПС 110 кВ №1 0.009 0.010 0.011

1922

ИП Януков Алексей Викторович [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 05-09 ТП 312 / [ТП] 307 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ ТП№307 АРЭС ] ПС 110 кВ №1 0.005 0.006 0.007

1923

ООО "РК-Инвест" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 66-05 / РП-17 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / РП-17-
09 / [ТП] 394 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№394 АРЭС 1сш ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.011 0.013 0.015 0.016

1924

ИП Жемчугов Николай Владимирович [ ПС-66 "Ломоносовская" 
110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 66-05 / РП-17 / [СШСН] 1 
с.ш. 10 кВ / РП-17-09 / [ТП] 394 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№394 
АРЭС 1сш ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.037 0.041

1925

ООО "УК "ОБЛИК" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 
6-14-05 / [ТП] 53 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП-53 АРЭС / [ФНН] ВЛ-
53/1 ] ПС 110 кВ №14 0.007 0.007 0.008

1926
ООО "МРТС Терминал" [ ПС-07 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 07-
08 МРТС ] ПС 110 кВ №7 0.033 0.050 0.067 0.084 0.100 0.117 0.134 0.150 0.167
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1927
ФГБУ "РЭА" Минэнерго России [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-
6-1Т / [ФСН] 6-14-08 / [ТП] 37 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] ПС 110 кВ №14 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017

1928
ТСЖ "Дом на Свободе" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-21 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП- ПС 110 кВ №14 0.008 0.008 0.009

1929
ООО"УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" [ ПС-10 35/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 10-11 (аб) / 617 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №9Н 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.025

1930
АО "Тандер" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-07 / [ТП] 1017 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.013 0.015 0.016

1931

Прокуратура Архангельской области [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] 
ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-08 / [ТП] 39 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.007 0.008

1932

ИП Обермейстер Анатолий Семенович [ ПС-14 110/10/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-08 / [ТП] 97 / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
] ПС 110 кВ №14 0.006 0.006

1933
ФЛ Арясов Андрей Юрьевич [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 13-05 (аб) ] ПС 110 кВ №13 0.013 0.017 0.021 0.025 0.030 0.034 0.038 0.042

1934

ООО "Руськино" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-1Т / [ФСН] 02-07 / [ТП] 224 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

1935

ООО "ЛДЦ МИБС - АРХАНГЕЛЬСК" [ ПС-02 "Привокзальная" 
110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-07 / [ТП] 224 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.013 0.014 0.016

1936

ЧУЗ "КП "РЖД - Медицина" г. Архангельск" [ ПС-02 
"Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-07 / 
[ТП] 224 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.012 0.014

1937
ООО "Двина" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-05 / [ТП] 195 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.005 0.006

1938
ООО "ЖЭУ №1" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-1Т / [ФСН] 02-05 / [ТП] 195 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017

1939

ООО "Инженерный центр "Энергосервис" [ ПС-02 
"Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-
07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-14 / [ТП] 553 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.010 0.011 0.012

1940

ИП Симакова Валерия Дмитриевна [ ПС-02 "Привокзальная" 
110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 
с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-14 / [ТП] 553 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.012 0.013

1941

Предприниматель Старицына Валентина Александровна [ ПС-01 
110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 6-01-04 / [ТП] 67 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.006 0.007 0.008

1942
ГК "Север" [ ПС-69 "Мебельная фабрика" 35/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 69-02 / ТП-ДНС-6(аб.) / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.006 0.007 0.007

1943

СНТ"Ельник" [ ПС-24 "Белая гора" 35/6 / СШ-СН2 / [ФСН] 
ф.Холодильник / [ТП] 337 (аб.?)ФКУ ИК-1 УФСИН России по 
Архангельской области / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.009 0.010 0.011

1944

ГАПОУ АО "Торгово-экономический колледж" [ ПС-02 
"Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-
07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-14 / [ТП] 154 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ ТП№154 АРЭС 1сш / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.007 0.008 0.009
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1945

ООО "УК Майская горка" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-
6-1Т / [ФСН] 05-03 ТП 384 / [ТП] 377 / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
ТП№377 АРЭС 1сш / КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП№377 АРЭС 1Т до 
ВРУ жд Дачная 49 к.4 ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.013 0.015 0.017 0.020 0.022

1946

ООО "Аэросервис" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 
10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-05 / 
[ТП] 414 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.007 0.008 0.009

1947

ООО "Новый город" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-05 / [ТП] 414 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.007 0.008

1948

ООО "Ритейл" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-05 / [ТП] 
414 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.007 0.007

1949

ПАО Мегафон [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / 10-01-
22 / РП-20 / Секция шин СН / РП-20-15 / РП-20 / РУ-0,4 кВ 
РП№20 АРЭС 2сш ] ПС 110 кВ №1 0.006 0.006

1950

ООО "Гостиница "Беломорская" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 
/ [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-07 / [ТП] 248 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.015 0.018 0.022 0.026 0.029 0.033 0.037

1951
ПАО Мегафон [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-07 / [ТП] 248 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.005 0.006 0.007

1952

ООО "УК "Деком-1" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / 66-14 / РП-24 / РП-24 2с.ш-10кВ / [ФСН] РП-24-22 / 
[ТП] 595 / [СШНН] РУ-0,4кВ ТП№595 АРЭС 2 с.ш. / [ФНН] 
Линия-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.012 0.015 0.018 0.020 0.023 0.026 0.029

1953
ООО "УК "ОБЛИК" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 02-05 / [ТП] 158  / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ПС 110 кВ Привокзальная 0.008 0.009 0.010

1954

ООО "Исток" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-05 / [ТП] 158  / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-
158/1 ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.005 0.006

1955

ГАПОУ АО "АПТ" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] 
РП-07-05 / [ТП] 240 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-240/1 ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.009 0.010 0.011

1956

ООО "Северпрод" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] 
РП-07-05 / [ТП] 240 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-240/1 ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.012 0.014 0.015

1957
ООО "ТЕРРА" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07- ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018

1958

ООО "ПГ "Панорама" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] 
РП-07-05 / [ТП] 240 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-240/1 ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.036 0.040

1959

ИП Януков Алексей Викторович [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 
/ [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 
кВ / [ФСН] РП-07-05 / [ТП] 240 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-
240/1 ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.009 0.010 0.011
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1960

ТСЖ "Обводный четыре" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ 
/ [ФСН] РП-07-05 / [ТП] 240 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-
240/1 ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.013 0.015 0.016 0.018

1961

ФГКУ "3 отряд ФПС по Архангельской области" [ ПС-37 
"Бакарица" 35/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 37-05 / [ТП] 353 (Т-
1) / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.006 0.007 0.008

1962

ИП Жемчугов Николай Владимирович [ ПС-37 "Бакарица" 35/6 / 
[СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 37-05 / [ТП] 353 (Т-1) / [СШНН] РУ-
0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.010 0.012 0.013 0.015

1963

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ [ ПС-37 "Бакарица" 35/6 / 
[СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 37-05 / [ТП] 353 (Т-1) / [СШНН] РУ-
0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.005 0.006

1964
МУП "Архкомхоз" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / 
[ФСН] 6-01-27 / [ТП] 207 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.007 0.007 0.008

1965
ООО "Романтик" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / 
[ФСН] 6-01-27 / [ТП] 207 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.005 0.006 0.006

1966
Ахмедов Тариел Нураддин оглы [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] 
МВ-6-2Т / [ФСН] 6-01-27 / [ТП] 207 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.030 0.045 0.060 0.075 0.091 0.106 0.121 0.136 0.151

1967
ПО "Севторгцентр" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / 
[ФСН] 6-01-27 / [ТП] 207 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

1968
ООО "УК "ОКРАИНА" [ ПС-37 "Бакарица" 35/6 / [СШСН] МВ-6-
1Т / [ФСН] 37-12 / [ТП] 653 (аб) / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.005 0.006 0.007

1969

ТСЖ "Попова,24" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 
10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-16 / 
[ТП] 415 / РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.008 0.009 0.009

1970
ООО"УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" [ ПС-10 35/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 10-11 (аб) / 615 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №9Н 0.014 0.018 0.023 0.028 0.032 0.037 0.041 0.046

1971

ТСЖ "Советская 11" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-45 / [ТП] 25с / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
ТП№25с  / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.011 0.014 0.016 0.018 0.020 0.023

1972

ООО "Тандем" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-
2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
17-11 / 327 / [СШНН] РУ-0,4 кВ  / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.006 0.007 0.008

1973
ООО "Ветер перемен" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 
13-18 / [ТП] 157 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-157/3 ] ПС 110 кВ №13 0.011 0.014 0.016 0.018 0.021 0.023

1974
ООО "УК"Хозяин" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 13-
18 / [ТП] 157 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-157/3 ] ПС 110 кВ №13 0.010 0.012 0.013

1975

ИП Рудный Геннадий Александрович [ ПС-02 "Привокзальная" 
110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 
с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-05 / [ТП] 240 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.010 0.012 0.013

1976

Предприниматель Веревкин Олег Михайлович [ ПС-02 
"Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-
07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-05 / [ТП] 240 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.013 0.014
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1977

ООО "АЭСБ" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-
05 / [ТП] 240 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.006 0.007 0.008

1978
МУП "Архкомхоз" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-2Т / [ФСН] 02-23 ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

1979

ООО "УК "ОКРАИНА" [ ПС-37 "Бакарица" 35/6 / [СШСН] МВ-6-
1Т / [ФСН] 37-05 / [ТП] 504 (аб) / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
(АрхИнвестЭнерго АЭС) / [ФНН] Линия 0,4 кВ 
(АрхИнвестЭнерго АЭС) ] ПС 110 кВ №7 0.007 0.008 0.009

1980

ООО "УК"Заречная" [ ПС-37 "Бакарица" 35/6 / [СШСН] МВ-6-1Т 
/ [ФСН] 37-05 / [ТП] 504 (аб) / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
(АрхИнвестЭнерго АЭС) / [ФНН] Линия 0,4 кВ 
(АрхИнвестЭнерго АЭС) ] ПС 110 кВ №7 0.009 0.010 0.011

1981

ПАО "Вымпелком" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-03 / [ТП] 9 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 0.050

1982

Сергеева Л.П. [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-03 / [ТП] 
9 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.011 0.012

1983

ООО "Агроторг" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 
10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-03 / 
[ТП] 9 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.006 0.007 0.007

1984

ТСН "Дом на Соборной" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-03 / [ТП] 9 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.013 0.016 0.018 0.021 0.023 0.026

1985

ЗАО "КУРС" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-14-
32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-03 / [ТП] 9 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.006

1986

ПАО "Ростелеком" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 
10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-03 / 
[ТП] 9 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.010 0.011 0.012

1987

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ [ ПС-69 "Мебельная фабрика" 
35/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 69-01 ] ПС 110 кВ №1 0.008 0.009 0.010

1988
ФГКУ "3 отряд ФПС по Архангельской области" [ ПС-69 
"Мебельная фабрика" 35/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 69-01 ] ПС 110 кВ №1 0.006 0.007 0.007

1989
МБДОУ Детский сад №113 [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ ПС 110 кВ Привокзальная 0.005 0.006 0.006

1990
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-07 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 07-14 АРЭС / [ТП] 365 (аб.) / РУ- 6 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.011 0.014 0.017 0.019 0.022 0.025 0.028

1991

МБДОУ Детский сад №147 [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т 
/ [ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-13 / [ТП] 418 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.006

1992

ООО "Двина" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-13 / [ТП] 
418 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.014 0.018 0.023 0.027 0.032 0.036 0.041 0.045
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1993

ООО "УК "ОБЛИК" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-13 / [ТП] 418 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.005

1994

ООО "АРХАНГЕЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" [ 
ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-14-32 / РП-11 / 
[СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-13 / [ТП] 418 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.014 0.017 0.019 0.022 0.025 0.028

1995

ООО "УК "Архсити Групп" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т 
/ [ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-13 / [ТП] 418 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.012 0.016 0.019 0.022 0.025 0.028 0.031

1996
ПГК "Черемушки" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 05-22 ] ПС 110 кВ №1 0.005 0.006

1997
ФГУП "РТРС" филиал "Архангельский ОРТПЦ" [ ПС-12 
"Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 12-12 (аб) ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.010 0.014 0.017 0.021 0.024 0.028 0.031 0.035

1998
МУП "Архкомхоз" [ ПС-69 "Мебельная фабрика" 35/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 69-17 ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.013 0.015 0.016 0.018

1999

ООО "Поморэнерго" (Потребитель ТСО) [ ПС-72 "АТНК" 110/6 / 
Поморэнерго (аб) / ВЛ-6 кВ Поморэнерго (аб) / ТП Поморэнерго 
(аб) / РУ-0,4 кВ (аб) ] ПС 110 кВ АГЗ 0.005 0.006

2000
ООО "РВК-Архангельск" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-
3Т / [ФСН] 10-01-15 ] ПС 110 кВ №1 0.083 0.166 0.250 0.333 0.416 0.499 0.582 0.665 0.749 0.832

2001

ООО "УК "ОБЛИК" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-45 / [ТП] 252 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 
кВ 252/3 ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.005 0.006

2002
ЗАО "Лесозавод 25" [ ПС-03 "Цигломень" 35/6 / МВ-6-3Т / ф. 
Лесозавод №25 ] ПС 110 кВ №36/ПС 110 кВ №7 0.091 0.181 0.272 0.362 0.453 0.544 0.634 0.725 0.815 0.906

2003

ООО "УК "ОБЛИК" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / 
[ФСН] 6-01-08 / [ТП] 85 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№85 АРЭС 2 сш 
/ [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.008 0.009 0.010

2004
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-68 "Промузловая" 35/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 68-10 (аб) ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.008 0.009 0.010

2005

ООО "Аксель-Норд" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин СН / 
[ФСН] РП-17-11 / [ТП] 388 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.035 0.039

2006
ЗАО "Лесозавод 25" [ ПС-09Н 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 10-09-22 (аб) ] ПС 110 кВ №9Н 0.009 0.010 0.011

2007

МБОУ Гимназия №21 [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / 
[ФСН] 6-01-08 / [ТП] 192 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №1 0.005 0.006

2008

МКУ "ЦГЗ Приморского района" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] 
МВ-6-1Т / [ФСН] 6-01-08 / [ТП] 192 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.005 0.006 0.007

2009

УМВД России по АО [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / 
[ФСН] 6-01-08 / [ТП] 192 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №1 0.006 0.007 0.007
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N п/п Потребитель Наименование подстанции Очередь ограничения, МВт

2010
ООО "Спецавтохозяйство по уборке города" [ ПС-01 110/35/10/6 / 
[СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 6-01-16 ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

2011

ООО "УК "ОБЛИК" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 124 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-
124/2 ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.009 0.010 0.011

2012

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"АРХГОРПРОЕКТ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 12-14 / [ТП] 116 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

2013

ООО "УК "ОБЛИК" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-2Т / [ФСН] 12-14 / [ТП] 116 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.011 0.013 0.014

2014

ООО "УК "Архсити Групп" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 12-14 / [ТП] 116 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.010 0.012 0.013 0.015

2015

ООО "УК"ОДО" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-
6-2Т / [ФСН] 12-14 / [ТП] 116 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.007 0.008 0.009

2016
ООО "Планета" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 
6-01-27 / [ТП] 207 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.016 0.022 0.027 0.032 0.038 0.043 0.049 0.054

2017

ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-
2Т / [ФСН] 6-01-27 / [ТП] 207 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.008 0.009 0.010

2018

ИП Дружинин Олег Владимирович [ ПС-01 110/35/10/6 / 
[СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-01-27 / [ТП] 207 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.008 0.009 0.010

2019

ПБОЮЛ Лапшин Андрей Юрьевич [ ПС-01 110/35/10/6 / 
[СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-01-27 / [ТП] 207 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.007 0.008 0.009

2020

СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-01-
27 / [ТП] 207 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.006 0.007 0.007

2021
МБОУ СШ №1 [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 6-14-
17 / [ТП] 78 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.007 0.008 0.009

2022

ТСЖ "На Воскресенской" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-05 / [ТП] 229 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.013 0.015 0.017 0.020 0.022

2023
ООО "Двина" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-05 / [ТП] 229 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.029

2024

ИП Авалиани Наталья Юрьевна [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 
/ [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-05 / [ТП] 229 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.012 0.015 0.019 0.023 0.027 0.031 0.035 0.038

2025
ООО "Треугольник" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 02-05 / [ТП] 229 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.014 0.017 0.020 0.022 0.025 0.028
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2026
ПАО "ТГК-2" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-
14-44 ] ПС 110 кВ №14 0.069 0.137 0.206 0.274 0.343 0.412 0.480 0.549 0.617 0.686

2027
ООО "Ветер перемен" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 
13-18 / [ТП] 167 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-167/1 ] ПС 110 кВ №13 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

2028
ООО "УК"Хозяин" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 13-
18 / [ТП] 167 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-167/1 ] ПС 110 кВ №13 0.005 0.005

2029

ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный 
университет им М.В.Ломоносова" [ ПС-66 "Ломоносовская" 
110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] 
Секция шин СН / РП-17-14 / 383 / РУ-0,4кВ ТП№383 АРЭС 2сш / 
КЛ-0,4 кВ РУ-0,4кВ ТП№383 АРЭС 2Т до ПС 110 кВ Ломоносовская 0.011 0.013 0.016 0.018 0.021 0.024 0.026

2030
ООО "Двина" [ ПС-10 35/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 10-20 / 
[ТП] 272 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №9Н 0.014 0.019 0.024 0.029 0.033 0.038 0.043 0.048

2031

ТСН "К.ХРОМЦОВА1/1" [ ПС-10 35/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-20 / [ТП] 272 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №9Н 0.010 0.012 0.013 0.015

2032

ООО "ОптПортПоставка" [ ПС-10 35/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-20 / [ТП] 272 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №9Н 0.007 0.007 0.008

2033

ЖСК "Заря" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-
14 / [ТП] 553 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.005 0.006 0.007

2034

Товарищество домовладельцев "Морской 1" [ ПС-02 
"Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-
07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-14 / [ТП] 553 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.006 0.007 0.008

2035

ООО "Ломоносовский" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ 
/ [ФСН] РП-07-14 / [ТП] 553 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.006 0.006

2036

ООО "УК "Архсити Групп" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ 
/ [ФСН] РП-07-14 / [ТП] 553 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.005 0.006

2037

ООО "Исток" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-
14 / [ТП] 553 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.005 0.006 0.006

2038

ООО "АРХАНГЕЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" [ 
ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-
19 / [ТП] 151 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-151/1 ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.008 0.009 0.010

2039

ООО "УК "Архсити Групп" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 151 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / ВЛ-151/1 ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.009 0.010 0.011

2040

ООО "Инвест-Аренда" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ 
/ [ФСН] РП-07-14 / [ТП] 177 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.012 0.013
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2041

ООО "Партнер" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-
07-14 / [ТП] 177 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.009 0.011 0.012

2042

ООО "Агроторг" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-
07-14 / [ТП] 177 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.007 0.008 0.008

2043

ЗАО "Кортес" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-
14 / [ТП] 177 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.012 0.014 0.015

2044

ООО "Компания Эльбрус" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-
4Т / [ФСН] 10-01-06 / РП-23 / [СШСН] 2 с.ш.10кВ / [ФСН] РП-23-
14 / [ТП] 434 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.012 0.014 0.017 0.019 0.021

2045

ООО "УК"Полюс" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / 
[ФСН] 10-01-06 / РП-23 / [СШСН] 2 с.ш.10кВ / [ФСН] РП-23-14 / 
[ТП] 434 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.013 0.017 0.022 0.026 0.030 0.034 0.039 0.043

2046
ФГКУ "СЗРПСО МЧС России" [ ПС-04 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 04-06 (аб) ] ПС 110 кВ №9Н 0.012 0.015 0.017 0.019 0.022 0.024

2047

ООО "УК "ОБЛИК" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-
11-15 / [ТП] РП-11 / [СШНН] РУ-0,4 кВ РП№11 АРЭС 2 сш / 
[ФНН] ВЛ-0,4 кВ РП№11 АРЭС 1Т ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018

2048
ЗАОр "НП "Арххлеб" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-43 / [ТП] 28с / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.007 0.008 0.009

2049

ГКУ АО "Хозяйственное управление" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-14-38 / РП-11 / Секция шин СН / РП-11-09 / 
РП-11 / РУ-0,4 кВ РП№11 АРЭС 2сш / КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ 
РП№11 АРЭС 1Т-ВРУ Новгородский,160 ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.006

2050
СНТ"Ельник" [ ПС-24 "Белая гора" 35/6 / СШ-СН2 / [ФСН] 
ф.Холодильник / КТП-100 кВА Ельник / РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.007 0.007 0.008

2051

ООО "Торговый комплекс "Гагаринский" [ ПС-12 "Кузнечевская" 
110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 12-14 / [ТП] 118 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.006 0.006 0.007

2052

ООО "ДОМиК" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-
07-14 / [ТП] 143 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.005 0.006

2053
ООО "Ветер перемен" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 
13-19 ] ПС 110 кВ №13 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

2054
АМРТ ФГБОУ ВО "МГТУ" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 13-25 (аб) / [ТП] 398 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №13 0.007 0.007 0.008

2055
АО "АТФ" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 13-25 (аб) / 
[ТП] 398 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №13 0.011 0.012 0.014 0.016

2056
ООО "Поморочка" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / 
[ФСН] 6-01-04 / [ТП] 17 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.005 0.006
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2057

ООО "АРХАНГЕЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" [ 
ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-
19 / [ТП] 226 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030

2058

МОУ "Средняя общеобразовательная школа №77" [ ПС-37 
"Бакарица" 35/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 37-05 / [ТП] 353 (Т-
1) / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.006 0.007 0.008

2059
ЖСКИЗ "Биохимик" [ ПС-72 "АТНК" 110/6 / МВ-6-1Т / 72-? / 604 
/ РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ АГЗ 0.006 0.006

2060
ООО "Сириус-С" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 6-
14-17 / [ТП] 175 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.014 0.018 0.023 0.027 0.032 0.036 0.041 0.045

2061

ООО "Архжилсервис" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 6-14-17 / [ТП] 175 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.012 0.014 0.016

2062

ООО "УК "ВКБгрупп" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 6-14-17 / [ТП] 175 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №14 0.008 0.009 0.010

2063

МУП "Горсвет" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] 
РП-17-11 / 327 / [СШНН] РУ-0,4 кВ  ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.005 0.005

2064

ГАУЗ Архангельской области "АОКСП" [ ПС-66 
"Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-
17 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-17-11 / 327 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ  ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.007 0.008 0.009

2065
ООО "УК Современник" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-1Т 
/ [ФСН] 6-01-08 / [ТП] 145 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.005 0.006 0.006

2066

ИП Патров Николай Александрович [ ПС-66 "Ломоносовская" 
110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] 
Секция шин СН / [ФСН] РП-17-11 / [ТП] 347 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.006 0.006 0.007

2067

ТСЖ "Застройщик" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин СН / 
[ФСН] РП-17-11 / [ТП] 347 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.011 0.012 0.013

2068

ТСЖ "Дежневцев, д.14, корпус 8" [ ПС-07 110/35/6 / [СШСН] ВВ-
6-2Т / [ФСН] 07-19 АРЭС / РП-19 / [СШСН] Секция шин СН / РП-
19-10 / ТП-509 / РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.005 0.006 0.007

2069

ИП Вахрушев Юрий Александрович [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / 
[ФСН] РП-04-01 / [ТП] 213 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.005 0.006

2070

Предприниматель Тюкин Виктор Павлович [ ПС-10 35/10 / 
[СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 10-01 / [ТП] 288 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №9Н 0.018 0.024 0.030 0.036 0.042 0.049 0.055 0.061

2071

ГК "Двинской" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-
6-1Т / [ФСН] 06-43 / [ТП] 27с / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.005 0.006

2072

ООО "УК 9 "Наш дом - Архангельск" [ ПС-06 "Соломбальская" 
110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-43 / [ТП] 27с / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.006 0.007 0.007
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2073

ООО "АРХАНГЕЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" [ 
ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-
19 / [ТП] 124 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.008 0.009 0.010

2074

ООО "УК "Архсити Групп" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 02-19 / [ТП] 124 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.008 0.009 0.010

2075

АО "Тандер" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-
1Т / [ФСН] 06-22 / [ТП] 261 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП-261 АРЭС 1 
с.ш. ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.008 0.009 0.010

2076

ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ 
/ [ФСН] РП-07-14 / [ТП] 420 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.012 0.014 0.015

2077

ООО "ТЕРРА" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-
14 / [ТП] 420 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.012 0.014

2078

ООО "УК 9 "Наш дом - Архангельск" [ ПС-06 "Соломбальская" 
110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-12 / [ТП] 258 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / [ФНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.010 0.011 0.012

2079

ИП Романова Александра Сергеевна [ ПС-45 "Первомайская" 
110/35/6 / [СШВ] Вводная СШ-2 110 кВ / [ФВ] ВЛ-110 "АБК" ПС 
"Первомайская"  ] ПС 110 кВ Первомайская 0.012 0.014 0.017 0.019 0.021 0.024

2080

ООО "Архбум" [ ПС-45 "Первомайская" 110/35/6 / [СШВ] 
Вводная СШ-2 110 кВ / [ФВ] ВЛ-110 "АБК" ПС "Первомайская"  
] ПС 110 кВ Первомайская 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.025

2081

ООО "Техсервис" [ ПС-45 "Первомайская" 110/35/6 / [СШВ] 
Вводная СШ-2 110 кВ / [ФВ] ВЛ-110 "АБК" ПС "Первомайская"  
] ПС 110 кВ Первомайская 0.011 0.015 0.019 0.022 0.026 0.030 0.033 0.037

2082

ООО "Старая слобода" [ ПС-16 "Боброво" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-
1Т / [ФСН] 16-07 / [ТП] Хлораторная [76/630кВА] / [СШНН] РУ-
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.010 0.011 0.013

2083
ГБСУ АО "Трепузовский психоневрологический интернат" [ ПС-
16 "Боброво" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 16-10 ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.010 0.012 0.013 0.015

2084

ТСЖ "Светоч" [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 18-02 / [ТП] Жилой  комплекс [281/1х400кВА] / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ 1 с.ш. / ВЛ-0,4 кВ-281/2 ] ПС 110 кВ №7 0.006 0.007 0.008

2085
ГАУ АО "Водник" [ ПС-19  35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 19-
18 ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.011 0.014 0.018 0.021 0.025 0.028 0.032 0.035

2086
Музей "Малые Корелы" [ ПС-19  35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 
19-18 ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.011 0.013 0.016 0.019 0.022 0.024 0.027

2087

СОТ"Тайга" [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 18-13 / [ТП] СОТ Тайга [287/250кВА] / [СШНН] РУ-0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №7 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.025

2088

ФЛ Надеин Николай Михайлович [ ПС-62 "Кегостров" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 62-08 / [ТП] Андрианово  [321/100 
кВА] / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кегостров 0.005 0.005

2089
ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" [ 
ПС-21 "Косково" 35/6 / СШ-СН1 ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.018 0.025 0.031 0.037 0.043 0.049 0.055 0.061
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2090

ООО "Управляющая жилищная компания" [ ПС-19  35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 19-18 / [ТП] Поселок  [21/160 кВА] / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛИ-0,4 кВ-21/1 ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.009 0.011 0.012

2091

СОТ "Зори Севера" [ ПС-59 "Кехта" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 59-11 / [ТП] СОТ "Зори Севера"  [248/400 кВА] [аб] / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кехта 0.006 0.006 0.007

2092
ООО " РН - ЭНЕРГО" [ ПС-11 "Нефтебаза" 35/6 / [СШСН] МВ-6-
1Т / [ФСН] 11-05, 11-07 (аб) ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.033 0.050 0.066 0.083 0.100 0.116 0.133 0.149 0.166

2093
ООО "РН-Архангельскнефтепродукт" [ ПС-11 "Нефтебаза" 35/6 / 
[СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 11-05, 11-07 (аб) ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.022 0.033 0.044 0.055 0.066 0.077 0.088 0.099 0.110

2094

ООО "ОНИКС" [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 18-13 / [ТП] Фильтровальная [283/400кВА] / [СШНН] РУ-
0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ-283/1 ] ПС 110 кВ №7 0.006 0.007 0.007

2095

Учреждение "Базовый санаторий "Беломорье" [ ПС-59 "Кехта" 
110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 59-11 / [ТП] Санаторий 
Беломорье  [245/1х400 кВА+250/400 кВА] / [СШНН] 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кехта 0.013 0.017 0.021 0.026 0.030 0.034 0.039 0.043

2096
ООО "УК "Мегаполис" [ ПС-10 35/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14 (аб) / 746 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №9Н 0.005 0.006

2097
Музей "Малые Корелы" [ ПС-19  35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 
19-18 / [ТП] Музей [аб/250 кВА] / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.005 0.005

2098

ООО "Управляющая жилищная компания" [ ПС-16 "Боброво" 
35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 16-10 / [ТП] Хорьково 
[68/400кВА] / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛИ-0,4 кВ-68/4 ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.009 0.010 0.011

2099
СОТ "Малинка" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 05-
20 / ТП СОТ "Малинка" [6/250кВА] / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.013 0.014 0.016

2100

ООО "Управляющая жилищная компания" [ ПС-16 "Боброво" 
35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 16-10 / [ТП] Котельная 
[60/1х630кВА] / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛИ-0,4 кВ-60/3 ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.007 0.008 0.009

2101

ООО "Поморэнерго" (Потребитель ТСО) [ ПС-75 "Лапоминка" 
35/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 75-12 / КРУН д. Патракеевка 
/ РУ-10 кВ / ВЛ-10 кВ д.Патракеевка / КТП д. Патракеевка / РУ-
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.026

2102
Музей "Малые Корелы" [ ПС-19  35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 
19-18 / [ТП] Реставрация  [23/160 кВА] / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.012 0.013 0.015 0.017

2103

ТСЖ "Светоч" [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 18-02 / [ТП] Жилой  комплекс [281/1х400кВА] / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ 1 с.ш. / ВЛ-0,4 кВ-281/5 ] ПС 110 кВ №7 0.005 0.006 0.007

2104

ООО "УК Северный дом" [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-1Т / [ФСН] 18-02 / [ТП] Жилой  комплекс [281/1х400кВА] 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ 1 с.ш. / ВЛ-0,4 кВ-281/5 ] ПС 110 кВ №7 0.006 0.007 0.008

2105

СОТ "Зори Севера" [ ПС-59 "Кехта" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 59-11 / [ТП] СОТ "Зори Севера" [249/160 кВА] / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кехта 0.010 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021
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2106

ООО УК "Каскад" [ ПС-16 "Боброво" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 16-07 / [ТП] Хлораторная [76/630кВА] / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛИ-0,4 кВ-76/1 ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.008 0.009 0.011

2107

Учреждение "Базовый санаторий "Беломорье" [ ПС-59 "Кехта" 
110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 59-07 / [ТП] Санаторий 
Беломорье  [245/1х400 кВА] / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кехта 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030

2108
МБУ "Флора-дизайн" [ ПС-45 "Первомайская" 110/35/6 / 
[СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 45-22  ] ПС 110 кВ Первомайская 0.008 0.009 0.010

2109
ООО "Северлесэкспорт" [ ПС-70 "Жаровиха" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 70-22 ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.007 0.008 0.009

2110 СНТ "Березка" [ ПС-17 35/6 / МВ-6-2Т / 17-12 ] ПС 110 кВ Первомайская 0.012 0.014 0.016 0.018 0.021 0.023
2111 СНТ "Лахтинское" [ ПС-17 35/6 / МВ-6-2Т / 17-12 ] ПС 110 кВ Первомайская 0.012 0.014 0.017 0.019 0.022 0.024

2112
ПАО "Ростелеком" [ ПС-20 "Черный Яр" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т 
/ [ФСН] 20-10 (аб) (АСЭП, по ЕКТ) ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.011 0.013 0.015 0.017 0.018

2113
СОТ"Надежда" [ ПС-59 "Кехта" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 59-07 ] ПС 110 кВ Кехта 0.011 0.012 0.014 0.016

2114
СОТ "Негино" [ ПС-59 "Кехта" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 59-07 ] ПС 110 кВ Кехта 0.005 0.006 0.006

2115

АО "2-ой Архангельский ОАО" [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 18-02 / [ТП] ЗТП "Кипарово ЖВК" 
[275/1х400кВА] / [СШНН] РУ-0,4 кВ 1 с.ш. / [ФНН] ВЛ-0,4 кВ-
275/1 ] ПС 110 кВ №7 0.005 0.006 0.007

2116
ООО УК "Усадьба" [ ПС-03 "Цигломень" 35/6 / МВ-6-1Т / "Ввод 
3-Т "Цигломень-1" / 780 / РУ - 0,4 кВ / ВЛ - 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №36/ПС 110 кВ №7 0.005 0.006 0.006

2117

ООО "Приморская теплоснабжающая компания" [ ПС-16 
"Боброво" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 16-10 / [ТП] 
Котельная [60/1х630кВА] / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.011 0.013 0.014

2118
ООО "УК "Мегаполис" [ ПС-10 35/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14 (аб) / 749 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №9Н 0.005 0.006 0.007

2119

ПАО Мегафон [ ПС-11 "Нефтебаза" 35/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / 
[ФСН] 11-16 / [ФСН] 11-16,18 / [ТП] передача МУП ЖКХ 
"Талаги"  в смеж.сеть "Архэнерго" / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.005 0.006 0.006

2120

ООО "УК Северный дом" [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-1Т / [ФСН] 18-02 / [ТП] Жилой  комплекс [281/1х400кВА] 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ 1 с.ш. / [ФНН] ВЛ-0,4 кВ-281/1 ] ПС 110 кВ №7 0.006 0.007 0.008

2121

АО "Тандер" [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 18-02 / [ТП] Жилой  комплекс [281/1х400кВА] / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ 1 с.ш. / [ФНН] ВЛ-0,4 кВ-281/1 ] ПС 110 кВ №7 0.005 0.006

2122

ООО "Архбиоэнерго" [ ПС-16 "Боброво" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-
1Т / [ФСН] 16-07 / [ТП] Очистные [74/250кВА] / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 кВ-74/1 ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

2123
ПАО "Ростелеком" [ ПС-20 "Черный Яр" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т 
/ [ФСН] 20-01А / Ростелеком [32/100 кВА] / РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.012 0.014 0.017 0.019 0.021 0.024

2124
СНТ "Дружба" [ ПС-59 "Кехта" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 59-11 ] ПС 110 кВ Кехта 0.010 0.012 0.015 0.017 0.019 0.021

2125
СТ "Маяк" [ ПС-59 "Кехта" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
59-11 ] ПС 110 кВ Кехта 0.011 0.013 0.014 0.016
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2126
СОТ"Восход" [ ПС-59 "Кехта" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 59-11 ] ПС 110 кВ Кехта 0.005 0.006

2127

ООО УК "Каскад" [ ПС-16 "Боброво" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 16-15 / [ТП] Новая [80/400кВА] / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4 кВ-80/1 ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.012 0.015 0.019 0.023 0.027 0.031 0.035 0.039

2128

ООО "УК Северный дом" [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 18-13 / [ТП] Больница [284/1х400кВА] / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ 2 с.ш. / ВЛ-0,4 кВ-284/3 ] ПС 110 кВ №7 0.010 0.012 0.013 0.015

2129

ТСЖ "Анисимово" [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-
2Т / [ФСН] 18-13 / [ТП] Больница [284/1х400кВА] / [СШНН] РУ-
0,4 кВ 2 с.ш. / ВЛ-0,4 кВ-284/3 ] ПС 110 кВ №7 0.006 0.007 0.008

2130

ТСЖ "Анисимово 1" [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-
2Т / [ФСН] 18-13 / [ТП] Больница [284/1х400кВА] / [СШНН] РУ-
0,4 кВ 2 с.ш. / ВЛ-0,4 кВ-284/3 ] ПС 110 кВ №7 0.006 0.007 0.008

2131
ООО"УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" [ ПС-74 "Бревенник 1" 35/10 / МВ-
10-1Т / 74-03 / 736 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №9Н 0.005 0.006

2132

СТ "Нива" [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 18-13 / [ТП] СТ Нива-2 [аб/250 кВА] / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
] ПС 110 кВ №7 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017

2133
ГБСУ АО "Трепузовский психоневрологический интернат" [ ПС-
16 "Боброво" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 16-02 ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.007 0.008 0.009

2134

Садоводческое некоммерческое товарищество "Ягодник" [ ПС-05 
"Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 05-20 / ТП СОТ "Ягодник" 
[7/400кВА]  / РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.026 0.034 0.043 0.051 0.060 0.068 0.077 0.085

2135

ООО УК "Каскад" [ ПС-16 "Боброво" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 16-15 / [ТП] Поселковая [81/630 кВА] / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 кВ-81/1 ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.011 0.013 0.015 0.016

2136

СОТ"Тайга" [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 18-13 / [ТП] СОТ Тайга [286/160 кВА] / [СШНН] РУ-0,4 
кВ ] ПС 110 кВ №7 0.010 0.012 0.015 0.017 0.019 0.021

2137
ООО УК "Усадьба" [ ПС-03 "Цигломень" 35/6 / МВ-6-1Т / "Ввод 
3-Т "Цигломень-1" / 774 / РУ - 0,4 кВ / ВЛ - 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №36/ПС 110 кВ №7 0.008 0.009 0.010

2138
ООО УК ЖКС [ ПС-03 "Цигломень" 35/6 / МВ-6-1Т / "Ввод 3-Т 
"Цигломень-1" / 774 / РУ - 0,4 кВ / ВЛ - 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №36/ПС 110 кВ №7 0.005 0.006 0.007

2139

ООО "УК "Мегаполис" [ ПС-62 "Кегостров" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 62-03 (аб) / [ТП] 756 / РУ - 0,4 кВ / ВЛ - 0,4 кВ 
] ПС 110 кВ Кегостров 0.006 0.006 0.007

2140
ООО УК ЖКС [ ПС-62 "Кегостров" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 62-03 (аб) / [ТП] 756 / РУ - 0,4 кВ / ВЛ - 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кегостров 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

2141

ООО "Валентина" [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-
1Т / [ФСН] 18-02 / [ТП] Жилой  комплекс [281/1х400кВА] / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ 1 с.ш. / ВЛ-0,4 кВ-281/3 ] ПС 110 кВ №7 0.005 0.006

2142

ИП Бережная Тереза Викторовна [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 18-02 / [ТП] Жилой  комплекс 
[281/1х400кВА] / [СШНН] РУ-0,4 кВ 1 с.ш. / ВЛ-0,4 кВ-281/3 ] ПС 110 кВ №7 0.006 0.007 0.008

2143

Приход Храма Сретения Господня [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 18-13 / [ТП] Рикасово [282/160кВА] / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ-282/4 ] ПС 110 кВ №7 0.006 0.006 0.007
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2144
СНТ "Заря" [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 18-13 ] ПС 110 кВ №7 0.005 0.006 0.007

2145
СОТ "Связист" [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 18-13 ] ПС 110 кВ №7 0.013 0.016 0.020 0.023 0.026 0.030 0.033

2146
ООО "ПК"Энергия Севера" [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 18-13 ] ПС 110 кВ №7 0.011 0.013 0.016 0.018 0.020 0.022

2147
ПАО "ТГК-2" [ ПС-74 "Бревенник 1" 35/10 / МВ-10-1Т / 74-03 / 
730 / РУ - 0,4 кВ / ВЛ - 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №9Н 0.005 0.006

2148
АО "2-ой Архангельский ОАО" [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 18-02 ] ПС 110 кВ №7 0.014 0.018 0.023 0.028 0.032 0.037 0.041 0.046

2149

ООО "УК "ВКБгрупп" [ ПС-11 "Нефтебаза" 35/6 / [СШСН] МВ-6-
1Т / [ФСН] 11-04 / [ТП] Талаги-1 [111/400кВА] / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / ВЛИ-0,4 кВ-111/4 ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.006 0.006 0.007

2150
СОТ "Черемушки" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
05-20 ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.014 0.017 0.019 0.022 0.025 0.028

2151
СТ "ИСТОК" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 05-20 
] ПС 110 кВ №1 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 0.070 0.080 0.090 0.101

2152

СОТ "Вайново" [ ПС-22 "Тройная Гора" 35/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 22-05 / [ТП] Вайново [99/250кВА] / [СШНН] РУ-0,4 
кВ ] ПС 110 кВ Луковецкая 0.008 0.009 0.010

2153
ООО " РН - ЭНЕРГО" [ ПС-11 "Нефтебаза" 35/6 / [СШСН] МВ-6-
1Т / [ФСН] 11-02, 11-08, 11-10 (аб) ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.016 0.022 0.027 0.033 0.038 0.044 0.049 0.054

2154
ООО "РН-Архангельскнефтепродукт" [ ПС-11 "Нефтебаза" 35/6 / 
[СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 11-02, 11-08, 11-10 (аб) ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.019 0.026 0.032 0.038 0.045 0.051 0.058 0.064

2155
ФКУ АВК УФСИН по Архангельской области [ ПС-11 
"Нефтебаза" 35/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 11-14 (аб) ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

2156
СТ "Клюковка" [ ПС-11 "Нефтебаза" 35/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / 
[ФСН] 11-14 (аб) ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.009 0.010 0.011

2157
ООО УК ЖКС [ ПС-62 "Кегостров" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 62-03 (аб) / [ТП] 755  / РУ - 0,4 кВ / ВЛ - 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кегостров 0.008 0.009 0.010

2158
ООО"УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" [ ПС-74 "Бревенник 1" 35/10 / МВ-
10-1Т / 74-03 / 735 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №9Н 0.010 0.012 0.013

2159

ООО "УК "ВКБгрупп" [ ПС-11 "Нефтебаза" 35/6 / [СШСН] МВ-6-
1Т / [ФСН] 11-04 / [ТП] Талаги-2 [112/160кВА] / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛИ-0,4 кВ-112/1 ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.010 0.012 0.013 0.015

2160

ООО "УК "ВКБгрупп" [ ПС-11 "Нефтебаза" 35/6 / [СШСН] МВ-6-
1Т / [ФСН] 11-04 / [ТП] Талаги-1 [111/400кВА] / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / ВЛИ-0,4 кВ-111/2 ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.010 0.011 0.013

2161

ТСЖ "Светоч" [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 18-02 / [ТП] Жилой  комплекс [281/1х400кВА] / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ 1 с.ш. / ВЛ-0,4 кВ-281/4 ] ПС 110 кВ №7 0.006 0.007 0.008

2162

ООО "ПК"Энергия Севера" [ ПС-11 "Нефтебаза" 35/6 / [СШСН] 
МВ-6-1Т / [ФСН] 11-04 / [ТП] Мастерские [110/250кВА] / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.010 0.011 0.012

2163

ООО "ТЭПАК" [ ПС-11 "Нефтебаза" 35/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / 
[ФСН] 11-04 / [ТП] Мастерские [110/250кВА] / [СШНН] РУ-0,4 
кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.008 0.009 0.010
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2164
СНТ "Уемляночка-2" [ ПС-20 "Черный Яр" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-
1Т / [ФСН] 20-01А ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.006 0.007 0.008

2165
ООО УК ЖКС [ ПС-03 "Цигломень" 35/6 / МВ-6-1Т / "Ввод 3-Т 
"Цигломень-1" / 789 / РУ - 0,4 кв / ВЛ - 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №36/ПС 110 кВ №7 0.006 0.007 0.008

2166
ООО "Ремсервис" [ ПС-03 "Цигломень" 35/6 / МВ-6-1Т / "Ввод 3-
Т "Цигломень-1" / 789 / РУ - 0,4 кв / ВЛ - 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №36/ПС 110 кВ №7 0.006 0.007 0.007

2167

ООО "Поморэнерго" (Потребитель ТСО) [ ПС-75 "Лапоминка" 
35/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 75-12 / КРУН д. Патракеевка 
/ РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.009 0.010 0.011

2168
ООО"УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ" [ ПС-74 "Бревенник 1" 35/10 / МВ-
10-1Т / 74-03 / 732 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №9Н 0.005 0.006 0.007

2169
ООО " РН - ЭНЕРГО" [ ПС-11 "Нефтебаза" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-
2Т / 11-23 (аб) ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.010 0.014 0.017 0.020 0.024 0.027 0.030 0.034

2170
ООО "РН-Архангельскнефтепродукт" [ ПС-11 "Нефтебаза" 35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-2Т / 11-23 (аб) ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.012 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.029

2171
ООО " РН - ЭНЕРГО" [ ПС-11 "Нефтебаза" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-
2Т / 11-21 (аб) ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.023 0.031 0.038 0.046 0.054 0.062 0.069 0.077

2172
ООО "РН-Архангельскнефтепродукт" [ ПС-11 "Нефтебаза" 35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-2Т / 11-21 (аб) ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.023 0.030 0.038 0.045 0.053 0.060 0.068 0.075

2173
СОТ "Борок" [ ПС-11 "Нефтебаза" 35/6 / [СШСН] МВ-6-1Т / 
[ФСН] 11-04 ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.012 0.013 0.015 0.017 0.019

2174
ООО УК "Усадьба" [ ПС-03 "Цигломень" 35/6 / МВ-6-1Т / "Ввод 
3-Т "Цигломень-1" / 791 / РУ - 0,4 кВ / ВЛ -0,4 кВ ] ПС 110 кВ №36/ПС 110 кВ №7 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

2175
ООО "УК "Мегаполис" [ ПС-10 35/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14 (аб) / 748 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №9Н 0.012 0.015 0.019 0.022 0.025 0.028 0.031

2176
ООО УК "Усадьба" [ ПС-03 "Цигломень" 35/6 / МВ-6-1Т / "Ввод 
3-Т "Цигломень-1" / 773 / РУ - 0,4 кВ / ВЛ - 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №36/ПС 110 кВ №7 0.010 0.011 0.012

2177
ООО "УК "Мегаполис" [ ПС-10 35/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 10-14 (аб) / 745 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №9Н 0.006 0.007 0.008

2178
ООО "УК "ОКРАИНА" [ ПС-03 "Цигломень" 35/6 / МВ-6-1Т / 
"Ввод 3-Т "Цигломень-1" / 771 / РУ - 0,4 кВ / ВЛ - 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №36/ПС 110 кВ №7 0.013 0.016 0.019 0.023 0.026 0.029 0.032

2179
ООО УК "Усадьба" [ ПС-03 "Цигломень" 35/6 / МВ-6-1Т / "Ввод 
3-Т "Цигломень-1" / 788 / РУ - 0,4 кВ / ВЛ - 0,4 кв ] ПС 110 кВ №36/ПС 110 кВ №7 0.008 0.009 0.010

2180

ООО "Управляющая жилищная компания" [ ПС-16 "Боброво" 
35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 16-10 / [ТП] Хорьково 
[68/400кВА] / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ-68/2 ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.006 0.006 0.007

2181

Холмогорский Водоканал [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] 
ВВ-10-1Т / [ФСН] 34-06 / [ТП] 59 ЗТП2*400кВА "Д/с 
"Журавушка"" / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.006 0.006 0.007

2182

ООО"Штиль" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 34-06 / [ТП] 47 КТП400кВА "Кормоцех" / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / ВЛ47/1 ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.006 0.006

2183

ООО ПК "Энергия Севера" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 34-11 (Товра) / [ТП] 70 ЗТП 
2*400кВА "Котельная" / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.006 0.007 0.008

2184
ООО"ХОЛМДОМ" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 34-12 / [ТП] 55 ЗТП250кВА "Загородная" / ПС 110 кВ Холмогоры 0.006 0.007 0.008
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2185

Общество с ограниченной ответственностью"ЖКХ Холмогоры" [ 
ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 34-12 / 
[ТП] 55 ЗТП250кВА "Загородная" / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ55/1 ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.007 0.007 0.008

2186

ПАО "Ростелеком" [ ПС-48 "Емецк" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 48-11 (Заболотье) / [ТП] 321 КТП100кВА Телевышка / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Емецк 0.007 0.008 0.009

2187

Общество с ограниченной ответственностью"ЖКХ Холмогоры" [ 
ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 34-12 / 
[ТП] 56 ЗТП 1*250+1*400 Типография / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Красноармейская 15 жд ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.010 0.012 0.013

2188
ООО "Автодороги" [ ПС-46 "Брин-Наволок" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 46-13 ] ПС 110 кВ Брин-Наволок 0.010 0.011 0.012

2189

Предприниматель Воронцов Олег Владимирович [ ПС-48 
"Емецк" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 48-07 (Бельково) / 
[ТП] 300 КТП250кВА Запань / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Емецк 0.005 0.006

2190

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 
компания "Сияние" [ ПС-46 "Брин-Наволок" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 46-13 / [ТП] 245 КТП100кВА "Копачево" / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ245/1 ] ПС 110 кВ Брин-Наволок 0.005 0.006 0.007

2191

ООО"ХОЛМДОМ" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 34-12 / [ТП] 61 ЗТП250кВА "Д/сад "Ивушка"" / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ61/1 ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.012 0.014 0.016 0.018 0.021 0.023

2192

ООО "Агроторг" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-
2Т / [ФСН] 34-12 / [ТП] 61 ЗТП250кВА "Д/сад "Ивушка"" / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ61/1 ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.007 0.008 0.009

2193

ООО "Емецкое ТСП" [ ПС-73 "Хаврогоры" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-2Т / [ФСН] 73-10 / [ТП] 187 КТП250кВА Сержа  №4 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ187/1 ] ПС 110 кВ Хаврогоры 0.005 0.006 0.007

2194

ООО "Пинега" [ ПС-39 "Белогорская" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т 
/ [ФСН] 39-12 (Поселок) / [ТП] 518 КТП250кВА Гараж / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / ВЛ518/4 ] ПС 110 кВ Белогорская 0.010 0.012 0.013

2195

Предприниматель Смирнов Олег Леонидович [ ПС-39 
"Белогорская" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 39-12 
(Поселок) / [ТП] 518 КТП250кВА Гараж / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
ВЛ518/4 ] ПС 110 кВ Белогорская 0.005 0.006

2196

ООО"ХОЛМДОМ" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 34-12 / [ТП] 61 ЗТП250кВА "Д/сад "Ивушка"" / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ61/2 ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.011 0.014 0.016 0.018 0.020 0.023

2197

Антониево -Сийский монастырь [ ПС-48 "Емецк" 110/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 48-06 (Ваймуга) / [ТП] 385 
КТП160кВА Залебедка / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ385/2 ] ПС 110 кВ Емецк 0.010 0.014 0.017 0.021 0.024 0.028 0.031 0.034

2198

ООО ПКП "ТИТАН" (Луковецкое обособленное подразделение) [ 
ПС-40 "Угзеньга" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 40-04 
(Поселок) / [ТП] 543 КТП400кВА №3 "Поселок" / РУ-0,4 кВ / 
КЛ543/2 ] ПС 110 кВ Угзеньга 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018

2199
ООО "Двинлеспром" [ ПС-73 "Хаврогоры" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-2Т / [ФСН] 73-10 ] ПС 110 кВ Хаврогоры 0.009 0.010 0.011
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2200
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-40 "Угзеньга" 110/10 / [СШСН] 
ВВ-10-1Т / [ФСН] 40-05 (аб) (СЖД) ] ПС 110 кВ Угзеньга 0.006 0.006 0.007

2201
ООО "Холмогорское ТСП" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 34-12 ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.012 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.029

2202

Предприниматель Коновалов Владимир Сергеевич [ ПС-73 
"Хаврогоры" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 73-05 / [ТП] 
159 КТП 100кВА "Бор" / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ159/1 ] ПС 110 кВ Хаврогоры 0.005 0.006 0.006

2203

АО "Хаврогорское" [ ПС-73 "Хаврогоры" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-1Т / [ФСН] 73-05 / [ТП] 151 КТП 250 кВА "Ферма" (Хавр) / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ151/1 ] ПС 110 кВ Хаврогоры 0.006 0.007 0.008

2204

ООО"ХОЛМДОМ" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 34-06 / [ТП] 59 ЗТП2*400кВА "Д/с "Журавушка"" / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / КЛ59/1 ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.005 0.006

2205

ФГУП "РТРС" филиал "Архангельский ОРТПЦ" [ ПС-48 "Емецк" 
110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 48-11 (Заболотье) / [ТП] 322 
КТП63кВА Водозабор / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ322/1 ] ПС 110 кВ Емецк 0.010 0.012 0.013

2206
ООО "Автодороги" [ ПС-46 "Брин-Наволок" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 46-07 / КТП40кВА "ООО Автодороги" / РУ-10кВ ] ПС 110 кВ Брин-Наволок 0.005 0.006 0.007

2207
МУП"Холмогорская ВОДООЧИСТКА" [ ПС-34 "Холмогоры" 
110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 34-11 (Товра) ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.010 0.013 0.017 0.020 0.023 0.027 0.030 0.034

2208
МУП "Холмогорский ВОДОКАНАЛ" [ ПС-34 "Холмогоры" 
110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 34-11 (Товра) ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.006 0.007 0.008

2209
ООО "АГРОФИРМА "ХОЛМОГОРСКАЯ" [ ПС-34 "Холмогоры" 
110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 34-11 (Товра) ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.011 0.014 0.017 0.019 0.022 0.025 0.028

2210

ООО"Светлый Дом" [ ПС-40 "Угзеньга" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-
1Т / [ФСН] 40-04 (Поселок) / [ТП] 542 КТП400кВА №1 
"Поселок" / [СШНН] РУ-0,4 кВ / КЛ542/4 ] ПС 110 кВ Угзеньга 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

2211

Администрация МО "Емецкое" [ ПС-44 "Усть-Мехреньга" 110/10 
/ [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 44-01 / [ТП] 356 КТП40кВА 
Рипалово / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ356/1 ] ПС 110 кВ Усть-Мехреньга 0.006 0.007 0.007

2212

ООО"ХОЛМДОМ" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 34-12 / [ТП] 60 ЗТП2*400кВА "Общепит" / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ60/1 ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.035 0.039

2213

АО "Тандер" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 34-12 / [ТП] 60 ЗТП2*400кВА "Общепит" / [СШНН] РУ-
0,4 кВ / ВЛ60/1 ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.008 0.009 0.010

2214

Предприниматель Тропин Е.М. [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 34-12 / [ТП] 60 ЗТП2*400кВА 
"Общепит" / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ60/1 ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.005 0.006 0.006

2215

ПАО "Ростелеком" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-
2Т / [ФСН] 34-11 (Товра) / [ТП] 87 ЗТП100кВА "Телевышка" / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.011 0.012 0.013
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2216

ООО "Фарватер" [ ПС-39 "Белогорская" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-
1Т / [ФСН] 39-01 (Сплавконтора) / [ТП] 539 КТП250кВА Печки / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ539/1 ] ПС 110 кВ Белогорская 0.005 0.006 0.007

2217

Многоквартирные дома [ ПС-48 "Емецк" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-
2Т / [ФСН] 48-11 (Заболотье) / [ТП] 316 КТП100кВА Заболотье / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ316/1 ] ПС 110 кВ Емецк 0.005 0.006

2218

Непосредственное управление многоквартирным домом [ ПС-48 
"Емецк" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 48-11 (Заболотье) / 
[ТП] 316 КТП100кВА Заболотье / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ316/1 ] ПС 110 кВ Емецк 0.006 0.007 0.008

2219

ООО ПК "Энергия Севера" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 34-02 (Копачево) / [ТП] 70 
ЗТП2*400кВА "Котельная" / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.012 0.015 0.019 0.023 0.027 0.031 0.035 0.039

2220

СПК "Племзавод "Кехта" [ ПС-59 "Кехта" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 59-01 (Комплекс) / [ТП] 11 КТП400кВА АВМ / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кехта 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

2221

АО "Холмогорский племзавод" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 34-12 / [ТП] 54 КТП250кВА "ЖВК" / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ54/2 ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.007 0.008 0.009

2222

ООО "Фарватер" [ ПС-39 "Белогорская" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-
1Т / [ФСН] 39-01 (Сплавконтора) / [ТП] 536 ЗТП400кВА Клуб / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ536/4 ] ПС 110 кВ Белогорская 0.011 0.012 0.014

2223

ООО"Светлый Дом" [ ПС-40 "Угзеньга" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-
1Т / [ФСН] 40-04 (Поселок) / [ТП] 544 КТП630кВА №2 
"Поселок" / РУ-0,4 кВ / ВЛ544/1 ] ПС 110 кВ Угзеньга 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

2224

ООО"Усть-Покшеньгский ЛПХ" [ ПС-40 "Угзеньга" 110/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 40-04 (Поселок) / [ТП] 544 
КТП630кВА №2 "Поселок" / РУ-0,4 кВ / ВЛ544/1 ] ПС 110 кВ Угзеньга 0.010 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

2225

ООО "Емецкое ТСП" [ ПС-46 "Брин-Наволок" 110/10 / [СШСН] 
ВВ-10-1Т / [ФСН] 46-07 / [ТП] ЗТП 1* 400+1*250кВА №3 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Брин-Наволок 0.012 0.013 0.015 0.016

2226

ООО"ХОЛМДОМ" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 34-06 / [ТП] 52 ЗТП1*400+1*250кВА "КНС" / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ52/2 ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.010 0.011 0.012

2227

Общество с ограниченной ответственностью"ЖКХ Холмогоры" [ 
ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 34-06 / 
[ТП] 52 ЗТП1*400+1*250кВА "КНС" / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
ВЛ52/2 ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.007 0.008 0.009

2228

ПАО "Ростелеком" [ ПС-46 "Брин-Наволок" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 46-01 / [ТП] 211 ЗТП2*100кВА "Телевышка" / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Брин-Наволок 0.006 0.007 0.008

2229

ФГУП "РТРС" филиал "Архангельский ОРТПЦ" [ ПС-46 "Брин-
Наволок" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 46-13 / 247 
КТП100 кВА "РТРС" / РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Брин-Наволок 0.013 0.016 0.019 0.022 0.025 0.028 0.031

2230
ООО "ЕмецкСтройСервис" [ ПС-48 "Емецк" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 48-14 (Мыза) ] ПС 110 кВ Емецк 0.011 0.013 0.016 0.018 0.020 0.022
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2231

ООО "АГРОФИРМА "ХОЛМОГОРСКАЯ" [ ПС-34 "Холмогоры" 
110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 34-11 (Товра) / [ТП] 110 КТП 
160кВА "Пеново" / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.006 0.006 0.007

2232

КФХ Гафарова Араз Алиса оглы [ ПС-59 "Кехта" 110/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 59-07 (Кехта) / [ТП] 3 КТП160кВА 
О.Гривы / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ3/1 ] ПС 110 кВ Кехта 0.005 0.006 0.007

2233

ООО Спектр [ ПС-39 "Белогорская" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 39-01 (Сплавконтора) / [ТП] 536 ЗТП400кВА Клуб / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ536/3 ] ПС 110 кВ Белогорская 0.005 0.005

2234

ООО"ХОЛМДОМ" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 34-06 / [ТП] 42 КТП250кВА "Агропромэнерго" / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ42/1 ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.009 0.010 0.011

2235

ПАО "Ростелеком" [ ПС-48 "Емецк" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 48-18 (Поселок) / [ТП] 402 КТП400кВА Пост ГАИ / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ402/2 ] ПС 110 кВ Емецк 0.005 0.006 0.007

2236
ООО "РН-Северо-Запад" [ ПС-46 "Брин-Наволок" 110/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 46-01 ] ПС 110 кВ Брин-Наволок 0.005 0.006

2237
ООО "РН-ЭНЕРГО" [ ПС-46 "Брин-Наволок" 110/10 / [СШСН] 
ВВ-10-1Т / [ФСН] 46-01 ] ПС 110 кВ Брин-Наволок 0.006 0.007 0.007

2238

ООО"ХОЛМДОМ" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 34-12 / [ТП] 62 КТП400кВА "Ветбаклаборатория" 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ62/2 / [ФНН] жд Шубина 35 ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.011 0.012 0.014 0.015

2239

ГБУ СОН АО "Холмогорский КЦСО" [ ПС-34 "Холмогоры" 
110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 34-12 / [ТП] 62 КТП400кВА 
"Ветбаклаборатория" / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ62/2 / [ФНН] жд 
Шубина 35 ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.005 0.006 0.006

2240

ООО"ХОЛМДОМ" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 34-12 / [ТП] 57 ЗТП 2*250кВА "Аптека" / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / ВЛ57/2 / Октябрьская 26 жд ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.006 0.007 0.008

2241

МБОУ "Емецкая СШ" [ ПС-48 "Емецк" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-
1Т / [ФСН] 48-01 (Школа) / [ТП] 401 ЗТП2*250кВА Школа / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ401/1 ] ПС 110 кВ Емецк 0.006 0.006 0.007

2242

ООО "Емецкое ТСП" [ ПС-48 "Емецк" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-
1Т / [ФСН] 48-01 (Школа) / [ТП] 401 ЗТП2*250кВА Школа / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ401/1 ] ПС 110 кВ Емецк 0.011 0.013 0.016 0.019 0.021 0.024 0.027

2243

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Гафаров Азер 
Алиса оглы [ ПС-48 "Емецк" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
48-14 (Мыза) / [ТП] 396 ТП 1х630+1х400кВА ЖВК / [СШНН] РУ-
0,4 кВ / ВЛ396/1 ] ПС 110 кВ Емецк 0.005 0.006 0.007

2244

ООО "Емецкое ТСП" [ ПС-48 "Емецк" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-
2Т / [ФСН] 48-14 (Мыза) / [ТП] 396 ТП 1х630+1х400кВА ЖВК / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ396/1 ] ПС 110 кВ Емецк 0.010 0.012 0.013

2245

ООО"Светлый Дом" [ ПС-40 "Угзеньга" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-
1Т / [ФСН] 40-04 (Поселок) / [ТП] 546 КТП100кВА "Насосная" / 
РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Угзеньга 0.005 0.006 0.007
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2246

ООО"Светлый Дом" [ ПС-40 "Угзеньга" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-
1Т / [ФСН] 40-04 (Поселок) / [ТП] 542 КТП400кВА №1 
"Поселок" / [СШНН] РУ-0,4 кВ / КЛ542/3 ] ПС 110 кВ Угзеньга 0.007 0.008 0.008

2247

АО "Холмогорский племзавод" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 34-12 / [ТП] 54 КТП250кВА "ЖВК" / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ54/1 ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.011 0.013 0.014

2248

ООО "Агроторг" [ ПС-48 "Емецк" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 48-18 (Поселок) / [ТП] 403 КТП400кВА Больница-1 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Емецк 0.006 0.007 0.008

2249
Многоквартирные дома [ ПС-39 "Белогорская" 110/10 / [СШСН] 
ВВ-10-1Т / [ФСН] 39-10 / 527 КТП160кВА Леуново1 / РУ-0,4 кВ / ПС 110 кВ Белогорская 0.008 0.009 0.010

2250

Непосредственное управление многоквартирным домом [ ПС-39 
"Белогорская" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 39-10 / 527 
КТП160кВА Леуново1 / РУ-0,4 кВ / ВЛ527/1 ] ПС 110 кВ Белогорская 0.012 0.016 0.019 0.023 0.027 0.031 0.035 0.039

2251

Общество с ограниченной ответственностью"ЖКХ Холмогоры" [ 
ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 34-12 / 
[ТП] 56 ЗТП 1*250+1*400 Типография / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Красноармейская 12 жд ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.006 0.007 0.008

2252
МУП "Холмогорский ВОДОКАНАЛ" [ ПС-34 "Холмогоры" 
110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 34-02 (Копачево) ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.012 0.014 0.017 0.019 0.021 0.024

2253
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-39 "Белогорская" 110/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 39-02 (аб) (ст.Паленьга) ] ПС 110 кВ Белогорская 0.010 0.012 0.013

2254

Общество с ограниченной ответственностью"ЖКХ Холмогоры" [ 
ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 34-12 / 
[ТП] 56 ЗТП 1*250+1*400 Типография / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Ломоносова 15А жд ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.007 0.008 0.009

2255

ГАУ АО"ЦДО"Северный Артек" [ ПС-73 "Хаврогоры" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 73-05 / ЗТП 630кВА ДОЛ "Северный 
Артек" / РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Хаврогоры 0.011 0.013 0.014

2256

ООО"ХОЛМДОМ" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 34-12 / [ТП] 58 ЗТП250кВА "Кинотеатр" / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ58/1 ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.009 0.010 0.011

2257

Союз потребительских обществ Архангельской области [ ПС-34 
"Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 34-12 / [ТП] 58 
ЗТП250кВА "Кинотеатр" / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ58/1 ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.007 0.008 0.009

2258

Холмогорское РАЙПО [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 34-12 / [ТП] 58 ЗТП250кВА "Кинотеатр" / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ58/1 ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.005 0.005

2259

ООО"Вариант" [ ПС-48 "Емецк" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 48-13 (Хоробрица) / [ТП] КТП 250кВА "ДРП" / [СШНН] 
Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ Емецк 0.006 0.007 0.008

2260

Индивидуальный предприниматель Андронов Иван Юрьевич [ 
ПС-48 "Емецк" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 48-13 
(Хоробрица) / [ТП] КТП 250кВА "ДРП" / [СШНН] Линия 0,4 кВ 
] ПС 110 кВ Емецк 0.006 0.006 0.007

2261
ГБУ АО "Рембуевский детский дом" [ ПС-22 "Тройная Гора" 
35/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 22-08 (Кеница) ] ПС 110 кВ Луковецкая 0.009 0.010 0.011



I II III IV V VI VII VIII IX X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N п/п Потребитель Наименование подстанции Очередь ограничения, МВт

2262

АО "Холмогорский племзавод" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 34-06 / [ТП] 47 КТП400кВА 
"Кормоцех" / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ47/2 ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.005 0.006

2263

ООО"ХОЛМДОМ" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 34-12 / [ТП] 60 ЗТП2*400кВА "Общепит" / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.012 0.014 0.017 0.019 0.021 0.024

2264

Союз потребительских обществ Архангельской области [ ПС-34 
"Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 34-12 / [ТП] 60 
ЗТП2*400кВА "Общепит" / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.008 0.009 0.010

2265

Холмогорское РАЙПО [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 34-12 / [ТП] 60 ЗТП2*400кВА "Общепит" / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.009 0.011 0.012

2266
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 
компания "Сияние" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ- ПС 110 кВ Холмогоры 0.006 0.007 0.008

2267
ООО "АГРОФИРМА "ХОЛМОГОРСКАЯ" [ ПС-34 "Холмогоры" 
110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 34-11 (Товра) / [ТП] 68 ПС 110 кВ Холмогоры 0.005 0.006 0.006

2268
ООО "Фарватер" [ ПС-39 "Белогорская" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-
1Т / [ФСН] 39-01 (Сплавконтора) / [ТП] 536 ЗТП400кВА Клуб / ПС 110 кВ Белогорская 0.006 0.007 0.008

2269

ООО"ХОЛМДОМ" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 34-12 / [ТП] 56 ЗТП 1*250+1*400 Типография / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ56/4 ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.010 0.012 0.013

2270

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 
компания "Сияние" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 34-11 (Товра) / [ТП] 68 ЗТП2х400кВА Харлово / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / [ФНН] жд Харлово 3А ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.010 0.011 0.013

2271

ООО ПКП "ТИТАН" (Луковецкое обособленное подразделение) [ 
ПС-40 "Угзеньга" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 40-02 (аб) 
] ПС 110 кВ Угзеньга 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017

2272
ООО"Усть-Покшеньгский ЛПХ" [ ПС-40 "Угзеньга" 110/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 40-02 (аб) ] ПС 110 кВ Угзеньга 0.010 0.012 0.013

2273

ООО"ХОЛМДОМ" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 34-12 / [ТП] 57 ЗТП 2*250кВА "Аптека" / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / Октябрьская 19 жд ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.006 0.006 0.007

2274

МУП"Холмогорская ВОДООЧИСТКА" [ ПС-34 "Холмогоры" 
110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 34-06 / [ТП] 53 
ЗТП2*100кВА "КОС" / [СШНН] РУ-0,4 кВ / КЛ53/1 ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.005 0.006

2275

ООО "УК"Двинская" [ ПС-73 "Хаврогоры" 110/10 / [СШСН] МВ-
10-2Т / [ФСН] 73-10 / [ТП] 184 КТП250кВА Центр (№1) / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ184/1 ] ПС 110 кВ Хаврогоры 0.006 0.007 0.008

2276
ФГУП "РТРС" филиал "Архангельский ОРТПЦ" [ ПС-40 
"Угзеньга" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 40-04 (Поселок) ] ПС 110 кВ Угзеньга 0.011 0.012 0.014

2277
ООО "КМ ТЭР" [ ПС-40 "Угзеньга" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 40-04 (Поселок) ] ПС 110 кВ Угзеньга 0.011 0.014 0.018 0.021 0.025 0.029 0.032 0.036

2278

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 
компания "Сияние" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 34-11 (Товра) / [ТП] 68 ЗТП2х400кВА Харлово / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ68/2 / Харлово 10 жд ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.007 0.008 0.009
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2279

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 
компания "Сияние" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 34-02 (Копачево) / [ТП] 73 КТП250кВА 
"Данилово" / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ73/1 ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.005 0.005

2280

МАОУ "Холмогорская СШ" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 34-12 / [ТП] 57 ЗТП 2*250кВА 
"Аптека" / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ57/1 ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.006 0.007 0.008

2281
МЖД [ ПС-43 "Шилега" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 43-
04 / [ТП] 97 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ 0,4-97-3 ] ПС 110 кВ Шилега 0.005 0.006

2282
ФГУП "РТРС" филиал "Архангельский ОРТПЦ" [ ПС-43 
"Шилега" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 43-10 (аб) (РТС) ] ПС 110 кВ Шилега 0.019 0.025 0.031 0.037 0.044 0.050 0.056 0.062

2283
МБОУ "Карпогорская СШ №118" [ ПС-65 "Кушкопала" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 65-12 ] ПС 110 кВ Кушкопала 0.018 0.024 0.030 0.036 0.042 0.048 0.054 0.059

2284
ФЛ Лупашко Георгий Георгиевич [ ПС-47 "Пинега" 110/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т  Пинега / [ФСН] 47-03 ] ПС 110 кВ Пинега 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.025

2285
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-43 "Шилега" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 43-11 (аб) (СЖД) ] ПС 110 кВ Шилега 0.013 0.018 0.022 0.027 0.031 0.036 0.040 0.045

2286
МЖД [ ПС-47 "Пинега" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т  Пинега / 
[ФСН] 47-05 / [ТП] 104 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ 0,4-104-1 ] ПС 110 кВ Пинега 0.006 0.007 0.008

2287

ПО "Пинежское" [ ПС-47 "Пинега" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т  
Пинега / [ФСН] 47-05 / [ТП] 102 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ 0,4-
102-1 ] ПС 110 кВ Пинега 0.006 0.007 0.008

2288
ГБУК АО "Архангельский краеведческий музей" [ ПС-47 
"Пинега" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т  Пинега / [ФСН] 47-05 / ПС 110 кВ Пинега 0.005 0.006 0.007

2289
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-41 "Сийская" 110/10 / [СШСН] 
ВВ-10-1Т / [ФСН] 41-15 (аб) (СЖД) ] ПС 110 кВ Сийская 0.005 0.006

2290

ООО ПКП "Титан" [ ПС-47 "Пинега" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т  
Пинега / [ФСН] 47-05 / [ТП] 106 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ 0,4-
106-3 ] ПС 110 кВ Пинега 0.005 0.005

2291

УМВД России по АО [ ПС-47 "Пинега" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-
1Т  Пинега / [ФСН] 47-05 / [ТП] 106 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ 
0,4-106-3 ] ПС 110 кВ Пинега 0.005 0.006 0.006

2292

ПО "Пинежское" [ ПС-47 "Пинега" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т  
Пинега / [ФСН] 47-05 / [ТП] 103 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ 0,4-
103-2 ] ПС 110 кВ Пинега 0.006 0.006 0.007

2293
МЖД [ ПС-43 "Шилега" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 43-
04 / [ТП] 98 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ 0,4-98-1 ] ПС 110 кВ Шилега 0.005 0.006 0.007

2294
ФГУП "РТРС" филиал "Архангельский ОРТПЦ" [ ПС-41 
"Сийская" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 41-11 (аб) (РРС) ] ПС 110 кВ Сийская 0.005 0.006 0.007

2295

Пинежское МП ЖКХ [ ПС-47 "Пинега" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-
1Т  Пинега / [ФСН] 47-05 / [ТП] 102 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ 
0,4-102-4 ] ПС 110 кВ Пинега 0.005 0.006

2296

ООО "Альфа" [ ПС-43 "Шилега" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 43-04 / ЗТП 91 / СШТП91 / ВЛ10-ТП91-8 / [ТП] 94 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ 0,4-94-3 ] ПС 110 кВ Шилега 0.005 0.006 0.006
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2297

АО "Плесецкое дорожное управление" [ ПС-42 "Карпогоры" 
110/10 / [СШСН] МВ 10-1Т  Карпогоры / [ФСН] 42-06 / [ТП] 3 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Карпогоры 0.011 0.014 0.016 0.018 0.021 0.023

2298
ООО "Голубино" [ ПС-47 "Пинега" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т  
Пинега / [ФСН] 47-04 ] ПС 110 кВ Пинега 0.011 0.012 0.014

2299
МЖД [ ПС-47 "Пинега" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т  Пинега / 
[ФСН] 47-05 / [ТП] 105 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ 0,4-105-2 ] ПС 110 кВ Пинега 0.007 0.007 0.008

2300

МБОУ "Кеврольская ОШ № 18 им. М.Ф.Теплова" [ ПС-65 
"Кушкопала" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 65-19 / [ТП] 33 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ 0,4-33-2 ] ПС 110 кВ Кушкопала 0.005 0.006

2301

АО "Тандер" [ ПС-47 "Пинега" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т  
Пинега / [ФСН] 47-05 / [ТП] 104 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ 0,4-
104-2 ] ПС 110 кВ Пинега 0.011 0.013 0.014

2302
МЖД [ ПС-47 "Пинега" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т  Пинега / 
[ФСН] 47-05 / [ТП] 101 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ 0,4-101-2 ] ПС 110 кВ Пинега 0.008 0.009 0.010

2303
ООО ПКП "Титан" [ ПС-47 "Пинега" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т  
Пинега / [ФСН] 47-06 ] ПС 110 кВ Пинега 0.005 0.006 0.007

2304
Пинежское лесничество [ ПС-47 "Пинега" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т  Пинега / [ФСН] 47-05 ] ПС 110 кВ Пинега 0.005 0.006

2305
Администрация МО "Пинежское" [ ПС-47 "Пинега" 110/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т  Пинега / [ФСН] 47-05 ] ПС 110 кВ Пинега 0.006 0.007 0.008

2306
МБОУ "Пинежская СШ №117" [ ПС-47 "Пинега" 110/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т  Пинега / [ФСН] 47-05 ] ПС 110 кВ Пинега 0.009 0.010 0.011

2307

Монастырь Свято Артемиево Веркольский мужской [ ПС-65 
"Кушкопала" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 65-18 / ТП42 / 
2 СШ 10 кВ / ТП42-1 / [ТП] 48 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ 0,4-48-1 
] ПС 110 кВ Кушкопала 0.012 0.014 0.016 0.018 0.021 0.023

2308
МЖД [ ПС-47 "Пинега" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т  Пинега / 
[ФСН] 47-05 / [ТП] 111 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ 0,4-111-1 ] ПС 110 кВ Пинега 0.007 0.008 0.009

2309

МБОУ "Пинежская СШ №117" [ ПС-47 "Пинега" 110/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т  Пинега / [ФСН] 47-05 / [ТП] 104 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / ВЛ 0,4-104-4 ] ПС 110 кВ Пинега 0.006 0.007 0.008

2310
МЖД [ ПС-47 "Пинега" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т  Пинега / 
[ФСН] 47-05 / [ТП] 105 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ 0,4-105-1 ] ПС 110 кВ Пинега 0.007 0.008 0.009

2311
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 
55-42 (аб) ] ПС 110 кВ №55 0.064 0.128 0.192 0.256 0.320 0.384 0.448 0.512 0.576 0.640

2312
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 
38-08 (аб) ] ПС 110 кВ №38 0.072 0.144 0.216 0.288 0.360 0.432 0.504 0.576 0.647 0.719

2313
АО "ЦС "Звездочка" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-4Т / 
[ФСН] 55-38 (аб) ] ПС 110 кВ №55 0.013 0.017 0.020 0.023 0.027 0.030 0.033

2314
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 
55-38 (аб) ] ПС 110 кВ №55 0.053 0.080 0.107 0.134 0.160 0.187 0.214 0.240 0.267

2315
ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" [ ПС-55 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 55-38 (аб) ] ПС 110 кВ №55 0.007 0.008 0.009

2316
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 
55-29 (аб) ] ПС 110 кВ №55 0.088 0.175 0.263 0.350 0.438 0.525 0.613 0.700 0.788 0.875
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2317

ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М. В. Ломоносова" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 73 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
ЛКИ, свет ] ПС 110 кВ №55 0.007 0.008 0.009

2318

АО "ПО "Севмаш" цех №19 [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 
/ [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-29 (КОС-2) / РП-КОС-2 / РУ-10 
кВ ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.028 0.037 0.046 0.055 0.064 0.073 0.083 0.092

2319
АО "ПО "Севмаш" цех №19 [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т 
/ [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 74 / ТП-74 ] ПС 110 кВ №55 0.011 0.012 0.014

2320
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 
38-36 (аб) ] ПС 110 кВ №38 0.054 0.081 0.108 0.135 0.162 0.189 0.216 0.243 0.271

2321
АО "ПО "Севмаш" цех №19 [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 67-05 (КНС-14-1) ] ПС 110 кВ Южная 0.012 0.015 0.017 0.019 0.022 0.024

2322
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 
55-34 (аб) ] ПС 110 кВ №55 0.015 0.020 0.024 0.029 0.034 0.039 0.044 0.049

2323
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 
38-26 (аб) ] ПС 110 кВ №38 0.041 0.061 0.082 0.102 0.123 0.143 0.163 0.184 0.204

2324

АО "ПО "Севмаш" цех №19 [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 
/ [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-15 (КОС) / [ТП] 46 / РУ-10 кВ 
(яч.16,13) ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.056 0.084 0.111 0.139 0.167 0.195 0.223 0.251 0.279

2325

АО "Почта России" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-17 (ТП-96) / [ТП] 107 / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / ШВ-1 узла связи ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.006 0.007 0.008

2326
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-3Т / [ФСН] 
55-18 (аб) ] ПС 110 кВ №55 0.045 0.068 0.090 0.113 0.135 0.158 0.180 0.203 0.225

2327

АО "ПО "Севмаш" цех №19 [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т 
/ [ФСН] 55-37 (РП-3) / РП-3 / РП-3 / ВЛ-10 РП-3 / 198 / РУ-10 кВ 
] ПС 110 кВ №55 0.031 0.046 0.061 0.077 0.092 0.107 0.123 0.138 0.154

2328
АО "ПО "Севмаш" УСВ [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / 
[ФСН] 55-37 (РП-3) / РП-3 / РП-3 / ВЛ-10 РП-3 / 198 / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №55 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

2329
АО "ПО "Севмаш" цех №19 [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 
/ [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-19 (Насосная 7) ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.012 0.015 0.017 0.019 0.022 0.024

2330

АО "ПО "Севмаш" цех №19 [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 
/ [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 27-15 (КОС) / [ТП] 46 / [СШНН] РУ-
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.010 0.011 0.012

2331
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 
38-16 (аб) ] ПС 110 кВ №38 0.055 0.082 0.109 0.137 0.164 0.191 0.219 0.246 0.273

2332
АО "ПО "Севмаш" цех №19 [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т 
/ [ФСН] 38-32 (РП-1) / [ТП] 6 / ТП-6 ] ПС 110 кВ №38 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030

2333
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 
38-30 (аб) ] ПС 110 кВ №38 0.064 0.128 0.191 0.255 0.319 0.383 0.446 0.510 0.574 0.638

2334
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т 
/ [ФСН] 67-23 (СОТ Беломор) ] ПС 110 кВ Южная 0.005 0.006

2335
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 
55-11 (аб) ] ПС 110 кВ №55 0.034 0.051 0.068 0.085 0.103 0.120 0.137 0.154 0.171

2336
АО "ПО "Севмаш" цех №19 [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-3Т 
/ [ФСН] 38-41 (РП-5) / РП-5-2 / РП-5-2 / ВЛ-10 РП-5-2 ] ПС 110 кВ №38 0.022 0.033 0.044 0.055 0.066 0.077 0.087 0.098 0.109
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2337
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-3Т / [ФСН] 
55-26 (аб) ] ПС 110 кВ №55 0.011 0.014 0.018 0.021 0.025 0.028 0.032 0.035

2338
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 
38-42 (аб) ] ПС 110 кВ №38 0.017 0.023 0.028 0.034 0.040 0.045 0.051 0.057

2339
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 
38-12 (аб) ] ПС 110 кВ №38 0.031 0.046 0.061 0.077 0.092 0.107 0.123 0.138 0.153

2340
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 
55-52 (аб) ] ПС 110 кВ №55 0.050 0.076 0.101 0.126 0.151 0.176 0.202 0.227 0.252

2341

ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М. В. Ломоносова" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-2Т / [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 73 / ТП-73 ] ПС 110 кВ №55 0.009 0.010 0.011

2342
АО "Газпром энергосбыт"  [ ПС-36 110/35/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 36-27 (ДОК-2) / РУ-10 кВ / КЛ-10 кВ ] ПС 110 кВ №36 0.009 0.010 0.011

2343
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-3Т / [ФСН] 
38-35 (аб) ] ПС 110 кВ №38 0.048 0.095 0.143 0.191 0.238 0.286 0.334 0.381 0.429 0.477

2344
АО "ПО "Севмаш" цех №19 [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т 
/ [ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 90 / ТП-90 ] ПС 110 кВ №55 0.009 0.010 0.012

2345

ПАО "МТС" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 107А-1 / РУ-0,4 кВ / ВРУ с 
АВР-1 Гостиница "Никольский посад" ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.008 0.009 0.010

2346
АО "ПО "Севмаш" цех №19 [ ПС-60 "ВОС-2" 35/6 / ВОС-2 35 кВ 
] ПС 110 кВ Северодвинская 0.043 0.087 0.130 0.173 0.216 0.260 0.303 0.346 0.389 0.433

2347
АО "ПО "Севмаш" цех №19 [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 200-1 / ТП-200-1 ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.015 0.019 0.023 0.027 0.030 0.034 0.038

2348
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-3Т / [ФСН] 
55-16 (аб) ] ПС 110 кВ №55 0.036 0.073 0.109 0.145 0.182 0.218 0.254 0.291 0.327 0.363

2349
АО "ПО "Севмаш" цех №19 [ ПС-33 "Солза" 35/6 / Оборонэнерго 
] ПС 110 кВ Северодвинская 0.055 0.110 0.165 0.219 0.274 0.329 0.384 0.439 0.494 0.549

2350
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 
38-09 (аб) ] ПС 110 кВ №38 0.051 0.077 0.102 0.128 0.153 0.179 0.205 0.230 0.256

2351
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 
38-28 (аб) ] ПС 110 кВ №38 0.024 0.033 0.041 0.049 0.057 0.065 0.073 0.081

2352
АО "ПО "Севмаш" цех №19 [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т 
/ [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 39 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Насосная ] ПС 110 кВ №38 0.011 0.013 0.014

2353
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 
38-03 (аб) ] ПС 110 кВ №38 0.014 0.019 0.024 0.028 0.033 0.038 0.042 0.047

2354
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 
55-09 (аб) ] ПС 110 кВ №55 0.026 0.039 0.052 0.065 0.078 0.091 0.105 0.118 0.131

2355
АО "ПО "Севмаш" УСВ [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-37 (ТП-204-2) / [ТП] 238-2 / ПС 110 кВ Сверодвинская 0.011 0.014 0.017 0.019 0.022 0.025 0.028

2356
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 
38-05 (аб) ] ПС 110 кВ №38 0.031 0.062 0.094 0.125 0.156 0.187 0.218 0.249 0.281 0.312

2357

ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М. В. Ломоносова" [ ПС-27 "Северодвинская" 
110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 77 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / Труда 7 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.007 0.008 0.008
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2358
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 
38-17 (аб) ] ПС 110 кВ №38 0.080 0.160 0.240 0.320 0.400 0.480 0.560 0.640 0.720 0.800

2359
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / [ФСН] 
38-18 (аб) ] ПС 110 кВ №38 0.081 0.163 0.244 0.326 0.407 0.489 0.570 0.651 0.733 0.814

2360
АО "ПО "Севмаш" УСВ [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-2Т / 
[ФСН] 55-37 (РП-3) / [ТП] 149 / РУ-0,4 кВ / Восточная трибуна ] ПС 110 кВ №55 0.006 0.006

2361
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-4Т / [ФСН] 
38-07 (аб) ] ПС 110 кВ №38 0.021 0.028 0.036 0.043 0.050 0.057 0.064 0.071

2362
АО "ПО "Севмаш" цех №19 [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-2Т / [ФСН] 67-08 (КНС-14-2) ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.014 0.017 0.019 0.022 0.025 0.028

2363
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-3Т / [ФСН] 
55-20 (аб) ] ПС 110 кВ №55 0.036 0.072 0.108 0.144 0.180 0.216 0.252 0.288 0.325 0.361

2364

ООО "Гермес"  [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 215-2 / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / Победы 58, к.2 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.009 0.010 0.011

2365
АО "ПО "Севмаш" цех №19 [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-3Т 
/ [ФСН] 38-41 (РП-5) / РП-КВКХ / РП-КВКХ / ВЛ-10 РП-КВКХ ] ПС 110 кВ №38 0.012 0.015 0.017 0.019 0.022 0.024

2366
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 
38-46 (аб) ] ПС 110 кВ №38 0.035 0.052 0.069 0.087 0.104 0.121 0.139 0.156 0.173

2367
АО "ПО "Севмаш" цех №19 [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т 
/ [ФСН] 38-44 (РП-2) / [ТП] 102 / ТП-102 ] ПС 110 кВ №38 0.006 0.007 0.008

2368
АО "ПО "Севмаш" [ ПС-55 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 
55-19 (аб) ] ПС 110 кВ №55 0.035 0.053 0.070 0.088 0.105 0.123 0.140 0.158 0.175

2369
ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" [ ПС-67 "Южная" 
110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 235-1 ПС 110 кВ Южная 0.006 0.006 0.007

2370
ГАУ Архангельской области "ЕЛЦ" [ ПС-24 "Белая гора" 35/6 / 
СШ-СН2 / [ФСН] ф.Холодильник ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.005 0.006

2371

ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М. В. Ломоносова" [ ПС-66 "Ломоносовская" 
110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 66-05 / РП-17 / [СШСН] 1 
с.ш. 10 кВ / РП-17-09 / [ТП] 393 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№393 
АРЭС 1сш / [ФНН] КЛ-0,4кВ РУ-0 ПС 110 кВ Ломоносовская 0.007 0.008 0.009

2372

ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" [ ПС-08 35/6 / 
[СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 08-17 (АРЭС) / [ТП] 369 [аб] / 
[СШНН] Линия 0,4 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.010 0.014 0.017 0.020 0.024 0.027 0.031 0.034

2373

ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М. В. Ломоносова" [ ПС-01 110/35/10/6 / 
[СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 6-01-14 / [ТП] 20 / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
] ПС 110 кВ №1 0.009 0.010 0.011

2374

ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский" [ ПС-01 110/35/10/6 / 
[СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 6-01-04 / [ТП] 63 / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
] ПС 110 кВ №1 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.025
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2375

ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М. В. Ломоносова" [ ПС-66 "Ломоносовская" 
110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] 
Секция шин СН / РП-17-14 / 381 / РУ-0,4 кВ ТП№381 АРЭС 2сш 
/ КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП№381 АРЭС ПС 110 кВ Ломоносовская 0.008 0.009 0.010

2376

Архангельская областная организация ОГО ВФСО "Динамо" [ 
ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 6-14-09 / [ТП] 52 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.014 0.019 0.023 0.028 0.033 0.037 0.042 0.047

2377

ФГКУ "ПУ ФСБ России по западному арктическому району" [ 
ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 05-22 / РП-16 
/ [СШСН] 1 сш 6кВ / [ФСН] РП-16-06 ] ПС 110 кВ №1 0.013 0.018 0.022 0.026 0.031 0.035 0.039 0.044

2378

ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М. В. Ломоносова" [ ПС-02 "Привокзальная" 
110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 
с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-05 / [ТП] 202 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.008 0.009 0.010

2379
АО "Газпром энергосбыт"  [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / 
[СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 66-03 ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.010 0.013 0.016 0.018 0.021 0.023 0.026

2380

ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М. В. Ломоносова" [ ПС-01 110/35/10/6 / 
[СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 6-01-08 / [ТП] 34 / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
] ПС 110 кВ №1 0.015 0.020 0.025 0.029 0.034 0.039 0.044 0.049

2381
ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М. В. Ломоносова" [ ПС-02 "Привокзальная" ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.015 0.019 0.023 0.027 0.031 0.034 0.038

2382

ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М. В. Ломоносова" [ ПС-66 "Ломоносовская" 
110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 66-05 / РП-17 / [СШСН] 1 
с.ш. 10 кВ / РП-17-09 / [ТП] 393 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№393 
АРЭС 1сш / Линия 0,4кВ  ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.008 0.009 0.010

2383

ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М. В. Ломоносова" [ ПС-66 "Ломоносовская" 
110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / [ФСН] 66-05 / РП-17 / [СШСН] 1 
с.ш. 10 кВ / РП-17-09 / [ТП] 381 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ТП№381 
АРЭС 1 сш / [ФНН] КЛ-0,4кВ РУ- ПС 110 кВ Ломоносовская 0.010 0.011 0.013

2384

ФГКУ "ПУ ФСБ России по западному арктическому району" [ 
ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-3Т / 10-01-21 / РП-20 / 
Секция шин СН ] ПС 110 кВ №1 0.013 0.018 0.022 0.027 0.031 0.036 0.040 0.044

2385
АО "Почта России" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] 
МВ-10-2Т / [ФСН] 02-23 ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.012 0.014 0.017 0.019 0.022 0.024

2386

ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" [ ПС-66 
"Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-
17 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-17-11 / [ТП] 388 / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.007 0.008 0.009

2387

ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М. В. Ломоносова" [ ПС-66 "Ломоносовская" 
110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] 
Секция шин СН / РП-17-14 / 383 / РУ-0,4кВ ТП№383 АРЭС 2сш / 
КЛ-0,4 кВ РУ-0,4кВ ТП№383 АРЭС ПС 110 кВ Ломоносовская 0.011 0.013 0.016 0.018 0.020 0.022
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2388

ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М. В. Ломоносова" [ ПС-01 110/35/10/6 / 
[СШСН] МВ-6-1Т / [ФСН] 6-01-14 / [ТП] 70 / [СШНН] РУ-0,4 кВ 
] ПС 110 кВ №1 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.026

2389
АО "Газпром энергосбыт"  [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-2Т / [ФСН] 18-13 ] ПС 110 кВ №7 0.010 0.011 0.012

2390
АО "Газпром энергосбыт"  [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / [СШСН] 
ВВ-10-1Т / [ФСН] 18-02 ] ПС 110 кВ №7 0.009 0.011 0.012

2391
ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / 
[СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 18-02 ] ПС 110 кВ №7 0.012 0.015 0.017 0.019 0.022 0.024

2392

ГБСУ АО "Емецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов" 
[ ПС-48 "Емецк" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 48-14 
(Мыза) / [ТП] 397 КТП2х400кВА Детсад / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ397/1 ] ПС 110 кВ Емецк 0.006 0.007 0.008

2393
ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" [ ПС-48 "Емецк" 
110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 48-13 (Хоробрица) ] ПС 110 кВ Емецк 0.005 0.006

2394
ООО "Архангельское дорожное управление" [ ПС-48 "Емецк" 
110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 48-13 (Хоробрица) ] ПС 110 кВ Емецк 0.006 0.007 0.007

2395

ГКУЗ Архангельской области особого типа "АМЦМР "Резерв" [ 
ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 34-11 
(Товра) ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.010 0.012 0.013 0.015

2396

АО "Почта России" [ ПС-34 "Холмогоры" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 34-06 / [ТП] 50 ЗТП2*630кВА "РУС" / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / КЛ50/1 ] ПС 110 кВ Холмогоры 0.010 0.012 0.013

2397

ООО "Архангельское дорожное управление" [ ПС-48 "Емецк" 
110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 48-06 (Ваймуга) / КТП 
2*250кВА "АБЗ" / РУ-10кВ ] ПС 110 кВ Емецк 0.011 0.013 0.014 0.016

2398

АО "Почта России" [ ПС-47 "Пинега" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т  
Пинега / [ФСН] 47-05 / [ТП] 103 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ 0,4-
103-1 ] ПС 110 кВ Пинега 0.005 0.006

2399

ЗАО "Северная империя" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-
10 / [ФСН] 2Д / РП-4-13  / РП 4-13 / ВЛ-10 РП 4-13 / ТП-183 / РУ-
0,4 кВ ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.010 0.012 0.013

2400

ООО "РН-Энерго"   [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 2Д / РП-4-13  / РП 4-13 / ВЛ-10 РП 4-13 / ТП-183 / РУ-0,4 
кВ ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.006 0.006

2401
АО "ЦС "Звездочка" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / ТСО АО "ЦС 
"Звездочка" / ф.Ягры-2 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.050 0.101 0.151 0.202 0.252 0.302 0.353 0.403 0.454 0.504

2402
АО "ПО "Севмаш" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / ТСО АО ПО 
"Севмаш" / 44Д ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.041 0.062 0.083 0.103 0.124 0.145 0.165 0.186 0.207

2403

ОАО ПКБ Северодвинска [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] 
МВ-10 / [ФСН] 2Д / РП 4-15 / РП 4-15 / ВЛ-10 РП 4-15 / КТП-
ОАО ПКБ / КТП-ОАО ПКБ ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.010 0.013 0.015 0.018 0.021 0.023 0.026

2404

ООО "Магистраль" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 2Д / РП 4-15 / РП 4-15 / ВЛ-10 РП 4-15 / КТП-ОАО ПКБ / 
КТП-ОАО ПКБ ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.011 0.013 0.014 0.016
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2405
ООО "БТР" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 
2Д / РП-4-13  / РП 4-13 / ВЛ-10 РП 4-13 / ТП-185 / ТП-185 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.005 0.006 0.007

2406
ИП Козьмин И.В. [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 45Д / 154 / РУ-10 кВ ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.005 0.006

2407
ООО "Крокус-Центр" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 
/ [ФСН] 45Д / 154 / РУ-10 кВ ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.005 0.006

2408
ИП Куликова М.Г. [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 45Д / 154 / РУ-10 кВ ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.011 0.013 0.014

2409
АО "РАЛ" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 
45Д / 154 / РУ-10 кВ ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017

2410

ГВМК "Чайка" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 2Д / РП 4-15 / РП 4-15 / ВЛ-10 РП 4-15 / КТП-ГВМК 
Чайка / КТП-ГВМК Чайка ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.006 0.007 0.007

2411

СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ Северодвинская ТЭЦ-1 / 
[СШСН] МВ-10 / [ФСН] 37Д / [ТП] 9 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ 
Комсомольская с ТП-9 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.005 0.006

2412
ПАО "ТГК-2" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 
37Д / [ТП] 169 / РУ-0,4 кВ / Подкл.учёт ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.011 0.013 0.015 0.016

2413
АО "ПО "Севмаш" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / ТСО АО ПО 
"Севмаш" / 3Д ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.105 0.209 0.314 0.418 0.523 0.627 0.732 0.836 0.941 1.045

2414
СМУП "ЖКХ" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 37Д / [ТП] 22 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Полярная 21/37, к.1 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.008 0.009 0.010

2415
АО "Троица" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 
38Д / 194 / РУ-0,4 кВ / Кран КППГ-5 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

2416
АО "Троица" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 
38Д / 194 / РУ-0,4 кВ / Причал Троица ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.005 0.006

2417

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ Северодвинская ТЭЦ-1 / 
[СШСН] МВ-10 / [ФСН] 45Д / [ТП] 223-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Железнодорожная 42/1 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.007 0.008 0.009

2418
АО "ПО "Севмаш" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / ТСО АО ПО 
"Севмаш" / 13Д ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.012 0.015 0.019 0.022 0.025 0.028 0.031

2419

ООО "ГТ "Север" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 38Д / [ТП] 182 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ф.8 Битумные котлы 
1,2,3,4,5 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.010 0.011 0.012

2420

ИП Макаров Е.Н. [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 37Д / [ТП] 28 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ Лесная от 
ТП-28 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.007 0.008 0.009

2421

ИП Джур И.П. [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 38Д / [ТП] 182 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ф.16 Арх.шоссе 19/1 
] Северодвинская ТЭЦ-1 0.007 0.008 0.009

2422
ООО "Агроторг"  [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 37Д / [ТП] 6А / РУ-0,4 кВ / Беломорский 43, к.1 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.009 0.010 0.011

2423

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 37Д / [ТП] 6А / 
РУ-0,4 кВ / Ж/дорожная 34,к.2 (жильё) ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.006 0.007 0.007
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2424
ООО "ОЗСВ" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 
37Д / [ТП] 16 / РУ-0,4 кВ / Гараж, сила (2 каб) ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

2425
ООО "ТРИО" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 
37Д / [ТП] 22 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Индустриальная 34а ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.007 0.008 0.009

2426
ООО "Новострой" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 37Д / [ТП] 22 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Индустриальная 34а ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.006 0.007 0.007

2427

ООО "УК "Центральный округ" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / 
[СШСН] МВ-10 / [ФСН] 37Д / [ТП] 22 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Индустриальная 34а ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.006 0.007 0.008

2428

СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ Северодвинская ТЭЦ-1 / 
[СШСН] МВ-10 / [ФСН] 37Д / [ТП] 24 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-
0,4 кВ Комсомольская от ТП-24 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.005 0.005

2429

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 37Д / [ТП] 10 / 
РУ-0,4 кВ / Беломорский 48/15, к.1,2 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.011 0.012 0.014 0.015

2430

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ Северодвинская ТЭЦ-1 / 
[СШСН] МВ-10 / [ФСН] 45Д / [ТП] 224-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Комсомольская 3а, к.1,2 (д/к) ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.008 0.009 0.010

2431
ООО "Магистраль" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 38Д / [ТП] 182 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ф.5 Гараж ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.010 0.011 0.012

2432
ФГУП "РТРС" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 42Д / ТП-178 / ТП-178 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.005 0.006 0.007

2433
МУП "Локомотив" Северодвинска [ Северодвинская ТЭЦ-1 / 
[СШСН] МВ-10 / [ФСН] 42Д / ТП-178 / ТП-178 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.009 0.010 0.011

2434

ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М. В. Ломоносова" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / 
[СШСН] МВ-10 / [ФСН] 37Д / [ТП] 16 / РУ-0,4 кВ / Техникум ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.010 0.012 0.013

2435
ООО "Синергия" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 37Д / [ТП] 10 / РУ-0,4 кВ / Железнодорожная 22, к.1 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.005 0.006

2436
ИП Ендовицкий В.С. [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 37Д / [ТП] 10 / РУ-0,4 кВ / Железнодорожная 22, к.1 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.005 0.006

2437
АО "ПО "Севмаш" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / ТСО АО ПО 
"Севмаш" / 46Д ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.036 0.054 0.073 0.091 0.109 0.127 0.145 0.163 0.182

2438

СНТ "Березка" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 2Д / РП 4-15 / РП 4-15 / ВЛ-10 РП 4-15 / КТП- СОТ 
Берёзка-2 / СОТ Берёзка 2 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.006 0.007 0.008

2439
СМУП "ЖКХ" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 37Д / [ТП] 20 / РУ-0,4 кВ / Советская 33, к.1 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.005 0.006

2440
АО "ПО "Севмаш" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / ТСО АО ПО 
"Севмаш" / 35Д ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.051 0.077 0.103 0.128 0.154 0.179 0.205 0.231 0.256

2441
ФЛ Шульгин А.Г. [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 37Д / [ТП] 10 / РУ-0,4 кВ / Беломорский 48/15, к.3,4 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.006 0.007 0.008
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2442

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ Северодвинская ТЭЦ-1 / 
[СШСН] МВ-10 / [ФСН] 45Д / [ТП] 223-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Комсомольская 3 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.007 0.008 0.009

2443

МБОУ "Морская кадетская школа" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / 
[СШСН] МВ-10 / [ФСН] 45Д / [ТП] 225-1 / РУ-0,4 кВ / Школа № 
10, к.1 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.007 0.008 0.009

2444
АО "ПО "Севмаш" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / ТСО АО ПО 
"Севмаш" / 4Д ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.048 0.072 0.096 0.120 0.145 0.169 0.193 0.217 0.241

2445
ООО "ОЗСВ" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 
37Д / [ТП] 148 / РУ-0,4 кВ ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.012 0.014 0.017 0.019 0.021 0.024

2446
ООО "Калина" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 37Д / [ТП] 148 / РУ-0,4 кВ ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.010 0.012 0.013

2447
ООО "Диета" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 
37Д / [ТП] 148 / РУ-0,4 кВ ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.011 0.012 0.014

2448
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] 
МВ-10 / [ФСН] 45Д / [ТП] 151 / ТП-151 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.011 0.015 0.019 0.023 0.026 0.030 0.034 0.038

2449
АО "ПО "Севмаш" цех №19 [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] 
МВ-10 / [ФСН] 45Д / [ТП] 151 / ТП-151 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.008 0.009 0.010

2450
АО "ЦС "Звездочка" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / ТСО АО "ЦС 
"Звездочка" / ф. Ягры-1 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.325 0.650 0.975 1.299 1.624 1.949 2.274 2.599 2.924 3.248

2451

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ Северодвинская ТЭЦ-1 / 
[СШСН] МВ-10 / [ФСН] 45Д / [ТП] 223-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Железнодорожная 44 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.006 0.007 0.008

2452

ООО "РН-Северо-Запад" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-
10 / [ФСН] 38Д / РП-4-02 / РП 4-02 / ВЛ-10 РП 4-02 / ТП-190 / ТП-
190 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.010 0.011 0.013 0.014

2453

ООО "РН-Энерго"   [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 38Д / РП-4-02 / РП 4-02 / ВЛ-10 РП 4-02 / ТП-190 / ТП-190 
] Северодвинская ТЭЦ-1 0.011 0.013 0.015 0.016 0.018

2454
ООО "Бастион" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 2Д / РП 4-1 / РП-4-1 (СШ 0,4 кВ) ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.026

2455
ООО "Северодвинск-пиво" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] 
МВ-10 / [ФСН] 2Д / РП 4-1 / РП-4-1 (СШ 0,4 кВ) ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.010 0.012 0.013

2456
ООО "Частная пивоварня "Шкипер" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / 
[СШСН] МВ-10 / [ФСН] 2Д / РП 4-1 / РП-4-1 (СШ 0,4 кВ) ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.011 0.013 0.015 0.016

2457

СМУП "Управляющая организация "Созидание" (МУП ЖКК) [ 
Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 37Д / [ТП] 29 / 
[СШНН] РУ- 0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ Республиканская от ТП-29 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.006 0.007 0.008

2458

ГАПОУ АО "Техникум строительства, дизайна и технологий" [ 
Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 37Д / [ТП] 143 
/ РУ-0,4 кВ / ГПТУ, к.1 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.006 0.007 0.007

2459
АО "ПО "Севмаш" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / ТСО АО ПО 
"Севмаш" / 5Д ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.037 0.056 0.075 0.094 0.112 0.131 0.150 0.169 0.187

2460
АО "ПО "Севмаш" цех №19 [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] 
МВ-10 / [ФСН] 37Д / РП-1 / РП-1 / ВЛ-10 РП-1 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.013 0.017 0.020 0.023 0.026 0.030 0.033

2461
ООО "СКФ "Диал" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 45Д / РП-5-1 / РП-5-1 / ВЛ-10 РП-5-1 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030
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2462
АО "ПО "Севмаш" цех №19 [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] 
МВ-10 / [ФСН] 45Д / РП-5-1 / РП-5-1 / ВЛ-10 РП-5-1 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.009 0.010 0.011

2463
АО "ПО "Севмаш" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / ТСО АО ПО 
"Севмаш" / 47Д ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.095 0.191 0.286 0.382 0.477 0.573 0.668 0.763 0.859 0.954

2464
АО "Северодвинск-Молоко"   [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] 
МВ-10 / [ФСН] 45Д / РП-7, яч.6 / РУ-10 кВ ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.019 0.026 0.032 0.039 0.045 0.052 0.058 0.065

2465
ГСК "Контакт" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 45Д / [ТП] 155 / ТП-155 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018

2466

ЗАО "Диггер" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 
2Д / РП-4-13  / РП 4-13 / ВЛ-10 РП 4-13 / ТП-181-1 (Ладомет) / 
ТП-181-1 (Ладомет) ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.008 0.009 0.010

2467

ООО "Ладомет" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 2Д / РП-4-13  / РП 4-13 / ВЛ-10 РП 4-13 / ТП-181-1 
(Ладомет) / ТП-181-1 (Ладомет) ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.008 0.009 0.010

2468

ООО "Сантехмонтаж" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 
/ [ФСН] 2Д / РП-4-13  / РП 4-13 / ВЛ-10 РП 4-13 / ТП-181-1 
(Ладомет) / ТП-181-1 (Ладомет) ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.011 0.012 0.014

2469
СМУП "ЖКХ" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 37Д / [ТП] 9 / РУ-0,4 кВ / Пионерская 31, к.1,2 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.010 0.012 0.013 0.015

2470

МПЖРЭП Северодвинска [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] 
МВ-10 / [ФСН] 37Д / [ТП] 6А / РУ-0,4 кВ / Железнодорожная 35 
] Северодвинская ТЭЦ-1 0.005 0.006 0.007

2471
АО "ЦС "Звездочка" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / ТСО АО "ЦС 
"Звездочка" / 39Д ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.054 0.107 0.161 0.214 0.268 0.322 0.375 0.429 0.482 0.536

2472
АО "ЦС "Звездочка" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / ТСО АО "ЦС 
"Звездочка" / 21Д ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.081 0.161 0.242 0.322 0.403 0.483 0.564 0.644 0.725 0.806

2473
ИП Коптяев Е.В. [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 37Д / [ТП] 17 / РУ-0,4 кВ / Кафе, к.1 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.005 0.006

2474
АО "Тандер" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 
37Д / [ТП] 10 / РУ-0,4 кВ ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.010 0.011 0.013

2475
ООО "КТА" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 
45Д / [ТП] 152 / ТП-152 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.025

2476

СНТ "Березка" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 2Д / РП 4-15 / РП 4-15 / ВЛ-10 РП 4-15 / КТП- СОТ 
Берёзка-1 / СОТ Берёзка 1 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.008 0.009 0.010

2477

АО "ПО "Севмаш" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 37Д / [ТП] 159 / [СШНН] РУ- 0,4 кВ / Железнодорожная 
1а, лит. В (ФОК) ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.005 0.006 0.007

2478

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ Северодвинская ТЭЦ-1 / 
[СШСН] МВ-10 / [ФСН] 45Д / [ТП] 225-1 / РУ-0,4 кВ / Южная 
10, к.1 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.007 0.008 0.009

2479
ГСК 7 Темп [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 
2Д / РП 4-15 / РП 4-15 / ВЛ-10 РП 4-15 / КТП-184 / КТП-184 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.009 0.010 0.011

2480

АО "СПО "Арктика" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 2Д / РП 4-15 / РП 4-15 / ВЛ-10 РП 4-15 / КТП-184 / КТП-
184 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.008 0.009 0.010

2481
СМУП "Горсвет" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 38Д / ТП-180 (Архавтотранс) / РУ-0,4 кВ ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.006 0.007 0.008
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2482

ООО "СМУ 19 г. Северодвинска" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / 
[СШСН] МВ-10 / [ФСН] 38Д / ТП-180 (Архавтотранс) / РУ-0,4 
кВ ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.012 0.015 0.019 0.023 0.027 0.031 0.035 0.039

2483
ООО "Агни" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 
38Д / ТП-180 (Архавтотранс) / РУ-0,4 кВ ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.006 0.006 0.007

2484

ООО "Регион-проект" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 
/ [ФСН] 2Д / РП 4-15 / РП 4-15 / ВЛ-10 РП 4-15 / КТП- Регион-
Проект / КТП- Регион-Проект ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.024 0.032 0.040 0.048 0.057 0.065 0.073 0.081

2485

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ Северодвинская ТЭЦ-1 / 
[СШСН] МВ-10 / [ФСН] 45Д / [ТП] 229 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Южная 18, к.1 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

2486
АО "ПО "Севмаш" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 37Д / [ТП] 177 / РУ-0,4 кВ ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.010 0.012 0.013 0.015

2487

ФГКУ "Специальное управление ФПС № 18 МЧС России" [ 
Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 2Д / РП 4-07 / 
РП 4-07 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.005 0.006 0.007

2488
АО "ПО "Севмаш" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 2Д / РП 4-07 / РП 4-07 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.016 0.021 0.026 0.032 0.037 0.042 0.047 0.053

2489

СМУП "Жилищный трест" (ЖКТ) [ Северодвинская ТЭЦ-1 / 
[СШСН] МВ-10 / [ФСН] 37Д / [ТП] 9 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ 
Ломоносова нечётная с ТП-9 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.009 0.011 0.012

2490
АО "ПО "Севмаш" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / ТСО АО ПО 
"Севмаш" / 12Д ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.018 0.024 0.030 0.036 0.042 0.048 0.054 0.060

2491
АО "Троица" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 
38Д / 194 / РУ-0,4 кВ / Кран КППГ-10 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.011 0.013 0.015 0.018 0.020 0.022

2492
ЗАО ПКФ "Энергия" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 37Д / [ТП] 177 / ТП-177 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.005 0.006

2493
АО "ПО "Севмаш" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / ТСО АО ПО 
"Севмаш" / 15Д ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.092 0.184 0.276 0.369 0.461 0.553 0.645 0.737 0.829 0.922

2494
ООО "Система" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 38Д / РП-4-12 / РУ-10 кВ ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

2495

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ Северодвинская ТЭЦ-1 / 
[СШСН] МВ-10 / [ФСН] 45Д / [ТП] 225-1 / РУ-0,4 кВ / Южная 
16, к.1 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.011 0.012 0.014 0.015

2496

АО "Промышленные технологии" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / 
[СШСН] МВ-10 / [ФСН] 38Д / РП-4-10 / РП 4-10 / ВЛ-10 РП 4-10 
/ ТП цеха №4 / ТП цеха №4 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.020 0.027 0.034 0.040 0.047 0.054 0.060 0.067

2497

СМУП "Спецавтохозяйство" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] 
МВ-10 / [ФСН] 42Д / [ТП] 162 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Профилакторий бытовых помещений ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.010 0.013 0.016 0.018 0.021 0.023 0.026

2498

ООО "Строй Центр" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 37Д / [ТП] 29 / [СШНН] РУ- 0,4 кВ / Стройплощадка 
Республиканская 31/15 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.011 0.015 0.018 0.022 0.025 0.029 0.033 0.036

2499

ООО "Северо-Западная компания"   [ Северодвинская ТЭЦ-1 / 
[СШСН] МВ-10 / [ФСН] 42Д / [ТП] 163 / РУ-0,4 кВ / Колбасный 
цех 3 (РП-РП3) ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.024 0.036 0.048 0.060 0.073 0.085 0.097 0.109 0.121

2500
АО "ПО "Севмаш" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / ТСО АО ПО 
"Севмаш" / 8Д ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.159 0.318 0.478 0.637 0.796 0.955 1.114 1.273 1.433 1.592
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2501
СМУП "Горсвет" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 37Д / [ТП] 9 / РУ-0,4 кВ / Уличное освещение ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.005 0.006

2502
ООО "Агроторг" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 45Д / [ТП] 225-1 / РУ-0,4 кВ / Комсомольская 9 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.007 0.008 0.008

2503

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ Северодвинская ТЭЦ-1 / 
[СШСН] МВ-10 / [ФСН] 45Д / [ТП] 225-1 / РУ-0,4 кВ / 
Комсомольская 9 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.009 0.010 0.011

2504
ООО "Проектстрой" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 2Д / РП-4-09 / РП-4-09 / ВЛ-10 РП-4-09 / ТП-197 / ТП-197 Северодвинская ТЭЦ-1 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.036 0.040

2505
АО "СПО "Арктика" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / АО "СПО 
"Арктика" / 14Д ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.038 0.056 0.075 0.094 0.113 0.131 0.150 0.169 0.188

2506
АО "Тандер" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 
37Д / [ТП] 6А / РУ-0,4 кВ / ТЦ Ломоносова 4, к.1 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.005 0.006 0.006

2507
ООО "Пегас"  [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 
37Д / 259-2 / РУ-0,4 кВ / Республиканская 38а, к.2 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.006 0.007 0.007

2508
ООО "Торгсервис" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 42Д / РП-СМЗ / [СШСН] РП-СМЗ / РП-СМЗ, яч.17 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.011 0.014 0.018 0.022 0.025 0.029 0.032 0.036

2509

ФЛ Оганнисян Р.В. [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 2Д / РП-4-13  / РП 4-13 / ВЛ-10 РП 4-13 / ТП-181-1 
(Ладомет) / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ "Тарная база" ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.005 0.006

2510
АО "ПО "Севмаш" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / ТСО АО ПО 
"Севмаш" / 6Д ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.048 0.097 0.145 0.194 0.242 0.291 0.339 0.387 0.436 0.484

2511

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ Северодвинская ТЭЦ-1 / 
[СШСН] МВ-10 / [ФСН] 45Д / [ТП] 223-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Южная 4, к.2 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.022

2512
ОАО "Белоснежка" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 45Д / [ТП] 155 / РУ-0,4 кВ / СШ-0,4 кВ ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.010 0.011 0.012

2513
СМУП ЖКХ "Горвик" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 
/ [ФСН] 37Д / [ТП] 143 / ТП-143 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.005 0.006

2514

СМУП "ЖКХ" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 37Д / [ТП] 9 / РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ Ломоносова чётная от 
ТП-9 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.006 0.007 0.007

2515

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ Северодвинская ТЭЦ-1 / 
[СШСН] МВ-10 / [ФСН] 45Д / [ТП] 229 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Комсомольская 11а ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.006 0.007 0.007

2516

ООО "Бригантина" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 45Д / [ТП] 229 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / Комсомольская 11а 
] Северодвинская ТЭЦ-1 0.006 0.006

2517

ООО "Авторитет" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 42Д / [ТП] 162 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ШР-1( левая 
сторона) гараж 100м. ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.010 0.011 0.012

2518

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ Северодвинская ТЭЦ-1 / 
[СШСН] МВ-10 / [ФСН] 45Д / [ТП] 223-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Комсомольская 5 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.006 0.006

2519

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ Северодвинская ТЭЦ-1 / 
[СШСН] МВ-10 / [ФСН] 45Д / [ТП] 224-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Беломорский 55/8, к.1 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.005 0.006 0.006
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2520

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ Северодвинская ТЭЦ-1 / 
[СШСН] МВ-10 / [ФСН] 45Д / [ТП] 223-1 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / 
Беломорский 57 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.007 0.008 0.009

2521

АО "Единство"  (АО "ЖКТ+") [ Северодвинская ТЭЦ-1 / 
[СШСН] МВ-10 / [ФСН] 37Д / [ТП] 6А / РУ-0,4 кВ / Ломоносова 
1,к.1 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.010 0.011 0.012

2522
ООО "Северо-Западная компания"   [ Северодвинская ТЭЦ-1 / 
[СШСН] МВ-10 / [ФСН] 42Д / [ТП] 161 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.014 0.019 0.023 0.028 0.033 0.038 0.042 0.047

2523
ООО "Сантехсервис" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 37Д / [ТП] 16 / РУ-0,4 кВ / Сантехника ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.006 0.007 0.008

2524
ООО "Компания "Мясные продукты" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / 
[СШСН] МВ-10 / [ФСН] 45Д / РП-7, яч.1 / РП-7, яч.1 / ВЛ-10 РП- Северодвинская ТЭЦ-1 0.014 0.018 0.023 0.027 0.032 0.036 0.041 0.046

2525
ГСК "Двина" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 
45Д / [ТП] 8 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ГСК "Двина", к.1 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.025

2526
ООО "Красная звезда" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 
/ [ФСН] 38Д / РП-4-06 / КЛ-10 кВ ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.005 0.006 0.006

2527
ООО "Завод железобетонных изделий" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / 
[СШСН] МВ-10 / [ФСН] 38Д / РП-4-06 / КЛ-10 кВ ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.007 0.008 0.008
Вторичный получатель команд ООО "АСК"

2528

ООО "АСК" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-23 (СОТ Беломор) / ВЛ-10 кВ  / КТП-5  СНТ" Беломор" 
] ПС 110 кВ Южная 0.006 0.007 0.007

2529
ООО "АСК" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-39 (РП-10) / [ТП] 247-2 / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.039 0.058 0.078 0.097 0.117 0.136 0.155 0.175 0.194

2530
ООО "АСК" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-3Т / [ФСН] 38-41 
(РП-5) / РП-5-2 / РУ-10 КВ ] ПС 110 кВ №38 0.013 0.018 0.022 0.026 0.031 0.035 0.040 0.044

2531

ООО "АСК" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-23 (СОТ Беломор) / ВЛ-10 кВ  / КТП-4  СНТ" Беломор" 
] ПС 110 кВ Южная 0.005 0.006 0.006

2532
ООО "АСК" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-27 (РП-10-1) / [ТП] 247-1 / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.012 0.014

2533
ООО "АСК" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 107А-1 / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.012 0.014 0.016 0.018 0.021 0.023

2534
ООО "АСК" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 27-27 (РП-3) / [ТП] 66 / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.012 0.014 0.017 0.019 0.021 0.024

2535

ООО "АСК" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-23 (СОТ Беломор) / ВЛ-10 кВ  / КТП-3  СНТ" Беломор" 
] ПС 110 кВ Южная 0.011 0.012 0.014

2536

ООО "АСК" [ ПС-27 "Северодвинская" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-
10-1Т / [ФСН] 27-01 (Волна) / РП-6-34 / РП-6-34 / КЛ-10 РП-6-30 
/ 291 / ТП-291 ] ПС 110 кВ Сверодвинская 0.046 0.068 0.091 0.114 0.137 0.160 0.182 0.205 0.228

2537

ООО "АСК" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-23 (СОТ Беломор) / ВЛ-10 кВ  / КТП-1  СНТ" Беломор" 
] ПС 110 кВ Южная 0.009 0.011 0.012

2538
ООО "АСК" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-23 (СОТ Беломор) / ВЛ-10 кВ  / ПКУ-Север ] ПС 110 кВ Южная 0.025 0.034 0.042 0.051 0.059 0.068 0.076 0.085
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2539

ООО "АСК" [ ПС-67 "Южная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 67-23 (СОТ Беломор) / ВЛ-10 кВ  / КТП-2  СНТ" Беломор" 
] ПС 110 кВ Южная 0.009 0.010 0.011

2540 ООО "АСК" [ ПС "Карьер" 35/6 / ВЛ-35 кВ Карьер / ф.Карьер ] ПС 110 кВ Северодвинская 0.017 0.023 0.029 0.035 0.040 0.046 0.052 0.058

2541

ООО "АСК" [ ПС-36 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 36-
18 (Шихариха) / КТП-186 Личка / РУ-0,4 кВ / ВЛ-10 кВ КТП-186 
] ПС 110 кВ №36 0.010 0.011 0.013

2542

ООО "АСК" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-05 / [ТП] 425 / [СШНН] РУ-0,4 кВ ООО "Архсвет" 
] ПС 110 кВ Привокзальная 0.011 0.014 0.018 0.021 0.025 0.028 0.032 0.035

2543
ООО "АСК" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 6-14-17 
] ПС 110 кВ №14 0.018 0.024 0.030 0.036 0.042 0.048 0.054 0.060

2544
ООО "АСК" [ ПС-79 "Лесозавод №3" 35/6 / [СШСН] ВВ-6 1Т / 
[ФСН] 79-02 (аб) ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.015 0.018 0.022 0.025 0.029 0.033 0.036

2545

ООО "АСК" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-
01-22 / РП-01 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-01-27 / [ТП] 
3(аб.) / [СШНН] РУ-0,4 кВ  (ООО "Архсвет") ] ПС 110 кВ №1 0.010 0.013 0.015 0.018 0.021 0.023 0.026

2546
ООО "АСК" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-14-
38 / РП-11 / Секция шин СН / РП-11-09 / РП-11 / КЛ-0,4 кВ ТСО ] ПС 110 кВ №14 0.011 0.015 0.019 0.022 0.026 0.030 0.034 0.037

2547
ООО "АСК" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / 66-21 ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.055 0.082 0.110 0.137 0.165 0.192 0.219 0.247 0.274

2548
ООО "АСК" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-
2Т / [ФСН] 06-42 / [ТП] 494 [аб] / РУ-6кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.028 0.037 0.046 0.056 0.065 0.074 0.084 0.093

2549

ООО "АСК" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-14-
40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-04-02 / [ТП] 
188 / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.029 0.038 0.048 0.057 0.067 0.076 0.086 0.095

2550 ООО "АСК" [ ПС-71 35/6 "ГРК" / СШ-СН1 ООО "АСК" ] ПС 110 кВ №7 0.031 0.062 0.093 0.124 0.155 0.186 0.217 0.248 0.279 0.310

2551

ООО "АСК" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-14 / РП-07 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-07-
06 / [ТП] РП-07 / [СШНН] РУ-0,4 кВ РП №7 АРЭС 1сш ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.018 0.024 0.030 0.036 0.042 0.048 0.054 0.060

2552

ООО "АСК" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 02-27 / РП-07 / 2 с.ш. 10кВ / РП-07-03 / РП-07 /  РУ-
0,4 кВ РП№7 АРЭС 2 сш ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.036 0.040

2553
ООО "АСК" [ ПС-68 "Промузловая" 35/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 68-02 / ТП речпорта 2 (аб.) / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.028 0.037 0.046 0.055 0.064 0.073 0.083 0.092

2554
ООО "АСК" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-
2Т / 66-18 (аб) ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.046 0.092 0.138 0.184 0.230 0.276 0.322 0.368 0.414 0.460

2555
ООО "АСК" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / 02-42 (аб) ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.027 0.041 0.055 0.069 0.082 0.096 0.110 0.123 0.137

2556
ООО "АСК" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т 
/ [ФСН] 12-14 / [ТП] 236(аб.) / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.010 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021

2557
ООО "АСК" [ ПС-07 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 07-14 
АРЭС / [ТП] 365 (аб.) / РУ-0,4 кВ (ООО "АСК") ] ПС 110 кВ №7 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017

2558
ООО "АСК" [ ПС-09Н 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
09-11 (аб) ] ПС 110 кВ №9Н 0.031 0.046 0.061 0.077 0.092 0.107 0.123 0.138 0.154
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2559

ООО "АСК" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-14-
32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-16 / [ТП] 
415 / РУ-0,4 кВ (ООО АСК) ] ПС 110 кВ №14 0.014 0.019 0.024 0.029 0.034 0.038 0.043 0.048

2560 ООО "АСК" [ ПС "БОПС" 35/6 / СШ-СН-1 ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.095 0.189 0.284 0.378 0.473 0.568 0.662 0.757 0.851 0.946

2561
ООО "АСК" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / 02-41 (аб) ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.020 0.030 0.041 0.051 0.061 0.071 0.081 0.091 0.101

2562

ООО "АСК" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-14-
40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-04-06 / [ТП] 
246(аб.) / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.013 0.017 0.021 0.025 0.029 0.034 0.038 0.042

2563

ООО "АСК" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 66-05 / РП-17 / [СШСН] 1 с.ш. 10 кВ / [ФСН] РП-17-
07 / [ТП] 1022 / [СШНН] РУ-0,4 кВ (ООО "Архсвет") ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030

2564
ООО "АСК" [ ПС-79 "Лесозавод №3" 35/6 / [СШСН] ВВ-6 1Т / 
[ФСН] 79-04 (аб) ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.015 0.018 0.022 0.026 0.029 0.033 0.037

2565
ООО "АСК" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т 
/ [ФСН] 12-14 / [ТП] 210 (аб.) / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.010 0.011 0.013

2566 ООО "АСК" [ ПС-СЦБК / СШ-ВН ] ПС 110 кВ СЦБК 0.259 0.518 0.777 1.036 1.294 1.553 1.812 2.071 2.330 2.589

2567
ООО "АСК" [ ПС-24 "Белая гора" 35/6 / МВ-35-1Т / ВЛ-35 
Промузловая-1, 2 ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.043 0.085 0.128 0.171 0.213 0.256 0.299 0.341 0.384 0.427

2568 ООО "АСК" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 13-05 (аб) ] ПС 110 кВ №13 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.025

2569
ООО "АСК" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-
2Т / [ФСН] 06-42 / 485 / РУ-0,4кВ (ООО "АСК") ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.012 0.016 0.021 0.025 0.029 0.033 0.037 0.041

2570
ООО "АСК" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-3Т / [ФСН] 10-
01-25 / 77 (ООО "АСК") / РУ-10 кВ (ООО Архсвет") ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.012 0.014 0.015

2571
ООО "АСК" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 6-14-19 
/ [ТП] 98 / [СШНН] РУ-0,4 кВ / РУ-0,4 кВ (смежная сетевая) ] ПС 110 кВ №14 0.009 0.010 0.011

2572
ООО "АСК" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-6-2Т / [ФСН] 6-
01-27 / 209 (ООО АСК) / РУ-6кВ ] ПС 110 кВ №1 0.028 0.037 0.046 0.055 0.064 0.074 0.083 0.092

2573

ООО "АСК" [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 18-13 / [ТП] СОТ Строитель [268/250кВА] [аб] / РУ-10 кВ 
] ПС 110 кВ №7 0.013 0.017 0.022 0.026 0.030 0.035 0.039 0.043

2574
ООО "АСК" [ ПС-45 "Первомайская" 110/35/6 / [СШВ] Вводная 
СШ-2 110 кВ / ВЛ-110 "АБК" ПС "Первомайская" (АСК) ] ПС 110 кВ Первомайская 0.208 0.415 0.623 0.830 1.038 1.245 1.453 1.661 1.868 2.076

2575
ООО "АСК" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 
2Д / РП 4-15 / РП 4-15 / ВЛ-10 РП 4-15 / КТП-287 / КТП-287 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.010 0.012 0.013

2576
ООО "АСК" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 
2Д / РП 4-1 / РП-4-1 (СШ 0,4 кВ) ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.018 0.024 0.029 0.035 0.041 0.047 0.053 0.059

2577
ООО "АСК" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 
45Д / РП-5-1 / РП-5-1 / ВЛ-10 РП-5-1 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.036 0.040

2578
ООО "АСК" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 
37Д / [ТП] 159 / [СШНН] РУ- 0,4 кВ ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.011 0.012 0.013
Вторичный получатель команд ООО "Калипсо"

2579
ООО "Калипсо" [ ПС-68 "Промузловая" 35/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 68-14 (аб) ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.011 0.012 0.014
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2580
ООО "Калипсо" [ ПС-69 "Мебельная фабрика" 35/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 69-11 (аб) ] ПС 110 кВ №1 0.011 0.013 0.015 0.017 0.018

2581
ООО "Калипсо" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-
1Т / [ФСН] 12-03 / [ТП] 451(аб.) / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.017 0.022 0.028 0.033 0.039 0.045 0.050 0.056

2582

ООО "Калипсо" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-06 / ТП 
"Жемчужина" / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.023 0.034 0.045 0.056 0.068 0.079 0.090 0.102 0.113

2583
ООО "Калипсо" [ ПС-13 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 13-25 
(аб) / [ТП] 398 / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ №13 0.023 0.031 0.039 0.047 0.055 0.062 0.070 0.078

2584
ООО "Калипсо" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-
6-2Т / [ФСН] 06-14 (аб) ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.059 0.088 0.117 0.146 0.176 0.205 0.234 0.263 0.293

2585

ООО "Калипсо" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-32 / РП-11 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-11-06 / [ТП] 
412 / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.026 0.039 0.051 0.064 0.077 0.090 0.103 0.116 0.128

2586
ООО "Калипсо" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-
6-2Т / [ФСН] 06-08 (аб) ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.034 0.052 0.069 0.086 0.103 0.120 0.138 0.155 0.172

2587
ООО "Калипсо" [ ПС-07 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 07-
18 АРЭС / [ТП] 352 [аб] / РУ- 6 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.019 0.025 0.031 0.038 0.044 0.050 0.057 0.063

2588
ООО "Калипсо" [ ПС-69 "Мебельная фабрика" 35/10 / [СШСН] 
МВ-10-1Т / [ФСН] 69-12 (аб) ] ПС 110 кВ №1 0.036 0.055 0.073 0.091 0.109 0.127 0.146 0.164 0.182

2589

ООО "Калипсо" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 10-
14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-04-01 / 574 
(аб.) / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.019 0.026 0.032 0.039 0.045 0.052 0.058 0.065

2590
ООО "Калипсо" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-
1Т / [ФСН] 12-03 / [ТП] 462(аб.) / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.010 0.011 0.013

2591
ООО "Калипсо" [ ПС-68 "Промузловая" 35/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 68-15 (аб) ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.016 0.021 0.026 0.032 0.037 0.042 0.047 0.053

2592

ООО "Калипсо" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 05-20 РП-6 / РП-6 / 2 сш 6кВ / [ФСН] РП-06-16 / [ТП] 319 
/ РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.035 0.053 0.071 0.089 0.106 0.124 0.142 0.160 0.177

2593
ООО "Калипсо" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-30 / [ТП] 141 / РУ-10 кВ (ООО "Калипсо") ] ПС 110 кВ №14 0.007 0.008 0.009

2594

ООО "Калипсо" [ ПС-66 "Ломоносовская" 110/10 / [СШСН] ВВ-
10-2Т / [ФСН] 66-04 / РП-17 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] 
РП-17-11 / [ТП] 571 [аб] / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Ломоносовская 0.012 0.014 0.016 0.017 0.019

2595
ООО "Калипсо" [ ПС-68 "Промузловая" 35/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 68-04 (аб) ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.005 0.006

2596
ООО "Калипсо" [ ПС-69 "Мебельная фабрика" 35/10 / [СШСН] 
МВ-10-2Т / [ФСН] 69-07 (аб) ] ПС 110 кВ №1 0.012 0.016 0.020 0.024 0.027 0.031 0.035 0.039

2597
ООО "Калипсо" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-1Т / [ФСН] 10-
14-32 / [ТП] 563 (аб.) / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.017 0.022 0.028 0.033 0.039 0.044 0.050 0.055

2598

ООО "Калипсо" [ ПС-01 110/35/10/6 / [СШСН] МВ-10-4Т / 
[ФСН] 10-01-06 / РП-23 / [СШСН] 2 с.ш.10кВ / РП-23-17 / 546 / 
РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №1 0.026 0.038 0.051 0.064 0.077 0.089 0.102 0.115 0.128

2599
ООО "Калипсо" [ ПС-07 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 07-
18 АРЭС / [ТП] 360 (аб.) / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.028 0.038 0.047 0.056 0.066 0.075 0.085 0.094

2600
ООО "Калипсо" [ ПС-69 "Мебельная фабрика" 35/10 / [СШСН] 
МВ-10-2Т / [ФСН] 69-08 (аб) ] ПС 110 кВ №1 0.028 0.042 0.056 0.070 0.085 0.099 0.113 0.127 0.141
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2601
ООО "Калипсо" [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 18-13 / СОТ Полет [аб/250 кВА] / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.010 0.013 0.016 0.018 0.021 0.024 0.026

2602
ООО "Калипсо" [ ПС-16 "Боброво" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 16-10 / [ТП] Вигвам [аб/160кВА] / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.010 0.011 0.012

2603 ООО "Калипсо" [ ПС-19  35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 19-19 ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.026 0.034 0.043 0.051 0.060 0.068 0.077 0.085

2604
ООО "Калипсо" [ ПС-16 "Боброво" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 16-02 / [ТП] КТП "КЖС" [аб/250кВА] / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

2605
ООО "Калипсо" [ ПС-16 "Боброво" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 16-01 / [ТП] ЗТП Радиоцентр [аб/1х100кВА] / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.005 0.006 0.007

2606
ООО "Калипсо" [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-2Т / 
[ФСН] 18-13 / [ТП] СОТ Полет [аб/100кВА] / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.011 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.028

2607
ООО "Калипсо" [ ПС-45 "Первомайская" 110/35/6 / [СШСН] МВ-
6-2Т / [ФСН] 45-22  / [ТП] Модуль [аб/630 кВА] / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ Первомайская 0.011 0.012 0.014 0.016

2608
ООО "Калипсо" [ ПС-22 "Тройная Гора" 35/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 22-05 / [ТП] Радиоцентр [аб/1х100кВА] / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Луковецкая 0.006 0.006 0.007

2609

ООО "Калипсо" [ ПС-16 "Боброво" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 16-01 / [ТП] Коттеджи "МО Коскогорское" [аб/160кВА] / 
РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.005 0.006

2610
ООО "Калипсо" [ ПС-18 "Заостровье" 35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 18-02 / [ТП] Поселок [аб/160кВА] / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.011 0.012 0.014 0.016

2611
ООО "Калипсо" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 38Д / РП-4-08 / РП-4-08 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 0.070 0.080 0.090 0.100
Вторичный получатель команд ООО "ТехСтрой"

2612
ООО "ТехСтрой" [ ПС-38 110/10 / [СШСН] МВ-10-3Т / [ФСН] 38-
41 (РП-5) / РП-7, яч.4 / РП-7, яч.4 / ВЛ-10 РП-7, яч.4 ] ПС 110 кВ №38 0.021 0.028 0.035 0.042 0.049 0.056 0.063 0.070

2613
ООО "ТехСтрой" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-2Т / [ФСН] 06-42 / [ТП] 494 [аб] / РУ-6кВ ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.029 0.038 0.048 0.057 0.067 0.076 0.086 0.096

2614

ООО "ТехСтрой" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
10-14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-04-02 / 
[ТП] 188 / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.029 0.038 0.048 0.058 0.067 0.077 0.087 0.096

2615 ООО "ТехСтрой" [ ПС-52 ООО "ПЛК" 35/6 / СШ-СН1 ] Пс 110 кВ №6 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.036 0.040

2616

ООО "ТехСтрой" [ ПС-14 110/10/6 / [СШСН] ВВ-10-2Т / [ФСН] 
10-14-40 / РП-04 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-04-05 / 
ТП ОАО "Союз" [аб] / РУ-10 кВ ] ПС 110 кВ №14 0.026 0.035 0.043 0.052 0.060 0.069 0.078 0.086

2617
ООО "ТехСтрой" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / 
[ФСН] 05-20 РП-6 ] ПС 110 кВ №1 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

2618
ООО "ТехСтрой" [ ПС-06 "Соломбальская" 110/35/6 / [СШСН] 
ВВ-6-1Т / [ФСН] 06-45 / [ТП] 262 / РУ-0,4 кВ (ООО "Техстрой") ] ПС 110 кВ Соломбальская 0.010 0.014 0.017 0.021 0.024 0.028 0.031 0.034

2619
ООО "ТехСтрой" [ ПС-05 "Варавино" 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / 
[ФСН] 05-02 ] ПС 110 кВ №1 0.069 0.139 0.208 0.278 0.347 0.416 0.486 0.555 0.625 0.694

2620
ООО "ТехСтрой" [ ПС-19  35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 19-18 
/ [ТП] Турбаза  [26/250 кВА] / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.008 0.009 0.009
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2621
ООО "ТехСтрой" [ ПС-19  35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 19-18 
/ ЗТП "Турбаза" [аб/1х630 кВА] / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.020 0.027 0.034 0.041 0.047 0.054 0.061 0.068

2622
ООО "ТехСтрой" [ ПС-19  35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 19-16 
(аб) ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017

2623
ООО "ТехСтрой" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 2Д / РП-4-09 / РП-4-09 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.034 0.051 0.068 0.085 0.102 0.119 0.136 0.153 0.170

2624

ООО "ТехСтрой" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 2Д / РП-4-09 / РП-4-09 / ВЛ-10 РП-4-09 / ТП-192 / ТП-192 
] Северодвинская ТЭЦ-1 0.013 0.016 0.020 0.023 0.026 0.029 0.033

2625

ООО "ТехСтрой" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 38Д / РП-4-02 / РП 4-02 / ВЛ-10 РП 4-02 / ТП-196 / ТП-196 
] Северодвинская ТЭЦ-1 0.010 0.011 0.012

2626

ООО "ТехСтрой" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 38Д / РП-4-02 / РП 4-02 / ВЛ-10 РП 4-02 / ТП-195 / ТП-195 
] Северодвинская ТЭЦ-1 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.025

2627

ООО "ТехСтрой" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 2Д / РП-4-09 / РП-4-09 / ВЛ-10 РП-4-09 / ТП-191 / ТП-191 
] Северодвинская ТЭЦ-1 0.012 0.014 0.016 0.018 0.021 0.023

2628
ООО "ТехСтрой" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 38Д / РП-4-12 / РУ-10 кВ ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.041 0.083 0.124 0.166 0.207 0.249 0.290 0.332 0.373 0.415

2629
ООО "ТехСтрой" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 38Д / РП-4-02 / РП 4-02 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

2630
ООО "ТехСтрой" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / 
[ФСН] 45Д / РП-7, яч.1 / РП-7, яч.1 / ВЛ-10 РП-7, яч.1 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 0.051
Вторичный получатель команд ОАО "РЖД"

2631

ОАО "РЖД" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т 
/ [ФСН] 12-03 / РП-09 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-09-
10  / [ТП] КТП Оптстрой (аб.) / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.010 0.012 0.013

2632

ОАО "РЖД" [ ПС-12 "Кузнечевская" 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т 
/ [ФСН] 12-03 / РП-09 / [СШСН] Секция шин СН / [ФСН] РП-09-
10  / [ТП] КТП Грузовой двор СЖД (аб.) / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ Кузнечевская 0.012 0.013 0.015 0.016

2633
ОАО "РЖД" [ ПС-70 "Жаровиха" 110/35/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 70-06 (аб) ] ПС 110 кВ Жаровиха 0.011 0.014 0.016 0.019 0.022 0.025 0.027

2634
ОАО "РЖД" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 02-30 (аб) ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.039 0.059 0.078 0.098 0.118 0.137 0.157 0.176 0.196

2635
ОАО "РЖД" [ ПС-08 35/6 / [СШСН] ВВ-6-1Т / [ФСН] 08-09 (аб) 
(СЖД) ] ПС 110 кВ №7 0.042 0.083 0.125 0.167 0.208 0.250 0.292 0.333 0.375 0.416

2636
ОАО "РЖД" [ ПС-07 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 07-14 
АРЭС / [ТП] 364 (аб.) / РУ-6 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.008 0.009 0.010

2637
ОАО "РЖД" [ ПС-07 110/35/6 / [СШСН] ВВ-6-2Т / [ФСН] 07-14 
АРЭС / [ТП] 365 (аб.) / РУ- 6 кВ ] ПС 110 кВ №7 0.011 0.013 0.014 0.016

2638
ОАО "РЖД" [ ПС-02 "Привокзальная" 110/10 / [СШСН] МВ-10-
1Т / [ФСН] 02-08 (аб) ] ПС 110 кВ Привокзальная 0.021 0.028 0.035 0.042 0.049 0.056 0.063 0.070

2639
ОАО "РЖД" [ ПС-40 "Угзеньга" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 40-05 (аб) (СЖД) ] ПС 110 кВ Угзеньга 0.006 0.007 0.008

2640
ОАО "РЖД" [ ПС-23 "Луковецкая" 110/35/10 / [СШСН] МВ-10-
2Т / [ФСН] 23-15 (аб) (МПС) ] ПС 110 кВ Луковецкая 0.006 0.007 0.008
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2641
ОАО "РЖД" [ ПС-39 "Белогорская" 110/10 / [СШСН] ВВ-10-1Т / 
[ФСН] 39-02 (аб) (ст.Паленьга) ] ПС 110 кВ Белогорская 0.011 0.012 0.014

2642
ОАО "РЖД" [ ПС-43 "Шилега" 110/10 / [СШСН] МВ-10-1Т / 
[ФСН] 43-11 (аб) (СЖД) ] ПС 110 кВ Шилега 0.016 0.021 0.026 0.031 0.036 0.042 0.047 0.052

2643
ОАО "РЖД" [ ПС-150-Няндома / [СШСН] 1СШ / [ФСН] яч.11 
Дорога-1 ] ПС 220 кВ Няндома 0.017 0.022 0.028 0.033 0.039 0.044 0.050 0.055

2644
ОАО "РЖД" [ ПС-150-Няндома / [СШВ] Вводная СШ-1 110кВ / 
[ФВ] ВЛ-110 Шалакуша ] ПС 220 кВ Няндома 0.005 0.005

2645
ОАО "РЖД" [ ПС-151-Плесецк / пост. от ФСК / транзит в сеть 
РЖД от ПС плесецк-Тяговая ] ПС 220 кВ Плесецк 0.006 0.007 0.007

2646
ОАО "РЖД" [ ПС-151-Плесецк / [СШСН] 1СШ / [ФСН] яч.31 
СЖД-1 ] ПС 220 кВ Плесецк 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030

2647
ОАО "РЖД" [ ПС-123-Малошуйка / [СШСН] 2СШ / [ФСН] яч.10 
СЖД-2 ] ПС 110 кВ Малошуйка 0.021 0.032 0.043 0.053 0.064 0.075 0.085 0.096 0.107

2648
ОАО "РЖД" [ ПС-125-Вонгуда / [СШВ] Вводная СШ-2 / [ФВ] 
Мудьюга-тяг-Вонгуда / ПС "Мудьюга Тяговая" / Транзит в РЖД ] ПС 110 кВ Вонгуда 0.031 0.046 0.062 0.077 0.093 0.108 0.123 0.139 0.154

2649
ОАО "РЖД" [ ПС-124-Мудьюга / [СШСН] 1СШ / [ФСН] яч.07 
СЖД ] ПС 110 кВ Мудьюга 0.008 0.009 0.010

2650
ОАО "РЖД" [ Северодвинская ТЭЦ-1 / [СШСН] МВ-10 / [ФСН] 
45Д / [ТП] 151 / ТП-151 ] Северодвинская ТЭЦ-1 0.012 0.014 0.016 0.018 0.021 0.023
ПО ПЭС Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" 
(ППК)

2651

ООО "Агропромышленная компания" [ ПС-135-Макаровская / 
[СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-135-01  / ТП-127 / СШНН-1 / ф.№1 
] ПС 220 кВ Няндома 0.010 0.012 0.013

2652
Васильцев С.Г. [ ПС-133-СПТФ / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-10-
133-21 / ТП-40А / СШНН ] ПС 110 кВ СПТФ 0.005 0.006

2653

СХ  артель(колхоз)"Ступинское" [ ПС-134-Шалакуша / [СШСН] 
2СШ / [ФСН] ВЛ-10-134-16  / РП-136 Ступино / [СШСН] СШ / 
[ФСН] ВЛ-10-РП-136-06 / ТП-142 / [СШНН] СШНН / ф.№2 ] ПС 110 кВ Шалакуша 0.006 0.007 0.008

2654

ООО ПКП "ТИТАН" Шалакушское обособленное подразделение 
[ ПС-134-Шалакуша / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-134-02 / ТП-
61А / СШСН ] ПС 110 кВ Шалакуша 0.011 0.012 0.014

2655
МУП "Ш.Л.И.Т." [ ПС-134-Шалакуша / [СШСН] 1СШ / [ФСН] 
ВЛ-10-134-02 / ТП-60 / [СШНН] СШНН / [ФНН] ф.№4 ] ПС 110 кВ Шалакуша 0.008 0.009 0.010

2656

ООО ПКП "ТИТАН" Шалакушское обособленное подразделение 
[ ПС-134-Шалакуша / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-134-02 / ТП-
60 / [СШНН] СШНН / [ФНН] ф.№4 ] ПС 110 кВ Шалакуша 0.005 0.005

2657

МП "Горэлектросеть"  МО "Няндомское" (Собственное 
потребление) [ ПС-133-СПТФ / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-10-
133-21 / ДЭС-3 / СШСН-3600054142 ] ПС 110 кВ СПТФ 0.010 0.011 0.013

2658
МУП "Ш.Л.И.Т." [ ПС-134-Шалакуша / [СШСН] 1СШ / [ФСН] 
ВЛ-10-134-02 / ТП-56 / [СШНН] СШНН / [ФНН] ф.№2 ] ПС 110 кВ Шалакуша 0.007 0.008 0.008

2659
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-150-Няндома / [СШСН] 1СШ / 
[ФСН] яч.11 Дорога-1 ] ПС 220 кВ Няндома 0.015 0.020 0.025 0.029 0.034 0.039 0.044 0.049
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2660
Мошинская СШ [ ПС-135-Макаровская / [СШСН] 1СШ / [ФСН] 
ВЛ-10-135-06 / ТП-79А / СШНН ] ПС 220 кВ Няндома 0.005 0.006

2661
ООО "Русэнергосбыт" [ ПС-150-Няндома / [СШВ] Вводная СШ-1 
110кВ / [ФВ] ВЛ-110 Шалакуша ] ПС 220 кВ Няндома 0.376 0.752 1.127 1.503 1.879 2.255 2.631 3.007 3.382 3.758

2662
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-150-Няндома / [СШСН] 2СШ / 
[ФСН] яч.23 Дорога-2 ] ПС 220 кВ Няндома 0.050 0.075 0.100 0.125 0.150 0.175 0.200 0.225 0.250

2663
СПК "Колхоз им.Ленина" [ ПС-134-Шалакуша / [СШСН] 1СШ / 
[ФСН] ВЛ-10-134-03 / ТП-43 / СШНН ] ПС 110 кВ Шалакуша 0.006 0.006 0.007

2664
МУП "Ш.Л.И.Т." [ ПС-134-Шалакуша / [СШСН] 1СШ / [ФСН] 
ВЛ-10-134-02 / ТП-56 / [СШНН] СШНН / [ФНН] ф.№4 ] ПС 110 кВ Шалакуша 0.006 0.007 0.008

2665

Акционерное общество "Архангельская областная энергетическая 
компания" [ ПС-134-Шалакуша / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-10-
134-11 / ТП-48А 2Т / СШНН ] ПС 110 кВ Шалакуша 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

2666
ООО "СмилаХольцТим" [ ПС-133-СПТФ / [СШСН] 2СШ / 
[ФСН] ВЛ-10-133-21 / ТП-39А / СШСН ] ПС 110 кВ СПТФ 0.013 0.018 0.022 0.027 0.031 0.036 0.040 0.045

2667

Акционерное общество "Архангельская областная энергетическая 
компания" [ ПС-133-СПТФ / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-10-133-
21 / КБТ / СШНН ] ПС 110 кВ СПТФ 0.012 0.015 0.017 0.020 0.023 0.026 0.029

2668
ООО "Уют-2" [ ПС-135-Макаровская / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-
10-135-02 / ТП-115 / СШНН-1 ] ПС 220 кВ Няндома 0.007 0.008 0.009

2669
ООО "Луч" [ ПС-137-Ерцево / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-137-
08 / ТП-305 250 кВА. "Хлебозавод" / СШНН 1 / № 2 ] ПС 220 кВ Коноша 0.009 0.011 0.012

2670

МЖД в непосредственном управлении п.Ерцево [ ПС-137-Ерцево 
/ [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-137-08 / ТП-305 250 кВА. 
"Хлебозавод" / СШНН 1 / № 2 ] ПС 220 кВ Коноша 0.010 0.011 0.012

2671
ИП Кишкина Л.В. [ ПС-141-Комплекс / [СШСН] 2СШ / [ФСН] 
ВЛ-10-141-16 ] ПС 220 кВ Коноша 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.025

2672

ООО Коношская Управляющая Компания [ ПС-141-Комплекс / 
[СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-10-141-16 / ТП-6 - 2х160 кВА 
"Больница" / [СШНН] 1 / [ФНН] ф. №1 ] ПС 220 кВ Коноша 0.006 0.007 0.008

2673

ООО "УК Форт" [ ПС-141-Комплекс / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-
10-141-16 / ТП-6 - 2х160 кВА "Больница" / [СШНН] 1 / [ФНН] ф. 
№1 ] ПС 220 кВ Коноша 0.005 0.006 0.007

2674

ТСЖ "Коноша" [ ПС-141-Комплекс / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-
10-141-16 / ТП-98 "Театральная 88" / [СШНН] 2 - СШ НН / 
[ФНН] КЛ-0,4 кВ №2 ] ПС 220 кВ Коноша 0.009 0.010 0.011

2675

ТСЖ "Коноша" [ ПС-141-Комплекс / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-
10-141-16 / ТП-97 "Октябрьский 52" / [СШНН] 1 - СШ НН / 
[ФНН] КЛ-0,4 кВ №1 ] ПС 220 кВ Коноша 0.007 0.008 0.008

2676

ФКУ ИК №28  УФСИН России по Архангельской области" 
(бюджет) [ ПС-137-Ерцево / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-137-07 
/ ТП-307 "Воинская часть" / [СШНН] 1 / [ФНН] ф. №1 ] ПС 220 кВ Коноша 0.005 0.006 0.006

2677

МУП Жилкомсервис" администрации МО "Коношское" [ ПС-141-
Комплекс / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-10-141-13 / ТП-75А 
"Котельная" / СШСН-3600053421 ] ПС 220 кВ Коноша 0.010 0.013 0.016 0.018 0.021 0.024 0.026

2678

ООО "Магазин Для Вас" [ ПС-141-Комплекс / [СШСН] 2СШ / 
[ФСН] ВЛ-10-141-16 / ТП-19 - 400 кВА "Октябрьский" / [СШНН] 
1 / [ФНН] ф. №1 ] ПС 220 кВ Коноша 0.005 0.006
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2679

ИП Курилов Евгений Владимирович [ ПС-141-Комплекс / 
[СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-10-141-16 / ТП-19 - 400 кВА 
"Октябрьский" / [СШНН] 1 / [ФНН] ф. №1 ] ПС 220 кВ Коноша 0.007 0.008 0.009

2680

ООО "УК Форт" [ ПС-141-Комплекс / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-
10-141-16 / ТП-35 - 2х250 кВА "Теремок" / [СШНН] 1 / [ФНН] 
КЛ-0,4 кВ №2 ф. Теремок ] ПС 220 кВ Коноша 0.006 0.006 0.007

2681

 Управление Пенсионного фонда РФ  [ ПС-141-Комплекс / 
[СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-10-141-16 / ТП-19 - 400 кВА 
"Октябрьский" / [СШНН] 1 / [ФНН] ф. №2 ] ПС 220 кВ Коноша 0.005 0.006

2682

ООО "УК Форт" [ ПС-141-Комплекс / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-
10-141-16 / ТП-18 - 250 кВА "ПМК-5" / [СШНН] 1 / [ФНН] ф. 
№1 ] ПС 220 кВ Коноша 0.005 0.006

2683

ТСЖ "Коноша" [ ПС-141-Комплекс / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-
10-141-16 / ТП-18 - 250 кВА "ПМК-5" / [СШНН] 1 / [ФНН] ф. 
№1 ] ПС 220 кВ Коноша 0.006 0.006 0.007

2684

ФКУ ИК №28  УФСИН России по Архангельской области" 
(бюджет) [ ПС-137-Ерцево / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-137-08 
/ ТП-302 100 кВА. "Пересылка" / [СШНН] 1 ] ПС 220 кВ Коноша 0.010 0.014 0.017 0.020 0.024 0.027 0.030 0.034

2685

МБОУ Коношская СШ имени Н.П.Лавёрова [ ПС-141-Комплекс / 
[СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-10-141-16 / ТП-37 - 2х250 кВА 
"Средняя школа" / [СШНН] 1 / [ФНН] ф. №1 ] ПС 220 кВ Коноша 0.010 0.011 0.013

2686

ИП Кишкина Л.В. [ ПС-141-Комплекс / [СШСН] 2СШ / [ФСН] 
ВЛ-10-141-16 / ТП-86А - 400 кВА. "Профи" / [СШСН] СШСН-
3600053886 ] ПС 220 кВ Коноша 0.022 0.029 0.036 0.044 0.051 0.058 0.065 0.073

2687

ООО "Луч" [ ПС-137-Ерцево / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-137-
07 / ТП-314 250 кВА. "Котельная ЖКО" / [СШНН] 1 / [ФНН] ф. 
№1 ] ПС 220 кВ Коноша 0.005 0.006 0.007

2688

МЖД в непосредственном управлении п.Ерцево [ ПС-137-Ерцево 
/ [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-137-07 / ТП-314 250 кВА. 
"Котельная ЖКО" / [СШНН] 1 / [ФНН] ф. №1 ] ПС 220 кВ Коноша 0.007 0.008 0.009

2689
ООО "Луч" [ ПС-137-Ерцево / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-137-
08 / ТП-306 160 кВА. "Больница" / СШНН 1 / ф. №3 ] ПС 220 кВ Коноша 0.007 0.008 0.009

2690
ООО "Луч" [ ПС-137-Ерцево / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-137-
07 / ТП-311 160 кВА. "Школьная" / [СШНН] 1 / [ФНН] № 1 ] ПС 220 кВ Коноша 0.005 0.005

2691

МЖД в непосредственном управлении п.Ерцево [ ПС-137-Ерцево 
/ [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-137-07 / ТП-311 160 кВА. 
"Школьная" / [СШНН] 1 / [ФНН] № 1 ] ПС 220 кВ Коноша 0.008 0.009 0.010

2692

ФКУ ИК №28  УФСИН России по Архангельской области" 
(бюджет) [ ПС-137-Ерцево / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-137-08 
/ ТП-301 250 кВА. "Жилая зона" / [СШНН] 1 ] ПС 220 кВ Коноша 0.028 0.038 0.047 0.057 0.066 0.076 0.085 0.094

2693

МУП Жилкомсервис" администрации МО "Коношское" [ ПС-141-
Комплекс / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-10-141-16 / ТП-42 - 250 
кВА "Коттеджи" / [СШНН] 1 / [ФНН] ф. №1 ] ПС 220 кВ Коноша 0.007 0.008 0.009

2694

ИП Палкин С.Д. [ ПС-141-Комплекс / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-
10-141-16 / ТП-36 - 250 кВА "ДПМК" / [СШНН] 1 / [ФНН] ф. №1 
] ПС 220 кВ Коноша 0.006 0.007 0.007
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2695

ООО "УК Форт" [ ПС-141-Комплекс / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-
10-141-16 / ТП-76А 630 кВА. "Мурманская" / СШНН / ФНН 
"Совхозная 6" ] ПС 220 кВ Коноша 0.006 0.006

2696

МУП "Ерцевские теплосети" [ ПС-137-Ерцево / [СШСН] 1СШ / 
[ФСН] ВЛ-10-137-08 / ТП-304 - 315 кВА "Котельная 
Управления" / [СШНН] 1/НН / [ФНН] ф. №2 ] ПС 220 кВ Коноша 0.007 0.008 0.009

2697

ФКУ ИК №28  УФСИН России по Архангельской области" 
(бюджет) [ ПС-137-Ерцево / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-137-09 
/ ТП-324 - 100 кВА "Связь Мостовица" / [СШНН] 1 ] ПС 220 кВ Коноша 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

2698

ФКУ ИК №28  УФСИН России по Архангельской области" 
(бюджет) [ ПС-137-Ерцево / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-137-08 
/ ТП-304 - 315 кВА "Котельная Управления" / [СШНН] 1/НН / 
[ФНН] ф. №4 ] ПС 220 кВ Коноша 0.006 0.006 0.007

2699

Ерцевская СШ им. С.И.Бочарова, МБОУ [ ПС-137-Ерцево / 
[СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-137-08 / ТП-338-250 кВА "СОШ" / 
[СШНН] СШНН / [ФНН] КЛ-0,4 кВ №1 ] ПС 220 кВ Коноша 0.005 0.006

2700

ООО "ОРТОСТ-ФАСАД" [ ПС-137-Ерцево / [СШСН] 1СШ / 
[ФСН] ВЛ-10-137-08 / ТП-338-250 кВА "СОШ" / [СШНН] 
СШНН / [ФНН] КЛ-0,4 кВ №1 ] ПС 220 кВ Коноша 0.012 0.016 0.019 0.022 0.025 0.028 0.031

2701

ООО "Свой дом" [ ПС-141-Комплекс / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-
10-141-16 / ТП-35 - 2х250 кВА "Теремок" / [СШНН] 1 / [ФНН] ф. 
№1 ] ПС 220 кВ Коноша 0.007 0.008 0.009

2702

ООО "УК Форт" [ ПС-141-Комплекс / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-
10-141-16 / ТП-97 "Октябрьский 52" / [СШНН] 1 - СШ НН / 
[ФНН] ф. №1 "Посёлок" ] ПС 220 кВ Коноша 0.010 0.011 0.012

2703
ООО "Луч" [ ПС-137-Ерцево / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-137-
07 / ТП-313 160 кВА. "Николаева" / [СШНН] 1 / [ФНН] ф. №2 ] ПС 220 кВ Коноша 0.005 0.006 0.007

2704

ТСЖ "Свободное" [ ПС-141-Комплекс / [СШСН] 2СШ / [ФСН] 
ВЛ-10-141-16 / ТП-35 - 2х250 кВА "Теремок" / [СШНН] 1 / 
[ФНН] КЛ-0,4 кВ №1 ф. Свободы 36 ] ПС 220 кВ Коноша 0.010 0.011 0.013

2705

Идрисов Эскирхан Япоевич [ ПС-141-Комплекс / [СШСН] 2СШ / 
[ФСН] ВЛ-10-141-16 / ТП-76А 630 кВА. "Мурманская" / [СШСН] 
СШСН ] ПС 220 кВ Коноша 0.005 0.006 0.006

2706

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" [ ПС-141-Комплекс / [СШСН] 
2СШ / [ФСН] ВЛ-10-141-16 / ТП-19 - 400 кВА "Октябрьский" / 
[СШНН] 1 ] ПС 220 кВ Коноша 0.006 0.007 0.007

2707

ТСЖ "Коноша" [ ПС-141-Комплекс / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-
10-141-16 / ТП-98 "Театральная 88" / [СШНН] 1 - СШ НН / 
[ФНН] КЛ-0,4 кВ №1  ] ПС 220 кВ Коноша 0.009 0.011 0.012

2708

МЖД в непосредственном управлении п.Ерцево [ ПС-137-Ерцево 
/ [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-137-03 / ТП-331 160 кВА. 
"Сельхозучасток-15" / [СШНН] 1 / [ФНН] ф. №1 ] ПС 220 кВ Коноша 0.008 0.009 0.010

2709
ООО "Луч" [ ПС-137-Ерцево / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-137-
07 / ТП-309 100 кВА. "Сенобаза" / [СШНН] 1 / ф. №2 ] ПС 220 кВ Коноша 0.007 0.008 0.009

2710

МЖД в непосредственном управлении п.Ерцево [ ПС-137-Ерцево 
/ [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-137-07 / ТП-309 100 кВА. 
"Сенобаза" / [СШНН] 1 / ф. №2 ] ПС 220 кВ Коноша 0.007 0.008 0.009
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2711
ООО "Плесецкий Бетонный завод"  [ ПС-104 / [СШСН] 2СШ / 
[ФСН] яч.07 ЦРП-34-7 ] ПС 110 кВ №101 0.007 0.007 0.008

2712
АО " СпецМашМонтаж" [ ПС-104 / [СШСН] 2СШ / [ФСН] яч.07 
ЦРП-34-7 ] ПС 110 кВ №101 0.005 0.006

2713
МУП "Мирнинская ЖКХ" [ ПС-102 А / [СШСН] 1СШ / [ФСН] 
яч.36 МСД ] ПС 110 кВ №102А 0.006 0.007 0.008

2714
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России  [ ПС-102 А / [СШСН] 1СШ 
/ яч.48 ЦРП-33-1 ] ПС 110 кВ №102А 0.017 0.022 0.028 0.033 0.039 0.044 0.050 0.055

2715
АО "Главное управление обустройства войск" [ ПС-102 А / 
[СШСН] 1СШ / яч.48 ЦРП-33-1 ] ПС 110 кВ №102А 0.022 0.029 0.037 0.044 0.051 0.059 0.066 0.073

2716
ООО "Жил-Комфорт" [ ПС-131-Поселок / [СШСН] 2СШ / [ФСН] 
КЛ-6-131-16 / ТП-411 / СШНН-1 ] ПС 110 кВ Поселок 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017

2717

ГБПОУ АО Североонежское специальное учебно-воспитательное 
учреждение [ ПС-131-Поселок / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-6-131-
23 / ТП-441А / СШСН-3600051298 ] ПС 110 кВ Поселок 0.011 0.012 0.014 0.015

2718
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-151-Плесецк / [СШСН] 2СШ / 
[ФСН] яч.15 СЖД-2 ] ПС 220 кВ Плесецк 0.021 0.028 0.035 0.042 0.049 0.056 0.062 0.069

2719

Администрация МО "Савинское" [ ПС-152-Савино / Пост. от 
ФСК / [ФСН] ВЛ-6-152-57 / РП4 Поселок / [СШСН] 1СШ / 
[ФСН] ВЛ-6-РП4-15 / ТП-310 / СШНН-1 / Октябрьская 13 ] ПС 220 кВ Савино 0.007 0.008 0.009

2720

ООО "ПрофСавинск" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / [ФСН] 
ВЛ-6-152-58 / РП4 Поселок / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-6-РП4-
01 / ТП-305 / СШНН-1 / Росс. 1 ] ПС 220 кВ Савино 0.011 0.012 0.013

2721
ООО "Устьянский ЛПК" [ ПС-114-ППТФ / [СШСН] 2СШ / 
[ФСН] яч.16 ф.8 ] ПС 220 кВ Плесецк 0.013 0.017 0.021 0.025 0.029 0.033 0.038 0.042

2722
ООО "Русэнергосбыт" [ ПС-151-Плесецк / пост. от ФСК / [ФВ] 
ВЛ-110 Плесецк-2 ] ПС 220 кВ Плесецк 0.115 0.230 0.345 0.461 0.576 0.691 0.806 0.921 1.036 1.152

2723

ООО "ПрофСавинск" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / [ФСН] 
ВЛ-6-152-57 / РП4 Поселок / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-6-РП4-
15 / ТП-310 / СШНН-1 / [ФНН] Октябрьская 9 ] ПС 220 кВ Савино 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017

2724
АО  "ГКНПЦ им.М.В.  Хруничева" [ ПС-102 А / [СШСН] 1СШ / 
[ФСН] яч.35 Телеком ] ПС 110 кВ №102А 0.011 0.014 0.016 0.018 0.020 0.023

2725
ООО "Панорама" [ ПС-151-Плесецк / [СШСН] 1СШ / [ФСН] КЛ-
10-151-03 / ТП-61 Хознужды / [СШНН] 1 / ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ] ПС 220 кВ Плесецк 0.006 0.006 0.007

2726

ООО "ЖКХ Савинский" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / 
[ФСН] ВЛ-6-152-57 / РП4 Поселок / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-6-
РП4-16 ] ПС 220 кВ Савино 0.011 0.013 0.015 0.016

2727

ИП Хомутов Владимир Васильевич [ ПС-152-Савино / Пост. от 
ФСК / [ФСН] ВЛ-6-152-57 / РП4 Поселок / [СШСН] 1СШ / 
[ФСН] ВЛ-6-РП4-15 / ТП-303 / СШНН-1 / КЛ-0,4 кВ фид. №7 
(Цем. 15,13, 40лет победы 10) ] ПС 220 кВ Савино 0.005 0.006 0.006

2728

ООО "ПрофСавинск" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / [ФСН] 
ВЛ-6-152-57 / РП4 Поселок / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-6-РП4-
15 / ТП-310 / СШНН-1 / [ФНН] Октябрьская 19 ] ПС 220 кВ Савино 0.010 0.012 0.013 0.015

2729

ООО "КОН" [ ПС-151-Плесецк / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-
151-39 / ТП-41 / [СШНН] 1 / [ФНН] КЛ-0,4 кВ фид. 
"Индустриальная 28" ] ПС 220 кВ Плесецк 0.007 0.008 0.009
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2730

ООО "ПлесецкСтройСервис" [ ПС-151-Плесецк / [СШСН] 1СШ / 
[ФСН] ВЛ-10-151-39 / ТП-41 / [СШНН] 1 / [ФНН] КЛ-0,4 кВ 
фид. "Индустриальная 28" ] ПС 220 кВ Плесецк 0.007 0.008 0.009

2731

Центральный банк Российской Федерации [ ПС-151-Плесецк / 
[СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-151-39 / ТП-50А РКЦ 2Т / СШСН-
3600051254 ] ПС 220 кВ Плесецк 0.010 0.013 0.015 0.018 0.021 0.023 0.026

2732

Администрация МО "Савинское" [ ПС-152-Савино / Пост. от 
ФСК / [ФСН] ВЛ-6-152-58 / РП4 Поселок / [СШСН] 2СШ / 
[ФСН] ВЛ-6-РП4-01 / ТП-311 / СШНН-1 / ВЛ-0,4 кВ фид.№5 
(ул.Освещение) ] ПС 220 кВ Савино 0.011 0.012 0.014 0.015

2733

ГБПОУ АО Плесецкий торгово-промышленный техникум [ ПС-
151-Плесецк / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-151-39 / ТП-17 
ПТКУ / [СШНН] 1 / [ФНН] ВЛ-0,4 кВ фид. №6 ] ПС 220 кВ Плесецк 0.006 0.007 0.008

2734
СОБР, ПАО [ ПС-151-Плесецк / пост. от ФСК / [ФВ] ВЛ-110 
СОБР- 2 ] ПС 220 кВ Плесецк 0.040 0.080 0.120 0.161 0.201 0.241 0.281 0.321 0.361 0.401

2735

ООО "ПрофСавинск" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / [ФСН] 
ВЛ-6-152-58 / РП4 Поселок / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-6-РП4-
01 / ТП-311 / СШНН-1 / ВЛ-0,4 фид.№8 (Октябрьская д.22) ] ПС 220 кВ Савино 0.009 0.011 0.012

2736

ООО "ПрофСавинск" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / [ФСН] 
ВЛ-6-152-58 / РП4 Поселок / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-6-РП4-
01 / ТП-304 / [СШНН] 1 / ВЛ-0,4 кВ фид.№5 (Победы д.8,12.Цем 
11) ] ПС 220 кВ Савино 0.009 0.011 0.012

2737
МУП Плесецк-Ресурс [ ПС-151-Плесецк / [СШСН] 1СШ / [ФСН] 
ВЛ-10-151-39 / ТП-29 / [СШНН] 1 / [ФНН] ВЛ-0,4 кВ фид. №7 ] ПС 220 кВ Плесецк 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

2738
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-112-Емца / [СШСН] 1СШ / 
[ФСН] яч.01 СЖД-2 ] ПС 220 Савино 0.010 0.012 0.015 0.017 0.019 0.021

2739
ООО "Швакинские известняки" [ ПС-111-Швакино / [СШСН] 
1СШ / [ФСН] яч.11 Карьер-1 ] ПС 110 кВ Швакино 0.011 0.012 0.014 0.016

2740

ООО "ПрофСавинск" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / [ФСН] 
ВЛ-6-152-57 / РП4 Поселок / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-6-РП4-
15 / ТП-310 / СШНН-1 / Октябрьская 17 ] ПС 220 кВ Савино 0.009 0.010 0.011

2741

ИП Берестовая Н.Н. (опосредованно) [ ПС-152-Савино / Пост. от 
ФСК / [ФСН] ВЛ-6-152-58 / РП4 Поселок / [СШСН] 2СШ / 
[ФСН] ВЛ-6-РП4-01 / ТП-305 / СШНН-1 / Рос. 5 ] ПС 220 кВ Савино 0.007 0.008 0.008

2742

ООО "ПрофСавинск" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / [ФСН] 
ВЛ-6-152-58 / РП4 Поселок / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-6-РП4-
01 / ТП-305 / СШНН-1 / Рос. 5 ] ПС 220 кВ Савино 0.009 0.010 0.011

2743

физическое лицо Стариков Олег Игоревич [ ПС-130-Федово / 
[СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-130-02 / ТП-625 / [СШНН] 1 / 
[ФНН] ВЛ-0,4 кВ фид. №2 (Пилорама) ] ПС 110 кВ Федово 0.005 0.005

2744

ООО "ПрофСавинск" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / [ФСН] 
ВЛ-6-152-58 / РП4 Поселок / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-6-РП4-
01 / ТП-309 / СШНН-1 / [ФНН] Окт.10 ] ПС 220 кВ Савино 0.022 0.030 0.037 0.045 0.052 0.060 0.067 0.075

2745

ГБПОУ АО Плесецкий торгово-промышленный техникум [ ПС-
151-Плесецк / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-151-39 / ТП-17 
ПТКУ / [СШНН] 1 / [ФНН] ВЛ-0,4 кВ фид. №4 ] ПС 220 кВ Плесецк 0.006 0.007 0.008
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2746

ООО "ПрофСавинск" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / [ФСН] 
ВЛ-6-152-57 / РП4 Поселок / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-6-РП4-
15 / ТП-314 / СШНН-1 ] ПС 220 кВ Савино 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.024

2747

ООО "ПрофСавинск" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / [ФСН] 
ВЛ-6-152-57 / РП4 Поселок / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-6-РП4-
15 / ТП-310 / СШНН-1 / [ФНН] Октябрьская 15 ] ПС 220 кВ Савино 0.007 0.008 0.009

2748

ООО "ПрофСавинск" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / [ФСН] 
ВЛ-6-152-57 / РП4 Поселок / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-6-РП4-
15 / ТП-310 / СШНН-1 / Октябрьская 11 ] ПС 220 кВ Савино 0.008 0.009 0.010

2749

ООО "ПрофСавинск" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / [ФСН] 
ВЛ-6-152-58 / РП4 Поселок / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-6-РП4-
01 / ТП-305 / СШНН-1 / Окт.5 ] ПС 220 кВ Савино 0.011 0.012 0.013

2750
ООО "Газпром теплоэнерго Плесецк" [ ПС-131-Поселок / 
[СШСН] 2СШ / [ФСН] КЛ-6-131-27 ] ПС 110 кВ Поселок 0.023 0.031 0.039 0.047 0.055 0.063 0.070 0.078

2751

ООО "ПрофСавинск" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / [ФСН] 
ВЛ-6-152-58 / РП4 Поселок / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-6-РП4-
01 / ТП-305 / СШНН-1 / Росс. 5 ] ПС 220 кВ Савино 0.011 0.012 0.013

2752
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России  [ ПС-106 / [СШВ] 1СШ / 
ВЛ-35-355-1 ] ПС 110 кВ №106 0.011 0.013 0.015 0.016 0.018

2753

ИП Павлушкова Оксана Николаевна [ ПС-152-Савино / Пост. от 
ФСК / [ФСН] ВЛ-6-152-57 / РП4 Поселок / [СШСН] 1СШ / 
[ФСН] ВЛ-6-РП4-15 / ТП-303 / СШНН-1 / [ФНН] КЛ-0,4 кВ фид. 
№6 (Трест №7) ] ПС 220 кВ Савино 0.005 0.005

2754

ООО "ПлесецкСтройСервис" [ ПС-151-Плесецк / [СШСН] 1СШ / 
[ФСН] ВЛ-10-151-39 / ТП-21 / [СШНН] 1 / [ФНН] ВЛ-0,4 кВ 
фид. №4 ] ПС 220 кВ Плесецк 0.009 0.010 0.011

2755
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России  [ ПС-102 А / [СШСН] 2СШ 
/ яч.45 ЦРП-32-8 ] ПС 110 кВ №102А 0.011 0.014 0.017 0.019 0.022 0.025 0.028

2756
ООО "Марлин" [ ПС-151-Плесецк / пост. от ФСК / [ФВ] ВЛ-110 
СОБР- 1 ] ПС 220 кВ Плесецк 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

2757
СОБР, ПАО [ ПС-151-Плесецк / пост. от ФСК / [ФВ] ВЛ-110 
СОБР- 1 ] ПС 220 кВ Плесецк 0.052 0.078 0.104 0.130 0.156 0.182 0.208 0.234 0.260

2758

ООО "ПрофСавинск" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / [ФСН] 
ВЛ-6-152-57 / РП4 Поселок / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-6-РП4-
15 / ТП-310 / СШНН-1 / Октябрьская 7 ] ПС 220 кВ Савино 0.007 0.007 0.008

2759

МБОУ "Североонежская школа" [ ПС-131-Поселок / [СШСН] 
2СШ / [ФСН] КЛ-6-131-16 / ТП-401 / СШНН-1 / [ФНН] ВЛ-0,4 
кВ фид.№1 (Резерв) ] ПС 110 кВ Поселок 0.006 0.006 0.007

2760

ООО "Жил-Комфорт" [ ПС-131-Поселок / [СШСН] 2СШ / [ФСН] 
КЛ-6-131-16 / ТП-401 / СШНН-1 / [ФНН] ВЛ-0,4 кВ фид.№1 
(Резерв) ] ПС 110 кВ Поселок 0.011 0.013 0.016 0.018 0.021 0.024 0.026

2761
ООО "Плесецкий Бетонный завод" [ ПС-114-ППТФ / [СШСН] 
2СШ / [ФСН] яч.10 ф.5 ] ПС 220 кВ Плесецк 0.005 0.005

2762
ООО "Строительные технологии" [ ПС-114-ППТФ / [СШСН] 
2СШ / [ФСН] яч.10 ф.5 ] ПС 220 кВ Плесецк 0.008 0.009 0.009
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2763

МБОУ "Савинская школа" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / 
[ФСН] ВЛ-6-152-58 / РП4 Поселок / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-6-
РП4-01 / ТП-312 / СШНН-1 / [ФНН] КЛ-0,4 кВ фид.№3 (Победы 
д.19) ] ПС 220 кВ Савино 0.006 0.006

2764

ГБПОУ АО Плесецкий торгово-промышленный техникум [ ПС-
152-Савино / Пост. от ФСК / [ФСН] ВЛ-6-152-58 / РП4 Поселок / 
[СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-6-РП4-01 / ТП-312 / СШНН-1 / [ФНН] 
КЛ-0,4 кВ фид.№3 (Победы д.19) ] ПС 220 кВ Савино 0.005 0.006 0.007

2765

МБДОУ Солнышко [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / [ФСН] ВЛ-
6-152-58 / РП4 Поселок / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-6-РП4-01 / 
ТП-312 / СШНН-1 / [ФНН] КЛ-0,4 кВ фид.№3 (Победы д.19) ] ПС 220 кВ Савино 0.007 0.008 0.008

2766

ООО "ПрофСавинск" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / [ФСН] 
ВЛ-6-152-58 / РП4 Поселок / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-6-РП4-
01 / ТП-312 / СШНН-1 / [ФНН] КЛ-0,4 кВ фид.№3 (Победы д.19) 
] ПС 220 кВ Савино 0.005 0.006

2767
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России  [ ПС-102 А / [СШСН] 1СШ 
/ яч.50 Пл.171 В-1 ] ПС 110 кВ №102А 0.011 0.014 0.017 0.020 0.023 0.025 0.028

2768

ООО "Панорама" [ ПС-151-Плесецк / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-
10-151-39 / ТП-29 / [СШНН] 1 / [ФНН] КЛ-0,4 кВ фид. 
"Строительная 18" ] ПС 220 кВ Плесецк 0.007 0.007 0.008

2769
ООО "Русэнергосбыт" [ ПС-151-Плесецк / пост. от ФСК / [ФВ] 
ВЛ-110 Плесецк-1 ] ПС 220 кВ Плесецк 0.153 0.305 0.458 0.610 0.763 0.915 1.068 1.221 1.373 1.526

2770

ГБОУ АО Савинская СКОШИ [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / 
[ФСН] ВЛ-6-152-57 / РП4 Поселок / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-6-
РП4-15 / ТП-310 / СШНН-1 / Октябрьская 3 ] ПС 220 кВ Савино 0.005 0.006

2771

ИП Коваль Елизавета Дмитриевна [ ПС-152-Савино / Пост. от 
ФСК / [ФСН] ВЛ-6-152-58 / РП4 Поселок / [СШСН] 2СШ / 
[ФСН] ВЛ-6-РП4-01 / ТП-311 / СШНН-1 / ВЛ-0,4 кВ фид.№1 
(ИП Коваль) ] ПС 220 кВ Савино 0.005 0.006

2772

ООО "Золотые пески - Плесецк" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК 
/ [ФСН] ВЛ-6-152-58 / РП4 Поселок / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-
6-РП4-01 / ТП-305 / СШНН-1 / М-н "Золотые пески" ] ПС 220 кВ Савино 0.006 0.006 0.007

2773

ООО "Агроторг" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / [ФСН] ВЛ-6-
152-58 / РП4 Поселок / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-6-РП4-01 / ТП-
309 / СШНН-1 / фид.№16 ] ПС 220 кВ Савино 0.006 0.007 0.008

2774

ООО "ЖКХ Савинский" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / 
[ФСН] ВЛ-6-152-58 / РП4 Поселок / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-6-
РП4-10 ] ПС 220 кВ Савино 0.012 0.016 0.019 0.022 0.025 0.028 0.031

2775

ООО "Савинскжилсервис" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / 
[ФСН] ВЛ-6-152-58 / РП4 Поселок / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-6-
РП4-10 ] ПС 220 кВ Савино 0.013 0.018 0.022 0.027 0.031 0.035 0.040 0.044

2776

ООО "ПрофСавинск" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / [ФСН] 
ВЛ-6-152-58 / РП4 Поселок / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-6-РП4-
01 / ТП-305 / СШНН-1 / Окт. №1 ] ПС 220 кВ Савино 0.007 0.008 0.009

2777
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-151-Плесецк / [СШСН] 1СШ / 
[ФСН] яч.31 СЖД-1 ] ПС 220 кВ Плесецк 0.011 0.013 0.014 0.016
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2778

АО "Тандер" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / [ФСН] ВЛ-6-152-
58 / РП4 Поселок / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-6-РП4-01 / ТП-304 
/ [СШНН] 1 / ВЛ-0,4 кВ фид.№4 (м-н Магнит)  ] ПС 220 кВ Савино 0.008 0.009 0.010

2779

ООО "ПрофСавинск" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / [ФСН] 
ВЛ-6-152-57 / РП4 Поселок / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-6-РП4-
15 / ТП-303 / СШНН-1 / [ФНН] ВЛ-0,4 кВ фид.№1 (Цем.17 РП-2) 
] ПС 220 кВ Савино 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.036 0.040

2780

ОАО "Архангельская областная энергетическая компания" 
Виноградовский филиал [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / 
[ФСН] ВЛ-6-152-58 / РП4 Поселок / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-6-
РП4-01 / ТП-307 / СШНН-1 / КЛ-0,4кВ фид.№3 Котельная ] ПС 220 кВ Савино 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

2781

ООО "ПрофСавинск" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / [ФСН] 
ВЛ-6-152-57 / РП4 Поселок / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-6-РП4-
15 / ТП-302 / СШНН-1 / [ФНН] №1 ] ПС 220 кВ Савино 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

2782
ИП Бондарь Светлана Яковлевна [ ПС-151-Плесецк / [СШСН] 
1СШ / [ФСН] ВЛ-10-151-39 / ТП-41 / [СШНН] 1 ] ПС 220 кВ Плесецк 0.005 0.006 0.007

2783
ООО Ритейл [ ПС-151-Плесецк / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-
151-39 / ТП-41 / [СШНН] 1 ] ПС 220 кВ Плесецк 0.011 0.013 0.015 0.016

2784
ООО "Автодороги" [ ПС-130-Федово / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-
10-130-01 / ТП-602 / СШНН-1 ] ПС 110 кВ Федово 0.005 0.005

2785

ИП Кузнецова Валентина Никифоровна [ ПС-130-Федово / 
[СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-130-07 / ТП-639 / [СШНН] 1 / ВЛ-
0,4 кВ фид. №2 (м-н столовая) ] ПС 110 кВ Федово 0.011 0.012 0.014

2786 Собственники жилых помещений МЖД с. Федово  [ ПС-130- ПС 110 кВ Федово 0.009 0.011 0.012

2787

ГУ "Плесецкий КЦСО" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / [ФСН] 
ВЛ-6-152-57 / РП4 Поселок / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-6-РП4-
15 / ТП-306 / СШНН-1 / Плесецкий КЦСО 1 ] ПС 220 кВ Савино 0.005 0.006

2788
ООО "Северлес" [ ПС-131-Поселок / [СШСН] 2СШ / [ФСН] 
яч.25 Лесозавод ] ПС 110 кВ Поселок 0.013 0.016 0.019 0.022 0.025 0.028 0.031

2789
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России  [ ПС-106 / 2СШ / ВЛ-35-
355-2 ] ПС 110 кВ №106 0.009 0.010 0.012

2790

АО " СпецМашМонтаж" [ ПС-102 / [СШСН] 2СШ / [ФСН] яч.21 
ЦРП-13-2 / [РП] ЦРП-13 / СШ / КЛ-6 / КТПН-2 Лесная-2 / СШ-
0,4 / [ФНН] Гараж "Спецтрест №2" ] ПС 110 кВ №102 0.007 0.008 0.009

2791

ООО "ПрофСавинск" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / [ФСН] 
ВЛ-6-152-57 / РП4 Поселок / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-6-РП4-
15 / ТП-301 / СШНН-1 / [ФНН] ВЛ-0,4 фид.№1 (Освещение) ] ПС 220 кВ Савино 0.019 0.025 0.031 0.037 0.044 0.050 0.056 0.062

2792

МБОУ "Савинская школа" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / 
[ФСН] ВЛ-6-152-58 / РП4 Поселок / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-6-
РП4-01 / ТП-308 / СШНН-1 / [ФНН] ИП Ключников М-н 
"Силуэт" ] ПС 220 кВ Савино 0.006 0.007 0.008

2793

ООО "ПрофСавинск" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / [ФСН] 
ВЛ-6-152-58 / РП4 Поселок / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-6-РП4-
01 / ТП-308 / СШНН-1 / [ФНН] ИП Ключников М-н "Силуэт" ] ПС 220 кВ Савино 0.011 0.013 0.016 0.019 0.021 0.024 0.027

2794
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России  [ ПС-102 А / [СШСН] 2СШ 
/ [ФСН] яч.07 ЦРП-314-28 ] ПС 110 кВ №102А 0.009 0.010 0.011
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2795

МБОУ "Савинская школа" [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / 
[ФСН] ВЛ-6-152-57 / РП4 Поселок / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-6-
РП4-15 / ТП-301 / СШНН-1 / [ФНН] КЛ-0,4кВ фид.№3 "д/сад 
Солнышко" ] ПС 220 кВ Савино 0.007 0.008 0.009

2796

МБДОУ Солнышко [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / [ФСН] ВЛ-
6-152-57 / РП4 Поселок / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-6-РП4-15 / 
ТП-301 / СШНН-1 / [ФНН] КЛ-0,4кВ фид.№3 "д/сад Солнышко" 
] ПС 220 кВ Савино 0.009 0.010 0.011

2797
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России  [ ПС-102 А / [СШСН] 1СШ 
/ яч.46 ЦРП-32-22 ] ПС 110 кВ №102А 0.022 0.034 0.045 0.056 0.067 0.078 0.089 0.101 0.112

2798

ООО "Спецстрой" [ ПС-102 / [СШСН] 2СШ / [ФСН] яч.21 ЦРП-
13-2 / [РП] ЦРП-13 / СШ / КЛ-6 / КТПН-2 Лесная-2 / СШ-0,4 / 
[ФНН] Мастерские №2 "Спецстрой" ] ПС 110 кВ №102 0.005 0.006 0.007

2799
ООО "Русэнергосбыт" [ ПС-125-Вонгуда / [СШВ] Вводная СШ-2 
/ [ФВ] Малошуйка / ПС "Малошуйка Тяговая" / Транзит в РЖД ] ПС 110 кВ Вонгуда 0.321 0.643 0.964 1.285 1.607 1.928 2.249 2.570 2.892 3.213

2800

ООО "Спецхозяйство" [ ПС-116-Онега / [СШСН] 2СШ / [ФСН] 
ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 1СШ / [ФСН] КЛ-10-РП6-
13 / ТП-31 ЗТП 2х250 / СШНН-1 / [ФНН] КЛ 0,4 кВ фидер № 3 
"Ленина-178" ] ПС 110 кВ Онега 0.006 0.007 0.008

2801

Жилищно-строительный кооператив № 1 [ ПС-116-Онега / 
[СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 
1СШ / [ФСН] КЛ-10-РП6-13 / ТП-31 ЗТП 2х250 / СШНН-1 / КЛ 
0,4 кВ фидер № 6 "Красноармейская 14" ] ПС 110 кВ Онега 0.006 0.006

2802

МЖД Непосредственное управление [ ПС-ОЛДК / [СШСН] 2 / 
[ФСН] яч.06 Раб.посёлок / ТП-54 ЗТП-250 / СШНН-1 / [ФНН] ВЛ 
0,4 кВ "Фидер № 1" ("Приморская") ] ПС 110 кВ ОЛДК 0.006 0.007 0.008

2803

ЗАО "Агростройсервис" [ ПС-ОЛДК / [СШСН] 2 / [ФСН] яч.06 
Раб.посёлок / ТП-54 ЗТП-250 / СШНН-1 / [ФНН] ВЛ 0,4 кВ 
"Фидер № 1" ("Приморская") ] ПС 110 кВ ОЛДК 0.005 0.006 0.006

2804

МЖД Непосредственное управление [ ПС-ОЛДК / [СШСН] 2 / 
[ФСН] яч.06 Раб.посёлок / ТП-50 ЗТП-400 / СШНН-1 / [ФНН] ВЛ 
0,4 кВ Ф.№5 "Правды" ] ПС 110 кВ ОЛДК 0.008 0.009 0.010

2805

ЗАО "Агростройсервис" [ ПС-ОЛДК / [СШСН] 2 / [ФСН] яч.06 
Раб.посёлок / ТП-50 ЗТП-400 / СШНН-1 / [ФНН] ВЛ 0,4 кВ 
Ф.№5 "Правды" ] ПС 110 кВ ОЛДК 0.007 0.008 0.009

2806

ИП Дьячков А.А. [ ПС-116-Онега / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛЗ-
10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 1СШ / [ФСН] КЛ-10-РП6-13 / 
ТП-38 ЗТП2х400 / СНШШ-2 / КЛ-0,4кВ Фид. "Арктика-2" ] ПС 110 кВ Онега 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

2807

ООО "Успех" ( "Ваш партнер")  [ ПС-ОЛДК / [СШСН] 2 / [ФСН] 
яч.06 Раб.посёлок / ТП-52 КТП-400 / СШНН-1 / [ФНН] ВЛ 0,4 кВ 
ф.№5 "Приморская" ] ПС 110 кВ ОЛДК 0.008 0.009 0.010

2808

МЖД Непосредственное управление [ ПС-ОЛДК / [СШСН] 2 / 
[ФСН] яч.06 Раб.посёлок / ТП-52 КТП-400 / СШНН-1 / [ФНН] 
ВЛ 0,4 кВ ф.№5 "Приморская" ] ПС 110 кВ ОЛДК 0.008 0.010 0.011

2809

ЗАО "Агростройсервис" [ ПС-ОЛДК / [СШСН] 2 / [ФСН] яч.06 
Раб.посёлок / ТП-52 КТП-400 / СШНН-1 / [ФНН] ВЛ 0,4 кВ 
ф.№5 "Приморская" ] ПС 110 кВ ОЛДК 0.007 0.008 0.009
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2810

ИП Дьячков А.А. [ ПС-116-Онега / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛЗ-
10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 1СШ / [ФСН] КЛ-10-РП6-13 / 
ТП-38 ЗТП2х400 / СНШШ-2 / КЛ-0,4кВ Фид. "Пекарня" ] ПС 110 кВ Онега 0.010 0.012 0.013 0.015

2811

МЖД Непосредственное управление [ ПС-ОЛДК / [СШСН] 2 / 
[ФСН] яч.06 Раб.посёлок / ТП-59 КТП-250 / СШНН1 / ВЛ 0,4 кВ 
фидер №3 "Труда 4 - 10" ] ПС 110 кВ ОЛДК 0.005 0.006

2812

МУП "Онежская управляющая компания"  [ ПС-116-Онега / 
[СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 
1СШ / [ФСН] КЛ-10-РП6-13 / ТП-24 ЗТП-400 / СШНН-1 / КЛ-0,4 
кВ ф.№1 "Вересового 4" ] ПС 110 кВ Онега 0.005 0.005

2813

ООО "Спецхозяйство" [ ПС-116-Онега / [СШСН] 2СШ / [ФСН] 
ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 1СШ / [ФСН] КЛ-10-РП6-
13 / ТП-24 ЗТП-400 / СШНН-1 / [ФНН] ВЛ 0,4 кВ ф.№2 
"Гагарина" ] ПС 110 кВ Онега 0.006 0.007 0.008

2814

МУП "Онежская управляющая компания"  [ ПС-116-Онега / 
[СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 
1СШ / [ФСН] КЛ-10-РП6-13 / ТП-24 ЗТП-400 / СШНН-1 / [ФНН] 
ВЛ 0,4 кВ ф.№2 "Гагарина" ] ПС 110 кВ Онега 0.006 0.006 0.007

2815

МУП "Шастинское" ЖКХ" МО "Нименьгское" [ ПС-122-
Нименьга / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-10-122-11  / ТП-181 КТП-
400 / СШНН-1 / [ФНН] ВЛ 0,4 кВ "Фидер № 1 Центральная" ] ПС 110 кВ Нименьга 0.011 0.013 0.015 0.016

2816

ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" [ 
ПС-125-Вонгуда / [СШСН] 2 / [ФСН] ВЛ-10-125-19 / ТП-240 / 
СШСН ] ПС 110 кВ Вонгуда 0.017 0.023 0.029 0.035 0.040 0.046 0.052 0.058

2817

ТСЖ "Гагарина 17" [ ПС-116-Онега / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛЗ-
10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 1СШ / [ФСН] КЛ-10-РП6-13 / 
ТП-26 ЗТП-2х250 / СШНН-2 / [ФНН] КЛ 0,4 кВ фид. №2 
"Гагарина-17" ] ПС 110 кВ Онега 0.008 0.009 0.010

2818

ООО "Горизонт" (ООО "Уют дома") [ ПС-116-Онега / [СШСН] 
2СШ / [ФСН] ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 1СШ / 
[ФСН] КЛ-10-РП6-13 / ТП-26 ЗТП-2х250 / СШНН-2 / [ФНН] КЛ 
0,4 кВ фид. №2 "Гагарина-17" ] ПС 110 кВ Онега 0.010 0.012 0.013

2819

ООО "Агроторг" [ ПС-ОЛДК / [СШСН] 2 / [ФСН] яч.06 
Раб.посёлок / ТП-50 ЗТП-400 / СШНН-1 / [ФНН] ВЛ 0,4 кВ  
Ф.№1  "Профилакторий" ] ПС 110 кВ ОЛДК 0.007 0.008 0.009

2820

Учреждение "Санаторий-профилакторий "Поморье" [ ПС-ОЛДК / 
[СШСН] 2 / [ФСН] яч.06 Раб.посёлок / ТП-50 ЗТП-400 / СШНН-1 
/ [ФНН] ВЛ 0,4 кВ  Ф.№1  "Профилакторий" ] ПС 110 кВ ОЛДК 0.005 0.005

2821

ООО "Гранд Авто" [ ПС-ОЛДК / [СШСН] 2 / [ФСН] яч.06 
Раб.посёлок / ТП-50 ЗТП-400 / СШНН-1 / [ФНН] ВЛ 0,4 кВ  
Ф.№1  "Профилакторий" ] ПС 110 кВ ОЛДК 0.006 0.006 0.007

2822

ЗАО "Агростройсервис" [ ПС-ОЛДК / [СШСН] 2 / [ФСН] яч.06 
Раб.посёлок / ТП-55 ЗТП-400 / СШНН-1 / ВЛ 0,4 кВ ф.№5 "КНС 
№ 3" ] ПС 110 кВ ОЛДК 0.005 0.006 0.006

2823

ООО "Онега-Водоканал" [ ПС-ОЛДК / [СШСН] 2 / [ФСН] яч.06 
Раб.посёлок / ТП-55 ЗТП-400 / СШНН-1 / ВЛ 0,4 кВ ф.№5 "КНС 
№ 3" ] ПС 110 кВ ОЛДК 0.005 0.006
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2824
АО "Онега-Энергия" [ ПС-116-Онега / [СШСН] 2СШ / [ФСН] 
ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 1СШ ] ПС 110 кВ Онега 0.032 0.048 0.065 0.081 0.097 0.113 0.129 0.145 0.161

2825

МУП "Онежская управляющая компания"  [ ПС-116-Онега / 
[СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 
1СШ / [ФСН] КЛ-10-РП6-13 / ТП-26 ЗТП-2х250 / СШНН-2 / 
[ФНН] КЛ 0,4 кВ  фид. №3 "Красноармейская-7" ] ПС 110 кВ Онега 0.009 0.010 0.011

2826

ООО "Горизонт" (ООО "Уют дома") [ ПС-116-Онега / [СШСН] 
2СШ / [ФСН] ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 1СШ / 
[ФСН] КЛ-10-РП6-13 / ТП-26 ЗТП-2х250 / СШНН-2 / [ФНН] КЛ 
0,4 кВ  фид. №3 "Красноармейская-7" ] ПС 110 кВ Онега 0.009 0.010 0.011

2827

Товарищество собственников жилья " Восход" [ ПС-116-Онега / 
[СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 
1СШ / [ФСН] КЛ-10-РП6-13 / ТП-38 ЗТП2х400 / СНШШ-2 / КЛ-
0,4кВ Фид. №2 "Ленина-172-2" ] ПС 110 кВ Онега 0.006 0.006 0.007

2828

МУП "Онежская управляющая компания"  [ ПС-116-Онега / 
[СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 
1СШ / [ФСН] КЛ-10-РП6-13 / ТП-38 ЗТП2х400 / СШНН-1 / 
[ФНН] КЛ 0,4 кВ Фид. №5 "Красных Курсантов 18-1" ] ПС 110 кВ Онега 0.008 0.009 0.010

2829
МЖД Непосредственное управление [ ПС-ОЛДК / [СШСН] 2 / 
[ФСН] яч.06 Раб.посёлок / ТП-52 КТП-400 / СШНН-1 / ВЛ 0,4 кВ ПС 110 кВ ОЛДК 0.007 0.007 0.008

2830

ООО "Успех" ( "Ваш партнер")  [ ПС-ОЛДК / [СШСН] 2 / [ФСН] 
яч.06 Раб.посёлок / ТП-52 КТП-400 / СШНН-1 / ВЛ 0,4 кВ ф.№3 
"Транспортная" ] ПС 110 кВ ОЛДК 0.008 0.009 0.010

2831

ЗАО "Агростройсервис" [ ПС-ОЛДК / [СШСН] 2 / [ФСН] яч.06 
Раб.посёлок / ТП-52 КТП-400 / СШНН-1 / ВЛ 0,4 кВ ф.№3 
"Транспортная" ] ПС 110 кВ ОЛДК 0.010 0.012 0.013

2832

ООО "Горизонт" (ООО "Уют дома") [ ПС-ОЛДК / [СШСН] 2 / 
[ФСН] яч.06 Раб.посёлок / ТП-59 КТП-250 / СШНН1 / ВЛ 0,4 кВ 
фидер №2"Теплоузел" ] ПС 110 кВ ОЛДК 0.006 0.006

2833

МУП "Онежская управляющая компания"  [ ПС-116-Онега / 
[СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 
1СШ / [ФСН] КЛ-10-РП6-13 / ТП-26 ЗТП-2х250 / СШНШ-1 / КЛ 
0,4 кВ фид. №1"Ленина-184" ] ПС 110 кВ Онега 0.006 0.007 0.007

2834

ООО "Горизонт" (ООО "Уют дома") [ ПС-116-Онега / [СШСН] 
2СШ / [ФСН] ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 1СШ / 
[ФСН] КЛ-10-РП6-13 / ТП-26 ЗТП-2х250 / СШНШ-1 / КЛ 0,4 кВ 
фид. №1"Ленина-184" ] ПС 110 кВ Онега 0.006 0.007 0.008

2835

ООО "Онега-Водоканал" [ ПС-116-Онега / [СШСН] 2СШ / 
[ФСН] ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-
10-РП6-11 / ТП-12 ЗТП-315+160 / СШСН ] ПС 110 кВ Онега 0.009 0.010 0.011

2836

ООО "Успех" ( "Ваш партнер")  [ ПС-116-Онега / [СШСН] 2СШ / 
[ФСН] ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-
10-РП6-11 / ТП-25 МТП-250 / СШНН-1 / [ФНН] ВЛ 0,4 кВ 
"Фидер № 1" Вересового ] ПС 110 кВ Онега 0.005 0.006

2837

ЗАО "Агростройсервис" [ ПС-116-Онега / [СШСН] 2СШ / [ФСН] 
ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-РП6-
11 / ТП-25 МТП-250 / СШНН-1 / [ФНН] ВЛ 0,4 кВ "Фидер № 1" 
Вересового ] ПС 110 кВ Онега 0.007 0.008 0.008
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2838

МКУ Управление по ИСР и ЖКХ АМО Онежский МР (МКД) [ 
ПС-125-Вонгуда / [СШСН] 1 / [ФСН] ВЛ-10-125-01 / ТП-61 ЗТП-
400 / СШНН-1 / [ФНН] ВЛ 0,4 кВ фидер №1 "Профсоюзная" ] ПС 110 кВ Вонгуда 0.006 0.006 0.007

2839

ООО "Чистый город" [ ПС-ОЛДК / [СШСН] 2 / [ФСН] яч.06 
Раб.посёлок / ТП-59 КТП-250 / СШНН1 / ВЛ 0,4 кВ фидер №1 
"Труда 18" ] ПС 110 кВ ОЛДК 0.005 0.006

2840

ООО "Наш дом" [ ПС-ОЛДК / [СШСН] 2 / [ФСН] яч.06 
Раб.посёлок / ТП-59 КТП-250 / СШНН1 / ВЛ 0,4 кВ фидер №1 
"Труда 18" ] ПС 110 кВ ОЛДК 0.005 0.006 0.007

2841

МУП "Онежская управляющая компания"  [ ПС-116-Онега / 
[СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 
1СШ / [ФСН] КЛ-10-РП6-13 / ТП-14 ЗТП-250 / СШНН-1 / [ФНН] ПС 110 кВ Онега 0.008 0.009 0.010

2842

ИП Телова А.И. [ ПС-116-Онега / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛЗ-10-
116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 1СШ / [ФСН] КЛ-10-РП6-13 / ТП-
26 ЗТП-2х250 / СШНШ-1 / КЛ-0,4кВ фид.№5 "Кафе ПС 110 кВ Онега 0.006 0.006

2843

МУП "Шастинское" ЖКХ" МО "Нименьгское" [ ПС-122-
Нименьга / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-10-122-11  / ТП-182 КТП-
250 / СШНН-1 / ВЛ 0,4 кВ Фидер №1 "Нагорная" ] ПС 110 кВ Нименьга 0.007 0.008 0.009

2844

ЗАО "Агростройсервис" [ ПС-116-Онега / [СШСН] 2СШ / [ФСН] 
ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-РП6-
11 / ТП-10 ЗТП-250 / [СШНН] (СШНН)1 СШ / [ФНН] ВЛ 0,4 кВ 
фидер № 3 "Посёлок ЛПХ" ] ПС 110 кВ Онега 0.008 0.009 0.011

2845

ЗАО "Агростройсервис" [ ПС-ОЛДК / [СШСН] 2 / [ФСН] яч.06 
Раб.посёлок / ТП-55 ЗТП-400 / СШНН-1 / ВЛ 0,4 кВ ф.№1 
"Лесопильщиков-Индустриальная" ] ПС 110 кВ ОЛДК 0.009 0.011 0.012

2846

ООО "Чистый город" [ ПС-ОЛДК / [СШСН] 2 / [ФСН] яч.06 
Раб.посёлок / ТП-56 ЗТП-400 / СШНН-1 / ВЛ-0,4 кВ фид. №1 
"Приморская" ] ПС 110 кВ ОЛДК 0.005 0.006

2847
ИП Дьячков А.А. [ ПС-116-Онега / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-
116-12 / ТП-202 КТП-400 / СШНН-1 / КЛ-0,4кВ Фид. "СОК" ] ПС 110 кВ Онега 0.007 0.008 0.009

2848

ООО "Успех" ( "Ваш партнер")  [ ПС-116-Онега / [СШСН] 2СШ / 
[ФСН] ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 1СШ / [ФСН] КЛ-
10-РП6-13 / ТП-19 ЗТП-400 / СШНН-1 / [ФНН] ВЛ 0,4 кВФ.№4 
"Ленина" ] ПС 110 кВ Онега 0.005 0.006

2849

ЗАО "Агростройсервис" [ ПС-116-Онега / [СШСН] 2СШ / [ФСН] 
ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 1СШ / [ФСН] КЛ-10-РП6-
13 / ТП-19 ЗТП-400 / СШНН-1 / [ФНН] ВЛ 0,4 кВФ.№4 "Ленина" 
] ПС 110 кВ Онега 0.006 0.007 0.008

2850

МКУ Управление по ИСР и ЖКХ АМО Онежский МР (МКД) [ 
ПС-116-Онега / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛЗ-10-116-21 / РП6 
Онега / [СШСН] 1СШ / [ФСН] КЛ-10-РП6-13 / ТП-26 ЗТП-2х250 
/ СШНН-2 / [ФНН] КЛ 0,4 кВ  фид.№6 "Козлова 12" ] ПС 110 кВ Онега 0.005 0.006 0.007

2851

ООО "Чистый город" [ ПС-116-Онега / [СШСН] 2СШ / [ФСН] 
ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 1СШ / [ФСН] КЛ-10-РП6-
13 / ТП-26 ЗТП-2х250 / СШНН-2 / [ФНН] КЛ 0,4 кВ  фид.№6 
"Козлова 12" ] ПС 110 кВ Онега 0.006 0.007 0.007
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2852

ООО "Горизонт" (ООО "Уют дома") [ ПС-116-Онега / [СШСН] 
2СШ / [ФСН] ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 1СШ / 
[ФСН] КЛ-10-РП6-13 / ТП-26 ЗТП-2х250 / СШНН-2 / [ФНН] КЛ 
0,4 кВ  фид.№6 "Козлова 12" ] ПС 110 кВ Онега 0.006 0.006 0.007

2853

МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4 г.Онеги" [ ПС-
116-Онега / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / 
[СШСН] 1СШ / [ФСН] КЛ-10-РП6-13 / ТП-15 ЗТП 2х400 / 
СШНН-1 / [ФНН] КЛ 0,4 кВ фидер № 7 "Школа" ] ПС 110 кВ Онега 0.005 0.006 0.006

2854

ООО "Успех" ( "Ваш партнер")  [ ПС-116-Онега / [СШСН] 2СШ / 
[ФСН] ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-
10-РП6-11 / ТП-25 МТП-250 / СШНН-1 / [ФНН] ВЛ 0,4 кВ 
"Фидер № 2" Школьная ] ПС 110 кВ Онега 0.005 0.006 0.006

2855

ИП Фартусов Е.Е. [ ПС-116-Онега / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛЗ-
10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 1СШ / [ФСН] КЛ-10-РП6-13 / 
ТП-15 ЗТП 2х400 / СШНН-1 / [ФНН] КЛ 0,4 кВ фидер № 5 
"Магазин" ] ПС 110 кВ Онега 0.011 0.013 0.015 0.016

2856

ООО "Спецхозяйство" [ ПС-116-Онега / [СШСН] 2СШ / [ФСН] 
ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 1СШ / [ФСН] КЛ-10-РП6-
13 / ТП-31 ЗТП 2х250 / СШНН-1 / [ФНН] КЛ 0,4 кВ фидер № 1 
"Гагарина 11" ] ПС 110 кВ Онега 0.006 0.006 0.007

2857

ЗАО "Агростройсервис" [ ПС-ОЛДК / [СШСН] 2 / [ФСН] яч.06 
Раб.посёлок / ТП-55 ЗТП-400 / СШНН-1 / [ФНН] ВЛ 0,4 кВ ф.№3 
"Лесопильщиков-Маяковского" ] ПС 110 кВ ОЛДК 0.009 0.010 0.011

2858

МУП "Онежская управляющая компания"  [ ПС-116-Онега / 
[СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 
1СШ / [ФСН] КЛ-10-РП6-13 / ТП-15 ЗТП 2х400 / СШНН-1 / 
[ФНН] КЛ 0,4 кВ фидер №6 "Ленина 92" ] ПС 110 кВ Онега 0.005 0.006

2859

ТСЖ "Хохлинка" [ ПС-116-Онега / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛЗ-
10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 1СШ / [ФСН] КЛ-10-РП6-13 / 
ТП-15 ЗТП 2х400 / СШНН-1 / [ФНН] КЛ 0,4 кВ фидер № 8 
"Ленина-88" ] ПС 110 кВ Онега 0.007 0.008 0.008

2860

ООО "Горизонт" (ООО "Уют дома") [ ПС-116-Онега / [СШСН] 
2СШ / [ФСН] ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 1СШ / 
[ФСН] КЛ-10-РП6-13 / ТП-15 ЗТП 2х400 / СШНН-1 / [ФНН] КЛ 
0,4 кВ фидер № 8 "Ленина-88" ] ПС 110 кВ Онега 0.007 0.008 0.009

2861

МУП "Нименьгское коммунальное хозяйство" [ ПС-122-
Нименьга / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-10-122-10  / РП7 
Дизельная / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-10-РП7-10 / ТП-174 ЗТП-
400 / СШНН-1 / [ФНН] ВЛ 0,4 кВ "Фидер № 4" ] ПС 110 кВ Нименьга 0.007 0.008 0.008

2862

МУП "Покровская РК" [ ПС-117-Кодино / [СШСН] 1СШ / [ФСН] 
ВЛ-10-117-02 / ТП-194 КТП-400 / СШНН-1 / [ФНН] ВЛ 0,4 кВ 
"Фидер № 3" ] ПС 110 кВ Кодино 0.005 0.006 0.006

2863

ООО "Русэнергосбыт" [ ПС-125-Вонгуда / [СШВ] Вводная СШ-2 
/ [ФВ] Мудьюга-тяг-Вонгуда / ПС "Мудьюга Тяговая" / Транзит в 
РЖД ] ПС 110 кВ Вонгуда 0.330 0.661 0.991 1.321 1.651 1.982 2.312 2.642 2.972 3.303

2864
ООО "МТС ЭНЕРГО" [ ПС-125-Вонгуда / [СШВ] Вводная СШ-1 
/ [ФВ] Онега ] ПС 110 кВ Вонгуда 0.118 0.236 0.354 0.472 0.590 0.708 0.826 0.944 1.062 1.180
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2865
АО Онежский ЛДК [ ПС-125-Вонгуда / [СШВ] Вводная СШ-1 / 
[ФВ] Онега ] ПС 110 кВ Вонгуда 0.150 0.301 0.451 0.601 0.751 0.902 1.052 1.202 1.353 1.503

2866
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-123-Малошуйка / [СШСН] 
1СШ / [ФСН] яч.04 СЖД-1 ] ПС 110 кВ Малошуйка 0.038 0.057 0.076 0.095 0.114 0.132 0.151 0.170 0.189

2867

ООО "Чистый город" [ ПС-ОЛДК / [СШСН] 2 / [ФСН] яч.06 
Раб.посёлок / ТП-56 ЗТП-400 / СШНН-1 / КЛ 0,4 кВ фид.№4 "36-
ти кв. дом" ] ПС 110 кВ ОЛДК 0.006 0.007 0.007

2868

ЗАО "Агростройсервис" [ ПС-ОЛДК / [СШСН] 2 / [ФСН] яч.06 
Раб.посёлок / ТП-56 ЗТП-400 / СШНН-1 / КЛ 0,4 кВ фид.№4 "36-
ти кв. дом" ] ПС 110 кВ ОЛДК 0.005 0.006 0.007

2869

ООО "Спецхозяйство" [ ПС-116-Онега / [СШСН] 2СШ / [ФСН] 
ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 1СШ / [ФСН] КЛ-10-РП6-
13 / ТП-26 ЗТП-2х250 / СШНН-2 / [ФНН] КЛ 0,4 кВ фид. №4 
"Ленина-186" ] ПС 110 кВ Онега 0.005 0.006

2870

ООО "Горизонт" (ООО "Уют дома") [ ПС-116-Онега / [СШСН] 
2СШ / [ФСН] ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 1СШ / 
[ФСН] КЛ-10-РП6-13 / ТП-26 ЗТП-2х250 / СШНН-2 / [ФНН] КЛ 
0,4 кВ фид. №4 "Ленина-186" ] ПС 110 кВ Онега 0.005 0.006 0.006

2871
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-124-Мудьюга / [СШСН] 1СШ / 
[ФСН] яч.07 СЖД ] ПС 110 кВ Мудьюга 0.010 0.013 0.017 0.020 0.023 0.027 0.030 0.034

2872
ООО Штурм [ ПС-148-Штурм / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-
148-06  / ТП-231 / СШНН-1 / [ФНН] Фидер №2 ] ПС 110 кВ Каргополь 0.009 0.010 0.011

2873
ООО "Агрохолдинг "Каргопольский" [ ПС-144-Шелохово / 
[СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-144-01 / ТП-131 / СШНН-1 ] ПС 110 кВ Шелохово 0.011 0.012 0.013

2874

ИП Малинич В.С. [ ПС-142-Каргополь / [СШСН] 2СШ / [ФСН] 
ВЛ-10-142-08   / РП8 Заречный / 2СШ / [ФСН] ВЛ-10-РП8-13 / 
ТП-98 / СШНН-1 / [ФНН] Фидер №1 ] ПС 110 кВ Каргополь 0.006 0.006 0.007

2875
ПАО "Ростелеком" [ ПС-143-Подрезовская / [СШСН] 2СШ / 
[ФСН] ВЛ-10-143-11 / ТП-211 / СШНН-1 ] ПС 110 кВ Подрезовская 0.006 0.007 0.008

2876

ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" [ 
ПС-144-Шелохово / [СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-144-01 / ТП-
125 / СШНН-1 / Фидер №2 ] ПС 110 кВ Шелохово 0.006 0.007 0.008

2877

ООО "Севзапдорстрой" [ ПС-147-Лисицино / [СШСН] 1СШ / 
[ФСН] ВЛ-10-147-04 / ООО Севзапдорстрой / ООО 
Севзапдорстрой ] ПС 110 кВ Каргополь 0.014 0.018 0.023 0.027 0.032 0.036 0.041 0.045

2878

ООО "Агрохолдинг "Каргопольский" [ ПС-144-Шелохово / 
[СШСН] 1СШ / [ФСН] ВЛ-10-144-06 / ТП-163 / СШНН-1 / 
[ФНН] Фидер №1 ] ПС 110 кВ Шелохово 0.010 0.011 0.012

2879

ИП Абдукадыров З.А. [ ПС-142-Каргополь / [СШСН] 2СШ / 
[ФСН] ВЛ-10-142-08   / РП8 Заречный / 2СШ / [ФСН] ВЛ-10-РП8-
13 / ТП-99 / СШНН-1 ] ПС 110 кВ Каргополь 0.005 0.006

2880
АО "Газпром энергосбыт"  [ ПС-134-Шалакуша / [СШСН] 2СШ / 
[ФСН] ВЛ-10-134-14 ] ПС 110 кВ Шалакуша 0.010 0.011 0.012

2881

ГАУ Архангельской области "ЕЛЦ" [ ПС-141-Комплекс / 
[СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-10-141-16 / ТП-30 250 кВА. "Лесхоз" / 
[СШНН] 1 / [ФНН] 0 - 0 ] ПС 220 кВ Коноша 0.005 0.006

2882
ФГУП "ГВСУ №14" [ ПС-104 / [СШСН] 2СШ / [ФСН] яч.07 ЦРП-
34-7 ] ПС 110 кВ №101 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030
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2883
ФГУП "ГВСУ №14" [ ПС-102 А / [СШСН] 1СШ / [ФСН] яч.36 
МСД ] ПС 110 кВ №102А 0.022 0.029 0.037 0.044 0.051 0.059 0.066 0.073

2884
ФГУП "ГВСУ №14" [ ПС-102 А / [СШСН] 1СШ / яч.48 ЦРП-33-
1 ] ПС 110 кВ №102А 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

2885
АО "Газпром энергосбыт"  [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / 
[ФСН] ВЛ-6-152-06 / ТП-357А / СШСН-3600073061 ] ПС 220 кВ Савино 0.006 0.006

2886
АО "Газпром энергосбыт"  [ ПС-153-Обозерская / [СШСН] Пост. 
от ФСК / [ФСН] ВЛ-10-153-06 ] ПС 220 кВ Обозерская 0.005 0.006 0.007

2887 ФГУП "ГВСУ №14" [ ПС-106 / [СШВ] 1СШ / ВЛ-35-355-1 ] ПС 110 кВ №106 0.010 0.011 0.012

2888
ФГУП "ГВСУ №14" [ ПС-102 А / [СШСН] 1СШ / яч.50 Пл.171 В-
1 ] ПС 110 кВ №102А 0.011 0.015 0.019 0.023 0.027 0.030 0.034 0.038

2889
ФГУП "ГВСУ №14" [ ПС-103 / [СШСН] 1СШ / яч.29 ЦРП-416-1 
] ПС 110 кВ №103 0.005 0.006

2890
ФГУП "ГВСУ №14" [ ПС-102 А / [СШСН] 2СШ / яч.49 Пл.171 В-
2 ] ПС 110 кВ №102А 0.008 0.009 0.010

2891
ФГУП "ГВСУ №14" [ ПС-102 А / [СШСН] 2СШ / [ФСН] яч.06 
Бет.завод ] ПС 110 кВ №102А 0.018 0.024 0.030 0.036 0.042 0.048 0.054 0.060

2892
ФГУП "ГВСУ №14" [ ПС-102 А / [СШСН] 2СШ / яч.47 ЦРП-33-
2 ] ПС 110 кВ №102А 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.044 0.049

2893
АО "Газпром энергосбыт"  [ ПС-152-Савино / Пост. от ФСК / ВЛ-
6-152-41 ] ПС 220 кВ Савино 0.008 0.010 0.011

2894

ООО "Предприятие котельных и тепловых сетей" [ ПС-117-
Кодино / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-10-117-12 / ТП-185 КТП-160 
/ СШНН-1 / [ФНН] ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 "Котельная" ] ПС 110 кВ Кодино 0.008 0.010 0.011

2895

ООО "Предприятие котельных и тепловых сетей" [ ПС-125-
Вонгуда / [СШСН] 1 / [ФСН] ВЛ-10-125-01 / ТП-62 КТП-250 / 
СШНН-1 / [ФНН]  КЛ-0,4 кВ фидер №3  "Котельная" ] ПС 110 кВ Вонгуда 0.005 0.006 0.007

2896

ООО "Предприятие котельных и тепловых сетей" [ ПС-116-Онега 
/ [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 
1СШ / [ФСН] КЛ-10-РП6-13 / ТП-2 ЗТП 2х630 / СШНН-2 ] ПС 110 кВ Онега 0.011 0.012 0.014

2897

ООО "Предприятие котельных и тепловых сетей" [ ПС-116-Онега 
/ [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛЗ-10-116-21 / РП6 Онега / [СШСН] 
1СШ / [ФСН] КЛ-10-РП6-13 / ТП-2 ЗТП 2х630 / СШНН-1 ] ПС 110 кВ Онега 0.011 0.013 0.015 0.018 0.020 0.022
Вторичный получатель команд МУП "ЭСП"

2898
МУП "ЭСП" [ ПС-142-Каргополь / [СШСН] 1СШ / [ФСН] яч.13 
Карг-Север ] ПС 110 кВ Каргополь 0.051 0.102 0.153 0.204 0.256 0.307 0.358 0.409 0.460 0.511

2899
МУП "ЭСП" [ ПС-142-Каргополь / [СШСН] 1СШ / яч.17 №3 
Каргополь ] ПС 110 кВ Каргополь 0.027 0.037 0.046 0.055 0.064 0.073 0.082 0.092

2900

МУП "ЭСП" [ ПС-142-Каргополь / [СШСН] 2СШ / [ФСН] ВЛ-10-
142-08   / РП8 Заречный / 2СШ / [ФСН] ВЛ-10-РП8-13 / ТП-344А 
/ СШСН ] ПС 110 кВ Каргополь 0.011 0.015 0.019 0.022 0.026 0.030 0.033 0.037

Вторичный получатель команд АО "Энергосети АОЭК"

2901
АО "Энергосети АОЭК" [ ПС-361 Яренск / 2СШ-10 Яренск / 
[ФСН] ВЛ-10 361-09 Яренск ] ПС 110 кВ Яренск 0.010 0.014 0.017 0.020 0.024 0.027 0.031 0.034

Котласский энергорайон
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2902
АО "Энергосети АОЭК" [ ПС-360 Урдома / [СШСН] 1СШ-10 
Урдома / [ФСН] ВЛ-10 кВ 360-23  КС13-3 ] ПС 220 кВ Урдома 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

2903
АО "Энергосети АОЭК" [ ПС-361 Яренск / 2СШ-10 Яренск / 
[ФСН] ВЛ-10 361-07 ЖВК ] ПС 110 кВ Яренск 0.014 0.019 0.024 0.029 0.034 0.039 0.043 0.048

2904
АО "Энергосети АОЭК" [ ПС-360 Урдома / [СШСН] 2СШ-10 
Урдома / [ФСН] ВЛ-10 360-26 КС13-4 ] ПС 220 кВ Урдома 0.011 0.013 0.016 0.018 0.020 0.022

2905
АО "Энергосети АОЭК" [ ПС-362 Лена / [СШСН] 1СШ-10 Лена / 
[ФСН] ВЛ-10 362-06 Очея ] ПС 110 кВ Лена 0.014 0.019 0.023 0.028 0.033 0.037 0.042 0.046

2906
АО "Энергосети АОЭК" [ ПС-334 Корниловская / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 334-09 Каменный поселок ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.041 0.061 0.081 0.102 0.122 0.142 0.163 0.183 0.203

2907
АО "Энергосети АОЭК" [ ПС-334 Корниловская / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 334-01 Временный посёлок ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.048 0.096 0.143 0.191 0.239 0.287 0.335 0.383 0.430 0.478

2908
АО "Энергосети АОЭК" [ ПС-345 Самино / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
Самино / [ФСН] ВЛ-10 345-07 Сорово ] ПС 110 кВ Ильинск 0.031 0.047 0.062 0.078 0.094 0.109 0.125 0.140 0.156

2909

АО "Энергосети АОЭК" [ ПС-342 Кошкино / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 342-15 Путятино / ТП-62 КЗС / [СШНН] СШ-
нет данных / [ФНН] Ф.62-Л4  Новосельская ] ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.013 0.016 0.019 0.021 0.024 0.026

2910

АО "Энергосети АОЭК" [ ПС-317 Удима / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 317-05 Поселок / ТП-201 Строителей / [СШНН] 
СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Приводино 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

2911

АО "Энергосети АОЭК" [ ПС-317 Удима / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 317-05 Поселок / ТП-200 Новая / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ПС 110 кВ Приводино 0.011 0.013 0.016 0.019 0.021 0.024 0.026

2912

АО "Энергосети АОЭК" [ ПС-317 Удима / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 317-05 Поселок / ТП-199 Сосновая / [СШНН] СШ-
нет данных ] ПС 110 кВ Приводино 0.011 0.013 0.015 0.017 0.018

2913
АО "Энергосети АОЭК" [ ПС-317 Удима / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 317-05 Поселок ] ПС 110 кВ Приводино 0.030 0.060 0.091 0.121 0.151 0.181 0.211 0.242 0.272 0.302

2914
АО "Энергосети АОЭК" [ ПС-317 Удима / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 317-08 Ерга ] ПС 110 кВ Приводино 0.010 0.014 0.017 0.021 0.024 0.028 0.031 0.035

2915
АО "Энергосети АОЭК" [ ПС-354 Уфтюга / [СШСН] 1СШ-10кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 354-03 Куликово ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.038 0.057 0.076 0.095 0.114 0.132 0.151 0.170 0.189

2916
АО "Энергосети АОЭК" [ ПС-322 Красноборск-2 / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 322-10 Коммунальный ] ПС 110 кВ Красноборск-2 0.010 0.012 0.013

2917
АО "Энергосети АОЭК" [ ПС-324 Аникеево / [СШСН] СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10 324-06 ЛПХ-2 ] ПС 110 кВ Аникеево 0.034 0.068 0.101 0.135 0.169 0.203 0.236 0.270 0.304 0.338

2918

АО "Энергосети АОЭК" [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-221-21 / ТП-110/250 Клуб / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
В1 АОЭК ] ПС 220 кВ Вельск 0.016 0.021 0.026 0.031 0.037 0.042 0.047 0.052

2919
АО "Энергосети АОЭК" [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-221-01 / ТП-В162/100 д.Аргуновская / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021

2920

АО "Энергосети АОЭК" [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-221-20 / ТП-В134/250 Шиловская ПТО / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / ВЛ-0,4кВ В134-"Комбыт" ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.017 0.021 0.025 0.029 0.033 0.037 0.041

2921

АО "Энергосети АОЭК" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-116 / ТП-564/160 Зеленый Бор / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 АОЭК ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.031 0.035 0.039
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2922

АО "Энергосети АОЭК" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-120 / РП-2 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-
10-РП-2-11 / ТП-В079/250 База сельхозхимии / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.007 0.008

2923

АО "Энергосети АОЭК" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-120 / РП-2 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-
10-РП-2-11 / ТП-В/400 Ф-РОСТ / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.017 0.023 0.029 0.035 0.040 0.046 0.052 0.058

2924
АО "Энергосети АОЭК" [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-221-01 / ТП-143/400 Новостройки / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.021 0.032 0.043 0.053 0.064 0.075 0.085 0.096 0.107

2925

АО "Энергосети АОЭК" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-116 / ТП-В019/100 Вельский КЛПХ / СШ-
10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.030 0.040 0.050 0.060 0.070 0.080 0.090 0.099
Вторичный получатель команд ИП Палкин П.А.

2926

ИП Палкин П.А. [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 
кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / РП-113 
Детский мир / СШ-смежные сети ] ПС 220 кВ Заовражье 0.026 0.035 0.044 0.053 0.061 0.070 0.079 0.088

2927

ИП Палкин П.А. [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-56 Драмтеатр / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 56-Л8 Арбитраж-Эксперт 
] ПС 110 кВ Котлас 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.036 0.040

2928
ИП Палкин П.А. [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 2СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-37 Промбаза ] ПС 110 кВ Котлас 0.031 0.061 0.092 0.122 0.153 0.183 0.214 0.244 0.275 0.305

2929

ИП Палкин П.А. [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 
кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 26 / ТП-194 
Палкин / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Заовражье 0.031 0.047 0.062 0.078 0.093 0.109 0.124 0.140 0.155

2930

ИП Палкин П.А. [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 
кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / ТП-109 
Школа №7 / СШ-смежные сети ] ПС 220 кВ Заовражье 0.017 0.023 0.029 0.034 0.040 0.046 0.052 0.057

2931
ИП Палкин П.А. [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-61 Общежитие / ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.014 0.016 0.018 0.020 0.023
Вторичный получатель команд МУП Горсвет Коряжма

2932 Администрация города Коряжмы ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.015 0.017 0.019
2933 АО "Тандер" ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019
2934 АО "Тандер" ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019
2935 АО "Тандер" ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.010 0.012 0.014 0.017 0.019 0.021
2936 АО "Тандер" ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.012 0.014 0.016
2937 АО "Тандер" ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.010 0.012 0.014 0.017 0.019 0.021
2938 АО "Тандер" ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.013 0.014
2939 АО "Тандер" ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020
2940 АО "Тандер" ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.034 0.051 0.068 0.085 0.102 0.119 0.136 0.153 0.170
2941 АО "Тандер" ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017
2942 АО Дикси Юг ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.012 0.013 0.015 0.017 0.019
2943 АО Дикси Юг ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019
2944 АО Котласское ДРСУ ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.005 0.006
2945 ГАПОУ АО Коряжемский индустриальный техникум ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.006 0.007 0.008
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2946 ГАПОУ АО Коряжемский индустриальный техникум ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.016 0.018 0.019
2947 ГАУЗ АО Коряжемская стоматологическая поликлиника ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.007 0.007 0.008
2948 ГБУ АО Коряжемский детский дом- школа ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.013 0.015 0.016
2949 ГБУ СОН АО Коряжемский КЦСО ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.005 0.006
2950 ГБУЗ АО Коряжемская городская больница ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.006 0.007 0.008
2951 ГБУЗ АО Коряжемская городская больница ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.040 0.061 0.081 0.101 0.121 0.142 0.162 0.182 0.202
2952 ГБУЗ АО Коряжемская городская больница ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.006 0.007 0.008
2953 ГБУЗ АО Коряжемская городская больница ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019
2954 ГБУЗ АО Коряжемская городская больница ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.013 0.018 0.022 0.027 0.031 0.036 0.040 0.045
2955 Детский сад № 1 ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.007 0.008 0.009
2956 Детский сад № 10 ввод № 1 ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.006 0.006 0.007
2957 Детский сад № 13 ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.005 0.005
2958 Детский сад № 14 ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.006 0.007 0.007
2959 Детский сад № 17 ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.005 0.006
2960 Детский сад № 18 ввод № 2 ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.009 0.010 0.011
2961 Детский сад № 2 ввод № 1 ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.005 0.006
2962 Детский сад № 5, ввод № 1 ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.005 0.006
2963 Детский сад № 6 ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.005 0.005
2964 Детский сад № 8 ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.005 0.006
2965 Детский сад № 9 ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.006 0.007 0.008
2966 ИП Арзамасцев            В П ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.006 0.007 0.008
2967 ИП Булгаков АР ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.019 0.026 0.032 0.039 0.045 0.052 0.058 0.065
2968 ИП Горьков И В ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.005 0.006
2969 ИП Жилин АН ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.007 0.008 0.009
2970 ИП Иванов АА ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.021 0.028 0.034 0.041 0.048 0.055 0.062 0.069
2971 ИП Мосеев А.В. ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.006 0.006
2972 ИП Мурадян А С ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.005 0.006 0.007
2973 ИП Петраков   Е Н ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.008 0.009 0.011
2974 ИП Плотников А Н ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.005 0.006
2975 ИП Романова Л Н ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.009 0.010 0.011
2976 ИП Словягина Л В ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.010 0.011 0.012
2977 ИП Словягина Л В ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.008 0.009 0.011
2978 ИП Словягина Л В ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.013 0.014
2979 ИП Точина С Г ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.006 0.007 0.008
2980 ИП Французов А.И ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.009 0.010 0.011
2981 ИП Чирухин СН ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.013 0.016 0.019 0.022 0.025 0.029 0.032
2982 ИП Шоломицкая ВА ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.026
2983 ИП Шоломицкая ВА ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.021 0.028 0.034 0.041 0.048 0.055 0.062 0.069
2984 ИП Шоломицкая Л.Е. ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.006 0.007 0.008
2985 ИП Шоломицкая Л.Е. ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.013 0.014 0.016
2986 ИП Шоломицкий    Д Г ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.013 0.014 0.016
2987 МДОУ  № 12 ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.008 0.009 0.010
2988 МОУ СОШ 2       г Коряжмы ввод 2 ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.008 0.009 0.010
2989 МОУ СОШ 3      г Коряжмы ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.006 0.007 0.007
2990 МОУ СОШ 4      г Коряжмы ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.005 0.005
2991 МОУ СОШ 5     г Коряжмы ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020
2992 МОУ СОШ 6    г Коряжмы ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.014 0.016 0.018 0.021 0.023
2993 МОУ СОШ 7    г Коряжмы ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.013 0.016 0.018 0.020 0.022
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2994 МУ ККДЦ ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.008 0.009 0.010
2995 МУП Благоустройство ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.005 0.005
2996 МУП Полигон ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.028
2997 МУП ПУ ЖКХ ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.014 0.016 0.018
2998 МУП ПУ ЖКХ ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.017 0.022 0.028 0.034 0.039 0.053 0.060 0.066
2999 ООО "Агроторг" ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.010 0.014 0.017 0.020 0.024 0.027 0.030 0.034
3000 ООО "Агроторг" ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018
3001 ООО "Агроторг" ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.022 0.026 0.030 0.035 0.039 0.043
3002 ООО "Агроторг" ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017
3003 ООО "Агроторг" ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.012 0.015 0.019 0.022 0.025 0.028 0.031
3004 ООО "Агроторг" ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.025
3005 ООО "Агроторг" ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.012 0.015 0.028 0.033 0.037 0.042 0.046
3006 ООО "Агроторг" ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.013 0.017 0.021 0.025 0.030 0.034 0.038 0.042
3007 ООО "Агроторг" ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017
3008 ООО "Агроторг" ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019
3009 ООО "Победа" ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.006 0.006 0.007
3010 ООО "Стройпроект" ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.010 0.012 0.013 0.015
3011 ООО Атлант ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.018 0.025 0.031 0.037 0.043 0.049 0.055 0.062
3012 ООО Атлант ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.023 0.059 0.079 0.109 0.131 0.153 0.175 0.197 0.219
3013 ООО Атлант ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.034 0.070 0.088 0.105 0.123 0.141 0.158 0.176
3014 ООО Атлант ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.045 0.060 0.075 0.091 0.106 0.121 0.136 0.151
3015 ООО Атлант ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019
3016 ООО Атлант ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.045 0.071 0.089 0.106 0.124 0.142 0.160 0.177
3017 ООО Бриг ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021
3018 ООО Бриг ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.010 0.012 0.013
3019 ООО Бриг ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.012 0.013
3020 ООО Виконда Девелопмент ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.026 0.057 0.075 0.094 0.113 0.132 0.151 0.170 0.188
3021 ООО ГазСтройГарант ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.007 0.008 0.009
3022 ООО Доверие ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 0.080 0.092 0.103 0.115
3023 ООО Доверие ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.013 0.026 0.029 0.033 0.037
3024 ООО Доверие ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.040 0.065 0.081 0.097 0.124 0.141 0.159 0.176
3025 ООО Доверие ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.012 0.014 0.015
3026 ООО Доверие ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.029 0.043 0.069 0.087 0.104 0.121 0.138 0.156 0.173
3027 ООО Доверие ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.025 0.033 0.041 0.049 0.058 0.074 0.083 0.092
3028 ООО Доверие ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.032 0.035
3029 ООО Жилфонд ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.014 0.018 0.023 0.027 0.032 0.036 0.041 0.045
3030 ООО Жилфонд ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.012 0.014 0.017 0.019 0.022 0.024
3031 ООО Жилфонд ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.007 0.008 0.008
3032 ООО Жилфонд ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.013 0.017 0.022 0.026 0.030 0.035 0.039 0.043
3033 ООО Жилфонд ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.013 0.016 0.020 0.034 0.039 0.044 0.048
3034 ООО Кедр ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.028 0.037 0.047 0.056 0.065 0.075 0.084 0.093
3035 ООО Кедр ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.019 0.026 0.032 0.039 0.045 0.052 0.058 0.065
3036 ООО Кедр ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.029 0.080 0.107 0.134 0.160 0.187 0.214 0.240 0.267
3037 ООО Кедр ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.007 0.008 0.009
3038 ООО Кедр ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.039 0.052 0.064 0.077 0.090 0.103 0.116 0.129
3039 ООО Кедр ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.025 0.034 0.042 0.051 0.059 0.068 0.076 0.085
3040 ООО Кедр ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.055 0.082 0.109 0.137 0.164 0.191 0.219 0.246 0.274
3041 ООО Комплекс ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.017 0.022 0.028 0.033 0.039 0.044 0.050 0.056
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3042 ООО Комплекс ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.038 0.051 0.063 0.076 0.089 0.101 0.114 0.127
3043 ООО Комплекс ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020
3044 ООО Комплекс ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.012 0.028 0.045 0.065 0.076 0.092 0.104 0.115
3045 ООО Комплекс ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.008 0.009 0.010
3046 ООО Комплекс ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.026 0.035 0.044 0.053 0.072 0.088 0.099 0.110
3047 ООО Комплекс ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.014 0.017 0.020 0.029 0.033 0.036
3048 ООО Комплекс ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.023 0.030 0.038 0.045 0.053 0.072 0.080 0.089
3049 ООО Лидер + ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.005 0.006 0.007
3050 ООО Лидер + ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.008 0.009 0.010
3051 ООО Орбита ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.007 0.007 0.008
3052 ООО Парма ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.026
3053 ООО Реал Маркет ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.014 0.017 0.019 0.022 0.025 0.028
3054 ООО Реал Маркет ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.013 0.016 0.018 0.020 0.022
3055 ООО Строймонтаж ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.006 0.007 0.007
3056 ООО УК Домашний комитет ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.009 0.011 0.012
3057 ООО УК Домашний комитет ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.021 0.027 0.034 0.041 0.048 0.055 0.062 0.068
3058 ООО Феникс ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.010 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021
3059 ООО Фудкор ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.009 0.010 0.011
3060 ПАО Ростелеком                           ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 0.050
3061 ПАО Сбербанк ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.009 0.010 0.011
3062 ПАО Сбербанк ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.005 0.006 0.007
3063 УМВД России по Архангельской области ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.007 0.007 0.008

3064
Управление Судебного департамента в Архангельской области и 
Ненецком автономном округе ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.006 0.007 0.008

3065
УФНС России по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу  ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.007 0.007 0.008

3066 ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии  в Архангельской области ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.005 0.006
3067 ФЛ Насибов Э С ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.007 0.008 0.009
3068 Частное учреждение Спорткомбинат Олимп ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.027 0.036 0.046 0.055 0.064 0.073 0.082 0.091
3069 Частное учреждение Спорткомбинат Олимп ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.029

3070 ЧУ Стадион труд ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.006 0.007 0.007
Вторичный получатель команд ООО "Архэнергия"

3071
ООО "Архэнергия" [ ПС-353 Григорово / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 353-07 Тулубьево ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.007 0.007 0.008
Вторичный получатель команд ООО "АСЭП" 

3072
ООО "АСЭП"  [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10 332-12 Ухменьга ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.019 0.026 0.032 0.038 0.045 0.051 0.058 0.064

3073
ООО "АСЭП"  [ ПС-351 Сольвычегодск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 351-14 Город-2 ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.010 0.011 0.012

3074

ООО "АСЭП"  [ ПС-313 Песчанка / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10 313-01 РРС / ТП-22 РРС / [СШНН] СШ-0,4 кВ / _ВЛ-0,4 
кВ ул.Зеленая  ] ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.006 0.007 0.008

3075
ООО "АСЭП"  [ ПС-317 Удима / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10 317-08 Ерга ] ПС 110 кВ Приводино 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020
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3076

ООО "АСЭП"  [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-В1719/250 Торговый центр / СШ-10 кВ 
] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.008 0.009 0.010

3077
ООО "АСЭП"  [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-В1716/250 ФОК / СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.011 0.014 0.016 0.018 0.021 0.023

3078
ООО "АСЭП"  [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-В1750/2*250 ЭТУС / СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.020 0.027 0.034 0.041 0.048 0.055 0.061 0.068

3079

ООО "АСЭП"  [ ПС №234 Шангалы / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-234-01 / ТП-В311/25 Мегафон-Октябрьский / СШ-
10 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.006 0.007 0.007

3080

ООО "АСЭП"  [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-15 / 
ТП-66/400 Поселок РМЗ / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В5 ] ПС 220 кВ Вельск 0.007 0.008 0.009

3081
ООО "АСЭП"  [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-116 / ТП-В190/250 Питомник / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021
Вторичный получатель команд ООО "Метэк"

3082
ООО "Метэк" [ ПС №215 Игнатьевская / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-215-14 / ТП-В1761/250 Гараж / СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Игнатьевская 0.011 0.014 0.016 0.019 0.022 0.025 0.027

3083
ООО "Метэк" [ ПС №215 Игнатьевская / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-215-14 / ТП-В1432/400 Котельная / СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Игнатьевская 0.023 0.031 0.038 0.046 0.053 0.061 0.069 0.076

3084
ООО "Метэк" [ ПС №215 Игнатьевская / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-215-14 / ТП-В1760/250 Щепа / СШ-10 КВ ] ПС 110 кВ Игнатьевская 0.008 0.009 0.010

3085
ООО "Метэк" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-120 / РП-2 Вельск / 1СШ-10 / ВЛ-10-РП-2-14 ] ПС 220 кВ Вельск 0.013 0.018 0.022 0.026 0.031 0.035 0.040 0.044

3086
ООО "Метэк" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / ВЛ-10-РП-2-16 ] ПС 220 кВ Вельск 0.027 0.040 0.053 0.067 0.080 0.093 0.107 0.120 0.133
Вторичный получатель команд ООО "СельЭнерго"

3087

ООО "СельЭнерго" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-04,44,40 ФОС-1,2,Насосная-2 / ТП-100 ПАТП / 
[СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Котлас 0.012 0.013 0.015 0.017 0.019

3088
ООО "СельЭнерго" [ ПС-314 ПТФ / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10 314-03 Жил.квартал ] ПС 220 кВ Заовражье 0.055 0.083 0.110 0.138 0.165 0.193 0.220 0.248 0.276

3089
ООО "СельЭнерго" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 318-11 РЭБ ] ПС 110 кВ Приводино 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.025

3090

ООО "СельЭнерго" [ ПС-322 Красноборск-2 / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 322-11 СХТ / ТП-00 СХХ / СШ-смежные сети 
] ПС 110 кВ Красноборск-2 0.006 0.007 0.008

3091
ООО "СельЭнерго" [ ПС-322 Красноборск-2 / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 322-09 Красноборск ] ПС 110 кВ Красноборск-2 0.072 0.145 0.217 0.290 0.362 0.434 0.507 0.579 0.652 0.724

3092
ООО "СельЭнерго" [ ПС-323 Красноборск-1 / [СШСН] СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 323-07 АВМ ] ПС 110 кВ Красноборск-1 0.043 0.065 0.086 0.108 0.129 0.151 0.173 0.194 0.216

3093
ООО "СельЭнерго" [ ПС-354 Уфтюга / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 354-09 Дябрино ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.016 0.022 0.027 0.033 0.038 0.043 0.049 0.054

3094
ООО "СельЭнерго" [ ПС-322 Красноборск-2 / [СШСН] 1СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 322-06 Высокая Гора ] ПС 110 кВ Красноборск-2 0.017 0.023 0.029 0.034 0.040 0.046 0.051 0.057

3095
ООО "СельЭнерго" [ ПС-322 Красноборск-2 / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 322-10 Коммунальный ] ПС 110 кВ Красноборск-2 0.090 0.179 0.269 0.359 0.448 0.538 0.628 0.717 0.807 0.897
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3096
ООО "СельЭнерго" [ ПС-322 Красноборск-2 / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 322-14 Комсомольский ] ПС 110 кВ Красноборск-2 0.011 0.013 0.016 0.018 0.021 0.024 0.026
Вторичный получатель команд Филиал АО "Группа "Илим" в г. 
Коряжме

3097 Бумажный цех ПСБЦ и ПБ - ПРС-5 ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
3098 Бумажный цех ПСБЦ и ПБ - ПРС-6 ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 1.450
3099 ДБП ДПО ЦПЛЩ ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.830 0.830 0.830 0.830 0.830
3100 ДБП ДПО ЦПЛЩ ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
3101 ДБП ДПО ЦПХЩ ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 1.800 1.800
3102 Завод НСПЦ КБП - рафинер 2 ст. ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200
3103 Картонный цех КБП - ПРС-3 ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 2.650 2.650 2.650
3104 Картонный цех КБП - ПРС-4 ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
3105 ООО "Метек" ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700

Вторичный получатель команд ФКУ ИК-1 УФСИН России по 
Архангельской области

3106

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области [ ПС-301 
Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 
МТС-1,2,СЭС / ТП-16 Комсомолка / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4 16-Л7 СИЗО Следстввенный изолятор 
Черняховского ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.013 0.014

3107

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области [ ПС-301 
Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-06 
Спецпосёлок ] ПС 110 кВ Котлас 0.037 0.055 0.073 0.091 0.110 0.128 0.146 0.164 0.183

3108

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области [ ПС 
№235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-104 / ТП-
В009/160 УГ-42/14-3 / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.019 0.026 0.032 0.039 0.045 0.052 0.058 0.065

3109

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области [ ПС 
№235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-
1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-06 / ТП-28/630 
Школа№2 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / СИЗО ] ПС 220 кВ Вельск 0.018 0.024 0.030 0.035 0.041 0.047 0.053 0.059

3110

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области [ ПС 
№235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-104 / ТП-
В129/400 / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.038 0.056 0.075 0.094 0.113 0.132 0.150 0.169 0.188

3111

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области [ ПС 
№235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-215 / ТП-
В011/400 УГ-42/14-5 / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.027 0.036 0.045 0.054 0.063 0.071 0.080 0.089
Вторичный получатель команд ООО "Поморэнерго"

3112
ООО "Поморэнерго" [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-В1750/2*250 ЭТУС / СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.028 0.037 0.046 0.055 0.065 0.074 0.083 0.092
Вторичный получатель команд ООО "АСК"

3113
ООО "АСК" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] 
ВЛ-10 301-25 АЗС / ТП-78 Керамзитный / СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Котлас 0.012 0.013 0.015 0.017

3114
ООО "АСК" [ ПС-000 Садоводы Севера / [СШВ] 1СШ-35 
Садоводы Севера / [ФВ] ВЛ-35 000-00 Садоводы Севера ] ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.033 0.050 0.066 0.083 0.100 0.116 0.133 0.150 0.166
Вторичный получатель команд ООО "Калипсо"

3115
ООО "Калипсо" [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-16 Новая ветка-1 ] ПС 110 кВ Лименда 0.045 0.090 0.136 0.181 0.226 0.271 0.316 0.361 0.407 0.452
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Вторичный получатель команд ОАО "РЖД"

3116
ОАО "РЖД" [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-29 ЦРП ] ПС 110 кВ Лименда 0.062 0.125 0.187 0.249 0.312 0.374 0.437 0.499 0.561 0.624

3117
ОАО "РЖД" [ ПС-300 Заовражье (220,35) / [СШВ] СШ-35 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-35 300-03 Вычегодск ] ПС 220 кВ Заовражье 0.049 0.074 0.099 0.123 0.148 0.173 0.197 0.222 0.247

3118
ОАО "РЖД" [ ПС-346 Виледь / [СШСН] СШ-10 кВ Виледь / 
[ФСН] ВЛ-10 346-01 ЖД-1 ] ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.034 0.050 0.067 0.084 0.101 0.118 0.135 0.151 0.168

3119
ОАО "РЖД" [ ПС №235 Вельск / [СШВ] СШ-35 кВ / ВЛ-35 
ВЛПБ-2 (Козловская) ] ПС 220 кВ Вельск 0.031 0.047 0.063 0.079 0.094 0.110 0.126 0.141 0.157
ПО КЭС Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" 
(ППК)

3120
ИП Палкин П.А. [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 2СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-37 Промбаза ] ПС 110 кВ Котлас 0.074 0.148 0.222 0.296 0.370 0.444 0.518 0.592 0.666 0.740

3121

МБДОУ Детский сад 1 Незабудка ОРВ с.Яренск [ ПС-361 Яренск 
/ 1СШ-10 Яренск / [ФСН] ВЛ-10 361-21 Водозабор / ТП-175 
Детсад (вед) / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Яренск 0.010 0.011 0.012

3122

ООО ТП Сириус С [ ПС-360 Урдома / [СШСН] 1СШ-10 Урдома / 
[ФСН] ВЛ-10 кВ 360-23  КС13-3 / ТП-124 90-кв.дом / [СШНН] 
СШ-нет данных / Ф.124-Л1 ЛПХ ] ПС 220 кВ Урдома 0.013 0.016 0.019 0.022 0.025 0.029 0.032

3123
ИП Лизунова В. А. [ ПС-361 Яренск / 2СШ-10 Яренск / [ФСН] 
ВЛ-10 361-07 ЖВК / ТП-171 Советская / СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Яренск 0.010 0.011 0.012

3124

ООО Ленский край [ ПС-361 Яренск / 2СШ-10 Яренск / [ФСН] 
ВЛ-10 361-07 ЖВК / ТП-70 Н.Микрорайон / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ПС 110 кВ Яренск 0.006 0.007 0.008

3125

ИП Галяткин С.А. [ ПС-361 Яренск / 2СШ-10 Яренск / [ФСН] ВЛ-
10 361-07 ЖВК / ТП-70 Н.Микрорайон / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ПС 110 кВ Яренск 0.010 0.011 0.013

3126

ИП Сидоров А.Б. [ ПС-360 Урдома / [СШСН] 2СШ-10 Урдома / 
[ФСН] ВЛ-10 360-26 КС13-4 / ТП-120 РБУ / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ПС 220 кВ Урдома 0.007 0.008 0.009

3127

ИП Сидорова А А [ ПС-360 Урдома / [СШСН] 2СШ-10 Урдома / 
[ФСН] ВЛ-10 360-26 КС13-4 / ТП-120 РБУ / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ПС 220 кВ Урдома 0.010 0.011 0.012

3128

ООО Лидер + [ ПС-360 Урдома / [СШСН] 2СШ-10 Урдома / 
[ФСН] ВЛ-10 360-26 КС13-4 / ТП-120 РБУ / [СШНН] СШ-нет 
данных / Ф.120-Л3 КНС ] ПС 220 кВ Урдома 0.010 0.012 0.013

3129

ООО Ленский край [ ПС-361 Яренск / 1СШ-10 Яренск / [ФСН] 
ВЛ-10 361-21 Водозабор / ТП-6 Дом Пионеров / [СШНН] СШ-
нет данных / [ФНН] Ф.6-Л1 Космонавтов ] ПС 110 кВ Яренск 0.008 0.009 0.010

3130

МБОУ Иртовская ОШ [ ПС-362 Лена / [СШСН] 1СШ-10 Лена / 
[ФСН] ВЛ-10 362-03 Ирта / ТП-24 Контора / [СШНН] СШ-нет 
данных / Ф.24-Л3 ] ПС 110 кВ Лена 0.013 0.017 0.020 0.023 0.027 0.030 0.033

3131

Администрация МО Ленский муниципальный район [ ПС-361 
Яренск / 1СШ-10 Яренск / [ФСН] ВЛ-10 361-21 Водозабор / ТП-4 
Бр.Покровских / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.4-Л2 
Райисполком ] ПС 110 кВ Яренск 0.007 0.008 0.009
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3132

ООО "АГТС" [ ПС-361 Яренск / 1СШ-10 Яренск / [ФСН] ВЛ-10 
361-21 Водозабор / ТП-4 Бр.Покровских / [СШНН] СШ-нет 
данных / [ФНН] Ф.4-Л2 Райисполком ] ПС 110 кВ Яренск 0.010 0.012 0.013

3133

ООО Айвенго [ ПС-361 Яренск / 1СШ-10 Яренск / [ФСН] ВЛ-10 
361-21 Водозабор / ТП-5 Трудовая / [СШНН] СШ-нет данных / 
[ФНН] Ф.5-Л1 Трудовая ] ПС 110 кВ Яренск 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018

3134

ООО Агроторг [ ПС-361 Яренск / 1СШ-10 Яренск / [ФСН] ВЛ-10 
361-21 Водозабор / ТП-5 Трудовая / [СШНН] СШ-нет данных / 
[ФНН] Ф.5-Л1 Трудовая ] ПС 110 кВ Яренск 0.011 0.013 0.015 0.016 0.018

3135

ИП Сидоров Алексей Борисович [ ПС-361 Яренск / 1СШ-10 
Яренск / [ФСН] ВЛ-10 361-21 Водозабор / ТП-5 Трудовая / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.5-Л1 Трудовая ] ПС 110 кВ Яренск 0.011 0.012 0.014

3136

МБОУ "Яренская СШ" [ ПС-361 Яренск / 2СШ-10 Яренск / 
[ФСН] ВЛ-10 361-09 Яренск / ТП-30 Школа / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ПС 110 кВ Яренск 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

3137

МБОУ "Яренская СШ" [ ПС-361 Яренск / 1СШ-10 Яренск / 
[ФСН] ВЛ-10 361-21 Водозабор / ТП-6 Дом Пионеров / [СШНН] 
СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Яренск 0.006 0.007 0.007

3138

ООО "Яренские зори" [ ПС-361 Яренск / 1СШ-10 Яренск / [ФСН] 
ВЛ-10 361-21 Водозабор / ТП-6 Дом Пионеров / [СШНН] СШ-
нет данных ] ПС 110 кВ Яренск 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.025

3139

ООО "АГТС" [ ПС-361 Яренск / 1СШ-10 Яренск / [ФСН] ВЛ-10 
361-21 Водозабор / ТП-6 Дом Пионеров / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ПС 110 кВ Яренск 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

3140

ООО Ленский край [ ПС-361 Яренск / 1СШ-10 Яренск / [ФСН] 
ВЛ-10 361-21 Водозабор / ТП-4 Бр.Покровских / [СШНН] СШ-
нет данных / [ФНН] Ф.4-Л1 Бр.Покровских ] ПС 110 кВ Яренск 0.006 0.007 0.007

3141

ООО "Яренские зори" [ ПС-361 Яренск / 1СШ-10 Яренск / [ФСН] 
ВЛ-10 361-21 Водозабор / ТП-4 Бр.Покровских / [СШНН] СШ-
нет данных / [ФНН] Ф.4-Л1 Бр.Покровских ] ПС 110 кВ Яренск 0.006 0.007 0.008

3142

НУ непосредственное управление Ленское отделение без 
протокола [ ПС-361 Яренск / 1СШ-10 Яренск / [ФСН] ВЛ-10 361-
21 Водозабор / ТП-4 Бр.Покровских / [СШНН] СШ-нет данных / 
[ФНН] Ф.4-Л1 Бр.Покровских ] ПС 110 кВ Яренск 0.006 0.007 0.008

3143
ООО Ленский край [ ПС-361 Яренск / 2СШ-10 Яренск / [ФСН] 
ВЛ-10 361-09 Яренск / ТП-67 Банк / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Яренск 0.010 0.011 0.012

3144
ПО "Яренское" [ ПС-361 Яренск / 2СШ-10 Яренск / [ФСН] ВЛ-10 
361-09 Яренск / ТП-67 Банк / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Яренск 0.006 0.007 0.008

3145

МУ ППЖКХ Козьминское [ ПС-361 Яренск / 2СШ-10 Яренск / 
[ФСН] ВЛ-10 361-09 Яренск / ТП-67 Банк / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ПС 110 кВ Яренск 0.006 0.007 0.007

3146

НУ непосредственное управление Ленское отделение без 
протокола [ ПС-361 Яренск / 2СШ-10 Яренск / [ФСН] ВЛ-10 361-
09 Яренск / ТП-67 Банк / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Яренск 0.011 0.012 0.014

3147

ООО Лидер + [ ПС-360 Урдома / [СШСН] 1СШ-10 Урдома / 
[ФСН] ВЛ-10 кВ 360-23  КС13-3 / ТП-125 Дока-хлеб / [СШНН] 
СШ-нет данных ] ПС 220 кВ Урдома 0.011 0.012 0.014 0.015
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3148

ООО Альянс [ ПС-360 Урдома / [СШСН] 1СШ-10 Урдома / 
[ФСН] ВЛ-10 кВ 360-23  КС13-3 / ТП-125 Дока-хлеб / [СШНН] 
СШ-нет данных ] ПС 220 кВ Урдома 0.007 0.008 0.008

3149

МКД без управления без протокола [ ПС-360 Урдома / [СШСН] 
1СШ-10 Урдома / [ФСН] ВЛ-10 кВ 360-23  КС13-3 / ТП-125 Дока-
хлеб / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 220 кВ Урдома 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017

3150

ООО "ТеплоСтройМонтаж" [ ПС-360 Урдома / [СШСН] 1СШ-10 
Урдома / [ФСН] ВЛ-10 кВ 360-23  КС13-3 / ТП-125 Дока-хлеб / 
[СШНН] СШ-нет данных ] ПС 220 кВ Урдома 0.011 0.013 0.014 0.016

3151

ТСЖ "УЮТ" [ ПС-360 Урдома / [СШСН] 1СШ-10 Урдома / 
[ФСН] ВЛ-10 кВ 360-23  КС13-3 / ТП-125 Дока-хлеб / [СШНН] 
СШ-нет данных ] ПС 220 кВ Урдома 0.011 0.013 0.014

3152

ООО "Яренские зори" [ ПС-361 Яренск / 2СШ-10 Яренск / [ФСН] 
ВЛ-10 361-09 Яренск / ТП-65 Пищекомбинат / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ПС 110 кВ Яренск 0.006 0.007 0.008

3153
ООО Айвенго [ ПС-361 Яренск / 2СШ-10 Яренск / [ФСН] ВЛ-10 
361-09 Яренск / ТП-66 Больница / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Яренск 0.011 0.013 0.014 0.016

3154

ООО МХО Козьмино теплострой [ ПС-363 Козьмино / [СШСН] 
1СШ-10 Козьмино / [ФСН] ВЛ-10 363-06 Козьминский / ТП-172 
Инженерные сети / СШ-нет данных ] ПС 220 кВ Урдома 0.011 0.012 0.014 0.015

3155

МКД без управления без протокола [ ПС-363 Козьмино / 
[СШСН] 1СШ-10 Козьмино / [ФСН] ВЛ-10 363-06 Козьминский / 
ТП-172 Инженерные сети / СШ-нет данных ] ПС 220 кВ Урдома 0.006 0.006 0.007

3156

МКД без управления с протоколом [ ПС-363 Козьмино / [СШСН] 
1СШ-10 Козьмино / [ФСН] ВЛ-10 363-06 Козьминский / ТП-172 
Инженерные сети / СШ-нет данных ] ПС 220 кВ Урдома 0.011 0.013 0.014 0.016

3157
МБОУ Урдомская средняя школа [ ПС-360 Урдома / [СШСН] 
1СШ-10 Урдома / [ФСН] ВЛ-10 кВ 360-23  КС13-3 ] ПС 220 кВ Урдома 0.011 0.014 0.018 0.021 0.025 0.028 0.032 0.036

3158
МКД без управления с протоколом [ ПС-360 Урдома / [СШСН] 
1СШ-10 Урдома / [ФСН] ВЛ-10 кВ 360-23  КС13-3 ] ПС 220 кВ Урдома 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

3159
ТСЖ Юла [ ПС-360 Урдома / [СШСН] 1СШ-10 Урдома / [ФСН] 
ВЛ-10 кВ 360-23  КС13-3 ] ПС 220 кВ Урдома 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

3160

МКД без управления с протоколом [ ПС-362 Лена / [СШСН] 
1СШ-10 Лена / [ФСН] ВЛ-10 362-04 Лена / ТП-77 Очистные / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.77-Л1 К.Зинина ] ПС 110 кВ Лена 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.025

3161

МУ ППЖКХ Козьминское [ ПС-363 Козьмино / [СШСН] 1СШ-
10 Козьмино / [ФСН] ВЛ-10 363-06 Козьминский / ТП-107 Школа 
/ [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.107-Л2 д.сад ] ПС 220 кВ Урдома 0.008 0.009 0.010

3162

ООО "АГТС" [ ПС-363 Козьмино / [СШСН] 1СШ-10 Козьмино / 
[ФСН] ВЛ-10 363-06 Козьминский / ТП-107 Школа / [СШНН] 
СШ-нет данных / [ФНН] Ф.107-Л2 д.сад ] ПС 220 кВ Урдома 0.009 0.010 0.011

3163

МБОУ Сойгинская СШ [ ПС-364 Устьевская / [СШСН] СШ-10 
Устьевская / [ФСН] ВЛ-10 364-06 Сойга / ТП-162 Поселок / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.162-Л1 Школа ] ПС 220 кВ Урдома 0.011 0.012 0.014 0.015

3164

ООО Ленский край [ ПС-361 Яренск / 2СШ-10 Яренск / [ФСН] 
ВЛ-10 361-09 Яренск / ТП-61 Теремок-1 / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ПС 110 кВ Яренск 0.009 0.011 0.012



I II III IV V VI VII VIII IX X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N п/п Потребитель Наименование подстанции Очередь ограничения, МВт

3165

МБДОУ "Детский сад N3 "Теремок" ОРВ с.Яренск [ ПС-361 
Яренск / 2СШ-10 Яренск / [ФСН] ВЛ-10 361-09 Яренск / ТП-61 
Теремок-1 / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Яренск 0.008 0.009 0.010

3166
ООО "АГТС" [ ПС-361 Яренск / 2СШ-10 Яренск / [ФСН] ВЛ-10 
361-09 Яренск / ТП-61 Теремок-1 / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Яренск 0.011 0.012 0.014 0.015

3167

ООО "Яренские зори" [ ПС-361 Яренск / 2СШ-10 Яренск / [ФСН] 
ВЛ-10 361-09 Яренск / ТП-61 Теремок-1 / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ПС 110 кВ Яренск 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

3168

НУ непосредственное управление Ленское отделение без 
протокола [ ПС-361 Яренск / 2СШ-10 Яренск / [ФСН] ВЛ-10 361-
09 Яренск / ТП-61 Теремок-1 / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Яренск 0.006 0.006 0.007

3169

ПО "Яренское" [ ПС-361 Яренск / 1СШ-10 Яренск / [ФСН] ВЛ-10 
361-21 Водозабор / ТП-5 Трудовая / [СШНН] СШ-нет данных / 
[ФНН] Ф.5-Л3 Столовая ] ПС 110 кВ Яренск 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021 0.023

3170

ООО Лидер + [ ПС-360 Урдома / [СШСН] 1СШ-10 Урдома / 
[ФСН] ВЛ-10 кВ 360-23  КС13-3 / ТП-124 90-кв.дом / [СШНН] 
СШ-нет данных / Ф.124-Л7 ул.Энтузиастов ] ПС 220 кВ Урдома 0.010 0.012 0.013 0.015

3171

ООО Ленский край [ ПС-361 Яренск / 1СШ-10 Яренск / [ФСН] 
ВЛ-10 361-21 Водозабор / ТП-5 Трудовая / [СШНН] СШ-нет 
данных / [ФНН] Ф.5-Л5 44-кв.дом ] ПС 110 кВ Яренск 0.011 0.012 0.014 0.015

3172

ПАО "Ростелеком" [ ПС-361 Яренск / 1СШ-10 Яренск / [ФСН] 
ВЛ-10 361-21 Водозабор / ТП-5 Трудовая / [СШНН] СШ-нет 
данных / [ФНН] Ф.5-Л4 Связь ] ПС 110 кВ Яренск 0.008 0.009 0.010

3173

МБОУ Иртовская ОШ [ ПС-362 Лена / [СШСН] 1СШ-10 Лена / 
[ФСН] ВЛ-10 362-03 Ирта / ТП-24 Контора / [СШНН] СШ-нет 
данных / [ФНН] Ф.24-Л2 ] ПС 110 кВ Лена 0.007 0.008 0.009

3174

ТСЖ 12 [ ПС-360 Урдома / [СШСН] 1СШ-10 Урдома / [ФСН] ВЛ-
10 кВ 360-23  КС13-3 / ТП-124 90-кв.дом / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ПС 220 кВ Урдома 0.011 0.013 0.014

3175

ИП Фокин Е.Н. [ ПС-360 Урдома / [СШСН] 1СШ-10 Урдома / 
[ФСН] ВЛ-10 кВ 360-23  КС13-3 / ТП-124 90-кв.дом / [СШНН] 
СШ-нет данных ] ПС 220 кВ Урдома 0.010 0.012 0.013 0.015

3176

АО Группа Илим, Лесной филиал в г.Коряжме [ ПС-364 
Устьевская / [СШСН] СШ-10 Устьевская / [ФСН] ВЛ-10 364-06 
Сойга / ТП-163 Мехпарк / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 220 кВ Урдома 0.008 0.009 0.011

3177
ПО "Яренское" [ ПС-361 Яренск / 2СШ-10 Яренск / [ФСН] ВЛ-10 
361-09 Яренск / ТП-64 Райпо / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Яренск 0.008 0.009 0.010

3178

МКД без управления с протоколом [ ПС-362 Лена / [СШСН] 
1СШ-10 Лена / [ФСН] ВЛ-10 362-04 Лена / ТП-76 Дом культуры / 
[СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Лена 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018

3179

Администрация Козьминского поселения [ ПС-363 Козьмино / 
[СШСН] 1СШ-10 Козьмино / [ФСН] ВЛ-10 363-06 Козьминский / 
ТП-105 Клуб / СШ-нет данных / [ФНН] Ф.105-Л1 Жилсектор ] ПС 220 кВ Урдома 0.009 0.010 0.011

3180

МУ ППЖКХ Козьминское [ ПС-361 Яренск / 1СШ-10 Яренск / 
[ФСН] ВЛ-10 361-21 Водозабор / ТП-1 Водозабор / [СШНН] СШ-
нет данных / [ФНН] Ф.1-Л1 Водозабор ] ПС 110 кВ Яренск 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019
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3181

ГБУ АО "Яренский детский дом"  [ ПС-361 Яренск / 2СШ-10 
Яренск / [ФСН] ВЛ-10 361-09 Яренск / ТП-7 Детдом / [СШНН] 
СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Яренск 0.011 0.013 0.014

3182

ФЛ Сидоров Б. А. [ ПС-360 Урдома / [СШСН] 2СШ-10 Урдома / 
[ФСН] ВЛ-10 360-26 КС13-4 / ТП-118 КОС / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ПС 220 кВ Урдома 0.007 0.008 0.009

3183

ИП Фомин Г. Н. [ ПС-360 Урдома / [СШСН] 2СШ-10 Урдома / 
[ФСН] ВЛ-10 360-26 КС13-4 / ТП-120 РБУ / [СШНН] СШ-нет 
данных / Ф.120-Л1 Блок ] ПС 220 кВ Урдома 0.011 0.014 0.016 0.018 0.020 0.023

3184
ООО "Газпром трансгаз Ухта" [ ПС-360 Урдома / [СШСН] 2СШ-
10 Урдома / [ФСН] ВЛ-10 360-26 КС13-4 ] ПС 220 кВ Урдома 0.006 0.006 0.007

3185
ООО "ГСП-7" [ ПС-360 Урдома / [СШСН] 2СШ-10 Урдома / 
[ФСН] ВЛ-10 360-26 КС13-4 ] ПС 220 кВ Урдома 0.021 0.032 0.043 0.053 0.064 0.075 0.085 0.096 0.107

3186

МБОУ Ленская СШ [ ПС-362 Лена / [СШСН] 1СШ-10 Лена / 
[ФСН] ВЛ-10 362-04 Лена / ТП-75 Деткомбинат / [СШНН] СШ-
нет данных / Ф.75-Л1 Лесная ] ПС 110 кВ Лена 0.011 0.014 0.017 0.019 0.022 0.025 0.028

3187

АО Тандер [ ПС-361 Яренск / 2СШ-10 Яренск / [ФСН] ВЛ-10 361-
09 Яренск / ТП-61 Теремок-1 / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] 
Ф.61-Л4 Магнит ] ПС 110 кВ Яренск 0.011 0.013 0.014

3188

НУ непосредственное управление Ленское отделение без 
протокола [ ПС-361 Яренск / 2СШ-10 Яренск / [ФСН] ВЛ-10 361-
09 Яренск / ТП-63 ГПТУ / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] 
Ф.63-Л3 Совхозная ] ПС 110 кВ Яренск 0.006 0.007 0.007

3189

МБОУ Козьминская СШ [ ПС-363 Козьмино / [СШСН] 1СШ-10 
Козьмино / [ФСН] ВЛ-10 363-06 Козьминский / ТП-107 Школа / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.107-Л1 школа ] ПС 220 кВ Урдома 0.006 0.007 0.008

3190

ООО Лидер + [ ПС-360 Урдома / [СШСН] 1СШ-10 Урдома / 
[ФСН] ВЛ-10 кВ 360-23  КС13-3 / ТП-125 Дока-хлеб / [СШНН] 
СШ-нет данных / Ф.125-Л5 ул.Энтузиастов ] ПС 220 кВ Урдома 0.006 0.007 0.008

3191

МБОУ Козьминская СШ [ ПС-363 Козьмино / [СШСН] 1СШ-10 
Козьмино / [ФСН] ВЛ-10 363-06 Козьминский / ТП-107 Школа / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.107-Л4  эл кот. Школа ] ПС 220 кВ Урдома 0.017 0.023 0.028 0.034 0.039 0.045 0.051 0.056

3192

ИП Борисова В. А. [ ПС-363 Козьмино / [СШСН] 1СШ-10 
Козьмино / [ФСН] ВЛ-10 363-06 Козьминский / ТП-106 18 кв. 
жилой дом / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 220 кВ Урдома 0.006 0.007 0.008

3193

МБОУ Ленская СШ [ ПС-362 Лена / [СШСН] 1СШ-10 Лена / 
[ФСН] ВЛ-10 362-04 Лена / ТП-78 Школа / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ПС 110 кВ Лена 0.022 0.029 0.037 0.044 0.052 0.059 0.066 0.074

3194

МБОУ Литвиновская ОШ [ ПС-364 Устьевская / [СШСН] СШ-10 
Устьевская / [ФСН] ВЛ-10 364-01 Литвиново / ТП-151 Школа / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.151-Л1 Школа ] ПС 220 кВ Урдома 0.007 0.007 0.008

3195

ООО "ТГК-2 Энергосбыт" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / 
ТП-91 Дом УГ / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 91-Л8 
Орджоникидзе 30Б-4 ] ПС 110 кВ Котлас 0.009 0.011 0.012
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3196

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / 
[СШВ] 2СШ-110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / 
[ПС] ГПП КЭМЗ / [СШСН] 2СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] 
ячейка 23 / ТП-110 ГПТУ / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 
110-Л2 Банк ] ПС 220 кВ Заовражье 0.010 0.014 0.017 0.021 0.024 0.028 0.031 0.035

3197

ИП Хамцев О.М. [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-8 Маяковского / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 8-Л21 Детское кафе-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.009 0.010 0.011

3198

ТСЖ МАЯКОВСКОГО 41 [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 
2СШ-110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] 
ГПП КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / 
ТП-69 8 кооператив / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 69-
Л9 Маяковского 41-1 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.009 0.010 0.011

3199

ООО Твой дом [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-106 Дом КЗСК / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 106-Л15 Невского 2-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.008 0.009 0.010

3200

Кооператив №18  [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 
кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 23 / ТП-00 ГСК-
59 / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 220 кВ Заовражье 0.007 0.007 0.008

3201

ООО Стройбизнесконсалтинг [ ПС-300 Заовражье (110,10) / 
[СШВ] 2СШ-110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / 
[ПС] ГПП КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] 
ячейка 9 / ТП-7 Больничный городок / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] КЛ-0,4 7-Л19 Серафимовича ПС 220 кВ Заовражье 0.008 0.009 0.010

3202

ООО Жилфонд сервис [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-79 
Охотмагазин / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 79-Л3 
Ленина 8 ] ПС 110 кВ Котлас 0.008 0.009 0.010

3203

ООО "Веста" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / ТП-109 
Школа №7 / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 109-Л10 70 
Лет Октября 17А ] ПС 220 кВ Заовражье 0.008 0.009 0.010

3204

ООО "Веста" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-117 
Почта / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 117-Л11 Кедрова 3-
3 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.007 0.008 0.009

3205

ООО УК "Дом -сервис" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / 
ТП-4 Гагарина / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 4-Л12 
Гагарина 36 ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.011 0.013

3206

Зильберг Олег Михайлович [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 
2СШ-110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] 
ГПП КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / 
ТП-117 Почта / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 117-Л18 
Кафе Прага ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021
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3207

ИП Трифанова М.Ю. [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-28 Лесозавод / ТП-170 Пекарня / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 170-Л3 Пекарня ] ПС 110 кВ Лименда 0.011 0.012 0.014

3208

ООО Твой дом [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-47 
ГПК / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 47-Л17 Гагарина 45 
] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.012 0.014 0.016

3209

Центральный банк Российской Федерации [ ПС-301 Котлас / 
[СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 
Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-63 Дом советов / [СШНН] 2 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 63-Л8 РКЦ-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.013 0.014 0.016

3210

ООО Жилфонд сервис [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-80 
Фрунзе / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 80-Л11 Ленина 
12-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.012 0.013

3211

СТВ [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-117 
Почта / [СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.012 0.014 0.016

3212

МП "ПУ ЖКХ ПОС ВЫЧЕГОДСКИЙ" [ ПС-301 Котлас / 
[СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 
Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-105 Мелентьева / [СШНН] 1 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 105-Л7 Образцова 6 ] ПС 110 кВ Котлас 0.006 0.007 0.007

3213

ООО Перспектива [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-39 
Школа №17 / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 39-Л10 
Багратиона ] ПС 110 кВ Котлас 0.007 0.008 0.009

3214

ООО "Веста" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-35 
Педучилище / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 35-Л7 
Орджоникидзе 30 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.013 0.015 0.017 0.018

3215

ООО Жилфонд Плюс [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 
Лименда / [ФСН] КЛ-10 302-20 Котласторг / ТП-20 Бор  / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 20-Л2 Бор ] ПС 110 кВ Лименда 0.011 0.013 0.015 0.016

3216

ТСЖ "Калинина 1" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-79 Охотмагазин / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 79-Л13 Калинина 1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.013 0.015 0.017 0.018

3217

ООО Жилфонд город [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас 
/ [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / РП-119 Молочная 
кухня / [СШСН] СШ-нет данных / [ФСН] ф. РП-119-Л1 / ТП РП-
119 / 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 119-Л3 Виноградова 6-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.009 0.010 0.012

3218

ООО Жилфонд город [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-121 Магазин 
Волна / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 121-Л9 
Виноградова 12,14,16, Кирова 75 ] ПС 110 кВ Лименда 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020
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3219

ООО "ВИА" [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-121 Магазин Волна / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 121-Л9 Виноградова 
12,14,16, Кирова 75 ] ПС 110 кВ Лименда 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

3220

ООО Агроторг [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-121 Магазин Волна / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 121-Л9 Виноградова 
12,14,16, Кирова 75 ] ПС 110 кВ Лименда 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

3221

ООО "Веста" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-117 
Почта / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 117-Л6 Кедрова 
3А ] ПС 220 кВ Заовражье 0.008 0.009 0.010

3222

ООО ТПП "Дельта" [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-120 Речной вокзал 
/ [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 120-Л5 Освещение 
ресторана ] ПС 110 кВ Лименда 0.011 0.012 0.014 0.016

3223

МБУ "Служба благоустройства МО "Котлас" [ ПС-302 Лименда / 
[СШСН] 1СШ-10 Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-
120 Речной вокзал / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 120-
Л5 Освещение ресторана ] ПС 110 кВ Лименда 0.008 0.009 0.010

3224

ИП Аникина Анна Александровна [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 
1СШ-10 Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-120 
Речной вокзал / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 120-Л5 
Освещение ресторана ] ПС 110 кВ Лименда 0.009 0.010 0.011

3225

ИП Стрекаловская Т.В. [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / 
ТП-40 Урицкого / 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 40-Л2 Былина 1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.006 0.006 0.007

3226

ФЛ Зайончковский ЕВ [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 
2СШ-110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] 
ГПП КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / 
ТП-112 магазин Птица / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 
112-Л20 Гаражи ] ПС 220 кВ Заовражье 0.006 0.006 0.007

3227

ООО УК "Дом -сервис" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / 
ТП-91 Дом УГ / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 91-Л2 
К.Маркса 61-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.012 0.013

3228

ООО УСПЕХ [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-15 Нахимова / [СШНН]  1 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 15-Л4 м-н Нахимова 14 ] ПС 110 кВ Лименда 0.009 0.011 0.012

3229

ФБУ "Севводпуть" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-102 
Общежитие / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 102-Л3 
Общежитите-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.008 0.009 0.010
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3230

ООО Жилфонд сервис [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-16 
Комсомолка / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 16-Л13 
Толстого 14, Росгосстрах, Маяковского 36 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

3231

ООО УправДом + [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-16 Комсомолка / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 16-Л13 Толстого 14, 
Росгосстрах, Маяковского 36 ] ПС 110 кВ Котлас 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.025

3232

ПАО СК Росгосстрах [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас 
/ [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-16 Комсомолка / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 16-Л13 Толстого 14, 
Росгосстрах, Маяковского 36 ] ПС 110 кВ Котлас 0.006 0.006 0.007

3233

ООО Жилфонд сервис [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-80 
Фрунзе / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 80-Л6 Фрунзе 26-
1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.012 0.013

3234

ООО УправДом + [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-
110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП 
КЭМЗ / [СШСН] 2СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 23 / ТП-
111 д/с Золотая рыбка / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 
111-Л3 28-й Нев.Дивизии 8Б-1 ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.013 0.015 0.018 0.020 0.022

3235

ООО Жилфонд Плюс [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-21 Свердлова / ТП-67 Свердлова / 
[СШСН] СШ-нет данных / [ФСН] ф.1 ТП-67-Л1 / ТП-67 / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 67-Л1 Свердлова (правый) 
] ПС 110 кВ Лименда 0.008 0.009 0.010

3236

НУ непосредственное управление Котласское отделение [ ПС-302 
Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-21 
Свердлова / ТП-67 Свердлова / [СШСН] СШ-нет данных / [ФСН] 
ф.1 ТП-67-Л1 / ТП-67 / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 67-
Л1 Свердлова (правый ПС 110 кВ Лименда 0.011 0.012 0.014 0.015

3237

ООО Жилфонд сервис [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-61 
Общежитие / [СШНН] 2 СШ 0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 61-Л8 
Общежитие УГ 42/4 ] ПС 110 кВ Котлас 0.006 0.006 0.007

3238

ООО "Веста" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-4 
Гагарина / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 4-Л5 
Октябрьская 46 ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.011 0.012

3239

ООО "Веста" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / ТП-112 
магазин Птица / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 112-Л11 
Нев.Дивизии 8В ] ПС 220 кВ Заовражье 0.009 0.011 0.012
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3240

ООО Жилищник [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 
кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 23 / ТП-110 
ГПТУ / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 110-Л8 
Общежитие№2 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.028 0.031

3241

ООО Жилфонд сервис [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 
2СШ-110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] 
ГПП КЭМЗ / [СШСН] 2СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 23 
/ ТП-110 ГПТУ / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 110-Л8 
Общежитие№2 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.013 0.016 0.020 0.023 0.026 0.029 0.033

3242

ООО Орион ЖилСервис [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-60 
Типография / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 60-Л8 
Пр.Мира 41А-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.011 0.012

3243

ООО УправДом + [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-66 Кедрова 12 / 
[СШНН] 2 СШ 0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 66-Л6Маяковского35А(4-
6под) ] ПС 110 кВ Котлас 0.006 0.007 0.008

3244

ООО Орион ЖилСервис [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / 
ТП-90 СБУП / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 90-Л1 
Гагарина 35-1 (под.7-10) ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.013 0.015 0.018 0.020 0.022

3245

ИП Головизнин С.Г. [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-96 Макаронная 
фабрика / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 96-Л2 Стройка 
СТВ ] ПС 110 кВ Лименда 0.010 0.011 0.012

3246

ООО "Веста" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-59 Кузнецова-2 / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 59-Л3 Кедрова 4 ] ПС 110 кВ Котлас 0.007 0.008 0.009

3247

ООО Твой дом [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-105 
Мелентьева / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 105-Л8 
Стройка пр.Мира 58 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

3248

ООО УК "Дом -сервис" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-19,45 Горбольница-1,2 / ТП-92 
Пищеблок / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 92-Л12 
Кузнецова 17-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.013 0.015 0.017 0.018

3249

ИП Ошурков А Г [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-106 Дом КЗСК / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 106-Л1 Ленина 18-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

3250

ООО АвтоКомпани [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-19 Лесобаза / ТП 124 Лимендское 
шоссе / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 124-Л1 
Котласречторг ] ПС 110 кВ Лименда 0.011 0.012 0.014 0.015

3251

ООО "Котласлесстрой-сервис" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-
10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-
1 / ТП-3 Горком / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 3-Л3 
Гостиница ] ПС 110 кВ Котлас 0.013 0.016 0.019 0.022 0.025 0.028 0.031
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3252

ООО "Веста" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-117 
Почта / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 117-Л7 пр.Мира 
29 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.008 0.009 0.010

3253

ФЛ Завадский Андрей Константинович [ ПС-300 Заовражье 
(110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 
КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / 
[ФСН] ячейка 9 / ТП-117 Почта / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] 
КЛ-0,4 117-Л7 пр.Мира 29 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.007 0.008 0.009

3254

ООО Жилфонд город [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-121 Магазин 
Волна / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 121-Л10 
Виноградова 16,12,14 ] ПС 110 кВ Лименда 0.010 0.012 0.013

3255

МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 17 "Колобок" [ 
ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-
18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-59 Кузнецова-2 / [СШНН] 1 СШ-0,4 
кВ / [ФНН] КЛ-0,4 59-Л4 Д/С Солнышко-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.006 0.007 0.008

3256

ООО "Мегаполис" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-60 Типография / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 60-Л7 Типография ] ПС 110 кВ Котлас 0.008 0.009 0.010

3257

Зильберг Олег Михайлович [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 
2СШ-110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] 
ГПП КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / 
ТП-109 Школа №7 / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 109-
Л17 Мира 25 В ] ПС 220 кВ Заовражье 0.009 0.011 0.012

3258

ООО "Энергия" [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-19 Лесобаза / ТП-122 Угольная / [СШНН] 1 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 122-Л4 Заполярная ] ПС 110 кВ Лименда 0.011 0.013 0.015 0.016

3259

ООО Энергодом [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-19 Лесобаза / ТП-122 Угольная / [СШНН] 1 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 122-Л4 Заполярная ] ПС 110 кВ Лименда 0.010 0.012 0.013 0.015

3260

ПОУ Котласский СТЦ РО ДОСААФ России [ ПС-300 Заовражье 
(110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 
КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / 
[ФСН] ячейка 9 / ТП-69 8 кооператив / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] КЛ-0,4 69-Л14 Гаражи ПС 220 кВ Заовражье 0.006 0.007 0.007

3261

ООО Мой Дом [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 
кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / ТП-172 
Временная / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 172-Л4 
Ушинского 29 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.012 0.014

3262

ООО Энергодом [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-50 
КБО / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 50-Л7 Октябрьская 
39-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.007 0.007 0.008
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3263

УМВД России по АО [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас 
/ [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-61 Общежитие / 
[СШНН] 2 СШ 0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 61-Л9 РОВД ] ПС 110 кВ Котлас 0.009 0.010 0.011

3264

ООО ДомоУправ [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-161 
Мира / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 161-Л3 пр.Мира 46 
ВРУ подъезд 10 ] ПС 110 кВ Котлас 0.017 0.022 0.028 0.033 0.039 0.044 0.050 0.055

3265

ООО "МД Котлас" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-161 
Мира / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 161-Л3 пр.Мира 46 
ВРУ подъезд 10 ] ПС 110 кВ Котлас 0.019 0.026 0.032 0.039 0.045 0.052 0.058 0.065

3266

ООО ТПП "Дельта" [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-120 Речной вокзал 
/ [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 120-Л7 Кафе,пек.цех ] ПС 110 кВ Лименда 0.009 0.010 0.011

3267

ИП Аникина Анна Александровна [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 
1СШ-10 Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-120 
Речной вокзал / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 120-Л7 
Кафе,пек.цех ] ПС 110 кВ Лименда 0.011 0.012 0.014 0.015

3268

ФЛ Козлов М А [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-56 Драмтеатр / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 56-Л2 7-го Съезда 
(Южный) ] ПС 110 кВ Котлас 0.007 0.008 0.008

3269

Объединение котельных и тепловых сетей, ООО [ ПС-302 
Лименда / [СШСН] 1СШ-10 Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 
Нахимова / ТП-10 Городская баня / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] КЛ-0,4 10-Л10 Котельная 6-2 ] ПС 110 кВ Лименда 0.013 0.017 0.020 0.023 0.027 0.030 0.033

3270

ТСЖ Маяковского 16 [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас 
/ [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-5 Спутник / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 5-Л6 Маяковского 16 ] ПС 110 кВ Котлас 0.008 0.008 0.009

3271

Физическое лицо Зубов А.Ф. [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / 
ТП-63 Дом советов / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 63-Л1 
Пассаж-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.007 0.007 0.008

3272

АО "Тандер" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] 
ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-63 Дом 
советов / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 63-Л1 Пассаж-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

3273

ООО "Веста" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-114 
Школа №2 / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 114-Л2 
Кедрова 11 А ] ПС 220 кВ Заовражье 0.008 0.009 0.010

3274

ООО УправДом + [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-66 Кедрова 12 / 
[СШНН] 2 СШ 0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 66-Л2 Кедрова 12А-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.014 0.017 0.019 0.022 0.025 0.028
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3275

ИП Стрекаловская Т.В. [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / 
ТП-40 Урицкого / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 40-Л17 
Легенда ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.013 0.014 0.016

3276

ООО Твой дом [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-5 Спутник / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 5-Л10 Маяковского 16А ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.011 0.012

3277

ООО "Веста" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / ТП-112 
магазин Птица / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 112-Л3 
Общежитие-1 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.014 0.016 0.019 0.022 0.025 0.027

3278

ООО Лето [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 23 / ТП-111 д/с 
Золотая рыбка / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 111-Л13 
Гаражи ЖЭУ 2-1 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.013 0.015 0.016

3279

ООО "Мир дерева" [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-28 Лесозавод / ТП-188 Город 
Мастеров / [СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Лименда 0.028 0.042 0.056 0.070 0.084 0.099 0.113 0.127 0.141

3280

ООО Орион ЖилСервис [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 
2СШ-110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] 
ГПП КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / 
ТП-7 Больничный городок / [СШНН]  1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-
0,4 7-Л15 Маяковского 36А-2 ПС 220 кВ Заовражье 0.010 0.011 0.012

3281

ООО Жилфонд сервис [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-61 
Общежитие / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 61-Л5 
Р.Люксенбург ] ПС 110 кВ Котлас 0.012 0.013 0.015 0.017 0.019

3282

ООО Мой Дом [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 
кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / ТП-172 
Временная / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 172-Л2 
пр.Мира 14 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.010 0.012 0.013

3283

МУК "Котласский драматический театр" [ ПС-301 Котлас / 
[СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-
1,2,СЭС / ТП-56 Драмтеатр / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-
0,4 56-Л4 Драмтеатр-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.007 0.008 0.009

3284

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-
10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-80 
Фрунзе / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0.4 80-Л20 Ленина 
12-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.006 0.006 0.007

3285

ООО УК "Дом -сервис" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-8 
Маяковского / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 Игровые 
автоматы, Невского 21 ] ПС 110 кВ Котлас 0.008 0.009 0.010
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3286

ТСЖ Маяковского 21 [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас 
/ [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-8 Маяковского / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 Игровые автоматы, 
Невского 21 ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.011 0.013

3287

Объединение котельных и тепловых сетей, ООО [ ПС-300 
Заовражье (110,10) / [СШСН] 2СШ-10 кВ Заовражье / [ФСН] ВЛ-
10 300-14,09 ДОК-1,2 / ТП-86 ДОК /магазин/ / [СШНН] 1 СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 86-Л10 ВЛ-18 У.Громовой 6 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.036 0.039

3288

ООО УСПЕХ [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
Заовражье / [ФСН] ВЛ-10 300-14,09 ДОК-1,2 / ТП-86 ДОК 
/магазин/ / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 86-Л10 ВЛ-18 
У.Громовой 6 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.006 0.007 0.008

3289

ООО УправДом + [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-105 
Мелентьева / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 105-Л4 
пр.Мира 49-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.026

3290

ООО УСПЕХ [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-35 
Педучилище / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 35-Л8 
Павильон ] ПС 110 кВ Котлас 0.006 0.007 0.008

3291

ИП Долгополов А.В. [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас 
/ [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-79 Охотмагазин / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 79-Л4 м-н Дзержинского 
11 ] ПС 110 кВ Котлас 0.006 0.007 0.007

3292

ООО Жилфонд город [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-38 Виноградова / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 38-Л6 Виноградова 42,44 ] ПС 110 кВ Лименда 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

3293

ООО Стандарт [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШСН] 2СШ-10 
кВ Заовражье / [ФСН] ВЛ-10 300-14,09 ДОК-1,2 / ТП-86 ДОК 
/магазин/ / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 86-Л9 
С.Щедрина 15 (4-8 под) ] ПС 220 кВ Заовражье 0.007 0.008 0.009

3294

ИП Романова Л.Н. [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-76 Блок А   / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 76-Л8 Гараж ] ПС 110 кВ Лименда 0.009 0.010 0.011

3295

ТСЖ Мартемьяновская 38 [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-76 Блок А   / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 76-Л3 Общежитие-1 ] ПС 110 кВ Лименда 0.013 0.016 0.019 0.022 0.025 0.028 0.031

3296

ООО УК "Дом -сервис" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-8 
Маяковского / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 8-Л13 
Чкалова 4А ] ПС 110 кВ Котлас 0.007 0.008 0.009

3297

УМВД России по АО [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас 
/ [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-61 Общежитие / 
[СШНН] 2 СШ 0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 61-Л7 ГОВД ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.011 0.012
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3298

ТСН Мира24 [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / ТП-109 
Школа №7 / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 109-Л4 
Проспект Мира 24-1 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.012 0.014 0.017 0.019 0.021 0.024

3299

ООО "Веста" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-114 
Школа №2 / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 114-Л6 
Кедрова 11-1 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

3300

Объединение котельных и тепловых сетей, ООО [ ПС-302 
Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-21 
Свердлова / ТП-22 БПК / [СШНН] 2СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 
22-Л12 Котельная №9-2 ] ПС 110 кВ Лименда 0.026 0.035 0.043 0.052 0.061 0.070 0.078 0.087

3301

ООО "Веста" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-106 Дом КЗСК / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 106-Л12 Калинина 7-1 
дом. ] ПС 110 кВ Котлас 0.007 0.008 0.009

3302

ООО УК "Дом -сервис" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / РП-119 
Молочная кухня / [СШСН] СШ-нет данных / [ФСН] ф. РП-119-
Л1 / ТП РП-119 / 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 119-Л8 Кирова 73-
1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.006 0.007 0.008

3303

ООО УК "Дом -сервис" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / 
ТП-14 К.Маркса / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 14-Л5 
Стройка, Ленина ] ПС 110 кВ Котлас 0.007 0.008 0.009

3304

ТСЖ Володарского 106 [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-21 Свердлова / ТП-81 Общество 
слепых / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 81-Л14 
Володарского 106 ] ПС 110 кВ Лименда 0.007 0.008 0.009

3305

ООО Перспектива [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-21 Свердлова / ТП-81 Общество 
слепых / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 81-Л14 
Володарского 106 ] ПС 110 кВ Лименда 0.010 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

3306

ООО Спецстрой [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / РП-70 МТС / [СШСН] 
СШ-нет данных / [ФСН] ф. РП-70-Л0 / ТП РП-70 / [СШНН] 2 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 70-Л14 Невского 20А ] ПС 110 кВ Котлас 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.036 0.041

3307

ООО "Веста" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / РП-70 МТС / [СШСН] 
СШ-нет данных / [ФСН] ф. РП-70-Л0 / ТП РП-70 / [СШНН] 2 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 70-Л14 Невского 20А ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.012 0.013

3308

ООО УправДом + [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-61 Общежитие / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 61-Л3 Общежитие 
Антарес-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017
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3309

ООО ТПП "Дельта" [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-120 Речной вокзал 
/ [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 120-Л8 Ресторан 
(силовой) ] ПС 110 кВ Лименда 0.006 0.007 0.007

3310

ИП Аникина Анна Александровна [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 
1СШ-10 Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-120 
Речной вокзал / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 120-Л8 
Ресторан (силовой) ] ПС 110 кВ Лименда 0.006 0.007 0.007

3311

ООО "Континент" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-80 Фрунзе / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 80-Л9 маг.Континент ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.013 0.014 0.016

3312

ИП Дуничева Эльвира Владимировна [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 
1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-
80 Фрунзе / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 80-Л9 
маг.Континент ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.011 0.012

3313

ООО Спецстрой [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-60 Типография / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 60-Л9 пр.Мира 41 ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.012 0.013

3314

ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / 
ТП-4 Гагарина / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 4-Л7 
Общ.ДТШ-2/Учебный корпус ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

3315

ООО Жилфонд Плюс [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШСН] 
2СШ-10 кВ Заовражье / [ФСН] ВЛ-10 300-14,09 ДОК-1,2 / ТП-89 
ДОК (котеджи) / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 89-Л3 
Коровина ] ПС 220 кВ Заовражье 0.010 0.011 0.012

3316

ООО Стандарт [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШСН] 2СШ-10 
кВ Заовражье / [ФСН] ВЛ-10 300-14,09 ДОК-1,2 / ТП-89 ДОК 
(котеджи) / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 89-Л3 
Коровина ] ПС 220 кВ Заовражье 0.007 0.008 0.008

3317

ООО "Жилфонд ДОК" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШСН] 
2СШ-10 кВ Заовражье / [ФСН] ВЛ-10 300-14,09 ДОК-1,2 / ТП-89 
ДОК (котеджи) / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 89-Л3 
Коровина ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.013 0.015 0.016

3318

ООО УправДом + [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-59 Кузнецова-2 / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 59-Л11 Кузнецова 6-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.007 0.008 0.009

3319

ООО Жилфонд Плюс [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-21 Свердлова / ТП 144 Слободка / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 144-Л3 Гайдара-правый ] ПС 110 кВ Лименда 0.009 0.010 0.011

3320

ООО УК "Дом -сервис" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / 
ТП-4 Гагарина / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 4-Л3 
Гагарина 38 ] ПС 110 кВ Котлас 0.006 0.007 0.008

3321

ООО Жилфонд город [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас 
/ [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-55 РУС / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 55-Л3 Кирова 62 ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.012 0.013
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3322

ООО "Энергия" [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-19 Лесобаза / ТП 124 Лимендское шоссе / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 124-Л4 Поселок ] ПС 110 кВ Лименда 0.011 0.012 0.014

3323
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-29 ЦРП ] ПС 110 кВ Лименда 0.049 0.098 0.147 0.196 0.245 0.294 0.342 0.391 0.440 0.489

3324

ООО УСПЕХ [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-28 Лесозавод / ТП-24 46-й Лесозавод / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 24-Л2 Столовая баня ] ПС 110 кВ Лименда 0.009 0.010 0.012

3325

ООО Энергодом [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-28 Лесозавод / ТП-24 46-й Лесозавод / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 24-Л2 Столовая баня ] ПС 110 кВ Лименда 0.010 0.011 0.012

3326

ООО УправДом + [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-31 Школа №18 / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 31-Л11 Маяковского 33 ] ПС 110 кВ Котлас 0.009 0.010 0.011

3327

НУ непосредственное управление Котласское отделение [ ПС-302 
Лименда / [СШСН] 1СШ-10 Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 
Нахимова / ТП-15 Нахимова / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-
0,4 15-Л7 Нахимова ] ПС 110 кВ Лименда 0.012 0.013 0.015 0.017

3328

ООО Перспектива [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-15 Нахимова / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 15-Л7 Нахимова ] ПС 110 кВ Лименда 0.012 0.014 0.016 0.017 0.019

3329

ООО Жилфонд город [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас 
/ [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / РП-119 Молочная 
кухня / [СШСН] СШ-нет данных / [ФСН] ф. РП-119-Л1 / ТП РП-
119 / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 119-Л7 Виноградова 
6-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.009 0.010 0.011

3330

ООО Жилфонд город [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-76 Блок А   / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 76-Л10 Мартемьяновская 
40-1 ] ПС 110 кВ Лименда 0.010 0.011 0.012

3331

ООО УК "Дом -сервис" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / 
ТП-51 Ресторан Витязь / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 
51-Л12 Мелентьева 11-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.007 0.008 0.009

3332

ТСЖ Южное [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 23 / ТП-111 д/с 
Золотая рыбка / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 111-Л9 
Кузнецова 14А-1 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.012 0.014 0.015

3333

ООО УправДом + [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-31 Школа №18 / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 31-Л12 Маяковского 29 ] ПС 110 кВ Котлас 0.008 0.009 0.010
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3334

ООО "Веста" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-117 
Почта / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 117-Л2 Кедрова 3-
2 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.007 0.008 0.008

3335

СТВ [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-117 
Почта / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 117-Л2 Кедрова 3-
2 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.008 0.009 0.010

3336

Котласское охотничье-рыболовное хозяйство [ ПС-301 Котлас / 
[СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 
Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-4 Гагарина / [СШНН] 1 СШ-
0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 4-Л13 Охота ] ПС 110 кВ Котлас 0.009 0.010 0.011

3337

МБУ "Служба благоустройства МО "Котлас" [ ПС-300 Заовражье 
(110,10) / [СШСН] 2СШ-10 кВ Заовражье / [ФСН] ВЛ-10 300-
14,09 ДОК-1,2 / ТП-86 ДОК /магазин/ / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4 86-Л13 Уличное ] ПС 220 кВ Заовражье 0.006 0.007 0.008

3338

ООО Белый Дом [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 
кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / ТП-109 
Школа №7 / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 109-Л16 
Стройка Детсад ] ПС 220 кВ Заовражье 0.009 0.010 0.011

3339

ООО Жилфонд Плюс [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-21 Свердлова / ТП-81 Общество 
слепых / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 81-Л10 
Володарского 102 ] ПС 110 кВ Лименда 0.009 0.010 0.011

3340

МП "Жилфонд" [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-21 Свердлова / ТП-81 Общество слепых / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 81-Л10 Володарского 102 
] ПС 110 кВ Лименда 0.009 0.011 0.012

3341

ООО Стандарт [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-21 Свердлова / ТП-81 Общество слепых / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 81-Л10 Володарского 102 
] ПС 110 кВ Лименда 0.009 0.010 0.011

3342

ООО "Веста" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-116 д/с 
Улыбка / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 116-Л8 пр.Мира 
25 (откл) ] ПС 220 кВ Заовражье 0.006 0.007 0.007

3343

ООО Техстрой [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / РП-119 Молочная 
кухня / [СШСН] СШ-нет данных / [ФСН] ф. РП-119-Л1 / ТП РП-
119 / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 119-Л11 Кирова 55 ] ПС 110 кВ Котлас 0.009 0.010 0.011

3344

ООО Капитель [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / РП-119 Молочная 
кухня / [СШСН] СШ-нет данных / [ФСН] ф. РП-119-Л1 / ТП РП-
119 / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 119-Л11 Кирова 55 ] ПС 110 кВ Котлас 0.007 0.008 0.009
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3345

ЗАО "Антей" [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-104 Антей / [СШНН] 1 СШ-
0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 104-Л1 Цех ] ПС 110 кВ Лименда 0.013 0.016 0.019 0.022 0.025 0.028 0.031

3346

ООО Жилищник 1 [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-
110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП 
КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-
116 д/с Улыбка / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 116-Л2 
пр.Мира 27 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.009 0.010 0.011

3347

ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области 
[ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-
18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-84 СЭС / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] КЛ-0,4 84-Л4 Главный корпус-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.008 0.010 0.011

3348
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-300 Заовражье (220,35) / [СШВ] 
СШ-35 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-35 300-03 Вычегодск ] ПС 220 кВ Заовражье 0.041 0.062 0.082 0.103 0.123 0.144 0.164 0.185 0.206

3349

ООО "Веста" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / ТП-109 
Школа №7 / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 109-Л3 70 Лет 
Октября 19-1 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021 0.024

3350

ИП Мильков Виталий Алексеевич [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 
1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 
Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-63 Дом советов / [СШНН] 2 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 63-Л15 Русь-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.012 0.013 0.014

3351

ООО УправДом + [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-31 Школа №18 / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 31-Л15 Маяковского 29А ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018

3352

ООО Жилфонд сервис [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-80 
Фрунзе / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 80-Л10 
Маяковского 26А-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.007 0.008 0.009

3353

ООО "Веста" [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-76 Блок А   / [СШНН] 2 СШ-
0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 76-Л12 ВРУ Мартемьяновская 44-1 ] ПС 110 кВ Лименда 0.011 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.029

3354

ООО "НК "Роснефть-Архангельскнефтепродукт" [ ПС-301 
Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-25 АЗС / 
ТП-82 АЗС / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 82-Л5 АЗС 
ввод №2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.013 0.015 0.016

3355

ИП Кашликов Д.Н. [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-15 Стройдвор / ТП-88 Склад УКСА / [СШНН] 
1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 88-Л6 Склад прод.товаров ] ПС 110 кВ Котлас 0.007 0.008 0.009

3356

Физическое лицо Гринвальд Т.Б. [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 
2СШ-10 Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-19 Лесобаза / ТП 151 Бочаг 
/ [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 151-Л2 Склад-мастерские 
(Гринвальд) ] ПС 110 кВ Лименда 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017



I II III IV V VI VII VIII IX X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N п/п Потребитель Наименование подстанции Очередь ограничения, МВт

3357

ООО Жилфонд Плюс [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-21 Свердлова / ТП-81 Общество 
слепых / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 81-Л7 
Володарского 112 ] ПС 110 кВ Лименда 0.007 0.008 0.009

3358

НУ непосредственное управление Котласское отделение [ ПС-302 
Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-21 
Свердлова / ТП-81 Общество слепых / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] КЛ-0,4 81-Л7 Володарского 112 ] ПС 110 кВ Лименда 0.006 0.007 0.008

3359

ООО УправДом + [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-
110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП 
КЭМЗ / [СШСН] 2СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 23 / ТП-
110 ГПТУ / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 110-Л6 
Общежитие №4 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.036 0.040

3360

ТСЖ Южное [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 23 / ТП-111 д/с 
Золотая рыбка / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 111-Л8 
Кузнецова 14 В-1 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.014 0.016 0.019 0.022 0.024 0.027

3361

ООО "Энергия" [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-19 Лесобаза / ТП-123 Вяткина / [СШНН] 1 СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 123-Л5 Поселок, столовая ] ПС 110 кВ Лименда 0.007 0.008 0.009

3362

ИП Лазарев В.Н. [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-6 Дом пионеров / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 6-Л6 Аленка 1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.012 0.014

3363

АО "Тандер" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] 
ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-90 СБУП / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 90-Л14 м-н Володарского 
27 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.012 0.014 0.015

3364

ООО "Веста" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-115 
Кедрова 7а / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 115-Л5 
Кедрова 7-1 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.010 0.011 0.012

3365

ООО "Экспресс-1" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-25 30 квартал / 
[СШНН] 1 СЩ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 25-Л13 Невского 12-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.013 0.016 0.019 0.022 0.025 0.028 0.032

3366

ООО Восход [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] 
ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-25 30 квартал / [СШНН] 1 
СЩ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 25-Л13 Невского 12-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.015 0.018 0.022 0.026 0.029 0.033 0.037

3367

Объединение котельных и тепловых сетей, ООО [ ПС-301 Котлас 
/ [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 
Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-102 Общежитие / [СШНН] 2 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 102-Л12 Котельная 3-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030

3368

ТСЖ Управдом-1 [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-25 30 квартал / 
[СШНН] 1 СЩ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 25-Л8 Кузнецова 3А-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021
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3369

МКУ  КМР Архивно административная часть [ ПС-301 Котлас / 
[СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 
Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-3 Горком / [СШНН] 1 СШ-
0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 3-Л7 Горком ] ПС 110 кВ Котлас 0.007 0.008 0.009

3370

ООО "Энергия" [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-19 Лесобаза / ТП 124 Лимендское шоссе / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 124-Л2 Лимендское шоссе 
] ПС 110 кВ Лименда 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

3371

ТСЖ КУЗНЕЦОВА 13 [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-19,45 Горбольница-1,2 / ТП-92 
Пищеблок / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 92-Л15 
Аптека, Кузнецова 13 ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.021

3372

ООО Жилфонд сервис [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-5 
Спутник / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 5-Л8 Невского 
13 ] ПС 110 кВ Котлас 0.009 0.010 0.011

3373

ООО УК "Дом -сервис" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-5 
Спутник / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 5-Л8 Невского 
13 ] ПС 110 кВ Котлас 0.008 0.009 0.010

3374

ООО "Веста" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-115 
Кедрова 7а / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 115-Л1 
Кедрова 5-1 (под.8) ] ПС 220 кВ Заовражье 0.008 0.009 0.010

3375

ООО УправДом + [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-
110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП 
КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-
69 8 кооператив / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 69-Л7 
Маяковского 39 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.008 0.009 0.010

3376

ГБУ СПО АО Котласский педагогический колледж [ ПС-300 
Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-
110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-69 8 кооператив / [СШНН] 2 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 69-Л7 ПС 220 кВ Заовражье 0.006 0.007 0.007

3377

ТСН Маяковского 39 [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-
110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП 
КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-
69 8 кооператив / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 69-Л7 
Маяковского 39 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.009 0.010 0.011

3378

ТСЖ МАЯКОВСКОГО 37 А [ ПС-300 Заовражье (110,10) / 
[СШВ] 2СШ-110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / 
[ПС] ГПП КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] 
ячейка 9 / ТП-69 8 кооператив / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] 
КЛ-0,4 69-Л7 Маяковского 39 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017

3379

ООО Жилфонд Плюс [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-15 Нахимова / 
[СШНН]  1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 15-Л2 Нахимова 16А ] ПС 110 кВ Лименда 0.010 0.011 0.012
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3380

ООО Стандарт [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-15 Нахимова / [СШНН]  1 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 15-Л2 Нахимова 16А ] ПС 110 кВ Лименда 0.010 0.011 0.012

3381

ООО Жилфонд сервис [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-80 
Фрунзе / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 80-Л18 
Маяковского 26А-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.009 0.010 0.011

3382 ООО УК "Дом -сервис" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.011 0.013
3383 ГУ УПФР в г Котлас  Архангельской области межрайонное [ ПС- ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.013 0.015 0.017 0.018
3384 ООО "Веста" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.026

3385

ЧП Малых Е.В. [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-1 
Центральная / [СШНН] 2СШ-0,4 кВ / [ФНН] Вл-0,4 1-Л7 Ленина 
] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.013 0.014

3386

ИП Безгодов Александр Васильевич [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 
1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 
Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-90 СБУП / [СШНН] 2 СШ-
0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 90-Л11 Торговые павильоны ] ПС 110 кВ Котлас 0.013 0.017 0.021 0.025 0.029 0.034 0.038 0.042

3387

ООО УправДом + [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда 
/ [ФСН] ВЛ-10 302-21 Свердлова / ТП-22 БПК / [СШНН] 2СШ-
0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 22-Л15 Котлашанская 12-2 ] ПС 110 кВ Лименда 0.011 0.013 0.014

3388

ООО Жилфонд Плюс [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШСН] 
2СШ-10 кВ Заовражье / [ФСН] ВЛ-10 300-14,09 ДОК-1,2 / ТП-
154 ДОК / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 154-Л2 
С.Щедрина 15А-1 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.012 0.015 0.019 0.022 0.025 0.028 0.031

3389

ООО Стандарт [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШСН] 2СШ-10 
кВ Заовражье / [ФСН] ВЛ-10 300-14,09 ДОК-1,2 / ТП-154 ДОК / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 154-Л2 С.Щедрина 15А-1 
] ПС 220 кВ Заовражье 0.013 0.016 0.019 0.022 0.025 0.029 0.032

3390

ФЛ Завгородний Е.В. [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 
Лименда / [ФСН] КЛ-10 302-20 Котласторг / РП-19 Молокозавод 
/ СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Лименда 0.007 0.008 0.009

3391

НУ непосредственное управление Котласское отделение [ ПС-302 
Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-19 
Лесобаза / ТП-122 Угольная / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-
0,4 122-Л1 Чернышевского ] ПС 110 кВ Лименда 0.009 0.010 0.011

3392

ГАУЗ АО Котласская городская стоматологическая поликлиника 
[ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-
14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-90 СБУП / [СШНН] 1 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 90-Л2 Стоматология-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.012 0.013 0.015 0.017 0.019

3393

ИП Безгодов Александр Васильевич [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 
1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 
Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-1 Центральная / [СШНН] 
1СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 1-Л3 Весна-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.009 0.010 0.011
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3394

ООО УК "Дом -сервис" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-8 
Маяковского / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 8-Л4 
Невского 25-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.009 0.010 0.011

3395

ООО "Веста" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-58 Кузнецова-1 / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 58-Л8 Пр.Мира 
39+маг.Восход ] ПС 110 кВ Котлас 0.008 0.009 0.010

3396

ООО Восход [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] 
ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-58 Кузнецова-1 / [СШНН] 
2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 58-Л8 Пр.Мира 39+маг.Восход ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

3397

ООО Жилфонд город [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-38 Виноградова / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 38-Л2 Кафе Виноградова 
40 ] ПС 110 кВ Лименда 0.009 0.010 0.011

3398

ООО Мелкооптовое [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-38 Виноградова / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 38-Л2 Кафе Виноградова 
40 ] ПС 110 кВ Лименда 0.006 0.007 0.008

3399

ФЛ Теплинская Елена Геннадьевна [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 
1СШ-10 Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-38 
Виноградова / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 38-Л2 Кафе 
Виноградова 40 ] ПС 110 кВ Лименда 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.036 0.041

3400

Объединение котельных и тепловых сетей, ООО [ ПС-302 
Лименда / [СШСН] 1СШ-10 Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 
Нахимова / ТП-76 Блок А   / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-
0,4 76-Л4 Котельная№12-1 ] ПС 110 кВ Лименда 0.010 0.011 0.013

3401

ООО УправДом + [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-66 Кедрова 12 / 
[СШНН] 2 СШ 0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 66-Л3 Кедрова 12 Б ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

3402

ООО "Веста" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-116 д/с 
Улыбка / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 116-Л1 м-н 
Книги ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.012 0.014 0.015

3403

ООО Жилфонд сервис [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-6 Дом 
пионеров / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 6-Л2 
Маяковского 28 ] ПС 110 кВ Котлас 0.009 0.010 0.011

3404

МБУ "Служба благоустройства МО "Котлас" [ ПС-302 Лименда / 
[СШСН] 2СШ-10 Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-19 Лесобаза / ТП 
124 Лимендское шоссе / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 
124-Л3 Уличное ] ПС 110 кВ Лименда 0.007 0.008 0.009

3405

ООО Жилфонд Плюс [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас 
/ [ФСН] ВЛ-10 301-04,44,40 ФОС-1,2,Насосная-2 / ТП-100 ПАТП 
/ [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] КЛ-0,4 Ленина 157 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021



I II III IV V VI VII VIII IX X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N п/п Потребитель Наименование подстанции Очередь ограничения, МВт

3406

ООО Строительно-дорожная компания [ ПС-301 Котлас / 
[СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-25 АЗС / ТП-78 
Керамзитный / СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.012 0.013

3407

ООО Мой Дом [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 
кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / ТП-172 
Временная / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 172-Л3 
Ушинского29 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.010 0.012 0.013 0.015

3408

ООО Жилфонд город [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-38 Виноградова / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 38-Л13 Виноградова 38 ] ПС 110 кВ Лименда 0.009 0.010 0.012

3409

ТСЖ "Виноградова 38" [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-38 Виноградова / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 38-Л13 Виноградова 38 ] ПС 110 кВ Лименда 0.013 0.017 0.021 0.025 0.029 0.034 0.038 0.042

3410

ООО Центральный [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-51 
Ресторан Витязь / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 51-Л17 
Центральный-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.013 0.015 0.016

3411

ФЛ Зимирев В.И. [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-161 
Мира / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / КЛ-0,4 161-Л4 Достоевского 5-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.008 0.009 0.010

3412

ООО Твой дом [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-40 
Урицкого / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 40-Л20 
Невского 5-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.012 0.014 0.017 0.019 0.021 0.024

3413

ООО ДОМОСТРОЙ-СЕРВИС [ ПС-300 Заовражье (110,10) / 
[СШВ] 2СШ-110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / 
[ПС] ГПП КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] 
ячейка 3 / ТП-109 Школа №7 / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-
0,4 109-Л14 Прспект Мира 26А ] ПС 220 кВ Заовражье 0.012 0.015 0.019 0.023 0.027 0.031 0.035 0.038

3414

ООО УК "Дом -сервис" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-8 
Маяковского / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 8-Л7 
Маяковского 13-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

3415

ООО "Русский лес" [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 
Лименда / [ФСН] КЛ-10 302-20 Котласторг / ТП-101 
Текстильторг ] ПС 110 кВ Лименда 0.010 0.012 0.013 0.015

3416

МБУ "Служба благоустройства МО "Котлас" [ ПС-300 Заовражье 
(110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 
КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / 
[ФСН] ячейка 3 / ТП-112 магазин Птица / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4 112-Л12 ПС 220 кВ Заовражье 0.007 0.008 0.008

3417

ООО Спецстрой [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-18 Чкалова / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 18-Л11 Невского 12А ] ПС 110 кВ Котлас 0.012 0.015 0.018 0.020 0.023 0.026 0.029
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3418

МОУ ДОД Котласская детская школа искусств N7 "Гамма" [ ПС-
301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-
18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-58 Кузнецова-1 / [СШНН] 1 СШ-0,4 
кВ / [ФНН] КЛ-0,4 58-Л14 Школа исскуств-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.007 0.008 0.009

3419

ООО Спецстрой [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-58 Кузнецова-1 / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 58-Л2 Кузнецова 9 ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

3420

ООО ДомоУправ [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-161 
Мира / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 161-Л6 Мелентьева 
22-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.006 0.007 0.008

3421

ООО "МД Котлас" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-161 
Мира / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 161-Л6 Мелентьева 
22-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.007 0.008 0.009

3422

ООО Твой дом [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-40 
Урицкого / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 40-Л21 Ленина 
20 ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017

3423

ООО Жилфонд Плюс [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-21 Свердлова / ТП-81 Общество 
слепых / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 81-Л5 
Володарского ] ПС 110 кВ Лименда 0.010 0.011 0.012

3424

ООО Перспектива [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-21 Свердлова / ТП-81 Общество 
слепых / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 81-Л5 
Володарского ] ПС 110 кВ Лименда 0.006 0.006 0.007

3425

ИП Шоломицкий И.Г. [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-21 Свердлова / ТП-22 БПК / 
[СШНН] 1СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛИ-0,4 22-Л7 Маг.Володарского 
117 ] ПС 110 кВ Лименда 0.011 0.014 0.016 0.018 0.020 0.023

3426

АО "Тандер" [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-21 Свердлова / ТП-22 БПК / [СШНН] 1СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛИ-0,4 22-Л7 Маг.Володарского 117 ] ПС 110 кВ Лименда 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

3427

ООО УправДом + [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда 
/ [ФСН] ВЛ-10 302-21 Свердлова / ТП-22 БПК / [СШНН] 2СШ-
0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 22-Л13 Котлашанская 12-1 ] ПС 110 кВ Лименда 0.010 0.012 0.013

3428

ООО УК "Дом -сервис" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-56 
Драмтеатр / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 56-Л6 
Луначарского ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

3429

ООО "Веста" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-56 Драмтеатр / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 56-Л6 Луначарского ] ПС 110 кВ Котлас 0.008 0.009 0.010
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3430

ООО Восход [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] 
ВЛ-10 301-04,44,40 ФОС-1,2,Насосная-2 / ТП-65  9-я столовая / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 65-Л4 ООО Феникс-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.008 0.009 0.010

3431

ООО УК "Дом -сервис" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / 
ТП-51 Ресторан Витязь / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 
51-Л14 К.Маркса 18-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.008 0.009 0.010

3432

ООО Жилфонд город [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-38 Виноградова / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 38-Л11 Виноградова 34,36 
] ПС 110 кВ Лименда 0.013 0.016 0.020 0.023 0.026 0.030 0.033

3433

ООО "Веста" [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-38 Виноградова / [СШНН] 2 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 38-Л11 Виноградова 34,36 ] ПС 110 кВ Лименда 0.009 0.010 0.011

3434

ТСЖ Управдом-1 [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-31 Школа №18 / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 31-Л6 Кузнецова 3, 3А ] ПС 110 кВ Котлас 0.012 0.014 0.015 0.017 0.019

3435

ООО УправДом + [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-66 Кедрова 12 / 
[СШНН] 2 СШ 0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 66-Л5 Кедрова 12 (7 под) ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.011 0.012

3436

ООО Жилфонд город [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-118 Грузовой 
причал / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 118-Л12 
Набережная ] ПС 110 кВ Лименда 0.010 0.011 0.013

3437

ТСЖ Кирова 43 [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-118 Грузовой причал / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 118-Л12 Набережная ] ПС 110 кВ Лименда 0.007 0.007 0.008

3438

Объединение котельных и тепловых сетей, ООО [ ПС-301 Котлас 
/ [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 
Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-102 Общежитие / [СШНН] 1 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 102-Л6 Котельная 3-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.012 0.016 0.019 0.022 0.025 0.028 0.031

3439

ООО Миг [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-118 Грузовой причал / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 118-Л5 Столовая ] ПС 110 кВ Лименда 0.010 0.011 0.012

3440

ООО Спецстрой [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 
кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / ТП-112 
магазин Птица / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 112-Л6 70 
лет Октября 25-1 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.014 0.016 0.018 0.020 0.023

3441

ООО Жилфонд сервис [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 
2СШ-110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] 
ГПП КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / 
ТП-7 Больничный городок / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-
0,4 7-Л1 Изолятор ] ПС 220 кВ Заовражье 0.008 0.009 0.010
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3442

ООО Жилфонд сервис [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-79 
Охотмагазин / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 79-Л16 
Ленина10-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.009 0.010 0.011

3443
ООО Лето [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] 
ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.023 0.034 0.046 0.057 0.069 0.080 0.091 0.103 0.114

3444

ООО Жилищник [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 
кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 23 / ТП-110 
ГПТУ / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 110-Л11 
Общежитие №6 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.014 0.016 0.019 0.022 0.025 0.027

3445

ООО УправДом + [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-
110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП 
КЭМЗ / [СШСН] 2СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 23 / ТП-
110 ГПТУ / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 110-Л11 
Общежитие №6 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.012 0.015 0.018 0.021 0.025 0.028 0.031

3446

ИП Матвеева Л Б [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 
кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / ТП-112 
магазин Птица / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 112-Л7 м-
н Десятка-2 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.012 0.013

3447

ООО Спецстрой [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-31 Школа №18 / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 31-Л4 Кузнецова 5, 5А ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

3448

ТСЖ Управдом-1 [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-31 Школа №18 / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 31-Л4 Кузнецова 5, 5А ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.014 0.016 0.018 0.020 0.023

3449

ФЛ Тихонов С.Н. [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда 
/ [ФСН] ВЛ-10 302-28 Лесозавод / ТП-00 Лесоцех Палкина / 
[СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Лименда 0.008 0.009 0.010

3450

ООО Твой дом [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 
кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / ТП-185 / СШ-
нет данных ] ПС 220 кВ Заовражье 0.021 0.031 0.042 0.052 0.063 0.073 0.084 0.094 0.104

3451

ООО УК "Паритет" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-
110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП 
КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / ТП-
185 / СШ-нет данных ] ПС 220 кВ Заовражье 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 0.049

3452

ООО Стройбизнесконсалтинг [ ПС-300 Заовражье (110,10) / 
[СШВ] 2СШ-110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / 
[ПС] ГПП КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] 
ячейка 3 / ТП-185 / СШ-нет данных ] ПС 220 кВ Заовражье 0.007 0.008 0.009

3453

ООО СтройЭксперт [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-
110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП 
КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / ТП-
185 / СШ-нет данных ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.013 0.014
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3454

ООО УК "Дом -сервис" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / 
ТП-91 Дом УГ / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 91-Л14 
Орджоникидзе 22 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.012 0.014

3455

ООО УК "Дом -сервис" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / 
ТП-3 Горком / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 3-Л2 
Мелентьева ] ПС 110 кВ Котлас 0.007 0.008 0.008

3456
ООО Жилфонд Плюс [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас 
/ [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-4 ПС 110 кВ Котлас 0.006 0.007 0.007

3457

ООО "Веста" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-69 8 
кооператив / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 69-Л3 
Маяковского 43 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.013 0.017 0.020 0.023 0.027 0.030 0.033

3458

ООО Центральный [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-51 
Ресторан Витязь / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 51-Л1 
Центральный 1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.013 0.014

3459

ОАО Мастер [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-76 Блок А   / [СШНН] 2 СШ-
0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 76-Л6 БлокА-2 ] ПС 110 кВ Лименда 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

3460

ИП Ермолин Александр Александрович [ ПС-302 Лименда / 
[СШСН] 1СШ-10 Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-
76 Блок А   / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 76-Л6 БлокА-
2 ] ПС 110 кВ Лименда 0.010 0.012 0.013 0.015

3461

ООО УК "Дом -сервис" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-8 
Маяковского / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 8-Л6 
невского 14-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

3462

ООО Орион [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] 
ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-90 СБУП / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 90-Л7 маг.Октябрьский ] ПС 110 кВ Котлас 0.006 0.006 0.007

3463

ООО УправДом + [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-59 Кузнецова-2 / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 59-Л2 Кедрова 6-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.007 0.008 0.008

3464

ООО ДомоУправ [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-59 Кузнецова-2 / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 59-Л2 Кедрова 6-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.008 0.009 0.010

3465

ООО "МД Котлас" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-59 Кузнецова-2 / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 59-Л2 Кедрова 6-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.008 0.009 0.010

3466

ООО УправДом + [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-66 Кедрова 12 / 
[СШНН] 2 СШ 0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 66-Л4 Кедрова 12 (3 под) ] ПС 110 кВ Котлас 0.009 0.011 0.012
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3467

ООО УК "Дом -сервис" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / 
ТП-51 Ресторан Витязь / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 
51-Л16 К.Маркса 18-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.008 0.009 0.010

3468
ИП ТЮКАВИНА О.В. [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 
Лименда / [ФСН] КЛ-10 302-20 Котласторг ] ПС 110 кВ Лименда 0.043 0.085 0.128 0.170 0.213 0.255 0.298 0.340 0.383 0.425

3469
ООО МонолитТрансСервис [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-
10 Лименда / [ФСН] КЛ-10 302-20 Котласторг ] ПС 110 кВ Лименда 0.011 0.013 0.014 0.016

3470

ООО Стандарт [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-15 Нахимова / [СШНН] 2 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 15-Л5 8-я Школа ] ПС 110 кВ Лименда 0.008 0.009 0.010

3471

ООО УправДом + [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-59 Кузнецова-2 / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 59-Л1 Кедрова 6-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.006 0.007 0.008

3472

ООО ДомоУправ [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-59 Кузнецова-2 / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 59-Л1 Кедрова 6-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.008 0.009 0.010

3473

ООО "МД Котлас" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-59 Кузнецова-2 / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 59-Л1 Кедрова 6-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.009 0.010 0.011

3474

ООО "Веста" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-18 Чкалова / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 18-Л2 Невского 14А-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.011 0.013

3475

ООО "Энергия" [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-19 Лесобаза / ТП-123 Вяткина / [СШНН] 1 СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 123-Л8 Джамбула ] ПС 110 кВ Лименда 0.011 0.012 0.014 0.015

3476

ООО Энергодом [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-19 Лесобаза / ТП-123 Вяткина / [СШНН] 1 СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 123-Л8 Джамбула ] ПС 110 кВ Лименда 0.008 0.009 0.010

3477

ООО Восход [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / ТП-112 
магазин Птица / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.014 0.017 0.020 0.023 0.025 0.028

3478

ООО УправДом + [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-
110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП 
КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-
69 8 кооператив / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 69-Л13 
Маяковского 41А-1 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.008 0.009 0.009

3479

ТСЖ Южное [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 23 / ТП-111 д/с 
Золотая рыбка / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 111-Л1 
Кузнецова 14 Б-1 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

3480

Объединение котельных и тепловых сетей, ООО [ ПС-302 
Лименда / [СШСН] 1СШ-10 Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 
Нахимова / ТП-38 Виноградова / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] 
КЛ-0,4 38-Л10 Котельная 4-2 ] ПС 110 кВ Лименда 0.009 0.010 0.011
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3481

ООО "Энергия" [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-19 Лесобаза / ТП-123 Вяткина / [СШНН] 1 СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 123-Л7 Вяткина (нечетная) ] ПС 110 кВ Лименда 0.011 0.014 0.017 0.020 0.022 0.025 0.028

3482

ООО Энергодом [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-19 Лесобаза / ТП-123 Вяткина / [СШНН] 1 СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 123-Л7 Вяткина (нечетная) ] ПС 110 кВ Лименда 0.009 0.010 0.011

3483

ООО Жилфонд Плюс [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШСН] 
2СШ-10 кВ Заовражье / [ФСН] ВЛ-10 300-14,09 ДОК-1,2 / ТП-
154 ДОК / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 154-Л3 №7 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.006 0.007 0.007

3484

АО Пассажир Сервис [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-21 Свердлова / ТП-22 БПК / 
[СШНН] 2СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 22-Л14 Химчистка ] ПС 110 кВ Лименда 0.012 0.015 0.018 0.021 0.025 0.028 0.031

3485

АО Группа Илим, Лесной филиал в г.Коряжме [ ПС-301 Котлас / 
[СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-04,44,40 ФОС-
1,2,Насосная-2 / ТП-33 ПАТП / [СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Котлас 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 0.050

3486

ООО "Веста" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-58 Кузнецова-1 / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 58-Л3 Пр.Мира 37 ] ПС 110 кВ Котлас 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021 0.023

3487

ООО Жилфонд сервис [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-106 Дом 
КЗСК / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 106-Л6 Калинина 5-
1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.013 0.014

3488

ООО Орион ЖилСервис [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / 
ТП-105 Мелентьева / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 105-
Л2 Мелентьева 37 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.012 0.014 0.015

3489

ПАО "Ростелеком" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / РП-70 МТС / [СШСН] 
СШ-нет данных / [ФСН] ф. РП-70-Л0 / ТП РП-70 / [СШНН] 1 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 70-Л11 ЩТП-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.014 0.019 0.024 0.029 0.033 0.038 0.043 0.048

3490

ООО УправДом + [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-
110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП 
КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-
69 8 кооператив / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 69-Л2 
Кедрова 16А-1 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018

3491

Объединение котельных и тепловых сетей, ООО [ ПС-302 
Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-21 
Свердлова / ТП-22 БПК / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 
22-Л6 Котельная №9-1 ] ПС 110 кВ Лименда 0.011 0.013 0.015 0.017 0.018

3492

ИП Палкин П.А. [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 
кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 26 / ТП-194 
Палкин / [СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Заовражье 0.025 0.034 0.042 0.051 0.059 0.068 0.076 0.084
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3493

ООО Жилфонд сервис [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-16 
Комсомолка / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 16-Л4 
Толстого 10 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.012 0.014 0.015

3494

УФНС России по АО и НАО [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / 
ТП-51 Ресторан Витязь / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 
51-Л3 Налоговая-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.013 0.015 0.018 0.021 0.023 0.026

3495

ООО Жилфонд сервис [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-79 
Охотмагазин / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 79-Л8 
Ленина 10-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.011 0.012

3496

ИП Безгодов С.А. [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-182 
ТЕМП (вед.) / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Котлас 0.012 0.014 0.017 0.019 0.021 0.024

3497

ГСК-73 [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
Заовражье / [ФСН] ВЛ-10 300-14,09 ДОК-1,2 / ТП-154 ДОК / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 154-Л5 Гаражи ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.013 0.015 0.016 0.018

3498

ООО "НК "Роснефть-Архангельскнефтепродукт" [ ПС-302 
Лименда / [СШСН] 1СШ-10 Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-16 
Новая ветка-1 / РП-75 Новая Ветка (СШ2) / [СШСН] 2СШ-10кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 РП-75-12 / РП-158 ГРУ ТЭЦ (СШ-2) / [СШСН] 
2СШ-6кВ / ВЛ-6 158-15 Нефтебаза / ПС 110 кВ Лименда 0.012 0.016 0.019 0.023 0.027 0.031 0.035 0.039

3499

ИП Ковалева Н.В. [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-40 
Урицкого / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 40-Л13 
Снежинка - 1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.007 0.007 0.008

3500

ООО "Веста" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-115 
Кедрова 7а / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 115-Л3 
Кедрова 5-2 (под.2) ] ПС 220 кВ Заовражье 0.008 0.009 0.010

3501
ИП Завадский А.К. [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-15,24 Очистные-1,2 ] ПС 110 кВ Лименда 0.013 0.017 0.020 0.023 0.027 0.030 0.033

3502
ИП Елькина Мария Николаевна [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 
1СШ-10 Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-15,24 Очистные-1,2 ] ПС 110 кВ Лименда 0.008 0.010 0.011

3503

МБУ "Служба благоустройства МО "Котлас" [ ПС-302 Лименда / 
[СШСН] 1СШ-10 Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-15,24 Очистные-
1,2 ] ПС 110 кВ Лименда 0.009 0.011 0.012

3504
ООО Энергодом [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-28 Лесозавод / ТП-24 46-й Лесозавод / ПС 110 кВ Лименда 0.011 0.013 0.016 0.018 0.020 0.022

3505

ООО Фрегат-Авто [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-
110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП 
КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-
117 Почта / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 117-Л17 
Торг.центр-2 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019



I II III IV V VI VII VIII IX X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N п/п Потребитель Наименование подстанции Очередь ограничения, МВт

3506

МКД Без управления [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-52 Октябрьская / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 52-Л5 Овражная ] ПС 110 кВ Лименда 0.008 0.008 0.009

3507
ИП Палкин П.А. [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-25 АЗС / ТП-57 Водозабор / СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Котлас 0.012 0.013 0.015 0.017

3508

ТСЖ Управдом-1 [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-25 30 квартал / 
[СШНН] 1 СЩ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 25-Л11 Маяковского 23,25 
] ПС 110 кВ Котлас 0.008 0.009 0.011

3509

АО "Тандер" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] 
ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-25 30 квартал / [СШНН] 1 
СЩ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 25-Л11 Маяковского 23,25 ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.011 0.013

3510

ТСЖ Ленина 6 [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-61 Общежитие / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 61-Л1 Общежитие АО ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.012 0.013 0.015

3511

ООО "Жилфонд ДОК" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШСН] 
2СШ-10 кВ Заовражье / [ФСН] ВЛ-10 300-14,09 ДОК-1,2 / ТП-86 
ДОК /магазин/ / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 86-Л3 ВЛ-
3 Арболитовые дома ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.013 0.015 0.016 0.018

3512

ФЛ ЗАШИХИН НИКОЛАЙ САВВАТИЕВИЧ [ ПС-301 Котлас / 
[СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-15 Стройдвор / ТП-
196 Чиркова / [СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Котлас 0.008 0.009 0.009

3513

ООО "Веста" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-115 
Кедрова 7а / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 115-Л8 
Кедрова 7А ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.013 0.014

3514

ООО Мой Дом [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 
кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / ТП-172 
Временная / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 172-Л5 
стр.лит 7-1 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.013 0.014

3515

Управление Судебного департамента в АО и НАО [ ПС-301 
Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 
Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-47 ГПК / [СШНН] 1 СШ-0,4 
кВ / [ФНН] КЛ-0,4 47-Л7 Нарсуд-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.008 0.009 0.010

3516

СТВ [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 
301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-40 Урицкого / 1 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 40-Л5 Торг.центр Арктика ] ПС 110 кВ Котлас 0.006 0.007 0.008

3517

ИП Стрекаловская Т.В. [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / 
ТП-40 Урицкого / 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 40-Л5 Торг.центр 
Арктика ] ПС 110 кВ Котлас 0.007 0.008 0.009
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3518

ООО ДомоУправ [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-161 
Мира / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 161-Л12 
Мелентьева 22-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.006 0.007 0.007

3519

ООО "МД Котлас" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-161 
Мира / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 161-Л12 
Мелентьева 22-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.006 0.007 0.008

3520

СТВ [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда / [ФСН] ВЛ-
10 302-21 Свердлова / ТП-22 БПК / [СШНН] 2СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4 22-Л16 БПК-2 ] ПС 110 кВ Лименда 0.020 0.027 0.034 0.041 0.047 0.054 0.061 0.068

3521

ООО УправДом + [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-31 Школа №18 / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 31-Л9 Кузнецова 4А ] ПС 110 кВ Котлас 0.009 0.010 0.011

3522

ООО "Веста" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-117 
Почта / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 117-Л1 Кедрова 3-
1 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.010 0.011 0.012

3523

ООО "Веста" [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-21 Свердлова / ТП-81 Общество слепых / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 81-Л11 Портовиков 63-2 ] ПС 110 кВ Лименда 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018

3524

ТСЖ КУЗНЕЦОВА 6А [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-59 
Кузнецова-2 / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 59-Л9 
Чкалова 39-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.012 0.014

3525

ООО "Агроторг" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-51 
Ресторан Витязь / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 51-Л6 
Витязь ввод-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

3526

ООО УК "Дом -сервис" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-8 
Маяковского / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 8-Л15 
Чкалова 8 ] ПС 110 кВ Котлас 0.008 0.010 0.011

3527

ООО "Веста" [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-21 Свердлова / ТП-81 Общество слепых / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 81-Л6 Багратиона ] ПС 110 кВ Лименда 0.008 0.009 0.011

3528

МБУ "Служба благоустройства МО "Котлас" [ ПС-301 Котлас / 
[СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-
1,2,СЭС / ТП-31 Школа №18 / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-
0,4 31-Л3 Уличное ] ПС 110 кВ Котлас 0.009 0.010 0.012

3529

ООО Жилфонд город [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас 
/ [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-55 РУС / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 55-Л2 Кирова 58,60 ] ПС 110 кВ Котлас 0.006 0.006 0.007

3530
ТСЖ Кирова 60 [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-55 РУС / [СШНН] ПС 110 кВ Котлас 0.009 0.010 0.011

3531
ООО Альфа [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова ] ПС 110 кВ Лименда 0.012 0.015 0.017 0.020 0.023 0.026 0.029
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3532

ООО УК "Дом -сервис" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-8 
Маяковского / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 8-Л8 
Чкалова 4-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

3533

АО "Тандер" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
Заовражье / [ФСН] ВЛ-10 300-14,09 ДОК-1,2 / ТП-86 ДОК 
/магазин/ / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 86-Л21 Кафе-
кулинария ] ПС 220 кВ Заовражье 0.010 0.011 0.013

3534

ООО Энергодом [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-28 Лесозавод / ТП-24 46-й Лесозавод / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 24-Л3 Школьная ] ПС 110 кВ Лименда 0.013 0.017 0.022 0.026 0.030 0.035 0.039 0.043

3535

ОАО "БАНК СГБ" Котласский филиал [ ПС-301 Котлас / 
[СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-
1,2,СЭС / РП-70 МТС / [СШСН] СШ-нет данных / [ФСН] ф. РП-
70-Л0 / ТП РП-70 / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 70-Л15 
АТС-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.014 0.016 0.018 0.020 0.023

3536

ООО УправДом + [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-59 Кузнецова-2 / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 59-Л12 Кузнецова 6-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.008 0.010 0.011

3537

ФКУ "ЦОКР" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-40 
Урицкого / 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 40-Л18 Казначейство ] ПС 110 кВ Котлас 0.006 0.007 0.008

3538

ООО "Веста" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-115 
Кедрова 7а / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 115-Л6 
Кедрова 5А ] ПС 220 кВ Заовражье 0.010 0.012 0.013 0.015

3539

ООО Энергодом [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-28 Лесозавод / ТП-24 46-й Лесозавод / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 24-Л1 Правды ] ПС 110 кВ Лименда 0.013 0.016 0.019 0.022 0.026 0.029 0.032

3540

ООО УправДом + [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-
110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП 
КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-
69 8 кооператив / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 69-Л10 
Кедрова 16-1 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.010 0.012 0.013 0.014

3541

ТСЖ "Невельская" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-
110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП 
КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / ТП-
112 магазин Птица / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 112-
Л16 Нев.Дивизии 8А ] ПС 220 кВ Заовражье 0.007 0.008 0.008

3542

ООО Жилфонд Плюс [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас 
/ [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-47 
ГПК / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 47-Л4 Октябрьская 
] ПС 110 кВ Котлас 0.007 0.008 0.009
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3543

ИП Макаровская Наталья Юрьевна [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 
1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 
Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-50 КБО / [СШНН] 2 СШ-0,4 
кВ / [ФНН] КЛ-0,4 50-Л12 Октябрьская 37-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.006 0.007 0.008

3544

ООО "Веста" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-16 Комсомолка / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 16-Л8 Дзержинского 10 (5-
8 подъезд) ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017

3545

ИП Хамцев О.М. [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-8 Маяковского / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 8-Л3 Детское кафе 1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.013 0.015 0.016

3546

ООО Мой Дом [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 
кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / ТП-172 
Временная / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 172-Л6 
стр.лит 7-2 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.013 0.014

3547

Объединение котельных и тепловых сетей, ООО [ ПС-301 Котлас 
/ [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-04,44,40 ФОС-
1,2,Насосная-2 / ТП-53 ФОС / [СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Котлас 0.012 0.014 0.015 0.017 0.019

3548

ИП Стрекаловская Т.В. [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-04,44,40 ФОС-1,2,Насосная-2 / ТП-65  
9-я столовая / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 65-Л1 
Столовая-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.006 0.007 0.007

3549

ООО УК "Дом -сервис" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-16 ЖД Больница / ТП-139 Ж/д 
больница 1 СШ / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 139-Л3 
Пр.Мира ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017

3550

ООО Комета [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] 
ВЛ-10 301-16 ЖД Больница / ТП-139 Ж/д больница 1 СШ / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 139-Л3 Пр.Мира ] ПС 110 кВ Котлас 0.007 0.008 0.009

3551

ИП Иншин Г.В. [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 
кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-7 
Больничный городок / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛИ-0,4 7-
Л20 Торговый центр ] ПС 220 кВ Заовражье 0.009 0.010 0.011

3552

ООО "Агроторг" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 
кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-7 
Больничный городок / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛИ-0,4 7-
Л20 Торговый центр ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.012 0.014 0.016

3553

ИП Пушкарев А А [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-
110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП 
КЭМЗ / [СШСН] 2СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 23 / ТП-
110 ГПТУ / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 110-Л16 м-н 
Березка ] ПС 220 кВ Заовражье 0.008 0.009 0.010

3554

ООО УправДом + [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-31 Школа №18 / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 31-Л7 Кузнецова 4 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018



I II III IV V VI VII VIII IX X
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3555

ООО УправДом + [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-31 Школа №18 / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 31-Л10 Маяковского 27 ] ПС 110 кВ Котлас 0.007 0.008 0.009

3556

ООО Спецстрой [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-60 Типография / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 60-Л6 Невского 22А-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.015 0.021 0.026 0.031 0.036 0.041 0.046 0.052

3557

Объединение котельных и тепловых сетей, ООО [ ПС-301 Котлас 
/ [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-
1,2,СЭС / ТП-13 Центральная котельная / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ПС 110 кВ Котлас 0.017 0.022 0.028 0.033 0.039 0.044 0.050 0.055

3558

ООО УК "Дом -сервис" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-13 
Центральная котельная / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Котлас 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.024

3559

ИП Пантелеев А.В. [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-13 Центральная 
котельная / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Котлас 0.006 0.007 0.008

3560

УФНС России по АО и НАО [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / 
ТП-51 Ресторан Витязь / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 
51-Л18 Налоговая-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.012 0.015 0.017 0.020 0.023 0.026 0.029

3561

Объединение котельных и тепловых сетей, ООО [ ПС-301 Котлас 
/ [СШСН] 2СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-30 Котельная / РП-
108 Южная котельная 1СШ-10кВ / [СШСН] СШ-нет данных / 
[ФСН] ф. РП-108-Л0 / ТП РП-108 / [СШНН] СШ-частный сектор 
/ [ФНН] ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Котлас 0.054 0.081 0.108 0.135 0.162 0.189 0.216 0.243 0.270

3562

ТСЖ Южное [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 23 / ТП-111 д/с 
Золотая рыбка / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 111-Л4 
Кузнецова 14 (под.2) ] ПС 220 кВ Заовражье 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.025

3563

ООО Миг [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-68 Школа №3 / [СШНН] 1 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 68-Л6 МИГ ] ПС 110 кВ Лименда 0.009 0.010 0.011

3564

ООО Жилфонд сервис [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-8 
Маяковского / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 8-Л11 
Маяковского 20-24 ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.012 0.013 0.015

3565

ООО Оникс [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 23 / ТП-167 
Техновидео / [СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.014 0.017 0.020 0.022 0.025 0.028

3566

ООО "Веста" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-80 Фрунзе / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.011 0.012

3567

ИП Лазарев В.Н. [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-47 
ГПК / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 47-Л11 Швейный 
основной ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.012 0.014
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3568

ООО Фрегат-Авто [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-
110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП 
КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-
117 Почта / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 117-Л4 
Торг.центр-3 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

3569

ООО Лето [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-117 
Почта / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 117-Л4 Торг.центр-
3 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.018 0.024 0.030 0.036 0.042 0.048 0.054 0.060

3570
ИП Селиванов М.Г. [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-
110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП ПС 220 кВ Заовражье 0.006 0.006 0.007

3571

ООО Жилфонд город [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас 
/ [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / РП-119 Молочная 
кухня / [СШСН] СШ-нет данных / [ФСН] ф. РП-119-Л1 / ТП РП-
119 / 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 119-Л6 Виноградова 2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.014 0.016 0.018 0.020 0.023

3572

ООО Стандарт [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШСН] 2СШ-10 
кВ Заовражье / [ФСН] ВЛ-10 300-14,09 ДОК-1,2 / ТП-86 ДОК 
/магазин/ / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 86-Л15 
Ермакова 11-1 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.012 0.014 0.016 0.017 0.019

3573

ООО УК "Дом -сервис" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / 
ТП-13 Центральная котельная / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] 
ВЛ-0,4 13-Л6 Луначарского ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.012 0.014 0.016

3574

ООО УК "Дом -сервис" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / 
ТП-51 Ресторан Витязь / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 
51-Л2 Мелентьева 13-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

3575

ООО Стандарт [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШСН] 2СШ-10 
кВ Заовражье / [ФСН] ВЛ-10 300-14,09 ДОК-1,2 / ТП-86 ДОК 
/магазин/ / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 86-Л8 
С.Щедрина 15 (1-4 под) ] ПС 220 кВ Заовражье 0.008 0.008 0.009

3576

ООО Жилищник [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 
кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / ТП-112 
магазин Птица / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 112-Л13 
70 Лет Октября 23-2 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.013 0.015 0.018 0.020 0.022

3577

ООО УправДом + [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-
110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП 
КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / ТП-
112 магазин Птица / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 112-
Л13 70 Лет Октября 23-2 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021 0.024

3578

ООО Жилищник [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 
кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / ТП-109 
Школа №7 / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 109-Л2 70 Лет 
Октября 17 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.010 0.013 0.017 0.020 0.024 0.027 0.030 0.034
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3579

ООО УправДом + [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-
110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП 
КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / ТП-
109 Школа №7 / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 109-Л2 70 
Лет Октября 17 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.014 0.018 0.021 0.025 0.028 0.032 0.035

3580

ООО Жилфонд Плюс [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШСН] 
2СШ-10 кВ Заовражье / [ФСН] ВЛ-10 300-14,09 ДОК-1,2 / ТП-86 
ДОК /магазин/ / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 86-Л11 
Менделеева 14 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.007 0.008 0.008

3581
ООО Стандарт [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШСН] 2СШ-10 
кВ Заовражье / [ФСН] ВЛ-10 300-14,09 ДОК-1,2 / ТП-86 ДОК ПС 220 кВ Заовражье 0.007 0.008 0.008

3582

ООО ДОМОСТРОЙ-СЕРВИС [ ПС-300 Заовражье (110,10) / 
[СШВ] 2СШ-110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / 
[ПС] ГПП КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] 
ячейка 3 / ТП-109 Школа №7 / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-
0,4 109-Л13 Прспект Мира 20 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.010 0.012 0.013 0.015

3583
ПАО "Ростелеком" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / РП-70 МТС / [СШСН] ПС 110 кВ Котлас 0.009 0.010 0.011

3584

ГБОУ АО Котласский детский дом [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 
1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 
Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-47 ГПК / [СШНН] 1 СШ-0,4 
кВ / [ФНН] КЛ-0,4 47-Л8 Интернат ] ПС 110 кВ Котлас 0.008 0.009 0.010

3585

МБУ "Служба благоустройства МО "Котлас" [ ПС-300 Заовражье 
(110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 
КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / 
[ФСН] ячейка 9 / ТП-114 Школа №2 / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4 114-Л8 Освеще ПС 220 кВ Заовражье 0.006 0.007 0.007

3586

ООО Стандарт [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШСН] 2СШ-10 
кВ Заовражье / [ФСН] ВЛ-10 300-14,09 ДОК-1,2 / ТП-86 ДОК 
/магазин/ / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 86-Л16 
Ермакова 3, Красносельская 1,3 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.025

3587

СТВ [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 Лименда / [ФСН] ВЛ-
10 302-11 Нахимова / ТП-38 Виноградова / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ 
/ [ФНН] КЛ-0,4 38-Л4 Кафе ] ПС 110 кВ Лименда 0.010 0.011 0.012

3588

ООО "Веста" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-117 
Почта / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 117-Л8 пр.Мира 
29А ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018

3589

ИП Шоломицкий И.Г. [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / РП-119 
Молочная кухня / [СШСН] СШ-нет данных / [ФСН] ф. РП-119-
Л1 / ТП РП-119 / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 119-Л10 
Кирова 51 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.012 0.014

3590

АО "Тандер" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] 
ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / РП-119 Молочная кухня / 
[СШСН] СШ-нет данных / [ФСН] ф. РП-119-Л1 / ТП РП-119 / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 119-Л10 Кирова 51 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.013 0.016 0.018 0.020 0.022
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3591
ООО "Веста" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-106 Дом КЗСК / ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

3592

ООО Центральный [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-106 Дом КЗСК / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 106-Л5 Ленина 14-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.013 0.016 0.019 0.021 0.024 0.027

3593

ООО "Котласский рынок" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 
Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / 
ТП-1 Центральная / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 1-Л5 
Рынок 1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.014 0.017 0.020 0.024 0.027 0.030 0.034

3594

ТСЖ проспект Мира 26 б [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 
2СШ-110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] 
ГПП КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / 
ТП-109 Школа №7 / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 109-
Л12 Проспект Мира 26Б-2 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.012 0.015 0.017 0.019 0.022 0.024

3595
ООО Ремдорстрой [ ПС-331 Чаплино / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 331-04 СХТ / ТП-00 РММ / [СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Чаплино 0.011 0.012 0.014 0.016

3596

ООО Тойма [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10 332-11 Аэропорт / ТП-30 Мясоцех / СШ-нет данных / [ФНН] 
Ф.30-Л2 ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017

3597

ООО Тойма [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10 332-12 Ухменьга / ТП-34 Сельсовет / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017

3598
ООО Тойма [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10 332-12 Ухменьга ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.009 0.010 0.011

3599
ООО МПМК [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10 332-12 Ухменьга ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.007 0.008 0.009

3600

Администрация МО Верхнетоемский муниципальный район [ ПС-
332 В.Тойма / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 332-12 
Ухменьга ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.020 0.027 0.033 0.040 0.047 0.053 0.060 0.067

3601

ООО Тойма [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10 332-02 В.Тойма / ТП-4 Раймаг-2 / [СШНН] СШ-нет данных / 
Ф.4-Л4 Ломоносова ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.009 0.010 0.011

3602

Администрация Двинского сельского поселения [ ПС-335 
Семеновская / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 335-06 
П.Виноградова / ТП-114 Усть-Ёрга-1 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ф.114-Л3 ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

3603

Население 13-003223 [ ПС-335 Семеновская / [СШСН] 1СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 335-06 П.Виноградова / ТП-114 Усть-Ёрга-1 / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ф.114-Л3 ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.011 0.012 0.014 0.015

3604

Население 13-000347 [ ПС-335 Семеновская / [СШСН] 1СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 335-06 П.Виноградова / ТП-114 Усть-Ёрга-1 / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ф.114-Л3 ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.009 0.010 0.011

3605

ИП Денисов В.П. [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 332-11 Аэропорт / ТП-29 Совхозная / [СШНН] СШ-
нет данных / [ФНН] Ф.29-Л2 ГосНИ ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.008 0.009 0.010

3606

УФНС России по АО и НАО [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 332-11 Аэропорт / ТП-29 Совхозная / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.29-Л2 ГосНИ ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.007 0.008 0.009
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3607

Прокуратура Архангельской области [ ПС-332 В.Тойма / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 332-11 Аэропорт / ТП-29 
Совхозная / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.29-Л2 ГосНИ ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.007 0.008 0.009

3608

Население 13-003223 [ ПС-335 Семеновская / [СШСН] 1СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 335-06 П.Виноградова / ТП-115 Усть-Ёрга-2 / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ф.115-Л1 ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.007 0.008 0.008

3609
ООО "Автодороги" [ ПС-331 Чаплино / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 331-04 СХТ ] ПС 110 кВ Чаплино 0.012 0.014 0.017 0.019 0.021 0.024

3610

ООО Кондратовское [ ПС-333 Вознесенье / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10 333-06 Першинская  / ТП-153 КРМ / [СШНН] СШ-
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Вознесенье 0.008 0.009 0.010

3611

ООО "НК "Роснефть-Архангельскнефтепродукт" [ ПС-333 
Вознесенье / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 333-03 
Алексеевская ] ПС 110 кВ Вознесенье 0.011 0.013 0.014

3612

ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" [ 
ПС-331 Чаплино / [СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 331-04 
СХТ / ТП-60 Школа / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Чаплино 0.010 0.012 0.014 0.017 0.019 0.021

3613

ООО Двина Молоко [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 332-12 Ухменьга / ТП-33 Столовая-1,2 / [СШНН] 
СШ-нет данных / [ФНН] Ф.33-Л4 Почта ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.006 0.007 0.008

3614

Архангельский областной центр занятости населения [ ПС-332 
В.Тойма / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 332-11 Аэропорт / 
ТП-32 Аэропорт / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.32-Л1 
Аэродромная ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.009 0.011 0.012

3615

ООО "ТГК-2 Энергосбыт" [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 1СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 332-02 В.Тойма / ТП-4 Раймаг-2 / [СШНН] 
СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.007 0.008 0.008

3616
ООО Тойма [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10 332-02 В.Тойма / ТП-4 Раймаг-2 / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.012 0.013 0.015 0.017

3617

ООО МПМК [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10 332-02 В.Тойма / ТП-4 Раймаг-2 / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.012 0.013 0.015 0.016

3618

ФЛ Русинов А А [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 332-02 В.Тойма / ТП-4 Раймаг-2 / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.007 0.008 0.009

3619

Администрация Двинского сельского поселения [ ПС-335 
Семеновская / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 335-09 
Новгородовская / ТП-97 Детсад / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 
ф.97-Л3 ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.006 0.007 0.008

3620

Население 13-000347 [ ПС-335 Семеновская / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 335-09 Новгородовская / ТП-97 Детсад / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ф.97-Л3 ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.007 0.008 0.009

3621

ООО Тойма [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10 332-11 Аэропорт / ТП-28 Детсад / [СШНН] СШ-нет данных / 
[ФНН] Ф.28-Л6 Кулижского ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.010 0.014 0.017 0.021 0.024 0.027 0.031 0.034
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3622

НУ непосредственное управление Верхнетоемское отделение без 
протокола [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10 332-11 Аэропорт / ТП-28 Детсад / [СШНН] СШ-нет данных / 
[ФНН] Ф.28-Л6 Кулижского ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.006 0.006 0.007

3623

Население 13-002341 [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 332-11 Аэропорт / ТП-28 Детсад / [СШНН] СШ-нет 
данных / [ФНН] Ф.28-Л6 Кулижского ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.007 0.008 0.009

3624

ООО Тойма [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10 332-11 Аэропорт / ТП-28 Детсад / [СШНН] СШ-нет данных / 
[ФНН] Ф.28-Л7 Ломоносова ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.011 0.013 0.014

3625

ООО Тойма [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10 332-11 Аэропорт / ТП-27 Кулижская / [СШНН] СШ-нет 
данных / [ФНН] Ф.27-Л2 Колос ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.006 0.007 0.007

3626

ООО Колос [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10 332-11 Аэропорт / ТП-27 Кулижская / [СШНН] СШ-нет 
данных / [ФНН] Ф.27-Л2 Колос ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.007 0.008 0.009

3627

ПО Верхнетоемское [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 332-12 Ухменьга / ТП-33 Столовая-1,2 / [СШНН] 
СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.010 0.013 0.017 0.020 0.023 0.027 0.030 0.034

3628

ПАО "Ростелеком" [ ПС-331 Чаплино / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 331-04 СХТ / ТП-64 Телевышка / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ПС 110 кВ Чаплино 0.007 0.008 0.009

3629
ООО Тойма [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10 332-08 Прилук / ТП-20 Согра-1 / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.010 0.012 0.013 0.015

3630

ООО Тойма [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10 332-11 Аэропорт / ТП-32 Аэропорт / [СШНН] СШ-нет данных 
] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.007 0.008 0.009

3631

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 332-12 Ухменьга / ТП-33 Столовая-1,2 / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.33-Л6 Сбербанк ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.009 0.010 0.011

3632

ООО Тойма [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10 332-11 Аэропорт / ТП-29 Совхозная / [СШНН] СШ-нет 
данных / [ФНН] Ф.29-Л3 Калиниха ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.006 0.007 0.008

3633

ООО "Каскад" [ ПС-333 Вознесенье / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 333-04 Вознесенье / ТП-00 Школа / [СШНН] СШ-
нет данных ] ПС 110 кВ Вознесенье 0.010 0.011 0.013

3634

ООО МПМК [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10 332-02 В.Тойма / ТП-2 Больница / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.010 0.011 0.013

3635

ЗАО "Русские башни" [ ПС-333 Вознесенье / [СШСН] 1СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 333-06 Першинская  / ТП-157 Кодима / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Вознесенье 0.008 0.009 0.010

3636

ПАО "Ростелеком" [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 332-12 Ухменьга / ТП-33 Столовая-1,2 / [СШНН] 
СШ-нет данных / [ФНН] Ф.33-Л3 Артелеком (вед.) ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030
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3637

ГБУ СОН АО Верхнетоемский КЦСО [ ПС-333 Вознесенье / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 333-04 Вознесенье / ТП-133 
АТС / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Вознесенье 0.012 0.013 0.015 0.016

3638

ООО Кондратовское [ ПС-333 Вознесенье / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10 333-04 Вознесенье / ТП-133 АТС / [СШНН] СШ-
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Вознесенье 0.007 0.008 0.008

3639

Население 13-000347 [ ПС-333 Вознесенье / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10 333-04 Вознесенье / ТП-133 АТС / [СШНН] СШ-
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Вознесенье 0.007 0.008 0.008

3640

ЧП Маракушин C А [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 332-12 Ухменьга / ТП-35 Ручьевская / [СШНН] 
СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.018 0.025 0.031 0.037 0.043 0.049 0.055 0.061

3641

ООО Тойма [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10 332-12 Ухменьга / ТП-34 Сельсовет / [СШНН] СШ-нет 
данных / Ф.34-Л2 КБО ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.009 0.010 0.011

3642

ООО МПМК [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10 332-11 Аэропорт / ТП-28 Детсад / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.009 0.011 0.012

3643

ООО Верхнетоемский хлебокомбинат [ ПС-332 В.Тойма / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 332-08 Прилук / ТП-21 
Согра-2 / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.21-Л1 Хлебозавод 
] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.008 0.009 0.010

3644

ООО Тойма [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10 332-08 Прилук / ТП-21 Согра-2 / [СШНН] СШ-нет данных / 
[ФНН] Ф.21-Л1 Хлебозавод ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.011 0.013 0.015 0.017 0.020 0.022

3645
ООО КТК ЛЕС [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10 332-08 Прилук ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.009 0.010 0.012

3646

Администрация МО Верхнетоемский муниципальный район [ ПС-
332 В.Тойма / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 332-08 
Прилук ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018

3647

ООО Мираж [ ПС-331 Чаплино / [СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10 331-04 СХТ / ТП-68 Поселок СХТ / [СШНН] СШ-нет данных 
] ПС 110 кВ Чаплино 0.007 0.008 0.009

3648

ПАО "Ростелеком" [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ 
Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-07 Ильинск-2 / ТП-86 Поликлинника 
/ [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.86-Л1 ул.Связистов ] ПС 110 кВ Ильинск 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017

3649

УК ООО Лето [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ Ильинск / 
[ФСН] ВЛ-10 341-02 Ленина / ТП-71 Общежитие СХТ / [СШНН] 
СШ-нет данных / [ФНН] Ф.71-Л1 Общежитие ] ПС 110 кВ Ильинск 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017

3650

ИП Харитонова И.Н. [ ПС-345 Самино / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
Самино / [ФСН] ВЛ-10 345-07 Сорово / ТП-184 Пригодино-1 / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] Ф.184-Л1 Пригодино-1 ] ПС 110 кВ Ильинск 0.006 0.006 0.007

3651

ГБУ АО Ильинский детский дом [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] 
СШ-10 кВ Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-07 Ильинск-2 / ТП-78 100 
кв. дом / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.78-Л4 Начальная 
школа ] ПС 110 кВ Ильинск 0.006 0.006 0.007
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3652

ОАО "АрхоблЭнерго" [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ 
Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-07 Ильинск-2 / ТП-78 100 кв. дом / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.78-Л4 Начальная школа ] ПС 110 кВ Ильинск 0.011 0.014 0.016 0.019 0.022 0.025 0.027

3653
АО Группа Илим, Лесной филиал в г.Коряжме [ ПС-341 Ильинск 
/ [СШСН] СШ-10 кВ Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-02 Ленина ] ПС 110 кВ Ильинск 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.025

3654
ИП Фокин Ю.С. [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ Ильинск 
/ [ФСН] ВЛ-10 341-02 Ленина ] ПС 110 кВ Ильинск 0.008 0.009 0.010

3655
ОАО "АрхоблЭнерго" [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ 
Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-02 Ленина ] ПС 110 кВ Ильинск 0.013 0.016 0.019 0.022 0.026 0.029 0.032

3656

ИП Гиниятулин В.В. [ ПС-345 Самино / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
Самино / [ФСН] ВЛ-10 345-07 Сорово / ТП-154 Гослесхоз / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.154-Л2 Холодильник ] ПС 110 кВ Ильинск 0.006 0.007 0.008

3657

ИП Левина А.П. [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ 
Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-03 Ильинск-1 / ТП-82 Набережная / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.82-Л2 Баня ] ПС 110 кВ Ильинск 0.007 0.008 0.009

3658

ООО Управдом [ ПС-346 Виледь / [СШСН] СШ-10 кВ Виледь / 
[ФСН] ВЛ-10 346-08 ЖВК / ТП-00 ЖВК / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.010 0.012 0.013

3659

УК ООО Лето [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ Ильинск / 
[ФСН] ВЛ-10 341-02 Ленина / ТП-67 Детсад ПМК-3 / [СШНН] 
СШ-нет данных / [ФНН] Ф.67-Л1 Общежитие ] ПС 110 кВ Ильинск 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021 0.023

3660

ООО Вилегодск ЖКХ [ ПС-345 Самино / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
Самино / [ФСН] ВЛ-10 345-02 Вилегодский / ТП-142 Блочная / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.142-Л1 Котельная ] ПС 110 кВ Ильинск 0.011 0.012 0.014

3661

ООО Термоизолстрой [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ 
Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-03 Ильинск-1 / ТП-76 Зеленая / 
[СШНН] СШ-нет данных / Ф.76-Л5 Стройплощадка школы ] ПС 110 кВ Ильинск 0.011 0.012 0.014 0.015

3662

УК ООО Лето [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ Ильинск / 
[ФСН] ВЛ-10 341-02 Ленина / ТП-69 44 кв. дом МПМК / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.69-Л1 44х кв.дом ] ПС 110 кВ Ильинск 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

3663

УК ООО Лето [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ Ильинск / 
[ФСН] ВЛ-10 341-07 Ильинск-2 / ТП-79 Комсомольская / 
[СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Ильинск 0.017 0.023 0.029 0.035 0.041 0.047 0.052 0.058

3664

ИП Левина Вера Васильевна [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 
кВ Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-07 Ильинск-2 / ТП-79 
Комсомольская / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.79-Л2 
ул.Ленина ] ПС 110 кВ Ильинск 0.006 0.006 0.007

3665

ООО МП Ивушка-1 [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ 
Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-07 Ильинск-2 / ТП-79 
Комсомольская / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.79-Л2 
ул.Ленина ] ПС 110 кВ Ильинск 0.009 0.011 0.012

3666

ОАО "АрхоблЭнерго" [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ 
Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-07 Ильинск-2 / ТП-79 
Комсомольская / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.79-Л2 
ул.Ленина ] ПС 110 кВ Ильинск 0.008 0.009 0.010
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3667

УК ООО Лето [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ Ильинск / 
[ФСН] ВЛ-10 341-07 Ильинск-2 / ТП-79 Комсомольская / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.79-Л2 ул.Ленина ] ПС 110 кВ Ильинск 0.008 0.009 0.010

3668

ИП Набатова Ольга Владимировна [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] 
СШ-10 кВ Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-02 Ленина / ТП-67 Детсад 
ПМК-3 / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.67-Л2 Детский сад 
] ПС 110 кВ Ильинск 0.012 0.014 0.016 0.018 0.019

3669
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-346 Виледь / [СШСН] СШ-10 
кВ Виледь / [ФСН] ВЛ-10 346-01 ЖД-1 ] ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.043 0.086 0.129 0.172 0.215 0.258 0.301 0.344 0.387 0.430

3670

УК ООО Лето [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ Ильинск / 
[ФСН] ВЛ-10 341-02 Ленина / ТП-69 44 кв. дом МПМК / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.69-Л3 Скважина ] ПС 110 кВ Ильинск 0.006 0.007 0.008

3671

ООО Промсток [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ Ильинск 
/ [ФСН] ВЛ-10 341-02 Ленина / ТП-69 44 кв. дом МПМК / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.69-Л3 Скважина ] ПС 110 кВ Ильинск 0.008 0.009 0.010

3672

ОАО "АрхоблЭнерго" [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ 
Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-07 Ильинск-2 / ТП-80 Квартальная 
котельная / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.80-Л1 Котельная 
] ПС 110 кВ Ильинск 0.013 0.017 0.022 0.026 0.030 0.034 0.039 0.043

3673

УК ООО Лето [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ Ильинск / 
[ФСН] ВЛ-10 341-03 Ильинск-1 / ТП-167 Мелиоративная / 
[СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Ильинск 0.009 0.010 0.011

3674

ОАО "АрхоблЭнерго" [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ 
Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-02 Ленина / ТП-68 База ПТУ / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.68-Л2 Котельная ] ПС 110 кВ Ильинск 0.010 0.013 0.017 0.020 0.024 0.027 0.030 0.034

3675

ООО Архангельская лесная компания [ ПС-343 Быково / 
[СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 343-03 Сидоровская / ТП-109 
АВМ / СШ-нет данных / [ФНН] Ф.109-Л2 Сушильный цех ] ПС 110 кВ Ильинск 0.016 0.022 0.027 0.033 0.038 0.044 0.049 0.055

3676

УК ООО Лето [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ Ильинск / 
[ФСН] ВЛ-10 341-02 Ленина / ТП-69 44 кв. дом МПМК / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.69-Л4 ул.Советская ] ПС 110 кВ Ильинск 0.013 0.016 0.020 0.023 0.026 0.029 0.033

3677

УК ООО Лето [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ Ильинск / 
[ФСН] ВЛ-10 341-03 Ильинск-1 / ТП-76 Зеленая / [СШНН] СШ-
нет данных / [ФНН] Ф.76-Л2 70-кв.дом ] ПС 110 кВ Ильинск 0.010 0.014 0.017 0.021 0.024 0.027 0.031 0.034

3678

ООО Инвест-Альфа [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ 
Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-03 Ильинск-1 / ТП-82 Набережная / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.82-Л1 Клуб ] ПС 110 кВ Ильинск 0.006 0.006 0.007

3679

ОАО "АрхоблЭнерго" [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ 
Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-03 Ильинск-1 / ТП-82 Набережная / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.82-Л1 Клуб ] ПС 110 кВ Ильинск 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

3680
ПО Вилегодская кооперативная торговля [ ПС-342 Кошкино / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 342-15 Путятино ] ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.013 0.014 0.016

3681

ОАО "АрхоблЭнерго" [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ 
Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-07 Ильинск-2 / ТП-85 Больничный  
городок / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.85-Л5 Котельная 
ЦРБ ] ПС 110 кВ Ильинск 0.011 0.012 0.013
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3682

ИП  Марковский Виталий Вениаминович [ ПС-341 Ильинск / 
[СШСН] СШ-10 кВ Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-02 Ленина / ТП-
68 База ПТУ / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.68-Л4 
Пекарня ] ПС 110 кВ Ильинск 0.013 0.016 0.020 0.023 0.026 0.030 0.033

3683

УК ООО Лето [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ Ильинск / 
[ФСН] ВЛ-10 341-02 Ленина / ТП-71 Общежитие СХТ / [СШНН] 
СШ-нет данных / [ФНН] Ф.71-Л3 4-эт.дом ] ПС 110 кВ Ильинск 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030

3684

АО "Тандер" [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ Ильинск / 
[ФСН] ВЛ-10 341-07 Ильинск-2 / ТП-78 100 кв. дом / [СШНН] 
СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Ильинск 0.010 0.012 0.013

3685

ООО Павловск ЖКХ [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ 
Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-03 Ильинск-1 / ТП-82 Набережная / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.82-Л5 Дом Ветеранов (вед.) 
] ПС 110 кВ Ильинск 0.010 0.012 0.013 0.015

3686

УК ООО Лето [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ Ильинск / 
[ФСН] ВЛ-10 341-03 Ильинск-1 / ТП-74 Энергетиков / [СШНН] 
СШ-нет данных / [ФНН] Ф.74-Л2 Северная ] ПС 110 кВ Ильинск 0.010 0.011 0.012

3687

СПК Слобода [ ПС-345 Самино / [СШСН] 1СШ-10 кВ Самино / 
[ФСН] ВЛ-10 345-01 Заозерье / ТП-139 Слобода ферма / [СШНН] 
СШ-нет данных / [ФНН] Ф.139-Л2 Ферма ] ПС 110 кВ Ильинск 0.013 0.018 0.022 0.026 0.031 0.035 0.040 0.044

3688

ФЛ Елезова Валентина Савватиевна [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] 
СШ-10 кВ Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-03 Ильинск-1 / ТП-82 
Набережная / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.82-Л3 
Магазин ] ПС 110 кВ Ильинск 0.006 0.007 0.008

3689

УК ООО Лето [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ Ильинск / 
[ФСН] ВЛ-10 341-02 Ленина / ТП-69 44 кв. дом МПМК / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.69-Л7 Два 12 кв дома (вед.) 
] ПС 110 кВ Ильинск 0.009 0.010 0.011

3690

Ф.Л.Малых А.А. [ ПС-342 Кошкино / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 342-04 Беляево / ТП-47 Казаково / [СШНН] СШ-
нет данных / [ФНН] Ф.47-Л1 Казаково ] ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.006 0.006 0.007

3691

УК ООО Лето [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ Ильинск / 
[ФСН] ВЛ-10 341-03 Ильинск-1 / ТП-76 Зеленая / [СШНН] СШ-
нет данных / [ФНН] Ф.76-Л3 24-кв.дом (вед.) ] ПС 110 кВ Ильинск 0.011 0.013 0.014

3692
ООО Архангельская лесная компания [ ПС-343 Быково / 
[СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 343-03 Сидоровская ] ПС 110 кВ Ильинск 0.011 0.013 0.016 0.019 0.021 0.024 0.027

3693
АО "Котласское ДРСУ" [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ 
Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-07 Ильинск-2 ] ПС 110 кВ Ильинск 0.011 0.013 0.014 0.016

3694

УК ООО Лето [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ Ильинск / 
[ФСН] ВЛ-10 341-02 Ленина / ТП-68 База ПТУ / [СШНН] СШ-
нет данных / [ФНН] Ф.68-Л3 ПУ-7 ] ПС 110 кВ Ильинск 0.011 0.015 0.018 0.022 0.026 0.029 0.033 0.036

3695

УК ООО Лето [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ Ильинск / 
[ФСН] ВЛ-10 341-03 Ильинск-1 / ТП-76 Зеленая / [СШНН] СШ-
нет данных / [ФНН] Ф.76-Л4 Коробка ] ПС 110 кВ Ильинск 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030

3696

ООО "Стройгазсервис" [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ 
Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-03 Ильинск-1 / ТП-77 ИСШ / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.77-Л6 КЛ-0,4 Дом культуры 
(вед.) ] ПС 110 кВ Ильинск 0.007 0.008 0.008
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3697

УК ООО Лето [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ Ильинск / 
[ФСН] ВЛ-10 341-03 Ильинск-1 / ТП-74 Энергетиков / [СШНН] 
СШ-нет данных / [ФНН] Ф.74-Л3 Дом №8 (вед.) ] ПС 110 кВ Ильинск 0.006 0.007 0.008

3698

УК ООО Лето [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ Ильинск / 
[ФСН] ВЛ-10 341-03 Ильинск-1 / ТП-75 18 кв. дом РЭС / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.75-Л1 Котельная ] ПС 110 кВ Ильинск 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.025

3699
СПК Никольск [ ПС-346 Виледь / [СШСН] СШ-10 кВ Виледь / 
[ФСН] ВЛ-10 346-08 ЖВК ] ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.014 0.016 0.019 0.022 0.025 0.027

3700

ПО Вилегодская кооперативная торговля [ ПС-341 Ильинск / 
[СШСН] СШ-10 кВ Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-07 Ильинск-2 / 
ТП-78 100 кв. дом / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.78-Л1 
Военкомат ] ПС 110 кВ Ильинск 0.011 0.012 0.013

3701

ФКУ "Военный комиссариат Архангельской области" [ ПС-341 
Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-07 
Ильинск-2 / ТП-78 100 кв. дом / [СШНН] СШ-нет данных / 
[ФНН] Ф.78-Л1 Военкомат ] ПС 110 кВ Ильинск 0.007 0.007 0.008

3702

ФЛ Киселев И.С. [ ПС-344 Павловск / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
Павловск / [ФСН] ВЛ-10 344-15 Павловск-1 / ТП-125 АВМ-1 / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] Ф.125- Л1 Холодильник ] ПС 110 кВ Ильинск 0.008 0.009 0.010

3703

УК ООО Лето [ ПС-342 Кошкино / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10 342-15 Путятино / ТП-83 Заречная / [СШНН] СШ-нет 
данных / [ФНН] Ф.83-Л3 Холодильник ] ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.012 0.014

3704

ИП Набатова Ольга Владимировна [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] 
СШ-10 кВ Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-02 Ленина / ТП-69 44 кв. 
дом МПМК / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.69-Л5 Ивушка 
] ПС 110 кВ Ильинск 0.008 0.009 0.010

3705

УК ООО Лето [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ Ильинск / 
[ФСН] ВЛ-10 341-02 Ленина / ТП-69 44 кв. дом МПМК / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.69-Л5 Ивушка ] ПС 110 кВ Ильинск 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018

3706

ООО Архангельская лесная компания [ ПС-343 Быково / 
[СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 343-03 Сидоровская / ТП-109 
АВМ / СШ-нет данных / [ФНН] Ф.109-Л4 Котельная ] ПС 110 кВ Ильинск 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.035 0.039

3707

ООО Павловск ЖКХ [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ 
Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-03 Ильинск-1 / ТП-82 Набережная / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.82-Л7 ул.Набережная ] ПС 110 кВ Ильинск 0.006 0.007 0.007

3708

ООО Павловск ЖКХ [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ 
Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-03 Ильинск-1 / ТП-82 Набережная / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.82-Л4 ул.Советская ] ПС 110 кВ Ильинск 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018

3709
ООО Т2 Мобайл [ ПС-346 Виледь / [СШСН] СШ-10 кВ Виледь / 
[ФСН] ВЛ-10 346-06 Шалимово ] ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.006 0.007 0.008

3710
УК ООО Лето [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ Ильинск / 
[ФСН] ВЛ-10 341-02 Ленина / ТП-71 Общежитие СХТ / [СШНН] ПС 110 кВ Ильинск 0.010 0.011 0.012

3711

УК ООО Лето [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ Ильинск / 
[ФСН] ВЛ-10 341-02 Ленина / ТП-70 Мухонская / [СШНН] СШ-
нет данных / [ФНН] Ф.70-Л2 Тепличная ] ПС 110 кВ Ильинск 0.006 0.006 0.007
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3712

ООО Павловск ЖКХ [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ 
Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-03 Ильинск-1 / ТП-81 Школьная 
котельная / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.81-Л1 
ул.Химиков ] ПС 110 кВ Ильинск 0.008 0.009 0.010

3713

ИП Шоломицкий И Г [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ 
Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-03 Ильинск-1 / ТП-84 Магнит / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф. КЛ-0,4 ТЦ Бульвар 
(ведомственная) ] ПС 110 кВ Ильинск 0.009 0.010 0.011

3714

АО "Тандер" [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ Ильинск / 
[ФСН] ВЛ-10 341-03 Ильинск-1 / ТП-84 Магнит / [СШНН] СШ-
нет данных / [ФНН] Ф. КЛ-0,4 ТЦ Бульвар (ведомственная) ] ПС 110 кВ Ильинск 0.011 0.012 0.014 0.015

3715

ООО "КотласСтрой-Инвест" [ ПС-351 Сольвычегодск / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 351-14 Город-2 / ТП-41 РМЗ / 
[СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.023 0.034 0.046 0.057 0.068 0.080 0.091 0.103 0.114

3716

ООО "Сольвычегодская здравница" [ ПС-351 Сольвычегодск / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 351-14 Город-2 / ТП-41 РМЗ 
/ [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018

3717

ОАО "АрхоблЭнерго" [ ПС-351 Сольвычегодск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 351-14 Город-2 / ТП-41 РМЗ / [СШНН] СШ-
нет данных ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.021 0.028 0.035 0.042 0.049 0.056 0.063 0.070

3718
ООО "Птицефабрика Котласская" [ ПС-314 ПТФ / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 314-07 ПТФ-1 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.022 0.033 0.043 0.054 0.065 0.076 0.087 0.098 0.108

3719

ООО "УК Домсервис"   ООО АЛЕУН [ ПС-318 Приводино / 
[СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-18 Курцево / ТП-62 
Школа / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 62-Л2 Школьная ] ПС 110 кВ Приводино 0.012 0.013 0.015 0.017

3720
АО "Тандер" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10 318-11 РЭБ / ТП-00 Пекарня / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Приводино 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

3721

ООО "Агроторг" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 318-07,23 Жилпосёлок-1,2 / ТП-154 Жилпоселок / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 154-Л1 Жилпосёлок-1 ] ПС 110 кВ Приводино 0.011 0.012 0.014 0.015

3722

ООО УК "Жилфонд Приводино" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] 
СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-07,23 Жилпосёлок-1,2 / ТП-153 
Школа / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Приводино 0.006 0.007 0.008

3723

ТСЖ "Мира 2" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 318-07,23 Жилпосёлок-1,2 / ТП-153 Школа / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Приводино 0.006 0.006 0.007

3724

ИП Шашкова Т.А. [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 318-07,23 Жилпосёлок-1,2 / ТП-153 Школа / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Приводино 0.012 0.013 0.015 0.017 0.019

3725

ГБСУ АО Туровецкий психоневрологический интернат [ ПС-311 
Шипицыно / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-11 
Печерино / ТП-76 Носыриха / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] 
Ф.76-Л1 Котельная ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.020 0.027 0.034 0.040 0.047 0.054 0.060 0.067

3726

ООО "УК Домсервис"   ООО АЛЕУН [ ПС-311 Шипицыно / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-13 РМЗ-1 / ТП-115 
Котельная / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.115-Л3 
ул.Ломоносова ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.010 0.014 0.017 0.021 0.024 0.028 0.031 0.034
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3727

ООО "УК Домсервис"   ООО АЛЕУН [ ПС-311 Шипицыно / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-13 РМЗ-1 / ТП-115 
Котельная / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.115-Л2 
ул.Строителей,2 ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.007 0.008 0.009

3728

ООО "УК Домсервис"   ООО АЛЕУН [ ПС-318 Приводино / 
[СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-18 Курцево / ТП-170 
Жилые дома / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 170-Л2 Артелеком ] ПС 110 кВ Приводино 0.008 0.009 0.010

3729

ООО "Альтернатива" СПб [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-18 Курцево / ТП-170 Жилые дома / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 170-Л2 Артелеком ] ПС 110 кВ Приводино 0.009 0.011 0.012

3730

ООО "Дом-сервис Сольвычегодск" [ ПС-351 Сольвычегодск / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 351-14 Город-2 / ТП-345 
Поликлиника / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.008 0.009 0.010

3731
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-314 ПТФ / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10 314-02 Очистные ] ПС 220 кВ Заовражье 0.018 0.024 0.030 0.036 0.042 0.048 0.054 0.059

3732

ООО УК "Порядок" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 318-06 Бабаево (Вахонино) / ТП-00 СМТ-1 / 
[СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Приводино 0.011 0.013 0.014 0.016

3733

ООО УК "Жилфонд Приводино" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] 
СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-06 Бабаево (Вахонино) / ТП-00 
СМТ-1 / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Приводино 0.006 0.007 0.008

3734

МУК "Муниципальная библиотечная система Котласского 
муниципального района" [ ПС-311 Шипицыно / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-13 РМЗ-1 / ТП-117 Клуб / [СШНН] СШ-
нет данных / [ФНН] Ф.117-Л4 ул.Северная ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.010 0.011 0.012

3735

ООО Т2 Мобайл [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 318-07,23 Жилпосёлок-1,2 / ТП-00 Теплицы / 
[СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Приводино 0.006 0.007 0.008

3736

ООО "Дом-сервис Сольвычегодск" [ ПС-351 Сольвычегодск / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 351-14 Город-2 / ТП-345 
Поликлиника / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 345-Л2 Урицкого, 10 
(115 кв дом) ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

3737

АО "Котласское ДРСУ" [ ПС-311 Шипицыно / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-10 РМЗ-2 / ТП-121 Школа / [СШНН] СШ-
нет данных ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.006 0.007 0.007

3738

ООО УК "Порядок" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 318-11 РЭБ / ТП-145 Школьная / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] 145-Л1 ул.Советская ] ПС 110 кВ Приводино 0.006 0.007 0.007

3739

ФГУП "КОТЛАССКОЕ" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-18 Курцево / ТП-162 ЖВК / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] 162-Л2 Коровник-2 ] ПС 110 кВ Приводино 0.008 0.009 0.010

3740

ООО "УК Домсервис"   ООО АЛЕУН [ ПС-311 Шипицыно / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-05 Шипицинский / КТП-
160 Круча / СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

3741
ООО "Лестрансторг" [ ПС-313 Песчанка / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 313-01 РРС / ТП-22 РРС / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ТЭЦ ПЛ "Энергетика" 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019
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3742

ООО "Дом-сервис Сольвычегодск" [ ПС-351 Сольвычегодск / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 351-14 Город-2 / ТП-346 
Курорт / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 346-Л1 К.Маркса ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.009 0.010 0.011

3743

ООО "УК Домсервис"   ООО АЛЕУН [ ПС-318 Приводино / 
[СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-18 Курцево / ТП-170 
Жилые дома / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 170-Л1 Магазин ] ПС 110 кВ Приводино 0.009 0.010 0.011

3744

ООО УК "Жилфонд Приводино" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] 
СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-11 РЭБ / ТП-146 Затонская / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Приводино 0.006 0.007 0.008

3745

ООО УК "Порядок" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 318-07,23 Жилпосёлок-1,2 / ТП-00 Больница / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] ВЛ-0,4 ул.Мира ] ПС 110 кВ Приводино 0.009 0.010 0.012

3746

ООО "УК Домсервис"   ООО АЛЕУН [ ПС-311 Шипицыно / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-13 РМЗ-1 / ТП-115 
Котельная / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.115-Л4 
ул.Строителей,5 ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017

3747

ООО УСПЕХ [ ПС-311 Шипицыно / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 311-13 РМЗ-1 / ТП-115 Котельная / [СШНН] СШ-
нет данных / [ФНН] Ф.115-Л4 ул.Строителей,5 ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.006 0.006 0.007

3748
ООО "Вычегда-Лес" [ ПС-314 ПТФ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 314-13 Козьмино ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.013 0.015 0.018 0.020 0.022

3749

ООО УК "Жилфонд Приводино" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] 
СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-22 К.Маркса / ТП-136 Детский сад 
/ [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Приводино 0.010 0.011 0.012

3750

ООО "Альтернатива" [ ПС-311 Шипицыно / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10 311-06 Кирпичный завод / ТП-160 Водозабор-1 / 
[СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017

3751

ОАО "АрхоблЭнерго" [ ПС-351 Сольвычегодск / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 351-01 Город-1 / ТП-305 Школа / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.006 0.007 0.007

3752
АО Волгогаз [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10 318-26 КОС ] ПС 110 кВ Приводино 0.022 0.032 0.043 0.054 0.065 0.075 0.086 0.097 0.108

3753

ООО УК "Жилфонд Приводино" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] 
СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-07,23 Жилпосёлок-1,2 / ТП-152 
НПС / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 152-Л1 ул.Молодёжная ] ПС 110 кВ Приводино 0.007 0.008 0.009

3754

АО "Котласское ДРСУ" [ ПС-311 Шипицыно / [СШСН] 1СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-05 Шипицинский / ТП-132 Северная / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.007 0.008 0.009

3755

ФЛ Епимахова С.П. [ ПС-311 Шипицыно / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 311-05 Шипицинский / ТП-47 Прислон / [СШНН] 
СШ-нет данных / [ФНН] Ф.47-Л2 Гараж ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.009 0.010 0.012

3756

ООО "Альтернатива" [ ПС-311 Шипицыно / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10 311-06 Кирпичный завод / ТП-250 Водозабор-2 / 
[СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.011 0.013 0.014

3757

ООО УК "Порядок" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 318-06 Бабаево (Вахонино) / ТП-00 СМТ-2 / СШ-
нет данных ] ПС 110 кВ Приводино 0.008 0.009 0.010
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3758
ООО Котласский завод [ ПС-315 КПД / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] КЛ-10 315-05 РП-1 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.018 0.024 0.030 0.036 0.042 0.048 0.054 0.060

3759
АО "КОТЛАССКИЙ АБЗ" [ ПС-311 Шипицыно / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-05 Шипицинский ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.013 0.018 0.022 0.027 0.031 0.036 0.040 0.045

3760
ООО "ЦентрСтроМ" [ ПС-311 Шипицыно / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10 311-05 Шипицинский ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.006 0.007 0.008

3761

ООО "НК "Роснефть-Архангельскнефтепродукт" [ ПС-311 
Шипицыно / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-05 
Шипицинский ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.008 0.009 0.010

3762
ООО СТРОЙКОМ [ ПС-311 Шипицыно / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 311-05 Шипицинский ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.007 0.008 0.009

3763

ОАО "АрхоблЭнерго" [ ПС-311 Шипицыно / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-13 РМЗ-1 / ТП-117 Клуб / [СШНН] СШ-
нет данных ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

3764

ФЛ Губадов Нутвели Ариф-оглы [ ПС-311 Шипицыно / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-13 РМЗ-1 / ТП-117 Клуб / 
[СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.008 0.009 0.010

3765

Администрация МО "Шипицынское" [ ПС-311 Шипицыно / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-13 РМЗ-1 / ТП-117 Клуб 
/ [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.013 0.017 0.022 0.026 0.030 0.035 0.039 0.043

3766

НУ непосредственное управление Котласское отделение [ ПС-311 
Шипицыно / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-13 РМЗ-1 / 
ТП-117 Клуб / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.009 0.010 0.011

3767
ФЛ Зимирев В.И. [ ПС-311 Шипицыно / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 311-11 Печерино ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

3768

Администрация МО "Приводинское" [ ПС-318 Приводино / 
[СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-07,23 Жилпосёлок-1,2 / 
ТП-154 Жилпоселок / [СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Приводино 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

3769
ИП Шоломицкий Г.Ф. [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10 318-11 РЭБ ] ПС 110 кВ Приводино 0.011 0.013 0.014

3770

ООО УК "Порядок" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 318-07,23 Жилпосёлок-1,2 / ТП-154 Жилпоселок / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Приводино 0.011 0.013 0.014

3771

ООО УК "Жилфонд Приводино" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] 
СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-07,23 Жилпосёлок-1,2 / ТП-154 
Жилпоселок / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Приводино 0.007 0.007 0.008

3772

Администрация МО "Приводинское" [ ПС-318 Приводино / 
[СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-07,23 Жилпосёлок-1,2 / 
ТП-154 Жилпоселок / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Приводино 0.007 0.008 0.009

3773

ТСЖ "Юность" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 318-07,23 Жилпосёлок-1,2 / ТП-154 Жилпоселок / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Приводино 0.011 0.013 0.014

3774
АО "Котласское ДРСУ" [ ПС-311 Шипицыно / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-13 РМЗ-1 ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.011 0.013 0.016 0.018 0.020 0.022

3775

ООО Мостсервис-транс [ ПС-311 Шипицыно / [СШСН] 1СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-05 Шипицинский / ТП-45 ПТО / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.006 0.007 0.008
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3776

ООО "Агроторг" [ ПС-311 Шипицыно / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 311-13 РМЗ-1 / ТП-117 Клуб / [СШНН] СШ-нет 
данных / [ФНН] Ф.117-Л3 ул.Краснофлотская ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018

3777

ООО УК "Жилфонд Приводино" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] 
СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-22 К.Маркса / ТП-136 Детский сад 
/ [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 136-Л1 Дом культуры ] ПС 110 кВ Приводино 0.008 0.008 0.009

3778

ООО УК "Порядок" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 318-22 К.Маркса / ТП-136 Детский сад / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] 136-Л1 Дом культуры ] ПС 110 кВ Приводино 0.009 0.010 0.011

3779

ОАО "АрхоблЭнерго" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10 318-18 Курцево / ТП-00 СХТ / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ПС 110 кВ Приводино 0.010 0.014 0.017 0.021 0.024 0.028 0.031 0.034

3780

ФГУП "КОТЛАССКОЕ" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-18 Курцево / ТП-162 ЖВК / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] 162-Л1 Коровник-1 ] ПС 110 кВ Приводино 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

3781
ООО "Нефтяная Топливная Компания" [ ПС-315 КПД / [СШСН] 
1СШ-10 кВ / [ФСН] КЛ-10 315-07 Котельная-1 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.009 0.010 0.011

3782

ОАО "АрхоблЭнерго" [ ПС-353 Григорово / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10 353-07 Тулубьево / ТП-390 Водозабор / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] 390-Л1 Водозабор ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.008 0.009 0.010

3783

ГБОУ АО Приводинская СКОШИ [ ПС-318 Приводино / 
[СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-07,23 Жилпосёлок-1,2 / 
ТП-00 Больница / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Приводино 0.006 0.007 0.007

3784

ООО "Альтернатива" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 318-07,23 Жилпосёлок-1,2 / ТП-00 Больница / 
[СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Приводино 0.010 0.011 0.013

3785
СОТ "Русановка". [ ПС-314 ПТФ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10 314-16 ЖВК ] ПС 220 кВ Заовражье 0.010 0.011 0.013

3786
СОТ "Птицевод" [ ПС-314 ПТФ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10 314-16 ЖВК ] ПС 220 кВ Заовражье 0.010 0.011 0.012

3787
СТ "Строитель-3" [ ПС-314 ПТФ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10 314-16 ЖВК ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.013 0.014

3788

ООО МП Ивушка-1 [ ПС-351 Сольвычегодск / [СШСН] 1СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 351-01 Город-1 / ТП-8 Кафе / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.010 0.013 0.015 0.018 0.021 0.023 0.026

3789

ИП Елсаков Сергей Георгиевич [ ПС-351 Сольвычегодск / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 351-01 Город-1 / ТП-8 Кафе / 
[СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.007 0.008 0.008

3790

ООО УСПЕХ [ ПС-351 Сольвычегодск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 351-01 Город-1 / ТП-8 Кафе / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.007 0.007 0.008

3791

ООО "Агроторг" [ ПС-351 Сольвычегодск / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10 351-01 Город-1 / ТП-8 Кафе / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.010 0.012 0.015 0.017 0.019 0.021

3792

ООО "УК Домсервис"   ООО АЛЕУН [ ПС-311 Шипицыно / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-13 РМЗ-1 / ТП-115 
Котельная / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.008 0.009 0.010
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3793

ОАО "АрхоблЭнерго" [ ПС-311 Шипицыно / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-13 РМЗ-1 / ТП-115 Котельная / [СШНН] 
СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.022 0.029 0.037 0.044 0.051 0.059 0.066 0.073

3794

ООО "УК Домсервис"   ООО АЛЕУН [ ПС-311 Шипицыно / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-13 РМЗ-1 / ТП-116 
Лесная / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.116-Л3 
ул.Лесная,45 ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.007 0.008 0.009

3795

ООО "УК Домсервис"   ООО АЛЕУН [ ПС-311 Шипицыно / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-10 РМЗ-2 / ТП-122 РМЗ 
/ [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.122-Л1 ул.Богданова ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.009 0.010 0.011

3796

ООО "Альтернатива" [ ПС-311 Шипицыно / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10 311-10 РМЗ-2 / ТП-122 РМЗ / [СШНН] СШ-нет 
данных / [ФНН] Ф.122-Л1 ул.Богданова ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.011 0.012 0.014 0.015

3797

АО "Тандер" [ ПС-311 Шипицыно / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10 311-13 РМЗ-1 / ТП-117 Клуб / [СШНН] СШ-нет данных / 
[ФНН] Ф.117-Л1 ул.Первомайская ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.011 0.012 0.014 0.016

3798

ООО "УК Домсервис"   ООО АЛЕУН [ ПС-311 Шипицыно / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-11 Печерино / [ТП] КТП-
320кВА ЛПХ (ТП-00 Леспромхоз) / [СШНН] СШ-нет данных / 
[ФНН] ВЛ-0,4 Советская ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.008 0.009 0.010

3799

ООО "УК Домсервис"   ООО АЛЕУН [ ПС-311 Шипицыно / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-10 РМЗ-2 / ТП-121 
Школа / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.121-Л2 
ул.Советская ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.011 0.013 0.014

3800

МБУ "Служба благоустройства МО "Котлас" [ ПС-314 ПТФ / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 314-13 Козьмино / ТП-13 
Слуда / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Заовражье 0.007 0.008 0.009

3801

ООО "УК Домсервис"   ООО АЛЕУН [ ПС-311 Шипицыно / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-10 РМЗ-2 / ТП-120 
Больница / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.120-Л3 КБО ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.011 0.014 0.016 0.019 0.022 0.025 0.027

3802

ООО УК "Жилфонд Приводино" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] 
СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-11 РЭБ / ТП-144 Водников / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 144-Л1 ул.Водников ] ПС 110 кВ Приводино 0.007 0.007 0.008

3803

НУ непосредственное управление Котласское отделение [ ПС-318 
Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-11 РЭБ / ТП-
144 Водников / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 144-Л1 ул.Водников 
] ПС 110 кВ Приводино 0.006 0.007 0.008

3804
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-312 Савватия / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 312-12 ЖД-2 ] ПС 110 кВ Савватия 0.009 0.011 0.012

3805

ООО "Дом-сервис Сольвычегодск" [ ПС-351 Сольвычегодск / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 351-14 Город-2 / ТП-342 
ККП / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.011 0.013 0.014

3806

ОАО "АрхоблЭнерго" [ ПС-351 Сольвычегодск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 351-14 Город-2 / ТП-342 ККП / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.007 0.007 0.008
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3807

ООО "УЮТСЕРВИС" [ ПС-351 Сольвычегодск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 351-14 Город-2 / ТП-342 ККП / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.008 0.009 0.010

3808
ИП Тарабычин Николай Аркадьевич [ ПС-318 Приводино / 
[СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-06 Бабаево (Вахонино) ] ПС 110 кВ Приводино 0.048 0.073 0.097 0.121 0.145 0.170 0.194 0.218 0.242

3809
ООО "НГКМ" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10 318-06 Бабаево (Вахонино) ] ПС 110 кВ Приводино 0.016 0.022 0.027 0.032 0.038 0.043 0.048 0.054

3810

ООО "Дом-сервис Сольвычегодск" [ ПС-353 Григорово / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 353-05 Песчаница / ТП-377 
Деткомбинат / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.006 0.006 0.007

3811

ООО "Дом-сервис Сольвычегодск" [ ПС-353 Григорово / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 353-05 Песчаница / ТП-377 
Деткомбинат / [СШНН] СШ-частный сектор / [ФНН] ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.011 0.015 0.018 0.022 0.026 0.029 0.033 0.037

3812

ООО "УЮТСЕРВИС" [ ПС-353 Григорово / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10 353-05 Песчаница / ТП-377 Деткомбинат / 
[СШНН] СШ-частный сектор / [ФНН] ВЛ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.011 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.029

3813
ОАО "АрхоблЭнерго" [ ПС-351 Сольвычегодск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 351-14 Город-2 ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.010 0.011 0.013

3814
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС-312 Савватия / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 312-08 ЖД-1 ] ПС 110 кВ Савватия 0.011 0.013 0.015 0.017 0.020 0.022

3815
ИП Махин Е.Н. [ ПС-311 Шипицыно / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 311-11 Печерино / ТП-173 ГАЗС / СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.007 0.008 0.009

3816

ФГУП "КОТЛАССКОЕ" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-18 Курцево / ТП-167 Сушилки / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] 167-Л1 Сушилки ] ПС 110 кВ Приводино 0.010 0.012 0.013 0.015

3817

ОАО "АрхоблЭнерго" [ ПС-353 Григорово / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10 353-05 Песчаница / ТП-375 Загорка / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] 375-Л1 Котельная ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.012 0.015 0.019 0.022 0.025 0.028 0.031

3818

ИП Чупраков Даниил Евгеньевич  [ ПС-318 Приводино / 
[СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-18 Курцево / ТП-65 
Куимиха / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 65-Л2 ул.Советская ] ПС 110 кВ Приводино 0.006 0.007 0.007

3819

ООО "Аквапрофиль" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 318-12 Водозабор / ТП-148 Базы МПЖКХ / 
[СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Приводино 0.010 0.013 0.016 0.018 0.021 0.023 0.026

3820

ООО "Альтернатива" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 318-12 Водозабор / ТП-148 Базы МПЖКХ / 
[СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Приводино 0.011 0.013 0.016 0.019 0.021 0.024 0.027

3821

ООО "УК Домсервис"   ООО АЛЕУН [ ПС-318 Приводино / 
[СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-18 Курцево / ТП-63 
Гараж / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 63-Л2 ул.Новая ] ПС 110 кВ Приводино 0.009 0.010 0.011

3822
Администрация МО "Приводинское" [ ПС-318 Приводино / 
[СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-18 Курцево ] ПС 110 кВ Приводино 0.010 0.011 0.012

3823
ИП Чупраков Евгений Анатольевич [ ПС-318 Приводино / 
[СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-18 Курцево ] ПС 110 кВ Приводино 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030

3824
ООО  КЕДР ( свиридов) [ ПС-312 Савватия / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 312-25 Лесхоз ] ПС 110 кВ Савватия 0.007 0.007 0.008
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3825

ООО УК "Порядок" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 318-06 Бабаево (Вахонино) / ТП-126 Вахонино / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 126-Л1 д.Вахонино ] ПС 110 кВ Приводино 0.006 0.006 0.007

3826

ООО "Аквапрофиль" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 318-26 КОС / ТП-147 КОС / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ПС 110 кВ Приводино 0.008 0.009 0.010

3827

ООО "Альтернатива" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 318-26 КОС / ТП-147 КОС / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ПС 110 кВ Приводино 0.006 0.007 0.008

3828

ООО "УК Домсервис"   ООО АЛЕУН [ ПС-311 Шипицыно / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-13 РМЗ-1 / ТП-118 
Снеткова / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.118-Л2 
ул.Советская ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.008 0.009 0.010

3829
Комфорт [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10 318-18 Курцево / ТП-62 Школа / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Приводино 0.012 0.013 0.015 0.017

3830

ООО "Альтернатива" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 318-18 Курцево / ТП-62 Школа / [СШНН] СШ-0,4 
кВ ] ПС 110 кВ Приводино 0.011 0.012 0.014

3831

Администрация МО "Шипицынское" [ ПС-311 Шипицыно / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-11 Печерино / ТП-86 
Федотовская-2 / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.86-Л1 
ул.Рубцова ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.010 0.013 0.015 0.018 0.021 0.023 0.026

3832

ПО "Заготпромторг" [ ПС-353 Григорово / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 353-05 Песчаница / ТП-378 Мастерские / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] 378-Л1 Очистные ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.008 0.009 0.010

3833

ООО "УК Домсервис"   ООО АЛЕУН [ ПС-311 Шипицыно / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-10 РМЗ-2 / ТП-120 
Больница / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.008 0.009 0.010

3834

ОАО "АрхоблЭнерго" [ ПС-311 Шипицыно / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-10 РМЗ-2 / ТП-120 Больница / [СШНН] 
СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.011 0.013 0.016 0.018 0.021 0.024 0.026

3835

НУ непосредственное управление Котласское отделение [ ПС-318 
Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-07,23 
Жилпосёлок-1,2 / ТП-152 НПС / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Приводино 0.006 0.007 0.008

3836

ООО "УК Домсервис"   ООО АЛЕУН [ ПС-311 Шипицыно / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-13 РМЗ-1 / ТП-118 
Снеткова / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.007 0.008 0.009

3837
АО "Волгогаз" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 318-22 К.Маркса ] ПС 110 кВ Приводино 0.011 0.014 0.018 0.021 0.025 0.028 0.032 0.035

3838

ООО "УК Домсервис"   ООО АЛЕУН [ ПС-311 Шипицыно / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-10 РМЗ-2 / ТП-119 
Западная / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.119-Л3 ПС 110 кВ Шипицыно 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018

3839

ОАО "АрхоблЭнерго" [ ПС-351 Сольвычегодск / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 351-09 Санаторий-1 / ТП-32 КОС / [СШНН] 
СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.012 0.014 0.017 0.019 0.021 0.024

3840

ООО "Аквапрофиль" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 318-12 Водозабор / ТП-149 Водозабор / [СШНН] 
СШ-0,4 ] ПС 110 кВ Приводино 0.012 0.015 0.019 0.022 0.025 0.028 0.031
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3841

ООО "Альтернатива" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 318-12 Водозабор / ТП-149 Водозабор / [СШНН] 
СШ-0,4 ] ПС 110 кВ Приводино 0.011 0.013 0.016 0.019 0.021 0.024 0.027

3842
ИП Шашков Николай Александрович [ ПС-318 Приводино / 
[СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-07,23 Жилпосёлок-1,2 ] ПС 110 кВ Приводино 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

3843

ООО "Дом-сервис Сольвычегодск" [ ПС-351 Сольвычегодск / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 351-14 Город-2 / ТП-345 
Поликлиника / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 345-Л8 ул.Ленина ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.008 0.009 0.010

3844

НУ непосредственное управление Котласское отделение [ ПС-351 
Сольвычегодск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 351-14 
Город-2 / ТП-345 Поликлиника / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 
345-Л8 ул.Ленина ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.011 0.013 0.014 0.016

3845

ОАО "АрхоблЭнерго" [ ПС-311 Шипицыно / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-11 Печерино / [ТП] КТП-320кВА ЛПХ 
(ТП-00 Леспромхоз) / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

3846
ИП Юрьев Андрей Анатольевич [ ПС-322 Красноборск-2 / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 322-09 Красноборск ] ПС 110 кВ Красноборск-2 0.020 0.026 0.033 0.039 0.046 0.053 0.059 0.066

3847

ИП Романова Л.Н. [ ПС-322 Красноборск-2 / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 322-10 Коммунальный / ТП-66 Алексеевская / 
[СШНН] СШ-нет данных / КЛ-0,4 66-Л5 магазин Продукты-
2(вед) ] ПС 110 кВ Красноборск-2 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

3848

ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" [ 
ПС-323 Красноборск-1 / [СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 323-
02 Телегово / ТП-5 РТПС Ершевская / СШ-нет данных / ВЛ-0,4 5-
Л1 РТПС ] ПС 110 кВ Красноборск-1 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

3849

Администрация МО "Телеговское" [ ПС-323 Красноборск-1 / 
[СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 323-02 Телегово / ТП-6 
Детский сад / [СШНН] СШ-нет данных / ВЛ-0,4 6-Л2 Детсад ] ПС 110 кВ Красноборск-1 0.006 0.006 0.007

3850

ООО"Капитель" [ ПС-322 Красноборск-2 / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 322-10 Коммунальный / ТП-66 Алексеевская / 
[СШНН] СШ-нет данных / ВЛ-0,4 66-Л1 Детсад ] ПС 110 кВ Красноборск-2 0.007 0.008 0.009

3851

ООО "Красноборские Тепловые Сети" [ ПС-322 Красноборск-2 / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 322-10 Коммунальный / ТП-
175 Котельная / [СШНН] СШ-нет данных / КЛ-0,4 ф.1 Котельная 
(вед.) ] ПС 110 кВ Красноборск-2 0.018 0.024 0.030 0.037 0.043 0.049 0.055 0.061

3852

ООО Красноборск-лес [ ПС-322 Красноборск-2 / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 322-11 СХТ / ТП-68 ПМК-6 / [СШНН] СШ-
нет данных / ВЛ-0,4 68-Л3 Гараж ПМК ] ПС 110 кВ Красноборск-2 0.007 0.008 0.009

3853

ПАО "Ростелеком" [ ПС-323 Красноборск-1 / [СШСН] СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10 323-02 Телегово / ТП-16 Телевышка / [СШНН] 
СШ-нет данных / КЛ-0,4 16-Л4 Тех.здание ] ПС 110 кВ Красноборск-1 0.006 0.007 0.007

3854

ПБОЮЛ   В М Симарев [ ПС-354 Уфтюга / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10 354-12 Б.Слуда / ТП-254 Зерноток / [СШНН] СШ-
нет данных / ВЛ-0,4 254-Л2 Симарев ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.008 0.009 0.010
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3855

МБОУ "Красноборская средняя  школа"  [ ПС-322 Красноборск-2 
/ [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 322-10 Коммунальный / ТП-
167 Родничёк / СШ-нет данных / ВЛ-0,4 167-Л2 Детсад ] ПС 110 кВ Красноборск-2 0.010 0.012 0.013

3856

ИП Солоницын Э.Л. [ ПС-321 Черевково / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 321-05 Черевково / ТП-106 Столовая / [СШНН] 
СШ-нет данных / [ФНН] Ф.106-Л3 Магазин ] ПС 110 кВ Черевково 0.007 0.007 0.008

3857

ООО "Агроторг" [ ПС-321 Черевково / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 321-05 Черевково / ТП-106 Столовая / [СШНН] 
СШ-нет данных / [ФНН] Ф.106-Л3 Магазин ] ПС 110 кВ Черевково 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017

3858

ИП Пешехонова Н.М. [ ПС-322 Красноборск-2 / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 322-06 Высокая Гора / ТП-178 Промзона / 
СШ-нет данных / ВЛ-0,4  178-Л1 Гараж ] ПС 110 кВ Красноборск-2 0.007 0.008 0.009

3859

ООО "ТГК-2 Энергосбыт" [ ПС-321 Черевково / [СШСН] СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 321-05 Черевково / ТП-112 Дом Культуры / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.112-Л1 Контора КХ ] ПС 110 кВ Черевково 0.007 0.008 0.009

3860

ИП Кувакин Сергей Николаевич [ ПС-323 Красноборск-1 / 
[СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 323-02 Телегово / ТП-22 
Ск.двор У.Канза / [СШНН] СШ-нет данных / ВЛ-0,4 22-Л2 
Пилорама Кувакина ] ПС 110 кВ Красноборск-1 0.013 0.016 0.019 0.022 0.025 0.029 0.032

3861

НУ непосредственное управление Красноборское отделение [ ПС-
321 Черевково / [СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 321-05 
Черевково / ТП-161 ПМК-6 / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] 
Ф.161-Л3 Дом ] ПС 110 кВ Черевково 0.006 0.007 0.008

3862

ООО"Капитель" [ ПС-322 Красноборск-2 / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 322-11 СХТ / ТП-70 СХТ / [СШНН] СШ-нет 
данных / ВЛ-0,4 70-Л3 Детсад ] ПС 110 кВ Красноборск-2 0.013 0.017 0.021 0.026 0.030 0.034 0.039 0.043

3863

ИП Юрьев Андрей Анатольевич [ ПС-322 Красноборск-2 / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 322-06 Высокая Гора / ТП-
59 Игнатовская / [СШНН] СШ-нет данных / ВЛ-0,4 59-Л3 
Пилорама Юрьева ] ПС 110 кВ Красноборск-2 0.011 0.012 0.014 0.015

3864

МБОУ "Верхнеуфтюгская средняя  школа" [ ПС-354 Уфтюга / 
[СШСН] 1СШ-10кВ / [ФСН] ВЛ-10 354-01 Шичуга / ТП-211 
Школа / [СШНН] СШ-нет данных / ВЛ-0,4 211-Л2 Интернат ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.007 0.008 0.009

3865

Администрация МО "Телеговское" [ ПС-323 Красноборск-1 / 
[СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 323-02 Телегово / ТП-7 1 
ферма / [СШНН] СШ-нет данных / ВЛ-0,4 7-Л2 ул.Почтовая ] ПС 110 кВ Красноборск-1 0.006 0.007 0.007

3866

АО Группа Илим, Лесной филиал в г.Коряжме [ ПС-322 
Красноборск-2 / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 322-06 
Высокая Гора ] ПС 110 кВ Красноборск-2 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

3867
ООО Хлеб Черевково [ ПС-321 Черевково / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 321-05 Черевково ] ПС 110 кВ Черевково 0.008 0.008 0.009

3868

МБУК РКЦ [ ПС-354 Уфтюга / [СШСН] 1СШ-10кВ / [ФСН] ВЛ-
10 354-01 Шичуга / ТП-213 Контора / [СШНН] СШ-нет данных / 
ВЛ-0,4 213-Л3 Контора ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.011 0.013 0.016 0.019 0.021 0.024 0.026
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3869

МП "Телеговское ЖКХ " МО "Телеговское" [ ПС-323 
Красноборск-1 / [СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 323-08 
Камчатка / ТП-176 Ершевская / [СШНН] СШ-нет данных / ВЛ-
0,4 176-Л2 Сосновая 2 ] ПС 110 кВ Красноборск-1 0.006 0.007 0.008

3870 МБОУ  Белослудская основная общеобразовательная школа [ ПС- ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.010 0.012 0.013 0.015
3871 ООО "Партнер" [ ПС-321 Черевково / [СШСН] СШ-10 кВ / ПС 110 кВ Черевково 0.007 0.008 0.008

3872

ООО "Партнер" [ ПС-321 Черевково / [СШСН] СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 321-05 Черевково / ТП-105 Больница / [СШНН] 
СШ-нет данных / [ФНН] Ф.105-Л1 пер. Больничный ] ПС 110 кВ Черевково 0.009 0.011 0.012

3873

АО "Газпром энергосбыт"  [ ПС-360 Урдома / [СШСН] 1СШ-10 
Урдома / [ФСН] ВЛ-10 кВ 360-23  КС13-3 / ТП-125 Дока-хлеб / 
[СШНН] СШ-нет данных / Ф.125-Л7 Архангельская-1 ] ПС 220 кВ Урдома 0.010 0.012 0.013 0.014

3874

АО "Газпром энергосбыт"  [ ПС-360 Урдома / [СШСН] 1СШ-10 
Урдома / [ФСН] ВЛ-10 кВ 360-23  КС13-3 / ТП-125 Дока-хлеб / 
[СШНН] СШ-нет данных ] ПС 220 кВ Урдома 0.007 0.008 0.008

3875

АО "Газпром энергосбыт"  [ ПС-360 Урдома / [СШСН] 2СШ-10 
Урдома / [ФСН] ВЛ-10 360-26 КС13-4 / ТП-118 КОС / [СШНН] 
СШ-нет данных ] ПС 220 кВ Урдома 0.012 0.015 0.019 0.023 0.027 0.031 0.035 0.038

3876

ООО "Рубикон" [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 Лименда / 
[ФСН] ВЛ-10 302-21 Свердлова / ТП-81 Общество слепых / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 81-Л3 Производство ВОС 
] ПС 110 кВ Лименда 0.010 0.011 0.012

3877

МП "Горводоканал" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШСН] 2СШ-
10 кВ Заовражье / [ФСН] ВЛ-10 300-14,09 ДОК-1,2 / ТП-00 
Насосная / [СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Заовражье 0.012 0.014 0.017 0.019 0.022 0.024

3878

ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" [ ПС-301 Котлас / 
[СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-25 АЗС / ТП-202 
Лукойл / [СШНН] АЗС Котлас 3 ] ПС 110 кВ Котлас 0.012 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.029

3879

МДОУ "Детский сад  общеразвивающего вида № 62 "Аленький 
цветочек" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] 
ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-79 Охотмагазин / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 79-Л9 Д/С Ромашка-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.007 0.007 0.008

3880

МП "Горводоканал" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШСН] 2СШ-
10 кВ Заовражье / [ФСН] ВЛ-10 300-14,09 ДОК-1,2 / [РП] ТП-159 
РП ДОК / [СШСН] СШ-нет данных ] ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.012 0.013

3881

МОУ "Общеобразовательный лицей № 3" [ ПС-302 Лименда / 
[СШСН] 1СШ-10 Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-
68 Школа №3 / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 68-Л3 
Школа 3-2 ] ПС 110 кВ Лименда 0.007 0.008 0.008

3882

МП "Горводоканал" [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-19 Лесобаза / ТП-164 / [СШСН] СШ-
10 кВ ] ПС 110 кВ Лименда 0.008 0.009 0.010

3883

МДОУ "Детский сад  общеразвивающего вида № 62 "Аленький 
цветочек" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] 
ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-80 Фрунзе / [СШНН] 2 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 80-Л14 дет.Комбинат "Аленький 
цветочек" ] ПС 110 кВ Котлас 0.011 0.012 0.013



I II III IV V VI VII VIII IX X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N п/п Потребитель Наименование подстанции Очередь ограничения, МВт

3884

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 17" [ ПС-301 
Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 
Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-39 Школа №17 / [СШНН] 1 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 39-Л4 Школа №17 силовой ] ПС 110 кВ Котлас 0.006 0.007 0.007

3885

ГАПОУ АО "Котласский электромеханический техникум" [ ПС-
300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ Заовражье / [ФВ] 
ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 23 / ТП-110 ГПТУ / [СШНН] 1 СШ-
0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 110-Л ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.013 0.014

3886

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7" [ ПС-300 
Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-
110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / ТП-109 Школа №7 / [СШНН] 2 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 109-Л7 Шк ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.013 0.014 0.016

3887

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" [ ПС-300 
Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-
110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-114 Школа №2 / [СШНН] 2 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 114-Л5 Шк ПС 220 кВ Заовражье 0.010 0.011 0.012

3888

АО "Почта России" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-55 РУС / [СШНН] 
1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 55-Л5 Почта ] ПС 110 кВ Котлас 0.007 0.007 0.008

3889

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" [ ПС-300 
Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-
110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-114 Школа №2 / [СШНН] 1 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 114-Л1 Шк ПС 220 кВ Заовражье 0.010 0.011 0.012

3890

МДОУ "Детский сад  комбинированного вида № 38 "Улыбка" [ 
ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ Заовражье / 
[ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-
10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 9 / ТП-116 д/с Улыбка / 
[СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ- ПС 220 кВ Заовражье 0.007 0.008 0.009

3891

МДОУ "Детский сад № 3 "Незабудка" [ ПС-302 Лименда / 
[СШСН] 1СШ-10 Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-
15 Нахимова / [СШНН]  1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 15-Л13 Д/С 
Портовиков 60 ] ПС 110 кВ Лименда 0.011 0.013 0.014 0.016

3892

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7" [ ПС-300 
Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-
110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / ТП-109 Школа №7 / [СШНН] 1 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 109-Л1 Шк ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.013 0.014

3893

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" [ ПС-301 
Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 
Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-50 КБО / [СШНН] 1 СШ-0,4 
кВ / [ФНН] КЛ-0,4 50-Л6 Школа№ 4-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.008 0.009 0.010
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3894

ГАПОУ АО "Котласский электромеханический техникум" [ ПС-
300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ Заовражье / [ФВ] 
ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 23 / ТП-110 ГПТУ / [СШНН] 2 СШ-
0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 110-Л ПС 220 кВ Заовражье 0.010 0.011 0.012

3895

МДОУ "Детский сад  комбинированного вида № 7 "Огонек" [ ПС-
301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-
18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-8 Маяковского / [СШНН] 2 СШ-0,4 
кВ / [ФНН] КЛ-0,4 8-Л16 Д/С №7 Огонек-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.008 0.009 0.010

3896

МУ "Спортивная школа № 1" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / 
[СШВ] 2СШ-110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / 
[ПС] ГПП КЭМЗ / [СШСН] 2СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] 
ячейка 23 / ТП-110 ГПТУ / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 
110-Л1 Спорткомплекс Салют-1 ] ПС 220 кВ Заовражье 0.006 0.007 0.008

3897

МОУ "Общеобразовательный лицей № 3" [ ПС-302 Лименда / 
[СШСН] 1СШ-10 Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-11 Нахимова / ТП-
68 Школа №3 / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 68-Л1 
Школа3-1 ] ПС 110 кВ Лименда 0.006 0.007 0.007

3898

АО "Почта России" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-1 / ТП-2 
Дом связи / [СШНН] 1 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 2-Л3 Дом 
связи ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.012 0.013

3899

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 14 "Искорка" [ 
ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-
18,39,41 МТС-1,2,СЭС / ТП-66 Кедрова 12 / [СШНН] 2 СШ 0,4 
кВ / [ФНН] КЛ-0,4 66-Л9 Дет.комбинат-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.009 0.010 0.011

3900
МП "Горводоканал" [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 1СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-15,24 Очистные-1,2 ] ПС 110 кВ Лименда 0.035 0.070 0.105 0.140 0.175 0.210 0.245 0.280 0.315 0.350

3901
МП "Горводоканал" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-25 АЗС / ТП-57 Водозабор / СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Котлас 0.023 0.035 0.047 0.058 0.070 0.082 0.094 0.105 0.117

3902

МУ "Спортивная школа № 1" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / 
[СШВ] 2СШ-110 кВ Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / 
[ПС] ГПП КЭМЗ / [СШСН] 2СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] 
ячейка 23 / ТП-110 ГПТУ / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 
110-Л10 Спорткомплекс Салют-2 ПС 220 кВ Заовражье 0.011 0.012 0.014

3903

МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 8 "Журавлик" [ 
ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ Заовражье / 
[ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / [СШСН] 1СШ-
10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 3 / ТП-112 магазин Птица / 
[СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] ПС 220 кВ Заовражье 0.006 0.007 0.007

3904

Администрация МО "Котлас" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-
10 Котлас / [ФСН] ВЛ-10 301-14,17 Хлебозавод,Школа,Насосная-
1 / ТП-63 Дом советов / [СШНН] 2 СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 63-
Л6 Горисполком-1 ] ПС 110 кВ Котлас 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

3905
МП "Горводоканал" [ ПС-301 Котлас / [СШСН] 1СШ-10 Котлас / 
[ФСН] ВЛ-10 301-04,44,40 ФОС-1,2,Насосная-2 ] ПС 110 кВ Котлас 0.046 0.069 0.091 0.114 0.137 0.160 0.183 0.206 0.228
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3906

МП "Горводоканал" [ ПС-302 Лименда / [СШСН] 2СШ-10 
Лименда / [ФСН] ВЛ-10 302-21 Свердлова / ТП-27 Володарского 
/ [СШНН] 1 СШ 0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 27-Л2 Перекачка-1 ] ПС 110 кВ Лименда 0.010 0.011 0.013 0.014

3907

МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 27 "Золотая 
рыбка" [ ПС-300 Заовражье (110,10) / [СШВ] 2СШ-110 кВ 
Заовражье / [ФВ] ВЛ-110 300-02 КЭМЗ-1 / [ПС] ГПП КЭМЗ / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ ГПП КЭМЗ / [ФСН] ячейка 23 / ТП-111 д/с 
Золотая рыбка / [СШНН] 1 СШ-0,4 ПС 220 кВ Заовражье 0.008 0.009 0.010

3908

МБОУ "Верхнетоемская СОШ" [ ПС-331 Чаплино / [СШСН] СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 331-04 СХТ / ТП-60 Школа / [СШНН] СШ-
нет данных ] ПС 110 кВ Чаплино 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 0.050

3909
ГБУ СОН АО "Верхнетоемский КЦСО" [ ПС-332 В.Тойма / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 332-11 Аэропорт ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.017 0.022 0.028 0.034 0.039 0.045 0.051 0.056

3910

МБОУ "Афанасьевская СОШ" [ ПС-333 Вознесенье / [СШСН] 
1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 333-04 Вознесенье / ТП-00 Школа / 
[СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Вознесенье 0.006 0.007 0.007

3911

АО "Почта России" [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10 332-08 Прилук / ТП-21 Согра-2 / [СШНН] СШ-нет 
данных ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.008 0.009 0.010

3912

МБОУ "Верхнетоемская СОШ" [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 332-11 Аэропорт / ТП-28 Детсад / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.28-Л4 Школа-2 ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.012 0.014 0.017 0.019 0.022 0.024

3913

МБОУ "Верхнетоемская СОШ" [ ПС-332 В.Тойма / [СШСН] 
1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 332-08 Прилук / ТП-21 Согра-2 / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.21-Л1 Хлебозавод ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.011 0.012 0.014 0.015

3914

МБОУ "Верхнетоемская СОШ" [ ПС-335 Семеновская / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 335-14 Тимошино / ТП-102 Школа / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Верхняя Тойма 0.007 0.008 0.008

3915
ООО "Ильинск ЖКХ" [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ 
Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-02 Ленина ] ПС 110 кВ Ильинск 0.007 0.008 0.009

3916

АО "Почта России" [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ 
Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-07 Ильинск-2 / ТП-86 Поликлинника 
/ [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.86-Л2 Почта ] ПС 110 кВ Ильинск 0.006 0.006 0.007

3917

МБОУ "Ильинская СОШ" [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 
кВ Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-03 Ильинск-1 / ТП-77 ИСШ / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.77-Л2 ИСШ (вед.) ] ПС 110 кВ Ильинск 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.024

3918

МБУ "Культурно-досуговый центр" [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] 
СШ-10 кВ Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-03 Ильинск-1 / ТП-77 
ИСШ / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.77-Л6 КЛ-0,4 Дом 
культуры (вед.) ] ПС 110 кВ Ильинск 0.012 0.014 0.017 0.019 0.021 0.024

3919

Администрация МО "Вилегодский район" [ ПС-341 Ильинск / 
[СШСН] СШ-10 кВ Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-07 Ильинск-2 / 
ТП-78 100 кв. дом / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.78-Л5 
Универмаг ] ПС 110 кВ Ильинск 0.006 0.007 0.007
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3920

Администрация МО "Вилегодский район" (МО Ильинское, 
здания) [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ Ильинск / [ФСН] 
ВЛ-10 341-07 Ильинск-2 / ТП-78 100 кв. дом / [СШНН] СШ-нет 
данных / [ФНН] Ф.78-Л5 Универмаг ] ПС 110 кВ Ильинск 0.006 0.006 0.007

3921

ООО "Ильинск ЖКХ" [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] СШ-10 кВ 
Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-03 Ильинск-1 / ТП-74 Энергетиков / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.74-Л1 Котельная ] ПС 110 кВ Ильинск 0.007 0.008 0.009

3922

МБДОУ Детский сад "Рябинушка" [ ПС-341 Ильинск / [СШСН] 
СШ-10 кВ Ильинск / [ФСН] ВЛ-10 341-03 Ильинск-1 / ТП-81 
Школьная котельная / [СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.81-Л1 
ул.Химиков ] ПС 110 кВ Ильинск 0.009 0.010 0.011

3923

ГАУЗ АО "Санаторий "Сольвычегодск" [ ПС-351 Сольвычегодск 
/ [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 351-14 Город-2 / ТП-342 
ККП / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 342-Л3 Советская ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.013 0.016 0.020 0.023 0.026 0.030 0.033

3924
АО "Газпром энергосбыт"  [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-16,29 РРС-1,2 ] ПС 110 кВ Приводино 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

3925

АО "Газпром энергосбыт"  [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-07,23 Жилпосёлок-1,2 / ТП-153 Школа / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Приводино 0.011 0.012 0.014 0.015

3926

МОУ "Приводинская СОШ" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-07,23 Жилпосёлок-1,2 / ТП-153 Школа / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Приводино 0.009 0.010 0.011

3927

АО "Почта России" [ ПС-351 Сольвычегодск / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10 351-14 Город-2 / ТП-346 Курорт / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.010 0.011 0.012

3928

МОУ "Шипицынская СОШ" [ ПС-311 Шипицыно / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-10 РМЗ-2 / ТП-121 Школа / 
[СШНН] СШ-нет данных / [ФНН] Ф.121-Л3 Школа ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.008 0.009 0.010

3929

МДОУ "Детский сад № 15 "Рябинушка" [ ПС-318 Приводино / 
[СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-11 РЭБ / ТП-145 
Школьная / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Приводино 0.006 0.007 0.008

3930

ГБУ АО "Региональная транспортная служба" [ ПС-311 
Шипицыно / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-05 
Шипицинский ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.006 0.006 0.007

3931

ГАУЗ АО "Санаторий "Сольвычегодск" [ ПС-351 Сольвычегодск 
/ [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 351-01 Город-1 / ТП-306 
Водогрязелечебница / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017

3932

ГАУЗ АО "Санаторий "Сольвычегодск" [ ПС-351 Сольвычегодск 
/ [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 351-09 Санаторий-1 / ТП-
31 Зона отдыха / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030

3933

МОУ "Удимская № 1 СОШ" [ ПС-318 Приводино / [СШСН] СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-18 Курцево / ТП-166 Столовая / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Приводино 0.011 0.012 0.013

3934

МДОУ "ЦРР – детский сад №12 "Березка" [ ПС-318 Приводино / 
[СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 318-07,23 Жилпосёлок-1,2 / 
ТП-152 НПС / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Приводино 0.006 0.007 0.008
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3935

ГАУЗ АО "Санаторий "Сольвычегодск" [ ПС-351 Сольвычегодск 
/ [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 351-09 Санаторий-1 / ТП-
30 Хоззона / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Сольвычегодск 0.010 0.012 0.013 0.015

3936

МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 1 "Кораблик" [ 
ПС-311 Шипицыно / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 311-13 
РМЗ-1 / ТП-00 Кораблик / [СШНН] СШ-нет данных ] ПС 110 кВ Шипицыно 0.006 0.007 0.007

3937

МБОУ "Черевковская средняя школа" [ ПС-321 Черевково / 
[СШСН] СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10 321-05 Черевково / ТП-107 
Школа / [СШНН] СШ-нет данных / Ф.107-Л1 Школа (вед) ] ПС 110 кВ Черевково 0.010 0.013 0.016 0.018 0.021 0.023 0.026
ПО ВЭС Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" 
(ППК)

3938

ИП Денисов В.П. [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-В1699/160 ПМК-1 / [СШСН] СШ-10 
кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.013 0.016 0.019 0.022 0.025 0.028 0.031

3939

МБОУ "Березниковская средняя школа" [ ПС №209 Дв. Березник 
/ [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-1709/160 
Интернат / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1709-01 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.011 0.015 0.019 0.022 0.026 0.030 0.033 0.037

3940
ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" [ 
ПС №212 Важская / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-212-24 ] ПС 110 кВ Важская 0.026 0.039 0.051 0.064 0.077 0.090 0.103 0.116 0.129

3941

ФЛ Хмарук Александр Николаевич [ ПС №209 Дв. Березник / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-1751/100 ЛТЦ-9 
/ [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1751-01 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.006 0.007 0.007

3942

ООО "Березниковский ЛПК" [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-24 / ТП-В1765/630 БЛПК / СШ-
10 кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.024 0.032 0.040 0.048 0.056 0.064 0.071 0.079

3943

ООО "Березниковское ТСП" [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-1748/250 Редакция / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1748-01 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030

3944

УМВД России по АО [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-1739/400 ГПТУ / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1739-02 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.006 0.007 0.007

3945

ООО "ТГК-2 Энергосбыт" [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-1739/400 ГПТУ / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1739-02 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.011 0.013 0.014

3946

ООО "Автодороги" [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 1СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-В1703/25 Автомагистраль-1 / 
[СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.009 0.010 0.012

3947

АО "Тандер" [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-1744/630 Х.Мурата-44 / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1744-01 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.011 0.013 0.016 0.018 0.020 0.022

3948

ООО "Березниковское ТСП" [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-В1742/250 Котельная / 
СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.015 0.020 0.025 0.030 0.036 0.041 0.046 0.051
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3949

ООО УК Сервис [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-1714/63 пер.Почтовый / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1714-01 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.006 0.006 0.007

3950

ООО УК Сервис [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-1696/250 Баня / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4-1696-03 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.008 0.009 0.010

3951

МБОУ "Березниковская средняя школа" [ ПС №209 Дв. Березник 
/ [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-1747/250 ДК / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.011 0.013 0.015 0.017 0.020 0.022

3952

ИП Денисов В.П. [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-209-24 / ТП-В1654/400 База РПС / [СШСН] СШ-
10 кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.023 0.031 0.039 0.047 0.054 0.062 0.070 0.078

3953
ИП Денисов В.П. [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-В1704/160 ЧП Денисов / СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.019 0.025 0.032 0.038 0.044 0.050 0.057 0.063

3954

ООО УК Сервис [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-1744/630 Х.Мурата-44 / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1744-04 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.007 0.008 0.009

3955

ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" [ 
ПС №211 Родионовская / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-
211-24 / ТП-1627/63 РТПС / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Родионовская 0.011 0.013 0.015 0.016 0.018

3956

МЖД с ТСЖ [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-1696/250 Баня / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4-1696-02 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.006 0.006 0.007

3957

КУМИ МО Виноградовский муниципальный район [ ПС №209 
Дв. Березник / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-
1696/250 Баня / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1696-02 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.009 0.010 0.011

3958

ООО "Березниковский ЛПК" [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 
1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-1692/250 Птичник / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.006 0.007 0.007

3959

ООО УК Сервис [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-1739/400 ГПТУ / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4-1739-01 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030

3960

МЖД с ТСЖ [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-1739/400 ГПТУ / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4-1739-01 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.009 0.010 0.011

3961

УПФР в Виноградовском районе Архангельской области 
(межрайонное) [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-1736/250 Столярка / [СШНН] СШ-0,4 ПС 110 кВ Дв. Березник 0.010 0.012 0.013 0.015

3962

ГБСУ АО "Виноградовский ПНИ" [ ПС №209 Дв. Березник / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-1700/100 
Холодильник / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1700-01 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.011 0.014 0.016 0.018 0.021 0.023

3963
ИП Денисов В.П. [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-1710/400 Столовая / [СШНН] СШ-0,4 ПС 110 кВ Дв. Березник 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018

3964

ООО УК Сервис [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-1685/630 РПБ-3 / [СШНН] СШ-0,4 кВ 
] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.011 0.013 0.014 0.016
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3965

ООО УК Сервис [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-24 / ТП-В1650/400 Пищецех / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1650-03 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.008 0.009 0.010

3966

ИП Прохорова Ольга Викторовна [ ПС №211 Родионовская / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-211-24 / ТП-1619/160 
Пекарня / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛИ-0,4-1619-1 ] ПС 110 кВ Родионовская 0.009 0.010 0.011

3967
ООО "Автодороги" [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-24 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.010 0.014 0.017 0.021 0.024 0.028 0.031 0.035

3968

ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" [ 
ПС №212 Важская / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-212-23 / 
ТП-1596/160 Школа / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1596-
03 ] ПС 110 кВ Важская 0.012 0.014 0.016 0.018 0.021 0.023

3969

ПАО "Ростелеком" [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-24 / ТП-1640/100 Телевышка / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.008 0.009 0.010

3970

МЖД с ТСЖ [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-24 / ТП-1642/630 пер. Новый / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1642-01 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.007 0.008 0.008

3971

ООО УК Сервис [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-24 / ТП-1642/630 пер. Новый / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1642-01 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

3972

ООО РН-ЭНЕРГО [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-24 / ТП-В1652/100 АЗС / [СШСН] СШ-10 
кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.010 0.012 0.013 0.015

3973

ООО "Березниковский ЛПК" [ ПС №211 Родионовская / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-211-24 / ТП-В1628/250 ДОК / СШ-10 
кВ ] ПС 110 кВ Родионовская 0.016 0.022 0.027 0.032 0.038 0.043 0.049 0.054

3974
ООО Металл Трейдинг [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-24 / ТП-В1653/400 РСУ / СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.012 0.013 0.015 0.017 0.019

3975

Березниковское ПОСПО [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 
1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-1710/400 Столовая / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.011 0.012 0.014 0.015

3976

ИП Абдурахманов Акиф Алибек оглы [ ПС №209 Дв. Березник / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-В1717/100 
Мебель / СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.011 0.013 0.015 0.016

3977

ООО УК Сервис [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-1748/250 Редакция / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1748-02 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018

3978

МБОУ "Березниковская средняя школа" [ ПС №209 Дв. Березник 
/ [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-1698/160 
Пекарня / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1698-01 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.025

3979

ООО УК Сервис [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-1698/160 Пекарня / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1698-01 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.010 0.012 0.013 0.015
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3980

ООО Севзапдорстрой [ ПС №213 Конецгорье / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-213-24 / ТП-1530/250 Зубова Горка / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Конецгорье 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.025

3981

ООО "Березникторг" [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 1СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-1686/100 БАМ / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1686-02 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

3982

ООО УК Сервис [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-24 / ТП-1644/160 Заречка / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1644-01 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.006 0.007 0.007

3983

ООО УК Сервис [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-1744/630 Х.Мурата-44 / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1744-03 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.011 0.013 0.015 0.018 0.020 0.022

3984

ООО "Агроторг" [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-1708/400 Лесхоз / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1708-02 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

3985

ИП Денисов В.П. [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-1708/400 Лесхоз / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1708-02 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.009 0.010 0.011

3986

ГУП АО "Фармация" [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-1708/400 Лесхоз / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1708-02 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.006 0.007 0.007

3987

Березниковское ПОСПО [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-1746/250 Парк / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1746-01 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.008 0.009 0.010

3988

ООО УК Сервис [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-1746/250 Парк / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4-1746-01 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.010 0.014 0.017 0.021 0.024 0.027 0.031 0.034

3989

МЖД с ТСЖ [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-1746/250 Парк / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4-1746-01 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.007 0.008 0.009

3990

ГБСУ АО "Виноградовский ПНИ" [ ПС №209 Дв. Березник / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-1736/250 
Столярка / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1736-02 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

3991

ООО "Автодороги" [ ПС №213 Конецгорье / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-213-24 / ТП-1532/400 Грашиха / [СШНН] СШ-
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Конецгорье 0.006 0.007 0.008

3992

ООО "Березниковское ТСП" [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-1735/250 ДПМК / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

3993

ПАО "Ростелеком" [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-1751/100 ЛТЦ-9 / [СШНН] СШ-
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.007 0.008 0.009

3994

ИП Денисов В.П. [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-1708/400 Лесхоз / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1708-03 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.010 0.013 0.016 0.018 0.021 0.024 0.026

3995

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-1749/630 Кулинария / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1749-01 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.011 0.013 0.014
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3996

ООО "Автодороги" [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-24 / ТП-В1645/40 Автомагистраль-2 / СШ-
10 кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.009 0.010 0.011

3997

ООО Березниковский хлебозавод [ ПС №209 Дв. Березник / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-24 / ТП-1649/160 
Хлебозавод-2 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1649-01 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.010 0.013 0.016 0.018 0.021 0.024 0.026

3998

ООО "Рязаново-ДОК" [ ПС №211 Родионовская / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-211-24 / ТП-В1614/630 Пилорама / [СШСН] 
СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Родионовская 0.047 0.071 0.094 0.118 0.141 0.165 0.188 0.212 0.235

3999

ООО "Березниковский ЛПК" [ ПС №211 Родионовская / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-211-24 / ТП-В1614/630 Пилорама / 
[СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Родионовская 0.045 0.067 0.089 0.112 0.134 0.156 0.179 0.201 0.223

4000

МЖД с ТСЖ [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-1706/160 УМСР / [СШНН] СШ-0,4 кВ 
/ [ФНН] ВЛ-0,4-1706-01 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.006 0.006 0.007

4001

МБОУ "Березниковская средняя школа" [ ПС №209 Дв. Березник 
/ [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-В1745/2*400 
Новая школа / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.024

4002

ООО "Березниковское ТСП" [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-В1745/2*400 Новая 
школа / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.014 0.019 0.024 0.029 0.033 0.038 0.043 0.048

4003

СПК Березниковский [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-1689/250 Ферма / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1689-02 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

4004

ГКУ АО "Архангельский Областной Центр Занятости 
Населения" [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-1749/630 Кулинария / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1749-03 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.008 0.009 0.010

4005

ООО УК Сервис [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-1738/250 РТП / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4-1738-02 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.006 0.007 0.007

4006

ООО УК Сервис [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-1705/160 АПАП / [СШНН] СШ-0,4 кВ 
/ [ФНН] ВЛ-0,4-1705-01 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.010 0.012 0.013 0.014

4007
ООО "Автодороги" [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-В1754/25 Освещение а/д М8 / СШ- ПС 110 кВ Дв. Березник 0.006 0.007 0.008

4008

ООО Тепло-Сервис [ ПС №211 Родионовская / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-211-24 / ТП-1615/100 Поселок Хетово / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1615-03 ] ПС 110 кВ Родионовская 0.008 0.009 0.010

4009

ООО Березниковский хлебозавод [ ПС №209 Дв. Березник / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-24 / ТП-1648/100 
Хлебозавод-1 / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.008 0.009 0.010

4010

ФЛ Паронян Роберт Владимирович [ ПС №209 Дв. Березник / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-1712/160 СУРП 
/ [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1712-02 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.008 0.009 0.010

4011

МЖД с ТСЖ [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-1712/160 СУРП / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4-1712-02 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.006 0.006 0.007
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4012

ООО УК Сервис [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-1735/250 ДПМК / [СШНН] СШ-0,4 кВ 
/ [ФНН] ВЛ-0,4-1735-02 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.008 0.009 0.010

4013

МЖД с ТСЖ [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-1740/250 ПЧ / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4-1740-02 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.006 0.006 0.007

4014

ООО УК Сервис [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-1740/250 ПЧ / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4-1740-02 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.010 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021

4015
ПАО "Ростелеком" [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-В1750/2*250 ЭТУС / СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.021 0.028 0.035 0.042 0.049 0.056 0.063 0.070

4016

Администрация МО Березниковское [ ПС №209 Дв. Березник / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-В1752/160 8 
Марта / СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

4017
ИП Денисов В.П. [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-209-24 / ТП-В1655/250 ЧП Денисов / СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.010 0.013 0.015 0.018 0.021 0.023 0.026

4018

ИП Воронцов Олег Владимирович [ ПС №209 Дв. Березник / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-1710/400 
Столовая / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1710-04 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018

4019

ИП Кулаков Василий Владимирович [ ПС №209 Дв. Березник / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-1710/400 
Столовая / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1710-04 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.006 0.007 0.007

4020

ООО "Березниковский ЛПК" [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-24 / ТП-В1657/400 Галактика / 
СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.013 0.017 0.020 0.023 0.026 0.030 0.033

4021

ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный техникум" [ ПС 
№209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-23 
/ ТП-1739/400 ГПТУ / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1739-
03 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.006 0.007 0.007

4022

ООО "Строй Центр" [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-1741/250 Больница / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1741-02 ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.023 0.031 0.038 0.046 0.054 0.062 0.069 0.077

4023

МЖД с ТСЖ [ ПС №212 Важская / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-212-23 / ТП-1596/160 Школа / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4-1596-01 ] ПС 110 кВ Важская 0.006 0.007 0.008

4024

ИП Денисов В.П. [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-209-24 / ТП-В1650/400 Пищецех / [СШНН] СШ-
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.011 0.012 0.014

4025
ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-В331/100 Школьная / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.008 0.010 0.011

4026
ООО "ГК "УЛК" [ ПС №234 Шангалы / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-234-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.087 0.175 0.262 0.349 0.437 0.524 0.611 0.699 0.786 0.873

4027
ООО "ГК "УЛК" [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1085/160 Бизнес-центр / СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.010 0.013 0.016 0.018 0.021 0.024 0.026
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4028

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1005/630, 400 РУС / [СШНН] 2СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1005-05 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.010 0.013 0.015 0.018 0.021 0.023 0.026

4029

МБОУ "ОСОШ №2" [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1002/250 Управление С / Хоз / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1002-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.009 0.010 0.011

4030

ИП Шоломицкий Артем Дмитриевич [ ПС №229 ШЛПБ / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1002/250 
Управление С / Хоз / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1002-
01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.012 0.014 0.017 0.019 0.021 0.024

4031

МЖД с ТСЖ [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-229-17 / ТП-1002/250 Управление С / Хоз / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1002-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.009 0.010 0.011

4032

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1002/250 Управление С / Хоз / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1002-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.008 0.009 0.010

4033
ПАО "Ростелеком" [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1005/630, 400 РУС / [СШНН] 2СШ-0,4 ПС 220 кВ Шангалы 0.007 0.008 0.009

4034
ООО Избушка [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-229-17 / ТП-1005/630, 400 РУС / [СШНН] 2СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.011 0.013 0.014

4035

МУП Бестужевское [ ПС №231 Бестужево / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-231-13 / ТП-977/63 Л. Плосское-Контора / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-977-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.006 0.007 0.007

4036

ООО Устьянский ДСК [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-229-12 / ТП-1013/160 Гараж ППЖКХ / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1013-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

4037

ООО "ТГК-2 Энергосбыт" [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-229-11 / ТП-1027/100 Восточная / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1027-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

4038

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-11 / ТП-1027/100 Восточная / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1027-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

4039

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1000/400 Больница / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1000-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.010 0.011 0.012

4040

ООО Управляющая компания [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1000/400 Больница / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1000-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.007 0.007 0.008

4041

ООО "Агроторг" [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1000/400 Больница / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1000-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.024 0.033 0.041 0.049 0.057 0.065 0.073 0.082

4042
УМВД России по АО [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-20 / ТП-629/2*250 РОВД / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.008 0.009 0.010

4043

ООО " Шангальский ЖКС" [ ПС №234 Шангалы / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-234-22 / ТП-1036/2*400 Школа / [СШНН] 
1СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1036-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.011 0.013 0.016 0.019 0.021 0.024 0.027
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4044

ООО Управляющая компания Шангалы [ ПС №234 Шангалы / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-234-22 / ТП-1036/2*400 
Школа / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1036-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

4045

ИП Кашин Николай Николаевич [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1001/250 ДРСУ / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1001-02 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.010 0.011 0.013

4046

МЖД с ТСЖ [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-229-17 / ТП-1001/250 ДРСУ / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 
ВЛ-0.4-1001-02 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.007 0.008 0.009

4047

ФЛ Ипатов Константин Геннадьевич [ ПС №227 Дмитриево / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-227-02 / ТП-716/250 АВМ / 
СШ-0,4 кВ / ВЛ-0,4-716-01 ] ПС 220 кВ Кизема 0.008 0.009 0.010

4048

МБОУ "Устьянская СОШ" [ ПС №234 Шангалы / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-234-22 / ТП-1036/2*400 Школа / [СШНН] 
1СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛИ-0,4-1036-02 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

4049

ООО " Шангальский ЖКС" [ ПС №234 Шангалы / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / ВЛ-10-234-26 / ТП-1040/180 Советский-1 / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1040-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.006 0.007 0.008

4050

ООО Управляющая компания Шангалы [ ПС №234 Шангалы / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / ВЛ-10-234-26 / ТП-1040/180 Советский-1 / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1040-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

4051

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] КЛ-10-229-01 / ТП-1049/2*400 Райком / [СШНН] 2СШ-0,4 
кВ / [ФНН] КЛ-0,4-1049-1 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.011 0.013 0.014 0.016

4052

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] КЛ-10-229-01 / ТП-1049/2*400 Райком / [СШНН] 1СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1049-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.009 0.010 0.011

4053

ООО Управляющая компания Шангалы [ ПС №234 Шангалы / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-234-22 / ТП-662/2*250 
Больница / 1 / ВЛИ-0,4-662-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.007 0.008 0.009

4054

ООО Устьянская ПМК 12 [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-229-12 / ТП-В327/250 Котельная ПМК-12 / 
СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.012 0.015 0.019 0.023 0.027 0.031 0.035 0.039

4055

ИП Волюжская Анна Владимировна [ ПС №234 Шангалы / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-234-21 / ТП-1030/250 
Пекарня / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1030-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.008 0.009 0.010

4056

ФЛ Гасымов Алиюсиф Зейнал оглы [ ПС №234 Шангалы / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-234-21 / ТП-1030/250 
Пекарня / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1030-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.010 0.011 0.012

4057

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-11 / ТП-1075/400 Ломоносова 2 / СШ-0,4 кВ / 
ВЛИ-0.4-1075-2 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.011 0.013 0.014 0.016

4058

МЖД с ТСЖ [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-229-11 / ТП-1075/400 Ломоносова 2 / СШ-0,4 кВ / ВЛИ-0.4-
1075-2 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.011 0.013 0.014

4059

ООО Управляющая компания Шангалы [ ПС №234 Шангалы / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-234-21 / ТП-1035/250 
Черемушки / [СШНН] СШ-0,4 кВ / ВЛИ-0,4-1035-04 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.010 0.011 0.012
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4060

ООО "Мяткурга" [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-12 / ТП-1058/100 ул.Милицейская-новая / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛИ-0.4-1058-02 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.006 0.007 0.008

4061

ООО Управляющая компания Шангалы [ ПС №234 Шангалы / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-234-22 / ТП-647/160 
Бережная / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-647-03 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.007 0.007 0.008

4062

ООО "ГК "УЛК" [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-20 / ТП-1020/160 Дом интернат / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1020-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.012 0.013 0.015 0.017

4063

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1001/250 ДРСУ / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0.4-1001-03 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.008 0.009 0.010

4064
ООО "ГК "УЛК" [ ПС №234 Шангалы / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
ВЛ-10-234-06 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.316 0.631 0.947 1.263 1.579 1.894 2.210 2.526 2.842 3.157

4065

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] КЛ-10-229-01 / ТП-1049/2*400 Райком / [СШНН] 1СШ-0,4 
кВ / [ФНН] КЛ-0,4-1049-7 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.011 0.012 0.014 0.015

4066

ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" [ 
ПС №234 Шангалы / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-234-24 
/ ТП-1037/160 Горка / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1037-
03 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.006 0.007 0.008

4067

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1002/250 Управление С / Хоз / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1002-03 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.006 0.007 0.008

4068

МЖД с ТСЖ [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-229-17 / ТП-1002/250 Управление С / Хоз / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1002-03 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.008 0.009 0.009

4069

ООО "Агроторг" [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-11 / ТП-1023/2*250 Центральная / [СШНН] 
1СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1023-04 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.013 0.016 0.019 0.022 0.026 0.029 0.032

4070

ООО "ГК "УЛК" [ ПС №234 Шангалы / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-234-01 / ТП-В315/400 Стройплощадка завода / 
[СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.020 0.026 0.033 0.040 0.046 0.053 0.059 0.066

4071

МБОУ "Устьянская СОШ" [ ПС №234 Шангалы / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-234-21 / ТП-1035/250 Черемушки / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.006 0.007 0.008

4072

ООО "УМК" [ ПС №234 Шангалы / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-234-22 / ТП-648/100 Плёсо ферма / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0.4-648-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.009 0.010 0.012

4073

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1010/400 Школа №1 / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1010-03 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.011 0.013 0.015 0.017 0.018

4074

МЖД с ТСЖ [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-229-17 / ТП-1002/250 Управление С / Хоз / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1002-02 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.011 0.012 0.013

4075

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1002/250 Управление С / Хоз / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1002-02 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.006 0.007 0.008
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4076

ИП Софина Л.Н. [ ПС №234 Шангалы / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-234-21 / ТП-1029/250 Соколова / [СШНН] СШ-0,4 
кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.009 0.010 0.011

4077

ИП Кашин Николай Николаевич [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1010/400 Школа №1 / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1010-04 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

4078

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-11 / ТП-636/250 Ломоносова / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-636-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.025

4079

МЖД с ТСЖ [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-229-11 / ТП-636/250 Ломоносова / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0.4-636-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.008 0.009 0.010

4080

ООО "ГК "УЛК" [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-11 / ТП-636/250 Ломоносова / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-636-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.009 0.010 0.011

4081

МБУ "Устьянская СШ" [ ПС №234 Шангалы / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-234-22 / ТП-641/160 Малиновка-2 / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.012 0.013 0.015 0.017

4082

ИП Счастливая Е.А. [ ПС №234 Шангалы / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-234-22 / ТП-641/160 Малиновка-2 / [СШНН] СШ-
0,4 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.012 0.015 0.017 0.020 0.023 0.026 0.029

4083

ГБУ СОН АО Устьянский КЦСО [ ПС №231 Бестужево / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-231-13 / ТП-878/250 
Бережная / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-878-02 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.007 0.008 0.009

4084

ООО "ГК "УЛК" [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1014/2*160 Очистные / [СШНН] 2СШ-
0,4 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.013 0.017 0.020 0.023 0.027 0.030 0.033

4085

ООО " Шангальский ЖКС" [ ПС №234 Шангалы / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-234-22 / ТП-650/2*400 СХТ (ЗТП) / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.012 0.014 0.017 0.019 0.022 0.024

4086

ООО "Устьянская торговая компания" [ ПС №227 Дмитриево / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-227-02 / ТП-713/160 
Алферовская-1 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-713-02 ] ПС 220 кВ Кизема 0.010 0.014 0.017 0.020 0.024 0.027 0.031 0.034

4087

МБУК Устьянская МЦРБ [ ПС №227 Дмитриево / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-227-02 / ТП-713/160 Алферовская-1 / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-713-02 ] ПС 220 кВ Кизема 0.006 0.006 0.007

4088

МУП "Дмитриевское" [ ПС №227 Дмитриево / [СШСН] 1СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-227-02 / ТП-713/160 Алферовская-1 / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-713-02 ] ПС 220 кВ Кизема 0.007 0.008 0.009

4089

МУП Лойгинское [ ПС №227 Дмитриево / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-227-02 / ТП-713/160 Алферовская-1 / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-713-02 ] ПС 220 кВ Кизема 0.006 0.007 0.007

4090

МБОУ Березницкая ОГ [ ПС №228 Едемская / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-228-11 / ТП-933/2*400 Березник школа / 2 СШ-
0,4 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.011 0.013 0.014 0.016

4091

Ассоциация "Корпорация развития Устьянского района" [ ПС 
№228 Едемская / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-228-11 / 
ТП-933/2*400 Березник школа / 2 СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.025 0.037 0.049 0.062 0.074 0.086 0.099 0.111 0.123
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4092

ИП Бобин Виктор Александрович [ ПС №231 Бестужево / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-231-13 / ТП-894/250 Л. 
Горка-Мастерские / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-894-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.011 0.012 0.014

4093

АО "Плесецкое дорожное управление" [ ПС №234 Шангалы / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-234-01 / ТП-В318/400 ДРСУ 
/ [СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.021 0.028 0.035 0.042 0.049 0.056 0.064 0.071

4094

ООО Управляющая компания Шангалы [ ПС №234 Шангалы / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-234-22 / ТП-650/2*400 СХТ 
(ЗТП) / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-650-02 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.013 0.016 0.019 0.022 0.025 0.029 0.032

4095

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1006/2*630 Ленина -51 / [СШНН] 1СШ-
0,4 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.025

4096
ООО "ГК "УЛК" [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-11 / ТП-В362/250 ЦТП / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.025 0.038 0.050 0.063 0.076 0.088 0.101 0.114 0.126

4097

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1006/2*630 Ленина -51 / [СШНН] 1СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1006-02 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.009 0.010 0.011

4098

ООО Управляющая компания Шангалы [ ПС №234 Шангалы / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-234-22 / ТП-643/63 Юрятино 
/ [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-643-03 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.009 0.010 0.011

4099

ООО Управляющая компания Шангалы [ ПС №234 Шангалы / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-234-24 / ТП-1037/160 Горка / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1037-02 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.009 0.010 0.011

4100
МЖД с ТСЖ [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-229-11 / ТП-944/160 Дома ветеранов / СШ-0,4кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.007 0.008 0.009

4101

ГАПОУ АО Устьянский индустриальный техникум [ ПС №229 
ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-229-20 / ТП-
1022/2*400 ГПТУ / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.012 0.017 0.021 0.025 0.029 0.033 0.037 0.041

4102

МЖД с ТСЖ [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-229-11 / ТП-1023/2*250 Центральная / [СШНН] 1СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1023-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.011 0.013 0.014 0.016

4103

ООО УК Жилуправление [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-229-11 / ТП-1023/2*250 Центральная / 
[СШНН] 1СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1023-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.008 0.009 0.010

4104

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1011/250 Первомайская / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1011-03 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017

4105
АО "Тандер" [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-229-17 / ТП-1011/250 Первомайская / [СШНН] СШ-0,4 кВ ПС 220 кВ Шангалы 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

4106

ООО Управляющая компания Шангалы [ ПС №234 Шангалы / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-234-24 / ТП-1038/160 Школа 
/ [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1038-03 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.008 0.009 0.010

4107

ООО Управляющая компания Шангалы [ ПС №234 Шангалы / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-234-21 / ТП-1035/250 
Черемушки / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1035-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.006 0.007 0.008
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4108

МЖД без ОДУ [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-229-20 / ТП-1021/160 Физкультурников / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1021-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.006 0.007 0.008

4109

ЗАО "Русские башни" [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-20 / ТП-1021/160 Физкультурников / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1021-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.007 0.008 0.009

4110

МБОУ "Устьянская СОШ" [ ПС №234 Шангалы / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-234-22 / ТП-1042/250 Бережная ПМК-12 / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1042-02 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.006 0.007 0.008

4111

ООО Управляющая компания Шангалы [ ПС №234 Шангалы / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-234-22 / ТП-1042/250 
Бережная ПМК-12 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1042-02 
] ПС 220 кВ Шангалы 0.011 0.013 0.016 0.018 0.020 0.022

4112

ООО Управляющая компания Шангалы [ ПС №234 Шангалы / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-234-21 / ТП-1056/160 
Первомайская / СШНН-0,4кВ / ВЛИ-0,4-1056-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.011 0.012 0.013

4113

ООО "ГК "УЛК" [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-20 / ТП-1019/160 Тюрьма / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1019-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.009 0.010 0.012

4114

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-11 / ТП-1055/2*400 Промышленная / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1055-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.011 0.013 0.014

4115

АО "Плесецкое дорожное управление" [ ПС №229 ШЛПБ / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-229-11 / ТП-1055/2*400 
Промышленная / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1055-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.006 0.006 0.007

4116

ООО "Деревянное зодчество" [ ПС №234 Шангалы / [СШСН] 
1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-234-01 / ТП-В366/100 Склады райпо / 
[СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.011 0.013 0.015 0.016

4117

ИП Кашин Николай Николаевич [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-229-11 / ТП-1025/160 Сосенки / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1025-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.006 0.007 0.008

4118

МЖД с ТСЖ [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-229-11 / ТП-1025/160 Сосенки / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0.4-1025-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.010 0.012 0.013

4119

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-11 / ТП-1025/160 Сосенки / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1025-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.008 0.009 0.010

4120

МБОУ Начальная школа детский сад М Монтессори [ ПС №229 
ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-229-11 / ТП-
1055/2*400 Промышленная / [СШНН] СШ-0,4 кВ / ВЛ-0,4-1055-
02 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.007 0.008 0.009

4121

МЖД с ТСЖ [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-229-11 / ТП-1055/2*400 Промышленная / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / ВЛ-0,4-1055-02 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.006 0.007 0.007

4122
ИП Бирина Р.Г. [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-В324/100 БИК Бирина / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.010 0.012 0.013
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4123

МБОУ "ОСОШ №1" [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1010/400 Школа №1 / [СШНН] СШ-
0,4 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.010 0.012 0.013 0.015

4124
ООО "ГК "УЛК" [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] КЛ-10-229-14 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.040 0.059 0.079 0.099 0.119 0.138 0.158 0.178 0.198

4125

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1005/630, 400 РУС / [СШНН] 1СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1005-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.009 0.010 0.011

4126

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1074/100 Железнодорожный-2 / СШ-
0,4 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.007 0.008 0.009

4127

МУП Бестужевское [ ПС №231 Бестужево / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-231-13 / ТП-878/250 Бережная / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-878-03 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.007 0.008 0.009

4128
МЖД с ТСЖ [ ПС №236 Кизема / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-236-107 / ТП-959/160 ул. Чкалова / [СШНН] СШ-0,4 кВ / ПС 220 кВ Кизема 0.008 0.009 0.010

4129

ООО Управляющая компания Шангалы [ ПС №234 Шангалы / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-234-22 / ТП-1036/2*400 
Школа / [СШНН] 2СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.007 0.008 0.009

4130

ООО "Родник" [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-229-12 / ТП-1064/100 Сосенки-2 / СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛИ-
0,4-1064-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

4131

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1000/400 Больница / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1000-03 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.007 0.008 0.009

4132

ИП Бирина Р.Г. [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1048/400 БТИ / СШНН-0,4кВ / СШНН-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1048-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.009 0.010 0.012

4133

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1048/400 БТИ / СШНН-0,4кВ / СШНН-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1048-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.011 0.013 0.015 0.016

4134

Ассоциация "Корпорация развития Устьянского района" [ ПС 
№228 Едемская / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-228-11 / 
ТП-933/2*400 Березник школа / 1 СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.023 0.030 0.038 0.045 0.053 0.061 0.068 0.076

4135

ПО "Устьянское" [ ПС №234 Шангалы / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-234-21 / ТП-В309/400 Хлебозавод / [СШСН] СШ-
10 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.011 0.015 0.019 0.023 0.027 0.031 0.034 0.038

4136

Ассоциация "Корпорация развития Устьянского района" [ ПС 
№231 Бестужево / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-231-05 / 
ТП-922/160 Глубокий / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-922-
02 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.006 0.007 0.007

4137
АО "Тандер" [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
КЛ-10-229-01 / ТП-1049/2*400 Райком / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.011 0.012 0.013

4138

МБОУ "Устьянская СОШ" [ ПС №228 Едемская / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-228-01 / ТП-940/30 Дубровская - 2 / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-940-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.006 0.007 0.007
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4139

МЖД без ОДУ [ ПС №236 Кизема / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-236-107 / ТП-959/160 ул. Чкалова / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0.4-959-02 ] ПС 220 кВ Кизема 0.006 0.006 0.007

4140

ИП Счастливая Е.А. [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-11 / ТП-1023/2*250 Центральная / [СШНН] 
2СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1023-06 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.008 0.009 0.010

4141

ИП Бардеев Василий Анатольевич [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-229-11 / ТП-1023/2*250 Центральная / 
[СШНН] 2СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1023-06 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.010 0.011 0.012

4142

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-11 / ТП-1023/2*250 Центральная / [СШНН] 
2СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1023-06 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.008 0.009 0.010

4143

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1010/400 Школа №1 / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1010-02 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.006 0.007 0.008

4144

ООО "ПО "Устьяны" [ ПС №234 Шангалы / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-234-21 / ТП-1035/250 Черемушки / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / ВЛ-0,4-1035-05 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.008 0.009 0.010

4145

ООО Управляющая компания Шангалы [ ПС №234 Шангалы / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-234-21 / ТП-1035/250 
Черемушки / [СШНН] СШ-0,4 кВ / ВЛ-0,4-1035-05 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018

4146
ООО "ГК "УЛК" [ ПС №228 Едемская / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-228-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.025

4147

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] КЛ-10-229-01 / ТП-1049/2*400 Райком / [СШНН] 1СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1049-02 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.007 0.008 0.009

4148

ИП Растегаев Юрий Вячеславович [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-229-11 / ТП-1023/2*250 Центральная / 
[СШНН] 1СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1023-03 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.010 0.012 0.013

4149

МЖД с ТСЖ [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-229-17 / ТП-1011/250 Первомайская / [СШНН] СШ-0,4 кВ 
/ [ФНН] ВЛ-0.4-1011-04 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.006 0.006 0.007

4150

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1011/250 Первомайская / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1011-04 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.006 0.007 0.007

4151

ООО Управляющая компания Шангалы [ ПС №234 Шангалы / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-234-21 / ТП-1031/250 
Центральная / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1031-02 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.009 0.010 0.011

4152
ООО "ГК "УЛК" [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-03 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.039 0.079 0.118 0.158 0.197 0.237 0.276 0.316 0.355 0.394

4153
ООО "ГК "УЛК" [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-02 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.010 0.014 0.017 0.021 0.024 0.028 0.031 0.035

4154

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] КЛ-10-229-01 / ТП-1049/2*400 Райком / [СШНН] 2СШ-0,4 
кВ / [ФНН] КЛ-0,4-1049-5 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.012 0.014 0.017 0.019 0.022 0.024
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4155

ООО РН-ЭНЕРГО [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1003/100 АЗС-40 / [СШНН] СШ-0,4 
кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.010 0.012 0.013 0.015

4156

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-11 / ТП-1075/400 Ломоносова 2 / СШ-0,4 кВ / 
ВЛИ-0.4-1075-1 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.010 0.011 0.012

4157

ИП Бирина Р.Г. [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1005/630, 400 РУС / [СШНН] 1СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1005-02 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.011 0.014 0.016 0.019 0.022 0.024 0.027

4158

ООО Торговый дом Тройка [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1070/630 Торговый центр / СШ 
] ПС 220 кВ Шангалы 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030

4159
АО "Тандер" [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-229-17 / ТП-1070/630 Торговый центр / СШ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

4160

ИП Кокорина Марина Леонидовна [ ПС №234 Шангалы / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-234-21 / ТП-1033/400 
Молзавод / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1033-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.014 0.018 0.023 0.028 0.032 0.037 0.041 0.046

4161
ООО "УМК" [ ПС №234 Шангалы / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-234-21 / ТП-1033/400 Молзавод / [СШНН] СШ-0,4 кВ / ПС 220 кВ Шангалы 0.013 0.018 0.022 0.027 0.031 0.035 0.040 0.044

4162
ООО ЛенЛес [ ПС №234 Шангалы / [СШСН] 2СШ-10 кВ / ВЛ-10-
234-26 / ТП-В312/250 Древстрой / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.008 0.009 0.010

4163
ООО "ГК "УЛК" [ ПС №234 Шангалы / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-234-01 / ТП-В310/400 УЛК / [СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.022 0.029 0.037 0.044 0.051 0.059 0.066 0.073

4164

ФЛ Гулякин Юрий Афанасьевич [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1016/320 Перекачка / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.006 0.007 0.007

4165

ИП Тарасов Николай Александрович [ ПС №229 ШЛПБ / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1016/320 
Перекачка / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.011 0.013 0.014

4166

ООО "ПО "Устьяны" [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-11 / ТП-1025/160 Сосенки / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1025-02 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.007 0.008 0.008

4167

АО "Тандер" [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-229-11 / ТП-1025/160 Сосенки / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0.4-1025-02 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.010 0.011 0.012

4168

МЖД без ОДУ [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-229-17 / ТП-1006/2*630 Ленина -51 / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ 
/ [ФНН] ВЛ-0.4-1006-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.006 0.007 0.008

4169

ООО УК Жилуправление [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1006/2*630 Ленина -51 / [СШНН] 
1СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1006-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.006 0.007 0.007

4170

ООО "УМК" [ ПС №231 Бестужево / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-231-13 / ТП-893/160 Л. Горка-ферма / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-893-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.011 0.013 0.016 0.019 0.022 0.024 0.027

4171

МКУ Эксплуатационное управление [ ПС №229 ШЛПБ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] КЛ-10-229-01 / ТП-1049/2*400 
Райком / [СШНН] 2СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4-1049-10 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.008 0.008 0.009
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4172

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-12 / ТП-605/400 Домостроителей / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-605-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.006 0.006 0.007

4173

ИП Пуляев Владимир Васильевич [ ПС №234 Шангалы / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-234-22 / ТП-В307/250 ПМК-
12 / [СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.007 0.008 0.009

4174

ГБСУ АО Октябрьский психоневрологический интернат [ ПС 
№229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-229-20 / ТП-
1020/160 Дом интернат / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-
1020-04 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.011 0.015 0.019 0.023 0.026 0.030 0.034 0.038

4175

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-20 / ТП-1020/160 Дом интернат / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1020-02 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.009 0.010 0.011

4176

ИП Мамедов Намик Надир оглы [ ПС №234 Шангалы / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / ВЛ-10-234-26 / ТП-В367/250 Пилорама Мамедова / 
СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.006 0.006 0.007

4177

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1077/160 ул.Коммунальная / [СШНН] 
СШ-0,4кВ / ВЛ-0.4-1077-01 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.010 0.012 0.013 0.014

4178
ИП Кашин Николай Николаевич [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1005/630, 400 РУС / ПС 220 кВ Шангалы 0.009 0.010 0.011

4179

ООО "Устьянская торговая компания" [ ПС №229 ШЛПБ / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1005/630, 400 
РУС / [СШНН] 2СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1005-04 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.009 0.010 0.011

4180

ООО УК Монолит [ ПС №229 ШЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-229-17 / ТП-1005/630, 400 РУС / [СШНН] 2СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-1005-04 ] ПС 220 кВ Шангалы 0.006 0.007 0.008

4181

ИП Резниченко Алексей Владимирович [ ПС №234 Шангалы / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-234-24 / ТП-В356/100 "ИП 
Гущин" / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.011 0.013 0.014

4182
АО Дикси Юг [ ПС №234 Шангалы / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-234-24 / ТП-В356/100 "ИП Гущин" / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Шангалы 0.011 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.029

4183
ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-03 / ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.013 0.014

4184

ООО Теплоресурс [ ПС №225 Верхняя Пуя / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-225-09 / ТП-431/250 Администрация / СШ-0,4кВ / 
ВЛ-0,4-431-01 ] ПС 220 кВ Няндома 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 0.070 0.080 0.090 0.101

4185

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / ТП-
19/250 Учхоз / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 5 жил/дом ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.025

4186

ООО "Агроторг" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-
1-03 / ТП-37/250 Кулинария / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В3 
кон.цФ ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

4187
АО "Важское" [ ПС №201 Благовещенск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
ВЛ-10-201-14 / ТП-В132/160 КСП / СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Благовещенск 0.009 0.010 0.011
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4188

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / ТП-
93/250 ул.Кирова / СШ-0,4кВ / ВЛ-0.4-93 Кирова ] ПС 220 кВ Вельск 0.009 0.010 0.011

4189

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / 
ТП-93/250 ул.Кирова / СШ-0,4кВ / ВЛ-0.4-93 Кирова ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.009 0.010

4190

ИП Истомин Сергей Николаевич [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / 
[ФСН] ВЛ-10-РП-1-02 / ТП-42/400 Ветстанция / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] В4 магази ] ПС 220 кВ Вельск 0.007 0.008 0.009

4191

ТСЖ Наш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-02 / 
ТП-42/400 Ветстанция / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В4 магази ] ПС 220 кВ Вельск 0.007 0.008 0.009

4192

ООО Глория [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-02 / 
ТП-42/400 Ветстанция / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В4 магази ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.009 0.010

4193
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС №223 Солга / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-223-15 ] ПС 220 кВ Вельск 0.021 0.028 0.035 0.042 0.049 0.056 0.062 0.069

4194

АО "Тандер" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-06 / 
ТП-29/400,250 Центральная котельная / 2СШ-0,4 кВ / ВЛ-0.4-29 
Красная ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.013 0.015 0.017 0.019

4195
ООО "Протон" [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-221-01 / ТП-В157/630 Протон-1 / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.035 0.052 0.069 0.087 0.104 0.122 0.139 0.156 0.174

4196

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-120 / РП-2 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-11 / ТП-
83/100 МК-83 / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.009 0.010 0.011

4197

АО АрхоблЭнерго [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
2-08 / ТП-45/400 Нефтебаза / [СШНН] 2СШ-0,4 кВ / [ФНН] В6 
очистн ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.007 0.008

4198

ООО Клиника эстетической стоматологии Коралл [ ПС №235 
Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 
Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / ТП-6/630 Терапия / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-06 1 Мая ] ПС 220 кВ Вельск 0.007 0.008 0.009

4199

ИП Растегаев Юрий Вячеславович [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / 
[ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / ТП-6/630 Терапия / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4-06 1 Мая ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.009 0.010

4200

Администрация МО Вельское [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] 
КЛ-10-РП-1-06 / ТП-28/630 Школа№2 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] 1 ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.012 0.013
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4201

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-02 / ТП-
15/400 м-н Гарант / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-15 
Котельная ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.013 0.015 0.017 0.019

4202

ООО "Вельская ТеплоСнабжающая Компания" [ ПС №235 
Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 
Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-06 / ТП-4/250 Д/С 
Ласточка / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 4 В ЦТП-2 ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.009 0.010

4203

МБУ ДО Вельская ДЮСШ [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-
10-РП-1-01 / ТП-9/315 Стадион / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 
ВЛ-0.4-09 ГПТУ ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.009 0.010

4204

МБОУ "СШ 2 г.Вельска" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-
10-РП-1-06 / ТП-10/250 Д/С Искорка / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] В3 Д/садФ ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.012 0.014

4205

МЖД без ОДУ [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / 
ТП-1/250 Леспромхоз / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-01 
Красная-1 ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.007 0.008

4206

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-03 / 
ТП-38/400 Кондитерский цех / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В6 
Дзер12 ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.014 0.016 0.018 0.019

4207

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-03 / 
ТП-27/400 Д/С Орленок / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-27 
Октябрьская ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.016 0.018 0.021 0.024 0.026

4208

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-12 / ТП-
62/160 Новые дома / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-62 Ж. 
дома ] ПС 220 кВ Вельск 0.007 0.008 0.009

4209

ООО ПКП "ТИТАН" (Вельское обособленное подразделение) [ 
ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-221-22 / 
ТП-В050/400 АБЗ МПМК / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018

4210

ООО Уют [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-221-02 / ТП-229/250,400 Д/К / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ / [ФНН] 
ВЛ-0,4-229-05 ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.015 0.017 0.018

4211

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-02 / ТП-
15/400 м-н Гарант / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-15 
Гагарина ] ПС 220 кВ Вельск 0.013 0.016 0.019 0.022 0.026 0.029 0.032

4212

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-01 / ТП-
9/315 Стадион / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-09 
Комсомольская ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.008 0.009
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4213

ООО Сервис [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-03 / 
ТП-38/400 Кондитерский цех / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-
0.4-38 Котельная ] ПС 220 кВ Вельск 0.007 0.008 0.008

4214

АО "Агрофирма  Вельская" [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-221-20 / ТП-558/250 Шиловская гараж / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 1 ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018

4215

Администрация МО Вельское [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] 
КЛ-10-РП-1-03 / ТП-27/400 Д/С Орленок / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] 2 Уличное ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.007 0.008

4216

Администрация МО Вельское [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-120 / РП-2 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] 
ВЛ-10-РП-2-11 / ТП-82/250 ул.Береговая / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] 3 Уличное ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.007 0.007

4217

ООО "Вельская Энергетическая Компания" [ ПС №235 Вельск / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 
2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / ТП-6/630 Терапия / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / 5 Газ.котельная-2 ] ПС 220 кВ Вельск 0.009 0.010 0.011

4218

Администрация МО Вельское [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] 
КЛ-10-РП-1-03 / ТП-14/400 Универмаг / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] В9 Гагарина, 35 ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

4219

ООО "Источник Севера" [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-221-02 / ТП-207/630 Поселок 1 / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-207-02В Пивзавод ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.022

4220

МБОУ "Усть-Шоношская СШ №16" [ ПС №219 Хозьмино / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-219-12 / ТП-432/100 Гора / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.014

4221
ООО Теплоресурс [ ПС №219 Хозьмино / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-219-12 / ТП-432/100 Гора / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.007 0.007

4222
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС №235 Вельск / [СШВ] СШ-35 
кВ / ВЛ-35 ВЛПБ-2 (Козловская) ] ПС 220 кВ Вельск 0.021 0.031 0.042 0.052 0.063 0.073 0.084 0.094 0.105

4223

ИП Рамзина Ирина Вениаминовна [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-215 / ТП-510/2*400 Котельная / 
[СШНН] 2СШ-0,4 кВ / [ФНН] 1 ] ПС 220 кВ Вельск 0.009 0.010 0.011

4224

АО АрхоблЭнерго [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-215 / ТП-510/2*400 Котельная / [СШНН] 2СШ-
0,4 кВ / [ФНН] 1 ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.036 0.040

4225

ООО Уют [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-221-02 / ТП-229/250,400 Д/К / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ / [ФНН] 
ВЛ-0,4-229-02 ] ПС 220 кВ Вельск 0.013 0.016 0.019 0.022 0.025 0.028 0.032

4226

ООО Вельскагротехцентр [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-120 / РП-2 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-
10-РП-2-11 / ТП-В077/400 Вельскпредснаб / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.036 0.040

4227

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-03 / ТП-
14/400 Универмаг / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 5 Гагарина ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021
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4228

МБОУ "Гимназия №4 г.Вельска" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / 
[ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / ТП-7/250,400 Совхоз-техникум / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-07 АТП ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.009 0.010

4229

МБУ ДО Дом детского творчества [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / 
[ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / ТП-7/250,400 Совхоз-техникум / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-07 АТП ] ПС 220 кВ Вельск 0.009 0.011 0.012

4230

ООО ВельДез [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / 
ТП-7/250,400 Совхоз-техникум / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-
0.4-07 АТП ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.014 0.016

4231

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-12 / ТП-
74/400 Соц.жилье / СШ-0,4 кВ / 74-ж/дома ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.013 0.015 0.016

4232

ЗАО "Вагаинвест" [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-221-22 / ТП-В248/630 Вага-Инвест 1 / [СШСН] СШ-
10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.036 0.055 0.073 0.091 0.109 0.128 0.146 0.164 0.182

4233

ООО "Вельвуд" [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-221-22 / ТП-В248/630 Вага-Инвест 1 / [СШСН] СШ-10 кВ 
] ПС 220 кВ Вельск 0.028 0.042 0.056 0.070 0.083 0.097 0.111 0.125 0.139

4234

ФКУ "Военный комиссариат Архангельской области" [ ПС №235 
Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 
Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-06 / ТП-2/400 Школа №3 / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-02 ДОСААФ ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.009 0.010

4235

Администрация МО Низовское [ ПС №216 Пежма / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-216-15 / ТП-576/250 Клуб / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-576-04В ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.009 0.010

4236

ИП Любарская Татьяна Николаевна [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / 
[ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / ТП-6/630 Терапия / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.013 0.015

4237

колхоз "Долматовский" [ ПС №222 Долматово / 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-222-28 / ТП-341/160 Д/сад / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4-341-02 ]

ПС 220 кВ Вельск/ПС 110 кВ 
Ровдино 0.008 0.009 0.010

4238

МЖД без ОДУ [ ПС №201 Благовещенск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
ВЛ-10-201-14 / ТП-451/25 Воскресенск / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4-451-01 ] ПС 110 кВ Благовещенск 0.006 0.007 0.008

4239

ФЛ Циварев Юрий Михайлович [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-104 / ТП-В160/63 СОТ Бор / 
[СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.009 0.010

4240

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / 
ТП-30/2*250 Гостиница / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ / [ФНН] В7 
Фефилова-3 ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020
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4241

МБУ ДО Вельская ДЮСШ [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-
10-РП-1-01 / ТП-9/315 Стадион / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В1 
ФОК КЛ ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

4242

МБОУ "Усть-Вельская СШ № 23" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-104 / ТП-В038/250 Детсад ПТФ / 
СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.009 0.010 0.011

4243

МБОУ "СШ 2 г.Вельска" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-
10-РП-1-06 / ТП-28/630 Школа№2 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 
В1 шк.№2Ф ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.011 0.012

4244

МБОУ "СШ № 92 г. Вельска" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] 
КЛ-10-РП-1-01 / ТП-13/160 Д/С Звездочка / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] В2 Д/сад Звездочка-1 КЛ ] ПС 220 кВ Вельск 0.009 0.010 0.012

4245

УМВД России по АО [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-
1-06 / ТП-10/250 Д/С Искорка / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В6 
РОВД 1 ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.013 0.015

4246

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-12 / 
ТП-50/400,630 Агролицей / [СШНН] 2СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-
50 Ж. Дома ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.006 0.007

4247

Администрация МО Вельское [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] 
ВЛ-10-РП-1-07 / ТП-6/630 Терапия / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 
10 Уличное ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

4248

ИП Шашков Дмитрий Сергеевич [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-116 / ТП-В029/400 ИП Шашков / 
СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.013 0.016 0.019 0.022 0.025 0.028 0.032

4249

МБОУ "Тегринская ОШ №22" [ ПС №225 Верхняя Пуя / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-225-09 / ТП-434/250 Школа / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Няндома 0.006 0.006 0.007

4250

МБУК "Районный Культурный Центр" [ ПС №235 Вельск / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 
2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / ТП-3/400 Набережная / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛИ-0.4-03 Д.К ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.009 0.010

4251

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-03 / 
ТП-37/250 Кулинария / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ул.Окт.96 ] ПС 220 кВ Вельск 0.009 0.010 0.012

4252

МЖД с ТСЖ [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-221-01 / ТП-118/160 Аргуновский 2 / [СШНН] СШ-0,4 кВ 
/ [ФНН] ВЛ-04-118-01 ] ПС 220 кВ Вельск 0.009 0.010 0.011

4253

МЖД без ОДУ [ ПС №201 Благовещенск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-201-13 / ТП-469/100 Заречная / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-469-02 ] ПС 110 кВ Благовещенск 0.006 0.007 0.008
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4254

ООО "Диал-Север" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
1-07 / ТП-70/400 ул. Цыпнятова / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 
ВЛ-0.4-70 Левый ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.006 0.007

4255

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / ТП-
70/400 ул. Цыпнятова / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-70 
Левый ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.014 0.017 0.021 0.024 0.028 0.031 0.035

4256

МБОУ "СШ № 1 г.Вельска" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] 
ВЛ-10-РП-1-07 / ТП-70/400 ул. Цыпнятова / [СШНН] СШ-0,4 кВ 
/ [ФНН] ВЛ-0.4-70 Чехова ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.014

4257

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / ТП-
70/400 ул. Цыпнятова / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-70 
Чехова ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

4258

ГБКУ АО Вельский центр Скворушка [ ПС №235 Вельск / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 
1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-02 / ТП-34/400 ул.Мира / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.007 0.008 0.009

4259

ООО Водоканал [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-120 / РП-2 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
2-11 / ТП-В046/160 Станция 1 подъема / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.014 0.018 0.023 0.028 0.032 0.037 0.042 0.046

4260

ООО "Агроторг" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
1-02 / ТП-34/400 ул.Мира / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-
34 Мира ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

4261

ООО Пекарня Саврасовых [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-
10-РП-1-02 / ТП-57/630 Школа 92 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 
В5 Дока ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.013 0.014

4262

АО "Тандер" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-02 / 
ТП-12/400 Д/С Аленушка / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-
12 Привокзальная ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.014 0.016 0.018 0.020 0.023

4263

ООО Модуль Вельский Райпотребсоюз [ ПС №235 Вельск / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-120 / РП-2 Вельск / 
1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-11 / ТП-64/2*400 Межрайбаза / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / Мод.перераб ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.014 0.016 0.018 0.021 0.023

4264

ИП Спицын Анатолий Гедалиевич [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-215 / ТП-В231/250 База 
трубопроводсер / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.014 0.017 0.019 0.021

4265

ООО "Диал-Север" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-215 / ТП-530/100 ул.Южная / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-530-01 ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.012 0.014 0.015



I II III IV V VI VII VIII IX X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N п/п Потребитель Наименование подстанции Очередь ограничения, МВт

4266

ПАО "Ростелеком" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
1-07 / ТП-3/400 Набережная / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 2 В2 
связь ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

4267

АО АрхоблЭнерго [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
1-07 / ТП-22/400 Школа №1 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 2 Кир- ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.012 0.014

4268

ООО АЭРОПОРТ ВЕЛЬСК [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] 
ВЛ-10-РП-2-12 ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017

4269

ООО "Велком" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-02 / 
ТП-15/400 м-н Гарант / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-15 
Дзержинского ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.011 0.012

4270

ИП Угрюмов Николай Сергеевич [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / 
[ФСН] ВЛ-10-РП-1-02 / ТП-15/400 м-н Гарант / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-15 Дзержинского ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.007 0.007

4271

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-02 / ТП-
15/400 м-н Гарант / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-15 
Дзержинского ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.013 0.015

4272
ООО Вельлес новый [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-221-22 / ТП-В247/400 Мехлесхоз / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.014 0.018 0.021 0.025 0.028 0.032 0.035

4273

АО АрхоблЭнерго [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-120 / РП-2 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
2-11 / ТП-64/2*400 Межрайбаза / [СШНН] СШ-0,4 кВ / База РПС 
] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.006 0.007

4274

ООО Водоканал [ ПС №225 Верхняя Пуя / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-225-09 / ТП-434/250 Школа / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4-434-01 ] ПС 220 кВ Няндома 0.006 0.006 0.007

4275

МЖД с ТСЖ [ ПС №225 Верхняя Пуя / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-225-09 / ТП-434/250 Школа / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4-434-01 ] ПС 220 кВ Няндома 0.020 0.027 0.034 0.040 0.047 0.054 0.061 0.067

4276

ООО "Управляющая компания "ВАЖСКАЯ" [ ПС №225 Верхняя 
Пуя / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-225-09 / ТП-434/250 
Школа / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-434-01 ] ПС 220 кВ Няндома 0.016 0.021 0.027 0.032 0.038 0.043 0.048 0.054

4277

ГБКУ АО Вельский центр Скворушка [ ПС №235 Вельск / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 
1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-02 / ТП-34/400 ул.Мира / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] В3 Глин.2 ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.007 0.007

4278

ООО "Фишка" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-02 / 
ТП-34/400 ул.Мира / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В3 Глин.2 ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.007 0.008



I II III IV V VI VII VIII IX X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N п/п Потребитель Наименование подстанции Очередь ограничения, МВт

4279

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-02 / ТП-
44/410 Д/С Родничок / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В6 обСХТ№ 
] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.014 0.016 0.017 0.019

4280

ООО "ПКФ Север" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-
1-06 / ТП-28/630 Школа№2 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В3 
Вельск ] ПС 220 кВ Вельск 0.009 0.011 0.012

4281

Администрация МО Вельское [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] 
ВЛ-10-РП-1-02 / ТП-12/400 Д/С Аленушка / [СШНН] СШ-0,4 кВ 
/ [ФНН] 8 У.О. ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.009 0.010

4282

Администрация МО Вельское [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] 
КЛ-10-РП-1-06 / ТП-4/250 Д/С Ласточка / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] 6 В2 Окт-я4 ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.015 0.018 0.020 0.022

4283

ГАПОУ АО "Вельский Индустриально-Экономический 
Колледж" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-12 / ТП-
50/400,630 Агролицей / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ / [ФНН] В6 КЛ1 8к 
] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.011 0.012

4284
ООО "Протон" [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-221-01 / ТП-В163/630 Протон-2 / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.023 0.035 0.047 0.058 0.070 0.082 0.093 0.105 0.117

4285

ООО Вологодский лес [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
2-12 / ТП-43/250,400 РПБ / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.014 0.016 0.018 0.020 0.023

4286
ООО РН-ЭНЕРГО [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-221-02 / ТП-208/100 АЗС / СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.007 0.008 0.009

4287

АО АрхоблЭнерго [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
1-07 / ТП-22/400 Школа №1 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В2 
кот.ПОК ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.012 0.014 0.016

4288

ИП Садовой Денис Николаевич [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / 
[ФСН] КЛ-10-РП-1-01 / ТП-11/250 ЛТШ / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 3 
Революционная 79 ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.006 0.007

4289

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-03 / 
ТП-71/2*400 Сберкасса  ул.Ломоносова / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] В3 Лом2 8 ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.011 0.012

4290

ООО "Вельская ТеплоСнабжающая Компания" [ ПС №235 
Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 
Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-06 / ТП-24/2*400 ЦРБ / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В2 ввод 2 ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.014 0.016

4291

ФЛ Никифоров Алексей Григорьевич [ ПС №235 Вельск / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 
1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-06 / ТП-54/160,250 Казначейство / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / ВЛ-0,4-54 ИП Никифоров ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.007 0.008
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4292

ИП Куклина Наталья Николаевна [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / 
[ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / ТП-1/250 Леспромхоз / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] 3 В Столовая ф.2 ] ПС 220 кВ Вельск 0.009 0.010 0.011

4293

ИП Тулицкас Валдас Юозас [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] 
ВЛ-10-РП-2-12 / ТП-В092/400 Лесоцех / [СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

4294

МБОУ "СШ № 92 г. Вельска" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] 
ВЛ-10-РП-1-02 / ТП-12/400 Д/С Аленушка / [СШНН] СШ-0,4 кВ 
/ [ФНН] В1 д/садФ ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.013 0.015 0.017

4295
ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-02 / ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.009 0.010

4296
ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-03 / ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.012 0.014

4297

ООО Водоканал [ ПС №225 Верхняя Пуя / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-225-09 / ТП-433/250 Столовая / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-433-02 ] ПС 220 кВ Няндома 0.007 0.008 0.009

4298

ООО "Агроторг" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-
1-06 / ТП-29/400,250 Центральная котельная / [СШНН] 1СШ-0,4 
кВ / [ФНН] 2 В4 прачеч ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

4299
ИП Растегаев Юрий Вячеславович [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-120 / РП-2 Вельск / 1СШ-10 / ПС 220 кВ Вельск 0.013 0.017 0.021 0.026 0.030 0.034 0.038 0.043

4300 ООО "ГК "УЛК" [ ПС-35/10 "Вельский ДОК" / СШ-35 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.302 0.603 0.905 1.206 1.508 1.809 2.111 2.413 2.714 3.016

4301
ГАСУ АО "Вельский психоневрологический интернат" [ ПС 
№235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-220 / РП- ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.015 0.018 0.022 0.026 0.029 0.033 0.037

4302
ООО "Диал-Север" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-215 / ТП-В007/250 Агропромэнерго / СШ-10 ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.007 0.007

4303
МЖД с ТСЖ [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-221-01 / ТП-119/250 Аргуновский 1 / [СШНН] СШ-0,4 кВ ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.014 0.017 0.019 0.022 0.025 0.028

4304

ООО "Управляющая компания "ВАЖСКАЯ" [ ПС №221 ВЛПБ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-221-01 / ТП-119/250 
Аргуновский 1 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-119-01 ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.014 0.017 0.019 0.021

4305

ИП Сысоев Игорь Борисович [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-215 / ТП-В221/160 Пилорама Сысоева / 
[СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.021 0.028 0.035 0.042 0.050 0.057 0.064 0.071

4306

ООО ПКП "ТИТАН" (Вельское обособленное подразделение) [ 
ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-221-22 / 
ТП-В040/400 Нижний склад Вельского КЛПП / [СШСН] СШ-10 
кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030

4307

ООО УК ДОМ ПЛЮС [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-235-215 / ТП-512/2*100 ТУСМ / [СШНН] 2СШ-
0,4 кВ / [ФНН] 2 ] ПС 220 кВ Вельск 0.007 0.008 0.009

4308

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-03 / 
ТП-40/160 ул.Советская / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В7 
Лом19Ф ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.014
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4309

АО АрхоблЭнерго [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
2-12 / ТП-18/400,630 Дом престарелых / [СШНН] 2СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] В1 Котельная ДИП КЛ ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.015 0.017 0.019 0.022 0.024

4310

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-12 / 
ТП-18/400,630 Дом престарелых / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ / В20 
Дзерж.197а,199а-1 КЛ ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.012 0.014

4311

Вельское ГОРПО [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
1-07 / ТП-6/630 Терапия / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 13 В2 
ГОРПО ] ПС 220 кВ Вельск 0.009 0.010 0.011

4312

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-06 / 
ТП-2/400 Школа №3 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 2 
Фефилова12 ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.011 0.013

4313

ООО "Диал-Север" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
2-12 / ТП-51/180 ул.Белинского / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 
ВЛ-0.4-51 3 Посёлок ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.011 0.012

4314

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-15 / ТП-
66/400 Поселок РМЗ / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 2 ] ПС 220 кВ Вельск 0.007 0.008 0.009

4315

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-02 / 
ТП-57/630 Школа 92 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В3 70кв.д ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.014 0.017 0.019 0.022 0.024

4316

Администрация МО Вельское [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] 
КЛ-10-РП-1-01 / ТП-9/315 Стадион / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] 3 У.О. ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.014

4317

ООО УК ДОМ ПЛЮС [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-235-104 / ТП-509/2*400 Школа / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-509-08 ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.011 0.012

4318

ООО "Диал-Север" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-104 / ТП-509/2*400 Школа / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-509-08 ] ПС 220 кВ Вельск 0.009 0.011 0.012

4319

ООО РН-ЭНЕРГО [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
2-08 / ТП-45/400 Нефтебаза / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ / [ФНН] В2 
н.база ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.014 0.016 0.019 0.022 0.025 0.027

4320

МЖД с ТСЖ [ ПС №219 Хозьмино / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-219-12 / ТП-322/400 ул.Пелых / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] КЛ-0,4-322-04В ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.014 0.017 0.019 0.022 0.025 0.028

4321

ООО "Управляющая компания "ВАЖСКАЯ" [ ПС №219 
Хозьмино / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-219-12 / ТП-
322/400 ул.Пелых / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4-322-04В 
] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.012 0.014 0.015
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4322

ООО "Вельская ТеплоСнабжающая Компания" [ ПС №235 
Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 
Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-06 / ТП-29/400,250 
Центральная котельная / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ / [ФНН] 4 ЦТП-3 
вв.1 ] ПС 220 кВ Вельск 0.030 0.045 0.060 0.075 0.090 0.106 0.121 0.136 0.151

4323

ФЛ Зыков Андрей Леонидович [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / 
[ФСН] КЛ-10-РП-1-06 / ТП-29/400,250 Центральная котельная / 
[СШНН] 1СШ-0,4 кВ / [ФНН] 4 ЦТП-3 вв.1 ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.012 0.013

4324

МБОУ "Усть-Вельская СШ № 23" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-104 / ТП-509/2*400 Школа / 
[СШНН] 1СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.009 0.010 0.011

4325

Администрация МО Пуйское [ ПС №222 Долматово / 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-222-27 / ТП-325/160 Долматово (мастерские) / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-325-01 ]

ПС 220 кВ Вельск/ПС 110 кВ 
Ровдино 0.007 0.007 0.008

4326

АО АрхоблЭнерго [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
2-12 / ТП-17/160 Баня №3 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В2 
Котельная ] ПС 220 кВ Вельск 0.007 0.008 0.009

4327

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / ТП-
22/400 Школа №1 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-22 
Котельная ] ПС 220 кВ Вельск 0.013 0.016 0.020 0.023 0.026 0.029 0.033

4328
АО "Важское" [ ПС №201 Благовещенск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-201-06 / ТП-В193/250 Гараж / [СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Благовещенск 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021 0.023

4329

ООО "Автодороги" [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-221-02 / ТП-229/250,400 Д/К / [СШНН] 1СШ-0,4 
кВ / ВЛ-0,4-229-10-осв. автодороги ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.006 0.007

4330

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-02 / 
ТП-12/400 Д/С Аленушка / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В9 
Привокзальная-40 ] ПС 220 кВ Вельск 0.013 0.016 0.019 0.022 0.026 0.029 0.032

4331

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-06 / 
ТП-28/630 Школа№2 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-28 
Советская ] ПС 220 кВ Вельск 0.009 0.010 0.011

4332

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-06 / ТП-
28/630 Школа№2 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-28 
Советская ] ПС 220 кВ Вельск 0.007 0.008 0.009

4333

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-02 / 
ТП-44/410 Д/С Родничок / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В1 
100к.д ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.014 0.018 0.021 0.025 0.028 0.032 0.035
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4334

ООО САН [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-08 / ТП-
78/160 База РСПУ / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-78 
Посёлок ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.011 0.013

4335

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-08 / ТП-
78/160 База РСПУ / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-78 
Посёлок ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.007 0.008

4336

ООО Союз Недвижимость [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-221-01 / ТП-В171/400 Союз Недвижимость  / 
СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.006 0.007

4337

МАУ лагерь отдыха Орленок [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-116 / ТП-В020/100 Пионерский  лагерь 
"Орленок" / [СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.014 0.016

4338

МЖД с ТСЖ [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-221-22 / ТП-594/100 Заозерье-гараж / [СШНН] СШ-0,4 кВ 
/ [ФНН] ВЛ-0,4-594-01 ] ПС 220 кВ Вельск 0.007 0.007 0.008

4339

МБОУ "СШ № 1 г.Вельска" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] 
ВЛ-10-РП-1-07 / ТП-22/400 Школа №1 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] В1 шк.№1 ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

4340
ООО "Автодороги" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-116 / ТП-В227/25 УО Автодорога / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.007 0.008

4341

МБОУ "Гимназия №4 г.Вельска" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / 
[ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / ТП-8/400 Крытый рынок / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-08 Школа №4 ] ПС 220 кВ Вельск 0.013 0.016 0.019 0.022 0.026 0.029 0.032

4342

СОТ Строитель [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-104 / ТП-В141/100 СОТ Строитель / СШ-10 кВ 
] ПС 220 кВ Вельск 0.009 0.010 0.011

4343

ООО "Автодороги" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
1-07 / ТП-19/250 Учхоз / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-19 
Котельная ] ПС 220 кВ Вельск 0.007 0.007 0.008

4344

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / ТП-
19/250 Учхоз / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-19 Котельная 
] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.015 0.018 0.020 0.022

4345

ООО УК ДОМ ПЛЮС [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-
РП-1-02 / ТП-12/400 Д/С Аленушка / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 10 
Гагарина 19 ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.013

4346

ГАСУ АО "Вельский психоневрологический интернат" [ ПС 
№201 Благовещенск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / ВЛ-10-201-14 / ТП-
В280/250 Воскресенск / СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Благовещенск 0.011 0.013 0.016 0.018 0.020 0.022
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4347

ООО "Диал-Север" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-
1-01 / ТП-31/160 Котельная ЛПХ / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 
ВЛ-0.4-31 Фефилова ] ПС 220 кВ Вельск 0.007 0.008 0.009

4348

АО "Тандер" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-03 / 
ТП-38/400 Кондитерский цех / [СШНН] СШ-0,4 кВ / магазин 
Магнит ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.014 0.017 0.019 0.021 0.024

4349

ООО Этажи [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-03 / 
ТП-71/2*400 Сберкасса  ул.Ломоносова / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] В2 банк Ф ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021 0.023

4350

МЖД без ОДУ [ ПС №219 Хозьмино / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-219-12 / ТП-239/160 Усть-Шоноша 1 / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-239-01 ] ПС 220 кВ Вельск 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 0.050

4351

ГАПОУ АО Вельский индустриально-экономический колледж [ 
ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-220 / 
РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-12 / ТП-50/400,630 
Агролицей / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ / [ФНН] В5 КЛ1об7 ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.013

4352

АО Дикси Юг [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / 
ТП-6/630 Терапия / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 9 Рынок-1 ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.015 0.017 0.019 0.022 0.024

4353

ИП Бегунов Дмитрий Андреевич [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / 
[ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / ТП-6/630 Терапия / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
9 Рынок-1 ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.014 0.017 0.019 0.022 0.025 0.028

4354

ООО "Автодороги" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-116 / ТП-В030/63 ПВК "Пежма" (Пункт 
весового контр.) / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018

4355

ООО Технострой [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-215 / ТП-503/100 д.Вороновская / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-503-03В ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

4356

ИП Бегунов Андрей Владимирович [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / 
[ФСН] ВЛ-10-РП-1-02 / ТП-76/160 СТО / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.009 0.010

4357

ИП Бегунов Дмитрий Андреевич [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / 
[ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / ТП-6/630 Терапия / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
12 Рынок-2 ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.012 0.014 0.015

4358

МБОУ "СШ № 1 г.Вельска" [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-221-20 / ТП-590/100 д/с Радуга / СШ-0,4 кВ / 
ВЛ-0,4-590-01 ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.013

4359

ООО "Вельская ТеплоСнабжающая Компания" [ ПС №235 
Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 
Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-03 / ТП-40/160 
ул.Советская / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ЦТП4 ] ПС 220 кВ Вельск 0.009 0.010 0.011
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4360

ООО Резерв [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-120 / РП-2 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-11 / 
ТП-82/250 ул.Береговая / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 1 ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.009 0.010

4361

Администрация МО Вельское [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] 
ВЛ-10-РП-2-12 / ТП-18/400,630 Дом престарелых / [СШНН] 2СШ-
0,4 кВ / [ФНН] В20 ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.007 0.007

4362

ГБОУ АО "Вельская СКОШИ" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / 
[ФСН] ВЛ-10-РП-2-12 / ТП-18/400,630 Дом престарелых / 
[СШНН] 2СШ-0,4 кВ / [ФНН] В20 ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.009 0.010

4363

ГБОУ АО Вельская СКОШИ [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] 
ВЛ-10-РП-2-12 / ТП-18/400,630 Дом престарелых / [СШНН] 2СШ-
0,4 кВ / [ФНН] В20 ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.011 0.012

4364

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-12 / ТП-
72/2*250 Общежитие ПМК / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В1 
общ Ф1 ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.015 0.018 0.020 0.022

4365
ООО Сибуниверсалмаркет [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-221-20 ] ПС 220 кВ Вельск 0.024 0.032 0.039 0.047 0.055 0.063 0.071 0.079

4366
ООО ЮГО-Лес [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-221-20 ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.014 0.017 0.019 0.021 0.024

4367

ООО "Диал-Север" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
1-02 / ТП-В041/250 Типография / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.023 0.035 0.046 0.058 0.069 0.081 0.092 0.104 0.115

4368

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-06 / 
ТП-4/250 Д/С Ласточка / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 2 В1 Окт-
я4 ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.015 0.017 0.020 0.022 0.025

4369

ООО "ПКФ Флагман" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-215 / ТП-В013/630 Пилорама  ООО"Зоир" / 
СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.023 0.031 0.039 0.047 0.054 0.062 0.070 0.078

4370

АО "Агрофирма  Вельская" [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-221-20 / ТП-556/250 Шиловская АВМ / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.009 0.010 0.011

4371

АО "Важское" [ ПС №201 Благовещенск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-201-06 / ТП-В192/400 Кормоцех / [СШСН] СШ-10 
кВ ] ПС 110 кВ Благовещенск 0.020 0.027 0.033 0.040 0.047 0.053 0.060 0.067

4372

Пуйское сельпо [ ПС №222 Долматово / 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-222-27 / ТП-324/63 Долматово (деревня) / [СШНН] СШ-0,4 кВ 
/ [ФНН] ВЛ-0,4-324-01 ]

ПС 220 кВ Вельск/ПС 110 кВ 
Ровдино 0.007 0.008 0.009

4373

ООО "АЮТА-Сервис" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-
1-06 / ТП-88/400 Пожарное депо / [СШНН] СШ-0,4 кВ / ВЛ-0.4-
88 Юрьево Подворье ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.013
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4374

ИП Старостин Евгений Юрьевич [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-215 / ТП-532/160 Пилорама / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.011 0.013

4375

ИП Поляков Василий Павлович [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / 
[ФСН] КЛ-10-РП-1-06 / ТП-54/160,250 Казначейство / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / ВЛ-0.4-54 Черный кот ] ПС 220 кВ Вельск 0.009 0.010 0.011

4376

ООО Вельскмелиорация [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-215 / ТП-В003/250 База ПМК-2 / СШ-10 
кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.014 0.016 0.018 0.020 0.023

4377

ФЛ Любарская Татьяна Николаевна [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-221-21 / ТП-110/250 Клуб / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-04-110-04 ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.012 0.013

4378

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-06 / 
ТП-2/400 Школа №3 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 10 
Джержинского 36 кв. ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.010 0.011

4379

МКУ "ЭТП" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-06 / 
ТП-88/400 Пожарное депо / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-
88 1 Мая ] ПС 220 кВ Вельск 0.007 0.008 0.009

4380
ООО Север лес [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-221-02 / ТП-В083/400 Север-лес / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.015 0.017 0.018

4381

ГАПОУ АО "ВСТ" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
1-07 / ТП-7/250,400 Совхоз-техникум / [СШНН] СШ-0,4 кВ / КЛ- ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.012 0.013

4382

МЖД с ТСЖ [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-221-21 / ТП-587/160 Столовая / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4-587-01 ] ПС 220 кВ Вельск 0.009 0.010 0.011

4383

МБОУ Пежемская СШ 14 [ ПС №216 Пежма / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-216-14 / ТП-135/100 Школа / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-135-02 ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.011 0.012

4384

АО АрхоблЭнерго [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-215 / ТП-512/2*100 ТУСМ / [СШНН] 1СШ-0,4 
кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.029

4385
АО "Важское" [ ПС №201 Благовещенск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-201-06 / ТП-В088/400 ЖВК / [СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Благовещенск 0.021 0.027 0.034 0.041 0.048 0.055 0.062 0.068

4386

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-15 / ТП-
66/400 Поселок РМЗ / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-66 
Речная ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017

4387
Администрация МО Вельское [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.013

4388

ФЛ Никифоров Алексей Григорьевич [ ПС №221 ВЛПБ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-221-01 / ТП-131/250 
Столовая / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-131-02 ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.013 0.014
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4389

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-02 / ТП-
16/400 Пекарня РПС / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-16 
Д/сад ] ПС 220 кВ Вельск 0.013 0.018 0.022 0.026 0.031 0.035 0.040 0.044

4390
ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-12 / ТП- ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.013 0.015

4391

АО АрхоблЭнерго [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
2-12 / ТП-72/2*250 Общежитие ПМК / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0.4-72 Гайдара ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017

4392

УМВД России по АО [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
1-07 / ТП-19/250 Учхоз / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-19 
Кирова ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.011 0.013

4393

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / ТП-
19/250 Учхоз / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-19 Кирова ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.016 0.018 0.020 0.022

4394

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-15 / ТП-
56/400 Д/С РМЗ / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-56 Д-Сад ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.012 0.013

4395

ООО Водоканал [ ПС №222 Долматово / 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-222-27 / ТП-325/160 Долматово (мастерские) / [СШНН] СШ-
0,4 кВ ]

ПС 220 кВ Вельск/ПС 110 кВ 
Ровдино 0.012 0.016 0.019 0.023 0.027 0.031 0.035 0.039

4396

МБОУ "Усть-Шоношская СШ №16" [ ПС №219 Хозьмино / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-219-12 / ТП-243/160 Школа / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-243-02 ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.014 0.016 0.018 0.020 0.023

4397

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-06 / ТП-
88/400 Пожарное депо / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-88 
Советская ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.009 0.010

4398

ИП Шишов Андрей Викторович [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / 
[ФСН] КЛ-10-РП-1-06 / ТП-88/400 Пожарное депо / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-88 Советская ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.011 0.013 0.014

4399

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-03 / 
ТП-38/400 Кондитерский цех / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В5 
Окт.10 ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.011 0.012

4400

АО "Важское" [ ПС №201 Благовещенск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-201-06 / ТП-В195/250 Турыгино / [СШСН] СШ-10 
кВ ] ПС 110 кВ Благовещенск 0.025 0.033 0.042 0.050 0.058 0.067 0.075 0.084

4401
ИП Лопаткин Николай Витальевич [ ПС №222 Долматово / 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-222-27 / ТП-В267/160 ПМК / СШ-10 кВ ]

ПС 220 кВ Вельск/ПС 110 кВ 
Ровдино 0.007 0.008 0.009
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4402

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / ТП-
70/400 ул. Цыпнятова / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-70 
Котельная ] ПС 220 кВ Вельск 0.009 0.010 0.011

4403

ООО УК ДОМ ПЛЮС [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-
РП-1-03 / ТП-40/160 ул.Советская / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 
36 кв.дом ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017

4404

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-01 / ТП-
31/160 Котельная ЛПХ / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-31 
Котельная ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.014 0.017 0.019 0.022 0.025 0.028

4405

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / 
ТП-70/400 ул. Цыпнятова / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-
70 Правый ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.007 0.008

4406

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-08 / 
ТП-45/400 Нефтебаза / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ / [ФНН] 1 ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.007 0.008

4407
ИП Денисов В.П. [ ПС №201 Благовещенск / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / ВЛ-10-201-15 / ТП-436/250 Больница / [СШНН] СШ-0,4 кВ / ПС 110 кВ Благовещенск 0.006 0.007 0.007

4408

УФНС России по Архангельской области и Ненецкому 
Автономному Округу [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-
1-06 / ТП-5/400 К-р Мир / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В1 РКЦ ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.014 0.016

4409
АО АвтодорМост [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-215 / ТП-В002/160 ДРСУ / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017

4410

ООО Этажи [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-03 / 
ТП-71/2*400 Сберкасса  ул.Ломоносова / [СШНН] 2СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] В5 магази ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.009 0.010

4411
ИП Подолян Андрей Владимирович [ ПС №235 Вельск / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-116 / ТП-В022/250 ЧП ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.007 0.008

4412

ИП Киевская Надежда Анатольевна [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 
1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-221-01 / ТП-В123/160 Цех 
д.Головковская / [СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.009 0.010 0.011

4413

ООО "Вельская Энергетическая Компания" [ ПС №235 Вельск / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 
2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-15 / ТП-56/400 Д/С РМЗ / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-56 Типографский ] ПС 220 кВ Вельск 0.013 0.018 0.022 0.026 0.031 0.035 0.039 0.044

4414

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-15 / ТП-
56/400 Д/С РМЗ / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-56 
Типографский ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.009 0.010
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4415

АО "Важское" [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-221-22 / ТП-595/160 Заозерье-ферма / [СШНН] СШ-0,4 кВ 
/ [ФНН] ВЛ-04-595-01 ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.025

4416

ООО "Диал-Север" [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-221-02 / ТП-207/630 Поселок 1 / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-04-207-01 ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

4417

ИП Любарская Татьяна Николаевна [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / 
[ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / ТП-7/250,400 Совхоз-техникум / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-07 Аюта ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.028 0.031

4418

ООО "Агроторг" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
1-07 / ТП-7/250,400 Совхоз-техникум / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4-07 Аюта ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017

4419
ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-01 / ТП- ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.007 0.007

4420

ООО УК ДОМ ПЛЮС [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-235-104 / ТП-509/2*400 Школа / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-509-02 ] ПС 220 кВ Вельск 0.026 0.035 0.044 0.053 0.062 0.071 0.079 0.088

4421

ГАСУ АО "Вельский психоневрологический интернат" [ ПС 
№235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-220 / РП-
2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-12 / ТП-18/400,630 Дом 
престарелых / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ / [ФНН] В7 сп.кор ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.010 0.011

4422

ГАСУ АО Вельский психоневрологический интернат [ ПС №235 
Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-220 / РП-2 
Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-12 / ТП-18/400,630 Дом 
престарелых / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ / [ФНН] В7 сп.кор ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.009 0.010

4423

ООО "Агроторг" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
1-02 / ТП-16/400 Пекарня РПС / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В7 
Кондит. Цех-1 ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

4424

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] 
ВЛ-10-РП-1-07 / ТП-6/630 Терапия / [СШНН] СШ-0,4 кВ / ВЛ-0,4-
06 Дзержинского ] ПС 220 кВ Вельск 0.007 0.008 0.008

4425

ИП Акентьев Артем Александрович [ ПС №216 Пежма / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-216-14 / ТП-В136/400 
Рубленные дома / [СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.014 0.017 0.019 0.021 0.024

4426

Администрация МО Вельское [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] 
ВЛ-10-РП-2-12 / ТП-18/400,630 Дом престарелых / [СШНН] 2СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-18 Чехова 22а ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.009 0.010

4427

ИП Бегунов Андрей Владимирович [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / 
[ФСН] КЛ-10-РП-1-04 / ТП-В023/160 Мебельная фабрика / 
[СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017
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4428

ГАПОУ АО Вельский индустриально-экономический колледж [ 
ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / 
РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-01 / ТП-33/2*250 
ВКЭТ / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ / [ФНН] В5 общВУЭ ] ПС 220 кВ Вельск 0.009 0.010 0.011

4429

ООО Теплоресурс [ ПС №201 Благовещенск / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-201-13 / ТП-461/160 Котельная / [СШНН] СШ-
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Благовещенск 0.011 0.013 0.016 0.018 0.020 0.022

4430

АО АрхоблЭнерго [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-
1-01 / ТП-33/2*250 ВКЭТ / [СШНН] 2СШ-0,4 кВ / [ФНН] В8 
кот.УЭ ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.014 0.017 0.019 0.022 0.024

4431

ПО Вельская межрайбаза [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-120 / РП-2 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-
10-РП-2-11 / ТП-64/2*400 Межрайбаза / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
МРБ ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.012 0.014 0.015

4432

МБУК "Районный Культурный Центр" [ ПС №221 ВЛПБ / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-221-22 / ТП-594/100 
Заозерье-гараж / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-594-02 ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.009 0.010

4433
ЗАО "Вагаинвест" [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-221-22 / ТП-В156/630 Вага-Инвест 2 / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.024 0.032 0.040 0.047 0.055 0.063 0.071 0.079

4434

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-03 / 
ТП-71/2*400 Сберкасса  ул.Ломоносова / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] В1 Лом4 № ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.016 0.018 0.020 0.022

4435

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] 
КЛ-10-РП-1-03 / ТП-71/2*400 Сберкасса  ул.Ломоносова / 
[СШНН] 1СШ-0,4 кВ / [ФНН] В1 Лом4 № ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

4436

ООО Уют [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-221-02 / ТП-229/250,400 Д/К / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ / [ФНН] 
ВЛ-0,4-229-03 ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.013 0.015 0.017

4437

ООО "Диал-Север" [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-221-01 / ТП-131/250 Столовая / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-131-01 ] ПС 220 кВ Вельск 0.007 0.008 0.009

4438

МБОУ "СШ № 92 г. Вельска" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] 
ВЛ-10-РП-1-02 / ТП-57/630 Школа 92 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] В1 шк.№92 ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.012 0.013

4439

ООО Водоканал [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-
1-04 / ТП-В025/2*400 Очистные / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.019 0.025 0.031 0.037 0.044 0.050 0.056 0.062

4440

МБУК "Районный Культурный Центр" [ ПС №219 Хозьмино / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-219-12 / ТП-322/400 
ул.Пелых / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-322-01 ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.007 0.008

4441

ООО "Вельская Энергетическая Компания" [ ПС №235 Вельск / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 
2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-12 / ТП-43/250,400 РПБ / [СШНН] 
2СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.018 0.024 0.030 0.036 0.042 0.048 0.055 0.061
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4442

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-02 / ТП-
34/400 ул.Мира / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-34 1 Мая ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018

4443

МБОУ "СШ № 92 г. Вельска" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] 
ВЛ-10-РП-1-02 / ТП-12/400 Д/С Аленушка / [СШНН] СШ-0,4 кВ 
/ [ФНН] В2 д/садФ ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.013

4444

ИП Гужова Татьяна Николаевна [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / 
[ФСН] КЛ-10-РП-1-06 / ТП-54/160,250 Казначейство / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] В6 Дом об ] ПС 220 кВ Вельск 0.007 0.008 0.009

4445

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-03 / 
ТП-71/2*400 Сберкасса  ул.Ломоносова / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] В8 Дзер10 ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

4446

ПАО СК Росгосстрах [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-
1-03 / ТП-71/2*400 Сберкасса  ул.Ломоносова / [СШНН] 1СШ-0,4 
кВ / [ФНН] В8 Дзер10 ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.007 0.008

4447

АО "Агрофирма  Вельская" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] 
КЛ-10-РП-1-04 / ТП-В021/160 Центральная усадьба совхоза / СШ-
10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

4448
ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-02 / ПС 220 кВ Вельск 0.007 0.008 0.009

4449

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-02 / ТП-
57/630 Школа 92 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-57 
Некрасова ] ПС 220 кВ Вельск 0.014 0.019 0.023 0.028 0.033 0.037 0.042 0.047

4450

МЖД без ОДУ [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-02 / 
ТП-57/630 Школа 92 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-57 
Некрасова ] ПС 220 кВ Вельск 0.007 0.007 0.008

4451

ИП Марденгский Михаил Владимирович [ ПС №235 Вельск / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 
2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-08 / ТП-78/160 База РСПУ / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-78 База ] ПС 220 кВ Вельск 0.007 0.008 0.008

4452

ООО "Автодороги" [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-221-20 / ТП-557/100 Шиловская / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-557-02 ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.009 0.010

4453
ООО ИДОН [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-221-10 ] ПС 220 кВ Вельск 0.024 0.032 0.040 0.048 0.056 0.064 0.072 0.080

4454

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-02 / 
ТП-44/410 Д/С Родничок / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-
44 Некрасова 24 ] ПС 220 кВ Вельск 0.007 0.008 0.009
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4455

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-03 / 
ТП-71/2*400 Сберкасса  ул.Ломоносова / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] В7 Лом2 2 ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.012 0.014 0.015

4456

ООО "Вельская ТеплоСнабжающая Компания" [ ПС №235 
Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 
Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / ТП-48/2*400 
Котельная совхоз-т / 1 СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.019 0.025 0.031 0.037 0.044 0.050 0.056 0.062

4457

АО АрхоблЭнерго [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
1-07 / ТП-6/630 Терапия / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 2 котельн 
] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.007 0.008

4458

МБОУ "Усть-Вельская СШ № 23" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-104 / ТП-509/2*400 Школа / 
[СШНН] 1СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-509-04 ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.006 0.007

4459

ООО УК ДОМ ПЛЮС [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-235-104 / ТП-509/2*400 Школа / [СШНН] 1СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-509-04 ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

4460

ФЛ Никифоров Алексей Григорьевич [ ПС №221 ВЛПБ / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-221-01 / ТП-В135/400 
Бондарка / [СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.013

4461

АО "Агрофирма  Вельская" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-116 / ТП-538/250 Госконюшня / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-538-02 ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.013 0.014

4462

АО АрхоблЭнерго [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
2-12 / ТП-50/400,630 Агролицей / [СШНН] 2СШ-0,4 кВ / [ФНН] 
Авто ст. ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.016 0.019 0.021 0.024 0.027

4463

ООО ЛесДомМастер [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
2-12 / ТП-53/160 База РУЭС / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.014 0.018 0.021 0.025 0.028 0.032 0.035

4464
ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-02 / ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.025

4465

ИП Пушная Елена Николаевна [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-221-01 / ТП-В183/250 ИП Пушная / СШ-10 
кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018

4466

ООО "Велком" [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-221-20 / ТП-591/100 Промузел / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] В1 ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.008 0.009

4467

Вельское ГОРПО [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
1-02 / ТП-16/400 Пекарня РПС / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-
0,4-16 Магазин ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.013

4468

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-06 / ТП-
28/630 Школа№2 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 3 копалих ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.009 0.010
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4469

ООО "Перекат" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-116 / ТП-В276/400 Зеленый Бор / [СШСН] СШ-
10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.014 0.018 0.023 0.027 0.032 0.036 0.041 0.045

4470

ИП Манучарян Карен Мартикович [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-116 / ТП-В276/400 Зеленый Бор / 
[СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.014

4471

МБОУ "СШ 2 г.Вельска" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-
10-РП-1-03 / ТП-27/400 Д/С Орленок / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] В1 д/садФ ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.012 0.014 0.015

4472

ИП Фомин Сергей Сергеевич [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] 
КЛ-10-РП-1-03 / ТП-38/400 Кондитерский цех / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-38 Пищекомбинат ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.007 0.008

4473

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-03 / 
ТП-38/400 Кондитерский цех / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-
0.4-38 Пищекомбинат ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.013

4474

ИП Житнухина Галина Владимировна [ ПС №235 Вельск / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 
2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-03 / ТП-38/400 Кондитерский цех / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-38 Пищекомбинат ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.014

4475

МБОУ "Усть-Вельская СШ № 23" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-104 / ТП-509/2*400 Школа / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-509-06 ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

4476

ООО "Агроторг" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-104 / ТП-509/2*400 Школа / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-509-06 ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.013

4477

ГАПОУ АО Вельский индустриально-экономический колледж [ 
ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-220 / 
РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-12 / ТП-50/400,630 
Агролицей / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ / [ФНН] В2 КП1об7 ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.011 0.012

4478

В-Устькулойское СПО [ ПС №201 Благовещенск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / ВЛ-10-201-15 / ТП-452/250 Кодитерский цех / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-452-01 ] ПС 110 кВ Благовещенск 0.011 0.012 0.014

4479

ООО "Ритейл" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / 
ТП-8/400 Крытый рынок / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В7 
Рынок ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

4480

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-01 / ТП-
13/160 Д/С Звездочка / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-13 
Котельная ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.029

4481

ООО "Диал-Север" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-
1-06 / ТП-54/160,250 Казначейство / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 
В5 магази ] ПС 220 кВ Вельск 0.007 0.008 0.009
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4482

АО АрхоблЭнерго [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
1-07 / ТП-70/400 ул. Цыпнятова / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 
ВЛ-0,4-70 пер.Мальцева ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

4483

ООО "ГК "УЛК" [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-221-22 / ТП-В051/400 ЧП Маркин ( пилорама ) / 
СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.012 0.014 0.015

4484

ООО "Вельская ТеплоСнабжающая Компания" [ ПС №235 
Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 
Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-03 / ТП-38/400 
Кондитерский цех / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ЦТП1 ] ПС 220 кВ Вельск 0.015 0.021 0.026 0.031 0.036 0.041 0.046 0.051

4485

ИП Крылова Алена Николаевна [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / 
[ФСН] КЛ-10-РП-1-06 / ТП-10/250 Д/С Искорка / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] КЛ-0,4 ИП Истомин ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.013

4486

ГАСУ АО Вельский психоневрологический интернат [ ПС №201 
Благовещенск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / ВЛ-10-201-14 / ТП-
В280/250 Воскресенск / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Благовещенск 0.010 0.011 0.012

4487
ООО Теплоресурс [ ПС №201 Благовещенск / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / ВЛ-10-201-14 / ТП-В280/250 Воскресенск / [СШНН] СШ-0,4 ПС 110 кВ Благовещенск 0.007 0.008 0.009

4488

АО "Важское" [ ПС №201 Благовещенск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-201-06 / ТП-В291/400 Комплекс / [СШСН] СШ-10 
кВ ] ПС 110 кВ Благовещенск 0.020 0.026 0.033 0.040 0.046 0.053 0.060 0.066

4489

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-06 / 
ТП-10/250 Д/С Искорка / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В1 
Дзержинского 12.1 ] ПС 220 кВ Вельск 0.009 0.010 0.011

4490
АО ГТ Энерго [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-221-25 ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.011 0.012

4491

Администрация МО Вельское [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] 
КЛ-10-РП-1-03 / ТП-14/400 Универмаг / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] В4 Гагарина 37, Октябрьская 106а ] ПС 220 кВ Вельск 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 0.050

4492

АО ГТ Энерго [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / 
ТП-В081/160 ГТС / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.007 0.008

4493

ГАПОУ АО "ВСТ" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
1-07 / ТП-7/250,400 Совхоз-техникум / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.015 0.018 0.020 0.022

4494

ООО "ПКФ Север" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
1-07 / ТП-7/250,400 Совхоз-техникум / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.016 0.019 0.022 0.024 0.027

4495

АО АрхоблЭнерго [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-
1-01 / ТП-31/160 Котельная ЛПХ / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 1 
котВель ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.011 0.013
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4496

ФЛ Онучина Людмила Владимировна [ ПС №235 Вельск / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 
2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-12 / ТП-72/2*250 Общежитие ПМК 
/ [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-72 Дзержинского ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.009 0.011

4497

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-12 / ТП-
72/2*250 Общежитие ПМК / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-
72 Дзержинского ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.036 0.040

4498

МЖД без ОДУ [ ПС №201 Благовещенск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-201-13 / ТП-466/250 Клуб / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4-466-01 ] ПС 110 кВ Благовещенск 0.007 0.007 0.008

4499
ИП Денисов В.П. [ ПС №201 Благовещенск / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-201-13 / ТП-466/250 Клуб / [СШНН] СШ-0,4 ПС 110 кВ Благовещенск 0.007 0.007 0.008

4500

ООО Абсолют Сервис [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
2-15 / ТП-66/400 Поселок РМЗ / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В1 
столов ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.008 0.009

4501
ООО Уют [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-221-21 / ТП-120/250 п.Заводской / [СШНН] СШ-0,4 кВ / ПС 220 кВ Вельск 0.013 0.017 0.022 0.026 0.030 0.035 0.039 0.043

4502

Администрация МО Вельское [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] 
ВЛ-10-РП-1-02 / ТП-42/400 Ветстанция / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] В5 дом ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.014 0.016

4503

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-12 / ТП-
18/400,630 Дом престарелых / [СШНН] 2СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-
0.4-18 Чехова ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.014 0.018 0.021 0.025 0.029 0.032 0.036

4504

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН]  Встр. РП-1 / ТП-
58/250 РП-1 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-58 
Революционная ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

4505

ООО "Агроторг" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-
1-06 / ТП-5/400 К-р Мир / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-
05 Аптека ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.015 0.016

4506

ООО "Диал-Север" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
1-02 / ТП-16/400 Пекарня РПС / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-
0,4-16 Грибоедова ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.025

4507

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-12 / ТП-
97/400 ул.Радужная / СШ-0,4кВ / ВЛ-0,4-97 Д.сад ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.012 0.014 0.015

4508

МБДОУ "Детский сад " Умка" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / 
[ФСН] ВЛ-10-РП-2-12 / ТП-97/400 ул.Радужная / СШ-0,4кВ / ВЛ-
0,4-97 Д.сад ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.009 0.010
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4509

ИП Пятовский Сергей Николаевич [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-120 / РП-2 Вельск / 1СШ-10 / 
[ФСН] ВЛ-10-РП-2-11 / ТП-65/250,400 Архлесстрой / [СШНН] 
1СШ-0,4 кВ / [ФНН] В4 гар.ПМ ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.009 0.010

4510

АО "Агрофирма  Вельская" [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-221-20 / ТП-550/100 Шиловская  (ск.двор) / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 2 ] ПС 220 кВ Вельск 0.013 0.017 0.020 0.023 0.027 0.030 0.033

4511

Администрация МО Вельское [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] 
ВЛ-10-РП-2-15 / ТП-66/400 Поселок РМЗ / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] 3 Уличное ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.007 0.007

4512

ООО Водоканал [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-120 / РП-2 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
2-11 / ТП-В047/2*160 станция 2 подъема / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.020 0.027 0.033 0.040 0.047 0.054 0.060 0.067

4513

ИП Житнухина Галина Владимировна [ ПС №235 Вельск / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 
1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-06 / ТП-88/400 Пожарное депо / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / ВЛ-0.4-88 Ресторан ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.014

4514

В-Устькулойское СПО [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-
РП-1-06 / ТП-88/400 Пожарное депо / [СШНН] СШ-0,4 кВ / ВЛ-
0.4-88 Ресторан ] ПС 220 кВ Вельск 0.007 0.007 0.008

4515

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-06 / 
ТП-10/250 Д/С Искорка / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В5 
Дзержинского 12.2 ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.012 0.014 0.015

4516

МЖД с ТСЖ [ ПС №201 Благовещенск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
ВЛ-10-201-15 / ТП-450/160 Гараж сплавучастка / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-450-02 ] ПС 110 кВ Благовещенск 0.009 0.010 0.011

4517

МЖД без ОДУ [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / 
ТП-7/250,400 Совхоз-техникум / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-
0,4-07 Дзержинского 90а ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.014 0.016

4518

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-06 / 
ТП-10/250 Д/С Искорка / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В2 
Дзержинского 14 ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.011 0.012

4519
ПАО "Вымпелком" [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-221-24 ] ПС 220 кВ Вельск 0.007 0.008 0.008

4520

ООО Уют [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-221-21 / ТП-120/250 п.Заводской / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4-120-01 ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

4521

АО АрхоблЭнерго [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-221-21 / ТП-120/250 п.Заводской / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-120-01 ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.011 0.013

4522

ООО Ваш дом [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-221-21 / ТП-120/250 п.Заводской / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4-120-01 ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.013 0.015 0.016
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4523

ГБУ АО Низовский детский дом [ ПС №216 Пежма / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-216-15 / ТП-576/250 Клуб / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-576-01В ] ПС 220 кВ Вельск 0.009 0.010 0.011

4524

ООО "Автодороги" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-215 / ТП-534/400 ул.Нижняя / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-534-02 ] ПС 220 кВ Вельск 0.007 0.008 0.009

4525

ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" [ ПС №219 Хозьмино / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-219-12 / ТП-В202/100 Автоматика ж/д 
/ СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.013 0.016 0.018 0.021 0.023 0.026

4526

МЖД с ТСЖ [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-221-02 / ТП-207/630 Поселок 1 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-04-207-04 ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.014

4527

ООО Уют [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-221-02 / ТП-207/630 Поселок 1 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 
ВЛ-04-207-04 ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.015 0.017 0.019 0.022 0.024

4528

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-12 / ТП-
74/400 Соц.жилье / СШ-0,4 кВ / 74-пер.Победителей ] ПС 220 кВ Вельск 0.009 0.010 0.011

4529

МЖД с ТСЖ [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-12 / 
ТП-74/400 Соц.жилье / СШ-0,4 кВ / 74-пер.Победителей ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.011 0.012

4530

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-02 / 
ТП-12/400 Д/С Аленушка / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В3 
Гагарина,15-1 ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.013 0.015 0.018 0.020 0.023 0.025

4531

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-03 / ТП-
27/400 Д/С Орленок / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-27 
Фефилова ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.007 0.008

4532

ЖСК Восход [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-03 / 
ТП-27/400 Д/С Орленок / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-27 
Фефилова ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.015 0.018 0.020 0.022

4533

ИП Бегунова Светлана Николаевна [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / 
[ФСН] КЛ-10-РП-1-03 / ТП-27/400 Д/С Орленок / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-27 Фефилова ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.007 0.007

4534

Вельское ГОРПО [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-
1-03 / ТП-14/400 Универмаг / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В8 
Магазин ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

4535

ГАСУ АО "Вельский психоневрологический интернат" [ ПС 
№235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-220 / РП-
2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-12 / ТП-18/400,630 Дом 
престарелых / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ / [ФНН] В8 пищебФ ] ПС 220 кВ Вельск 0.017 0.022 0.028 0.033 0.039 0.044 0.050 0.055

4536

МЖД с ТСЖ [ ПС №219 Хозьмино / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-219-12 / ТП-239/160 Усть-Шоноша 1 / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-239-02 ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.016 0.020 0.024 0.029 0.033 0.037 0.041
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4537

ООО "Управляющая компания "ВАЖСКАЯ" [ ПС №219 
Хозьмино / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-219-12 / ТП-
239/160 Усть-Шоноша 1 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-
239-02 ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.014

4538

ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-06 / 
ТП-54/160,250 Казначейство / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В3 
Дз85 № ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.016 0.019 0.021 0.024 0.027

4539

МБОУ "СШ № 3 г. Вельска" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] 
ВЛ-10-РП-1-02 / ТП-44/410 Д/С Родничок / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] В4 д.сад№ ] ПС 220 кВ Вельск 0.006 0.007 0.008

4540

ООО Вельская торговая компания [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / 
[ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / ТП-96/400 Торговый центр / СШ-0,4кВ / 
Торговый центр ] ПС 220 кВ Вельск 0.030 0.039 0.049 0.059 0.069 0.079 0.089 0.099

4541

ООО "СКФ "Диал" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
1-07 / ТП-96/400 Торговый центр / СШ-0,4кВ / Торговый центр ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.015 0.018 0.021 0.023 0.026 0.029

4542
ИП Шестаков Михаил Михайлович [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.009 0.010

4543
ООО Ваш дом [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-1-02 / ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

4544

АО АрхоблЭнерго [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
1-02 / ТП-15/400 м-н Гарант / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В3 
Газ.котельная ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021 0.023

4545

ООО "Благовещенское СЕЛЬПО" [ ПС №201 Благовещенск / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / ВЛ-10-201-15 / ТП-В284/100 Пекарня / 
СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Благовещенск 0.007 0.008 0.009

4546

ООО Теплоресурс [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-221-01 / ТП-140/160 Школа / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] В3 ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.013 0.015

4547
ООО "Протон" [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-221-01 / ТП-В158/400 Протон-3 / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.024 0.035 0.047 0.059 0.071 0.083 0.094 0.106 0.118

4548

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-2-08 / ТП-
45/400 Нефтебаза / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-45 
Посёлок ] ПС 220 кВ Вельск 0.009 0.010 0.012

4549

ООО Уют [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-
10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-01 / ТП-
39/160 К-Маркса / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] 1 котельн ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.011 0.012

4550

ООО Теплоресурс [ ПС №201 Благовещенск / [СШСН] 1СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-201-06 / ТП-438/63 Школа (котельная) / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-438-01 ] ПС 110 кВ Благовещенск 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017



I II III IV V VI VII VIII IX X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N п/п Потребитель Наименование подстанции Очередь ограничения, МВт

4551

ИП Мисников Владимир Васильевич [ ПС №201 Благовещенск / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-201-13 / ТП-В104/400 
Электростанция / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Благовещенск 0.011 0.013 0.015 0.016 0.018

4552

МБОУ "СШ № 1 г.Вельска" [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-221-02 / ТП-229/250,400 Д/К / [СШНН] 1СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-229-01 ] ПС 220 кВ Вельск 0.015 0.020 0.026 0.031 0.036 0.041 0.046 0.051

4553

ООО Вологодский лес [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-120 / РП-2 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
2-11 / ТП-32/400 Медсклады / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В1 
базаПМ ] ПС 220 кВ Вельск 0.012 0.013 0.015 0.017 0.019

4554

ООО "УК "Весна" [ ПС №208 Ровдино / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-208-12 / ТП-1237/250 Культтовары / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1237-03 ] ПС 110 кВ Ровдино 0.011 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.028

4555

ООО Уютный город [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1324/250 Кузнецова 11 / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1324-02 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.011 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.028

4556

ООО Уютный город [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1373/250 ул.Ломносова / СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4-1373-02 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.006 0.007 0.007

4557

МБОУ Шенкурская СШ [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1318/2*250 Школа / [СШНН] 
1СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.012 0.013 0.015 0.016

4558

ООО УК Уютный город [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1318/2*250 Школа / [СШНН] 
1СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.013 0.018 0.022 0.027 0.031 0.036 0.040 0.045

4559

ООО Уютный город [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1315/400 Либкнехта 15 / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1315-01 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.011 0.013 0.015 0.016

4560

ИП Долгобородов Н.В. [ ПС №208 Ровдино / [СШСН] 1СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-208-12 / ТП-1252/160 Гараж СХР / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1252-02 ] ПС 110 кВ Ровдино 0.008 0.009 0.010

4561

ООО Уютный город [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1324/250 Кузнецова 11 / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1324-01 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.013 0.016 0.019 0.022 0.025 0.028 0.032

4562

ООО Уютный город [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1323/250 Кудрявцева 9 / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1323-01 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.009 0.010 0.011

4563

ГБОУ АО Шенкурская СКОШИ [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1316/250 Ленина 20 / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1316-02 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.008 0.009 0.010

4564

ООО Уютный город [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1316/250 Ленина 20 / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1316-02 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.009 0.010 0.011

4565

ПО "Шенкурское" [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1319/400 Кудрявцева 18 / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1319-02 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018



I II III IV V VI VII VIII IX X
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4566

АО "Тандер" [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1319/400 Кудрявцева 18 / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1319-02 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

4567

ИП Аншуков Александр Николаевич [ ПС №204 Шенкурск / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-204-08 / ТП-1309/160 
МПМК / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1309-01 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.006 0.007 0.008

4568

МБДОУ "Шенкурский детский сад комбинированного вида N1 
"Ваганочка" [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] 
ВЛ-10-204-13 / ТП-1323/250 Кудрявцева 9 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4-1323-02 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.006 0.006 0.007

4569

ООО Юмиж-лес [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-В518/2*315 Важский ЛПХ / [СШСН] 
СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.010 0.012 0.013 0.014

4570

ИП Красильникова Н.Д. [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1321/400 Красноармейская, 14 / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1321-05 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.011 0.014 0.016 0.018 0.020 0.023

4571

ГБУ АО Ровдинский детский дом [ ПС №208 Ровдино / [СШСН] 
1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-208-12 / ТП-1238/160 Школа-
интернат / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1238-02 ] ПС 110 кВ Ровдино 0.007 0.007 0.008

4572

ИП Федотова Галина Николаевна [ ПС №204 Шенкурск / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1316/250 
Ленина 20 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1316-01 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.011 0.012 0.014 0.015

4573

МЖД без ОДУ [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-204-08 / ТП-1308/400 СХТ / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4-1308-03 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.010 0.011 0.012

4574

ООО Уютный город [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-204-08 / ТП-1308/400 СХТ / [СШНН] СШ-0,4 кВ / 
[ФНН] ВЛ-0,4-1308-03 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

4575

ООО Уютный город [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1322/250 Луначарского 2 / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1322-03 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.011 0.013 0.016 0.018 0.020 0.022

4576

ООО Уютный город [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-204-08 / ТП-1302/250 Пластинина 11 / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1302-03 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.006 0.007 0.008

4577

ООО Уютный город [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1324/250 Кузнецова 11 / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1324-03 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.011 0.014 0.017 0.020 0.023 0.025 0.028

4578

ИП Тропин Евгений Михайлович [ ПС №204 Шенкурск / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1324/250 
Кузнецова 11 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1324-03 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.006 0.007 0.008

4579

ООО Уютный город [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1321/400 Красноармейская, 14 / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1321-01 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.009 0.010 0.011

4580

ООО Уютный город [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-204-08 / ТП-1300/160 Пластинина 59 / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1300-01 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.010 0.011 0.012
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4581

ИП Цыкарев Алексей Альбертович [ ПС №204 Шенкурск / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-204-08 / ТП-В513/250 Луч / 
[СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.029 0.039 0.049 0.059 0.069 0.079 0.088 0.098

4582
ИП Федотова Н.В. [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-204-08 / ТП-В515/160 Колбасный цех / СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.006 0.007 0.008

4583

ИП Красильникова Н.Д. [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-204-08 / ТП-1302/250 Пластинина 11 / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1302-02 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.008 0.009 0.010

4584

ИП Федотова Галина Николаевна [ ПС №204 Шенкурск / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1317/250 
Ленина 11 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1317-01 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.011 0.015 0.019 0.023 0.026 0.030 0.034 0.038

4585

ООО Уютный город [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1317/250 Ленина 11 / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1317-01 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.006 0.007 0.007

4586

ГАПОУ АО Устьянский индустриальный техникум [ ПС №204 
Шенкурск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-204-08 / ТП-
В510/100 Полигон ПУ-44 / [СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.008 0.009 0.010

4587

ООО Уютный город [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1314/250 Садовая 8 / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1314-02 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.011 0.012 0.014

4588

ООО УК Уютный город [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1344/250 Ленина, 22 / СШ-0,4 
кВ ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.026 0.034 0.043 0.052 0.060 0.069 0.077 0.086

4589

ООО Уютный город [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1318/2*250 Школа / [СШНН] 2СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1318-05 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021 0.023

4590

ООО УК Уютный город [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-204-08 / ТП-1308/400 СХТ / [СШНН] СШ-
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018

4591

ООО "Верхопаденьгское" [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-204-08 / ТП-1308/400 СХТ / [СШНН] СШ-
0,4 кВ ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.024 0.032 0.041 0.049 0.057 0.065 0.073 0.081

4592

ООО "Уютный город" [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-В531/250 Котельная ПУ-44 / СШ-
10 кВ ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.025 0.034 0.042 0.050 0.059 0.067 0.075 0.084

4593

ООО Уютный город [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1325/400 База РЭС / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1325-01 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.012 0.014 0.016 0.017 0.019

4594

ООО Шенкурский молочный завод [ ПС №204 Шенкурск / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-204-08 / ТП-В514/250 
Маслозавод / [СШСН] СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.014 0.019 0.023 0.028 0.033 0.038 0.042 0.047

4595

ГАПОУ АО Устьянский индустриальный техникум [ ПС №204 
Шенкурск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-
1373/250 ул.Ломносова / СШ-0,4 кВ / ВЛ-0,4-1373-01 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.006 0.007 0.008

4596

ИП Федотова Галина Николаевна [ ПС №204 Шенкурск / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1373/250 
ул.Ломносова / СШ-0,4 кВ / ВЛ-0,4-1373-01 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018
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4597

ООО Уютный город [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1315/400 Либкнехта 15 / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1315-03 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.011 0.012 0.014

4598

ИП Красильникова Н.Д. [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1316/250 Ленина 20 / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1316-04 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.007 0.008 0.009

4599

ООО Уютный город [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 1СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-204-08 / ТП-1305/160 Комсомольская 1 / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1305-02 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.006 0.007 0.008

4600

ООО УК Уютный город [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 1СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-204-08 / ТП-1305/160 Комсомольская 1 / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1305-02 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.010 0.011 0.012

4601
ООО Уютный город [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1320/250 Мира 25 / [СШНН] СШ-0,4 ПС 110 кВ Шенкурск 0.011 0.013 0.014 0.016

4602

ГУ - УПФР в Шенкурском районе Архангельской области [ ПС 
№204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-204-13 / 
ТП-1320/250 Мира 25 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1320-
01 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.010 0.012 0.013

4603
ГУП АО "Фармация" [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1320/250 Мира 25 / [СШНН] СШ- ПС 110 кВ Шенкурск 0.006 0.006 0.007

4604

УМВД России по АО [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1320/250 Мира 25 / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1320-01 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.011 0.012 0.014

4605

ООО Уютный город [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-10 кВ 
/ [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1314/250 Садовая 8 / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1314-01 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.006 0.007 0.008

4606

МУП "ЧИСТАЯ ВОДА" [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1325/400 База РЭС / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.007 0.007 0.008

4607

ИП Коваль Евгений Адамович [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1325/400 База РЭС / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.006 0.007 0.008

4608

МБОУ Ровдинская СШ [ ПС №208 Ровдино / [СШСН] 1СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-208-12 / ТП-1251/160 Средняя школа / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1251-04 ] ПС 110 кВ Ровдино 0.006 0.007 0.007

4609

ПАО "Ростелеком" [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 2СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1319/400 Кудрявцева 18 / [СШНН] 
СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.007 0.008 0.009

4610

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" [ ПС №204 Шенкурск / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-204-13 / ТП-1319/400 Кудрявцева 18 / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-1319-03 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.006 0.007 0.008

4611

ООО "Архангельское дорожное управление" [ ПС №209 Дв. 
Березник / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-14 / ТП-
1706/160 УМСР / [СШНН] СШ-0,4 кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017

4612
АО "Почта России" [ ПС №209 Дв. Березник / [СШСН] 2СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-209-23 / ТП-В1750/2*250 ЭТУС / СШ-10 кВ ] ПС 110 кВ Дв. Березник 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 0.050



I II III IV V VI VII VIII IX X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N п/п Потребитель Наименование подстанции Очередь ограничения, МВт

4613

ООО "ВельМолКом" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
1-02 / ТП-42/400 Ветстанция / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] В3 
Анком ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.013 0.017 0.020 0.023 0.027 0.030 0.034

4614

ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" [ ПС №235 Вельск / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-116 / ТП-560/100 АЗС 
Лукойл / СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.013 0.016 0.019 0.022 0.025 0.028 0.031

4615

АО "Газпром энергосбыт"  [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-120 / РП-2 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-
10-РП-2-11 / ТП-В067/160 База ЛПУМГ / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.015 0.019 0.023 0.027 0.030 0.034 0.038

4616

ООО "Архангельское дорожное управление" [ ПС №235 Вельск / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-116 / ТП-В026/400 АБЗ-
2 / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.014 0.019 0.024 0.029 0.033 0.038 0.043 0.048

4617

ООО "ВельМолКом" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / 
[ФСН] ВЛ-10-235-117 / РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] ВЛ-10-РП-
1-02 / ТП-В055/400 Молкомбинат / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.026 0.039 0.052 0.065 0.078 0.091 0.104 0.117 0.129

4618

ГАУ Архангельской области "ЕЛЦ" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / 
[ФСН] ВЛ-10-РП-2-12 / ТП-53/160 База РУЭС / [СШНН] СШ-0,4 
кВ / [ФНН] В2 ПММС ] ПС 220 кВ Вельск 0.007 0.008 0.009

4619

МБОУ "Левковская СШ № 7" [ ПС №201 Благовещенск / 
[СШСН] 2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-201-13 / ТП-467/250 Д/сад / 
[СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-467-01 ] ПС 110 кВ Благовещенск 0.006 0.007 0.007

4620

ГБУК АО "Вельский краеведческий музей им. В.Ф.Кулакова" [ 
ПС №235 Вельск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-117 / 
РП-1 Вельск / 1СШ-10 / [ФСН] КЛ-10-РП-1-06 / ТП-2/400 Школа 
№3 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-02 Нечаевского ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.012 0.014

4621

ООО "Архангельское дорожное управление" [ ПС №235 Вельск / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-122 / ТП-541/2*630 РПБ 
ВЭС / [СШНН] 1СШ-0,4 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

4622

ГБУ АО "Вельский детский дом" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 
2СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-204 / РП-1 Вельск / 2СШ-10 / 
[ФСН] ВЛ-10-РП-1-07 / ТП-70/400 ул. Цыпнятова / [СШНН] СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-70 Котельная ] ПС 220 кВ Вельск 0.010 0.011 0.012

4623

ООО "Архангельское дорожное управление" [ ПС №235 Вельск / 
[СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-116 / ТП-В015/100 АБЗ-
1 / СШ-10 кВ ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.029

4624
АО "Газпром энергосбыт"  [ ПС №221 ВЛПБ / [СШСН] 1СШ-10 
кВ / [ФСН] ВЛ-10-221-25 ] ПС 220 кВ Вельск 0.008 0.009 0.010

4625

ООО "Вельскхлебопродукт-2" [ ПС №235 Вельск / [СШСН] 2СШ-
10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-235-220 / РП-2 Вельск / 2СШ-10 / [ФСН] 
ВЛ-10-РП-2-12 / ТП-18/400,630 Дом престарелых / [СШНН] 2СШ-
0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0.4-18 Чехова ] ПС 220 кВ Вельск 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018

4626

ООО "Архангельское дорожное управление" [ ПС №204 
Шенкурск / [СШСН] 1СШ-10 кВ / [ФСН] ВЛ-10-204-08 / ТП-
1305/160 Комсомольская 1 / [СШНН] СШ-0,4 кВ / [ФНН] ВЛ-0,4-
1305-02 ] ПС 110 кВ Шенкурск 0.006 0.007 0.008



I II III IV V VI VII VIII IX X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N п/п Потребитель Наименование подстанции Очередь ограничения, МВт

12.085 30.875 55.534 78.148 108.136 131.195 154.051 193.878 219.676 243.600
9.986 24.167 41.988 58.114 74.609 91.081 108.103 133.630 152.143 169.200
2.099 6.708 13.546 20.035 33.527 40.114 45.948 60.248 67.533 74.400

Мезенский РЭС ПО АЭС Архангельского филиала ПАО "МРСК 
Северо-Запада" (ППК)  (не входит в итоги)

1

ООО "Мезенская теплоснабжающая компания" [ ПС №401 6/35 
кВ "Мезенская ДЭС" / [СШСН] МВ-6 2Т / [ФСН] 401-32 (Город-
1) ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.011 0.015 0.015 0.019 0.019 0.023 0.027 0.030 0.034 0.038

2

ГБУ СОН АО "Мезенский КЦСО" [ ПС №401 6/35 кВ 
"Мезенская ДЭС" / [СШСН] МВ-6 2Т / [ФСН] 401-32 (Город-1) / 
[ТП] 12 [400 кВА] / РУ-0,4 кВ уличное освещение ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.012 0.015 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030

3

ООО "Помор" [ ПС №401 6/35 кВ "Мезенская ДЭС" / [СШСН] 
МВ-6 2Т / [ФСН] 401-32 (Город-1) / [ТП] 8 [250 кВА] / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ф."Магазин "Фаворит" ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.009 0.010 0.011

4

ИП Минькин Владислав Борисович [ ПС №401 6/35 кВ 
"Мезенская ДЭС" / [СШСН] МВ-6 2Т / [ФСН] 401-39 (Город-2) / 
[ТП] 9 [400 кВА] / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ф. 
"Советский" ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.006 0.007 0.007

5

ПО "Мезень" [ ПС №401 6/35 кВ "Мезенская ДЭС" / [СШСН] 
МВ-6 2Т / [ФСН] 401-39 (Город-2) / [ТП] 9 [400 кВА] / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.012 0.015 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.030

6

ООО "Мезенская теплоснабжающая компания" [ ПС №401 6/35 
кВ "Мезенская ДЭС" / [СШСН] МВ-6 2Т / [ФСН] 401-39 (Город-
2) / [ТП] 25 [400 кВА] / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.012 0.012 0.014 0.016 0.018 0.021 0.023

7

АО "Архангельская областная энергетическая компания" ("АО 
"Архоблэнерго") [ ПС №401 6/35 кВ "Мезенская ДЭС" / [СШСН] 
МВ-6 2Т / [ФСН] 401-39 (Город-2) / [ТП] 25 [400 кВА] / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.011 0.014 0.014 0.017 0.020 0.022 0.025 0.028

8

ООО "Мезенская теплоснабжающая компания" [ ПС №401 6/35 
кВ "Мезенская ДЭС" / [СШСН] МВ-6 2Т / [ФСН] 401-32 (Город-
1) / [ТП] 28 [315 кВА] / СШНН-3600048620 ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.011 0.013 0.013 0.016 0.018 0.021 0.024 0.026

9

АО "Архангельская областная энергетическая компания" ("АО 
"Архоблэнерго") [ ПС №401 6/35 кВ "Мезенская ДЭС" / [СШСН] 
МВ-6 2Т / [ФСН] 401-32 (Город-1) / [ТП] 28 [315 кВА] / СШНН-
3600048620 ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.010 0.012 0.013 0.015 0.017 0.019

10

ООО "Золотые пески" [ ПС №401 6/35 кВ "Мезенская ДЭС" / 
[СШСН] МВ-6 2Т / [ФСН] 401-32 (Город-1) / [ТП] 28 [315 кВА] / 
СШНН-3600048620 ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.007 0.008 0.008

ИТОГО:
в т.ч. по Архангельскому энергорайону:

в т.ч. по Котласскому энергорайону:
Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих 
температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-32,2 °С).



I II III IV V VI VII VIII IX X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N п/п Потребитель Наименование подстанции Очередь ограничения, МВт

11

МБОУ "Дорогорская средняя школа Мезенского района" [ ПС 
№401 6/35 кВ "Мезенская ДЭС" / [СШВ] 1 / [ФВ] ВЛ-35кВ 
"Жердь" / [ТП] 108 [160 кВА] / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ 
ф."Школа" ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.007 0.008 0.009

12

ООО УК "Дом Мастер" [ ПС №401 6/35 кВ "Мезенская ДЭС" / 
[СШСН] МВ-6 2Т / [ФСН] 401-32 (Город-1) / [ТП] 8 [250 кВА] / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ф."Первомайский" ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.008 0.009 0.010

13

Мезенская средняя школа [ ПС №401 6/35 кВ "Мезенская ДЭС" / 
[СШСН] МВ-6 2Т / [ФСН] 401-32 (Город-1) / [ТП] 8 [250 кВА] / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ф."Первомайский" ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.006 0.007 0.007

14

ГБСУ АО  "Мезенский дом-интернат  для престарелых и 
инвалидов" [ ПС №401 6/35 кВ "Мезенская ДЭС" / [СШВ] 1 / 
[ФВ] ВЛ-35кВ "Жердь" / [ТП] 105 [160 кВА] / [СШНН] РУ-0,4 
кВ / ВЛ-0,4 кВ ф."Новый" ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.006 0.007 0.008

15

ПАО "Ростелеком" [ ПС №401 6/35 кВ "Мезенская ДЭС" / 
[СШСН] МВ-6 2Т / [ФСН] 401-39 (Город-2) / [ТП] 27 [250 кВА] / 
РУ-0,4 кВ ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.009 0.010 0.011

16

ООО УК "Дом Мастер" [ ПС №401 6/35 кВ "Мезенская ДЭС" / 
[СШСН] МВ-6 2Т / [ФСН] 401-32 (Город-1) / [ТП] 11 [250 кВА] / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ф."Новый" ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.011 0.014 0.014 0.016 0.019 0.022 0.025 0.027

17

Потребители жилого дома [ ПС №401 6/35 кВ "Мезенская ДЭС" / 
[СШСН] МВ-6 2Т / [ФСН] 401-32 (Город-1) / [ТП] 11 [250 кВА] / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ф."Новый" ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.011 0.013 0.015 0.016

18

ООО "Барс-Инвест" [ ПС №401 6/35 кВ "Мезенская ДЭС" / 
[СШСН] МВ-6 2Т / [ФСН] 401-39 (Город-2) / [ТП] 27 [250 кВА] / 
РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ф."Садовая" ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.006 0.006 0.007

19

Потребители жилого дома [ ПС №401 6/35 кВ "Мезенская ДЭС" / 
[СШСН] МВ-6 2Т / [ФСН] 401-32 (Город-1) / [ТП] 11 [250 кВА] / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ф."Связь" ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.010 0.011 0.012

20

ГБУ СОН АО "Мезенский КЦСО" [ ПС №401 6/35 кВ 
"Мезенская ДЭС" / [СШСН] МВ-6 2Т / [ФСН] 401-32 (Город-1) / 
[ТП] 12 [400 кВА] / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ф."КЦСО" ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.007 0.008 0.009

21

Бытовые потребители жилого дома [ ПС №401 6/35 кВ 
"Мезенская ДЭС" / [СШСН] МВ-6 2Т / [ФСН] 401-32 (Город-1) / 
[ТП] 22 [250 кВА] / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ 
ф."Первомайский" ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.006 0.006 0.007

22
ООО "Золотые пески - Мезень" [ ПС №401 6/35 кВ "Мезенская 
ДЭС" / [СШСН] МВ-6 2Т / [ФСН] 401-39 (Город-2) ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.009 0.011 0.012 0.014 0.016 0.018

23
Мезенская средняя школа [ ПС №401 6/35 кВ "Мезенская ДЭС" / 
[СШСН] МВ-6 2Т / [ФСН] 401-39 (Город-2) ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.009 0.011 0.013 0.015 0.017 0.018

24

Потребители жилого дома [ ПС №401 6/35 кВ "Мезенская ДЭС" / 
[СШСН] МВ-6 2Т / [ФСН] 401-32 (Город-1) / [ТП] 12 [400 кВА] / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ф."Жил.сектор" ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.006 0.007 0.008



I II III IV V VI VII VIII IX X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N п/п Потребитель Наименование подстанции Очередь ограничения, МВт

25

Потребители жилого дома [ ПС №401 6/35 кВ "Мезенская ДЭС" / 
[СШСН] МВ-6 2Т / [ФСН] 401-32 (Город-1) / [ТП] 8 [250 кВА] / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ф."Аптека" ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.009 0.010 0.012

26

ООО "У Ребят" [ ПС №401 6/35 кВ "Мезенская ДЭС" / [СШСН] 
МВ-6 2Т / [ФСН] 401-39 (Город-2) / [ТП] 25 [400 кВА] / [СШНН] 
РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ф."Терапия" ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.008 0.009 0.009

27

ГБУЗ Архангельской области "МЦРБ" [ ПС №401 6/35 кВ 
"Мезенская ДЭС" / [СШСН] МВ-6 2Т / [ФСН] 401-39 (Город-2) / 
[ТП] 25 [400 кВА] / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ф."Терапия" ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.012 0.012 0.014 0.017 0.019 0.021 0.024

28

МБДОУ "Детский сад "Улыбка" [ ПС №401 6/35 кВ "Мезенская 
ДЭС" / [СШСН] МВ-6 2Т / [ФСН] 401-32 (Город-1) / [ТП] 13 [400 
кВА] / [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ф."Детский сад" ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.015 0.020 0.020 0.025 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 0.050

29

Потребители жилого дома [ ПС №401 6/35 кВ "Мезенская ДЭС" / 
[СШСН] МВ-6 2Т / [ФСН] 401-32 (Город-1) / [ТП] 11 [250 кВА] / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ф."Советский" ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.006 0.006 0.007

30

Потребители жилого дома [ ПС №401 6/35 кВ "Мезенская ДЭС" / 
[СШСН] МВ-6 2Т / [ФСН] 401-32 (Город-1) / [ТП] 18 [160 кВА] / 
[СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ ф."Первомайский" ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.006 0.006 0.007

31

Потребители жилого дома [ ПС №401 6/35 кВ "Мезенская ДЭС" / 
[СШСН] МВ-6 2Т / [ФСН] 401-39 (Город-2) / [ТП] 9-1 [400 кВА] 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ 9-1/1 Садовая ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.010 0.011 0.012

32

ООО УК "Дом Мастер" [ ПС №401 6/35 кВ "Мезенская ДЭС" / 
[СШСН] МВ-6 2Т / [ФСН] 401-39 (Город-2) / [ТП] 9-1 [400 кВА] 
/ [СШНН] РУ-0,4 кВ / ВЛ-0,4 кВ 9-1/1 Садовая ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.009 0.010 0.012 0.014 0.015 0.017

33

ОАО "Мезенское дорожное управление" [ ПС №401 6/35 кВ 
"Мезенская ДЭС" / [СШСН] МВ-6 2Т / [ФСН] 401-32 (Город-1) / 
[ТП] База ДУ [аб./100 кВА] / [СШНН] РУ-0,4 кВ ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.011 0.012 0.014 0.015

34

АО "Почта России" [ ПС №401 6/35 кВ "Мезенская ДЭС" / 
[СШСН] МВ-6 2Т / [ФСН] 401-39 (Город-2) / [ТП] 27 [250 кВА] / 
РУ-0,4 кВ ] ПС 6 кВ Мезенская ДЭС 0.008 0.009 0.009

0.026 0.035 0.092 0.138 0.175 0.209 0.266 0.442 0.497 0.552ИТОГО:
Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных 
температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-32,2 °С).

Первый заместитель директора –
Главный инженер Архангельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" О.А. Козлов


